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18.003-ИОС.1.С       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разработал  Кузнецов  04.22 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Леонтьев  04.22 П 1 1 
Н.контроль  Леонтьев  04.22 

ООО «Камэкопроект»     

    
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Содержание тома  

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

Всего 

листов 

18.003-ИОС.1.С Содержание тома  1 

18.003-СП Состав проекта  1 

18.003-ИОС.1.ТЧ Текстовая часть  23 

Наружное электроосвещение карты, электроснабжение КНС-1, КНС-2 

18.003-ИОС1.ГЧ-1 План трассы сетей наружного освещения карты. 

Масштаб 1:500 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ-2 Поопорная однолинейная схема сетей наружного 

освещения 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ-3 План благоустройства для сетей наружного 

освещения. Масштаб 1:500 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ -4  Кабельный журнал   1 

18.003-ИОС1.ГЧ -5 Ввод кабеля в здание для сетей наружного освещения  1 

18.003-ИОС1.ГЧ -6  Однолинейная схема щита ЩНО  1 

18.003-ИОС1.ГЧ -7  Расчет кабеля 0,4кВ для сетей наружного освещения  1 

18.003-ИОС1.ГЧ -8  Высокомачтовая опора со стационароной короной. 

Чертеж общего вида. 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ-9 Заземление высокомачтовых опор наружного 

освещения 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ-10 Общий вид вундамента высокомачтовых опор  1 

18.003-ИОС1.ГЧ-11 Схема армировки фундамента высокомачтовых опор  1 

18.003-ИОС1.ГЧ -12  План трассы КЛ-0,4кВ для КНС-1, КНС-2. Масштаб 

1:500 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ -13 Однолинейная схема электроснабжения для  КНС-1, 

КНС-2 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ -14  Расчет кабеля 0,4кВ для КНС-1, КНС-2  1 

18.003-

ИОС1.ГЧ.ВСМР1 

Ведомость строительно-монтажных работ для 

наружного освещения 
 3 

18.003-

ИОС1.ГЧ.ВПНР1 

Ведомость пуско-наладочных работ для наружного 

освещения 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ.С1 Спецификация оборудования и материалов для 

наружного освещения 
 3 

18.003-

ИОС1.ГЧ.ВСМР2 

Ведомость строительно-монтажных работ для  

электроснабжения  КНС-1, КНС-2 
 2 

18.003-

ИОС1.ГЧ.ВПНР2 

Ведомость пуско-наладочных работ для  

электроснабжения  КНС-1, КНС-2 
 1 

18.003-ИОС1.ГЧ.С2 Спецификация оборудования и материалов для  

электроснабжения  КНС-1, КНС-2 
 2 

 Общее число листов  51 
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Разработал  Кузнецов  04.22 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Леонтьев  04.22 П 1  
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Состав проектной документации 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 18.003-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 18.003-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. 
 

3 18.003-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

4 18.003-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 
 

5 18.003-ИОС.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. 

Система электроснабжения. 

 

6 18.003-ИОС.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2. 

Система водоснабжения. 

 

7 18.003-ИОС.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 3. 

Система водоотведения. 

 

7.1 18.003-ИОС.3.1 
Подраздел 3.1 Система водоотведения. 

Хозяйственная зона. 
 

8 18.003-ИОС.4 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

 

9 18.003-ИОС.7  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 7. 

Технологические решения. 
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Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Леонтьев  04.22 П 1 23 
Н.контроль  Леонтьев  04.22 

ООО «Камэкопроект»     

    
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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Содержание 
 

1 Общие положения ....................................................................................................................... 6 

2 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования ........................................................................................ 7 

3 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) ................................... 8 

4 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности ............................................................................................................................................. 9 
5 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии ................... 10 

6 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах ........... 11 

7 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства ............................... 12 

8 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения .... 13 

9 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный 

расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование. Описание мест расположения 

приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи 

данных от таких приборов ............................................................................................................. 14 

10 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ...................................... 15 

11 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения ..................................................................................................... 16 
12 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащиты ......................... 17 
13 Описание системы рабочего и аварийного освещения ..................................................... 18 

14 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии .......................... 19 
15 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии .......................................... 20 

16 Перечень использованной нормативной документации ................................................... 21 
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 22 
Таблица регистрации изменений .................................................................................................. 24 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

18.003-ИОС1.ТЧ Приложение А. Технические условия на электроснабжение 
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1 Общие положения 

 
Данный раздел проекта «МСК «Алапаевский» предусматривает решения по системе 

электроснабжения до 1 кВ в проектируемых зданиях и внутриплощадочные сети, и выполнен 

на основании следующих исходных данных: 

1 Технических условий (см. приложение А). 

2 Технические решения по технологическим разделам. 

В данном разделе проекта представлены технические решения по электроснабжению 

объектов мусороперегрузочной станции (МСК) в части: 

- электроснабжения насосных станций КНС-1, КНС-2 на территории МСК; 

- обустройства наружного освещения карты МСК. 
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2 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

 
Электроснабжение электроприемников III категории выполняется от одного источника 

питания, при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены 

поврежденного элемента системы электропитания, не превышают 1 сут. Рядом с АБК от шкафа 

низкого напряжения ШНН (сущ) запитывается проектируемый щит наружного освещения 

ЩНО. Рядом с АБК от щита распределительного ЩР КНС (сущ) запитываются насосные 

станции КНС-1, КНС-2. 
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3 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 

конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в 

системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности и 

требования оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов не распространяются) 
 

Электроснабжение объекта выполняется на основании ТУ № 1 от 20 июля 2018 г. 

выданных ООО «ЭТП». 

Рядом с АБК от шкафа низкого напряжения ШНН (сущ) запитывается проектируемый щит 

наружного освещения ЩНО. Рядом с АБК от щита распределительного ЩР КНС (сущ) 

запитываются насосные станции КНС-1, КНС-2. 
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4 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 
 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

-  сеть наружного освещения территории карты с расчетной мощностью Рр=9,6 кВт, 

Ip=15,3 А; 

- КНС-1 Pp=12,1 кВт, Iр=22,9 А; 

- КНС-2 Pp=1,65 кВт, Iр=3,1 А; 

Суммарная установленная мощность потребителей – 23,35 кВт. 

Расчетная мощность – 23,35 кВт. 

Режим работы МСК:  

В году – 360 рабочих дней;  

Смен – 1;  

Часов в смену – 12. 

Потребляемая мощность и годовой расход электроэнергии проектируемых 

электроприемников МСК приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 − Суммарная потребляемая мощность и годовой расход потребителей 

электроэнергии 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Условный 

индекс 

Величина 

показателя 
Примечание 

Установленная мощность 

электроприемников, кВт 

 

Руст. 

 

23,35  

 

Расчетная потребляемая мощность 

электроприемников, кВт 

 

Pрасч. 

 

23,35  
при Кс=1 
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5 Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 
 

Основными потребителями электроэнергии полигона являются: электрическое 

освещение, промышленное оборудование . 

По степени надёжности электроснабжения потребители относятся к 3 категории. 

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от 

одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 

суток. 

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся 

по одной линии, резервное питание устройств пожарной сигнализации, аварийное 

освещение осуществляется от автономных источников. 

Проектом предусмотрены технические мероприятия по обеспечению качества 

электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. 

Принятая в проекте схема электроосвещения и электроснабжения силового 

оборудования допускает отклонение напряжения от номинального на зажимах силовых 

электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения в нормальном 

режиме не выше ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших 

расчетных нагрузках  ±10 % 
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6 Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 
 

Проектными решениями предусмотрено: 

- для управления наружным освещением карты МСК предусмотрен двухфидерный ящик 

управления наружным освещением (ЯУО 9612С-34-7-4УХЛ4). Питание проектируемого ЯУО 

осуществляется от существующего шкафа ШНН. Управление наружным освещением 

осуществляется: 

  1) в ручном режиме - включение и отключение осветительных установок с кнопок 

установленных на дверцах щитов наружного освещения;    

  2) в дистанционном режиме - включение и отключение осветительных установок с 

пультов управления, установленных в здании АБК; 

  3) в автоматическом режиме - включение и отключение осветительных установок от 

сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности. 

 

- электроснабжение ШУ КНС-1, ШУ КНС-2 выполнено от существующего 

распределительного щита ЩР КНС. 
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7 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта 

капитального строительства 
 

Сеть наружного освещения карты МСК выполняется кабелями ВВГнг-1 4х6 мм2, ВВГнг-

1 4х10 мм2, проложенными в траншеях в трубах гибких гофр. двустенных, d=63/51,5мм. В 

местах пересечения кабельной траншеи с дорогой, необходима прокладка кабеля в трубе ПНД 

согласно ПУЭ. В качестве прожекторных мачт используются мачты РП-2,0-1,8 ВМОН (ЛГУС-

19468)-25 (гор. цинк). На мачтах освещения установлены прожекторы Projector 300 S 5000K 35 

(EK). Точное расположение прожекторов на мачтах смотреть в графической части (18.003-

ИОС1.ГЧ-1). 
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8 Описание проектных решений по компенсации реактивной 

мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и 

диспетчеризации системы электроснабжения 
 

Проектом не предусмотрено. 
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9 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям 

и материалам, используемым в системе электроснабжения, 

позволяющих исключить нерациональный расход электрической 

энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование. Описание 

мест расположения приборов учета используемой электрической 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 
 

В качестве источников света приняты светодиодные светильники соответствующего типа 

по светопередаче для общего и местного освещения. 

Сечения кабелей выбраны по условиям обеспечения низкого уровня потерь напряжения. 
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10 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 
 

Проектом не предусмотрено. 
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11 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для 

объектов производственного назначения 
 

Проектом не предусмотрено. 
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12 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащиты 
 

Проектом не предусмотрено. 
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13 Описание системы рабочего и аварийного освещения 
 

Проектом предусматривается сети освещения: 

- наружное электроосвещение карты МСК; 

Выбор величины освещенности, качественных показателей освещения, типов 

светильников выполнен в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение» и СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах». Расчет освещенности помещений с 

рабочими местами выполнен точечным методом и с помощью компьютерной программы 

«DIALux Evo», разработанной немецким институтом прикладной светотехники (DIAL GmbH).  

Напряжение сетей рабочего освещения – 380/220 В. Источники света приняты на 

напряжение 220 В. В качестве источников света предусматриваются, в основном, 

энергосберегающие светодиодные светильники.  

Питание сети рабочего освещения карты МСК предусмотрено от щита ЩНО, 

подключенных к существующему шкафу  ШНН.  

В помещениях групповые кабельные линии прокладывать открыто в гофрированных 

трубах из ПВХ. Проходы через стены выполняются в стальных трубах. 

Управление наружным освещением осуществляется: 

  1) в ручном режиме - включение и отключение осветительных установок с кнопок 

установленных на дверцах щитов наружного освещения;    

  2) в дистанционном режиме - включение и отключение осветительных установок с 

пультов управления, установленных в здании АБК; 

  3) в автоматическом режиме - включение и отключение осветительных установок от 

сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности..  

Светильники располагаются в местах, доступных для обслуживания.   
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14 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 
 

Проектом не предусмотрено. 
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15 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 
 

Проектом не предусмотрено. 
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16 Перечень использованной нормативной документации 
 

1 Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21 апреля 2018 

года). 

2 Градостроительный кодекс российской федерации. 

3 Федеральный закон № 44 от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4 Федеральный закон № 135 от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции». 

5 Федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

6 ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок». 

7 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности». 

8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

9 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

10 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах». 

11 ГОСТ 31607-2012 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 

Основные положения». 

12 ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные 

положения, оценка общих характеристик, термины и определения». 

13 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. 

Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания 

потенциалов». 

14 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения». 

15 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

16 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». 

17 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

18 ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования». 

19 ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах». 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А. 

Технические условия на электроснабжение 
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Таблица регистрации изменений 
 

Изм. 

Номер листов  Всего 

листов в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

Измен. Замен. Новых Аннул. 
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