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Данный материал не подлежит  

размножению или передаче другим  

организациям и лицам без согласия  

Общества с ограниченной ответственностью  

"Интертехэлектро - Проект" г. Москва  

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2-С 

D822921/0052D-0-0-0-KR2.2.C-PD 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

  Разраб.    

Содержание тома  4.2.2 

Стадия Лист Листов 

Проверил    П  1 
    Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр.    
    

Формат А4 

Обозначение Наименование Примечание 

D822921/0052Д-95-ПД-

270000-КР2.2-С 

D822921/0052D-0-0-0-

KR2.2.C-PD 

Содержание тома 4.2.2 л. 7 

D822921/0052Д-95-ПД-

270000-КР2.2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-

KR2.2.GCH-PD 

Графическая часть л.64 

 Всего листов в томе: 71 

 

 



 

 

 

  

Данный материал не подлежит размножению 

или передаче другим организациям и лицам 

без согласия ООО "ИТЭ-Проект"   

г. Москва  

      D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-KR2.2.GCH-PD       

      

ГТЭС ИРКИНСКАЯ 867 МВТ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб.    

 

Стадия Лист Листов 

Проверил    

П 1 7 
Гл. спец.    

Нач. отд.    

Графическая часть 

Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр.    

ГИП    
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Ведомость графической части 

Лист Наименование Примечание 

 Конструкции железобетонные  

 

Главный корпус 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-0-M00-000-KR2.2.GCH-PD 

 

1 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай между осями В-А/1-

28 
 

2 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения свай между осями В-

А/28-53, В-А/53-66 
 

3 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай между осями В-А/66-

85 
 

4 1-9 этап. Главный корпус. Сваи Св1, Св2, Св3  

5 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 1-1 (по оси А 

между осями 1-28) 
 

6 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 1-1 (по оси А 

между осями 28-53) 
 

7 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 1-1 (по оси А 

между осями 54-85) 
 

8 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 2-2 (по оси Б 

между осями 1-28) 
 

9 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 2-2 (по оси Б 

между осями 1-28) 
 

10 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 2-2 (по оси Б 

между осями 54-85) 
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D822921/0052D-0-0-0-KR2.2.GCH-PD 

Лист 

      

2 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

В
за

м
. 

И
н

в
 .

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
 

 

Лист Наименование Примечание 

11 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 3-3 (по оси В 

между осями 1-28) 
 

12 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 3-3 (по оси В 

между осями 28-53) 
 

13 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 3-3 (по оси В 

между осями 54-85) 
 

14 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 4-4 (по оси 

23) 
 

15 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения свай. Разрез 5-5 (по оси 

45) 
 

16 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения элементов монолитной 

плиты Пм1 
 

17 
1-9 этап. Главный корпус. Cхема расположения бетонного покрытия тех-

подполья 
 

18 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения элементов перекрытия на 

отм. -0,100 между осями В-А/3-28 
 

19 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. -0,100 между осями В-А/28-59, Б-А/59-85 
 

20 
1-9 этап. Главный корпус. Схема расположения элементов перекрытия на 

отм. +3,100 между осями В-А/3-28 
 

21 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. +3,100 между осями В-А/28-59, Б-А/59-85 
 

22 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. +8,150 между осями Б-А/5-28, Б-А/28-42 
 

23 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. +8,150 между осями Б-А/42-65, Б-А/66-85 
 

24 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия 

на отм. +10,550 между осями Б-А/5-28, Б-А/28-42 
 

25 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. +10,550 между осями Б-А/42-65, Б-А/66-85 
 

26 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. +14,050 между осями Б-А/5-28, Б-А/28-42 
 

27 
1-9 этап. Главный корпус. Схемы расположения элементов перекрытия на 

отм. +14,050 между осями Б-А/42-66, Б-А/66-85 
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Лист Наименование Примечание 

   

 

Здание КРУЭ 110 кВ №1 

 D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-A22-000-KR2.2.GCH-PD 

 

28 1 этап. Здание КРУЭ 110 кВ №1. Схема расположения свай  

29 1 этап. Здание КРУЭ 110 кВ №1. Сваи буроопускные Св1…Св3  

   

   

 

Защитное сооружение  

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-U04-000-KR2.2.GCH-PD 

 

30 1 этап. Защитное сооружение. Инженерно-геологический разрез  

31 1 этап. Защитное сооружение. Схема расположения конструкций  

32 1 этап. Защитное сооружение. Разрезы 1-1…4-4  

   

   

 

Насосная станция жидкого топлива со складом масла в таре 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-E32-000-KR2.2.GCH-PD 

 

33 
1 этап. Насосная станция жидкого топлива со складом масла в таре. Схема 

расположения свай и фундаментов 
 

34 
1 этап. Насосная станция жидкого топлива со складом масла в таре. Сваи 

Св1, Св2 
 

   

   

 

Прожекторная мачта с молниеотводом 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-B08-000-KR2.2.GCH-PD 

 

35 

1 этап. Прожекторная мачта с молниеотводом. Схема расположения про-

жекторных мачт и молниеотводов. Инженерно-геологический 

разрез 1-1 
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Лист Наименование Примечание 

36 
1 этап. Прожекторная мачта с молниеотводом. Схема расположения фун-

даментов прожекторных мачт и молниеотводов. Свая Св1 
 

   

   

 

Прожекторная мачта с молниеотводом 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-4-B08-000-KR2.2.GCH-PD 

 

37 

4 этап. Прожекторная мачта с молниеотводом. Схема расположения свай 

фундаментов прожекторной мачты. Инженерно-геологический 

разрез 1-1. Свая Св1 

 

   

   

 

Прожекторная мачта с молниеотводом 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-6-B08-000-KR2.2.GCH-PD 

 

38 

6 этап. Прожекторная мачта с молниеотводом. Схема расположения свай 

фундаментов прожекторной мачты. Инженерно-геологический 

разрез 1-1. Свая Св1 

 

   

   

 

Прожекторная мачта с молниеотводом 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-9-B09-000-KR2.2.GCH-PD 

 

39 

9 этап. Прожекторная мачта с молниеотводом. Схема расположения свай 

фундамента молниеотвода. Инженерно-геологический разрез 1-1. 

Свая Св1 

 

   

   

 

Блок-бокс пожарных гидрантов №1, №2 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-G21-000-KR2.2.GCH-PD 

 

40 
1 этап. Блок-бокс пожарных гидрантов №1,№2. Схемы расположения свай 

и бетонного покрытия. Свая Св1 
 



 

 

 

 

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-KR2.2.GCH-PD 

Лист 

      

5 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

В
за

м
. 

И
н

в
 .

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
 

 

Лист Наименование Примечание 

   

   

 

Блок-бокс пожарных гидрантов №7…№9 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-0-G27-000-KR2.2.GCH-PD 

 

41 
4,6 этап. Блок-бокс пожарных гидрантов №7...№9. Схемы расположения 

свай и план бетонного покрытия 
 

   

   

 

Блок-бокс пожарных гидрантов №3…№6 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-0-G26-000-KR2.2.GCH-PD 

 

42 
1,4 этап. Блок-бокс пожарных гидрантов №3...№6. Схемы расположения 

свай и  бетонного покрытия 
 

   

   

 

Компрессорная станция сжатого воздуха с ресиверами 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-Q03-000-KR2.2.GCH-PD 

 

43 

1 этап. Компрессорная станция сжатого воздуха с ресиверами. Схема рас-

положения свай. Разрезы 1-1, 2-2. План бетонного покрытия. Сваи 

Св1, Св2. 

 

   

   

 

Азотогенераторная станция, совмещенная с ресиверами 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-Q04-000-KR2.2.GCH-PD 

 

44 

1 этап. Азотогенераторная станция, совмещенная с ресиверами. Схема 

расположения свай. Разрезы 1-1, 2-2. План бетонного покрытия. 

Сваи Св1, Св2 
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Лист Наименование Примечание 

 

Склад накопления отходов 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-U06-000-KR2.2.GCH-PD 

 

46 
1 этап. Склад накопления отходов. Схема расположения элементов фун-

дамента. Разрезы 1-1, 2-2. 
 

   

   

 

Склад масла в таре 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-4-Q07-000-KR2.2.GCH-PD 

 

47 
4 этап. Склад масла в таре. Схема расположения свай и фундаментов. Раз-

резы 1-1, 2-2. 
 

48 4 этап. Склад масла в таре. Сваи Св1, Св2  

   

   

 

Станция электрообогрева трубопроводов 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-A18-000-KR2.2.GCH-PD 

 

49 
1 этап. Станция электрообогрева трубопроводов. Схемы расположения 

свай и бетонного покрытия. Разрезы 1-1...3-3 
 

   

 

Сооружение поверхностных стоков №1 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-G01-000-KR2.2.GCH-PD 

 

50 
1 этап. Сооружение поверхностных стоков №1. Схема расположения мо-

нолитных конструкций 
 

51 1 этап. Сооружение поверхностных стоков №1. Плиты Пм… Пм  

   

 

Канализационная насосная станция №3 очистных стоков  

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-G08-000-KR2.2.GCH-PD 

 

52 
1 этап. Канализационная насосная станция №3очистных стоков. Схема      

расположения монолитных конструкций 
 



 

 

 

 

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-KR2.2.GCH-PD 
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Лист Наименование Примечание 

 

Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-0-S01-000-KR2.2.GCH-PD 

 

53 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Схема расположения участков эстакады 
 

54 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.1 эстакады 
 

55 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.2 эстакады 
 

56 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.3 эстакады 
 

57 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.7 эстакады 
 

58 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.8 эстакады 
 

59 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.9 эстакады 
 

60 
1-9 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Свайное поле участка 1.10 эстакады 
 

   

 

Сооружение поверхностных стоков №2 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-2-G02-000-KR2.2.GCH-PD 

 

61 
2 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Схема расположения геологических скважин 
 

62 
2 этап. Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов. 

Схема расположения фундаментов Пм1 
 

   

 

Блок очистных сооружений нефтесодержащих стоков 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-G03-000-KR2.2.GCH-PD 

 

63 
1 этап. Блок очистных сооружений нефтесодержащих стоков. Схема рас-

положения геологических скважин 
 

   

 

Блок очистных сооружений бытовых стоков  

D822921/0052Д-95-ПД-270000-КР2.2.ГЧ-Ч 

D822921/0052D-95-1-G04-000-KR2.2.GCH-PD 

 

64 
1 этап. Блок очистных сооружений бытовых стоков. Схема расположения 

свайного поля 
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Этап 1

Спецификация к схеме расположения свай м

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Примеч.

Св1
лист 4 Свая буроопускная Св1 192

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 96

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 240

1. Условные обозначения, характеристики грунтов и геологические разрезы приняты  по "Техническому

отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненному отделом инженерных изысканий

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»  в 2021 году, шифр D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ.

2. Многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе

строительства и в течение всего периода эксплуатации.

3. В проекте приняты буроопускные металлические сваи из труб ∅426мм с заглушкой на конце. Сваи

погружать в скважины ∅530мм.

4. Порядок производства работ по изготовлению сваи см. на л.2.

5. Загружение сваи проектной нагрузкой допускается только после полного смерзания с грунтом и

достижения расчетных отрицательных температур вечномерзлых грунтов основания.

6. Расчетная температура по длине смерзания сваи с грунтом:

- не выше Te, указанной в таблице 1, в интервале глубины от 5,5 до низа сваи.

7. Требования по антикоррозионной защите указаны в текстовой части тома, раздел 13.

8. В период строительства выполнить контрольные испытания свай, указанных на чертеже, по

специально разработанной программе испытаний в соответствии с ГОСТ 5686-2012 "Грунты. Методы полевых

испытаний сваями". Испытания свай производить после достижения расчетной температуры грунта.

9. Под вентилируемым подпольем выполнить площадку из монолитного бетона В20 по уплотненному

песку пропитанному битумом с уклоном отводящим воду от здания с учетом уклона планировки по ГП .

Толщина покрытия 100мм. Площадку разрезать температурными швами глубиной 40-50мм  с ячейками не более

3,0х3,0 м  и  заполнить битумно-полимерной мастикой (см. узел 2).
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- контрольно-испытуемые сваи

- инженерно-геологические скважины

Условные обозначения



Эт
ап
 1

Эт
ап
 2

Эт
ап
 2

Эт
ап
 3

Эт
ап
 3

Эт
ап
 4

Эт
ап
 4

Эт
ап
 5

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

13

14

16

15

17

18

20

19

111

112

114

113

115

116

118

117

119

120

122

121

123

124

126 127 130

129

131

132

134

133

135

136

138

137

51

52

54

53

55

56

58

57

59

60

62

61

63

64

66

65

67

68

70

69

71

72

74

73

75

76

78

77

79

80

82

81

83

84

86

85

87

88

90

89

91

92

94

93

95

96

98

97

99

100

102

101

103

104

106

105

107

108

110

109

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

31 32 33 34 35 36 37
38 39 40

41
42 43 44 45 46 47

48 49 50

Этап 2 Этап 3

139 140 141 142 143 144 145 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158 159 162 163 164 165 166

167 168 169 170 171 172 173 176 177 178 179 180

181

182

184

183

185

186

188

187

189

190

192

191

193

194

200

199

201

202

204

203

205

206

208

207

209

210

212

211

213

214

216

215

217

218

220

219

221

222
223 226

228

227

229

230

232

231

233

234

236

235

237

238

240

239

241

242

244

243

245

246

248

247

249

250

252

251

253

254

256

255

257

258

260

259

261

262

264

263

Этап 4

210

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

В

Б

А

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Эт
ап
 4

Эт
ап
 5

Эт
ап
 5

Эт
ап
 6

Эт
ап
 6

Эт
ап
 7

Этап 5 Этап 6

302

210

В

Б

А

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

м

Спецификация к схемам расположения свай. Этапы 2...6.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Примеч.

2 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 40

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 20

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 50

3 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 56

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 28

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 70

4 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 80

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 40

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 100

5 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 40

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 20

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 50

6 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 48

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 24

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 60

1 1

2 2

1 1

2 2Этап 4

Этап 1

- контрольно-испытуемые сваи

- инженерно-геологические скважины

Условные обозначения

1. Условные обозначения, характеристики грунтов и геологические разрезы приняты  по "Техническому

отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненному отделом инженерных изысканий

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»  в 2021 году, шифр D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ.

2. Многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе

строительства и в течение всего периода эксплуатации.

3. В проекте приняты буроопускные металлические сваи из труб ∅426 с заглушкой на конце. Сваи

погружать в скважины ∅530мм.

4. Порядок производства работ по изготовлению сваи см. на л.2.

5. Загружение сваи проектной нагрузкой допускается только после полного смерзания с грунтом и

достижения расчетных отрицательных температур вечномерзлых грунтов основания.

6. Расчетная температура по длине смерзания сваи с грунтом:

- не выше Te = -3.3°С в интервале глубины от 5,5 м до 9,5.

7. Нагрузки на сваю см. в таблице 1 на листе 1.

8. Требования по антикоррозионной защите указаны в текстовой части тома, раздел 13.

9. В период строительства выполнить контрольные испытания свай, указанных на чертеже, по

специально разработанной программе испытаний в соответствии с ГОСТ 5686-2012 "Грунты. Методы полевых

испытаний сваями". Испытания свай производить после достижения расчетной температуры грунта.

10. Под вентилируемым подпольем выполнить площадку из монолитного бетона В20 по уплотненному

песку пропитанному битумом с уклоном отводящим воду от здания с учетом уклона планировки по ГП .

Толщина покрытия 100мм. Площадку разрезать температурными швами глубиной 40-50мм  с ячейками не более

3,0х3,0 м  и  заполнить битумно-полимерной мастикой (см. узел 2).
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Спецификация к схеме расположения свай (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Примеч.

7 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 40

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 20

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 50

8 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 48

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 24

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 60

9 этап
Св1

лист 4 Свая буроопускная Св1 40

Св2
лист 4 Свая буроопускная Св2 20

Св3
лист 4 Свая буроопускная Св3 50
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Этап 6

1 1

2 2

- контрольно-испытуемые сваи

- инженерно-геологические скважины

Условные обозначения

1. Условные обозначения, характеристики грунтов и геологические разрезы приняты  по "Техническому
отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненному отделом инженерных изысканий
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»  в 2021 году, шифр D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ.

2. Многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе
строительства и в течение всего периода эксплуатации.

3. В проекте приняты буроопускные металлические сваи из труб ∅426, ∅530мм с заглушкой на конце.
Сваи погружать в скважины ∅530 и ∅630мм.

4. Порядок производства работ по изготовлению сваи см. на л.2.
5. Загружение сваи проектной нагрузкой допускается только после полного смерзания с грунтом и

достижения расчетных отрицательных температур вечномерзлых грунтов основания.
6. Расчетная температура по длине смерзания сваи с грунтом:

- не выше Te = -3.3°С в интервале глубины от 5,5 м до 9,5.
7. Нагрузки на сваю см. в таблице 1 на листе 1.
8. Требования по антикоррозионной защите указаны в текстовой части тома, раздел 13.
9. В период строительства выполнить контрольные испытания свай, указанных на чертеже, по

специально разработанной программе испытаний в соответствии с ГОСТ 5686-2012 "Грунты. Методы полевых
испытаний сваями". Испытания свай производить после достижения расчетной температуры грунта.

10. Под вентилируемым подпольем выполнить площадку из монолитного бетона В20 по уплотненному
песку пропитанному битумом с уклоном отводящим воду от здания с учетом уклона планировки по ГП .
Толщина покрытия 100мм. Площадку разрезать температурными швами глубиной 40-50мм  с ячейками не более
3,0х3,0 м  и  заполнить битумно-полимерной мастикой (см. узел 2).
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1 - 1 (по оси А  между осями 1- 19)
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Номер скважины

Отметка устья, м

Скв. 69
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29,23

Скв. 336

29,18
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34,450 (0,000)
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35

бетонное покрытие
см. отдельный чертеж

УГВ
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Скв. 336

29,18
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29,29

Скв. 347
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1 - 1 (по оси А между осями 19 - 28)
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Скв. 347

29,36

Св1 Св1
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Этап 2 Этап 3

УГВ

1 - 1  (по оси А между осями 28 - 42)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Скв. 156

29,86

Скв. 590

29,96

Скв. 210

29,91

Скв. 154

30,00

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

Этап 4

УГВ

1 - 1  (по оси А между осями 43 - 53)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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54 55 56 57 58 59 60 61

Скв. 226

30,00

Скв. 223

30,20

Скв. 294

30,15

62 63 64 65 66 67

Скв. 301

30,02

68 69 70 71 72

Скв. 303

29,79

Скв.593

30,21

Скв. 595

29,89

УГВ

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

Этап 5 Этап 6 Этап 7

1 - 1  (по оси А между осями 54 - 72)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

73 74

Скв. 374

29,48

75 76 77 78 79

Скв. 597

28,95

80 81 82 83 84 85

Скв. 423

28,77

Скв. 596

29,63

Скв. 601

28,69

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

Этап 8 Этап 9

1 - 1  (по оси А между осями 73 - 85)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

Скв. 38в

28,73

14

13

33

34

34,450 (0,000)
Ур.ч.п.

+32,350Св2 Св2
Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2

Св2
Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2

Скв. 39в

28,78

35

Скв. 65

28,89

Скв. 272

29,35

Скв. 558

29,17

Скв. 584

28,92

Скв. 579

28,91

+31,450

бетонное покрытие
см. отдельный чертеж

УГВ
УГВ

УГВ

2 - 2 (по оси Б  между осями 1- 16)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

34,450 (0,000)
Ур.ч.п.

+32,350

Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2 Св2

Скв. 271

29,13

Скв. 274

29,30

Скв. 342

29,28

Скв. 355

29,37

бетонное покрытие
см. отдельный чертеж

УГВ УГВУГВ

2 - 2 (по оси Б между осями 16- 28)
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Св1 Св1

Скв. 145

29,70

Этап 2 Этап 3

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4228

Скв. 361

29,60

Скв. 364

29,60

Скв. 42в

29,80

2 - 2 (по оси Б между осями 28- 42)

Скв. 211

29,89

Скв. 165

29,79

Этап 4

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Скв. 43в

30,05

Скв. 151

29,94

2 - 2 (по оси Б между осями 43- 53)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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Скв. 230

30,09

Скв. 225

30,14

Скв. 306

29,98

Скв. 297

29,79

Скв. 311

29,52

Скв. 209

29,83

Скв. 592

30,07

Скв. 594

29,63

Этап 5 Этап 6 Этап 7

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

2 - 2 (по оси Б между осями 54 - 72)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

Скв. 382

29,21

Скв. 375

28,97

Скв. 424

28,68

Скв. 561

29,40

Скв. 599

28,40

Этап 8 Этап 9

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

2 - 2 (по оси Б между осями 73- 85)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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Скв. 109

28,86

Скв. 88

28,91

Скв. 331

29,13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

34,450 (0,000)
Ур.ч.п.

+32,350

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1
Св1

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1
Св1

Св1

Скв. 578

29,07

Скв. 583

29,02

Скв. 585

29,06

бетонное покрытие
см. отдельный чертеж

УГВ

3 - 3 (по оси В между осями 1- 16)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

Скв. 343

29,38

Скв. 331

29,13

Скв. 349

29,51

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

34,450 (0,000)
Ур.ч.п.

+32,350

Св1
Св1 Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1Св1 Св1

Скв. 559

29,07

Скв. 560

29,42

бетонное покрытие
см. отдельный чертеж

УГВ

3 - 3 (по оси В между осями 16 - 28)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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Скв. 349

29,51

Св1 Св1

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Скв. 357

29,70

Скв. 155

29,70

Этап 2 Этап 3

28

УГВ

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

3 - 3 (по оси В между осями 18 - 42)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Скв. 149

29,92

Скв. 220

29,79

Скв. 588

29,63

Скв. 589

29,83

Этап 4

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

3 - 3 (по оси В между осями 43 - 53)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Скв. 221

30,02

Скв. 225

30,14

Скв. 306

29,98

Скв. 297

29,79

Скв. 311

29,52

Скв. 591

29,82

Скв. 592

30,07

Скв. 594

29,63

Этап 5 Этап 6 Этап 7

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

3 - 3 (по оси В между осями 54 - 72)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Скв. 382

29,21

Скв. 375

28,97

Скв. 424

28,68

Скв. 561

29,40

Скв. 599

28,40

Этап 8 Этап 9

Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1 Св1

3 - 3 (по оси В между осями 73 - 85)

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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А Б В

Скв. 341

29,29

Скв. 343

29,38

Скв. 342

29,28

34,450 (0,000)
Ур.ч.п.

4 - 4 (ось 23)

500

400

Св1
Св1 Св1 Св1Св3Св3Св3Св2

Св2Св3 Св3
+32,350

15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

35
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15

17

16

21

19

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

18

31

32

Номер скважины

Отметка устья, м

14

13

33

34

Скв. 589

29,83

В

Скв. 165

29,79

А

Скв. 156

29,86

Б

34,450 (0,000)
Ур.ч.п.

5 - 5 (ось 45)

500

400

Св1
Св1 Св1 Св1Св3Св3Св3Св2

Св2Св3 Св3
+32,350
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1 2 3

0,000
(34,450)

21

20

22

24

28

27

30

29

26

23

25

31

32

33

34 Пол
см. раздел АР

Пм1

Утеплитель
пенополистерол

-3,000-3,050
ур. пл. 

Разрез 1-1

P1 P1

-3,170

Н

35

19

18

17

Н3
Н3

2
-2,104

Ос
ь 
ж.
д.
 п
ут
и

-3,170

Схема расположения элементов монолитной плиты Пм1

3

В

Б

А

21

1 1

2 2

3

3

Ось ж.д. пути

i=
0,
02

i=
0,
02

i=
0,
02

i=0,02

Пм1

Н3 Н3

Н1 Н1 Н1

Н3

Н4 Н4

Н3

Н1
Н2

Мн1

Мн1

Мн1

а а

-3,000

-4,000

2 - 2

i=0,02

321

-3,170

-2,850

Мн1

-2,850

Утеплитель
пенополистерол

Утеплитель
пенополистерол

Мн1

Н1

1

Н2

Ос
ь 
ж.
д.
 п
ут
и

-3,170

Схема расположения железнодорожных путей

3

В

Б

А

21

1 1

2 2

Р1

3

3

Кр1
шаг 500

Ось ж.д. пути

Кр1
шаг 500

Кр1
шаг 500

Р1

по 1
Р1

ТТ.п.10

-3,000
-3,500

-4,000

3 - 3

i=0,02

-3,170

-3,800

-3,470

12
P1
Н3 Н4P1

2

Н1 Н1

Полы
см. комплект АР

Мн1 Мн1

Утеплитель
пенополистерол

б

б

в

в

Состав пола
см. черт. АР

10-А240
шаг 600 в шахматном порядке

12-А400
шаг 200

12-А400

-3,000

-3,170

12-А400
шаг 200

12-А400
шаг 200

Н1

Мн1 Мн1
Состав пола
см. черт. АР

12-А400

арматуру
разрезать и отогнуть

-3,000

-3,170

12-А400
шаг 200

Н1

Мн1 Мн1
Состав пола
см. черт. АР

арматуру
разрезать и отогнуть 10-А240

шаг 600 в шахматном порядке
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг
Примеч.

Плита монолитная Пм1

Мн1 1.400-15 в.0 по типу Мн554 4,2

Н1 Р34*33/25*4S2,Zn,типВ

Н2 Р34*33/50*4S2,Zn,типВ

Н3
50,1

1,58

Н4

50,1

1,58

1,02

50,67

4,07

0,83

       1. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка чистого пола
главного корпуса, равная 34,450.

2. Под плитой Пм1 выполнить подушку из уплотненной песчано-гравийной смеси.
Толщину подушки принять 1м.
        3. Монтажная нагрузка на плиту Пм1 на отм. -3,170 - 3,0 т/м² (коэффициент
перегрузки k=1,2).

 АКВАСТОП 
5. Армирование плиты ППм1 см. разрезы а-а, б-б, в-в.
6. Под плитой, каналами, днищем и вокруг стенок прямка уложить утеплитель

толщиной 200мм.
7. Разуклонку в каналах и приямке выполнять цементным раствором М150.
8. Антикоррозионную защиту закладных деталей выполнить окраской составами IV

группы,  химически и атмосферостойкими (СП28.13330.2017-XS3).
9. Для герметизации технологических отверстий от стяжных болтов

разборно-переставных  опалубок применять дисклудеры. порядок работ см. ТТ.п. 11 на
листе 3.

10. Плиту Пм1 армировать отдельными стержнями. 

Минимальная
длина перепуска  для ∅12-А400 - 500мм. Продольное смещение стыков должно быть не
менее 750мм.

рмирование монолитных стен приямков выполняется отдельными стержнями.

15. Изготовление изделий производить в соответствии с требованиями  ГОСТ
10922-2012 "Арматурные  и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические
соединения для железобетонных конструкций.  Общие технические условия".Арматурные
стержни гнуть в холодном состоянии. Применение нагрева или  последующий разгиб
стержней категорически запрещается.

Схема расположения элементов
монолитной плиты Пм1
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Эт
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ап
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В

Б

А
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ап
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Эт
ап
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ап
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ап
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Эт
ап
 7

31,5

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6

31,3

31,3

31,5

31,4 31,5 31,5831,58
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1. Под вентилируемым подпольем выполнить площадку из монолитного бетона В20 по

уплотненному песку пропитанному битумом с уклоном отводящим воду от здания с учетом

уклона планировки по ГП. Толщина покрытия 100мм.

2. Площадку разрезать деформационными и  температурными швами.

Деформационные швы выполнить на всю толщину плиты ячейками 18,0х18,0м. Заделку
деформационного шва см. узел 1.

Температурные швы выполнить глубиной 40-50мм с ячейками не более 3,0х3,0 м и

заполнить битумно-полимерной мастикой (см. узел 2).

Температурные швы совместить с деформационными.
Расход битумно-полимерной мастики - 23м³.

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

Спецификация к схеме расположения бетонного покрытия техподполья

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг

Бетонное покрытие
БСТ В20 F200 W8 ГОСТ
7473-2010
Битум БНД 60/90 (медленно
густеющий) ГОСТ 22245-90

Cхема расположения бетонного покрытия
техподполья
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Битумная эластичная мастика

-0,100

ТТ.п.1
Экструдированный пенополистирол

Конструкция пола
См. 1712914/2405Д-153-08001-АР1
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1. Опалубкой монолитной плиты служит несущий настил из рифленой стали (См.
1712914/2405Д-153-08001-КМ4.1).

2. При производстве работ устройство конструктивных и усадочных швов выполнять в соответствии с
ППР.

3. Несущими конструкциями полов на отм. 0.000 являются металлические балки полов и настил.
Временная нормативная нагрузка на перекрытие 1,0т/м2,кроме выделенных на схеме нагрузок отдельных
участков.
Повышенная нормативная нагрузка на перекрытие:

зона А, участок ремонта машинного отделения в осях 10+4000...12+900 - до 3,0 т/м ;

зона Б, въезда автомобильного транспорта в осях 10+4000...12+900 - до 3,0 т/м ;

В зонах А и Б перекрытия рассчитаны на нагрузки от грузового транспорта полной массой 21,8т и
расчетной нагрузкой на ось не более 12,0т;

4. Арматурные соединения - вязаные. Вязку выполнять вязальной проволокой через узел в шахматном
порядке.

5. Продольные стыки стержней основного армирования выполнять внахлестку с перепуском не менее
40∅ - 400 мм. Стыки устраивать с разбежкой не менее 60∅ - 600 мм (см. фрагмент стыка арматуры).
 6. Относительное количество стыкуемых в одном сечении стержней рабочей растянутой арматуры
должно быть не более 50%.

7. При производстве арматурных работ следить за величиной защитных слоёв. Защитный слой бетона
для рабочей арматуры - не менее 25 мм.

8. Концы стержней рабочей арматуры имеют защитный слой бетона от грани плиты 25 мм.
9. Толщину защитного слоя бетона нижней арматуры обеспечивать прокладками из плотного

цементно-песчаного раствора или пластмассовых фиксаторов.
10. В местах расположения отверстий в плите, арматуру вырезать по месту.

11. Наружные стены ограждения и балки каркаса условно не показаны.

Спецификация к схеме расположения элементов перекрытия на отм.-0,060

Поз.

1

Обозначение Наименование

10-А400 ГОСТ 5781-82

Кол.

0,617 м

1-9 этап. Главный корпус.

Схема расположения элементов перекрытия на отм. -0,100 между осями В-А/3-28
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Схема расположения элементов перекрытия на отм. -0,100 между осями В-А/28-59

Схема расположения элементов перекрытия на отм. -0,100 между осями В-А/59-85

1-9 этап. Главный корпус.
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1-9 этап. Главный корпус.

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +3,100 между осями В-А/3-28
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Спецификация к схеме расположения элементов перекрытия на отм.-0,060

Поз.

1

Р1

Обозначение Наименование

10-А400 ГОСТ 5781-82

Кол.
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1-9 этап. Главный корпус.

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +3,100 между осями В-А/28-59

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +3,100 между осями В-А/59-85
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Схема расположения элементов перекрытия на отм. +8,150 между осями Б-А/5-28

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +8,150 между осями Б-А/28-42

1-9 этап. Главный корпус.
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Схема расположения элементов перекрытия на отм. +8,150 между осями Б-А/42-65

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +8,150 между осями Б-А/66-85

1-9 этап. Главный корпус.
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Схема расположения элементов перекрытия на отм. +10,550 между осями Б-А/5-28

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +10,550  между осями Б-А/28-42

1-9 этап. Главный корпус.
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Схема расположения элементов перекрытия на отм. +10,550 между осями Б-А/42-65

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +10,550 между осями Б-А/66-85

1-9 этап. Главный корпус.
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1-9 этап. Главный корпус.

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +14,050 между осями Б-А/5-28

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +14,050 между осями Б-А/28-42
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1-9 этап. Главный корпус.

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +14,050 между осями Б-А/42-59

Схема расположения элементов перекрытия на отм. +14,050 между осями Б-А/66-85
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Гориз. масштаб 1:100
Верт. масштаб 1:100

Гориз. масштаб 1:500
Верт. масштаб 1:100

Гориз. масштаб 1:500
Верт. масштаб 1:100
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Бетонное покрытие (см. п.8)    -100 мм

Уплотненный грунт, пролитый битумом

3-3

29.77 29.7029.70
29.55

Ур.пл.

29.55

Ур.пл.

1000 10006000

Битум

См. Разрез 3-3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
0.000 (31,55)

Ур.ч.п.
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Спецификация к схеме расположения свай и фундаментов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг

Фундаменты

ГОСТ 13579-2018 ФБС 12.4.6-Т

Свая Св1

Свая Св2

Бетонное покрытие

61.0

Позиции, отмеченные знаком *, см. "Ведомость деталей"

                                                       

1...68 Св1 325 450 -0,650 -10,950

69..90 Св2 219 350 -0,360 -8,960

91..96 Св2 219 350 -0,210 -8,810

Qx, тс Qу, тс

50.6 4.8 45.8 35,0 ±1,0 ±3 - 14.7

Св 2 18.4 1 17,4 12 ±0,5 ±0,5 - 9,8

Схема направления усилий

1. Условные обозначения, характеристики грунтов и геологические разрезы приняты по "Техническому

отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненному отделом инженерных изысканий

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» в 2021 году, шифр D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ.

2. Многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе

строительства и в течение всего периода эксплуатации.

3. В проекте приняты буроопускные металлические сваи из труб ∅219х8 длиной 8,6 м и ∅325х8 длиной

10,3м. Сваи погружать в скважины ∅350 мм и ∅450 мм соответственно.

4. Загружение сваи проектной нагрузкой допускается только после полного смерзания с грунтом и

достижения расчетных отрицательных температур вечномерзлых грунтов основания.

5. Нагрузки на сваю даны в уровне оголовка сваи. Максимальная расчетная сжимающая нагрузка дана

без учета веса сваи.

6. В период строительства выполнить контрольные испытания свай, отмеченных знаком       ,

вдавливающей нагрузкой по специально разработанной программе испытаний в соответствии с ГОСТ

5686-2012 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями". Испытания свай производить после достижения

расчетной температуры грунта.

7. Расчетная температура по длине смерзания сваи с грунтом:

- не выше Te = -2.0°С в интервале глубины от 1,6 м до низа сваи от уровня планировки.

8. Под вентилируемым подпольем выполнить площадку из монолитного бетона В20 по уплотненному

песку пропитанному битумом с уклоном отводящим воду от здания с учетом уклона планировки по ГП .

Толщина покрытия 100мм. Площадку разрезать температурными швами глубиной 40-50мм  с ячейками не

более 3,0х3,0 м и заполнить битумно-полимерной мастикой (см. узел У2).
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  - не выше Te, указанной в таблице 1, в интервале глубины от 5,5 до низа сваи.

Спецификация на Ог1

Марка
изде-
лия

ОГ1

Л1

Л2

Наименование

Лист

Лист

С345-5 ГОСТ 27772-15

С345-5 ГОСТ 27772-15

1

4

Масса
1 дет.
,кг

66,3

5,10

Масса 

кг
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Схема бетонного покрытия
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Склад накопления отходов
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-0.630 (33.17)

Ур.верх оголовка сваи

-8,960

Отм. низа свай

-0,200 (33,60)

Ур.верх оголовка сваи
-0,350 (33,45)

Ур.верх оголовка сваи

31.90

Ур.пл
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Отм. низа свай
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2-2

32.020 31.95031.950
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1000 10006000
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Спецификация к схеме расположения свай и фундаментов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг

Фундаменты

ГОСТ 13579-2018 ФБС 12.4.6-Т

Свая Св1

Свая Св2

Бетонное покрытие

46.2

Позиции, отмеченные знаком *, см. "Ведомость деталей"

                                                       

1...53 Св1 325 450 -0,650 -10,950

58..73 Св2 219 350 -0,360 -8,960

54..57 Св2 219 350 -0,210 -8,810

Qx, тс Qу, тс

60 4 56 35,0 ±1,0 ±3 - 14.7

Св 2 17.7 1 16,7 12 ±0,5 ±0,5 0 9,8

Схема направления усилий

1. Условные обозначения, характеристики грунтов и геологические разрезы приняты по "Техническому

отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненному отделом инженерных изысканий

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» в 2021 году, шифр D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ.

2. Многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе

строительства и в течение всего периода эксплуатации.

3. В проекте приняты буроопускные металлические сваи из труб ∅219х8 длиной 8,6 м и ∅325х8 длиной

10,3м. Сваи погружать в скважины ∅350 мм и ∅450 мм соответственно.

4. Загружение сваи проектной нагрузкой допускается только после полного смерзания с грунтом и

достижения расчетных отрицательных температур вечномерзлых грунтов основания.

5. Нагрузки на сваю даны в уровне оголовка сваи. Максимальная расчетная сжимающая нагрузка дана

без учета веса сваи.

6. В период строительства выполнить контрольные испытания свай, отмеченных знаком       ,

вдавливающей нагрузкой по специально разработанной программе испытаний в соответствии с ГОСТ

5686-2012 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями". Испытания свай производить после достижения

расчетной температуры грунта.

7. Расчетная температура по длине смерзания сваи с грунтом:

- не выше Te = -2.3°С в интервале глубины от 1,6 м до низа сваи от уровня планировки.

8. Под вентилируемым подпольем выполнить площадку из монолитного бетона В20 по уплотненному

песку пропитанному битумом с уклоном отводящим воду от здания с учетом уклона планировки по ГП .

Толщина покрытия 100мм. Площадку разрезать температурными швами глубиной 40-50мм  с ячейками не

более 3,0х3,0 м и заполнить битумно-полимерной мастикой (см. узел У2).
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  - не выше Te, указанной в таблице 1, в интервале глубины от 5,5 до низа сваи.

Спецификация на Ог1

Марка
изде-
лия

ОГ1

Л1

Л2

Наименование

Лист

Лист

С345-5 ГОСТ 27772-15

С345-5 ГОСТ 27772-15

1

4

Масса
1 дет.
,кг

66,3

5,10

Масса 

кг
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1...6 325 400 -0,424(32,526) -0,444 -11,044(22,926)

7...9 325 400 -0,424(32,526) -0,444 -11,044(22,926)

10..16 325 400 -0,180(32,770) -0,200 -8,800(24,160)

17..20 219 330 -1,850(31,100) -1,860 -6,960(24,020)
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Схема расположения монолитных конструкцийсооружений поверхностных стоков №1 (поз. 270029.1 по ГП)

1 - 1
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Спецификация ЖБК

Марка Обозначение Наименование Кол- во Примечание

Пм-0(?) Плита фундаментная 2

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Плита фундаментна*** 2Пм-***

Сборочные единицы

Зд-0(?) 0 МН156-6 Зд-0(?) 1

Детали

Ф ГОСТ 34028-2016 10 А240 L= 977 п.м. 6030.617

Ф ГОСТ 34028-2016 12 А500С L= 10377 п.м. 92150.888

Материал

Бетон класса: БСТ B25 F300 W6  130.56
3

мГОСТ 26633-2015
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глины до 0.1м мягкопластичный;
ИГЭ-2-д, Суглинок тяжелый песчанистый с примесью органического вещества до 15% с прослоями супеси и

Скв. 490

Формат: A1

1

- абсолютная отметка устья, м

прослоями суглинка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная;
ИГЭ-3-б, Супесь пылеватая твердомерзлая слабольдистая с примесью органического вещества до 10% с

29,40

прослоями супеси до 0.1 м, в талом состоянии мягкопластичный;
ИГЭ-2-г, Суглинок легкий песчанистый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 10% с

- инженерно-геологическая скважина, ее номер

Условные обозначения и характеристики грунтов

иного непучинистого грунта по ГОСТ 8736-2014 с Купл.=0,95.
5. Перед уклакой профилированной мембраны отсыпать песчаную подушку из песка средней крупности или
значения основных характеристик физико-механических свойств грунтов см. текстовая часть.
ООО"Проминжиниринг" в 2022г. (шифр: D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ). Нормативные и расчетные
по "Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненным
4. Характеристики грунта, сважины и условные обозначения грунта на площадке строительства приняты
емкостей.
вибраторов с массой более 100кг запрещается. Трамбование выполнять не ближе 30 см от стенок
Засыпку выполнять послойно, с максимальной высотой слоя до 300мм. Применение механических
3. Обратную засыпку выполнить песком средней крупности или иным непучинистым грунтом с Купл.=0,95.
к устройству насыпи см. пояснительную записку.
2.  На площадке строительства выполнена планировка территории песком средней крупности. Требования
1. Чертеж выполнен в абсолютных отметках Балтийской системе высот.

ИГЭ-4-б, Торф среднеразложившийся водонасыщенный;

прослоями супеси и глины до 0.1 м, в талом состоянии текучий;
ИГЭ-2-а, Суглинок тяжелый пылеватый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 16% с

прослоями суглинка и супеси до 0,1м, в талом состоянлотный средней плотности водонасыщенный;
ИГЭ-1-г, Песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый с примесью органического вещества до 5% с

прослоями суглинка и супеси до 0,1м, в талом состоянлотный влажный;
ИГЭ-1-б, Песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый с примесью органического вещества до 5% с

ИГС-0-а, МРС;
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Плита резервуаров
Плита КНС

1 - 1 2 - 2

Плита КНС Армирование

5240 2640

21000

20
00

0

524052402640

39
00

200

3900

3003300300

30
0

33
00

30
0

200 200200

20
0

20
0

20
0

20
0

30
0

70

30
0

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Плита фундаментна*** 2Пм-***

Сборочные единицы

Зд-0(?) 0 МН156-6 Зд-0(?) 1

Детали

Ф ГОСТ 34028-2016 10 А240 L= 977 п.м. 6030.617

Ф ГОСТ 34028-2016 12 А500С L= 10377 п.м. 92150.888

Материал

Бетон класса: БСТ B25 F300 W6  130.56
3

мГОСТ 26633-2015
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пересечения связать через узел в шахматном порядке.
4. Два крайних ряда узлов пересечения арматуры по периметру плит должны быть связаны в каждом узле, остальные
конструкции принято 20 мм.
верхней рабочей арматуры монолитных конструкций принят 40 мм.Расстояние от конца арматурных стержней до торца
3. Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры монолитных конструкций принят 70 мм. Защитный слой бетона для
2. ПРИМЕЧАНИЕ ПРО ПОДГОТОВКУ. Объем материалов учтен в спецификации на листе 1.
1. Схему расположения конструкций см. на листе 1.

Формат: A2
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Схема расположения конструкций фундамента КНС №3

Плита Пм-. Схема армирования
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Формат: A2

пересечения связать через узел в шахматном порядке.
7. Два крайних ряда узлов пересечения арматуры по периметру плит должны быть связаны в каждом узле, остальные
конструкции принято 20 мм.
верхней рабочей арматуры монолитных конструкций принят 40 мм.Расстояние от конца арматурных стержней до торца
6. Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры монолитных конструкций принят 70 мм. Защитный слой бетона для
непучинистого грунта по ГОСТ 8736-2014 с Купл.=0,95.
5. Перед уклакой профилированной мембраны отсыпать песчаную подушку из песка средней крупности или иного
свойств грунтов см. текстовая часть.
D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ). Нормативные и расчетные значения основных характеристик физико-механических
отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненным ООО"Проминжиниринг" в 2022г. (шифр:
4. Характеристики грунта, сважины и условные обозначения грунта на площадке строительства приняты по "Техническому
Трамбование выполнять не ближе 30 см от стенок емкостей.
послойно, с максимальной высотой слоя до 300мм. Применение механических вибраторов с массой более 100кг запрещается.
3. Обратную засыпку выполнить песком средней крупности или иным непучинистым грунтом с Купл.=0,95. Засыпку выполнять
насыпи см. пояснительную записку.
2.  На площадке строительства выполнена планировка территории песком средней крупности. Требования к устройству
1. Чертеж выполнен в абсолютных отметках Балтийской системе высот.

1

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Плита фундаментна*** 1Пм-***

Сборочные единицы

Зд-0(?) Серия 1.400-15 МН156-6 Зд-0(?) 1

Детали

Ф ГОСТ 34028-2016 10 А240 L= 45 п.м. 280.617

Ф ГОСТ 34028-2016 12 А500С L= 457 п.м. 4060.888

Материал

Бетон класса: БСТ B25 F300 W6  4.56
3

мГОСТ 26633-2015

ИГС-0-а, МРС;

прослоями суглинка и супеси до 0,1м, в талом состоянлотный влажный;
ИГЭ-1-б, Песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый с примесью органического вещества до 5% с

прослоями супеси и глины до 0.1 м, в талом состоянии текучий;
ИГЭ-2-а, Суглинок тяжелый пылеватый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 16% с

- инженерно-геологическая скважина, ее номер

прослоями супеси до 0.1 м, в талом состоянии мягкопластичный;
ИГЭ-2-г, Суглинок легкий песчанистый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 10% с

глины до 0.1м мягкопластичный;
ИГЭ-2-д, Суглинок тяжелый песчанистый с примесью органического вещества до 15% с прослоями супеси и

прослоями суглинка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная;
ИГЭ-3-б, Супесь пылеватая твердомерзлая слабольдистая с примесью органического вещества до 10% с

Условные обозначения и характеристики грунтов

Скв. 527

- абсолютная отметка устья, м

29,30

27.190

Скв. 527

Пм-0(?)

Ст-0(?)Ст-0(?)

Ст-0(?) Ст-0(?)

1 1

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

2 2

Зд-0(?)
Зд-0(?)

Зд-0(?)Зд-0(?)

27.190

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

за
щ
. с

ло
й

40

за
щ
. с

ло
й

А240 10
шаг 800х800

А500С 12
шаг 200

А500С 12
шаг 200

26.890

Пм-0(?) - 300 мм 

ИГЭ-3-б

ИГЭ-1-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГС-0-а

28

29

26

27

24

25

22

23

20

21

18

19

16

17

14

15

30

31

32Ст-0(?) Ст-0(?)

Профилированная мембрана "Изостуд PRO" - 1 слой 

30.590

26.890
26.740

31.790

Скв. 414

29,41

27.190

Песок сред. крупности - 150 мм         

ЛистСтадия Листов
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Схема расположения участков эстакады
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4А+79,85
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5Б+94,10
4А+79,85

5Б+28,00
4А+79,85

5Б+29,90
4А+00,35

4Б+01,00
6А+08,85

7Б+44,10
4А+79,85

4Б+79,60
4А+79,85

5Б+58,10
4А+79,85

7Б+86,10
4А+79,85

8Б+22,10
4А+79,85

4Б+01,00
4А+79,85

4Б+23,50
4А+79,85

4Б+01,00
5А+74,55

5Б+60,50
4А+00,35

5Б+64,50
4А+79,85

6Б+35,70
4А+79,85 7Б+08,10

4А+79,85
8Б+64,10
4А+79,85

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.1 эстакады

1 - 1

Схема расположения участков эстакады

Б

5

А

А

1

А

Ось эстакады

Б

76

Б
Ось эстакады

2

1

4

3

А

Ось эстакады

Б

Ось эстакады

1

1 15 4 3 2

Б

Ось эстакады

А А

Ось эстакады

Б

2400

1200

21
00

30
00

2650

35
0

10
50

10
50

10501050

2100

90
00

10
00

0
10

00
0

32
00

0

1200

1350

9000

10
50

10
50

21
00

30
00

30
00

19
50

1950 2100

32000

900010000300010000

6000

10501050

1950 2100

350

1050 1050

Скв. 440
28,79

Участок 1.13

Участок 1.1

СВ1

СВ2

СВ1

СВ1

4Б+01,00
5А+74,55

Скв. 55
28,71

СВ2

СВ1

СВ2 СВ2

Скв. 125
28,65

СВ1

СВ1

Скв. 54
28,82

Участок 1.2

Участок 1.3

1

1

Свая участка 1.2

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-б

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

Скв. 55
28,71

Скв. 54
28,82

СВ131.00 верх свай СВ1СВ2СВ2

25.00 пята сваи

СВ1

Скв. 440
28,79

30.45 планир. ур. з.

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-б

ИГЭ-1-б

Свая участка 1.3

Свая участка 1.2

Свая участка 1.13
Свая участка 1.13

Участок 1.7

Участок 7.1Участок 4.2

Участок 1.6

Участок 4.4

Участок 1.2

Участок 1.11

Участок 1.1 Участок 1.13

Участок 1.9

Участок 1.10

Участок 3.2

Участок 2.2

Участок 1.12

Участок 4.3

Участок 9.1

Участок 8.1

Участок 1.8

Участок 6.1

Участок 5.1

Участок 1.5

Участок 4.1Участок 3.1

Участок 1.3

Участок 1.4

Участок 2.1

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.2 эстакады

Схема расположения участков эстакады

1 - 1
Ось эстакады

БА

75

Ось эстакады

3

Б

Ось эстакады

А

5

2 4 6

А

Б

1

1

4

Б

Ось эстакады

А

1 2 3 5 6 7

9000

2100

9000

1200

19
501350

46000

9000300080008000

21
00

10
50

10
50

10501050

19
50

21
00

60
00

2400

1200

3000

46000

90009000900080008000

1350

2400

12001200

СВ1

СВ1

СВ2
СВ2

СВ2

Участок 1.1

Скв. 157
28,29

СВ1

Скв. 55
28,71

Скв. 125
28,65

Скв. 474
28,38

СВ2

СВ2 СВ2СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

Участок 1.2

4Б+01,00
5А+74,55

1 1

Участок 1.3

СВ2

СВ2

Участок 4.4

Участок 1.2

Участок 1.11

Участок 1.1 Участок 1.13

Участок 3.2

Участок 6.1

Участок 1.7

Участок 2.2

Участок 1.12

Участок 4.3

Участок 9.1

Участок 8.1

Участок 7.1

Участок 5.1

Участок 4.2

Участок 1.6

Участок 1.10

Участок 1.9

Участок 1.8

Участок 1.5

Участок 4.1Участок 3.1

Участок 1.3

Участок 1.4

Участок 2.1

ИГЭ-2-д

Скв. 125
28,65

ИГЭ-3-б

ИГЭ-4-а

ИГЭ-1-г

ИГЭ-2-г

ИГЭ-1-б

ИГЭ-4-а

СВ2СВ2

ИГЭ-2-б

СВ2

Скв. 55
28,71Скв. 474

28,38

СВ1СВ1 СВ1 СВ1 СВ1

Скв. 157
28,29

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-а
ИГЭ-3-а

ИГЭ-4-б

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-б

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

ИГЭ-4-б

ИГЭ-2-б

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

Свая участка 1.3

31.00 верх свай
Свая участка 1.3

29.67 планир. ур. з.

СВ2

25.00 пята сваи

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.3 эстакады

Схема расположения участков эстакады

1 - 1

5
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7
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

А

90
00

30
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00

0
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50

1050

2400

2400
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00
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00

90
00

1350
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1050
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00
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50

19
50

90
00
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00

90
00

19
50

21
00

19
50

2400

1200

800

10
5065

0

90009000 9000

1050

3250

7500

1950

90000

1050

2100

3000

1950

7500300075007500900090009000

1050
1050

2100650

СВ1

1

1

СВ1

СВ2

СВ2

СВ2

СВ2

СВ1

СВ2

4Б+01,00
5А+74,55

СВ2

4Б+01,00
4А+79,85

СВ2

Участок 1.5

СВ1

СВ1

СВ1
СВ1

Скв. 89
28,61

СВ1

СВ1СВ1

СВ1СВ1

СВ1СВ1

СВ1СВ1

СВ1

СВ1

СВ2

СВ2

СВ2

Скв. 438
28,75

Скв. 85
28,50

Скв. 58
28,48

Скв. 68
28,65

Скв. 55
28,71

Участок 1.2

Участок 1.1

СВ2

Участок 1.3

Участок 1.4

СВ2
СВ2

СВ2

СВ2

СВ2

Участок 2.1

Участок 1.10

Участок 1.11

Участок 1.2

Участок 1.1 Участок 1.13

Участок 1.3

Участок 1.8

Участок 3.2

Участок 2.2

Участок 1.12

Участок 4.3

Участок 9.1

Участок 8.1

Участок 7.1

Участок 1.6

Участок 6.1

Участок 5.1

Участок 1.7

Участок 4.2

Участок 4.4
Участок 1.9

Участок 1.5

Участок 4.1Участок 3.1
Участок 1.4

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-а

Свая участка 1.4

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-д
ИГЭ-2-д

Свая участка 1.2

ИГЭ-2-б

ИГЭ-3-б

СВ1

ИГЭ-2-г

Свая участка 1.1

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

СВ1
СВ1

ИГЭ-2-а

ИГЭ-3-б

ИГЭ-1-б

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-2-аИГЭ-2-д

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-д

Скв. 55
28,71 Скв. 68

28,65
Скв. 58
28,48

Скв. 85
28,50

31.50 верх сваи

Скв. 89
28,61

Скв. 438
28,75

СВ1 СВ1
СВ1 СВ1 СВ1 СВ1

СВ2
Свая участка 1.2

25.00 пята сваи

30.50 планир. ур. з.

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.7 эстакады

Схема расположения участков эстакады

1 - 1

3

Ось эстакады

А Б

1
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4

5

9 10 11

А
Ось эстакады

Б

14

Ось эстакады

235 АБ
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00

14
50

1400

3000

15001500

10
50

10
50
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00

0

90
00

90
00
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00
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00
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00

4500

3000100

9000 3000

30000

90009000

21001450

10501050

СВ2

4Б+80,00
4А+79,85

Скв. 486
29,22

Скв. 583
29,02

Скв. 577
29,12

СВ2 СВ2

СВ2

СВ1 СВ1

СВ1 СВ1

СВ1 СВ1

Участок 1.5

Участок 1.7

1

1

СВ2
СВ2

СВ2СВ2

Участок 1.4

Участок 4.4

Участок 2.1

Участок 1.3

Участок 3.1 Участок 4.1

Участок 1.5

Участок 1.6

Участок 1.7

Участок 1.12

Участок 1.8

Участок 1.9

Участок 1.10

Участок 1.13

Участок 4.2

Участок 5.1

Участок 2.2 Участок 6.1

Участок 7.1

Участок 8.1

Участок 9.1

Участок 1.11

Участок 4.3

Участок 3.2

Участок 1.1

Участок 1.2

30.80 планир. ур. з.

СВ1

Свая участка 1.5

ИГЭ-1-г

Скв. 486
29,22

ИГЭ-3-б

ИГЭ-3-а

ИГЭ-4-а

ИГЭ-4-б

ИГЭ-2-б

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-а

ИГЭ-1-б

ИГЭ-2-д

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-2-б

ИГЭ-2-а

Скв. 583
29,02

Скв. 577
29,12

Свая участка 1.5

Свая участка 1.5СВ2СВ2 СВ1СВ1
32.00 верх сваи

25.00 пята сваи

БСТ B25 F150 W6

БСТ B25 F150 W6

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.8 эстакады

Схема расположения участков эстакады

1-1

Ось эстакады

3

А Б

1

2

4

15 16

Б

А
Ось эстакады

1234 А

Ось эстакады

Б

30
00

0

600

14
00

0
13

00
0

10
50

9000

1200

600

21
00

10
50

480012003000

30
00

14
50

21
00 13000 14000

30000

3000

1450

2100

10501050

Скв. 331
29,13

Участок 1.8

СВ1

Скв. 539
29,31

Скв. 339
29,29

СВ1

СВ2

СВ2

СВ2 СВ2

СВ1СВ1

Участок 1.5

5Б+16,50
4А+79,85

1

1

Скв. 432
29,27

Участок 3.1

Участок 8.1

Участок 1.10

Участок 7.1

Участок 1.9

Участок 1.7

Участок 1.8

Участок 1.6

Участок 1.5

Участок 9.1

Участок 6.1

Участок 5.1Участок 1.13

Участок 4.2

Участок 4.1

Участок 1.3

Участок 1.2

Участок 1.4

Участок 2.1

Участок 4.4

Участок 1.1

Участок 3.2

Участок 2.2

Участок 1.12

Участок 4.3

Участок 1.11

32.00 верх сваи
Свая участка 1.5

ИГЭ-2-д

25.00 пята сваи

Скв. 432
29,27

Скв. 539
29,31

Скв. 339
29,29

Скв. 331
29,13

ИГЭ-2-б

ИГЭ-1-г

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-д

ИГЭ-4-б

ИГЭ-2-а

ИГЭ-1-г

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-б

ИГЭ-1-г

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-а

Свая участка 1.5

ИГЭ-2-д

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-а

ИГЭ-4-а

ИГЭ-4-б

СВ1 СВ1СВ2СВ2

30.90 планир. ур. з.

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.9 эстакады

Схема расположения участков эстакады

1 - 1

А

Б

Ось эстакады

А

1

2

3

4

5

16 17

Ось эстакады

Б

6

18

1 2 3 4 5 6А

Ось эстакады

Б

90
00

9000

19
50

5500

21
00

10
50

10
50

15002000

36
00

0

90
00

90
00

30
00

60
00

2000

10001000

6000

1050

36000

19502100

1050

9000300090009000

СВ2

СВ2

СВ1

Скв. 433
29,18

СВ1

СВ1 СВ1

СВ2

СВ2

СВ1 СВ1

Скв. 497
29,25

СВ1 СВ1

Скв. 430
29,21

Участок 1.9

Участок 1.5

5Б+28,00
4А+79,85

1

1

Участок 9.1

Участок 1.9

Участок 1.10

Участок 1.8

Участок 1.7

Участок 1.1

Участок 3.2

Участок 1.6

Участок 1.5

Участок 4.1

Участок 5.1

Участок 3.1

Участок 1.3 Участок 8.1

Участок 1.4

Участок 2.1

Участок 2.2

Участок 1.12

Участок 6.1

Участок 4.3

Участок 7.1

Участок 1.11

Участок 1.2

Участок 1.13

Участок 4.4

Участок 4.2

СВ2

ИГЭ-2-а

Свая участка 1.5

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д ИГЭ-4-б

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

Скв. 433
29,18

Скв. 497
29,25

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-а

ИГЭ-4-а

ИГЭ-4-б

Скв. 430
29,21

СВ1 СВ1
СВ1 СВ1СВ2

Свая участка 1.5

31.50 верх сваи

25.00 пята сваи

30.80 планир. ур. з.

ЛистСтадия Листов
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Свайное поле участка 1.10 эстакады

Схема расположения участков эстакады

1-1

20

А

Ось эстакады

Б

1

2

3

4

21

А
Ось эстакады

Б

1234

А

Ось эстакады

Б

1200

600600

30
00

0

13
00

0
30

00
14

00
0

14
50

21
00

120025003000

21
00

10
50

10
50

1050

1450

30000

14000300013000

2100

1050

СВ2

СВ2

Скв. 369
29,45

СВ2

СВ2

СВ1

Скв. 429
29,48

Скв. 53в
29,58

Скв. 343
29,38

СВ1

СВ1 СВ1

СВ2

СВ2 СВ2

Участок 1.10

Участок 1.5

5Б+58,10
4А+79,85

1

1

СВ2 СВ2

СВ2

СВ2

СВ2

Участок 1.4
Участок 4.1

Участок 3.1

Участок 1.3

Участок 1.2

Участок 7.1

Участок 2.1

Участок 1.10

Участок 1.9

Участок 1.13

Участок 1.8

Участок 1.7

Участок 1.6

Участок 1.11Участок 1.5

Участок 4.3

Участок 4.4
Участок 1.12

Участок 3.2

Участок 2.2

Участок 1.1

Участок 9.1

Участок 8.1

Участок 6.1

Участок 5.1

Участок 4.2

БСТ B25 F150 W6
БСТ B25 F150 W6

БСТ B25 F150 W6

ИГЭ-2-б

ИГЭ-2-д ИГЭ-2-а

БСТ B25 F150 W6

Скв. 429
29,48

Скв. 53в
29,58

Скв. 369
29,45

Скв. 343
29,38

ИГЭ-2-б

ИГЭ-1-г

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-3-б

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-1-г

ИГЭ-2-г

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-а

ИГЭ-3-б

ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-д

СВ1 СВ1СВ2СВ2 Свая участка 1.5
32.00 верх сваи

30.90 планир. ур. з.

25.00 пята сваи

БСТ B25 F150 W6
БСТ B25 F150 W6

БСТ B25 F150 W6

БСТ B25 F150 W6

ЛистСтадия Листов
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288052402880
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Аккумулирующий

23

24.35

27

22

20

25

Профилированная мембрана "Изостуд PRO" - 1 слой

ИГЭ-2-д

26

21

18

13

17

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

Аккумулирующий

Пм-0(?)

Ст-0(?)

30

Ст-0(?)

резервуар
резервуар

Пм-0(?)

ИГЭ-3-а

23.90

31

29

28

24

19

16
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14

ИГЭ-3-б

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-д
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ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-2-г

30.00 30.15
30.35

28.52
Скв. 512

28.37
Скв. 275

Песчаная подушка из песка ср. крупности - 150 мм

25.05

25.50

Песчаная подушка из песка ср. крупности - 150 мм

Профилированная мембрана "Изостуд PRO" - 1 слой

31.56

Схема расположения геологических скважин, 
сооружений поверхностных стоков №2 (поз. 270029.2 по ГП)

Б

А

2

1 2
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1

12040
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40

3000

235
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00
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20

2 2

Скв. 275

Аккумулирующий

4А+77.75

1

1

Скв. 512

Скв. 514 Скв. 513

резервуар

резервуар

28.60 28.38
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КНС

9Б+14.30

2 - 2

1 2

30073012040
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ИГЭ-3-а

ИГЭ-2-д

ИГЭ-2-г

28.60
Скв. 514

28.38
Скв. 513

Аккумулирующий

Профилированная мембрана "Изостуд PRO" - 1 слой

Песчаная подушка из песка ср. крупности - 150 мм

T
e

k
l
a

 
S

t
r
u

c
t
u

r
e

s

28.38
Скв. 513

выполнять в соответствии с техническим паспортом на емкости.
7. Порядок производства работ по монтажу, крепление емкости к железобетонной плите емкостей
иного непучинистого грунта по ГОСТ 8736-2014 с Купл.=0,95.
6. Перед уклакой профилированной мембраны отсыпать песчаную подушку из песка средней крупности или
значения основных характеристик физико-механических свойств грунтов см. текстовая часть.
ООО"Проминжиниринг" в 2022г. (шифр: D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГЛ). Нормативные и расчетные
по "Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий", выполненным
5. Характеристики грунта, сважины и условные обозначения грунта на площадке строительства приняты
емкостей.
вибраторов с массой более 100кг запрещается. Трамбование выполнять не ближе 30 см от стенок
Засыпку выполнять послойно, с максимальной высотой слоя до 300мм. Применение механических
4. Обратную засыпку выполнить песком средней крупности или иным непучинистым грунтом с Купл.=0,95.
3. Грунт на дне котлована выровнять и уплотнить.
устройству насыпи см. пояснительную записку.
2. На площадке строительства выполнена планировка территории песком средней крупности. Требования к
1. Чертеж выполнен в абсолютных отметках Балтийской системе высот.

Формат: A1

1

глины до 0.1 м мягкопластичный
органического вещества до 15% с прослоями супеси и
- суглинок тяжелый песчанистый с примесью

Условные обозначения и характеристики грунтов

Ин
в.
 №

 п
од
л.

По
дп
. и

 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв
. №

Со
гл
ас
ов
ан
о

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Фундаментная плита Пм-0(?) 2Пм-0(?)

Материалы

ГОСТ 8736-93 25.5 м
3

Песок ср. крупности

341 м
2

Профилированная мембрана "Изостуд PRO"

- инженерно-геологическая скважина, ее номерСкв. 512

28.52 - абсолютная отметка устья, м

ИГЭ-2-д

ИГЭ-3-а

песка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная
примесью органического вещества до 10% с прослоями
- супесь песчанистая твердомерзлая слабольдистая с

песка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная
примесью органического вещества до 10% с прослоями
- супесь песчанистая твердомерзлая слабольдистая сИГЭ-2-г

ИГЭ-3-б

суглинка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная
примесью органического вещества до 10% с прослоями
- супесь пылеватая твердомерзлая слабольдистая с

ЛистСтадия Листов
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Схема расположения фундаментных плит
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2

пересечения связать через узел в шахматном порядке.
3. Два крайних ряда узлов пересечения арматуры по периметру плит должны быть связаны в каждом узле, остальные
конструкции принято 20 мм.
верхней рабочей арматуры монолитных конструкций принят 40 мм. Расстояние от конца арматурных стержней до торца
2. Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры монолитных конструкций принят 70 мм. Защитный слой бетона для
1. Схему расположения конструкций см. на листе 1.

Формат: A2

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Фундаментная плит*** 2Пм-***

Сборочные единицы

Зд-0(?) Серия 1.400-15 МН156-6 Зд-0(?) 1

Детали

Ф ГОСТ 34028-2016 10 А240 L= 166 п.м. 1020.617

Ф ГОСТ 34028-2016 12 А500С L= 4236 п.м. 37620.888

Материал

Бетон класса: БСТ B35 F400 W10 49.11
3

мГОСТ 26633-2015

ЛистСтадия Листов
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ИГС-0-а
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Блок очистных сооружений нефтесодержащих стоков №1
Схема свайного поля
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ИГЭ-2-б
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грунту на

ИГС-0-а

прослоями супеси до 0.1 м, в талом состоянии мягкопластичный;
- Суглинок легкий песчанистый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 10% с

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Свая СВ-1(?) 8СВ-1(?)

Материалы

ГОСТ 31357-2007 1.5 м
3

ЦПС

Диаметр

ИГЭ-1-б

Формат: A2

Условные обозначения и характеристики грунтов

ИГЭ-2-а

ИГЭ-2-г

ИГЭ-2-д

суглинка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная;
- Супесь пылеватая твердомерзлая слабольдистая с примесью органического вещества до 10% с прослоями

ИГЭ-3-а

ИГЭ-3-б

Скв. 525 -инженерно-геологическая скважина, ее номер

-абсолютная отметка устья, м29.43

сваи, мм

- МРС;

прослоями супеси и глины до 0.1 м, в талом состоянии текучий;
- Суглинок тяжелый пылеватый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 16% с

талом состоянии тугопластичный;
- Суглинок легкий песчанистый твердомерзлый слабольдистый с прослоями супеси, глины и песка до 0.1 м, в

способностьскважины

0.1м мягкопластичный;
- Суглинок тяжелый песчанистый с примесью органического вещества до 15% с прослоями супеси и глины до

песка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная;
- Супесь песчанистая твердомерзлая слабольдистая с примесью органического вещества до 10% с прослоями

мм
сваи по грунту

суглинка и супеси до 0,1м, в талом состоянлотный влажный;
- Песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый с примесью органического вещества до 5% с прослоями

Номер Длина сваи,
сваи, м
Отм. низа

нагрузку, тс
сжимающую

сваи по

Несущая

сваю, тс
нагрузка на
сжимающая
Расчетая

тс
выдергивающую,

на

способность
Несущая

сваю, тс
нагрузка на
выдергивающая
Расчетая

451 273 6.5 25.650 33 23 -
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нагрузку, тс

-инженерно-геологическая скважина, ее номер
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ИГЭ-3-б

прослоями супеси и глины до 0.1 м, в талом состоянии текучий;
- Суглинок тяжелый пылеватый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 16% с

Формат: A1

ИГЭ-3-а

- МРС;

Несущая

Условные обозначения и характеристики грунтов

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примечание

Свая СВ-1(?) 18СВ-1(?)

Материалы

ГОСТ 31357-2007 3.3 м
3

ЦПС

ИГЭ-2-д

29.43

ИГЭ-2-г

грунту на

ИГЭ-2-б

ИГЭ-2-а

ИГЭ-1-б

ИГС-0-а

Скв. 525

-абсолютная отметка устья, м

талом состоянии тугопластичный;
- Суглинок легкий песчанистый твердомерзлый слабольдистый с прослоями супеси, глины и песка до 0.1 м, в

Диаметр

прослоями супеси до 0.1 м, в талом состоянии мягкопластичный;
- Суглинок легкий песчанистый твердомерзлый льдистый с примесью органического вещества до 10% с

Отм. низа

0.1м мягкопластичный;
- Суглинок тяжелый песчанистый с примесью органического вещества до 15% с прослоями супеси и глины до

песка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная;
- Супесь песчанистая твердомерзлая слабольдистая с примесью органического вещества до 10% с прослоями

суглинка до 0.1 м, в талом состоянии пластичная;
- Супесь пылеватая твердомерзлая слабольдистая с примесью органического вещества до 10% с прослоями

суглинка и супеси до 0,1м, в талом состоянлотный влажный;
- Песок пылеватый твердомерзлый слабольдистый с примесью органического вещества до 5% с прослоями

скважины
Номер

сваи, мм мм
Длина сваи,

сваи, м

сжимающую

сваи по
способность

сваю, тс
нагрузка на
сжимающая
Расчетая

тс
выдергивающую,

на
сваи по грунту
способность
Несущая

сваю, тс
нагрузка на
выдергивающая
Расчетая

173 273 6.5 25.650 33 23 - -
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