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Данный материал не подлежит  
размножению или передаче другим  
организациям и лицам без согласия  

Общества с ограниченной ответственностью  
"Интертехэлектро - Проект" г. Москва  

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-С 

D822921/0052D-0-0-0-IOS1.2.C-PD 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

  Разраб.    

Содержание тома  5.1.2 

Стадия Лист Листов 

Проверил    П  1 
    Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр.    
    

Формат А4 

Обозначение Наименование Примечание 

D822921/0052Д-95-ПД-

270000-ИОС1.2-С 

D822921/0052D-0-0-0-

IOS1.2.C-PD 

Содержание тома 5.1.2 л. 1 

D822921/0052Д-95-ПД-

270000-ИОС1.2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-

IOS1.2.GCH-PD 

Графическая часть  

 Всего листов в томе: 57 

 

 



 

 

 

  

Данный материал не подлежит размножению 
или передаче другим организациям и лицам 

без согласия ООО "ИТЭ-Проект"   
г. Москва  

      D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-IOS1.2.GCH-PD       

      

ГТЭС ИРКИНСКАЯ 867 МВТ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб.    

 

Стадия Лист Листов 

Проверил    

П 1 3 
Гл. спец.    

Нач. отд.    

Графическая часть 

Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр.    

ГИП    

Формат А4 
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Ведомость графической части 

Лист Наименование Примечание 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-05 /  

D822921/0052D-95-0-000-ARB-

IOS1.2-PD 

Схема электрическая главная 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-02 /  

D822921/0052D-95-0-000-AEA-

IOS1.2-PD 

 

Схема распределения  по ТТ и ТН устройств 

ИТС 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-06 /  

D822921/0052D-95-0-000-BB_-

IOS1.2-PD 

 

План сетей электроснабжения 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-07 /  

D822921/0052D-95-0-000-BK_ -

IOS1.2-PD 

План сети наружного освещения. 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-08 /  

D822921/0052D-95-0-000-BKS-

IOS1.2-PD 

Наружное освещение. Распределительный 

щит. Схема электрическая принципиальная 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-11 /  

D822921/0052D-95-0-000-ВАU-

IOS1.2-PD 

План заземления территории  

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-12 /  

D822921/0052D-95-0-000-ВАU-

IOS1.2-PD 

План молниезащиты территории  



 

 

 

 

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2.ТЧ 

D822921/0052D-0-0-0-IOS1.2.GCH-PD 
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D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-13 /  

D822921/0052D-95-0-M00-ВВ_-

IOS1.2-PD 

 

Главный корпус. Схема электрическая прин-

ципиальная питания собственных нужд 6 кВ 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-15 /  

D822921/0052D-95-0-M00-ВU_-

IOS1.2-PD 

 

Главный корпус. Схемы электрические прин-

ципиальные СОПТ блока №1..11 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-23 /  

D822921/0052D-95-0-000-АЕА-

IOS1.2-PD 

 

Открытая установка блочных трансформато-

ров. Планы. Разрезы 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-24 /  

D822921/0052D-95-0-000-АЕА-

IOS1.2-PD 

Открытая установка общестанционных 

трансформаторов собственных нужд. Планы. 

Разрезы 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-25 /  

D822921/0052D-95-0-A27-АЕА-

IOS1.2-PD 

Площадка выходных порталов ВЛ 110 кВ №1. 

План. Разрезы 
 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-29 /  

D822921/0052D-95-1-A22-ВВ_-

IOS1.2-PD 

 

КРУЭ №1. Схема электрическая принципи-

альная 6 кВ 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-31 /  

D822921/0052D-95-1-A22-ВU_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №1. Схемы электрические принципи-

альные СОПТ 
 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-32 /  

D822921/0052D-95-1-A22-ВJ_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №1. Планы эвакуационного освещения  

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-33 /  

D822921/0052D-95-1-A22-ВJ_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №1. Рабочее освещение. Схемы элек-

трические принципиальные 
 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-34 /  

D822921/0052D-95-1-A22-ВJ_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №1. Аварийное освещение. Схемы 

электрические принципиальные 
 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-40 /  

D822921/0052D-95-1-A23-ВF_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №2. Схемы электрические принципи-

альные СОПТ 
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D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-41 /  

D822921/0052D-95-1-A23-ВU_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №2. Планы эвакуационного освещения  

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-42 /  

D822921/0052D-95-1-A23-ВJ_-

IOS1.2-PD 

КРУЭ №2. Рабочее освещение. Схемы элек-

трические принципиальные 
 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-43 /  

D822921/0052D-95-1-A23-ВJ_-

IOS1.2-PD 

 

КРУЭ №2. Аварийное освещение. Схемы 

электрические принципиальные 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-47 /  

D822921/0052D-95-1-В07-BB_-

IOS1.2-PD 

 

ДЭС.  Схема электрическая принципиальная 6 

кВ 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-49 /  

D822921/0052D-95-1-U01-ВF_-

IOS7.1.2-PD 

 

ИБК№1. Схемы электрические принципиаль-

ные 0,4 кВ 

 

 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-52 /  

D822921/0052D-95-1-U01-ВК_-

IOS1.2-PD 

 

ИБК№1. Планы эвакуационного освещения 

 
 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИОС1.2-Ч-55 /  

D822921/0052D-95-1-U01-ВАU-

IOS1.2-PD 

 

ИБК№1. План внутреннего заземления 

 
 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



секция №1
A22BСA10

секция №2
A22BСB10

Общестанционное РУСН 6 кВ

M01BAC

Т1
A01BAT10

ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ДДТН=780А

ОПН 110 кВ

Бл
оч
ны
й 
тр
ан
сф
ор
ма
то
р Трансформатор тока встроенный 110 кВ:

ТДЦ-125000/110 кВ;
121 кВ/10,5 кВ
ПБВ ±2х2.5%
uк=12.5 %

Ко
мп
ле
кт
ны
й 
то
ко
пр
ов
од

ОПН 10 кВ

Встроенные трансформаторы напряжения

Встроенные трансформаторы тока

Ге
не
ра
то
рн
ое
 р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ое
 у
ст
ро
йс
тв
о

Трансформатор напряжения 10.5 кВ:
 10.5√3/

100
√3/

100
3 ; кл. 0.5 20ВА; кл. 3Р 60ВА

Выключатель 10.5 кВ
Uном=15,75 кВ
Iном.=6300 А
Iт=63 кА (1 с)
Iо.=63 кА (72 % DC)
iд.=173 кА

Трансформатор напряжения 10.5 кВ:
 10.5√3/

100
√3/

100
√3; кл. 0.2 20ВА; кл. 3Р 5ВА

Трансформатор тока 10.5 кВ:

Генератор газовой турбины
Pт.ном=77,9 МВт(+15°С)
Pт.макс=90 МВт(-32°С)
Pг.ном=78,2 МВт
Uг.ном=10,5 кВ
cosϕ.ном=0,85
Iг.ном.=5059 А
Iмакс=5822 А

Бл
ок
 в

об
ор
уд
ов
ан
ия
 н
ей
тр
ал
и

ге
не
ра
то
ра

Трансформаторы тока

Резистор

Трансформатор напряжения

Ра
бо
чи
й 
тр
ан
сф
ор
ма
то
р

со
бс
тв
ен
ны
х 
ну
жд
 б
ло
ка Трансформатор тока

10.5 кВ:

Трансформатор
трехфазный
ТМНС-6300/10 кВ
6,3 МВА
Uном=10,5±8х1.5%/6,3 кВ
D/D-0
uк=8 %

Комплектный токопровод 6 кВ
типа ТКЛС(А) Iном=1600А

ОПН 6 кВ

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №1

Выключатель 6 кВ
1000А

ТГ1
M01MKA

по
ст
ав
ка
 ф
ир
мы
 "

GE
  
En

er
gy

"

ТСН1
A01BВT10

ОПН 110 Т1

ТТ 110 Т1

В 10 ТГ1

ТН 6кВ

M01BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т2
A02BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №2

Выключатель 6 кВ
1000А

ТГ2
M02MKA

ТСН2
A02BВT10

ОПН 110 Т2

ТТ 110 Т2

В 10 ТГ2

ТН 6кВ

M02BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т3
A03BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №3

Выключатель 6 кВ
1000А

ТГ3
M03MKA

ТСН3
A03BВT10

ОПН 110 Т3

ТТ 110 Т3

В 10 ТГ3

ТН 6кВ

ТН 6кВ

M03BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т4
A04BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №4

Выключатель 6 кВ
1000А

ТГ4
M04MKA

ТСН4
A04BВT10

ОПН 110 Т4

ТТ 110 Т4

В 10 ТГ4

ТН 6кВ

ТН 6кВ

M04BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т5
A05BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №5

Выключатель 6 кВ
1000А

ТГ5
M05MKA

ТСН5
A05BВT10

ОПН 110 Т5

ТТ 110 Т5

В 10 ТГ5

ТН 6кВ

ТН 6кВ

M05BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

A21АЕТ10
ТСН1-110

0,5
300-200-150-100/5
10PR
1000-750-600-400/1
10PR
1000-750-600-400/1

A21АЕТ20
ТСН2-110

1 Этап строительства 2 Этап строительства 3 Этап строительства

ФорматA1х4

Кабель 110 кВ
ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ДДТН=780А

ОПН 110 кВ

Об
щ
ес
та
нц
ио
нн
ый
 т
ра
нс
фо
рм
ат
ор

со
бс
тв
ен
ны
х 
ну
жд
 б
ло
ка

Трансформатор тока встроенный
110 кВ:

Трансформатор трехфазный
ТДН-16000/110 У1
16 МВА
Uном=115±9х1.78%/6,3 кВ
Yн/Д-11
Uк,вн-нн =10,5 %

ОПН 6 кВ

Комплектный токопровод 6 кВ типа
ТКЛС(А) Iном=1600А

ОП
Н 

11
0 
не
йт
ра
ли
 Т
СН

-1

ОП
Н 

11
0 
не
йт
ра
ли
 Т
СН

-2

ЗО
Н 

11
0 
ТС
Н-

2

ОПН 110 ТСН1-110 ОПН 110 ТСН2-110

ОПН 6 ТСН-1 ОПН 6 ТСН-2

ЗО
Н 

11
0 
ТС
Н-

1

к КРУЭ №1 к КРУЭ №1 к КРУЭ №1 к КРУЭ №1 к КРУЭ №1

к КРУЭ №2к КРУЭ №1

ОПН 6 ТСН1 ОПН 6 ТСН2 ОПН 6 ТСН3 ОПН 6 ТСН4 ОПН 6 ТСН5

ТН 6кВТН 6кВ

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

0,5
300-200-150-100/5
10PR
1000-750-600-400/1
10PR
1000-750-600-400/1

B07BDA

B07

B01 B02 B03 B04 B05 B06

M02BAC M03BAC M04BAC M05BAC

M00BCA10 6кВ M00BCA20 6кВ

ТСН-1
6.3/0.4кВ

ТСН-2
6.3/0.4кВ

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

Схема электрическая главная

П 1 4

Разраб. Гусельников 15.06.22
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Т6
A06BAT10

ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ДДТН=780А

ОПН 110 кВ

Бл
оч
ны
й 
тр
ан
сф
ор
ма
то
р

Трансформатор тока встроенный 110 кВ:

ТДЦ-125000/110 кВ;
121 кВ/10,5 кВ
ПБВ ±2х2.5%
uк=12.5 %

Ко
мп
ле
кт
ны
й 
то
ко
пр
ов
од

ОПН 10 кВ

Ге
не
ра
то
рн
ое
 р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ьн
ое
 у
ст
ро
йс
тв
о

Трансформатор тока 10.5 кВ:

Трансформатор напряжения 10.5 кВ:
 10.5√3/

100
√3/

100
3 ; кл. 0.2 20 ВА; кл. 3Р 60 ВА

 10.5√3/
100
√3; кл. 0.2 10 ВА

Выключатель 10.5 кВ
Uном=15,75 кВ
Iном.=6300 А
Iт=63 кА (1 с)
Iо.=63 кА (72 % DC)
iд.=173 кА

Трансформатор тока 10.5 кВ:

Бл
ок
 в
сп
ом
ог
ат
ел
ьн
ог
о 
об
ор
уд
ов
ан
ия
 л
ин
ей
ны
х 
вы
во
до
в 
ге
не
ра
то
ра Трансформатор напряжения 10.5 кВ:

 10.5√3/
0.1
√3/

0.1
√3/

0.1
3 ; 0.2/0.5/3Р 25ВА/25ВА/50ВА

Трансформатор напряжения 10.5 кВ:
 10.5√3/

0.1
√3/

0.1
√3/

0.1
3 ; 0.2/0.5/3Р 25ВА/25ВА/50ВА

Трансформатор тока 10.5 кВ:

Генератор газовой турбины
Pт.ном=80.3 МВт(+15°С)
Pт.макс=88.4 МВт(-32°С)
Pг.ном=82 МВт
Uг.ном=10,5 кВ
cosϕ.ном=0,85
Iг.ном.=5305 А
Iмакс=5719 А

Бл
ок
 в

об
ор
уд
ов
ан
ия
 н
ей
тр
ал
и 
ге
не
ра
то
ра

Трансформаторы тока

Трансформатор напряжения 10.5 кВ:
 10.5√3/0.1/0.1; 0.5/0.5 75ВА/75ВА

Резистор

Трансформаторы тока

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №6

Выключатель 6 кВ
1000А

Ко
мп
ле
кт
на
я 
по
ст
ав
ка
 с
 т
ур
би
но
й

ТСН6
A06BВT10

ОПН 110 Т6

ТТ 110 Т6

ТН 6кВ

M06BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т7
A07BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №7

Выключатель 6 кВ
1000А

ТСН7
A07BВT10

ОПН 110 Т7

ТТ 110 Т7

ТН 6кВ

M07BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т8
A08BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №8

Выключатель 6 кВ
1000А

ТСН8
A08BВT10

ОПН 110 Т8

ТТ 110 Т8

ТН 6кВ

M08BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т9
A09BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №9

Выключатель 6 кВ
1000А

ТСН9
A09BВT10

ОПН 110 Т9

ТТ 110 Т9

ТН 6кВ

M09BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т10
A10BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №10

Выключатель 6 кВ
1000А

ТСН10
A10BВT10

ОПН 110 Т10

ТТ 110 Т10

ТН 6кВ

M10BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

Т11
A11BAT10

Главный корпус
РУСН 6 кВ блока №11

Выключатель 6 кВ
1000А

ТСН11
A11BВT10

ОПН 110 Т11

ТТ 110 Т11

ТН 6кВ

M11BBA10 6кВ

Выключатель 6 кВ
1000А

4 Этап строительства 6 Этап строительства 7 Этап строительства 8 Этап строительства

ФорматA1х4

к КРУЭ №2 к КРУЭ №2 к КРУЭ №2 к КРУЭ №2 к КРУЭ №2 к КРУЭ №2

5 Этап строительства 9 Этап строительства

Ра
бо
чи
й 
тр
ан
сф
ор
ма
то
р

со
бс
тв
ен
ны
х 
ну
жд
 б
ло
ка Трансформатор тока

10.5 кВ:

Трансформатор
трехфазный
ТМНС-6300/10 кВ
6,3 МВА
Uном=10,5±8х1.5%/6,3 кВ
D/D-0
uк=8 %

Комплектный токопровод 6 кВ
типа ТКЛС(А) Iном=1600А

ОПН 6 кВ

ОПН 6 ТСН6 ОПН 6 ТСН7 ОПН 6 ТСН8 ОПН 6 ТСН9 ОПН 6 ТСН10 ОПН 6 ТСН11

ТН 6кВ

АПвВнг(А)-LS
3х95/16-6 кВ

Си
ст
ем
а 
ти
ри
ст
ор
на
я 
не
за
ви
си
мо
го

са
мо
во
зб
уж
де
ни
я

Щит системы возбуждения

ТН 6кВ

АПвВнг(А)-LS
3х95/16-6 кВ

Си
ст
ем
а 
ти
ри
ст
ор
на
я 
не
за
ви
си
мо
го

са
мо
во
зб
уж
де
ни
я

Щит системы возбуждения

ТН 6кВ

АПвВнг(А)-LS
3х95/16-6 кВ

Си
ст
ем
а 
ти
ри
ст
ор
на
я 
не
за
ви
си
мо
го

са
мо
во
зб
уж
де
ни
я

Щит системы возбуждения

ТН 6кВ

АПвВнг(А)-LS
3х95/16-6 кВ

Си
ст
ем
а 
ти
ри
ст
ор
на
я 
не
за
ви
си
мо
го

са
мо
во
зб
уж
де
ни
я

Щит системы возбуждения

ТН 6кВ

АПвВнг(А)-LS
3х95/16-6 кВ

Си
ст
ем
а 
ти
ри
ст
ор
на
я 
не
за
ви
си
мо
го

са
мо
во
зб
уж
де
ни
я

Щит системы возбуждения

ТН 6кВ

АПвВнг(А)-LS
3х95/16-6 кВ

Си
ст
ем
а 
ти
ри
ст
ор
на
я 
не
за
ви
си
мо
го

са
мо
во
зб
уж
де
ни
я

Щит системы возбуждения

ТГ6
M06MKA

В 10 ТГ6

ТГ7
M07MKA

ТГ8
M08MKA

ТГ9
M09MKA

ТГ10
M10MKA

ТГ11
M11MKA

ТА28
0.5
5/1

ТА29
0.5
5/1

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

В 10 ТГ7 В 10 ТГ8 В 10 ТГ10 В 10 ТГ11В 10 ТГ9

M06BAC M07BAC M08BAC M09BAC M10BAC M11BAC

M00BCA30 6кВ M00BCA40 6кВ

ТА28
0.5
5/1

ТА29
0.5
5/1

ТА28
0.5
5/1

ТА29
0.5
5/1

ТА28
0.5
5/1

ТА29
0.5
5/1

ТА28
0.5
5/1

ТА29
0.5
5/1

ТА28
0.5
5/1

ТА29
0.5
5/1
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ЗНЛ ЛР 110 Резерв-1

ЛР 110 Резерв-1

ЗНВ ЛР 110 Резерв-1

В 110 Резерв-1

ЗНВ ШР-1 110 Резерв-1

ШР-1 110 Резерв-1

ТБ №1 Резерв 1 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС -
БКНС-4 I цепь ТБ №2 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-5

I цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118 I

цепь ТБ №3 ТСН1-110 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - ЦПС
I цепь Связь-1 ТН-1 ТН-2 ШСВ-12 СВ-24 СВ-13 ШСВ-34 ТН-3 ТН-4 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС -

БКНС-4 II цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-5

II цепь ТБ №4 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст
12 II цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118 II
цепь ТБ №5 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст

112 Связь-2

ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-240/56 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-150/19 АСку-240/56 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-150/19 ПвВнг2г(А) 3х(1х800/185) АСку-240/56 АСку-150/19 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АТ3П/С300/39 АСку-240/56 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-240/56 ПвВнг2г(А) 3х(1х800/185)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

780 988 667 695 988 667 667 695 1651 988 695 667 1245 988 667 988 1651

II СШ

ОПН-110 ТН-1

Наименование присоединения

Сечение провода ячейки

Номер ячейки

ДДТН(+25°С), А

ОПН 110 кВ

Кабель 110 кВ ПвВнг2г(А) 3х(1х300/185) ДДТН=895А;
*Кабель 110 кВ ПвВнг2г(А) 3х(1х500/185)
ДДТН=1219А
**Кабель 110 кВ ПвВнг2г(А) 3х(1х630/185)
ДДТН=1399А

КР
УЭ
 1
10
 к
В

Трансформатор напряжения 110 кВ:
 110√3/

0.1
√3/0.1; 0.5/3;

*110
√3/

0.1
√3; 0.5;

Выключатель с пружинным приводом:
Iн=1000 А., Iоткл=40 кА.;
*Iн=2000 А., Iоткл=40 кА.;
**Iн=3150 А., Iоткл=40 кА.;
Пофазное управлением в яч. ВЛ
(яч. 2,3,5,6,9,19,20,22,23,25)

Iн=1000 А., Iоткл=40 кА.;

Iн=1000 А., Iоткл=40 кА.;

Система шин 3150А

Кабель 110 кВ
ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ДДТН=780А

I(3)к.max=26,2 кА
I(1)к.max=35.6 кА

I СШ
ЗНВ ШР-2 110 Резерв-1

ШР-2 110 Резерв-1

ОПН 110 Резерв-1

ТН 110 Резерв-1

ЗНЛ ЛР 110 БКНС-4-1

ЛР 110 БКНС-4-1

ЗНВ ЛР 110 БКНС-4-1

В 110 БКНС-4-1

ЗНВ ШР-1 110 БКНС-4-1

ШР-1 110 БКНС-4-1

ЗНВ ШР-2 110 БКНС-4-1

ШР-2 110 БКНС-4-1

ОПН 110 БКНС-4-1

ТН 110 БКНС-4-1

ТТ 110 Т-1

ЗНТ ТР 110 Т-1

ТР 110 Т-1

ЗНВ ТР 110 Т-1

В 110 Т-1

ЗНВ ШР-1 110 Т-1

ШР-1 110 Т-1

TA1
0.5S

1000/5

ЗНВ ШР-2 110 Т-1

ШР-2 110 Т-1

к ТБ
блока №1

ТН 110 Т-1

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 Резерв-1 ТТ 110 БКНС-4-1 ТТ 110 Т-2

ЗНТ ТР 110 Т-2

ТР 110 Т-2

ЗНВ ТР 110 Т-2

В 110 Т-2

ЗНВ ШР-1 110 Т-2

ШР-1 110 Т-2

ЗНВ ШР-2 110 Т-2

ШР-2 110 Т-2

к ТБ
блока №2

ТН 110 Т-2

ЗНЛ ЛР 110 БКНС-5-1

ЛР 110 БКНС-5-1

В 110 БКНС-5-1

ЗНВ ШР-1 110 БКНС-5-1

ШР-1 110 БКНС-5-1

ЗНВ ШР-2 110 БКНС-5-1

ШР-2 110 БКНС-5-1

ОПН 110 БКНС-5-1

ТН 110 БКНС-5-1

ЗНЛ ЛР 110 Куст-118-1

ЛР 110 Куст-118-1

В 110 Куст-118-1

ЗНВ ШР-1 110 Куст-118-1

ШР-1 110 Куст-118-1

ЗНВ ШР-2 110 Куст-118-1

ШР-2 110 Куст-118-1

ОПН 110 Куст-118-1

ТН 110 Куст-118-1

ЗНТ ТР 110 Т-3

ТР 110 Т-3

ЗНВ ТР 110 Т-3

В 110 Т-3

ЗНВ ШР-1 110 Т-3

ШР-1 110 Т-3

ЗНВ ШР-2 110 Т-3

ШР-2 110 Т-3

к ТБ
блока №3

ТН 110 Т-3

ЗНТ ТР 110 ТСН1-110

ТР 110 ТСН1-110

ЗНВ ТР 110 ТСН1-110

В 110 ТСН1-110

ЗНВ ШР-1 110 ТСН1-110

ШР-1 110 ТСН1-110

ЗНВ ШР-2 110 ТСН1-110

ШР-2 110 ТСН1-110

к ТСН №1

ЗНЛ ЛР 110 Куст-112

ЛР 110 Куст-112

В 110 Куст-112

ЗНВ ШР-1 110 Куст-112

ШР-1 110 Куст-112

ЗНВ ШР-2 110 Куст-112

ШР-2 110 Куст-112

ОПН 110 Куст-112

ТН 110 Куст-112

ЗНЛ ЛР 110 Связь-1

ЛР 110 Связь-1

В 110 Связь-1

ЗНВ ШР-1 110 Связь-1

ШР-1 110 Связь-1

ЗНВ ШР-2 110 Связь-1

ШР-2 110 Связь-1

ТН 110 Связь-1

 ТН-1-110

ЗНТ ТН-1-110
ШР ТН-1-110
ЗНШ ТН-1-110

ОПН-110 ТН-2

 ТН-2-110

ЗНТ ТН-2-110
ШР ТН-2-110
ЗНШ ТН-2-110

ЗНВ ШР-1 110 ШСВ-1

ШР-1 110 ШСВ-1

ЗНВ ШР-2 110 ШСВ-1

ШР-2 110 ШСВ-1

ЗНВ ШР-2 110 СВ-2

ШР-2 110 СВ-2

ЗНВ ШР-4 110 СВ-2

ШР-4 110 СВ-2

ЗНВ ШР-1 110 СВ-1

ШР-1 110 СВ-1

ЗНВ ШР-3 110 СВ-1

ШР-3 110 СВ-1

ТТ 110 СВ-1

СВ-1-110

ОПН-110 ТН-3

 ТН-3-110

ЗНТ ТН-3-110
ШР ТН-3-110
ЗНШ ТН-3-110

ОПН-110 ТН-4

 ТН-4-110

ЗНТ ТН-4-110
ШР ТН-4-110
ЗНШ ТН-4-110

ЗНВ ШР-1 110 ШСВ-2

ШР-1 110 ШСВ-2

ЗНВ ШР-2 110 ШСВ-2

ШР-2 110 ШСВ-2

ЗНЛ ЛР 110 БКНС-4-2

ЛР 110 БКНС-4-2

ЗНВ ЛР 110 БКНС-4-2

В 110 БКНС-4-2

ЗНВ ШР-1 110 БКНС-4-2

ШР-1 110 БКНС-4-2

ЗНВ ШР-2 110 БКНС-4-2

ШР-2 110 БКНС-4-2

ТН 110 БКНС-4-2

ЗНЛ ЛР 110 БКНС-5-2

ЛР 110 БКНС-5-2

ЗНВ ЛР 110 БКНС-5-2

В 110 БКНС-5-2

ЗНВ ШР-1 110 БКНС-5-2

ШР-1 110 БКНС-5-2

ЗНВ ШР-2 110 БКНС-5-2

ШР-2 110 БКНС-5-2

ТН 110 БКНС-5-2

ТТ 110 БКНС-4-2 ТТ 110 БКНС-5-2 ТТ 110 Т-4

ЗНТ ТР 110 Т-4

ТР 110 Т-4

ЗНВ ТР 110 Т-4

В 110 Т-4

ЗНВ ШР-1 110 Т-4

ШР-1 110 Т-4

ЗНВ ШР-2 110 Т-4

ШР-2 110 Т-4

к ТБ
блока №4

ТН 110 Т-4

ЗНЛ ЛР 110 Куст-12-2

ЛР 110 Куст-12-2

ЗНВ ЛР 110 Куст-12-2

В 110 Куст-12-2

ЗНВ ШР-1 110 Куст-12-2

ШР-1 110 Куст-12-2

ЗНВ ШР-2 110 Куст-12-2

ШР-2 110 Куст-12-2

ОПН 110 Куст-12-2

ТН 110 Куст-12-2

ЗНЛ ЛР 110 Куст-118-2

ЛР 110 Куст-118-2

ЗНВ ЛР 110 Куст-118-2

В 110 Куст-118-2

ЗНВ ШР-1 110 Куст-118-2

ШР-1 110 Куст-118-2

ЗНВ ШР-2 110 Куст-118-2

ШР-2 110 Куст-118-2

ОПН 110 Куст-118-2

ТН 110 Куст-118-2

ТТ 110 Куст-12-2 ТТ 110 Куст-118-2 ТТ 110 Т-5

ЗНТ ТР 110 Т-5

ТР 110 Т-5

ЗНВ ТР 110 Т-5

В 110 Т-5

ЗНВ ШР-1 110 Т-5

ШР-1 110 Т-5

ЗНВ ШР-2 110 Т-5

ШР-2 110 Т-5

к ТБ
блока №5

ТН 110 Т-5

ЗНЛ ЛР 110 Связь-2

ЛР 110 Связь-2

ЗНВ ЛР 110 Связь-2

В 110 Связь-2

ЗНВ ШР-1 110 Связь-2

ШР-1 110 Связь-2

ЗНВ ШР-2 110 Связь-2

ШР-2 110 Связь-2

ТН 110 Связь-2

ТТ 110 Связь-2ТТ 110 Т-2

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 БКНС-5-1 ТТ 110 Куст-118-1 ТТ 110 Т-3

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 ТСН1-110

TA1
0.5S

200/5

TA2
0.5

200/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 Куст-112ТТ 110 Связь-1

II СШ

I СШ

**

TA1
0.5S

2000/5

TA2
0.5

2000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

800/5

TA2
0.5

800/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ОПН 110 БКНС-4-2 ОПН 110 БКНС-5-2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

******

**

****

**

**

TA1
0.5S

800/5

TA2
0.5

800/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

ЗН ШР-4 110 СВ-2

ЗН ШР-1 110 СВ-1 ЗН ШР-3 110 СВ-1

ТТ 110 ШСВ-2

ШСВ-2-110**

ТТ 110 СВ-2

 СВ-2-110**

ТТ 110 ШСВ-1

ШСВ-1-110

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5

**

**

ЗН ШР-2 110 СВ-2
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*

*

*

*

1C I СШ

1C II СШ

2C I СШ

2C II СШ

ЗНЛ ЛР 110 ЦПС-1

ЛР 110 ЦПС-1

В 110 ЦПС-1

ЗНВ ШР-1 110 ЦПС-1

ШР-1 110 ЦПС-1

ЗНВ ШР-2 110 ЦПС-1

ШР-2 110 ЦПС-1

ОПН 110 ЦПС-1

ТН 110 ЦПС-1

ТТ 110 ЦПС-1

*

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * * * *

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

800/5

TA2
0.5

800/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

800/5

TA2
0.5

800/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5
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ЗНВ ЛР 110 Куст-112ЗНВ ЛР 110 Связь-1ЗНВ ЛР 110 ЦПС-1ЗНВ ЛР 110 БКНС-5-1 ЗНВ ЛР 110 Куст-118-1

ФорматA3х7 ФорматA3х7

В КРУЭ 2 В КРУЭ 2
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ЗНЛ ЛР 110 Связь-1

ЛР 110 Связь-1

ЗНВ ЛР 110 Связь-1

В 110 Связь-1

ЗНВ ШР-1 110 Связь-1

ШР-1 110 Связь-1

Связь-1 ТБ №6 Резерв-2 ТБ №7 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-3 ТБ №8 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст
118 III цепь ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - ЦПС II цепь ТН-1 ТН-2 ШСВ-12 СВ-24 СВ-13 ШСВ-34 ТН-3 ТН-4 Связь-2 ТБ №9 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 12

I цепь ТСН2-110 ТБ №10 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-2 ТБ №11

ПвВнг2г(А) 3х(1х800/185) ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-240/56 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-240/56 АСку-150/19 ПвВнг2г(А) 3х(1х800/185) ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АТ3П/С300/39 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) АСку-240/56 ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1651 667 667 988 667 988 695 1651 667 1245 667 667 988 667

ОПН-110 ТН-2

I(3)к.max=26.4 кА
I(1)к.max=36 кА

ЗНВ ШР-2 110 Связь-1

ШР-2 110 Связь-1

ЗНЛ ЛР 110 ЦПС-2

ЛР 110 ЦПС-2

ЗНВ ЛР 110 ЦПС-2

В 110 ЦПС-2

ЗНВ ШР-1 110 ЦПС-2

ШР-1 110 ЦПС-2

ЗНВ ШР-2 110 ЦПС-2

ШР-2 110 ЦПС-2

ОПН 110 ЦПС-2

ТН 110 ЦПС-2

ТТ 110 Т-6

ЗНТ ТР 110 Т-6

ТР 110 Т-6

ЗНВ ТР 110 Т-6

В 110 Т-6

ЗНВ ШР-1 110 Т-6

ШР-1 110 Т-6

TA1
0.5S

1000/5

ЗНВ ШР-2 110 Т-6

ШР-2 110 Т-6

к ТБ
блока №6

ТН 110 Т-6

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 Связь-1 ТТ 110 ЦПС-2ТТ 110 Т-7

ЗНТ ТР 110 Т-7

ТР 110 Т-7

ЗНВ ТР 110 Т-7

В 110 Т-7

ЗНВ ШР-1 110 Т-7

ШР-1 110 Т-7

ЗНВ ШР-2 110 Т-7

ШР-2 110 Т-7

к ТБ
блока №7

ТН 110 Т-7

ЗНЛ ЛР 110 Резерв-2

ЛР 110 Резерв-2

В 110 Резерв-2

ЗНВ ШР-1 110 Резерв-2

ШР-1 110 Резерв-2

ЗНВ ШР-2 110 Резерв-2

ШР-2 110 Резерв-2

ОПН 110 Резерв-2

ТН 110 Резерв-2

ЗНЛ ЛР 110 БКНС-3

ЛР 110 БКНС-3

В 110 БКНС-3

ЗНВ ШР-1 110 БКНС-3

ШР-1 110 БКНС-3

ЗНВ ШР-2 110 БКНС-3

ШР-2 110 БКНС-3

ОПН 110 БКНС-3

ТН 110 БКНС-3

ЗНТ ТР 110 Т-8

ТР 110 Т-8

ЗНВ ТР 110 Т-8

В 110 Т-8

ЗНВ ШР-1 110 Т-8

ШР-1 110 Т-8

ЗНВ ШР-2 110 Т-8

ШР-2 110 Т-8

к ТБ
блока №8

ТН 110 Т-8

ЗНЛ ЛР 110 Куст-118-3

ЛР 110 Куст-118-3

В 110 Куст-118-3

ЗНВ ШР-1 110 Куст-118-3

ШР-1 110 Куст-118-3

ЗНВ ШР-2 110 Куст-118-3

ШР-2 110 Куст-118-3

ОПН 110 Куст-118-3

ТН 110 Куст-118-3

 ТН-2-110

ЗНШ ТН-2-110
ШР ТН-2-110
ЗНТ ТН-2-110

ОПН-110 ТН-1

 ТН-1-110

ЗНШ ТН-1-110
ШР ТН-1-110
ЗНТ ТН-1-110

ЗНВ ШР-1 110 ШСВ-1

ШР-1 110 ШСВ-1

ЗНВ ШР-2 110 ШСВ-1

ШР-2 110 ШСВ-1

ОПН-110 ТН-4

 ТН-4-110

ЗНШ ТН-4-110
ШР ТН-4-110
ЗНТ ТН-4-110

ОПН-110 ТН-3

 ТН-3-110

ЗНШ ТН-3-110
ШР ТН-3-110
ЗНТ ТН-3-110

ЗНВ ШР-1 110 ШСВ-2

ШР-1 110 ШСВ-2

ЗНВ ШР-2 110 ШСВ-2

ШР-2 110 ШСВ-2

ЗНЛ ЛР 110 Связь-2

ЛР 110 Связь-2

ЗНВ ЛР 110 Связь-2

В 110 Связь-2

ЗНВ ШР-1 110 Связь-2

ШР-1 110 Связь-2

ЗНВ ШР-2 110 Связь-2

ШР-2 110 Связь-2

ЗНЛ ЛР 110 Куст-12-1

ЛР 110 Куст-12-1

ЗНВ ЛР 110 Куст-12-1

В 110 Куст-12-1

ЗНВ ШР-1 110 Куст-12-1

ШР-1 110 Куст-12-1

ЗНВ ШР-2 110 Куст-12-1

ШР-2 110 Куст-12-1

ОПН 110 Куст-12-1

ТН 110 Куст-12-1

ТТ 110 Связь-2 ТТ 110 Куст-12-1 ТТ 110 ТСН2-110

ЗНТ ТР 110 ТСН2-110

ТР 110 ТСН2-110

ЗНВ ТР 110 ТСН2-110

В 110 ТСН2-110

ЗНВ ШР-1 110 ТСН2-110

ШР-1 110 ТСН2-110

ЗНВ ШР-2 110 ТСН2-110

ШР-2 110 ТСН2-110

к ТCН №2

ТТ 110 Т-10

ЗНТ ТР 110 Т-10

ТР 110 Т-10

ЗНВ ТР 110 Т-10

В 110 Т-10

ЗНВ ШР-1 110 Т-10

ШР-1 110 Т-10

ЗНВ ШР-2 110 Т-10

ШР-2 110 Т-10

к ТБ
блока №10

ТН 110 Т-10

ТТ 110 Т-7

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 Резерв-2 ТТ 110 БКНС-3 ТТ 110 Т-8

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ТТ 110 Куст-118-3

*

*

*

*

ЗНТ ТР 110 Т-9

ТР 110 Т-9

ЗНВ ТР 110 Т-9

В 110 Т-9

ЗНВ ШР-1 110 Т-9

ШР-1 110 Т-9

ЗНВ ШР-2 110 Т-9

ШР-2 110 Т-9

к ТБ
блока №9

ТН 110 Т-9

ТТ 110 Т-9

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

ЗНЛ ЛР 110 БКНС-2

ЛР 110 БКНС-2

ЗНВ ЛР 110 БКНС-2

В 110 БКНС-2

ЗНВ ШР-1 110 БКНС-2

ШР-1 110 БКНС-2

ЗНВ ШР-2 110 БКНС-2

ШР-2 110 БКНС-2

ОПН 110 БКНС-2

ТН 110 БКНС-2

ТТ 110 БКНС-2 ТТ 110 Т-11

ЗНТ ТР 110 Т-11

ТР 110 Т-11

ЗНВ ТР 110 Т-11

В 110 Т-11

ЗНВ ШР-1 110 Т-11

ШР-1 110 Т-11

ЗНВ ШР-2 110 Т-11

ШР-2 110 Т-11

к ТБ
блока №11

ТН 110 Т-11

TA1
0.5S

200/5

TA2
0.5

200/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

1000/1

TA4
10PR

1000/1

TA5
10PR

1000/1

TA6
10PR

1000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

ЗНВ ЛР 110 Резерв-2 ЗНВ ЛР 110 БКНС-3 ЗНВ ЛР 110 Куст-118-3

* *

ЗНВ ШР-2 110 СВ-2

ШР-2 110 СВ-2

ЗНВ ШР-4 110 СВ-2

ШР-4 110 СВ-2

ЗНВ ШР-1 110 СВ-1

ШР-1 110 СВ-1

ЗНВ ШР-3 110 СВ-1

ШР-3 110 СВ-1
****

****

ЗН ШР-4 110 СВ-2

ЗН ШР-1 110 СВ-1 ЗН ШР-3 110 СВ-1

ЗН ШР-2 110 СВ-2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

II СШ

I СШ
2C I СШ

2C II СШ
II СШ

I СШ
1C I СШ

1C II СШ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

******

ТТ 110 СВ-1

СВ-1-110**

ТТ 110 ШСВ-2

ШСВ-2-110**

ТТ 110 СВ-2

 СВ-2-110**

ТТ 110 ШСВ-1

ШСВ-1-110

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5

**

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5

TA3
10PR

2000/1

TA1
0.5S

2000/5

TA2
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
0.5

2000/5
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TA1
0.5S

800/5

TA2
0.5

800/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

TA1
0.5S

1000/5

TA2
0.5

1000/5

TA3
10PR

2000/1

TA4
10PR

2000/1

TA5
10PR

2000/1

TA6
10PR

2000/1

Наименование присоединения

Сечение провода ячейки

Номер ячейки

ДДТН(+25°С), А

ОПН 110 кВ

Кабель 110 кВ ПвВнг2г(А) 3х(1х300/185) ДДТН=895А;
*Кабель 110 кВ ПвВнг2г(А) 3х(1х500/185)
ДДТН=1219А
**Кабель 110 кВ ПвВнг2г(А) 3х(1х630/185)
ДДТН=1399А

КР
УЭ
 1
10
 к
В

Трансформатор напряжения 110 кВ:
 110√3/

0.1
√3/0.1; 0.5/3;

*110
√3/

0.1
√3; 0.5;

Выключатель с пружинным приводом:
Iн=1000 А., Iоткл=40 кА.;
*Iн=2000 А., Iоткл=40 кА.;
**Iн=3150 А., Iоткл=40 кА.;
Пофазное управлением в яч. ВЛ
(яч. 3,5,7,8,19,22)

Iн=1000 А., Iоткл=40 кА.;

Iн=1000 А., Iоткл=40 кА.;

Система шин 3150А

Кабель 110 кВ
ПвВнг2г(А) 3х(1х240/185) ДДТН=780А

ФорматA3х7

В КРУЭ 1 В КРУЭ 1

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

A23AEA

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

Схема электрическая главная

П 4

Разраб. Гусельников 15.06.22

Проверил Бартаев 15.06.22

Гл. спец. Бартаев 15.06.22

Нач. отд. Бланин 15.06.22

Н. контр. Бланин 15.06.22

ГИП Курис 15.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-01
D822921/0052D-95-0-000-AEA-IOS1.2-PD



1 Схема выполнена на основании схемы электрической главной

ФорматA3x6

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Схема электроснабжения

Схема размещения по ТТ и ТН устройств
ИТС

П 1 5

Разраб. Кудрявцев 08.07.22

Проверил Бланин 08.07.22

Гл. спец. 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Урусов 08.07.22

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-02 /
D822921/0052D-95-0-000-AEA-IOS1.2-PD



1 Схема выполнена на основании схемы электрической главной

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

Схема электроснабжения

Схема размещения по ТТ и ТН устройств
ИТС

П 2 5

Разраб. Кудрявцев 08.07.22

Проверил Бланин 08.07.22

Гл. спец. 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. 08.07.22

A3x5

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-02 /
D822921/0052D-95-0-000-AEA-IOS1.2-PD
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ам
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. и
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ат
а
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

Схема электроснабжения

Схема размещения по ТТ и ТН устройств
ИТС

П 3 5

Разраб. Кудрявцев 08.07.22

Проверил Бланин 08.07.22

Гл. спец. 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Урусов 08.07.22

A3

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-02 /
D822921/0052D-95-0-000-AEA-IOS1.2-PD



M01BBA10 6кВ M02BBA10 6кВ M03BBA10 6кВ M04BBA10 6кВM00BCA10 6кВ
M05BBA10 6кВ

M00BCA20 6кВ

1 Схема выполнена на основании схемы электрической главной

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
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ат
а

Ин
в.
 №
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л.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

Схема электроснабжения

Схема размещения по ТТ и ТН устройств
ИТС

П 4 5

Разраб. Кудрявцев 08.07.22

Проверил Бланин 08.07.22

Гл. спец. 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Урусов 08.07.22

A1x4

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-02 /
D822921/0052D-95-0-000-AEA-IOS1.2-PD



M06BBA10 6кВ
M07BBA10 6кВ

M08BBA10 6кВ
M09BBA10 6кВ

M00BCA30 6кВ M00BCA40 6кВ
M10BBA10 6кВ M11BBA10 6кВ

1 Схема выполнена на основании схемы электрической главной

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

Система электроснабжения

Схема размещения по ТТ и ТН устройств
ИТС

П 5 5

Разраб. Кудрявцев 08.07.22

Проверил Бланин 08.07.22

Гл. спец. 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Урусов 08.07.22

A1x3

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-02 /
D822921/0052D-95-0-000-AEA-IOS1.2-PD



110 кВ 110 кВ

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

 

Система электроснабжения

План сетей электроснабжения

П 1

Разраб. Герман 07.22

Проверил Бартаев 07.22

Гл. спец. Бартаев 07.22

Нач. отд. Бланин 07.22

Н. контр. Бланин 07.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-06 /
D822921/0052D-95-0-000-BB_-IOS1.2-PD



1. Средняя освещенность в горизонтальной плоскости проездов транспорта на уровне земли
принимается- не менее 5 лк.

2. Напряжение сети освещения 400/230 В.
3. На прожекторной площадке прокладка кабелей выполняется в металлорукаве.
4. При подходе к прожекторной мачте кабель прокладывается в траншее в трубе на расстоянии не

менее 10 м от мачты. Выход кабеля из траншеи выполняется по опоре в трубе.
5. В месте пересечения с дорогой переход выполняется кабелем в трубе. В местах возможных

механических повреждений кабель защищается трубой.
6. Траншеи выполняются по типовому проекту А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в

траншеях".



-

-

-

Резерв

ФорматА3х5

1. Управление наружным освещением предусматривается местное и от фотодатчика, установленного на
наружной стене здания.

А, В, С
N

PE

QF1
In=10 А
Кривая С

№1

0,3

№2

0,26

QF2
In=10 А
Кривая С

00BKY04
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3474-У3.1 IP54
Iном./In=32 А
380 В, IP54, 3Р

00BKY04-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x6 

00BKR04-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x6 

QF3
In=10 А
Кривая С

QF4
In=10 А
Кривая С

QF5
In=10 А
Кривая С

-

-

-

Резерв
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А
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ая
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зк
а,
 к
Вт
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нт
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Вт
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я
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ия
, 
%
 -
ма
рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
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ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

№3

0,6

А, В, С
N

PE

QF1
In=10 А
Кривая С

№1

0,26

№2

0,104

QF2
In=10 А
Кривая С

№3

0,4

00BKY01
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3474-У3.1 IP54
Iном./In=32 А
380 В, IP54, 3Р

00BKY01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x6 

00BKY01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x6

QF3
In=10 А
Кривая С

№4 В08BKS01

0,852 0,615

QF4
In=16 А
Кривая С

QF5
In=20 А
Кривая D

-

-

-

Резерв

-

-

-

Резерв

QF6 QF7
In=10 А
Кривая С

In=20 А
Кривая D

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS02

1,2

B08BKS03

0,6

QF2

B08BKS04

1,7

00BKY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

00BKY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BKR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

QF3

-

-

-

Резерв

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS05

0,82

B08BKS06

0,615

QF2

00BKY03
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

00BKY03-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BKR03-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

QF3

-

-

-

Резерв

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 1 9

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

ЭТАП 1

ФорматA3x5
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ам
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По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
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л.



Се
ть
 н
ар
уж
но
го
 о
св
ещ
ен
ия
  

Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS07

1,025

B08BKS08

0,82

QF2

Ма
рк
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ов
ка

-р
ас
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тн
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 н
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зк
а,
 к
Вт
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нт
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 -
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*м
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а,
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Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY01
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

00BJY01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

QF4

-

-

-

Резерв

ФорматА2

B08BKS10

0,82

B08BKS11

1,025

00BJS01

2,0

QF6
In=16 А
Кривая С

QF3

B08BKS09

1,025

QF5
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 2

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.

ЭТАП 1

ФорматA2
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS07

1,025

B08BKS08

0,82

QF2

Ма
рк
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ов
ка

-р
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ая
 н
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зк
а,
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Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY01
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

00BJY01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

QF4

-

-

-

Резерв

Формат

B08BKS10

0,82

B08BKS11

1,025

00BJS01

2,0

QF6
In=16 А
Кривая С

QF3

B08BKS09

1,025

QF5
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.

ФорматА2

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 3

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

ЭТАП 2

ФорматA2

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
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л.
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS07

1,025

B08BKS08

0,82

QF2

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 к
Вт

-к
оэ
фф
иц
ие
нт
 м
ощ
но
ст
и-
ра
сч
ет
ны
й

то
к,
 А
 -
дл
ин
а 
уч
ас
тк
а,
 м

Мо
ме
нт
 н
аг
ру
зк
и,
 к
Вт
*м
 -
 п
от
ер
я

на
пр
яж
ен
ия
, 
%
 -
ма
рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY01
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

00BJY01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR01-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

QF4

-

-

-

Резерв

ФорматА2

B08BKS10

0,82

B08BKS11

1,025

00BJS01

2,0

QF6
In=16 А
Кривая С

QF3

B08BKS09

1,025

QF5
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 4

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

ЭТАП 3

ФорматA2

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а
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в.
 №
 п
од
л.
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1
In=16 А
Кривая С

№1

0,208

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
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Вт

-к
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нт
 м
ощ
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а 
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а,
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зк
и,
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Вт
*м
 -
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я
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яж
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, 
%
 -
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рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
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ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

№3

0,936

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BKY05
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3474-У3.1 IP54
Iном./In=32 А
380 В, IP54, 3Р

00BKY05-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x6 

00BKR05-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x6

QF2
In=10 А
Кривая С

№4

0,852

QF3
In=16 А
Кривая С

ФорматА2

-

-

-

Резерв

-

-

-

Резерв

QF4
In=16 А
Кривая С

QF5
In=16 А
Кривая С

№2

0,312

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 5

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

ЭТАП 4

ФорматA2

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS12

0,82

B08BKS13

0,82

QF2

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 к
Вт

-к
оэ
фф
иц
ие
нт
 м
ощ
но
ст
и-
ра
сч
ет
ны
й

то
к,
 А
 -
дл
ин
а 
уч
ас
тк
а,
 м

Мо
ме
нт
 н
аг
ру
зк
и,
 к
Вт
*м
 -
 п
от
ер
я

на
пр
яж
ен
ия
, 
%
 -
ма
рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

ФорматА2

QF3
In=20 А
Кривая D

00BJS02

1,1

QF4
In=10 А
Кривая C

№1

0,576

00BJY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

QF5

B08BKS14

1,025

1,64

-

-

-

Резерв

QF6
In=20 А
Кривая D

00BJS03

1,278

6,11

QF7
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 6

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.

ЭТАП 4

ФорматA2

Вз
ам
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По
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 п
од
л.



Се
ть
 н
ар
уж
но
го
 о
св
ещ
ен
ия
  

Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS12

0,82

B08BKS13

0,82

QF2

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 к
Вт

-к
оэ
фф
иц
ие
нт
 м
ощ
но
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и-
ра
сч
ет
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й

то
к,
 А
 -
дл
ин
а 
уч
ас
тк
а,
 м

Мо
ме
нт
 н
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ру
зк
и,
 к
Вт
*м
 -
 п
от
ер
я

на
пр
яж
ен
ия
, 
%
 -
ма
рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

ФорматА2

QF3
In=20 А
Кривая D

00BJS02

1,1

QF4
In=10 А
Кривая C

№1

0,576

00BJY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

QF5

B08BKS14

1,025

1,64

-

-

-

Резерв

QF6
In=20 А
Кривая D

00BJS03

1,278

6,11

QF7
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 7

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.

ЭТАП 5

ФорматA2
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS12

0,82

B08BKS13

0,82

QF2

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 к
Вт

-к
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нт
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к,
 А
 -
дл
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*м
 -
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%
 -
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а,
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еч
ен
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Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

ФорматА2

QF3
In=20 А
Кривая D

00BJS02

1,1

QF4
In=10 А
Кривая C

№1

0,576

00BJY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

QF5

B08BKS14

1,025

1,64

-

-

-

Резерв

QF6
In=20 А
Кривая D

00BJS03

1,278

6,11

QF7
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 8

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.

ЭТАП 6

ФорматA2
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS12

0,82

B08BKS13

0,82

QF2

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 к
Вт

-к
оэ
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ие
нт
 м
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 А
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а 
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 м
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Вт
*м
 -
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ия
, 
%
 -
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рк
а,
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Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

ФорматА2

QF3
In=20 А
Кривая D

00BJS02

1,1

QF4
In=10 А
Кривая C

№1

0,576

00BJY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

QF5

B08BKS14

1,025

1,64

-

-

-

Резерв

QF6
In=20 А
Кривая D

00BJS03

1,278

6,11

QF7
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 9

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS12

0,82

B08BKS13

0,82

QF2

Ма
рк
ир
ов
ка

-р
ас
че
тн
ая
 н
аг
ру
зк
а,
 к
Вт

-к
оэ
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иц
ие
нт
 м
ощ
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й
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*м
 -
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я
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, 
%
 -
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а,
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ен
ие

пр
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ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

ФорматА2

QF3
In=20 А
Кривая D

00BJS02

1,1

QF4
In=10 А
Кривая C

№1

0,576

00BJY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

QF5

B08BKS14

1,025

1,64

-

-

-

Резерв

QF6
In=20 А
Кривая D

00BJS03

1,278

6,11

QF7
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 10

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.
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Наименование линии

Установленная мощность, кВт 

Номер группы

Ток расчётный, А

А, В, С
N

PE

QF1

B08BKS12

0,82

B08BKS13

0,82

QF2
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 к
Вт

-к
оэ
фф
иц
ие
нт
 м
ощ
но
ст
и-
ра
сч
ет
ны
й

то
к,
 А
 -
дл
ин
а 
уч
ас
тк
а,
 м

Мо
ме
нт
 н
аг
ру
зк
и,
 к
Вт
*м
 -
 п
от
ер
я

на
пр
яж
ен
ия
, 
%
 -
ма
рк
а,
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Распределительный щит:

МаркировкаАппарат на вводе:
номинальный ток

Выключатель автоматический 
номинальный ток 
кривая отключения

Расчетная мощность, кВт
Расчетный ток, А

количество фаз

Номинальное напряжение,
номинальный ток,
степень защиты IP,

Ящик управления освещением
Маркировка
Тип
Номинальный ток

количество фаз
Номинальное напряжение, степень защиты IP,

Источник питания

Маркировка-расчетная нагрузка, кВт
-коэффициент мощности-расчетный ток, А
-длина участка, м
Момент нагрузки, кВт*м - потеря
напряжения, % -марка, сечение проводника

Щиток групповой;
аппарат на вводе, тип

Выключатель автоматический:
-Обозначение
-Номинальный ток, А
-Уставка защиты от токов кз, А

00BJY02
Ящик управления освещением
ЯУО 9602-3674-У3.1 IP54
Iном./In=50 А
380 В, IP54, 3Р

ФорматА2

QF3
In=20 А
Кривая D

00BJS02

1,1

QF4
In=10 А
Кривая C

№1

0,576

00BJY02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

00BJR02-1201-0,06-0,9-0,29-40
2,3-0,03-ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5x16 

In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

QF5

B08BKS14

1,025

1,64

-

-

-

Резерв

QF6
In=20 А
Кривая D

00BJS03

1,278

6,11

QF7
In=20 А
Кривая D

In=20 А
Кривая D

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-08 /
D822921/0052D-95-0-000-BKS-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Наружное освещение. Распределительный
щит. Схема электрическая принципиальная

П 11

Разраб. Галяув 08.07.22

Проверил Бартаев 08.07.22

Гл. спец. Бартаев 08.07.22

Нач. отд. Бланин 08.07.22

Н. контр. Бланин 08.07.22

ГИП Курис 08.07.22

Черной линией выделено оборудование подключаемое при данном этапе строительства.
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ФорматA1x4

- Горизонтальный заземлитель 6-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 4-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 5-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 3-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 2-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 1-го этапа

Условные обозначения:

- Горизонтальный заземлитель 7-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 8-го этапа

- Горизонтальный заземлитель 9-го этапа

- вертикальный заземлитель

Рис. 1 - Сварное соединение ответвления 
горизонтального заземления

Рис. 2 - Продольное сварное  
соединение заземлителя

B

B

B

B

B

B

B

10d

Рис. 3 - Сварное соединение вертикального и
горизонтального заземлителей прямоугольного и
круглого сечения

d

B

Ширина
траншеи,
мм

Глубина
траншеи,
мм

Длина
траншеи, м

Рытье
траншеи,
м3

Обратная
засыпка, м3

500 1250 6

200 700 242,9242,9

9,4

200 1100 58,3 58,3

1. При строительстве Иркинскокй ГТЭС предусматривается организация заземляющего устройства
для всех вновь вводимых зданий и сооружений.

2. Заземляющее устройство должно выполнятся с соблюдением требований, предъявляемых к
напряжению прикосновения в электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной
нейтралью с большим удельным сопротивлением земли в районе вечной мерзлоты, согласно п.1.7.91 ПУЭ.

3. Заземляющее устройство должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с
учётом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.

По расчету полное сопротивление заземляющего устройства составляет 0,5 Ом.
4. Наружный контур заземления выполнить из стальной оцинкованой полосы 6х60 мм², проложенной

на глубине 0,5 - 0,7 м на расстоянии 0,8-1 м от фундаментов и основного оборудования.
У входов и въездов в здания выполнить выравнивание потенциалов путем укладки проводников на

расстоянии 1 и 2 м от наружного контура заземления на глубине 1 и 1,5 м, соответственно, и соединить
эти проводники с контуром заземления. Данное условие не требуется выполнять, если вокруг зданий
имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и у въездов. (п.1.7.94).

Вертикальные заземлители у входов и въездов допускается не выполнять в районах с большим
удельным сопротивлением земли (п.1.7.105 ПУЭ).

5. Металлические части наружного ограждения не присоединяем к заземляющему устройству. Для
исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до
элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон,
должно быть не менее 2 м (п.1.7.93 ПУЭ).

6. Защиту от заноса высоких потенциалов по внешним наземным (надземным) и по подземным
металлическим  коммуникациям выполняется путем присоединения их к наружному контуру заземления на
вводе в здание или сооружение.

7. Все соединения наружного контура заземления выполняются с помощью сварки по ГОСТ 5264-80
"Сварка ручная электродуговая". Соединение полосы между собой и с металлоконструкциями выполняется
двойным сварным швом внахлест без изменения сечения заземляющих проводников или болтовым
соединением при наличии на металлоконструкциях болтов заземления. После применения сварки все швы
зачистить и восстановить оцинкованное покрытие полосы с помощью покрытия типа ЦИНОЛ. Присоединение
заземлителей друг к другу выполняется согласно рис. 1...3.

8. Долговечность заземляющего устройства обеспечивается защитным покрытием (цинкнаполненной
композицией Цинол) (в два слоя) в следующих местах:

- в местах входа заземлителей в грунт (на 20 см выше и ниже поверхности грунта);
- в местах сварных соединений (полностью сварной шов и на 5-10 см в обе стороны от сварного шва).
9. Идентификация проводников выполняющих функции защитного заземления, контура или

магистрали уравнивания потенциалов выполняется согласно ГОСТ 50462-2009 посредством двухцветной
желто-зеленой комбинации на концах и в точках соединений проводника с помощью краски.

10. Проход полосы через наружные стены здания по ПУЭ выполнить в трубе, с непосредственной
заделкой мест прохода огнестойкой пеной и герметиком. У мест ввода защитных проводников в здания
устанавливаются опознавательные знаки по ГОСТ 21130-75, ПУЭ п.1.7.118.

11. К заземляющему контуру ГТЭС присоединить молниеотводы,  металлоконструкции опор  и
порталов, корпуса всей высоковольтной аппаратуры, нейтрали  и корпуса трансформаторов, заземлители,
ограничители перенапряжений, металлические оболочки кабелей, муфты, кабельные конструкции, а также
естественные заземлители.

12. От прожекторных мачт, отдельностоящих молниеотводов и порталов 110 кВ с молниеотводами
обеспечить растекание тока молнии по магистралям заземления в двух направлениях с углом не менее
90 ° между соседними. Установить три глубинных вертикальных электродов, объединенных горизонтальным
электродом. Расстояние между вертикальными электродами выполнить не менее 5 м.

13. Заземление дымовых труб модулей ГТУ выполнить в соответствии с заводской документацией.
14. Траншеи для заземляющего устройства выполнить в соответствии с разрезами 1-1, 2-2, 3-3.
15. Монтаж заземляющего устройства выполнить в соответствии с ПУЭ (6-е, 7-е изд.).
16. Проход полосы заземления через ограждение выполнить между стойками ограды.
17. На территории ГТЭС используются активные горизонтальные соляные электроды АС-3НГ-Н-УДАВ

(см. рис. 4) - 163 шт.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

План заземления территории

П 1

Разраб. Чеджиев 26.06.22

Проверил Бартаев 26.06.22

Гл. спец. Бартаев 26.06.22

Нач. отд. Бланин 26.06.22

Н. контр. Бланин 26.06.22

ГИП Курис 26.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-11
D822921/0052D-95-0-000-ВАU-IOS1.2-PD
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

План молниезащиты территории ГТЭС

Р 1

Разраб. Чеджиев 04.07.22

Проверил 04.07.22

Гл. спец. Бартаев 04.07.22

Н. контр. Бланин 04.07.22

М10
40,25

- номер молниеотвода

- отметка молниеотвода
  от уровня планировки, м

- Зона защиты на высоте hх6

- Зона защиты на высоте hх4

- Зона защиты на высоте hх5

- Зона защиты на высоте hх3

- Зона защиты на высоте hх2

- Зона защиты на высоте hх1

Условные обозначения:

- Зона защиты на высоте hх6

- Зона защиты на высоте hх6

- Зона защиты на высоте hх6

  Выбор молниеприемных устройств

ЗРУ 35 кВ9 см. ТТ п. 3, 5, 6

Наименование здания,
сооружения

Номер по
генплану

Габариты
здания,
сооружения

LхSхh(max), м

Тип
молниеприемного
устройства

8,2х57х 10

ЗРУ 110кВ10 см. ТТ п. 3, 5, 612,7х121,4х14,5

Категория помещения
по взрывопожарной и
пожарной опасности в
соответствии с

ПУЭ

ВН -

II/0,95

Уровень защиты/
Надежность
защиты от ПУМ

РУ 6 кВ11.1 см. ТТ п. 36х17,2х3,7

ГРУ 6 кВ11 см. ТТ п. 5 8,7х42х13

Главный щит управления19 23,85х24,62x15

Площадка выходных порталов
ВЛ 110 кВ22 см. ТТ п. 3-

Молниеприемная
сетка

II/0,95

II/0,95

II/0,95

II/0,95

II/0,95

1. Уровень защиты с минимально допустимым уровнем надёжности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ)
определен в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87). Расчёт зон защиты от прямых ударов молний выполнен
согласно СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87).

2. Для молниезащиты зданий и сооружений предусматриваются молниеотводы (см. п. 3), молниеотводы на
порталах (см. п. 4)  и молниеприемная сетка на кровле (см. п. 5), не входящей в зону защиты молниеотводов.

3. Расстановка существующих молниеотводов (М4, М5, М9...М2, М19, М32, М34...М36) и их высота выполнена
на основании исходных данных от заказчика.

4. Трансформаторы,  токопроводы генераторного напряжения и собственных нужд, другое
электрооборудование пристанционного узла входят в зону защиты молниеотводов, установленных на порталах
ячейковый 110 кВ (М21, М22, М23, М24).

5.  На кровле ГЩУ, ГРУ-6 кВ, ЗРУ-35 кВ, ЗРУ 110 кВ организована молниеприемная сетка. Молниеприёмная
сетка выполняется из стальной оцинкованной проволоки ∅8 мм, шаг ячеек сетки 6х6 м. Сетка соединяется
токоотводами (стальной оцинкованной проволокой ∅8 мм) с наружным контуром заземления не реже, чем через
15 м по периметру зданий. Наружный контур заземления см. в комплекте чертежей 8/19-ПД-ИОС1.2.ГЧ л. 2.13.4,
3.58.3.

6. На кровле ЗРУ-35 кВ и ЗРУ 110 кВ устанавливаются молниеотводы (поз. 1) взамен существующих.

В

В

В

Д

Д -

-

П-IIа

П-IIа

П-IIа

1. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87) для Иркинской ГТЭС определен II-ой уровень защиты с
минимально допустимым уровнем надёжности защиты от прямых ударов молнии равным 0,95. Расчёт зон защиты от
прямых ударов молний выполнен согласно СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87).

2. Для молниезащиты зданий и сооружений предусматриваются прожекторные мачты с молниеотводами
(М1-М6, М20-М22, М31-М36), отдельно стоящие молниеотводы (см. п. 3), молниеотводы на дымовых трубах (см. п. 4),
молниеотводы на порталах (М23-М30) и молниеприемная сетка на кровле зданий (см. п. 7), не входящих в зону
защиты молниеотводов.

3. Молниезащита продувочных и сбросных свечей ГТУ с давлением газа 3,1 МПа обеспечивается установкой
отдельно стоящих молниеприемников (М7-М19)  высотой 15 м каждый на кровле главного корпуса. Места установки
молниеприемников показаны на плане.

4. Молниеприемники на дымовых трубах устанавливаются производителем. Молниезащита дымовых труб
выполняется производителем.

5. Трансформаторы собственных нужд, другое электрооборудование пристанционного узла входят в зону
защиты молниеотводов, установленных на трансформаторных порталах типа ПСТ-110 Я3С серии 3.407.2-162 для
северных районов.

6. Гибкие связи 110 кВ входят в зону защиты молниеотводов, установленных на трансформаторных
порталах.

7. На кровле главного корпуса, КРУЭ-110 кВ, инженерно-бытового корпуса, склада масла в таре
организована молниеприемная сетка. Молниеприёмная сетка выполняется из стальной оцинкованной проволоки ∅8
мм, шаг ячеек сетки 6х6 м. Сетка соединяется токоотводами (стальной оцинкованной проволокой ∅8 мм) с
наружным контуром заземления не реже, чем через 25 м по периметру зданий.

8. Молниезащита вентиляторной градирни (блоки №1-11) выполняется производителем.
9. Защитное сооружение расположено под землей. Молниезащита не требуется.

- отдельно стоящий
молниеотвод на кровле ГК

- прожекторная мачта с
молниеотводом

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Этап 1

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 4500 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 350 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 35 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 350 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 3500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 1600 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 4 шт.

Этап 2

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

Этап 3

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

Этап 4

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 4000 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 300 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 30 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 300 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 3000 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 1400 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 2 шт.

Этап 5

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

Этап 6

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

Этап 7

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

Этап 8

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

Этап 8

1 Пруток-катанка D=8 мм из

горячеоцинкованной стали (код
NC1008) 700 м

2 Зажим для параллельного

соединения прутка (код NG3108) 50 шт.

3 Трос алюминиевый (код NC3050) 5 м

4 Универсальный соединитель (код
NG3103) 50 шт.

5 Универсальный держатель с бетоном

(код ND1000) 500 шт.

6 Фасадный держатель L=100мм (код
ND2307) 150 шт.

7 Комплект молниеприемника с
бетонными основаниями длиной 15 м 1 шт.

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-12 /
D822921/0052D-95-0-000-ВАU-IOS1.2-PD
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D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-13
D822921/0052D-95-0-M00-ВВ_-IOS1.2-PD

1 Этап строительства

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

МСС ГТУ 0,4 кВ

Поставка РГТ (GE) Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

Резерв

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН1
А01BВT10

М01BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

МСС ГТУ 0,4 кВ

Поставка РГТ (GE) Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №2

Резерв

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

М02BBA10 6кВ

ТСН2
А02BВT10

    1 2    3 4    5 6    7 8

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

МСС ГТУ 0,4 кВ

Поставка РГТ (GE) Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №3

Резерв

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

М03BBA10 6кВ

ТСН3
А03BВT10

    1 2    3 4    5 6    7 8

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

1000 A

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

Сборка резервного питания

    1 2       3

Общестанционное РУСН-6 кВ
секция №1
01BСA10

М00BСA10 6кВ
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Электротехнические решения
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D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-13
D822921/0052D-95-0-M00-ВВ_-IOS1.2-PD

2 Этап строительства 3 Этап строительства

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

МСС ГТУ 0,4 кВ

Поставка РГТ (GE) Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №4

Резерв

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

М04BBA10 6кВ

ТСН4
А04BВT10

    1 2    3 4    5 6    7 8

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

МСС ГТУ 0,4 кВ

Поставка РГТ (GE) Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №5

Резерв

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

М05BBA10 6кВ

ТСН5
А05BВT10

    1 2    3 4    5 6    7 8

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

    1 2
М00BСA20 6кВ
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Электротехнические решения

Главный корпус. Схема электрическая
принципиальная питания собственных

нужд 6 кВ

П 3 5

Разраб. Нейлик 24.09.21

Проверил Бартаев 24.09.21

Н. контр. Бланин 24.09.21

ГИП Курис 24.09.21

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-13
D822921/0052D-95-0-M00-ВВ_-IOS1.2-PD

4 Этап строительства 5 Этап строительства

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

PEECC ГТУ 0,4 кВ

Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН6
А06BВT10

М06BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8    9

Поставка РГТ (GE)

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

Резерв

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

1000 A

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

Сборка резервного питания

    1 2       3 4

Общестанционное РУСН-6 кВ
секция №2
01BСB10

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

PEECC ГТУ 0,4 кВ

Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН7
А07BВT10

М07BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8    9

Поставка РГТ (GE)

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

Резерв

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

М00BСA30 6кВ
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Электротехнические решения

Главный корпус. Схема электрическая
принципиальная питания собственных

нужд 6 кВ

П 4 5

Разраб. Нейлик 24.09.21

Проверил Бартаев 24.09.21

Н. контр. Бланин 24.09.21

ГИП Курис 24.09.21

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-13
D822921/0052D-95-0-M00-ВВ_-IOS1.2-PD

6 Этап строительства 7 Этап строительства

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

PEECC ГТУ 0,4 кВ

Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН8
А08BВT10

М08BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8    9

Поставка РГТ (GE)

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

Резерв

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

    1 2

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

PEECC ГТУ 0,4 кВ

Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН9
А09BВT10

М09BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8    9

Поставка РГТ (GE)

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

Резерв

Шинопровод 1600 А

М00BСA40 6кВ
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Электротехнические решения

Главный корпус. Схема электрическая
принципиальная питания собственных

нужд 6 кВ

П 5 5

Разраб. Нейлик 24.09.21

Проверил Бартаев 24.09.21

Н. контр. Бланин 24.09.21

ГИП Курис 24.09.21

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-13
D822921/0052D-95-0-M00-ВВ_-IOS1.2-PD

8 Этап строительства 9 Этап строительства

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

PEECC ГТУ 0,4 кВ

Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН10
А10BВT10

М10BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8    9

Поставка РГТ (GE)

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

Резерв

Трансформатор
собственных нужд ГТУ
1000 кВА
6/0,42 кВ
D/Yн
Uk=8%

PEECC ГТУ 0,4 кВ

Трансформатор
собственных нужд
ТСЗ-1000/6
6/0,4 кВ
D/Yн
Uk=8%

РУСН 0,4 кВ
секция 1.1 секция 1.2 секция 2

сборка
резервного
питания

Шинопровод 1600 А

Ш
ин
оп
ро
во
д 

16
00

 А

1600 А 1600 А
1600
А1600 А

1600 А1600 А

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

0,2/0,2/3Р
6300
√3

/100
√3

/100
√3

/1003

Главный корпус РУСН-6 кВ блока №1

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

200/5 0,5S

200/5 0,5

200/1 10Р

630 A

1000/5 0,5S

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10P

1000 A

1000 A

1000/5 0,5S

1000/1 10PR

1000/5 0,5

1000/1 10PR

1000/1 10PR

ТСН11
А11BВT10

М11BBA10 6кВ
    1 2    3 4    5 6    7 8

Поставка РГТ (GE)

Резерв
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Примечания:
1) Параметры оборудования, сечения кабелей уточняются на следующих этапах
проектирования.
2) Схема разработана для блока ГТУ №1 и аналогичная для других блоков.
3) Схема взаиморезервирования уточняется на следующих стадиях проектирования.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

Главный корпус. Схемы электрические
принципиальные СОПТ блока №1..11

П 1

Разраб. Гусельников 15.06.22

Проверил Бартаев 15.06.22

Гл. спец. Бартаев 15.06.22

Нач. отд. Бланин 15.06.22

Н. контр. Бланин 15.06.22

ГИП Курис 15.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-15
D822921/0052D-95-0-M00-ВU_-IOS1.2-PD

+1 -104

M01BTA10
Аккумуляторная батарея
8 GroE 200 (или аналог)

А

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

1x
25

 L
=2

5 
м

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

1x
25

 L
=2

5 
м

PA1

РV1

M01BTM10
УЗП
80 А

К РУСН 0,4 кВ
M01BFA01 секция 1.2

Подключение
устройства
контрольного
разряда

К РУСН 0,4 кВ
M01BFB01 секция 2

EAI
+

-

+

-

ТА ТА

К блоку №2 (сеть взаиморезервирования)

ТАТА

M01BUX10
Сборка аварийного

эвакуационного освещения
6 кВт (27) А

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
16

 L
=5

0 
м

Главный корпус.
РУСН 6 кВ,
секция M01BBA.
±EC Ввод 2.

2,2 кВт
10 А

РV1 РV1

EAII

M01BUY10
ПТ блока № 1

Панель ввода питания

А PA1 А PA1

ТА ТА ТА ТА ТА ТА

РУСН 0,4 кВ блок 1,
секция M01BFA01.

±EC
0.07 кВт
0,62 А

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

Резерв

M01BTM20
УЗП
80 А

Секция 1 M01BUA10 Секция 2 M01BUB10

M01BUY20
ЩПТ блока № 1

Панель распределения №1

M01BUY30
ЩПТ блока № 1

Панель распределения №2

ТА ТА

РУСН 6 кВ,
секция M01BBA.
±EC Ввод 1.
2,2 кВт
10 А

РУСН 6 кВ,
секция M01BBA.

±EH.
0,8 кВт

4 А

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

FU1
FH00
Iпл.вс=32 А

FU2
FH00
Iпл.вс=32 А

FU3
FH00
Iпл.вс=32 А

FU4
FH00
Iпл.вс=32 А

FU5
FH00
Iпл.вс=32 А

FU6
FH00
Iпл.вс=32 А

FU7
FH00
Iпл.вс=32 А

FU9
FH00
Iпл.вс=32 А

FU11
FH00
Iпл.вс=32 А

FU8
FH00
Iпл.вс=32 А

FU10
FH00
Iпл.вс=32 А

FU13
FH00

Iпл.вс=100 А FU1
FH00
Iпл.вс=100 А

FU3
FH00
Iпл.вс=32 А

FU4
FH00
Iпл.вс=32 А

FU5
FH00
Iпл.вс=32 А

FU6
FH00
Iпл.вс=32 А

FU7
FH00
Iпл.вс=32 А

FU9
FH00
Iпл.вс=32 А

FU11
FH00
Iпл.вс=32 А

FU8
FH00
Iпл.вс=32 А

FU10
FH00
Iпл.вс=32 А

FU12
FH00
Iпл.вс=32 А

Ввод1
ШРОТ №1 1С
0,105 кВт
0.48 А

Ввод1
ШРОТ №1 2С
0,105 кВт
0.48 А

Ввод1
ШРОТ №1 3С

0,13 кВт
0.59 А

Ввод1
ШРОТ №1 4С

0,13 кВт
0.59 А

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ТА

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ТА

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ТА

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ТА

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

ТА ТА ТА

Ввод1
ПТК блока №1

2,5 кВт
11.36 А

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

РУСН 0,4 кВ блок 1,
секция M01BFB01.

±EC
0.07 кВт
0,62 А

Ввод2
ШРОТ №1 1С
0,105 кВт
0.48 А

Ввод2
ШРОТ №1 2С
0,105 кВт
0.48 А

Ввод2
ШРОТ №1 3С

0,13 кВт
0.59 А

Ввод2
ШРОТ №1 4С

0,13 кВт
0.59 А

Ввод2
ПТК блока №1

2,5 кВт
11.36 А

Резерв Резерв
FU1
FH00
Iпл.вс=160 А

FU2
FH00
Iпл.вс=160 А

Устройство защиты
от перенапряжений

FU12
FH00
Iпл.вс=16 А

Устройство защиты
от перенапряжений

FU2
FH00
Iпл.вс=16 А

ТА

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

FU13
FH00
Iпл.вс=32 А

ТА

ВВ
Гн
г(
А)

-L
S 

2x
4

 L
=5

0 
м

Контроль
симметрии АБ

FU3
FH00
Iпл.вс=160 А

FU4
FH00
Iпл.вс=100 А FU5

FH00
Iпл.вс=100 А

QS2
250 А

QS1
250 А

QS3
250 А

QS4
250 А

SF1
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4

Ось ОПН 110 кВ

Ось КМ 110 кВ

Ось эстакады

Ось линейных
порталов 110 кВ

Ось КС 110 кВ

С В А С В А С В А С В А С В А С В А С В А С В А

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-3
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-4

I цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-4

II цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-5

I цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-5

II цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 12

I цепь
ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 12

II цепь

2

3

1

4

6

8

5

7

8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

3

5 6

7

4

Ось ОПН 110 кВ

Ось КМ 110 кВ

Ось эстакады

Ось линейных
порталов 110 кВ

Ось КС 110 кВ

С В А С В А С В А С В А С В А С В А С В А С В А

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-2 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 112 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - ЦПС
I цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118
I цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118
II цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118
III цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - ЦПС
II цепь

8 8 811 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 8 8 88 8 8

6

4

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - БКНС-2 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 112 ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - ЦПС
I цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118
I цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118
II цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - куст 118
III цепь

ВЛ 110 кВ Иркинская ГТЭС - ЦПС
II цепь

ФорматA2x5

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп

. и
 д
ат
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Площадка выходных порталов ВЛ 110 кВ №1
М 1:100

Площадка выходных порталов ВЛ 110 кВ №2
М 1:100

Спецификация оборудования и материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт.

Масса
ед,кг Примечания

1 ПСТ-110Я8С
Портал ячейковый 110 кВ с
молниеотводом для северных регионов 4 6145 серия

3.407.2-162
2 ОПН-110 кВ с системой мониторинга 48

3 Кабельная муфта 110 кВ 48

4
Металлоконструкция под ОПН 110 кВ и
кабельную муфту 110 кВ 16

5 Кабельная эстакада -

6 Кабель 110 кВ -

7
Гирлянда натяжная для одного
провода, компл. 48

8 АС-240/32
ГОСТ 839-80

Провод сталеалюминиевый сеч.240мм2,
м 180 0,921

9 АС-300/39
ГОСТ 839-80

Провод сталеалюминиевый сеч.300мм2,
м 180 1,132

10 АСку 240/56
ТУ 16.К0З-53-2012

Провод неизолированный
компактированный сеч.240мм2, м 110 0,954

11 АСк2у 330/43
ТУ 16.К0З-53-2012

Провод неизолированный
компактированный сеч.330мм2, м 110 1,116

12 ГОСТ 23065-78 Зажим аппаратный прессуемый
А2А-240-8 48 0,416

13 ГОСТ 23065-78 Зажим аппаратный прессуемый
А2А-300-2 48 0,6

14 ГОСТ 23065-78
Зажим ответвительный прессуемый
разъемный РОА-240-1 24 0,67

15 ГОСТ 23065-78
Зажим ответвительный прессуемый
разъемный РОА-300-1 24 1,43

16

Коробка концевая трехфазная с ОПН
для соединения трех экранов силовых
кабелей 110 кВ с контуром
заземления, компл

16

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

Площадка выходных порталов ВЛ 110 кВ.
План. Разрезы

П 1

Разраб. Дондоков 26.06.22

Проверил Гусельников 26.06.22

Гл. спец. Бартаев 26.06.22

Нач. отд. Бланин 26.06.22

Н. контр. Бланин 26.06.22

ГИП Курис 26.06.22

Примечание:
1. Тип оборудования, габаритные и присоединительные размеры будут уточняться
после определения поставщика и производителя. Поставщика и производителя
оборудования определяет Заказчик.

2. Конструкция кабельной эстакады и ограждения площадки порталов показаны
условно, конструкцию см. смежные разделы проектной документации.

3. Схему электрическую главную см. D822921/0052Д-ИОС1.2.ГЧ л. 1.

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-25
D822921/0052D-95-0-A27-АЕА-IOS1.2-PD
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К общестанционному
ТСН A21AET10
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Трансформаторы тока

Ограничитель
перенапряжения
ОПН-П-6/7,2 УХЛ2
Трансформатор
напряжения

Силовой кабель 6 кВ

Трансформатор
напряжения

G

9 МВт 

Дизельгенераторная
электростанция (ДЭС)
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M00BCA30

3

200/5 0,2S
200/5 0,2
200/1 10Р

200/5 0,2S
200/5 0,2
200/5 10Р

К общестанционному
ТСН A21AET20

A22BСB10

1600/5 0,2S
1600/5 0,2
1600/1 10Р

A22BFT10 A22BFT20 A23BFT10 A23BFT20 E21BFT10 E21BFT20 H10BFT10 H10BFT20A18BFT10 A18BFT20

РУСН 0,4 кВ
Iном=1600А

РУСН 0,4 кВ
Iном=1600А

РУСН 0,4 кВ
Iном=3000А

РУСН 0,4 кВ
Iном=1600А

РУСН 0,4 кВ
Iном=3000А
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

КРУЭ №1. Схема электрическая
принципиальная 6 кВ

П 1

Разраб. Гусельников 15.06.22

Проверил Бартаев 15.06.22

Гл. спец. Бартаев 15.06.22

Нач. отд. Бланин 15.06.22

Н. контр. Бланин 15.06.22

ГИП Курис 15.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-29
D822921/0052D-95-1-A22-ВВ_-IOS1.2-PD
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Примечание:
 Параметры оборудования и сечения кабелей уточняются на следующих этапах
проектирования.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

КРУЭ №1. Схемы электрические
принципиальные СОПТ

П 1

Разраб. Гусельников 15.06.22

Проверил Бартаев 15.06.22

Гл. спец. Бартаев 15.06.22

Нач. отд. Бланин 15.06.22

Н. контр. Бланин 15.06.22

ГИП Курис 15.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-31
D822921/0052D-95-1-A22-ВU_-IOS1.2-PD
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Здание КРУЭ №1A22BTF10
Аккумуляторная батарея
8 GroE 800 (или аналог)

A22BTF20
Аккумуляторная батарея
8 GroE 800 (или аналог)

A22BTN10
ЗПУ-1

~380/=220
200А

1F1
250А

Резерв Резерв

1F3
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1F5
250А

1F2
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ВНК-37

1QF13
250А

2SF2
6А

2SF3
6А

S2.1
16 А

RC2.1

2SF1
10А

A22BKR01
Сборка аварийного
эвакуационного
освещения КРУЭ1
2 кВт, 9.09 А

Резерв

Сборка
аварийного
эвакуационного
освещения ИБК1
2 кВт, 9.09 А
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1QF25
32А
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32А

1QF5
32А

1QF4
32А

1QF3
32А

1QF2
32А

1QF1
32А

A22BTN30
ЗПУ-1

~380/=220
200А

A22BTN40
ЗПУ-1

~380/=220
200А

ШРОТ №1
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №2
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №3 1С
0,255 кВт
1,159 А

ШРОТ №4 2С
1,74 кВт
7,91 А

ШРОТ №6
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №3 2С
0,3 кВт
1,36 А

ШРОТ №4 1С
1,74 кВт
7,91 А

ШРОТ №5
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №7 1С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №7 2С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №7 3С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №8 1С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №8 2С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №8 3С
0,08 кВт
0,36 А

ШПБ №1
0,288 кВт

1,31 А

ШПБ №2
0,288 кВт

1,31 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №1
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №2
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №3 1С
0,255 кВт
1,159 А

ШРОТ №4 2С
1,74 кВт
7,91 А

ШРОТ №6
0,84 кВт
3,82 А

ШРОТ №3 2С
0,3 кВт
1,36 А

ШРОТ №4 1С
1,74 кВт
7,91 А

ШРОТ №5
0,84 кВт
3,82 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №7 1С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №7 2С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №7 3С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №8 1С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №8 2С
0,08 кВт
0,36 А

ШРОТ №8 3С
0,08 кВт
0,36 А

ШПБ №1
0,288 кВт

1,31 А

ШПБ №2
0,288 кВт

1,31 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

ТАТАТА

1QF3
32А

1QF2
32А

1QF1
32А

ТАТАТА

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

1QF12
32А

1QF11
32А

1QF10
32А 1QF28

32А
1QF29
32А

1QF30
32А

РЗА 6 кВ
0,09 кВт
0,41 А

РЗА 6 кВ
0,075 кВт
0,34 А

РезервРезерв

ДГУ
Ввод 1 РЗА
0,32 кВт
1,45 А

ДГУ
Ввод 1 ИП
0,32 кВт
1,45 А

ДГУ
Ввод 1
Счетчики
0,0264 кВт

0,12 А

Резерв Резерв Резерв

Резерв Резерв РезервРезерв

Цепи
освещения
шкафов РЗА
0,01 кВт
0.045 А

Резерв

Цепи
освещения
шкафов РЗА
0,01 кВт
0.045 А

ТАТАТА

1QF12
32А

1QF11
32А

1QF10
32А

Резерв

1QF13
250А

1QF15
32А

1QF14
160А

1QF16
32А

1QF17
32А

1QF18
32А

1QF19
32А

1QF20
32А

1QF21
250А

1QF22
32А

1QF23
32А

1QF24
32А

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

1QF28
32А

1QF29
32А

1QF30
32А

ТАТАТА

РЗА 6 кВ
0,075 кВт
0,34 А

Резерв
РЗА 6 кВ
0,075 кВт
0,34 А

КРУЭ 110 кВ 1С
5 кВт
22,7 А

КРУЭ 110 кВ 2С
5 кВт
22,7 А

БВП-2

К ШПТ
ШМ

+GB1 -GB1

1F1
250А

Резерв Резерв

1F3
250А

1F5
250А

1F2
250А

1F4
250А

Ср
ед
ня
я 
то
чк
а

1QS1
ВНК-37

КРУЭ 110 кВ 1С
5 кВт
22,7 А

КРУЭ 110 кВ 2С
5 кВт
22,7 А

Резерв

ДГУ
Ввод 2 РЗА
0,32 кВт
1,45 А

ДГУ
Ввод 2 ИП
0,32 кВт
1,45 А

ДГУ
Ввод 2
Счетчики
0,0264 кВт

0,12 А

Резерв

РУСН 6кв
Ввод яч2

Резерв
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Зона хранения баллонов с элегазом
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112 117113 114115
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В
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ПК-1
ПК-2 А

ПК-3
ПК-4

А

А

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31

STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

А

А

А

А

АА

А А

АА

А

А

А АА

А

А

А

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

АА А АА

4-OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K- 18
3,4

OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K- 18
3,4

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31

3-STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7 А

А

А

А

А

2-STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

А

6-STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

А

6

План на отм. 0,000
М 1:100

A22BRХ01
низ щита на отм. +1,400

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
пом. Наименование Площадь,

м2

Кат.
пом
еще
ния

101 Тамбур 5,4

102 Коридор 70,9

103 Лестничная клетка 1 17,0

104 Сан. узел 2,8

105 Комната уборочного инвентаря 5,3 В4

106 Помещение обогрева 8,7

107 Помещение ТСН №1 19,7

108 Помещение ТСН №2 19,7

109 Помещение РУСН 6 кВ 1с 61,8 В2

110 Помещение РУСН 6 кВ 2с 61,8 В2

111 ИТП 9,9 В4

112 Помещение ЩПТ №1 20,7 В3

113 Аккумуляторная №1 19,5 В4

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
пом. Наименование Площадь,

м2

Кат.
пом
еще
ния

114 Аккумуляторная №2 18,9 В4

115 Кислотная 15,7 Д

116 Тамбур 7,5

117 Помещение ЩПТ №2 22,0 В3

118 Помещение РУСН 0,4 кВ 2с 28,3 В3

119 Венткамера 24,4

120 Лестничная клетка 2 17,0

121 Кабельный этаж №1 184,9 В1

122 Кабельный этаж №2 199,5 В1

123 Кабельный этаж №3 118,8 В1

124 Кабельный этаж №4 164,5 В1

125 Станция газового пожаротушения 24,0 В4

127 Помещение КНС 19,7 Д

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане на отм. 0,000

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме-чание

Установка светодиодного светильника
STAR NBT LED 18 black 4000K на стене 12

Установка светодиодных светильников
SLICK.PRS ECO LED 30 4000K на лотке 16

Установка светодиодных светильников
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K на лотке 6

Установка оповещателя пожарного
URAN 6500-4 LED 7

Условные обозначения

- Светильник аварийного освещения светодиодный 

- Кол-во и тип светильников- мощность, Вт
высота установки над полом, м

АА

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

- Извещатель пожарный ручной

- Устройство дистанционного пуска дымоудаления

- Оповещатель пожарный

- Основной путь эвакуации
- Эвакуационный выход непосредственно наружу

- Направление эвакуации по лестнице вниз

- Направление эвакуации по лестнице вверх

План отм. +4,200
М 1:100

203

204

206

201
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+4,200 +4,200

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

205

А

А STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

А

STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

7-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

10-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-315,0

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K- 18

3,4

202

Экспликация помещений на отм. +4,200

Номер
пом. Наименование Площадь,

м2

Кат.
пом
еще
ния

201 Коридор 12,1

202 Лестничная клетка 1 17,9

203 Венткамера 41,0

204 Релейный щит 373,5 В3

205 Лестничная клетка 2 16,9

206 Зал КРУЭ 730,5 В3

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане на отм. +4,200

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме-чание

Установка светодиодного светильника
STAR NBT LED 18 black 4000K на стене 2

Установка светодиодных светильников
SLICK.PRS ECO LED 30 4000K на лотке 21

Установка светодиодных светильников
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K на лотке 1

Установка оповещателя пожарного
URAN 6500-4 LED 6

ФорматA2x3
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ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

КРУЭ №1.
Планы эвакуационного освещения

П 1

Разраб. Калинина 14.06.22

Проверил Бартаев 14.06.22

Гл. спец. Бартаев 14.06.22

Н. контр. Калинина 14.06.22

ГИП Курис 14.06.22
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ΔUp=0,0511%393 В
A22BKR01

A22BKR01Q
Iр=3,5 A
Sр=1,99 кВА
I"=5,26 кА
CosФ=0,961

A22BKR01QF1 A22BKR01QF2 A22BKR01QF3 A22BKR01QF4 A22BKR01QF5 A22BKR01QF6 A22BKR01QF7 A22BKR01QF8

TN-S

ЩСН КРУЭ №1 (ввод 1)
РУСН-0,4 кВ (ввод 1)*

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
Iм1=0,39 кА
Кч1=10,2
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

1QF
Iном=40 А
Кривая С
Ir=40 А
Icut=320 А
Ф=ABCN
Iр=3,5 A
Sр=1,99 кВА
Iм1=3,4 кА
Кч1=8,9
I"=11,72 кА
CosФ=0,961

ВВГнг(A)-LS-5x10
L=15 м
Iр=3,5 A
Sр=1,99 кВА
I"=11,14 кА
CosФ=0,961

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=0,232 A
Sр=0,051 кВА
Iм1=0,528 кА
Кч1=13,82
I"=1,91 кА
CosФ=0,98

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=1,18 A
Sр=0,26 кВА
Iм1=0,292 кА
Кч1=7,65
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
Iм1=0,219 кА
Кч1=5,73
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=1,61 A
Sр=0,354 кВА
Iм1=0,292 кА
Кч1=7,65
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
Iм1=0,431 кА
Кч1=11,26
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
Iм1=0,11 кА
Кч1=2,88
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
Iм1=0,162 кА
Кч1=4,22
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

ΔUp=0,252%227 В

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=55 м
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE01
Группа 1
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
I"=0,446 кА
CosФ=0,96

ΔUp=0,111%227 В ΔUp=0,602%227 В ΔUp=1,08%227 В ΔUp=0,819%227 В ΔUp=0,354%227 В ΔUp=1,51%227 В ΔUp=0,738%227 В

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=40 м
Iр=0,232 A
Sр=0,051 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,98

A22BKR01GE02
Группа 2
Iр=0,232 A
Sр=0,051 кВА
I"=0,567 кА
CosФ=0,98

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=70 м
Iр=1,18 A
Sр=0,26 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE03
Группа 3
Iр=1,18 A
Sр=0,26 кВА
I"=0,367 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=85 м
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE04
Группа 4
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
I"=0,312 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=70 м
Iр=1,61 A
Sр=0,354 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE05
Группа 5
Iр=1,61 A
Sр=0,354 кВА
I"=0,367 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=50 м
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE06
Группа 6
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=0,48 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=125 м
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE07
Группа 7
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
I"=0,223 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=100 м
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A22BKR01GE08
Группа 8
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
I"=0,272 кА
CosФ=0,96

Здание КРУЭ №1 отм. 0.000
Сборка рабочего освещения

узел начала/конца элемента ветви
(аппарат, кабель, электроприемник)

Ф фазы

Условные обозначения графического редактора программного комплекса «EnergyCS Электрика»

I" максимальный ток трехфазного короткого замыкания

Iм1 минимальный ток однофазного короткого замыкания
Pн установленная мощность
Iр расчетный ток

dUр

CosФ коэффициент мощности
полная расчетная мощностьSр

падение напряжения, %/В
QF1 Номер автоматического выключателя

Icut, А

Ir, А

Ф=ABCN; AN; BN; CN фазы ABC,PEN; A,PEN; B,PEN; C,PEN;

Ток расцепителя
(уставка защиты от перегрузки)

* Схемы электрических соединений РУСН-0,4 кВ, щита ЩСН см. лист __ .

A22BKR02
ΔUp=0,113%393 В

A22BKR02Q
Iр=4,59 A
Sр=2,48 кВА
I"=3,16 кА
CosФ=0,96

A22BKR02GE01 A22BKR02GE02 A22BKR02GE03 A22BKR02GE04 A22BKR02GE05

A22BKR02QF1 A22BKR02QF2 A22BKR02QF3 A22BKR02QF4 A22BKR02QF5

TN-S

1QF
Iном=40 А
Кривая С
Ir=40 А
Icut=320 А
Ф=ABCN
Iр=4,59 A
Sр=2,48 кВА
Iм1=2,28 кА
Кч1=5,95
I"=11,72 кА
CosФ=0,96

ΔUp=0,345%227 В

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=0,379 A
Sр=0,0833 кВА
Iм1=0,146 кА
Кч1=3,82
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

Группа 1
Iр=0,379 A
Sр=0,0833 кВА
I"=0,261 кА
CosФ=0,96

Iном=6 А
Кривая С
Ir=6 А
Icut=48 А
Ф=BN
Iр=3,08 A
Sр=0,677 кВА
Iм1=0,114 кА
Кч1=1,99
I"=1,62 кА
CosФ=0,96

Группа 2
Iр=3,08 A
Sр=0,677 кВА
I"=0,219 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=100 м
Iр=0,379 A
Sр=0,0833 кВА
I"=1,43 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x4
L=177 м
Iр=3,08 A
Sр=0,677 кВА
I"=1,56 кА
CosФ=0,96

ΔUp=2,41%227 В ΔUp=1,38%227 В

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=2,23 A
Sр=0,49 кВА
Iм1=0,209 кА
Кч1=5,46
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x4
L=120 м
Iр=2,23 A
Sр=0,49 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

Группа 3
Iр=2,23 A
Sр=0,49 кВА
I"=0,3 кА
CosФ=0,96

ΔUp=1,41%227 В

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
Iм1=0,223 кА
Кч1=5,84
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x4
L=115 м
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

Группа 4
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
I"=0,31 кА
CosФ=0,96

ΔUp=2,41%227 В

Iном=6 А
Кривая С
Ir=6 А
Icut=48 А
Ф=AN
Iр=3,22 A
Sр=0,708 кВА
Iм1=0,122 кА
Кч1=2,12
I"=1,62 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x4
L=165 м
Iр=3,22 A
Sр=0,708 кВА
I"=1,56 кА
CosФ=0,96

Группа 5
Iр=3,22 A
Sр=0,708 кВА
I"=0,233 кА
CosФ=0,96

ЩСН КРУЭ №1 (ввод 1)
РУСН-0,4 кВ (ввод 1)*

ВВГнг(A)-LS-5x10
L=30 м
Iр=4,59 A
Sр=2,48 кВА
I"=11,14 кА
CosФ=0,96

Здание КРУЭ №1 отм. +4,200
Сборка рабочего освещения

ФорматA4х3

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-33
D822921/0052D-95-1-A22-ВJ_-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

КРУЭ №1. Рабочее освещение.
Схемы электрические принципиальные

П 1

Разраб. Калинина 14.06.22

Проверил Бартаев 14.06.22

Гл. спец. Бартаев 14.06.22

Н. контр. Калинина 14.06.22

ГИП Курис 14.06.22
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A22BRX01
ΔUp=0,074%380 В

ΔUp=0,428%219 В ΔUp=1,21%219 В ΔUp=0,805%219 В ΔUp=0,586%219 В ΔUp=1,77%219 В ΔUp=0,939%219 В ΔUp=1,58%219 В

ΔUp=0,07%380 В

A22BRX01Q1
Iр=2,89 A
Sр=1,65 кВА
I"=3,27 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=0,663 A
Sр=0,146 кВА
Iм1=0,269 кА
Кч1=7,02
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
Iм1=0,103 кА
Кч1=2,7
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
Iм1=0,115 кА
Кч1=3,01
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=0,758 A
Sр=0,167 кВА
Iм1=0,131 кА
Кч1=3,43
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
Iм1=0,0739 кА
Кч1=1,93
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
Iм1=0,109 кА
Кч1=2,84
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=1,47 A
Sр=0,323 кВА
Iм1=0,0898 кА
Кч1=2,35
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=70 м
Iр=0,663 A
Sр=0,146 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE01
Группа 1
Iр=0,663 A
Sр=0,146 кВА
I"=0,349 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=130 м
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE02
Группа 2
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
I"=0,209 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=115 м
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE03
Группа 3
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=0,232 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=105 м
Iр=0,758 A
Sр=0,167 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE04
Группа 4
Iр=0,758 A
Sр=0,167 кВА
I"=0,251 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x4
L=285 м
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
I"=1,47 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE05
Группа 5
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
I"=0,142 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=123 м
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE06
Группа 6
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
I"=0,219 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x4
L=230 м
Iр=1,47 A
Sр=0,323 кВА
I"=1,47 кА
CosФ=0,96

A22BRХ01GE07
Группа 7
Iр=1,47 A
Sр=0,323 кВА
I"=0,172 кА
CosФ=0,96

A22BRX01К1
Iр=2,89 A
Sр=1,65 кВА
I"=3,27 кА
CosФ=0,96

TN-S

Iр=7,5 A
Sр=1,65 кВА

Iр=7,5 A
Sр=1,65 кВААВР

A22BRX01QF1 A22BRX01QF2 A22BRX01QF3 A22BRX01QF4 A22BRX01QF5 A22BRX01QF6 A22BRX01QF7

A22BRX01К2

A22BRX01Q2

ВВГнг(A) FRLS-5x6
L=15 м
Iр=2,89 A
Sр=1,65 кВА
I"=7,78 кА
CosФ=0,96

КМ
Iр=2,89 A
Sр=1,65 кВА
I"=8,78 кА
CosФ=0,96

1QF
Iном=32 А
Кривая С
Ir=32 А
Icut=256 А
Ф=ABCN
Iр=2,89 A
Sр=1,65 кВА
Iм1=2,29 кА
Кч1=7,48
I"=8,78 кА
CosФ=0,96

БАО 2
ЩПТ

L=20 м
ВВГнг(A) FRLS-2x16

ПЭСПЗ
РУСН-0,4 кВ (ввод 2)

узел начала/конца элемента ветви
(аппарат, кабель, электроприемник)

Ф фазы

Условные обозначения графического редактора программного комплекса «EnergyCS Электрика»

I" максимальный ток трехфазного короткого замыкания

Iм1 минимальный ток однофазного короткого замыкания
Pн установленная мощность
Iр расчетный ток

dUр

CosФ коэффициент мощности
полная расчетная мощностьSр

падение напряжения, %/В
QF1 Номер автоматического выключателя

Icut, А

Ir, А

Ф=ABCN; AN; BN; CN фазы ABC,PEN; A,PEN; B,PEN; C,PEN;

Ток расцепителя
(уставка защиты от перегрузки)

1. Автоматические выключатели должны работать при питании от РУСН-0,4 кВ на переменном токе АС,
а при переводе питания потребителей на БАО 2 щита ЩПТ - на постоянном токе DC.
2. Схемы электрических соединений РУСН-0,4 кВ, панели ПЭСПЗ, щита ЩПТ см. лист __.

ФорматA3

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.1
D822921/0052D-0-0-0- IOS1.1-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

КРУЭ №1. Аварийное освещение.
Схемы электрические принципиальные

П 1

Разраб. Калинина 14.06.22

Проверил Бартаев 14.06.22

Гл. спец. Бартаев 14.06.22

Н. контр. Калинина 14.06.22

ГИП Курис 14.06.22
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Примечание:
 Параметры оборудования и сечения кабелей уточняются на следующих этапах
проектирования.

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

КРУЭ №2. Схемы электрические
принципиальные СОПТ

П 1

Разраб. Гусельников 15.06.22

Проверил Бартаев 15.06.22

Гл. спец. Бартаев 15.06.22

Нач. отд. Бланин 15.06.22

Н. контр. Бланин 15.06.22

ГИП Курис 15.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-40
D822921/0052D-95-1-A23-ВF_-IOS1.2-PD

ШРОТ №1
0,765 кВт
3,41 А

ШРОТ №2
0,75 кВт
3,41 А

ШРОТ №3 1С
0,195 кВт
0,886 А

ШРОТ №4 2С
1,405 кВт
6,386 А

ШРОТ №6
0,75 кВт
3,41 А

ШРОТ №3 2С
0,21 кВт
0,955 А

ШРОТ №4 1С
1,405 кВт
6,386 А

ШРОТ №5
0,75 кВт
3,41 А

ШРОТ №7 2С
0,075 кВт
0,34 А

ШРОТ №7 3С
0,075 кВт
0,34 А

ШРОТ №8 1С
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №8 2С
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №8 3С
0,07 кВт
0,32 А

ШПБ №1
0,252 кВт

1,15 А

ШПБ №2
0,252 кВт

1,15 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №1
0,765 кВт
3,41 А

ШРОТ №2
0,75 кВт
3,41 А

ШРОТ №3 1С
0,195 кВт
0,886 А

ШРОТ №4 2С
1,405 кВт
6,386 А

ШРОТ №6
0,75 кВт
3,41 А

ШРОТ №3 2С
0,21 кВт
0,955 А

ШРОТ №4 1С
1,405 кВт
6,386 А

ШРОТ №5
0,75 кВт
3,41 А

ШРОТ №7 1С
0,075 кВт
0,34 А

ШРОТ №7 2С
0,075 кВт
0,34 А

ШРОТ №7 3С
0,075 кВт
0,34 А

ШРОТ №8 1С
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №8 2С
0,07 кВт
0,32 А

ШРОТ №8 3С
0,07 кВт
0,32 А

ШПБ №1
0,252 кВт

1,15 А

ШПБ №2
0,252 кВт

1,15 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

РУСН 0.4
0,07 кВт
0,32 А

EJ1

УКИ БФН

ЩПТ-1

БВП-1

К ШПТ
ШМ

+GB1

~

=

1QF30
100A

ЩСН
1 секция

PE
N

L

Блок
мониторинга

EJ1

-GB1

1 10452

ЩПТ1-ШВ

ТА ТА

±EEL

=

=

БАО-1

УКИ
БФН

ТАТА

ЩПТ1-ШР1

ТАТАТАТАТАТАТАТАТА

ЩПТ1-ШР2

ТАТАТАТАТАТАТАТАТА

ЩПТ1-ШЗУ1

~

=

A23BTN20
ЗПУ-2

~380/=220
200А

Блок
мониторинга

ЩПТ1-ШЗУ2

2QF30
100A

ЩСН
2 секция

PE
N

L

+ EJ1

УКИ БФН

ЩПТ-2

~

=

1QF30
100A

ЩСН
1 секция

PE
N

L

Блок
мониторинга

EJ1

1 10452

ЩПТ2-ШВ

ТА ТА

±ШАО

=

=
БАО-2

U2.1
DC/DC

220/220
10А

УКИ
БФН

SF2.1
6 А

ТАТА

ЩПТ2-ШР1

ТАТАТАТАТАТАТАТАТА

ЩПТ2-ШР2

ТАТАТАТАТАТАТАТАТА

ЩПТ2-ШЗУ1

~

=
Блок

мониторинга

ЩПТ2-ШЗУ2

2QF30
100A

ЩСН
2 секция

PE
N

L

ТА

ТА

Здание КРУЭ №2A23BTF10
Аккумуляторная батарея
8 GroE 800 (или аналог)

A23BTN10
ЗПУ-1

~380/=220
200А

Резерв Резерв

1QS1
ВНК-37

1QF13
250А

S2.1
16 А

RC2.1

A23BKR01
Сборка аварийного
эвакуационного
освещения КРУЭ2

2 кВт, 9.09 А

Резерв

Сборка
аварийного
эвакуационного
освещения ИБК2
2 кВт, 9.09 А

Резерв

S1.1
16 А

SF1.1
6 А

RC1.1
U1.1

DC/DC
220/220

10А

QF1-2
250А

1QF15
32А

1QF14
160А

1QF9
32А

1QF8
32А

1QF7
32А

1QF6
32А

1QF5
32А

1QF4
32А

Ср
ед
ня
я 
то
чк
а

SF1
10А

SF2
10А

SF3
10А

SF4
10А

SF5
10А

SF6
10А

SF7
10А

SF1
10А

SF2
10А

SF3
10А

SF4
10А

SF5
10А

SF6
10А

SF7
10А

1QF16
32А

1QF17
32А

1QF18
32А

1QF19
32А

1QF20
32А

1QF21
32А

1QF22
32А

1QF23
32А

1QF24
32А

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

SF8
10А

SF9
10А

SF10
10А

ТА

SF8
10А

SF9
10А

SF10
10А

Резерв

QF2-1
250А

1QF9
32А

1QF8
32А

1QF7
32А

1QF6
32А

1QF5
32А

1QF4
32А

1QF3
32А

1QF2
32А

1QF1
32А

A23BTN30
ЗПУ-1

~380/=220
200А

A23BTN40
ЗПУ-1

~380/=220
200А

ТАТАТА

1QF3
32А

1QF2
32А

1QF1
32А

ТАТАТА

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

1QF12
32А

1QF11
32А

1QF10
32А 1QF28

32А
1QF29
32А

1QF30
32А

Резерв РезервРезерв Резерв
Резерв Резерв Резерв

Резерв Резерв РезервРезерв Резерв Резерв

Цепи
освещения
шкафов РЗА
0,01 кВт
0.045 А

Резерв

Резерв

Цепи
освещения
шкафов РЗА
0,01 кВт
0.045 А

ТАТАТА

1QF12
32А

1QF11
32А

1QF10
32А

Резерв Резерв

1QF13
250А

1QF15
32А1QF14

160А

1QF16
32А

1QF17
32А

1QF18
32А

1QF19
32А

1QF20
32А

1QF21
250А

1QF22
32А

1QF23
32А

1QF24
32А

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

1QF25
32А

1QF26
32А

1QF27
32А

1QF28
32А

1QF29
32А

1QF30
32А

ТАТАТА

Резерв Резерв

Резерв Резерв Резерв
РезервРезерв

Резерв

Резерв

1SF1
10А

1SF2
6А

1SF3
6А

2SF2
6А

2SF3
6А

2SF1
10А

A23BTF20
Аккумуляторная батарея
8 GroE 800 (или аналог)

1QS1
ВНК-37

Резерв

Резерв

1F1
250А

1F3
250А

1F5
250А

1F2
250А

1F4
250А

БВП-2

К ШПТ
ШМ

+GB1 -GB1

1F1
250А

Резерв Резерв

1F3
250А

1F5
250А

1F2
250А

1F4
250А

Ср
ед
ня
я 
то
чк
а

Резерв

АПЗЗ Блок мониторинга

АПЗЗ Блок мониторинга

РУСН 6кв
Ввод яч1

КРУЭ
Ввод1

КРУЭ
Ввод2

РУСН 6кв
Ввод яч2
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79 000

+4,180

+4,200

+4,200
+3,600

Монтажный проем

+4,200

+4,200

+3,600

+4,200
206

208

209

210

211207

А

А

А

А

7-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-313,6

А
STAR NBT LED 18 black 4000K- 172,7

10-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31
5,0

STAR NBT LED 18 black 4000K- 172,7

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K- 18

3,4

План отм. +4,200
М 1:100

Экспликация помещений на отм +4,200

Номер
пом. Наименование Площадь,

м2

Кат.
пом
еще
ния

206 Лестничная клетка 2 17,0

207 Коридор 22,4

208 Венткамера 29,1

209 Релейный щит 372,2

210 Лестничная клетка 3 16,9

211 Зал КРУЭ 730,5

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане на отм. +4,200

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме-чание

Установка светодиодного светильника
STAR NBT LED 18 black 4000K на стене 2

Установка светодиодных светильников
SLICK.PRS ECO LED 30 4000K на лотке 21

Установка светодиодных светильников
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K на лотке 1

Установка оповещателя пожарного
URAN 6500-4 LED 6

Условные обозначения

- Светильник аварийного освещения светодиодный 

- Кол-во и тип светильников- мощность, Вт
высота установки над полом, м

АА

- Извещатель пожарный ручной

- Устройство дистанционного пуска дымоудаления

10-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-315,0

- Оповещатель пожарный

- Основной путь эвакуации
- Эвакуационный выход непосредственно наружу

- Направление эвакуации по лестнице вниз

- Направление эвакуации по лестнице вверх

Г

Б

А

Д

В

А

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

79 000

-0,020

+0,600

+0,580

+0,600

0,000

0,000

Зона хранения баллонов с элегазом

Зона
монтажного
проема

116

117118

124

129125 126

127

128

121 122

130

119 120

132131

133 136

134 137135

123

138

А

А

А

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31

STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

А

А

А

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

А

А

А

А

А

А

А

3-STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

А

3-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

SLICK.PRS ECO LED 30 4000K- 31
3,4

АА

А

А

STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

А А А

А

OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K- 18
3,4

2-SLICK.PRS ECO LED 30 4000K-31

А

А

А

STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7 АА
3-OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K- 18

3,4

План на отм. 0,000
М 1:100

6-STAR NBT LED 18 black 4000K-172,7

ААА

A23BRX01
низ щита на отм. +1,400

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
пом. Наименование Площадь,

м2

Кат.
пом
еще
ния

116 Тамбур-шлюз 5,4

117 Коридор 80,7

118 Лестничная клетка 2 17,0

119 Помещение ТСН №1 19,7

120 Помещение ТСН №2 19,5

121 Помещение РУСН 6 кВ 1с 61,7

122 Помещение РУСН 6 кВ 2с 61,8

123 Комната обогрева 6,6

124 Помещение ЩПТ №1 20,7

125 Аккумуляторная №1 19,5

126 Аккумуляторная №2 18,9

127 Кислотная 15,7

128 Тамбур 7,5

129 Помещение ЩПТ №2 22,0

130 Помещение РУСН 0,4 кВ 2с 28,3

131 Венткаменра 24,4

132 Лестничная клетка 3 17,0

133 Кабельный этаж №1 197,5

134 Кабельный этаж №3 145,2

135 Станция газового пожаротушения 17,7

136 Кабельный этаж №2 164,0

137 Кабельный этаж №4 164,5

138 Техническое помещение 33,0

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане на отм. 0,000

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме-чание

Установка светодиодного светильника
STAR NBT LED 18 black 4000K на стене 12

Установка светодиодных светильников
SLICK.PRS ECO LED 30 4000K на лотке 17

Установка светодиодных светильников
OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K на лотке 5

Установка оповещателя пожарного "ВЫХОД"
URAN 6500-4 LED 11

Установка оповещателя пожарного
MIZAR 4000-3 LED SP 1

ФорматA2x3

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата
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ООО "ИТЭ-Проект"
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г. Москва

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-41
D822921/0052D-95-1-A23-ВU_-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

КРУЭ №2.
Планы эвакуационного освещения

П 1

Разраб. Калинина 14.06.22

Проверил Бартаев 14.06.22

Гл. спец. Бартаев 14.06.22

Н. контр. Калинина 14.06.22

ГИП Курис 14.06.22
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ΔUp=0,0539%393 В
A23BKR01

ΔUp=0,671%227 В ΔUp=0,255%227 В ΔUp=1,36%227 В ΔUp=1,29%227 В ΔUp=0,458%227 В ΔUp=1,12%227 В ΔUp=2,09%227 В

Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=0,663 A
Sр=0,146 кВА
Iм1=0,0934 кА
Кч1=2,44
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01QF2
Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
Iм1=0,431 кА
Кч1=11,26
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01QF3
Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
Iм1=0,241 кА
Кч1=6,32
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01QF4
Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=1,89 A
Sр=0,417 кВА
Iм1=0,162 кА
Кч1=4,22
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01QF5
Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
Iм1=0,322 кА
Кч1=8,41
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01QF6
Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
Iм1=0,114 кА
Кч1=2,99
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01QF7
Iном=4 А

Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
Iм1=0,0789 кА
Кч1=2,06
I"=1,91 кА
CosФ=0,96

A23BKR01Q
Iр=3,69 A
Sр=2,08 кВА
I"=5,26 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=150 м
Iр=0,663 A
Sр=0,146 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE01
Группа 1
Iр=0,663 A
Sр=0,146 кВА
I"=0,189 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=50 м
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE02
Группа 2
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
I"=0,48 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=80 м
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE03
Группа 3
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
I"=0,329 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=100 м
Iр=1,89 A
Sр=0,417 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE04
Группа 4
Iр=1,89 A
Sр=0,417 кВА
I"=0,272 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=65 м
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE05
Группа 5
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=0,39 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=120 м
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE06
Группа 6
Iр=1,33 A
Sр=0,292 кВА
I"=0,231 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=180 м
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
I"=1,81 кА
CosФ=0,96

A23BKR01GE07
Группа 7
Iр=1,75 A
Sр=0,385 кВА
I"=0,16 кА
CosФ=0,96

L=15 м
Iр=3,69 A
Sр=2,08 кВА
I"=11,14 кА
CosФ=0,96

ЩСН КРУЭ №2 (ввод 1)
РУСН-0,4 кВ (ввод 1)*

1QF
Iном=40 А
Кривая С

ВВГнг(A)-LS-5x10

Ir=40 А
Icut=320 А
Ф=ABCN
Iр=3,69 A
Sр=2,08 кВА
Iм1=3,4 кА
Кч1=8,9
I"=11,72 кА
CosФ=0,96

Здание КРУЭ №2 отм. 0.000
Сборка рабочего освещения

A23BKR01QF1

Кривая С Кривая С Кривая С Кривая С Кривая С Кривая С Кривая С

TN-S

узел начала/конца элемента ветви
(аппарат, кабель, электроприемник)

Ф фазы

Условные обозначения графического редактора программного комплекса «EnergyCS Электрика»

I" максимальный ток трехфазного короткого замыкания

Iм1 минимальный ток однофазного короткого замыкания
Pн установленная мощность
Iр расчетный ток

dUр

CosФ коэффициент мощности
полная расчетная мощностьSр

падение напряжения, %/В
QF1 Номер автоматического выключателя

Icut, А

Ir, А

Ф=ABCN; AN; BN; CN фазы ABC,PEN; A,PEN; B,PEN; C,PEN;

Ток расцепителя
(уставка защиты от перегрузки)

* Схемы электрических соединений РУСН-0,4 кВ, щита ЩСН см. лист __ .

A23BKR02
ΔUp=0,113%393 В

ΔUp=0,4%227 В ΔUp=3,6%227 В ΔUp=1,93%227 В ΔUp=1,97%227 В ΔUp=3,5%227 В

A23BKR02Q
Iр=4,59 A
Sр=2,5 кВА
I"=3,23 кА
CosФ=0,96

A23BKR02QF1
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=0,473 A
Sр=0,104 кВА
Iм1=0,146 кА
Кч1=3,82
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

A23BKR02QF2
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=3,08 A
Sр=0,677 кВА
Iм1=0,0784 кА
Кч1=2,05
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

A23BKR02QF3
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=2,23 A
Sр=0,49 кВА
Iм1=0,111 кА
Кч1=2,9
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

A23BKR02QF4
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
Iм1=0,115 кА
Кч1=3,01
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

A23BKR02QF5
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=3,22 A
Sр=0,708 кВА
Iм1=0,0836 кА
Кч1=2,18
I"=1,49 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=100 м
Iр=0,473 A
Sр=0,104 кВА
I"=1,43 кА
CosФ=0,96

A23BKR02GE01
Группа 1
Iр=0,473 A
Sр=0,104 кВА
I"=0,261 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=177 м
Iр=3,08 A
Sр=0,677 кВА
I"=1,43 кА
CosФ=0,96

A23BKR02GE02
Группа 2
Iр=3,08 A
Sр=0,677 кВА
I"=0,159 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=120 м
Iр=2,23 A
Sр=0,49 кВА
I"=1,43 кА
CosФ=0,96

A23BKR02GE03
Группа 3
Iр=2,23 A
Sр=0,49 кВА
I"=0,223 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=115 м
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
I"=1,43 кА
CosФ=0,96

A23BKR02GE04
Группа 4
Iр=2,37 A
Sр=0,521 кВА
I"=0,232 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(A)-LS-3x2,5
L=165 м
Iр=3,22 A
Sр=0,708 кВА
I"=1,43 кА
CosФ=0,96

A23BKR02GE05
Группа 5
Iр=3,22 A
Sр=0,708 кВА
I"=0,169 кА
CosФ=0,96

Ir=40 А
Icut=320 А
Ф=ABCN
Iр=4,59 A
Sр=2,5 кВА
Iм1=2,28 кА
Кч1=5,95
I"=11,72 кА
CosФ=0,96

L=30 м
Iр=4,59 A
Sр=2,5 кВА
I"=11,14 кА
CosФ=0,96

1QF
Iном=40 А
Кривая С

ЩСН КРУЭ №2 (ввод 1)
РУСН-0,4 кВ (ввод 1)*

ВВГнг(A)-LS-5x10

Здание КРУЭ №2 отм. +4,200
Сборка рабочего освещенияTN-S

ФорматA4x3

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата
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ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения
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A23BRX01
ΔUp=0,0709%380 В

ΔUp=0,372%219 В ΔUp=1,3%219 В ΔUp=1,86%219 В ΔUp=0,763%219 В ΔUp=0,739%219 В ΔUp=0,936%219 В ΔUp=1,57%219 В

Iр=2,84 A
Sр=1,69 кВА
I"=3,27 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF1
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
Iм1=0,258 кА
Кч1=6,76
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF2
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=1,37 A
Sр=0,302 кВА
Iм1=0,103 кА
Кч1=2,7
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF3
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=1,42 A
Sр=0,313 кВА
Iм1=0,0739 кА
Кч1=1,93
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF4
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
Iм1=0,115 кА
Кч1=3,01
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF5
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=BN
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
Iм1=0,131 кА
Кч1=3,43
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF6
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=CN
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
Iм1=0,109 кА
Кч1=2,84
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

A23BRX01QF7
Iном=4 А
Кривая С
Ir=4 А
Icut=32 А
Ф=AN
Iр=1,47 A
Sр=0,323 кВА
Iм1=0,0898 кА
Кч1=2,35
I"=1,71 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=70 м
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE01
Группа 1
Iр=0,568 A
Sр=0,125 кВА
I"=0,349 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=130 м
Iр=1,37 A
Sр=0,302 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE02
Группа 2
Iр=1,37 A
Sр=0,302 кВА
I"=0,209 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x4
L=285 м
Iр=1,42 A
Sр=0,313 кВА
I"=1,47 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE03
Группа 3
Iр=1,42 A
Sр=0,313 кВА
I"=0,142 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=115 м
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE04
Группа 4
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=0,232 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=105 м
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE05
Группа 5
Iр=0,9 A
Sр=0,198 кВА
I"=0,251 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x2,5
L=123 м
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
I"=1,45 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE06
Группа 6
Iр=1,04 A
Sр=0,229 кВА
I"=0,219 кА
CosФ=0,96

ВВГнг(А) FRLS-3x4
L=230 м
Iр=1,47 A
Sр=0,323 кВА
I"=1,47 кА
CosФ=0,96

A23BRX01GE07
Группа 7
Iр=1,47 A
Sр=0,323 кВА
I"=0,172 кА
CosФ=0,96

Iр=2,84 A
Sр=1,69 кВА
I"=3,27 кА
CosФ=0,96

Iр=2,84 A
Sр=1,69 кВА
I"=8,78 кА
CosФ=0,96

ΔUp=0,071%380 В

A23BRX01Q1

A23BRX01К1

Iр=7,68 A
Sр=1,69 кВА

Iр=7,68 A
Sр=1,69 кВААВР

A23BRX01К2

A23BRX01Q2

ВВГнг(A) FRLS-5x6КМ1QF
Iном=32 А
Кривая С

БАО 2
ЩПТ

ПЭСПЗ
РУСН-0,4 кВ (ввод 2)

L=20 м
ВВГнг(A) FRLS-2x16

L=15 м
Iр=2,84 A
Sр=1,69 кВА
I"=7,78 кА
CosФ=0,96

Ir=32 А
Icut=256 А
Ф=ABCN
Iр=2,84 A
Sр=1,69 кВА
Iм1=2,29 кА
Кч1=7,48
I"=8,78 кА
CosФ=0,96

TN-S

узел начала/конца элемента ветви
(аппарат, кабель, электроприемник)

Ф фазы

Условные обозначения графического редактора программного комплекса «EnergyCS Электрика»

I" максимальный ток трехфазного короткого замыкания

Iм1 минимальный ток однофазного короткого замыкания
Pн установленная мощность
Iр расчетный ток

dUр

CosФ коэффициент мощности
полная расчетная мощностьSр

падение напряжения, %/В
QF1 Номер автоматического выключателя

Icut, А

Ir, А

Ф=ABCN; AN; BN; CN фазы ABC,PEN; A,PEN; B,PEN; C,PEN;

Ток расцепителя
(уставка защиты от перегрузки)

1. Автоматические выключатели должны работать при питании от РУСН-0,4 кВ на переменном токе АС,
а при переводе питания потребителей на БАО 2 щита ЩПТ - на постоянном токе DC.
2. Схемы электрических соединений РУСН-0,4 кВ, панели ПЭСПЗ, щита ЩПТ см. лист __.

ФорматA3

ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-43
D822921/0052D-95-1-A23-ВJ_-IOS1.2-PD

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

КРУЭ №2. Аварийное освещение.   Схемы
электрические принципиальные

П 1

Разраб. Калинина 14.06.22

Проверил Бартаев 14.06.22

Гл. спец. Бартаев 14.06.22

Н. контр. Калинина 14.06.22

ГИП Курис 14.06.22
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B07 РУ 6 кВ ДЭС

B01. Контейнер ДГУ №1 B02. Контейнер ДГУ №2 B03. Контейнер ДГУ №3 B04. Контейнер ДГУ №4 B05. Контейнер ДГУ №5 B06. Контейнер ДГУ №6

К секции A22BCA10

К секции A22BCB10

Трансформатор собственных
нужд (ТСН)

Трансформаторы тока

Трансформатор напряжения

Ограничитель перенапряжения

Iном.откл=31,5 кА;
Iном.= 630 А;
*Iном.= 1600 А

Ш
ка
ф 
 К
РУ

-6
,3
 к
В 
У3

, 
Uн
ом

=6
,3
 к
В,

Iн
ом

.с.
ш=

16
00

 А
, 
Iд
ин

=8
1 
 к
А,

Iт
ер
м=

31
,5
 к
А/

3 
с

Сборные шины медные, 6,3 кВ,
1600А

Заземлитель

Трансформатор тока НП

АПвБВнг(А)-ХЛ-10 3х120/25 65м АПвБВнг(А)-ХЛ-10 3х120/25 55м АПвБВнг(А)-ХЛ-10 3х120/25 45м  АПвБВнг(А)-ХЛ-10 3х120/25 50м  АПвБВнг(А)-ХЛ-10 3х120/25 60м  АПвБВнг(А)-ХЛ-10 3х120/25 70м

Генератор G1-G6
1.5 МВт, 6,3 кВ, Iном=171А

АПвВнг(А)-ХЛ-6 4(3х240/25) 150м

Трансформаторы тока

Трансформатор напряжения

B07BBT02
630 кВА
6,3 кВ/0,4 кВ

B07BBT01
630 кВА
6,3 кВ/0,4 кВ

АП
вВ
нг

(A
)-
ХЛ

-6
 3
х9

5/
25

L=
16
0м

B07BDA01 РУ 6 кВ ДЭС

G1 G2 G3 G4 G5 G6

*

ФорматA4х4
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Система электроснабжения

ДЭС. Схема электрическая
принципиальная 6 кВ

П 1

Разраб. Гусельников 15.06.22

Проверил Бартаев 15.06.22

Гл. спец. Бартаев 15.06.22

Нач. отд. Бланин 15.06.22

Н. контр. Бланин 15.06.22

ГИП Курис 15.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-47
D822921/0052D-95-1-В07-BB_-IOS1.2-PD

I(3)к.max=13.85 кА



ФорматA2
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

ГТЭЦ Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

ИБК№1. Схемы электрические
принципиальные 0,4 кВ

П 1

Разраб. Жаров 24.06.22

Проверил Бартаев 24.06.22

Гл. спец. Бартаев 24.06.22

Нач. отд. Бланин 24.06.22

Н. контр. Калинина 24.06.22

ГИП Курис 24.06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-49 /
D822921/0052D-95-1-U01-ВF_-IOS1.2-PD
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План на отм. 0,000

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

Перечень светильников (Строение 1, Этаж 1)

Индекс Производитель Название артикула Номер артикула Комплектация Световой поток
Коэффициент
эксплуатации

Потребляемая
мощность Число

1
Lighting

Technologies OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K 1x LED 1900 lm 0.75 18 W 41

3
Lighting

Technologies SLICK.OPL ECO LED 60 4000K 1x LED 6300 lm 0.75 60 W 3

5
Lighting

Technologies CD LED 18 4000K 1x LED 1900 lm 0.75 18 W 8

Перечень указателей "Выход" (Строение 1, Этаж 1)

Условное обозначение Производитель Название артикула Номер артикула Комплектация  Время работы в аварийном
режиме, ч.

Потребляемая
мощность Число

Lighting
Technologies MIZAR 2023-2 LED STANDARD  4502003710 1x LED 3 2 W 23

Lighting
Technologies MIZAR 4023-3 LED SI  4502001310 1x LED 3 2 W 51

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1
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5

1

1

1 1 1
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11
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭЦ Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

ИБК№1. Планы эвакуационного освещения

П 1 3
Разраб. Сагдуллина 24.06.22

Проверил Бартаев 24.06.22

Гл. спец. Бартаев 24.06.22

Нач. отд. Бланин 24.06.22

Н. контр. Калинина 24.06.22

A0

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-52 /
D822921/0052D-95-1-U01-ВF_-IOS1.2-PD
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План на отм. 3,600

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

1 1 1
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Перечень светильников (Строение 1, Этаж 2)

Индекс Производитель Название артикула Номер артикула Комплектация Световой поток
Коэффициент
эксплуатации

Потребляемая
мощность Число

1
Lighting

Technologies SLICK.OPL ECO LED 60 4000K 1x LED 6300 lm 0.75 60 W 32

4
Lighting

Technologies OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K 1x LED 1900 lm 0.75 18 W 47

Перечень указателей "Выход" (Строение 1, Этаж 2)

Условное обозначение Производитель Название артикула Номер артикула Комплектация  Время работы в аварийном
режиме, ч.

Потребляемая
мощность Число

Lighting
Technologies MIZAR 2023-2 LED STANDARD  4502003710 1x LED 3 2 W 4

Lighting
Technologies MIZAR 4023-3 LED SI  4502001310 1x LED 3 2 W 5
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭЦ Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

ИБК№1. Планы эвакуационного освещения

П 2

Разраб. Сагдуллина 24.06.22

Проверил Бартаев 24.06.22

Гл. спец. Бартаев 24.06.22

Нач. отд. Бланин 24.06.22

Н. контр. Калинина 24.06.22

A0

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-52 /
D822921/0052D-95-1-U01-ВF_-IOS1.2-PD
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План на отм. 0,000

заземляющему
устройству

к наружному

ШУП
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

ИБК№1. План внутреннего заземления

П 1 3
Разраб. Сагдуллина 30.06.22

Проверил Бартаев 30.06.22

Гл. спец. Бартаев 30.06.22

Нач. отд. Бланин 30.06.22

Н. контр. Калинина 30.06.22

A0

Условные обозначения:

          - магистраль заземления

          -магистраль заземления приходит с более низкой отметки

    -полоса заземления уходит на более высокую отметку

 
     -присоединение магистрали к внешнему заземляющему устройству

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-55 /
D822921/0052D-95-1-U01-ВАU-IOS1.2-PD
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План на отм. 3,600

заземления
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

ИБК№1. План внутреннего заземления

П 2

Разраб. Сагдуллина 30.06.22

Проверил Бартаев 30.06.22

Гл. спец. Бартаев 30.06.22

Нач. отд. Бланин 30.06.22

Н. контр. Калинина 30.06.22

A0

Условные обозначения:

          - магистраль заземления

          -магистраль заземления приходит с более низкой отметки

    -полоса заземления уходит на более высокую отметку

 
     -присоединение магистрали к внешнему заземляющему устройству

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС1.2-Ч-55 /
D822921/0052D-95-1-U01-ВАU-IOS1.2-PD
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система электроснабжения

ИБК№1. План внутреннего заземления

П 3

Разраб. Сагдуллина 30.06.22

Проверил Бартаев 30.06.22

Гл. спец. Бартаев 30.06.22

Нач. отд. Бланин 30.06.22

Н. контр. Калинина 30.06.22

A2x3

Условные обозначения:

          - магистраль заземления

          -магистраль заземления приходит с более низкой отметки

    -полоса заземления уходит на более высокую отметку

 
     -присоединение магистрали к внешнему заземляющему устройству
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