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Ведомость графической части 

Лист Наименование Примечание 

1 Ведомость графической части  

2 Наружные сети водоотведения. План сетей  

3 Наружные сети водоотведения. Схема сетей  

4 Наружные сети водоотведения. Расчетная схема водоотведения  

5 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н, К2, К3Н, К23Н. План на отм.0,000 между осями 1-28 и А-В 
 

6 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н. Фрагмент 1 плана. Схема системы К1 
 

7 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К1Н. Схема 
 

8 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

9 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К3Н, К23Н. Схемы 
 

10 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы К1, К1.1, К1Н, К2, К3, К23, К23Н. План на отм.0,000 
 

11 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы К1, К2, К3. План на отм.+3,600 
 

12 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы К1, К2, К3. План на отм.+7,200 
 

13 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы К1, К1.1, К1Н, К3. Схема 
 

14 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Система К2. Схема 
 

15 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы К23, К23Н. Схема 
 

16 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Здание КРУЭ 110кВ №1. Си-

стемы К1, К1Н. План на отм.0,000 
 

17 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Здание КРУЭ 110кВ №1. Си-

стемы К1, К1Н. Фрагмент 1 плана. Схемы 
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Лист Наименование Примечание 

18 Этап 1. Внутренние системы водоотведения. Защитное сооружение. Си-

стемы К1, К1Н. Планы на отм.-3,800, -5,820. Разрез 1-1. Схемы 
 

19 Этап 1. Сооружения поверхностных стоков №1. Ситуационный план. Раз-

резы 1-1, 2-2 
 

20 Этап 1. Блок очистных сооружений нефтесодержащих стоков. План. Раз-

резы 1-1, 2-2 
 

21 Этап 1. Блок очистных сооружений бытовых стоков. План. Разрезы 1-1, 2-

2 
 

22 Этап 1. Канализационная насосная станция очищенных стоков. План. Раз-

резы 1-1, 2-2 
 

23 Этап 1. Бак аварийного слива трансформаторного масла №1. Ситуацион-

ный план. Разрезы 1-1, 2-2 
 

24 Этап 2. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 28-34 и А-В 
 

25 Этап 2. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

26 Этап 2. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

27 Этап 3. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 34-42 и А-В 
 

28 Этап 3. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н. Фрагмент 1 плана. Схема системы К1 
 

29 Этап 3. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

30 Этап 3. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

31 Этап 4. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К2, К3Н, К23Н. План на отм.0,000 между осями 42-53 и А-В 
 

32 Этап 4. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К1Н, К3Н, К23Н. Схемы 
 

33 Этап 4. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

34 Этап 4. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№2. Системы К1, К1Н, К3. План на отм.0,000 
 

35 Этап 4. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№2. Система К1, К1Н, К3. План на отм.+3,600 
 

36 Этап 4. Внутренние системы водоотведения. Инженерно-бытовой корпус 

№2. Системы К1, К1Н, К3. Схемы 
 

37 Этап 4. Сооружения поверхностных стоков №2. Ситуационный план. Раз-

резы 1-1, 2-2 
 

38 Этап 4. Бак аварийного слива трансформаторного масла №2. Ситуацион-

ный план. Разрезы 1-1, 2-2 
 

39 Этап 5. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 53-59 и А-В 
 

40 Этап 5. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

41 Этап 5. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 



 

 

 

 

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-01 

D822921/0052D-95-0-000-000-IOS3.2-PD 

Лист 

      

3 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

В
за

м
. 

И
н

в
 .

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
 

 

Лист Наименование Примечание 

42 Этап 6. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 59-66 и А-В 
 

43 Этап 6. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н. Фрагмент 1 плана. Схема системы К1 
 

44 Этап 6. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

45 Этап 6. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

46 Этап 7. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 66-72 и А-В 
 

47 Этап 7. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

48 Этап 7. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

49 Этап 8. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 72-79 и А-В 
 

50 Этап 8. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

51 Этап 8. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

52 Этап 9. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н, К2, К23Н. План на отм.0,000 между осями 79-85 и А-В 
 

53 Этап 9. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Системы 

К1, К1Н. Фрагмент 1 плана. Схема системы К1 
 

54 Этап 9. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К1Н, К23Н. Схемы 
 

55 Этап 9. Внутренние системы водоотведения. Главный корпус. Система 

К2. Схема 
 

 



Открытая установка
трансформаторов 1-5

Открытая установка
трансформаторов

6-11

Бак аварийного слива
трансформаторного
масла №1 V=150 м³
с насосом Q=1,53 л/с

1,
67

 л
/с

Блок очистных
сооружений

нефтесодержащих
стоков (наземный)

Склад жидкого
топлива

Нефтемаслоотделитель

Сборный резервуар
очищенных стоков

V=100 м³

Нефтесодержащие
сточные воды и стоки

от ВПУ

1,
67

 л
/с

Дождевой сток с
площадки ГТЭС

1-3 этапы Сооружения
поверхностных стоков №1
Резервуары V=4х150 м³

с КНС Q=17,0 л/с

Дождевой сток с
площадки ГТЭС

4-9 этапы

Сооружения
поверхностных стоков №2
Резервуары V=2х100 м³

с КНС Q=7,7 л/с

Бытовые стоки
ИБК №1

Бытовые стоки
КРУЭ №1

Бытовые стоки
ИБК №2, КРУЭ №2

Бытовые стоки
ГК

Блок
очистных

сооружений
бытовых
стоков

(наземный)

Бак аварийного слива
трансформаторного
масла №2 V=150 м³
с насосом Q=1,53 л/с

Нефтесодержащие
сточные воды

слесарной мастерской
ИБК №1

Парогенератор
ИБК №2

ЛистСтадия Листов

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

Общества с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Проект"

г. Москва

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-04

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Наружные сети водоотведения. Расчетная
схема водоотведения

П 4

Разраб. Федорова 06.2022

Проверил Федоров 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

D822921/0052D-95-0-000-000-IOS3.2-PD
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Этап 1. Внутренние системы водоотведения.
Инженерно-бытовой корпус №1.

Системы К1, К1.1, К1Н, К2, К3, К23, К23Н.
План на отм.0,00007.2022

07.2022Решетова
Федоров

Система водоотведения
07.2022

07.2022

07.2022

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-10
D822921/0052D-95-1-U01-000-IOS3.2-PD

Федорова
Федорова
Вишнякова

Гл.спец.
филиал

ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

ния
ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

2 752,8 м²

---

---

5,9

87,4

Преддушевая

Гардероб мужской уличной и домашней одежды на 35
человек для групп производственных процессов 1в (102
шкаф)

154

153

---

---

93,6

165,8

---35,9

---

---

72,2

154,3

---34,6

---

---

90,1

---

79,6

22,8

---3,4

---

---

124,1

16,6

---113,2

Венткамера

Гараж №2

Гараж №1

178

---

177.2

177.1

---

---

Помещение КНС

Помещение насосной водоснабжения

176

---

175

---

---

Постоянный сварочный пост

Лестничеая клетка 3

Тамбур

174

173

---

172

---

Коридор

Комната обогрева

Мастерская по ремонту газового хозяйства

171

170

---

---

169

---

---

---

107,6

---

107,6

107,6

---68,2

---

---

59,2

19,9

---20,9

---

---

29,0

---

30,9

40,1

---12,3

Ремонтная механическая мастерская

Склад оборудования

Склад материалов

168

---

---

167

166

---

РУСН-0,4 кВ

Венткамера

Венткамера ЛКМ

165

---

164

163

---

---

Кладовая ЛКМ

Склад ЗИП

162

---

161

---

---

Склад инструментов

ИТП

Кладовая грязной спецодежды

160

159

---

158

---

5,0

8,6

24,2

25,4

11,9

20,8

62,6

22,1

2,2

14,9

2,2

Сан. узел сотрудников кухни152

Комната отдыха персонала столовой

Помещение хранения продукции

151

150

---

---

---

Раздаточная149

Временное хранение отходов148

---

---

---

86,9

21,2

21,2

6,5

12,5

Коридор

Обеденный зал на 48 посадочных мест

146

145

Лестничная клетка №1144

---

---

Душнвая на 1 душевую сетку143

142 Гардероб женский уличной, домашней и спецодежды для
групп производственных процессов 1б

Душнвая на 1 душевую сетку141

---

---

---

13,8

31,3

6,7

6,4

8,9

10,1

16,1

8,1

17,9

6,2

24,6

14,5

18,1

37,6

19,9

14,1

21,7

Гардероб мужской уличной домашней и спецодежды
на 9 человек для групп производственных процессов
1б (18шкафов)

140

Комната уборочного инвентаря

Гардероб мужской уличной, домашней, спецодежды
на 11 человек для групппроизводственных процессов
2г и 3б (12 шкафов)

139

138

---

---

---

Душевая на 4 душевые сетки137

Преддушевая136

135

---

---

---

10,1

17,8

26,5

23,0

5,5

23,2

Гардероб мужской грязной спецодежды на 11 человек для
групп производственных процессов 2г и 3б (14 шкафов)

Медпункт134

Венткамера133

---

---

---

Кладовая инвентаря

Тамбур

132

131

Электрощитовая130

---

---

3,0

3,9

5,0

9,7

125,5

Коридор

Коридор

126

125

Коридор

Гардероб мужской на 42 человека

Гардероб на женский на 42 человека

Помещение сушки постовой одежды

Комната отдыха женщин

124

123

122

121

120

Комната отдыха мужчин

Электрощитовая

Сан.узел мужской

Сан.узел женский

Комната уборочного инвентаря

Помещение для хранения оружия и боеприпасов

119

118

117

116

115

114

Помещение чистки оружия

Комната начальника караула

Комната для инструктожа караула

Помещение пультовой технических средств охраны

Тамбур-шлюз

Лестничеая клетка 2

113

112.2

112.1

111

110

109

Сан.узел

Комната задержанных

Комната досмотра

Бюро пропусков

Вестибюль с зоной проходной

108

107

106

105

104

---

---

11,5

70,3

---16,3

Кладовая чистой спецодежды

Гардероб мужской грязной спецодежды на 35 человек
для групп производственных процессов 1в (102 шкаф)

Душевая на 9 душевых сеток

157

156

---

---

155

---

18,0

2,9

17,5

Узел связи

Сан.узел женский

129

128

Сан.узел мужской127

---

---

---

25,9

4,9

5,3

Пост охраны

Тамбур

Тамбур

103

102

101

К

И

Ж

Е

Г

В

Б

16151411109876532

Л

171312
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60
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60
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60
00

60
00

600060008000600060006000600060006000600060006000

10
00600060006000

X50

Трап X100

Трап X100

Трап X100

Трап X100

Трап X100

Трап X100

Трап X100

Ст К1-1 X100

Ст К1-2 X100

Ст К1-3 X100

Ст К1-4 X50

Трап X100 Трап X100

Трап X100Трап X100

Трап X50

Опуск X50
К1 X50
в подполье

К1 X100
в подполье

Трап X50

Ст К2-1 X100

Ст К2-2 X100

Выпуск К2-1 X100
на отмостку

445

X100

Выпуск К2-2 X100
на отмостку

33
00

X50

X50

Опуск X50

Опуск X50

Ст К2-3 X100

Выпуск К2-3 X100
на отмостку

Ст К2-4 X100

Выпуск К2-4 X100
на отмостку

Под потолком X100

Ст К2-4 X100

1990

Опуск с 3 эт.
X50

Опуск с 3 эт.
X50

Опуск с 3 эт.
X50

Ст К1-5 X50 Ст К1-6 X50

К1 X100
в подполье

К1 X100
в подполье

К1 X100
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X50
в подполье

К1 X50
в подполье

К2 X100
в подполье

X50

К1.1 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1.1 X100

Опуск К1.1 X100

Опуск X50

К1 X50
в подполье

Опуск X50

К1 X50
в подполье

К1 X100
в подполье

К2 X100
в подполье

К1 X100
в подполье

К1 X50
в подполье

X50

Опуск X50

К1 X100
в подполье

X50

Опуск X100

К1.1 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К3 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1.1 X100
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X100
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X150
в подполье

К1 X150
в подполье

Опуск К3 с 2 эт.
X20

Под потолком X20

X50

X100
X50

X100

Опуск с 2 эт. от трапа
под потолком X100

К1 X50
в подполье

К1 X100
в подполье

X100

X50

X50

К2 X100
в подполье

Под потолком X50 Под потолком X50 Под потолком X50

К1 X50
в подполье

К2 X100
в подполье

К23 X100
в подполье

Опуск К3 с 2 эт. X40

К1 X50
в подполье

К1 X50
в подполье

К23 X100
в подполье

К23 X100
в подполье

КНС

Дренажные насосы

Ст К1-7 X50

К23Н X50

К23Н X50

К23Н X50

К1Н X100

К1Н X100

К1Н X100

Выход К23Н X50
в галерею

Выход К1Н X100
в галерею

Подъем К1Н X100

К3 от кондиционеров
X20

Ст К1-8 X50
К3 X40

К1 X50
в подполье

Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

Пр.

Пр. Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.
Пр. Пр.

Пр. Пр.
Пр.

Пр. Пр.
Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр. Пр.

Пр.

К3

К3
К1

.1

К1.1

К1
К1

К1
К1

К1.1

К1
.1

К1
.1

К3
К3

К3
К1.1

К3
К1.1

К3
К1.1

К3
К1.1

К3
К1.1

К3
К1.1

К1
К1 К1 К1

К1

К1

К1

К1

К1
К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1 К1

К1

К1
К1

К1
К1

К1

К1 К1 К1 К1 К1

К1
К1

К1

К1
.1 К3

К3
К1

.1

К3
К1.1

К3
К1.1

К1 К1

К23 К23

Пр.

К23 К23
Пр.

Пр.

Пр.

К2

К2

К2

Пр.

Пр. Пр.

Пр.

К1К1

К1

К3

К1

К1 К1
К3

Пр.

К2

101

102

103

104

105
106 107

108

109
110

111

112.1

112.2

113

114

115

116

117

118 119

120 121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

138

139

140

141

142

143 144

145

146

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159 160 161 162163

164

165

166 167 168 169 170

171

172

173

174

175

176

177.1

177.2

178
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Этап 1. Внутренние системы водоотведения.
Инженерно-бытовой корпус №1.

Системы К1, К2, К3. План на отм.+3,600

Система водоотведения

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-11
D822921/0052D-95-1-U01-000-IOS3.2-PD

07.2022

07.2022

07.2022

07.2022

Федоров
Решетова

Федорова
ФедороваГл.спец.

07.2022Вишнякова

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

ния
ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

---2,1

1 346,2 м²

Техническое помещение232

---9,5

---52,5

---43,0

72,0

---72,2

106,4

---22,7

Техническое помещение231

Кабинет сотрудников газового участка ГТЦ (4
человека)230

Венткамера229

Кабинет сотрудников оперативного персонала,
группы АСУ ТП, группы КИПиА и РЗА (9 человек)228

Кабинет оперативного персонала ЭЦ (11 человек)227

Кабинет специалистов ремонтного персонала,
газового участка ГТЦ (20 человек)226

Комната уборочного инвентаря225

---

---

19,1

32,3

---

---

21,2

33,4

---17,3

Кабинет начальника АСУ ТП

Кабинет заместителей начальника ЭЦ по
эксплуатации, по ремонту, ведущий инженер

218

217

Кабинет начальника электротехнического цеха

Кабинет заместителей начальника ГТЦ по
эксплуатации, по ремонту, ведущий инженер

Кабинет начальника газотурбинного цеха

216

215

214

---

---

136,2

21,7

---

---

18,5

---

36,7

49,3

---

---

20,8

5,8

Кабинет оперативного персонала ГТЦ (17 человек)

Кабинет специалиста по промышленной безопасности,
специалиста 1 категории Инженерно-технической группы

Кабинет специалиста по охране труда

213

210

209

Кабинет ведущего инженера по эксплуатации,
инженера 1 категории, ведущего инженера по
подготовке и проведению ремонта, инженера по
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Кабинет заместителей гавного инженера по
эксплуатации, главного инженера по ремонту

Кабинет главного инженера

Сан. узел начальника станции

208

207

206

205.1

---18,1

---2,9

---18,6

---22,4

---39,5

---36,8

Сан.узел мужской224

Сан.узел женский223

Узел связи222

Электрощитовая221

Архив220

Венткамера219

---

---

11,7

---

23,5

47,6

---

---

58,7

74,2

---199,5

Комната отдыха начальника станции

Приемная

Кабинет начальника станции

205

204.1

204

Зал совещаний

Коридор

Коридор

203

202

201

Л

К

И

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1716151413121110987654321
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Опуск от ВВ-1 X100

Ст К2-1 X100

Ст К1-1 X100

К1 X100

К2 X100
под потолком

Ст К2-2 X100
Ст К1-2 X100

К3 от кондиционеров
X20

Трап X100

X50
X50

X50

X50

X100 Ст К2-3 X100

Ст К1-4 X50

Ст К1-3 X100 Ст К2-4 X100

Опуск К3 с 2 эт. X40

Ст К1-8 X50Ст К1-7 X50

Опуск от трапа X50

Ст К2-4 X100

Под потолком X100

Опуск К3 от парогенератора X20
См. ИОС4

1700*

К1
К3

К1К1

К2

201

202

203

204

204.1

205

205.1

206

207

208

209

210

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
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227228

229
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Опуск с 3 эт.
X50

Опуск с 3 эт.
X50

Опуск с 3 эт.
X50

Ст К1-5 X50 Ст К1-6 X50Под потолком X50Под потолком X50

К1 К1 К1
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Этап 1. Внутренние системы водоотведения.
Инженерно-бытовой корпус №1.

Системы К1, К2, К3. План на отм.+7,200

Система водоотведения

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-12
D822921/0052D-95-1-U01-000-IOS3.2-PD

07.2022

07.2022

07.2022

07.2022

Федоров
Решетова

Федорова
ФедороваГл.спец.

07.2022Вишнякова

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

ния
ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

---

---

69,9

8,7

1 599,1 м²

---39,0

---36,7

Коридор

Техническое помещение

332

331

Помещение инженеров РЗА и АСДУЭ330

Помещение инженеров АСУТП329

46,3

37,0

22,4

---28,8

---29,6

71,3

74,3

36,7

33,9

345,1

20,9

Электрощитовая328

Венткамера

Помещение отдыха и приема пищи

327

326

Мастерская ЭЦ325

Мастерская ЦАСУ ТП324

Серверная

Силовые сборки НКУ

323

322

Лаборатория ЭТЛ321

Лаборатория масла320

ОЩУ

Кладовая кислот и щелочей

319

318

17,7

17,7

17,7

---

54,5

54,5

---6,7

---6,4

---

---

8,9

21,1

---17,9

Кладовая реактивов317

Кладовая посуды и приборов316

Весовая315

Помещение ЗИП

Зал для спортивных занятий

314

313

Сан.узел мужской312

Сан.узел женский311

Комната уборочного инвентаря310

309 Кабинет заместителя начальника цеха АСУ ТП, ведущий
инженер АСУ ТП

Кабинет начальника лабаратории ЭЦ308

34,5

36,7

36,7

43,1

24,7

---

---

156,8

142,9

Лаборатория сточных вод307

Лаборатория анализа воды306

Лаборатория топлива

Лаборатория ВВИ

305

304

Лаборатория ЦАСУ ТП303

Коридор302

Коридор301

Д

Г

В

Б

А

171615141312111098765
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Ст К1-3 X100

X50

X50 Ст К1-4 X50

X100 X50

Ст К2-3 X100

От ВВ-3 X100

Ст К2-4 X100
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ния
ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

---19,7

1 133,0 м²

Помещение КНС127

---24,0

---

---

164,5

---

118,8

164,1

---184,9

---17,0

---

---

24,4

---

28,3

22,0

---7,5

Станция газового пожаротушения125

Кабельный этаж №4124

Кабельный этаж №3

Кабельный этаж №2

123

122

Кабельный этаж №1121

Лестничная клетка 2120

Венткамера119

Помещение РУСН 0,4 кВ 2с

Помещение ЩПТ №2

118

117

Тмбур116

---15,7

---18,9

---

---

19,5

---

20,7

9,9

---61,8

---61,8

---

---

19,7

---

19,7

8,7

Кислотная115

Аккумуляторная №2114

Аккумуляторная №1113

Помещение ЩПТ №1

ИТП

112

111

Помещение РУСН 6 кВ 2с110

Помещение РУСН 6 кВ 1с109

Помещение ТСН №2108

Помещение ТСН №1

Помещение обогрева

107

106

---5,3

---2,8

---17,0

---

---

70,9

5,4

Комната уборочного инвентаря105

Сан. узел104

Лестничная клетка 1103

Коридор102

Тамбур101

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П
Система водоотведения

Этап 1. Внутренние системы водоотведения.
Здание КРУЭ 110кВ №1. Системы К1, К1Н.
План на отм. 0,000

16

06.2022

06.2022

06.2022

06.2022

06.2022Федоров
Решетова

Федорова
Федорова
Жидких

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-16
D822921/0052D-95-1-A22-000-IOS3.2-PD

Гл. спец.
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ния
ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

---19,7

1 133,0 м²

Помещение КНС127

---24,0

---

---

164,5

---

118,8

164,1

---184,9

---17,0

---

---

24,4

---

28,3

22,0

---7,5

Станция газового пожаротушения125

Кабельный этаж №4124

Кабельный этаж №3

Кабельный этаж №2

123

122

Кабельный этаж №1121

Лестничная клетка 2120

Венткамера119

Помещение РУСН 0,4 кВ 2с

Помещение ЩПТ №2

118

117

Тмбур116

---15,7

---18,9

---

---

19,5

---

20,7

9,9

---61,8

---61,8

---

---

19,7

---

19,7

8,7

Кислотная115

Аккумуляторная №2114

Аккумуляторная №1113

Помещение ЩПТ №1

ИТП

112

111

Помещение РУСН 6 кВ 2с110

Помещение РУСН 6 кВ 1с109

Помещение ТСН №2108

Помещение ТСН №1

Помещение обогрева

107

106

---5,3

---2,8

---17,0

---

---

70,9

5,4

Комната уборочного инвентаря105

Сан. узел104

Лестничная клетка 1103

Коридор102

Тамбур101

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

Жидких
Федорова

Гл. спец. Федорова

Федоров
Решетова

06.2022

Система водоотведения
17

Этап 1. Внутренние системы водоотведения.
Здание КРУЭ 110кВ №1. Системы К1, К1Н.
Фрагмент 1. Схемы

06.2022

06.2022

06.2022

06.2022

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-17
D822921/0052D-95-1-A22-000-IOS3.2-PD

32

Б

А

1

90
00

60006000

КНС

Воздушный клапан
DN110

К1
DN110

Прочистка
DN50
К1
DN50

К1
DN50

Задвижка
DN100

Подъем К1Н
DN50

К1Н под потолком
DN50

Прочистка
DN110

Подъем К1Н
DN50

Ручной диафрагменный
насос

К1Н
DN50

Фрагмент 1

-0,500

101

103

102

105

104

106

127

107

Водонагреватель
электрический

К1 от умывальника
DN50

К1 от поддона душевого
DN50

КНС

К1
DN110

К1
DN50

К1
DN110

+0,000

Дренаж от водонагревателя
DN50

К1 от унитаза
DN110

Прочистка DN50

Прочистка DN110

Воздушный клапан
DN110

К1
DN50

К1 от умывальника
DN50

+0,100

+0,200

+0,170

+0,155

+0,190

-0,500

Задвижка
DN100

1 этаж

110х
50

0,02

К1

A2

0,02

0,01

0,02

помещение КНС

2

Б

А

1

6000

КНС

Клапан обратный
DN50

+2,710

К1Н
DN50

К1Н под потолком
DN50

К1Н
DN50

-0,500

+4,300

+2,720

Выпуск К1Н
DN50

К1Н
DN50

Задвижка
DN50

+1,500

+2,700

К1Н
DN50

Воздушный клапан
DN50

Ручной диафрагменный
насос

К1Н
DN40

Отм. ч.п. помещения КНС

80
х5

0

0,002

К1Н

0,002

0,00
2

0,00
2
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Штамп

zhidkmy
Штамп

zhidkmy
Штамп



ния
ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

---

---

---

---

---

---

---

344,7 м²

7,7

2,8

166,0

9,0

5,9

36,8

2,8

---

---

---

---

---

---

---

---

5,4

9,9

15,8

14,8

4,9

46,7

8,1

8,1

Насосная станция115

Зона бака запаса воды114

Помещение укрываемых на 190 человек

Зона санитарного поста

113

112

Фильтровентиляционная камера111

Венткамера110

Сан. узел женский109

Сан. узел мужской

Помещение хранения продовольствия

108

107

Помещение хранения загрязненной верхней
одежды106

Электрощитовая105

Тамбур104

Дизельгенераторная103

Тамбур-шлюз

Тамбур-шлюз

102

101

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

Жидких
Федорова
ФедороваГл. спец.

Решетова
Федоров

06.2022

06.2022
06.2022

06.2022

06.2022

Система водоотведения

Этап 1. Внутренние системы водотведения.
Защитное сооружение. Ситемы К1, К1Н.
План на отм. -3,800, -5,820. Фрагмент 1. Разрез 1-1.
Схемы К1, К1Н

18

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-18
D822921/0052D-95-1-U04-000-IOS3.2-PD
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DN100

К1
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К1 от умывальников
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DN100
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DN100

-0,500
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3

0,02 50х
100
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К1

+0,200
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-5,820

Выпсук К1-1
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Задвижка
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Канализационный насос
сухой установки

К1
DN80
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DN80
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DN80

К1
DN80

Всас насоса в резервуаре
DN80

3

0,002

помещение КНС
0,00

5

0,00
2

К1Н

100
х80

Насос канализационныйРезервуар приема
сточных вод Задвижка
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К1
DN80

-5,820

+2,200

+0,200

-3,800
Задвижка
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DN80

К1Н
DN80

1-1
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ЛистСтадия Листов

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

Общества с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Проект"

г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Формат

 

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 1. Сооружения поверхностных
стоков №1. Ситуационный план

Разрезы 1-1, 2-2

П 19

Разраб. Соболева 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

A4х3

 D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3-Ч-19/
D822921/0052D-95-1-G01-000-IOS3.1-PDУсловные обозначения

Ситуационный план

Сооружения поверхностных стоков №1
(поз. по г/п 270029.1)

К2
∅600

30,85
Ур.земли

К2
∅600

1-1 (1:200)

∅
3,
24

26,87
∅600

24,33

18,50
19,50

0,50
0,50

Фундаментная плита

Люк для обслуживания
Люк для датчиков

27,57

30,70
Ур.земли

6,00

26,88
∅600

27,68
∅250

24,43
∅600

Колодец сети К2

2-2 (1:200)

К2
∅600

6,125,24
24,31

22,82

30,67
Ур.земли

30,64
Ур.земли 30,62

Ур.земли

К2
∅600 24,39

∅600

7,
80

1,203,
00

К2
∅600

24,32

30,69
Ур.земли

К2
∅600

26,87
∅600

24,33

Фундаментная плита

30,70
Ур.земли

5,24

27,54

5,24
24,30

∅2,00

24,41
∅600

Сооружения поверхностных стоков №1
(поз. по г/п 270029.1)

Сооружения поверхностных стоков №1
(поз. по г/п 270029.1)

К2
∅600

К2
∅600

Маркировка Позиция Наименование Примечание

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
G01GUF01
G01GUF02
G01GUF03
G01GUF04

Емкость V=150 м³ 4

2.1, 2.2, 2.3
G01GUF01AP01
G01GUF01AP02
G01GUF01AP03

Насос погружной Q=17,0 л/с, Н=0,2 МПа 3

2.1-2.3

1.41.31.2

1.1

1.1

К2Н
∅150

27,57 27,56

24,42
∅600

24,43
∅600

27,55

24,40
∅600
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Общества с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Проект"

г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Формат

 

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 1. Блок очистных сооружений
нефтесодержащих стоков. План. Вид А, Б

П 20

Разраб. Соболева 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

А3

   D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-20
D822921/0052D-95-1-G03-000-IOS3.2-PD

Блок очистных сооружений нефтесодержащих
стоков (поз. по г/п 270030)

+2,610

0,000

+3,860

2,
61

1,
25

1,
20

*

2,20

0,000

30,70
Ур.земли

+2,610

+3,860

К22Н
∅50

13,30

8,00 5,30

2,
20

К21Н
∅50

К22Н
∅50

К22Н
∅50

1,
20

*
2,
61

1,
25

+0,610**

К21Н
∅50
К23Н
∅50

К23Н
∅50

13,30

8,00 5,30

30,70
Ур.земли
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Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

Общества с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Проект"

г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Формат

 

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 1. Блок очистных сооружений бытовых
стоков. План. Вид А, Б

П 21

Разраб. Соболева 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

А3

  D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-21
D822921/0052D-95-1-G04-000-IOS3.2-PD

Блок очистных сооружений бытовых
стоков (поз. по г/п 270031)

3,
00

3,
00

6,
00

8,203,003,00

14,20

+3,560

+6,730

0,000

30,82
Ур.земли 1,

20
*

6,
73

8,203,003,00

14,20

0,000

30,88
Ур.земли1,

20
*

6,00

3,003,00

+3,560

+6,017

+6,730

К1Н
∅100

К1Н
∅50

К1Н
∅50

К1Н
∅80

К1Н
∅50

К22Н
∅50

+1,000**
К1Н
∅100

К1Н
∅50

К1Н
∅50

К1Н
∅80

К1Н
∅50

К22Н
∅50

3,
56

2,
4
6
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Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

Общества с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Проект"

г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Формат

 

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 1. Канализационная насосная
станция очищенных стоков. План. Разрез

1-1

П 22

Разраб. Соболева 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

A3

1-1 (1:200)

Канализационная насосная станция
очищенных стоков (поз. по г/п 270034)

Фундаментная плита

30,60
Ур.земли

29,28
∅200

∅2,00

   D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-22
D822921/0052D-95-1-G08-000-IOS3.2-PD

27,20

Таль

Маркировка Позиция Наименование Примечание

1.1, 1.2
G08GMJ01AP01
G08GMJ01AP02 Насос погружной Q=100,0 м³/ч, Н=1,3 МПа 2

1.1, 1.2

2,
4
0

1,20*
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ЛистСтадия Листов
Изм. Лист №док. Подп. Дата

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 1. Бак аварийного слива
трансформаторного масла №1.

Ситуационный план. Разрезы 1-1, 2-2

П 23
Разраб. Сторожук 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

A4х3

1-1 (1:100) 2-2 (1:100)

Бак аварийного слива
трансформаторного масла №1
V=150 м³ (поз. по г/п 270014.1)

Ситуационный план

К21Н
∅50

К21
∅350

Маркировка Позиция Наименование Примечание

1
A31GMB01

Бак аварийного слива трансформаторного масла №1
V=150 м³ (поз. по г/п 270014.1)

1

2.1, 2.2
A31GMB01AP001
A31GMB01AP002

Насос погружной Q=1,67 л/с, Н=0,4 МПа
2

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3-Ч-23 /
D822921/0052D-95-1-A31-000-IOS3.1-PD



филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

Вишнякова
Федорова

Федоров
Решетова

Гл.спец. Федорова

07.2022

07.2022

07.2022

07.2022

Этап 4. Внутренние системы водоотведения.
Инженерно-бытовой корпус №2.

Системы К1, К1Н, К3. План на отм.0,000

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-34
D822921/0052D-95-4-U02-000-IOS3.2-PD

Система водоотведения

X32
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Н

X50
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700060006000600060006000

X50

X40

1600

X110

32
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А

60
00
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00

Пр.

Ст К3-1
X20

X110

План на отм. 0,000

-0,500

0,000

Воздушный клапан

Пр.

От кондиционеров
См. ИОС4.2

КНС

Пр.

101 102

К3К3

К3

К3

ния

X40 X50

X32

ще-
поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

X20

X40

Опуск К3
X40

X20

07.2022

10,7Помещение КНС139

В3

В3

Д

59,4

55,4

36,7

В425,1

10,3

28,6

35,2

10,3

10,2

23,1

Опуск К3
X20

Опуск К3
X20

К3

Серверная

К1

115

Силовые сборки НКУ

ИТП

114

113

Венткамера112

Узел связи

Кабинет электромонтеров главного щита
управления (4 человека)

111

110

Кабинет машинистов-обходчиков ГТУ и котла (6
человека)

Сан. узел

109

108

Помещение уборочного инвентаря

Лестничная клетка 1

107

106

7,2

70,5

34,2

9,5

10,0

Тамбур

Коридор

105

104

Вестибюль

Тамбур

103

102

Тамбур101
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35

07.2022

07.2022
Этап 4. Внутренние системы водоотведения.

Инженерно-бытовой корпус №2.
Система К1, К1Н, К3. План на отм.+3,600

07.2022

Решетова
Федоров

ФедороваГл.спец.
Система водоотведения

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-35
D822921/0052D-95-4-U02-000-IOS3.2-PD

07.2022

07.2022
Федорова
Вишнякова

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

765432

Б

А

Г

1

60
00

60
00

700060006000600060006000

Подъем К1Н
X50

К3

10
00

К3

К3

36
5

ния

План на отм. +3,600

+3,600

ще-

201

202

203

204

поме-
Кат.*

2м
Площадь,Наименование

щения
поме-
Номер

Экспликация помещений

В2

Выход К1Н
в галерею

27,5

187,4

52,8

153,8

Комната отдыха

ОЩУ

204

Кабинет инженеров АСУТП, РЗА

203

202

Коридор201

От кондиционера
См. ИОС4.2

38
0

29
70

Ст К3-1
X20

X20

X20
Опуск К3
X20

От кондиционера
См. ИОС4.2

Опуск К3
X40

От парогенератора UE025 П2 (U02SAA02AS001)
См. ИОС4.2

К1
Н 3545

80
0

Опуск К3
X20

19
80

X20

X50

К1НК1Н

К1Н X50
К3 X20



36

Этап 4. Внутренние системы водоотведения.
Инженерно-бытовой корпус №2.

Системы К1, К1Н, К3. Схемы
07.2022

07.2022Федоров
Решетова

Система водоотведения
07.2022

07.2022

07.2022

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-36
D822921/0052D-95-4-U02-000-IOS3.2-PD

Федорова

Вишнякова
Федорова

Гл.спец.
филиал

ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ЛистовЛистСтадия
Проверил

ДатаПодп.N док.ЛистКол.уч.Изм.
Разраб.

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

ООО "Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

Нач. отд.
Н. контр.

ГТЭС Иркинская 867 МВт

П

5

4

3

2

Г

1

6

Б

А

От парогенератора UE025 П2 (U02SAA02AS001)
См. ИОС4.2

КНС

От кондиционера
См. ИОС4.2

+6,400

+0,396

+0,900

+0,915

+0,362

+5,930

+1,500

+5,900

+2,494

+2,434

-0,106

+0,300

+5,871

+5,750

+2,347

+2,256

+2,438

+1,299

+5,991

От кондиционера
См. ИОС4.2

От кондиционера
См. ИОС4.2

От парогенератора UE015 П3(U02SAA03AS001)
См. ИОС4.2

Ручной диафрагменный
насос

Задвижка
DN50Сифон для кондиционеров

с гидрозатвором

Сифон для кондиционеров
с гидрозатвором

Клапан обратный
DN50

+1,770

X20

X20

X50
Выход К1Н
в галерею

От кондиционера
См. ИОС4.2

+6,400

+2,787

+2,700

+5,936

+3,212

+5,955

X20

X20

X20

X32

X40

X40

X40

X40

X40

X40

X32Кр.ш
X32

Кр.ш
X40

X50

X50

X50

X50

К1Н
X50

X20

X20

X20

Ст К3-1

К1Н, К3

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00
2

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,002

0,002

К1Н

К3

К3

К3
К1Н

К1Н

К3

К3

К3

К3

К3

К3

К3

К3

К3

К3

К3

К1Н

5
Г

Прочистка DN110

Прочистка DN110

+0,000
-0,500

Воздушный клапан
X110

К1
X110

К1
X110

К1
X110

К1
X110

К1
X50

Воздушный клапан
X110

Прочистка DN50

+0,225

+0,114

+0,096
+0,085

+0,081

КНС

К1
X50

1 этаж
Помещение КНС

К1

0,02

0,01

0,02

0,01

50х
110
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Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия

Общества с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Проект"

г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Формат

 

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 4. Сооружения поверхностных стоков
№2. Ситуационный план. Разрезы 1-1, 2-2

П 37

Разраб. Соболева 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

A4х4

   D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3.2-Ч-37
D822921/0052D-95-4-G02-000-IOS3.2-PD

Условные обозначения

Ситуационный план

Сооружения поверхностных стоков №2
(поз. по г/п 270029.2)

К2
∅400

Маркировка Позиция Наименование Примечание

1.1, 1.2
G02GUF01
G02GUF02

Емкость V=100 м³ 2

2.1, 2.2, 2.3
G02GUF01AP01
G02GUF01AP02
G02GUF01AP03

Насос погружной Q=7,7 л/с, Н=0,6 МПа 3

К2Н
∅100

К2
∅400

30,20
Ур.земли

К2
∅400

1-1 (1:200)

28,57
∅400

25,83

12,04

13,04 0,500,50

Фундаментная плита

Люк для обслуживания Люк для датчиков

29,07
30,00
Ур.земли

∅
3,
24

Сооружения поверхностных стоков №2
(поз. по г/п 270029.2)

2-2 (1:200)

25,91
∅400

К2
∅400

28,57
∅400

8,625,24

25,83
25,81

Фундаментная плита

24,35

30,00
Ур.земли

30,15
Ур.земли

30,35
Ур.земли

∅2,00
К2
∅400

25,88
∅400

6,
00

1,203,
00

1.2
1.1

2.1-2.3

1.1

Сооружения поверхностных стоков №2
(поз. по г/п 270029.2)

29,05

25,93
∅400
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Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге
Формат

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Система водоотведения

Этап 4. Бак аварийного слива
трансформаторного масла №2.

Ситуационный план. Разрезы 1-1, 2-2

П 38
Разраб. Сторожук 06.2022

Проверил Федорова 06.2022

Гл. спец. Федорова 06.2022

Н. контр. Решетова 06.2022

Нач. отд. Федоров 06.2022

A4х3

1-1 (1:100) 2-2 (1:100)

Бак аварийного слива
трансформаторного масла №2

V=150 м³

Ситуационный план

К21Н
∅50

К21
∅350

Маркировка Позиция Наименование Примечание

1
A32GMB01

Бак аварийного слива трансформаторного масла №2
V=150 м³ (поз. по г/п 270014.2)

1

2.1, 2.2
A32GMB01AP001
A32GMB01AP002

Насос погружной Q=1,67 л/с, Н=0,4 МПа
2

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС3-Ч-38 /
D822921/0052D-95-1-A32-000-IOS3.1-PD
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