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Данный материал не подлежит  
размножению или передаче другим  
организациям и лицам без согласия  

Общества с ограниченной ответственностью  
"Интертехэлектро - Проект" г. Москва  

      

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ2-С 

D822921/0052D-0-0-0-PB2.C-PD 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

  Разраб. Курис  08.07.22 

Содержание тома  9.2 

Стадия Лист Листов 

Проверил Сапожников  08.07.22 П  1 
    Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр. Сапожников  08.07.22 

    
Формат А4 

Обозначение Наименование Примечание 

D822921/0052Д-95-ПД-

270000-ПБ2-С 

D822921/0052D-0-0-0-PB2.C-

PD 

Содержание тома 9.2 л. 1 

D822921/0052Д-95-ПД-

270000-ПБ2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-

PB2.GCH-PD 

Графическая часть лл. 98 

 Всего листов в томе: 103 

 

 



 

 

 

  

Данный материал не подлежит размножению 
или передаче другим организациям и лицам 

без согласия ООО "ИТЭ-Проект"   
г. Москва  

      D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ2.ГЧ 

D822921/0052D-0-0-0-PB2.GCH-PD       

      

ГТЭС ИРКИНСКАЯ 867 МВТ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Юсупов  08.07.22 

Мероприятия по обеспечению 

 пожарной безопасности 

Стадия Лист Листов 

Проверил Горячкин  08.07.22 

П 1 7 
Гл. спец. Горячкин  08.07.22 

Нач. отд.    

Графическая часть 

Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр. Стренакова  08.07.22 

ГИП Курис  08.07.22 
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Ведомость графической части 

 

 

 

Лист Наименование Примечание 

 D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ.9.2-ГЧ 

D822921/0052D-95-1-000-000-PB.9.2-PD 
 

1 Ситуационный план с указанием въезда (выезда) на территорию и путей 

подъезда к объектам пожарной техники 
 

2 Схема эвакуации персонала с прилегающей к зданиям (сооружениям) тер-

ритории в случае возникновения пожара 
 

3 Этап 1. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

4 
Этап 1. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

5 
Этап 1. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

6 
Этап 1. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

7 
Этап 1. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

8 
Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1. План на отм. 0,000. Схема эва-

куации людей  и материальных средств 
 

9 
Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1. План на отм. +4,200. Схема эва-

куации людей  и материальных средств 
 

10 
Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1. План на отм. +7,200. Схема эва-

куации людей  и материальных средств 
 

11 
Этап 1. Здание КРУЭ №1. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

12 
Этап 1. Здание КРУЭ №1. План на отм. +4,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

13 
Этап 1. Дизельгенераторная №1 … №6. План на отм. 0,000. Схема эвакуа-

ции людей  и материальных средств 
 

14 
Этап 1. РУ-6 кВ ДЭС. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и ма-

териальных средств 
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Лист Наименование Примечание 

15 
Этап 1. Пункт подготовки газа №1. План на отм. 0,000. Схема эвакуации 

людей  и материальных средств 
 

16 
Этап 1. Насосная станция жидкого топлива. План на отм. 0,000. Схема 

эвакуации людей  и материальных средств 
 

17 

Этап 1. Насосная станция производственно-противопожарного водоснаб-

жения. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и материальных 

средств 

 

18 
Этап 1. Защитное сооружение. План на отм.  - 3,800. Схема эвакуации лю-

дей  и материальных средств 
 

19 
Этап 1. Склад накопления отходов. План на отм. 0,000. Схема эвакуации 

людей  и материальных средств 
 

20 
Этап 1. Склад баллонов технических газов. План на отм. 0,000. Схема эва-

куации людей  и материальных средств 
 

21 
Этап 2. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

22 
Этап 2. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

23 
Этап 2. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

24 
Этап 2. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

25 
Этап 2. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

26 
Этап 3. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

27 
Этап 3. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

28 
Этап 3. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

29 
Этап 3. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

30 
Этап 3. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

31 
Этап 4. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

32 
Этап 4. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

33 
Этап 4. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

34 
Этап 4. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

35 
Этап 4. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

36 
Этап 4. КРУЭ №2. Инженерно-бытовой корпус №2. Планы на отм. 0,000, 

+3,600. Схема эвакуации людей  и материальных средств 
 

37 
Этап 4. Пункт подготовки газа №2. План на отм. 0,000. Схема эвакуации 

людей  и материальных средств 
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Лист Наименование Примечание 

38 
Этап 4. Склад масла в таре. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

39 
Этап 5. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

40 
Этап 5. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

41 
Этап 5. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

42 
Этап 5. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

43 
Этап 5. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

44 
Этап 6. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

45 
Этап 6. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

46 
Этап 6. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

47 
Этап 6. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

48 
Этап 6. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

49 
Этап 7. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

50 
Этап 7. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

51 
Этап 7. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

52 
Этап 7. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

53 
Этап 7. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

54 
Этап 8. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

55 
Этап 8. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

56 
Этап 8. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

57 
Этап 8. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

58 
Этап 8. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

59 
Этап 9. Главный корпус. План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

60 
Этап 9. Главный корпус. План на отм. +3,200. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

61 
Этап 9. Главный корпус. План на отм. +8,250. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
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Лист Наименование Примечание 

62 
Этап 9. Главный корпус. План на отм. +10,650. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

63 
Этап 9. Главный корпус. План на отм. +14,150. Схема эвакуации людей  и 

материальных средств 
 

64 
Этап 1. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

65 
Этап 1. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в ИБК №1 
 

66 
Этап 1. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в здании КРУЭ №1 
 

67 
Этап 2. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

68 
Этап 3. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

69 
Этап 4. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

70 
Этап 4. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в здании КРУЭ №2 
 

71 
Этап 5. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

72 
Этап 6. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

73 
Этап 7. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

74 
Этап 8. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

75 
Этап 9. Структурная схема автоматической установки газового пожаро-

тушения в главном корпусе 
 

   

   

   

 
D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС2.2-ГЧ 

D822921/0052D-95-1-000-000-IOS2.2-PD 
 

10 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 1-28 и А-В 
 

11 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 9-28 и А-В 
 

12 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

13 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы В1, В2, В3. План на отм.0,000 
 

15 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы В1, В2. План на отм.+3,600 
 

17 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Системы В1, В2. План на отм.+7,200 
 

20 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№1. Система В2. Схема 
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Лист Наименование Примечание 

25 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №1. 

Система В2. План на отм.0,000 
 

26 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №1. 

Система В2. План на отм.+3,600, +4,200 
 

27 
Этап 1. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №1.  

Система В2. Схема 
 

34 
Этап 2. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 28-34 и А-В 
 

35 
Этап 2. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 28-34 и А-В 
 

36 
Этап 2. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

39 
Этап 3. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 34-42 и А-В 
 

40 
Этап 3. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 34-42 и А-В 
 

41 
Этап 3. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

44 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 42-53 и А-В 
 

45 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650 между осями 42-53 и А-В 
 

46 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

47 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№2. Системы В1, В2. План на отм.0,000 
 

48 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№2. Система В2. План на отм.+3,600 
 

50 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Инженерно-бытовой корпус 

№2. Система В2. Схема 
 

51 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №2. 

Система В2. План на отм.0,000 
 

52 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №2. 

Система В2. План на отм.+3,600, +4,200 
 

53 
Этап 4. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №2.  

Система В2. Схема 
 

56 
Этап 5. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 53-59 и А-В 
 

57 
Этап 5. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 53-59 и А-В 
 

58 
Этап 5. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №2.  

Система В2. Схема 
 

61 
Этап 6. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 59-66 и А-В 
 

62 
Этап 6. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 59-66 и А-В 
 

63 
Этап 6. Внутренние системы водоснабжения. Здание КРУЭ 110кВ №2.  

Система В2. Схема 
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Лист Наименование Примечание 

64 
Этап 7. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 66-72 и А-В 
 

65 
Этап 7. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 66-72 и А-В 
 

66 
Этап 7. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

71 
Этап 8. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 72-79 и А-В 
 

72 
Этап 8. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 72-79 и А-В 
 

73 
Этап 8. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

76 
Этап 9. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.0,000, +3,200, +8,200 между осями 79-85 и А-В 
 

77 
Этап 9. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Планы на отм.+10,650, +14,150 между осями 79-85 и А-В 
 

78 
Этап 9. Внутренние системы водоснабжения. Главный корпус. Система 

В2. Схема 
 

   

 
D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС4-ГЧ 

D822921/0052D-95-1-000-000-IOS4-PD 
 

5 
Этап 1. Здание КРУЭ 110 кВ №1. Принципиальная схема системы венти-

ляции 
 

9 
Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1.в осях 1-5/А-М Принципиальная 

схема систем вентиляции и кондиционирования 
 

11 
Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1.в осях 5-195/А-Д Принципиаль-

ная схема систем вентиляции и кондиционирования 
 

7 
Этап 4. Здание КРУЭ 110 кВ №2. Принципиальная схема системы венти-

ляции 
 

8 
Этап 4. Инженерно-бытовой корпус №2. Принципиальная схема системы 

вентиляции 
 

   

 
D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИОС4-ГЧ 

D822921/0052D-95-1-000-000-IOS5.1-PD 
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Стадия Лист Листов
Изм К.уч

Формат А1х3

 Разраб.
 Провер.

 Н.контр.
 ГИП

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности П 1

 

 
 

 

Условные обозначения

Графическое обозначение Наименование

Здания и сооружения 1-го этапа

Здания и сооружения 2-го этапа

Здания и сооружения 3-го этапа

Здания и сооружения 4-го этапа

Здания и сооружения 5-го этапа

Здания и сооружения 6-го этапа

Здания и сооружения 7-го этапа

Здания и сооружения 8-го этапа

Здания и сооружения 9-го этапа

Автодороги

Основное ограждение

Предупредительное ограждение

Вышка наблюдательная

Калитка

Ворота технологические

Условная граница запретной зоны

Водоотводной лоток

Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов

Дорожки в охранной зоне для прохода к ИТСО

Тротуары

Пусть следования передвижной пожарной техники

06.22
06.22

06.22
06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-01
D822921/0052D-95-0-000-000-PB.9.2-GCH-PD

1. Чертеж выполнен на основе топографической съемки, выполненной филиалом
ООО"ИТЭ-Проект" в г. Екатеринбурге в 2022 г. ш. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГД-Г.1.

2. Экспликация зданий и сооружений приведена на листе 2.1.
3. План автодорог приведен на листе 3.
3. Система координат строительная, МСК 164, система высот БВС-77.
4. Перечень работ, для которых составляются акты освидетельствования скрытых работ  при

выполнении автодорог:
а) устройство и уплотнение земляного полотна;
б) подготовка поверхности земляного полотна для устройства покрытий;
в) устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытий.



Стадия Лист Листов
Изм К.уч

Формат А1х3

 Разраб.
 Провер.

 Н.контр.
 ГИП

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ГТЭС Иркинская 867 МВт

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности П 2

 

 
 

 

Условные обозначения

Графическое обозначение Наименование

Здания и сооружения 1-го этапа

Здания и сооружения 2-го этапа

Здания и сооружения 3-го этапа

Здания и сооружения 4-го этапа

Здания и сооружения 5-го этапа

Здания и сооружения 6-го этапа

Здания и сооружения 7-го этапа

Здания и сооружения 8-го этапа

Здания и сооружения 9-го этапа

Автодороги

Основное ограждение

Предупредительное ограждение

Вышка наблюдательная

Калитка

Ворота технологические

Условная граница запретной зоны

Водоотводной лоток

Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов

Дорожки в охранной зоне для прохода к ИТСО

Тротуары

Место сбора персонала при эвакуации с прилегающей к зданиям
территории

Направления эвакуации персонала с прилегающей к зданиям территории

06.22
06.22

06.22
06.22

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-02
D822921/0052D-95-0-000-000-PB9.2-GCH-PD

1. Чертеж выполнен на основе топографической съемки, выполненной филиалом
ООО"ИТЭ-Проект" в г. Екатеринбурге в 2022 г. ш. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГД-Г.1.

2. Экспликация зданий и сооружений приведена на листе 2.1.
3. План автодорог приведен на листе 3.
3. Система координат строительная, МСК 164, система высот БВС-77.
4. Перечень работ, для которых составляются акты освидетельствования скрытых работ  при

выполнении автодорог:
а) устройство и уплотнение земляного полотна;
б) подготовка поверхности земляного полотна для устройства покрытий;
в) устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытий.



Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-03
D822921/0052D-95-1-М00-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Главный корпус. План на

отм.0,000. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин
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Формат А х
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ПриямокПриямок

Экспликация помещений

Номер

пом

Наименование

Машзал

Помещение КНС

Сан узел

МОП

Лестничная клетка

Склад реагентов

Зона ВПУ

Помещение дизельного топлива

Станция газового пожаротушения 

Станция газового пожаротушения 

Модуль БОА блока 

Модуль БОА блока 

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Электрощитовая

Зона ВПУ

Машзал

Станция газового пожаротушения 

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Машзал

Помещение КНС

Сан узел

МОП

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Машзал

Лестничная клетка

Склад реагентов

Зона ВПУ

Станция газового пожаротушения 

Помещение дизельного топлива

Модуль БОА блока 

Зона ВПУ

Склад реагентов

Кабельный этаж

РУСН кВ

Электрощитовая

Зона ВПУ

Машзал

Станция газового пожаротушения 

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

Площадь

Кат

пом

Экспликация помещений

Номер

пом

Наименование

РУСН кВ

Машзал

Помещение КНС

Сан узел

МОП

Лестничная клетка

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Машзал

Станция газового пожаротушения 

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Машзал

Лестничная клетка

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Машзал

Помещение КНС

Сан узел

МОП

Станция газового пожаротушения 

Модуль БОА блока 

Кабельный этаж

РУСН кВ

Площадь

мІ

Кат

пом

В2

В2

В2

В2

В2

В2

В2

В2

В2

В4

В4

В4

В4

В4

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В3

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

В4

В4

В4

В4

В4
В4

В экспликации помещения нумерация представляет две цифры где первая цифра

показывает этап строительства втроя номер по порядку Площадь помещения посчитана

на данный этап строительства

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

- направление эвакуации по лестнице вверх

Условные обозначения

План на отм.0,000
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- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

- направление эвакуации по лестнице вверх

Условные обозначения

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-04
D822921/0052D-95-1-М00-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Главный корпус. План на

отм.+3,200. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин

План на отм. +3,200
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- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

- направление эвакуации по лестнице вверх

Условные обозначения

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-05
D822921/0052D-95-1-М00-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Главный корпус. План на

отм.+8,250. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин

План на отм.+8,250
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- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

- направление эвакуации по лестнице вверх

Условные обозначения

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-06
D822921/0052D-95-1-М00-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Главный корпус. План на

отм.+10,650. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин

План на отм.+10,650
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Монтажный проем

Монтажный проем

Монтажный проем
Монтажный проем

Монтажный проем
Монтажный проем

Монтажный проем

Монтажный проем

Монтажный проем

Монтажный проем

Монтажный проем

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

- направление эвакуации по лестнице вверх

Условные обозначения

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-07
D822921/0052D-95-1-М00-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Главный корпус. План на

отм.+14,150. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин

План на отм.+14,150
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План на отм. 0,000

6 000 6 000

-3,100

-3,100

-3,100

178176

15 16 17

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-08
D822921/0052D-95-1-U01-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1.

План на отм. 0,000. Схема эвакуации

людей и материальных средств

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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План на отм. 3,600

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-09
D822921/0052D-95-1-U01-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1.

План на отм. +3,600. Схема эвакуации

людей и материальных средств

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-10
D822921/0052D-95-1-U01-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Инженерно-бытовой корпус №1.

План на отм. +7,200. Схема эвакуации

людей и материальных средств

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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План на отм. 0,000

Экспликация помещений на отм 0,000

Номер
пом.

 101
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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

127

Наименование

Тамбур

Коридор

Лестничная клетка 1

Сан. узел

Комната уборочного инвентаря

Помещение обогрева

Помещение ТСН №1

Помещение ТСН №2

Помещение РУСН 6 кВ 1с

Помещение РУСН 6 кВ 2с

ИТП

Помещение ЩПТ №1

Аккумуляторная №1

Аккумуляторная №2

Кислотная

Тамбур

Помещение ЩПТ №2

Помещение РУСН 0,4 кВ 2с

Венткамера

Лестничная клетка 2

Кабельный этаж №1

Кабельный этаж №2

Кабельный этаж №3

Кабельный этаж №4

Станция газового пожаротушения

Помещение КНС

Площадь

5,4

71,0

17,0

2,8

5,3

8,7

19,7

19,7

72,0

76,3

9,9

20,7

19,5

18,9

15,7

7,5

22,0

28,3

24,4

17,0

184,9

199,5

97,3

164,5

20,5

19,7

1 168,2 м²
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В2

В4

В3

В4

В4
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В3

В3

В4

В1

В1

В1

В1

В1

В4

В4

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-11
D822921/0052D-95-1-А22-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. здание КРУЭ №1. План на отм.

0,000. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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ам
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. №

План отм. +3,600

Экспликация помещени на  отм. +4,200

Номер
пом.

201

202

203

204

205

206

Наименование

Коридор

Лестничная клетка 1

Венткамера

Релейный щит

Лестничная клетка 2

Зал КРУЭ

Площадь

12,1

17,9

41,0

373,5

16,9

730,5

1 191,9 м²

Ка
Помещ

В4

В3

В3

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-12
D822921/0052D-95-1-А22-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. здание КРУЭ №1. План на отм.

+3,600. Схема эвакуации людей и

материальных средств

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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Отм. +3,600

- основной путь эвакуации

- эвакуационный выход

- эвакуационный выход непосредственно наружу

- направление эвакуации по лестнице вниз

- направление эвакуации по лестнице вверх

Условные обозначения
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

139

201

202

203

204

205

206

207

208

Наименование

Тамбур

Тамбур

Вестибюль

Коридор

Тамбур

Лестничная клетка 1

Помещение уборочного инвентаря

Сан. узел

Кабинет машинистов-обходчиков ГТУ и котла (6
человека)
Кабинет электромонтеров главного щита
управления (4 человека)

Узел связи

Венткамера

ИТП

Силовые сборки НКУ

Серверная

Тамбур-шлюз

Коридор

Лестничная клетка 2

Помещение ТСН №1

Помещение ТСН №2

Помещение РУСН 6 кВ 1с

Помещение РУСН 6 кВ 2с

Комната обогрева

Помещение ЩПТ №1

Аккумуляторная №1

Аккумуляторная №2

Кислотная

Тамбур

Помещение ЩПТ №2

Помещение РУСН 0,4 кВ 2с

Венткамера

Лестничная клетка 3

Кабельный этаж №1

Кабельный этаж №3

Станция газового пожаротушения

Кабельный этаж №2

Кабельный этаж №4

Помещение КНС

Коридор

Кабинет инженеров АСУТП, РЗА

ОЩУ

Комната отдыха

Коридор

Венткамера

Релейный щит

Зал КРУЭ

Площадь

10,0

9,5

34,2

70,5

7,2

23,1

10,2

10,3

35,2

28,6

10,3

25,1

36,7

55,4

59,4

5,4

86,2

17,0

19,7

19,5

61,7

61,8

6,6

20,7

19,5

18,9

15,7

7,5

22,0

28,3

24,4

17,9

189,8

141,7

21,1

202,2

167,8

10,7

153,8

52,8

187,4

27,5

22,4

29,1

373,6

734,3

3 192,7 м²

Кат.
пом.

В4

В4

В3

В3

В2

В4

В4

В4

В4

В3

В3

В3

В3

В3

В1

В1

В1

В1

ФорматA1x3
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В4

В4

Д

В4

В4

В3

В3

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-36
D822921/0052D-95-1-А23-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

ГусеваГл спец

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

ГусеваРук сек АР

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. здание КРУЭ №2.

Инженерно-бытовой корпус №2. Планы на

отм. 0,000, +3,600. Схема эвакуации

людей и материальных средств

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва



А22SGJ01BGB4.001
А22SGJ01BGB4.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А22SGJ01TR004

А22SGJ01BTM4.001
А22SGJ01BTM4.002

А22SGJ01BTН4.001

А22SGJBIAS4.001

А22SGJBIAL4.001
А22SGJBIAL4.002
А22SGJBIAL4.003
А22SGJBIAL4.004
А22SGJBIAL4.005
А22SGJBIAL4.006

Пространство между двойными полами
в помещении релейного щита (пом.204)

А22SGJ01BTН4.010

А22SGJ01BGB1.001
А22SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А22SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А22SGJ01BTН1.001 А22SGJ01BTН1.006

А22SGJBIAS1.001

А22SGJBIAL1.001
А22SGJBIAL1.002
А22SGJBIAL1.003
А22SGJBIAL1.004
А22SGJBIAL1.005
А22SGJBIAL1.006

Кабельный этаж №3 (пом. 123)

А22SGJ01BGB2.001
А22SGJ01BGB2.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А22SGJ01TR002

M10SGJ01BTM2.001
M10SGJ01BTM2.002

А22SGJ01BTН2.001 А22SGJ01BTН2.003

А22SGJBIAS2.001

А22SGJBIAL2.001
А22SGJBIAL2.002
А22SGJBIAL2.003
А22SGJBIAL2.004
А22SGJBIAL2.005
А22SGJBIAL2.006

Кабельный этаж №4 (пом. 124)

Пульт
контроля и
управления
А22SGJ01TK001

Блок
 индикации и
управления
А22SGJ01TR006

RS-485

КРУЭ №2. Объединенный щит
управления (пом.203)

Блок
 контрольно-
пусковой

А22SGJ01TR005

+3.600

0,000

RS
-4

85

RS
-4

85

Цепи пуска

Цепи контроля СДУ

СДУ
НР3

СДУ
НР2

СДУ
НР1

А22SGJ01BGB1.001
А22SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А22SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А22SGJ01BTН1.001 А22SGJ01BTН1.006

А22SGJBIAS1.001

А22SGJBIAL1.001
А22SGJBIAL1.002
А22SGJBIAL1.003
А22SGJBIAL1.004
А22SGJBIAL1.005
А22SGJBIAL1.006

Кабельный этаж №2 (пом. 122)

А22SGJ01BGB1.001
А22SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А22SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А22SGJ01BTН1.001 А22SGJ01BTН1.006

А22SGJBIAS1.001

А22SGJBIAL1.001
А22SGJBIAL1.002
А22SGJBIAL1.003
А22SGJBIAL1.004
А22SGJBIAL1.005
А22SGJBIAL1.006

Кабельный этаж №1 (пом. 121)
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Перечень оборудования

Позиция Наименование Кол-во Маркировка Направление
(помещение)

Примечание

1 Установка автоматического газового пожаротушения

1.1
Баллоны с
зарядом

газового ОТВ
18 121, 122, 123,

124, 204, 206

1.2
Распределитель
ные устройства 6

121
122
123
124
204

1.3
Сигнализаторы
давления

универсальные
6

121
122
123
124
204

Примечание.
1. Помещения №№121, 122, 123, 124 (кабельные этажи №1, №2, №3, №4) защищены АУПТ
на основании ч.1 табл.2 СП 486.1311500.2020.

2. Пространство между двойными полами в помещении №204 (релейный щит)
защищено АУПТ на основании п.10 табл.2 СП 486.1311500.2020.
3. Выбор оборудования для организации управления автоматикой газового пожаротушения
носит предварительный характер и будет уточнен после разработки рабочей документации.

Условные обозначения и изображения
Обозначения и
изображения Наименование

Извещатель пожарный ручной

Извещатель пожарный дымовой

Оповещатель пожарный

Извещатель магнито-контактный

Сигнализатор давления универсальный

Насадок газовый

Распределительное устройство

Оповещатель световой - "АВТОМАТИКА
ОТКЛЮЧЕНА, ГАЗ - НЕ ВХОДИТЬ, ГАЗ -
УХОДИ!

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-66
D822921/0052D-95-1-А22-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Структурная схема

автоматической установки газового

пожаротушения в здании КРУЭ №1

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва



А23SGJ01BGB4.001
А23SGJ01BGB4.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А23SGJ01TR004

А23SGJ01BTM4.001
А23SGJ01BTM4.002

А23SGJ01BTН4.001

А23SGJBIAS4.001

А23SGJBIAL4.001
А23SGJBIAL4.002
А23SGJBIAL4.003
А23SGJBIAL4.004
А23SGJBIAL4.005
А23SGJBIAL4.006

Пространство между двойными полами в
помещении релейного щита (пом. 207)

А23SGJ01BTН4.010

А23SGJ01BGB1.001
А23SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А23SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А23SGJ01BTН1.001 А23SGJ01BTН1.006

А23SGJBIAS1.001

А23SGJBIAL1.001
А23SGJBIAL1.002
А23SGJBIAL1.003
А23SGJBIAL1.004
А23SGJBIAL1.005
А23SGJBIAL1.006

Кабельный этаж №2 (пом. 136)

А23SGJ01BGB2.001
А23SGJ01BGB2.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А23SGJ01TR002

M10SGJ01BTM2.001
M10SGJ01BTM2.002

А23SGJ01BTН2.001 А23SGJ01BTН2.003

А23SGJBIAS2.001

А23SGJBIAL2.001
А23SGJBIAL2.002
А23SGJBIAL2.003
А23SGJBIAL2.004
А23SGJBIAL2.005
А23SGJBIAL2.006

Кабельный этаж №4 (пом. 137)

Пульт
контроля и
управления
А23SGJ01TK001

Блок
 индикации и
управления
А23SGJ01TR006

RS-485

Объединенный щит
управления (пом.203)

+3,600

0,000

RS
-4

85

RS
-4

85

Цепи пуска

Цепи контроля СДУ

СДУ
НР4

СДУ
НР3

СДУ
НР2

СДУ
НР1

А23SGJ01BGB1.001
А23SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А23SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А23SGJ01BTН1.001 А23SGJ01BTН1.006

А23SGJBIAS1.001

А23SGJBIAL1.001
А23SGJBIAL1.002
А23SGJBIAL1.003
А23SGJBIAL1.004
А23SGJBIAL1.005
А23SGJBIAL1.006

Кабельный этаж №3 (пом. 134)

А23SGJ01BGB1.001
А23SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А23SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А23SGJ01BTН1.001 А23SGJ01BTН1.006

А23SGJBIAS1.001

А23SGJBIAL1.001
А23SGJBIAL1.002
А23SGJBIAL1.003
А23SGJBIAL1.004
А23SGJBIAL1.005
А23SGJBIAL1.006

Кабельный этаж №1 (пом. 133)

А23SGJ01BGB1.001
А23SGJ01BGB1.002

Блок приемно-
контрольный и
управления

автоматическими
средствами
пожаротушения
А23SGJ01TR001

M10SGJ01BTM1.001
M10SGJ01BTM1.002

А23SGJ01BTН1.001 А23SGJ01BTН1.006

А23SGJBIAS1.001

А23SGJBIAL1.001
А23SGJBIAL1.002
А23SGJBIAL1.003
А23SGJBIAL1.004
А23SGJBIAL1.005
А23SGJBIAL1.006

Серверная (пом. 115)
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Примечание.
1. Помещение №115 (серверная) защищено АУПТ на основании п.38 табл.3 СП 486.1311500.2020.
2. Помещения №№133, 134, 136, 137 (кабельный этаж №№ 1, 3, 2, 4) защищены АУПТ
на основании п.1 табл.2 СП 486.1311500.2020.

3. Пространство между двойными полами в помещении №207 (релейный щит) защищено АУПТ
на основании п.10 табл.2 СП 486.1311500.2020.
4. Выбор оборудования для организации управления автоматикой газового пожаротушения
носит предварительный характер и будет уточнен после разработки рабочей документации.

Условные обозначения и изображения
Обозначения и
изображения Наименование

Извещатель пожарный ручной

Извещатель пожарный дымовой

Оповещатель пожарный

Извещатель магнито-контактный

Сигнализатор давления универсальный

Насадок газовый

Распределительное устройство

Оповещатель световой - "АВТОМАТИКА
ОТКЛЮЧЕНА, ГАЗ - НЕ ВХОДИТЬ, ГАЗ -
УХОДИ!

Перечень оборудования

Позиция Наименование Кол-во Маркировка Направление
(помещение)

Примечание

1 Установка автоматического газового пожаротушения

1.1
Баллоны с
зарядом

газового ОТВ
18

115, 133, 134,
136, 137, 207,

208

1.2
Распределитель
ные устройства 6

115
133
134
136
137
207

1.3
Сигнализаторы
давления

универсальные
6

115
133
134
136
137
207

Стадия
Лист Листов

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ПБ9.2-ГЧ-Ч-70
D822921/0052D-95-4-А23-000-PB9.2-GCH-PD

Иркинская ГТЭС МВт

филиал

ООО ИТЭ Проект

в г Екатеринбурге

Кол учИзм
 Подп

Лист Док Дата

Разраб

Проверил

Яговитин
Нач отд

СтренаковаН контр

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
П

Этап 1. Структурная схема

автоматической установки газового

пожаротушения в здании КРУЭ №2

Юсупов

Горячкин

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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