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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических 
и климатических условиях участка, на котором будет 
осуществляться строительство линейного объекта  

Проект выполнен на основании следующих документов (представлены в 
томе 1 «Пояснительная записка»): 

– Задания на проектирование «Вдольтрассовая ВЛ-10кВ 789-818,4 КМ ЛЧ 
МН» ИРНУ. Строительство. 

1.1 Физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок изысканий расположен на тер-
ритории Усольского района Иркутской области. 

Местность производства работ достаточно обжитая, имеется хорошо раз-
ветвленная дорожная сеть, представленная дорогами разной технической катего-
рии, соединяющая населенные пункты.  

Областной центр – г. Иркутск расположен в 32,4 км юго-восточнее участка 
изысканий. 

Часть трассы ВЛ 10 кВ проходит в границах населенных пунктов Белоре-
ченский и г.Усолье-Сибирское. Ближайшие населенные пункты, расположенные 
вдоль трассы ВЛ-10кВ: н.п. Мальта – в 1,8 км северо-восточнее трассы, н.п. Сос-
новка – в 0,81 км западнее, н.п. Тельма – в 2,6 км восточнее, н.п. Железнодорож-
ный – в 2,9 км восточнее, н.п. Тюменск - в 0,78 км западнее трассы.  

Проектируемая трасса ВЛ 10 кВ проходит вдоль автомобильной дороги фе-
дерального значения Р255 «Сибирь» (бывшая М53 «Байкал») и Восточно-
Сибирской железной дороги. Ближайшая крупная железнодорожная станция 
«Усолье-Сибирское». 

Подъезд к началу участка изысканий, расположенному в районе ПС 35/10кВ 
«Молодежная» ОАО«ИЭК», возможен от г.Усолье-Сибирское по трассе 
Р255«Сибирь» (М53) в направлении на н.п. Белореченский и далее порядка 2,0 км 
по автодороге 25Н-494 в западном направлении непосредственно до начала 
участка изысканий. 

Подъезд к концу участка изысканий на 818,4 км МН «Красноярск-Иркутск» 
возможен от г Ангарск по трассе Р255 «Сибирь»(М53) в направлении г. Усолье-
Сибирское порядка 13,2 км, далее по автодороге 25Н-487 на н.п. Большая Елань в 
западном направлении 3,5 км, далее по вдольтрассовому проезду вдоль МН 
«Красноярск-Иркутск» на северо-запад 3,5 км непосредственно до конца участка 
изысканий. 

Техногенная нагрузка. Техногенная нагрузка на исследуемом участке пред-
ставлена техногенным рельефом, образованным при строительстве ниток нефте-
проводов, ВЛ, кабелей ППТУС, при строительстве дорог, пересекающих исследу-
емую территорию, при проходке траншей для выемки грунта и сооружения за-
щитного вала. Техногенные нагрузки оказываются опорами линий электропере-
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дач, сопутствующими сооружениями линий трубопроводов, зданий и сооруже-
ний. 

В хозяйственном освоении Иркутская область является крупным транс-
портным узлом Транссибирской железнодорожной магистральной, область богата 
полезными ископаемыми, такими как углеводородное сырье, золото, слюда, желе-
зо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. 

Основными отраслями специализации области являются лесная, деревооб-
рабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая промышленность, ма-
шиностроение и др. 

Иркутская область относится к поясу рискованного земледелия. В сельском 
хозяйстве занимаются выращиванием зерновых, а также животноводством, оле-
неводством, звероводством, пушным промыслом и рыболовством. 

В тектоническом отношении территория работ расположена на южном, 
клинообразном выступе Сибирской платформы, окруженном обновленными гор-
ными сооружениями байкалид Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Байкаль-
ской области, в пределах крупной пликативной структуры – Ангарской синекли-
зы.  

Геологическое и структурно-тектоническое строение района, несмотря на 
спокойное в региональном плане залегание пород, довольно сложное. Фундамент, 
представляющий нижний структурный ярус, сложен метаморфическими и извер-
женными породами архейского и раннего протерозойского возрастов. Донеогено-
вые-фанерозойские образования объединяют породы различного генезиса (магма-
тогенные, обломочные, хемогенные и биогенные, глинистые), которые могут рас-
сматриваться как однородные системы – единые геологические формации. В со-
ответствии с этим здесь выделяются терригенно-карбонатная толща доломитов, 
известняков, песчаников нижнего ордовика; карбонатные красноцветные форма-
ции, сложенные аргиллитами, алевролитами, песчаниками с прослоями гипсов и 
доломитов ордовикско-силурийского возраста, терригенные формации (песчани-
ки, алевролиты, аргиллиты) ордовика и силура; угленосно-терригенная формация, 
представленная песчаниково-глинистыми разностями с прослоями углей нижне-
каменноугольного среднеюрского возраста. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория, согласно 
схеме инженерно-геологического районирования, расположена в пределах Иркут-
ского региона (область II порядка) в пределах Иркутской юрской впадины в юго-
западной части Сибирской платформы (область I порядка). 

Сибирская платформа имеет двухъярусное строение. Современный инже-
нерно-геологический облик горных пород сформировался под воздействием 
сложного тектонического режима и климатической обстановки на протяжении 
всех этапов геологического развития.  

В геологическом строении Иркутского региона принимают участие отложе-
ния трех структурных этажей: палеозойского, мезозойского и кайнозойского. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 
аккумулятивной водораздельной равнине и долине р. Ангара с ее притоками. 

Рельеф участка изысканий нарушен при прокладке существующих трасс 
МН «Красноярск-Иркутск», «Омск-Иркутск», вдольтрассовой ВЛ-10кВ, кабелей 
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ППТУС, расположенных в одном коридоре, при строительстве дорог, пересекаю-
щих изыскиваемую трассу, при проходке траншей для выемки грунта и сооруже-
ния защитного вала по существующим трассам трубопроводов. Абсолютные от-
метки изменяются от 427,60 м до 502,96м.  

В гидрогеологическом отношении, согласно данным гидрогеологического 
районирования, исследуемый участок приурочен к Каннскому артезианскому бас-
сейну второго порядка, входящему в состав Ангаро-Ленского артезианского бас-
сейна. Ангаро-Ленский артезианский бассейн расположен на южной окраине 
древней Сибирской платформы и подразделяется на пять бассейнов второго по-
рядка - Иркутский, Окино-Непский, Лено-Киренгский, Канский и Мурский. 

Гидрографическая сеть непосредственного участка изысканий представлена 
р.Мальтинка 1-я, р.Мальтинка 2-я и р.Тельминка, относящимися к Средне-
Ангарскому гидрологическому району.  

Геокриологические условия. Изыскиваемый участок находится в области 
несплошного распространения многолетнемерзлых пород, в соответствии с при-
ложением Л, СП 11-105-97, часть IV.  

Почвы. Основную часть занимают серые лесные и дерново-подзолистые 
почвы, преимущественно среднесуглинистые, среди них пятнами встречаются 
глинистые и тяжело-суглинистые выщелоченные черноземы и болотистые почвы.  

Болота и заболоченные участки сосредоточены главным образом на дне до-
лин, в прирусловой части рек. 

Животный мир представлен обитателями природной зоны тайги. 
Растительность района. По характеру растительности район работ отно-

сится к зоне хвойных и смешанных лесов. Лес представлен сосной, елью, лист-
венницей, березой и осиной высотой до 20м.  

Климат. Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к I В строи-
тельному климатическому району. 

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной, ма-
лоснежной зимой и теплым, с обильным осадками, летом. Своеобразие климата 
исследуемого района определяется его положением в центре материка, приподня-
тостью над уровнем моря и сложностью орографии. 

Климатические характеристики приведены по метеостанции Иркутск со-
гласно СП 131.13330.2020. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура составляет плюс 0,7 °С. 
Самыми холодным месяцем в году являются январь со средней месячной темпе-
ратурой воздуха минус 18,4 °С, самым тёплым – июль со средней месячной тем-
пературой плюс 18,2 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 50,0 °С, абсо-
лютный максимум плюс 37 °С. 

Влажность воздуха. Среднемесячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца – июля – составляет 74 % по метеостанции Иркутск, 
наибольшее значение относительной влажности воздуха наблюдается в декабре 
(84 %), наименьшее значение – в мае (55 %). 

Осадки. Среднее годовое количество осадков по метеостанции Иркутск со-
ставляет 470 мм. С апреля по октябрь выпадает 401 мм осадков, с ноября по март 
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– 69 мм, что составляет 14,7 % всего количества осадков, набольшее количество 
осадков выпадает в теплый период. 

Снежный покров является одним из важных факторов, влияющих на фор-
мирование климата. Наибольшая месячная высота снежного покрова по постоян-
ной рейке составила в феврале 54 см. Среднее число дней со снежным покровом 
составляет 147 дня. 

Ветер. Географическое распределение различных направлений ветра и его 
скоростей определяется сезонным режимом барических образований. 

Согласно СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к III району, 
нормативное значение ветрового давления w0 в зависимости от ветрового района 
принимается по таблице 11.1 СП 20.13330.2016 и составляет 0,38 кПа. 

Основой для районирования по ветровому давлению согласно ПУЭ служат 
значения максимальных скоростей ветра с 10–минутным интервалом осреднения 
скоростей на высоте 10 м с повторяемостью 1 раз в 25 лет. Нормативное ветровое 
давление W0, соответствующее 10–минутному интервалу осреднения скорости 
ветра (v0=32 м/с) на высоте 10 м над поверхностью земли, принято равным 650 Па 
по таблице 2.5.1 ПУЭ, что соответствует району III согласно карте районирования 
территории России по ветровому давлению (рисунок 2.5.1 ПУЭ). 

Гололед. К основным видам относятся: гололед, кристаллическая изморозь, 
мокрый снег и сложное отложение. 

Согласно указаниям СП 20.13330.2016 толщина стенки гололеда b, мм, пре-
вышаемая 1 раз в 5 лет, на элементах кругового сечения 10 мм, расположенных на 
высоте 10 м над поверхностью земли, принимается по району II (таблица 12.1 
СП 20.13330.2016) и составляет 5 мм. 

Согласно ПУЭ районирование по гололеду производится по максимальной 
толщине стенки отложения гололеда цилиндрической формы при плотности 
0,9 г/см3 на проводе диаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м над по-
верхностью земли, повторяемостью 1 раз в 25 лет. Согласно рисунку 2.5.2 и таб-
лицы 2.5.3 ПУЭ по районированию гололедной стенки территория изысканий от-
носится к III району, нормативная толщина гололедной стенки для высоты 10 м 
над поверхностью земли, bэ равна 20 мм. 

Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к I В строительному 
климатическому району. 

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной, ма-
лоснежной зимой и теплым, с обильным осадками, летом. Своеобразие климата 
исследуемого района определяется его положением в центре материка, приподня-
тостью над уровнем моря и сложностью орографии. 

1.2 Свойства грунтов  

В геологическом строении района работ в пределах глубины изысканий (до 
15,0 м) принимают участие четвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQ), 
перекрытые на отдельных участках биогенными отложениями, и подстилаемые 
ранне-среднеюрскими отложениями. 
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В соответствии с полевым описанием грунтов, лабораторными данными, в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012 и классификацией грунтов по ГОСТ 25100-2020 
на участке изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы 
(ИГЭ): 

– ИГЭ 1 – Торф (bQIV); 
– ИГЭ 1а – Песок мелкий маловлажный (laQ); 
– ИГЭ 1б – Песок мелкий влажный (laQ); 
– ИГЭ 1в – Песок мелкий водонасыщенный (laQ); 
– ИГЭ 2а – Песок средней крупности маловлажный (laQ); 
– ИГЭ 2б – Песок средней крупности влажный (laQ); 
– ИГЭ 2в – Песок средней крупности водонасыщенный (laQ); 
– ИГЭ 3б – Песок пылеватый влажный (laQ); 
– ИГЭ 3в – Песок пылеватый водонасыщенный (laQ); 
– ИГЭ 4а – Суглинок полутвердый (laQ); 
– ИГЭ 4б – Суглинок тугопластичный (laQ); 
– ИГЭ 4в – Суглинок мягкопластичный (laQ); 
– ИГЭ 5а – Глина полутвердая (laQ); 
– ИГЭ 6 – Галечниковый грунт (laQ); 
– ИГЭ 7 – Супесь пластичная (laQ); 
– ИГЭ 8 – Алевролит (J1-2). 
Показатели физико-механических свойств выделенных инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) приведены в приложении М, Н 
В пределах участка изысканий грунты могут проявлять пучинистые свой-

ства в зоне сезонного промерзания. Фактором, провоцирующим проявление пуче-
ния, является промораживание замоченных грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п. 5.5.3 
СП 22.13330.2016 для торфа 0,8 м, для суглинков – 1,9 м, для супеси, пески мел-
кие и пылеватые – 2,3 м, пески средней крупности – 2,4 м от поверхности земли. 

По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промер-
зания на участке изысканий согласно лабораторным определениям по ГОСТ 
28622-2012 и таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, расчетным данным, пп. 6.8.3, 6.8.4, 
6.8.8 СП 22.13330.2016: 

– торф (ИГЭ 1) – сильнопучинистый; 
– песок мелкий (ИГЭ 1а, ИГЭ 1б, ИГЭ 1в) – слабопучинистый; 
– песок средней крупности (ИГЭ 2а, ИГЭ 2б, ИГЭ 2в)– непучинистый; 
– песок пылеватый (ИГЭ 3б, ИГЭ 3в) – слабопучинистый; 
– суглинки (ИГЭ 4а, ИГЭ 4б, ИГЭ 4в) – сильнопучинистые; 
– супесь пластичная (ИГЭ 7) – среднепучинистая. 
Согласно химическим анализам водной вытяжки грунтов, таблицам П11.1, 

П11.3 РД 34.20.508-80 коррозионная агрессивность грунтов: 
– ИГЭ 1а, 1б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, 

реже средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 
– ИГЭ 1в по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к 

алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 
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– ИГЭ 2а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 2б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 2в по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая и 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 3б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 4а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя, реже 
высокая; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 4б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 4в по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 5а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – средняя; 

– ИГЭ 6 по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к алю-
миниевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 7 по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая; к алю-
миниевой оболочке кабеля – высокая. 

По химическим анализам водной вытяжки согласно таблицам В.1, В.2 
СП 28.13330.2017 грунты неагрессивны по отношению к бетонным конструкциям 
и к арматуре железобетонных конструкций (приложения С, Т,). 

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработ-
ки, согласно приложению 1.1 ГЭСН 81-02-01-2020, следующее: 

Почвенно-растительный слой 9а, 9б 
Торф 37а 
Песок без примесей 29а 
Песок с примесью гальки и гравия до 10% 29б 
Песок с примесью гальки и гравия более 10% 29в 
Галечниковый грунт 6а 
Суглинок мягкопластичный 35а, 35б 
Суглинок тугопластичный 35б, 35в 
Суглинок полутвердый 35в 
Глина полутвердая 4б 
Супесь пластичная 36а, 36б 
Алевролит 1а 

1.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении исследуемый участок приурочен к Канн-
скому артезианскому бассейну второго порядка, входящему в состав Ангаро-
Ленского артезианского бассейна]. Ангаро-Ленский артезианский бассейн распо-
ложен на южной окраине древней Сибирской платформы и подразделяется на 
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пять бассейнов второго порядка - Иркутский, Окино-Непский, Лено-Киренгский, 
Канский и Мурский. 

Гидрографическая сеть непосредственно участка изысканий представлена 
р. Мальтинка 1-я, р. Мальтинка 2-я и р. Тельминка, относящимися к Средне-
Ангарскому гидрологическому району. 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются 
развитием подземных вод, приуроченных к озерно-аллювиальным отложениям. 

В период настоящих изысканий (сентябрь 2021 г – ноябрь 2021 г.) подзем-
ные воды встречены:  

– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ на участках ПК0–ПК106+80, 
ПК158+55–ПК172+58, ПК217+45–ПК219+58, ПК235+75–ПК242+39, ПК243+51–
ПК265+85, ПК276+14–ПК282+45 с поверхности и на глубине 0,2–12,2 м, воды 
безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, на от-
метках 422,04–488,32 м (система высот Балтийская); 

– на проектируемой мачтовой трансформаторной подстанции (789км МН) 
на глубине 10,4 м, воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на 
той же глубине, на отметке 424,56 м (система высот Балтийская); 

– на проектируемой мачтовой трансформаторной подстанции (796км МН) 
на глубине 4,7 м, воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на 
той же глубине, на отметке 454,46 м (система высот Балтийская); 

– по проектируемой кабельной линии 0,4кВ (789км МН) на глубине 10,4 м, 
воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на той же глубине, на 
отметке 424,56 м (система высот Балтийская); 

– по проектируемой кабельной линии 0,4кВ (796км МН) на глубине 3,8-
4,7 м, воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глу-
бинах, на отметках 454,46-457,15 м (система высот Балтийская); 

– на проектируемой площадке ВЗиС (789км МН) на глубине 2,2-4,8 м, воды 
безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, на от-
метках 427,90-430,34 м (система высот Балтийская). 

Обводненные участки с глубиной залегания уровня грунтовых вод 3 м и 
выше приведены в приложении Ц. 

Водовмещающими грунтами являются торф, пески пылеватые, мелкие и 
средней крупности, прослои песка в суглинках полутвердых, суглинки мягкопла-
стичные. 

Питание подземных вод осуществляется в основном за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка происходит в ближайшие водотоки и понижен-
ные участки рельефа. 

Тип режима подземных вод на исследуемой территории – приречный и 
междуречный. Способ питания, преимущественно, инфильтрационный, за счет 
инфильтрации атмосферных осадков при их выпадении и таянии снега, в период 
паводка местных ручьев и рек, инфильтрационного притока с выше расположен-
ных территорий, а так же из нижележащих водоносных горизонтов и за счет гид-
равлической связи в весенне-осенний период с водами местных ручьев, рек и 
озер, в связи с чем уровень подвержен сезонным и годовым колебаниям. 
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Уровень подземных вод колеблется в зависимости от времени года и коли-
чества выпадаемых осадков. В периоды строительства и эксплуатации проектиру-
емых сооружений, в результате планировки территории и нарушении естествен-
ного стока, а также в периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных до-
ждей возможен подъем уровня подземных вод на 1,0–2,0 м от замеренных уров-
ней, местами до поверхности земли. 

Подземные воды района работ гидравлически связаны с поверхностными 
водами, разгрузка грунтовых вод происходит в понижения, в долины и непосред-
ственно в русло рек Мальтинка 1-я, Мальтинка 2-я и Тельминка. 

В периоды половодья в поймах рек, согласно гидрологическим расчетам 
(Том 3 ТНВ-126-2021-ИГМИ), необходимо предусмотреть возможность повыше-
ния уровня подземных вод поверхности земли (система высот Балтийская) и за-
топления на участках:  

– р. Мальтинка 1-я составляют: Н1% = 457,21 м (ПК91+09–ПК91+74), 
Н2% = 457,16 м (ПК91+10–ПК91+62), Н10% = 457,01 м (ПК91+16–ПК91+51); 

– р. Мальтинка 2-я составляют: Н1% = 455,41 м (ПК101+28–ПК101+85), 
Н2% = 455,32 м (ПК101+30 – ПК101+82), Н10% = 455,21 м (ПК101+30–
ПК101+77); 

– р. Тельминка составляют: Н1% = 431,26м (ПК218+16–ПК219+32), 
Н2% = 431,16 м (ПК218+18 – ПК219+30), Н10% = 430,87 м (ПК218+26–
ПК219+12). 

По характеру подтопления подземными водами, согласно приложению И 
СП 11-105-97 часть II, территорию можно разделить на участки: 

1. I-Подтопленные 
I-А-1 (постоянно подтопленные в естественных условиях): 
– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ участки ПК90+15–ПК92+25, 

ПК100+83–ПК102+55, ПК218+03–ПК219+58, ПК278+17–ПК281+15; 
– северная часть проектируемой площадки ВЗиС (789км МН). 
2. II-Потенциально подтопляемые 
II-A1 (потенциально подтопляемые в результате длительных климатических 

изменений): 
– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ участки ПК0–ПК1+35, ПК44+77–

ПК47+08, ПК52+92–ПК59, ПК85+19–ПК90+15, ПК92+25–ПК92+59, ПК100+26–
ПК100+83, ПК102+55–ПК104+47, ПК275+90–ПК278+17, ПК281+15–ПК282+45; 

– проектируемая мачтовая трансформаторная подстанции (796км МН); 
– проектируемая кабельная линия 0,4кВ (796км МН); 
– южная часть проектируемой площадки ВЗиС (789км МН). 
3. III-Неподтопляемые 
III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем):  
– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ участки ПК1+35–ПК44+77, ПК47+08–

ПК52+92, ПК59–ПК85+19, ПК92+59–ПК100+26, ПК104+47–ПК218+03, 
ПК219+58–ПК275+90, ПК282+45–ПК323+45,83 (к.тр.); 

– проектируемая КТП 25/10/0,4кВ (809км МН); 
– проектируемая мачтовая трансформаторная подстанции (789км МН); 
– проектируемая УКЗВ (789км МН); 
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– проектируемая кабельная линия 0,4кВ (789км МН); 
– проектируемая кабельная линия 0,4кВ (809км МН); 
– проектируемая площадка ВЗиС (818км МН). 
При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомен-

дуется провести мероприятия по организации поверхностного стока и созданию 
системы водоотведения. 

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по площад-
ной пораженности территории подтоплением – умеренно опасная. 

На подтопленной территории следует предусматривать комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости 
от требований строительства, функционального использования и особенностей 
эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воз-
действий подтопления. Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по за-
щите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, соору-
жений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в 
целом (п. 10 СП 116.13330.2012). 

Коэффициент фильтрации по лабораторным определениям для песков мел-
ких (ИГЭ 1а, ИГЭ 1б, ИГЭ 1в) – 2,12-2,85 м/сут, для песков средней крупности 
(ИГЭ 2а, ИГЭ 2б, ИГЭ 2в) – 1,40-4,23 м/сут, для песка пылеватого 1,01-1,45 м/сут. 
Для галечникового грунта 200-500 м/сут (значения приведены согласно табл. 71 
Справочника техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологиче-
ским работам, М.А. Солодухин, И.В.Архангельский, М.Недра, 1982 г.). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, пресные, с минерализацией 189-351 мг/л. 

Согласно таблицам В.3, В.4 СП 28.13330.2017 подземные воды обладают 
слабой углекислотной агрессивностью по отношению к бетону нормальной прони-
цаемости (марки W4). 

Согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017 подземные воды обладают слабой 
агрессивностью к металлическим конструкциям. 

Согласно таблицам П11.2, П11.4 РД 34.20.508-80 коррозионная агрессив-
ность подземных вод к свинцовой оболочке кабеля – средняя, реже высокая; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая и низкая, редко средняя. 
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2 Сведения об особых природно-климатических 
условиях земельного участка, предоставляемого 
для размещения линейного объекта 

Проявление современных экзогенных процессов в значительной степени 
обусловлено геоморфологическими и климатическими особенностями, геологиче-
ским строением района. 

Среди опасных геологических процессов и явлений, осложняющих инже-
нерно-геологические условия, на территории исследуемых участков следует от-
метить подтопление, пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, заболачива-
ние, карст и склоновые процессы. 

Подтопление  
Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод вы-

ше некоторого критического положения, а также формирования верховодки или 
техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-
геологических условий территории строительства. Подтопление обусловлено пре-
вышением приходных статей водного баланса над расходными, под влиянием 
комплекса природных и техногенных факторов. 

В период настоящих изысканий (сентябрь 2021 г – ноябрь 2021 г.) подзем-
ные воды встречены:  

– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ на участках ПК0–ПК106+80, 
ПК158+55–ПК172+58, ПК217+45–ПК219+58, ПК235+75–ПК242+39, ПК243+51–
ПК265+85, ПК276+14–ПК282+45 с поверхности и на глубине 0,2–12,2 м, воды 
безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, на от-
метках 422,04-488,32 м (система высот Балтийская); 

– на проектируемой мачтовой трансформаторной подстанции (789км МН) 
на глубине 10,4 м, воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на 
той же глубине, на отметке 424,56 м (система высот Балтийская); 

– на проектируемой мачтовой трансформаторной подстанции (796км МН) 
на глубине 4,7 м, воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на 
той же глубине, на отметке 454,46 м (система высот Балтийская); 

– по проектируемой кабельной линии 0,4кВ (789км МН) на глубине 10,4 м, 
воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на той же глубине, на 
отметке 424,56 м (система высот Балтийская); 

– по проектируемой кабельной линии 0,4кВ (796км МН) на глубине 3,8-
4,7 м, воды безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глу-
бинах, на отметках 454,46-457,15 м (система высот Балтийская); 

– на проектируемой площадке ВЗиС (789км МН) на глубине 2,2-4,8 м, воды 
безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, на от-
метках 427,90-430,34 м (система высот Балтийская). 

Питание подземных вод осуществляется в основном за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка происходит в ближайшие водотоки и понижен-
ные участки рельефа. 
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Уровень подземных вод колеблется в зависимости от времени года и коли-
чества выпадаемых осадков. В периоды строительства и эксплуатации проектиру-
емых сооружений, в результате планировки территории и нарушении естествен-
ного стока, а также в периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных до-
ждей возможен подъем уровня подземных вод на 1,0–1,5 м от замеренных уров-
ней, местами до поверхности земли. 

В периоды половодья в поймах рек, согласно гидрологическим расчетам 
(Том 3 ТНВ-126-2021-ИГМИ), необходимо предусмотреть возможность повыше-
ния уровня подземных вод поверхности земли (система высот Балтийская) и за-
топления на участках:  

– р. Мальтинка 1-я составляют: Н1% = 457,21 м (ПК91+09–ПК91+74), 
Н2% = 457,16 м (ПК91+10–ПК91+62), Н10% = 457,01 м (ПК91+16–ПК91+51); 

– р. Мальтинка 2-я составляют: Н1% = 455,41 м (ПК101+28–ПК101+85), 
Н2% = 455,32 м (ПК101+30 – ПК101+82), Н10% = 455,21 м (ПК101+30–
ПК101+77); 

– р. Тельминка составляют: Н1% = 431,26м (ПК218+16–ПК219+32), 
Н2% = 431,16 м (ПК218+18 – ПК219+30), Н10% = 430,87 м (ПК218+26–
ПК219+12). 

По характеру подтопления подземными водами, согласно приложению И 
СП 11-105-97 часть II, территорию можно разделить на участки: 

1. I-Подтопленные 
I-А-1 (постоянно подтопленные в естественных условиях): 
– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ участки ПК90+15–ПК92+25, 

ПК100+83–ПК102+55, ПК218+03–ПК219+58, ПК278+17–ПК281+15; 
– северная часть проектируемой площадки ВЗиС (789км МН). 
2. II-Потенциально подтопляемые 
II-A1 (потенциально подтопляемые в результате длительных климатических 

изменений): 
– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ участки ПК0–ПК1+35, ПК44+77–

ПК47+08, ПК52+92–ПК59, ПК85+19–ПК90+15, ПК92+25–ПК92+59, ПК100+26–
ПК100+83, ПК102+55–ПК104+47, ПК275+90–ПК278+17, ПК281+15–ПК282+45; 

– проектируемая мачтовая трансформаторная подстанции (796км МН); 
– проектируемая кабельная линия 0,4кВ (796км МН); 
– южная часть проектируемой площадки ВЗиС (789км МН). 
3. III-Неподтопляемые 
III-А-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем):  
– по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ участки ПК1+35–ПК44+77, ПК47+08–

ПК52+92, ПК59–ПК85+19, ПК92+59–ПК100+26, ПК104+47–ПК218+03, 
ПК219+58–ПК275+90, ПК282+45–ПК323+45,83 (к.тр.); 

– проектируемая КТП 25/10/0,4кВ (809км МН); 
– проектируемая мачтовая трансформаторная подстанции (789км МН); 
– проектируемая УКЗВ (789км МН); 
– проектируемая кабельная линия 0,4кВ (789км МН); 
– проектируемая кабельная линия 0,4кВ (809км МН); 
– проектируемая площадка ВЗиС (818км МН). 
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При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомен-
дуется провести мероприятия по организации поверхностного стока и созданию 
системы водоотведения. 

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по площад-
ной пораженности территории подтоплением – умеренно опасная. 

На подтопленной территории следует предусматривать комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости 
от требований строительства, функционального использования и особенностей 
эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воз-
действий подтопления. Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по за-
щите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, соору-
жений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в 
целом (п. 10 СП 116.13330.2012). 

Пуче ние  
Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно п. 5.5.3 

СП 22.13330.2016, и составляет от поверхности земли: 
– для торфа – 0,8 м; 
– суглинков – 1,9 м; 
– супесей, песков мелких и песков пылеватых – 2,3 м; 
– песков средней крупности – 2,4 м. 
По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промер-

зания на участке изысканий согласно лабораторным определениям по ГОСТ 
28622-2012 и таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, расчетным данным, пп. 6.8.3, 6.8.4, 
6.8.8 СП 22.13330.2016: 

– торф (ИГЭ 1) – сильнопучинистый; 
– песок мелкий (ИГЭ 1а, ИГЭ 1б, ИГЭ 1в) – слабопучинистый; 
– песок средней крупности (ИГЭ 2а, ИГЭ 2б, ИГЭ 2в)– непучинистый; 
– песок пылеватый (ИГЭ 3б, ИГЭ 3в) – слабопучинистый; 
– суглинки (ИГЭ 4а, ИГЭ 4б, ИГЭ 4в) – сильнопучинистые; 
– супесь пластичная (ИГЭ 7) – среднепучинистая. 
Таким образом, непучинистыми являются следующие участки прохождения 

трассы: ПК0 – ПК0+50, ПК7+75 – ПК8+78, ПК20+90 – ПК29+5, ПК40+24 – 
ПК55+7, ПК65+55 – ПК68+58, ПК75+39 – ПК90+84, ПК91+90 – ПК105+7, 
ПК106+75 – ПК108, ПК112 – ПК130+14, ПК182+72 – ПК184+31, ПК187+46 – 
ПК197+4, ПК208+95 – ПК212+22, ПК219+49 – ПК225+36, ПК267+90 – ПК270+55. 

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по потенци-
альной площадной пораженности территории пучением – весьма опасная. 

Мероприятиями, направленными на нейтрализацию и недопущение процес-
сов пучения, являются выполнение землеройных работ в теплое время года с це-
лью исключения замачивания и дальнейшего промораживания грунтов естествен-
ного основания. Для нейтрализации и недопущения процессов пучения рекомен-
дуется, проводить подготовку грунтов естественного основания фундаментов путем 
отсыпки песчано-гравийной смеси с послойным уплотнением мощностью не менее 
0,5 м. Также в проектных решениях обустройства территории должна быть преду-
смотрена система дренажа, исключающая образование верховодки в песчаной от-
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сыпке и минимизирующая процесс заболачивания территории и образования за-
стойных водоемов. 

Карст  
Согласно карте развития карста на территории Российской Федерации 

2006 г. (Российская академия наук Министерства природных ресурсов РФ 
агентство по недропользованию) участок изысканий относится к территории пол-
ного отсутствия проявлений карстовых процессов. 

В пределах исследуемого участка водорастворимые породы, такие как из-
вестняки, доломиты, мергели, мел, гипс, ангидрит и др. при бурении скважин глу-
биной до 15,0 м не вскрыты, в процессе бурения "провала" инструмента, свиде-
тельствующего о наличии пустот и каверн, не отмечено, при рекогносцировочном 
обследовании территории проявления поверхностных карстовых воронок не об-
наружено. Согласно СП 11-105-97, часть II, исследуемая территория по интенсив-
ности провалообразования относится к VI категории устойчивости территории 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразова-
ние исключается). 

Северная часть исследуемого участка ВЛ-10 кВ расположена в зоне разви-
тия карста. Проведённый опрос населения, опыт строительства и эксплуатации 
сооружений в этом регионе не подтверждает наличие карстопроявлений в иссле-
дуемом районе. По результатам рекогносцировочного обследования в коридоре 
проектируемых сооружений внешних проявлений карста в виде понижений, про-
валов, воронок, и т. д не обнаружено. 

Сейсм ич нос ть  
Согласно СП 14.13330.2018 и карте общего сейсмического районирования 

(ОСР-2015) территории РФ сейсмическая активность исследуемой территории со-
ставляет 8 балов (карта В) по шкале MSK-64.  

В период настоящих изысканий были выполнены работы по сейсмическому 
микрорайонированию. В период с 21 сентября по 16 октября 2021 г. были выпол-
нены наблюдения в 113 пунктах. В каждом пункте получены записи длительно-
стью минимум 2 часов, что в условиях уровня шумов на исследуемой территории 
обеспечивало достаточную выборку данных с «тихими» интервалами времени, не-
обходимую для расчетов методом регистрации микросейсм. В 28 пунктах реги-
страция велась значительно дольше (более 12 часов) в ожидании «тихих» интерва-
лов времени, а также импульсных событий (землетрясений, взрывов), что обеспе-
чивало выборку данных для обработки методом регистрации землетрясений. 

Согласно оценкам, на момент изысканий сейсмическая интенсивность на 
дневной поверхности меняется от 7,6 до 8,4 балла. Максимальные величины со-
трясений (при интенсивности 8,4 балла) составят: ускорение (А) – 402,72 см/с2, 
скорость смещения (V) – 52,24 см/с, смещение (D) – 28,31 см. Установлено, что в 
пределах площадки строительства на глубинах до 30 м грунты по сейсмическим 
свойствам могут быть отнесены ко II и III категории по классификации, представ-
ленной в СП 14.13330.2018. 

По сейсмическим свойствам грунты на исследуемой территории согласно 
табл. 4.1 СП 14.13330.2018 относятся ко II категории – песок мелкий маловлаж-
ный (ИГЭ 1а), песок средней крупности маловлажный (ИГЭ 2а) и влажный 
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(ИГЭ 2б), суглинок полутвердый (ИГЭ 4а), глина полутвердая (ИГЭ 5а), галечни-
ковый грунт (ИГЭ 6), супесь пластичная (ИГЭ 7), алевролит (ИГЭ 8); к III катего-
рии – песок мелкий влажный (ИГЭ 1б) и водонасыщенный (ИГЭ 1в), песок сред-
ней крупности водонасыщенный (ИГЭ 2в), песок пылеватый влажный (ИГЭ 3б) и 
водонасыщенный (ИГЭ 3в), суглинок тугопластичный (ИГЭ 4б) и полутвердый 
(ИГЭ 4в). 

Обобщение результатов, полученных по данным различных методов, поз-
воляет установить максимальную интенсивность возможных землетрясений на 
объекте в 8,4 балла. 

Другие опасные для строительства проектируемых объектов физико-
геологические процессы (таблица 5.1 СП 115.13330.2016) не выявлены. 

По совокупности факторов, в соответствии с СП 47.13330.2016 территория 
работ относится к II категории сложности.  

В ходе строительства и эксплуатации проектируемых объектов возможны 
следующие виды техногенного воздействия: уплотнение грунтов, планировка, во-
доотвод на отдельных участках строительства. Факторами, осложняющими стро-
ительство и эксплуатацию сооружений, являются наличие эрозионных процессов, 
процессов подтопления и сезонное морозное пучение грунтов. 

При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомен-
дуется провести следующие мероприятия: организация поверхностного стока, со-
здание надежной системы водоотведения, общее водопонижение и т. д. 

Противопучинные мероприятия при строительстве должны быть направле-
ны на снижение касательных сил пучения и разработку конструктивных особен-
ностей сооружений, позволяющих удерживать их от выпучивания. 

Согласно письму ФГБУ «Иркутское УГМС» №5094/36 от 21.11.2021 на 
территории проектирования за период с 1990 г. по 2019 г. по данным метеостан-
ции Ангарск были зафиксированы следующие опасные гидрометеорологиче-
ские процессы и явления: 

очень сильный дождь (количество жидких осадков не менее 50,0 мм за пе-
риод времени не более 12 часов) встречается довольно часто – 9 раз; 

сильный ливень (количество жидких осадков не менее 30,0 мм за период 
времени не более 1часа), наблюдался 1 раз; 

очень сильный ветер (скорость ветра не менее 20 м/с или максимальная 
скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с), наблюдался 3 раза 

продолжительный сильный дождь (количество осадков не менее 100,0 мм за 
период времени более 12 часов, но менее 48 часов, или не менее 120,0 мм за пери-
од 48 часов и более) наблюдался 2 раза. 

К опасным гидрологическим явлениям на исследуемой территории относят-
ся дождевые паводки, характеризующиеся наибольшей водностью, высокими и 
длительными подъемами уровней воды (со скоростью подъема более 1 м/сут). 

Такие опасные процессы как: цунами, снежные лавины, селевые потоки в 
изыскиваемом районе отсутствуют. 
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3 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании линейного объекта 

В геологическом строении района работ в пределах глубины изысканий (до 
15,0 м) принимают участие четвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQ), 
перекрытые на отдельных участках биогенными отложениями, и подстилаемые 
ранне-среднеюрскими отложениями. 

Сводный геолого-литологический разрез исследуемой территории, в преде-
лах глубины изысканий следующий (сверху вниз): 

Четвертичная  систем а Q  
Современные отложе ния  

Почвенно-растительный слой, на отдельных участках с остатками корней 
растений и деревьев, (pQIV), встречен практически повсеместно, мощность 0,1–
0,3 м. 

Торф (ИГЭ 1) темно-коричневый мохово-травяной среднеразложившийся 
влажный, с глубины 0,6–0,9 м водонасыщенный. Имеет ограниченное распро-
странение на участке (ПК218+57–ПК219), вскрытая мощность слоя 1,6–2,2 м. 

Озерно -аллювиальные отложения ( laQ )  
Озерно-аллювиальные отложения на участке изысканий имеют широкое 

распространение, представлены песками различной крупности и пылевато-
глинистыми грунтами. 

Песок мелкий маловлажный (ИГЭ 1а). Песок мелкий коричневый, светло-
коричневый, зеленовато-коричневый, средней плотности, плотный, маловлажный, 
с единичными включениями гравия и гальки (диаметром до 1–4см) кварцево-
кремнистого состава полуокатанных. Песок мелкий маловлажный встречен на 
участках ПК4+06–ПК8+25, ПК8+57–ПК21, ПК26+73–ПК43+20, ПК54+55–
ПК61+44, ПК163+26–ПК166+14. Песок мелкий маловлажный залегает с поверх-
ности (под почвенно-растительным слоем) и на глубине 4,3–4,5 м, мощность слоя 
1,3–6,3 м. 

Песок мелкий влажный (ИГЭ 1б). Песок мелкий коричневый, желтовато-
коричневый, зеленовато-коричневый, серовато-коричневый средней плотности, 
реже плотный, влажный, на отдельных участках с редкими прослоями супеси се-
ровато-коричневой, мощностью до 3–5см, с единичными включениями гравия и 
гальки (диаметром до 1–4см) кварцево-кремнистого состава полуокатанных. Пе-
сок мелкий влажный имеет широкое распространение, встречен на участках ПК0–
ПК6+31, ПК9+60–ПК27+57, ПК38–ПК46+65, ПК68–ПК76+11, ПК104+46–
ПК153+61, ПК114+58–ПК116+38, ПК146+48–ПК167+70, ПК170+27–ПК183+06, 
ПК174+20–ПК175+77, ПК183+86–ПК217+59, ПК200+18–ПК201+90, ПК222+67–
ПК236+87, ПК240+10–ПК251+50, ПК262+12–ПК320+33, ПК293+31–ПК299+45, 
ПК300+08–ПК317+67. Песок мелкий влажный залегает с поверхности и на глу-
бине 1,9–12,4 м, вскрытая мощность слоя варьирует от 1,0 до 14,9 м. 

Песок мелкий водонасыщенный (ИГЭ 1в). Песок мелкий водонасыщенный 
водонасыщенный коричневый, светло-серый, серовато-коричневый, реже серый, 
темно-серый, плотный, средней плотности водонасыщенный, с единичными 
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включениями гравия и гальки (диаметром до 3–5 см) кварцево-кремнистого со-
става полуокатанных, с прослоями суглинка серовато-коричневого, мощностью от 
0,5 до 2–5 см, с прослоями супеси серовато-коричневой, мощностью до 4 см. 
Встречен на участках ПК0+09–ПК26+10, ПК26+62–ПК34+30, ПК90+72–ПК92, 
ПК217+59–ПК218+40, ПК217+85–ПК219+38. Песок мелкий водонасыщенный 
вскрыт на глубине 2,2–13,5 м, а также с поверхности на участке (ПК91+10–
ПК91+62) перехода через р. Мальтинка 1-я. Вскрытая мощность слоя 1,3–7,1 м. 

Песок средней крупности маловлажный (ИГЭ 2а). Песок средней крупно-
сти коричневый, светло-коричневый, желтовато-коричневый средней плотности 
маловлажный, с единичными включениями гравия и гальки (диаметром до 1–
4 см) кварцево-кремнистого состава полуокатанных, с прослоями суглинка серо-
вато-коричневого, мощностью 0,5–3 см. Встречен на участках ПК0–ПК1+20, 
ПК6+31–ПК9+58, ПК20+60–ПК29+77, ПК39+67–ПК55+67, ПК62+49–ПК70+63, 
ПК95–ПК100+83, ПК102+33–ПК104+37, ПК106+08–ПК108+80, ПК219+50–
ПК226. Песок средней крупности маловлажный вскрыт на глубине 0,1-2,1 м, 
мощность 0,8-5,7 м. 

Песок средней крупности влажный (ИГЭ 2б). Песок средней крупности 
коричневый, желтовато-коричневый, светло-коричневый, серовато-коричневый, 
средней плотности влажный с единичными включениями гравия и гальки (диа-
метром до 4 см) кварцево-кремнистого состава полуокатанных, с редкими про-
слоями суглинка светло-серого, коричневого, желтовато-коричневого, мягкопла-
стичного, мощностью 0,5–5,0 см, с редкими прослоями супеси бурой, светло-
серой, мощностью до 2 см.  

Песок средней крупности влажный вскрыт с поверхности под почвенно-
растительным слоем и на глубине 1,6–14,2 м, мощностью от 0,5 до 10,8 м. Встре-
чен: на участках ПК4+06–ПК11+03, ПК13+31–ПК14+69, ПК26+62–ПК43+75, 
ПК45+61–ПК47+70, ПК74–ПК90+77, ПК91+95–ПК101+44, ПК101+52–ПК107+15, 
ПК111+27–ПК130+56, ПК128+15–ПК139+66, ПК137+25–ПК140, ПК142+43–
ПК147+42, ПК145+41–ПК148+38, ПК181+80–ПК186+60, ПК187+46–ПК203+90, 
ПК195+04–ПК197+38, ПК207+11–ПК213+60, ПК215–ПК217+76, ПК252+63–
ПК253+85, ПК266+09–ПК271+63, ПК275+50–ПК276+60, ПК277+15–ПК282+75, 
ПК284+64–ПК287+77, ПК288–ПК294+53, ПК309–ПК313+21, ПК315+26–
ПК323+45,83(к.тр). 

Песок средней крупности водонасыщенный (ИГЭ 2в). Песок средней 
крупности коричневый, серовато-коричневый, серый, темно-серый, серовато-
зеленый, желтовато-коричневый, средней плотности водонасыщенный, с единич-
ными включениями гравия и гальки (диаметром до 3–4 см) кварцево-кремнистого 
состава полуокатанных, с редкими прослоями песка гравелистого, мощностью до 
15 см, с редкими прослоями суглинка желтовато-коричневого, коричневого, серо-
го, мощностью до 5 см.  

Песок средней крупности водонасыщенный встречен с поверхности и на 
глубине 1,2-14,1 м, вскрытая мощность 0,5–13,8 м. Встречен на  участках 
ПК4+06–ПК11+10, ПК4+16–ПК5+65, ПК13+34–ПК14+58, ПК23–ПК26, ПК25–
ПК27+50, ПК32–ПК46+04, ПК54+80–ПК60+43, ПК71+67–ПК106+79, ПК217+45–
ПК219+58. 



 

 
 

23 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
69

1-
ТК

Р-
И

1 

      

   

      

      

           

ТНВ-126-2021-ТКР 
Лист 

      
20 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Песок пылеватый влажный (ИГЭ 3б). Песок пылеватый коричневый, жел-
товато-коричневый, зеленовато-коричневый, средней плотности влажный, с еди-
ничными включениями гравия и гальки (диаметром до 3 см) кварцево-
кремнистого состава полуокатанных, с редкими прослоями суглинка коричневого, 
светло-серого, мощностью до 3 см, с редкими прослоями супеси серовато-
коричневой, бурой, коричневой, серой, светло-серой, мощностью до 1–3 см.  

Песок пылеватый влажный вскрыт с поверхности (под почвенно-
растительным слоем) и на глубине 1,5–12,5 м, мощностью от 0,5 до 11,0 м. Встре-
чен на участках ПК58+90–ПК67+70, ПК68+25–ПК73+50, ПК106+44–ПК107+98, 
ПК117+30–ПК121+59, ПК143+52–ПК149+30, ПК145+90–ПК147+10, ПК153–
ПК161+36, ПК164+50–ПК171+77, ПК185–ПК192+56, ПК196+26–ПК209+86, 
ПК211–ПК216+19, ПК211+75–ПК218+62, ПК225+36–ПК236+49, ПК237+24–
ПК253+53, ПК249+16–ПК263+82, ПК275+35–ПК277, ПК276+14–ПК304+43, 
ПК295–ПК298+57, ПК299+60–ПК304+83, ПК315+35–ПК323+45,83(к.тр.). 

Песок пылеватый водонасыщенный (ИГЭ 3в). Песок пылеватый коричне-
вый, желтовато-коричневый, темно-коричневый, реже зеленовато-коричневый, 
светло-серый, серовато-коричневый, серый, плотный водонасыщенный, с редки-
ми прослоями супеси серой, светло-серой, серовато-коричневой, мощностью 0,5–
3 см, с прослоями суглинка желтовато-коричневого, светло-серого, коричневого, 
серого, мощностью 0,5–10 см.  

Песок пылеватый водонасыщенный встречен на участках ПК0–ПК1+20, 
ПК4+20–ПК10+11, ПК63+75–ПК66+36, ПК69+13–ПК73+50, ПК158+55–
ПК172+58, ПК217+45–ПК219+50, ПК255+27–ПК265+08 на глубине 1,1–12,4 м и с 
поверхности на участке перехода через р. Тельминка (ПК218+18 – ПК219+30), 
мощностью от 0,2 до 7,1 м. 

Суглинок полутвердый (ИГЭ4а). Суглинок легкий песчанистый, реже тя-
желый пылеватый, тяжелый песчанистый, легкий пылеватый от светло-
коричневого до буровато-коричневого, реже темно-серый, серовато-зеленый по-
лутвердый, с единичными включениями гравия и гальки (диаметр до 5 см) квар-
цево-кремнистого состава полуокатанных, местами с частыми прослоями песка 
мелкого маловлажного, влажного и водонасыщенного, мощностью от 0,1 до 5 см, 
с прослоями песка средней крупности влажного и водонасыщенного, мощностью 
от 0,5 до 10 см и супеси, мощностью до 5 см 

Вскрытая мощность слоя 0,4–14,1 м, встречен на глубине 0,9–14,5 м на 
участках ПК0–ПК1+10, ПК25–ПК27, ПК44+47–ПК59+58, ПК55+92–ПК70+26, 
ПК71+41–ПК76+43, ПК103+12–ПК106+75, ПК176+17–ПК179, ПК219+50–ПК235, 
ПК240+59–ПК248+60. 

Суглинок тугопластичный (ИГЭ4б). Суглинок легкий пылеватый, реже 
тяжелый пылеватый, легкий песчанистый, тяжелый песчанистый светло-серый, 
темно-серый, серый, серовато-зеленый, коричневый, серовато-коричневый, жел-
товато-серый, зеленовато-коричневый тугопластичный, с единичными включени-
ями гравия и гальки (диаметр до 5 см) кварцево-кремнистого состава полуокатан-
ных, местами с прослоями:  песка мелкого, средней крупности влажного и водо-
насыщенного, мощностью от 0,2 до 5 см, глины, мощностью до 10–15 см и супе-
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си, мощностью от 0,5–5 см, в скважинах СКВ/3А/Б4908, СКВ/3/Б4908 с пятнами 
ожелезнения.  

Встречен на глубине 1,1-14,1 м по проектируемой вдольтрассовой ВЛ 10 кВ 
на участках ПК0–ПК5+14, ПК24+57–ПК27+60, ПК28+70–ПК35+45, ПК52–
ПК54+27, ПК161+81–ПК165+80, ПК182+67–ПК184+64, ПК209+37–ПК210+82, 
ПК231+40–ПК242+79, ПК243+49–ПК255, ПК245–ПК252+16, ПК264+35–
ПК274+80, ПК280+40–ПК288+65. Вскрытая мощность суглинка тугопластичного 
0,5–6,1 м. 

Суглинок мягкопластичный (ИГЭ 4в). Суглинок легкий пылеватый, реже 
тяжелый пылеватый, легкий песчанистый светло-коричневый, серый, коричне-
вый, светло-серый, буровато-коричневый, зеленовато-коричневый, темно-
коричневый, серовато-коричневый мягкопластичный, с единичными включения-
ми гравия и гальки (диаметр до 5 см) кварцево-кремнистого состава полуокатан-
ных, местами с прослоями песка мелкого влажного и водонасыщенного, мощно-
стью 0,1–4 см, песка пылеватого влажного, мощностью 0,1–2 см и супеси, мощно-
стью 0,1–8 см. 

Суглинок мягкопластичный встречен на участках ПК12+35–ПК15+21, 
ПК189+26–ПК190+56, ПК219+21–ПК219+52, ПК235+75–ПК242+39, ПК243+29–
ПК265+86, ПК276+10–ПК282+53, ПК283+20–ПК298, ПК296+80–ПК319, ПК–ПК, 
ПК321+74–ПК323+45,83(к.тр.) с поверхности и на глубине 0,9–12,3 м, мощность 
слоя изменяется от 0,2 до 4,6 м. 

Глина полутвердая (ИГЭ 5а). Глина легкая пылеватая темно-серая, серова-
то-желтая, красновато-коричневая, желтовато-коричневая, коричневая, бурая, по-
лутвердая, с единичными включениями гравия и гальки (диаметром до 5 см) 
кварцево-кремнистого состава полуокатанных, с редкими прослоями песка мелко-
го водонасыщенного, влажного, мощностью до 4 см, с прослоями супеси мощно-
стью 1–3 см, в скважинах СКВ/3А/Б4908 с пятнами ожелезнения. Глина по-
лутвердая встречен на глубине 3,5–13,3 м на участках ПК0–ПК4+69, ПК56+91–
ПК66+66, ПК150–ПК164+29, ПК172+07–ПК180, ПК235+56–ПК238. Вскрытая 
мощность слоя 1,3–6,3 м. 

Галечниковый грунт (ИГЭ 6) с супесчаным светло-серым, коричневым, 
желтовато-серым пластичным заполнителем до 26–50 %, с редкими прослоями 
песка гравелистого и супеси гравелистой пластичной, мощностью до 10–15 см, с 
редкими прослоями гравийного грунта с песчаным заполнителем до 46%. Гравий 
и галька (диаметром до 0,5–5 см) кварцево-кремнистого состава, хорошо окатан-
ные. Вскрыт на глубине 3,2–13,2 м, мощность 0,5–11,8 м. Встречен на участках 
ПК0–ПК1+76, ПК20–ПК27+50, ПК101+24–ПК101+67, ПК170+96–ПК188+59. 

Супесь пластичная (ИГЭ 7). Супесь песчанистая, реже пылеватая, желто-
вато-коричневая, светло-серая, светло-коричневая, зеленовато-серая, коричневая, 
темно-серая, серовато-коричневая, пластичная, с единичными включениями гра-
вия и гальки (диаметром до 5 см) кварцево-кремнистого состава полуокатанных, с 
редкими прослоями песка мелкого, пылеватого, коричневого влажного, мощно-
стью до 4 см, с прослоями суглинка коричневого, темно-серого, мощностью до 
0,5–8 см.  
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Встречен с поверхности и на глубине 2,4–12,3 м на участках ПК63+75–
ПК66+36, ПК110–ПК115, ПК146+56–ПК155, ПК219+08–ПК219+39, ПК231+87–
ПК248+60, ПК264+46–ПК275+80, ПК268+48–ПК269+65, ПК276+06–ПК283, 
ПК292+64–ПК302+35, ПК303+73–ПК313. Вскрытая мощность слоя 0,5–7,7 м. 

Юрская система  J  
Ранне -сред не юрские отложения (J 1 - 2 ) .  

Алевролит (ИГЭ 8) серый очень низкой прочности средневыветрелый, 
сильновыветрелый, размягчаемый, средней плотности, плотный, среднепористый, 
сильнопористый, трещиноватый, трещины субгоризонтальные, по трещинам об-
воднен, с прослоями песчаника серого мелкозернистого, мощностью 1–5см. 
Встречен на глубине 5,0–9,8 м на участке ПК217+81–ПК219+66. Вскрытая мощ-
ность 5,2-10,0 м. 

В пределах исследуемого участка водорастворимые породы, такие как из-
вестняки, доломиты, мергели, мел, гипс, ангидрит и др. при бурении скважин глу-
биной до 15,0 м не вскрыты, в процессе бурения "провала" инструмента, свиде-
тельствующего о наличии пустот и каверн, не отмечено, при рекогносцировочном 
обследовании территории проявления поверхностных карстовых воронок не об-
наружено. 

Условия залегания грунтов, их распространение и мощности отражены в 
приложении И, на продольном и укрупненных профилях (чертежи ТНВ-126-2021-
ИГИ2.2-Г4–Г.12). 

Согласно полевому описанию грунтов, лабораторным данным, в соответ-
ствии ГОСТ 20522-2012 и классификацией по ГОСТ 25100-2020, выделены сле-
дующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

– ИГЭ 1 – Торф (bQIV); 
– ИГЭ 1а – Песок мелкий маловлажный (laQ); 
– ИГЭ 1б – Песок мелкий влажный (laQ); 
– ИГЭ 1в – Песок мелкий водонасыщенный (laQ); 
– ИГЭ 2а – Песок средней крупности маловлажный (laQ); 
– ИГЭ 2б – Песок средней крупности влажный (laQ); 
– ИГЭ 2в – Песок средней крупности водонасыщенный (laQ); 
– ИГЭ 3б – Песок пылеватый влажный (laQ); 
– ИГЭ 3в – Песок пылеватый водонасыщенный (laQ); 
– ИГЭ 4а – Суглинок полутвердый (laQ); 
– ИГЭ 4б – Суглинок тугопластичный (laQ); 
– ИГЭ 4в – Суглинок мягкопластичный (laQ); 
– ИГЭ 5а – Глина полутвердая (laQ); 
– ИГЭ 6 – Галечниковый грунт (laQ); 
– ИГЭ 7 – Супесь пластичная (laQ); 
– ИГЭ 8 – Алевролит (J1-2). 
Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно п. 5.5.3 

СП 22.13330.2016, и составляет от поверхности земли: 
– для торфа – 0,8 м; 
– суглинков – 1,9 м; 
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– супесей, песков мелких и песков пылеватых – 2,3 м; 
– песков средней крупности – 2,4 м. 
По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промер-

зания на участке изысканий согласно лабораторным определениям по ГОСТ 
28622-2012 и таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, расчетным данным, пп. 6.8.3, 6.8.4, 
6.8.8 СП 22.13330.2016: 

– торф (ИГЭ 1) – сильнопучинистый; 
– песок мелкий (ИГЭ 1а, ИГЭ 1б, ИГЭ 1в) – слабопучинистый; 
– песок средней крупности (ИГЭ 2а, ИГЭ 2б, ИГЭ 2в)– непучинистый; 
– песок пылеватый (ИГЭ 3б, ИГЭ 3в) – слабопучинистый; 
– суглинки (ИГЭ 4а, ИГЭ 4б, ИГЭ 4в) – сильнопучинистые; 
– супесь пластичная (ИГЭ 7) – среднепучинистая. 
Таким образом, непучинистыми являются следующие участки прохождения 

трассы: ПК0 – ПК0+50, ПК7+75 – ПК8+78, ПК20+90 – ПК29+5, ПК40+24 – 
ПК55+7, ПК65+55 – ПК68+58, ПК75+39 – ПК90+84, ПК91+90 – ПК105+7, 
ПК106+75 – ПК108, ПК112 – ПК130+14, ПК182+72 – ПК184+31, ПК187+46 – 
ПК197+4, ПК208+95 – ПК212+22, ПК219+49 – ПК225+36, ПК267+90 – ПК270+55. 

Согласно химическим анализам водной вытяжки грунтов, таблицам П11.1, 
П11.3 РД 34.20.508-80 коррозионная агрессивность грунтов: 

– ИГЭ 1а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 1б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 1в по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 2а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 2б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 2в по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая и 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 3б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 4а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя, реже 
высокая; к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 4б по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая, реже средняя; 

– ИГЭ 4в по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 5а по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, реже 
средняя; к алюминиевой оболочке кабеля – средняя; 

– ИГЭ 6 по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя; к алю-
миниевой оболочке кабеля – высокая; 

– ИГЭ 7 по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая; к алю-
миниевой оболочке кабеля – высокая. 
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Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработ-
ки, согласно приложению 1.1 ГЭСН 81-02-01-2020, следующее: 

Почвенно-растительный слой 9а, 9б 
Торф 37а 
Песок без примесей 29а 
Песок с примесью гальки и гравия до 10% 29б 
Песок с примесью гальки и гравия более 10% 29в 
Галечниковый грунт 6а 
Суглинок мягкопластичный 35а, 35б 
Суглинок тугопластичный 35б, 35в 
Суглинок полутвердый 35в 
Глина полутвердая 4б 
Супесь пластичная 36а, 36б 
Алевролит 1а 
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4 Сведения об уровне грунтовых вод,  
их химическом составе, агрессивности  
по отношению к материалам изделий и  
конструкций подземной части линейного объекта 

В период изысканий (сентябрь 2021 г – ноябрь 2021 г.) подземные воды 
встречены по проектируемой трассе ВЛ 10 кВ на участках ПК0–ПК106+80, 
ПК158+55–ПК172+58, ПК217+45–ПК219+58, ПК235+75–ПК242+39, ПК243+51–
ПК265+85, ПК276+14–ПК282+45 с поверхности и на глубине 0,2–12,2 м, воды 
безнапорные, установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, на от-
метках 422,04–488,32 м (система высот Балтийская); 

Водовмещающими грунтами являются торф, пески пылеватые, мелкие и 
средней крупности, прослои песка в суглинках полутвердых, суглинки мягкопла-
стичные. 

Тип режима подземных вод на исследуемой территории – приречный и 
междуречный. Способ питания, преимущественно, инфильтрационный, за счет 
инфильтрации атмосферных осадков при их выпадении и таянии снега, в период 
паводка местных ручьев и рек, инфильтрационного притока с выше расположен-
ных территорий, а так же из нижележащих водоносных горизонтов и за счет гид-
равлической связи в весенне-осенний период с водами местных ручьев, рек и 
озер, в связи с чем уровень подвержен сезонным и годовым колебаниям. 

Уровень подземных вод колеблется в зависимости от времени года и коли-
чества выпадаемых осадков. В периоды строительства и эксплуатации проектиру-
емых сооружений, в результате планировки территории и нарушении естествен-
ного стока, а также в периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных до-
ждей возможен подъем уровня подземных вод на 1,0–2,0 м от замеренных уров-
ней, местами до поверхности земли. 

Подземные воды района работ гидравлически связаны с поверхностными 
водами, разгрузка грунтовых вод происходит в понижения, в долины и непосред-
ственно в русло рек Мальтинка 1-я, Мальтинка 2-я и Тельминка. 

Согласно гидрологическим расчетным данным наивысшие расчетные уров-
ни воды (система высот Балтийская) в реках:  

– р. Мальтинка 1-я составляют: Н1% = 457,21 м (ПК91+09–ПК91+74), 
Н2% = 457,16 м (ПК91+10–ПК91+62), Н10% = 457,01 м (ПК91+16–ПК91+51); 

– р. Мальтинка 2-я составляют: Н1% = 455,41 м (ПК101+28–ПК101+85), 
Н2% = 455,32 м (ПК101+30 – ПК101+82), Н10% = 455,21 м (ПК101+30–
ПК101+77); 

– р. Тельминка составляют: Н1% = 431,26м (ПК218+16–ПК219+32), 
Н2% = 431,16 м (ПК218+18 – ПК219+30), Н10% = 430,87 м (ПК218+26–
ПК219+12). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, пресные, с минерализацией 189-351 мг/л. 
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Согласно таблицам В.3, В.4 СП 28.13330.2017 подземные воды обладают 
слабой углекислотной агрессивностью по отношению к бетону нормальной прони-
цаемости (марки W4). 

Согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017 подземные воды обладают слабой 
агрессивностью к металлическим конструкциям. 

Согласно таблицам П11.2, П11.4 РД 34.20.508-80 коррозионная агрессив-
ность подземных вод к свинцовой оболочке кабеля – средняя, реже высокая; к 
алюминиевой оболочке кабеля – высокая и низкая, редко средняя. 
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5 Сведения о категории и классе линейного объекта 

Согласно технического задания проектом предусмотрено строительство: 
– ВЛ-10 кВ 789–818, км; 
– КТП 25/10/0,4 кВ на 809 км; 
– УКЗВ 789 км (новое взамен старого); 
– МТПЖ 789 км, 796 км; \ 
– АПС1 809 км, АПС2 818 км; 
– проектируемые кабельные линии 10 кВ; 
–  площадки ВЗиС. 
Проектом принята ВЛ 10кВ от ПС35/10кВ "Молодежная" до ПКУ ПК818,4 

(см. лист ТНВ-126-2021-ТКР-2) L=31,989км провод типа АС-70. 
Проектом запроектирована ВЛ 10кВ от ПС35/10кВ "Молодежная" до ПКУ 

ПК818,4. На опорах №№56/1, 209/1 установлены две мачтовые подстанции МТП, 
мощностью по 10 кВА; на опорах №№ 434, 652 – два реклоузера АПС; на опорах 
№№1, 13, 56,57, 207, 209, 434, 435, 437,438, 651А, 653, 654, 657 - разъединители;  
на опорe №1 - кабельные муфты; на опоре №437 - ответвление к КТП мощностью 
25 кВА. 

В проекте предусмотрены кабельные вставки: прокладка рабочих и резерв-
ных кабелей 10кВ с концевыми кабельными муфтами "РАЙХЕМ". 

Для защиты существующего кабеля связи от вредного влияния проектируе-
мой ВЛ 10 кВ в проекте принята защита кабеля (см. таблицу 1 лист ТНВ-126-
2021-ТКР-2.2 и лист ТНВ-126-2021-ТКР-9). 

Проектируемая воздушная линия 10 кВ относится к классу по напряжению 
10 кВ согласно ГОСТ 1516.3-96. 

Категория надежности электроснабжения электроприемников согласно 
ПУЭ изд. 7 – третья. 

При проектировании ВЛ 10 кВ в одноцепном исполнении были выбраны 
железобетонные опоры по типовым сериям 3.407.1-143 выпуск 2 и выпуск 5: про-
межуточные – П10-4, угловые промежуточные – УП10-2, анкерные – А10-2, угло-
вые анкерные – УА10-2, ответвительная анкерная - ОА10-2, переходные проме-
жуточные – ПП10-4, ПП10-5, подсечные опоры – ПС10-1, переходная угловая 
промежуточная – ПУП10-1, переходная анкерная – ПА10-5, переходная угловая 
анкерная – ПУА10-1. Стойки опор приняты железобетонные марки СВ110-5, 
СНВ-7-13 и СВ164-12 по ТУ 5863-007-00113557-94. Провод АС-70/11. 

Для выполнения перехода через р.Тельминка опоры №440 и №441 приняты 
стальные унифицированные анкерно-угловые по типовому проекту 3.407.2-170. 
Специальный провод АС-95/141, диаметр провода АС-95/141 составляет 
d=19,8мм. 

Данные унифицированные опоры соответствуют климатическим условиям 
и выдерживает ветровую и гололедную нагрузку в данном районе. 

Проектом предусмотрены информационные знаки на опорах ВЛ 10 кВ.  
Для промежуточных опор принято крепление провода на штыревых стек-

лянных линейных изоляторах ШС-20. Подвесные - ЛК-70/20-Г-2. 



 

 
 

31 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
69

1-
ТК

Р-
И

1 

      

   

      

      

           

ТНВ-126-2021-ТКР 
Лист 

      
28 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Род тока ВЛ 10 кВ – переменный трехфазный, режим работы нейтрали – 
сеть с изолированной нейтралью, по виду экономической деятельности по ОК: 
013-2014: 220.42.22.12.111 - линии электропередачи местные воздушные. 

Блокировка защитных заземлений должна предотвращать включение зазем-
ляющих ножей на ошиновку, находящуюся под напряжением; включение разъ-
единителей, находящихся под напряжением, на заземленные участки ошиновки. 
Для этого используют двойное запирающее устройство. 

В проекте приняты антиприсадные устройства, установку выполнить на 
промежуточных опорах по 3 шт., на анкерных по 2 шт. 

В местах обвязки и отпаек АПС, КТП, МТП, применён провод СИП-70. 
Работы  вблизи и в охранной зоне кабеля связи АО "Связьтранснефть" про-

водить в соответствии с техническими условиями № 06-29/11 от 14.04.2020. 
В местах  пересечения проектируемой ВЛ 10кВ и существующих кабелей 

связи проектом предусмотрена установка опознавательных бетонных столбиков. 
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6 Сведения о проектной мощности (пропускной  
способности, грузообороте, интенсивности  
движения и др.) линейного объекта 

Проектной документацией предусматривается строительство одноцепной 
ВЛ "Вдольтрассовая ВЛ-10кВ 789-818,4 КМ ЛЧ МН". Максимальная пропускная 
способность по току ВЛ 10 кВ – 265 А. 

В соответствии с материалами инженерных изысканий: 
– район по гололеду – III (20 мм); 
– район по ветру – III (500 Па) 
К подвеске на ВЛ принят провод типа АС сеч. 70 мм2, для обвязки АПС - 

СИП-3 сеч. 70 мм2, к прокладке кабель ПвБВнг(А)-ХЛ1-10 сеч. 95 мм2. Макси-
мальная пропускная способность по току КЛ 10 кВ – 336 А. 

Проектная мощность всех КТП 70 кВА. 
Проектная мощности ВЛ-10 кВ 70 кВА. 
На отпайках ВЛ 10 кВ на КТП и МТП принят провод типа СИП-3 сеч. 70 

мм2. Максимальная пропускная способность по току отпайки ВЛ 10 кВ – 310 А. 
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7 Показатели и характеристики технологического 
оборудования и устройств линейного объекта (в том числе 
надёжность, устойчивость, экономичность, возможность 
автоматического регулирования, минимальность  
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, 
использование новейших технологий) 

При проектировании ВЛ 10 кВ в одноцепном исполнении были выбраны 
железобетонные опоры по типовым сериям 3.407.1-143 выпуск 2 и выпуск 5: про-
межуточные – П10-4, угловые промежуточные – УП10-2, анкерные – А10-2, угло-
вые анкерные – УА10-2, ответвительная анкерная - ОА10-2, переходные проме-
жуточные – ПП10-4, ПП10-5, подсечные опоры – ПС10-1, переходная угловая 
промежуточная – ПУП10-1, переходная анкерная – ПА10-5, переходная угловая 
анкерная – ПУА10-1. Стойки опор приняты железобетонные марки СВ110-5, 
СНВ-7-13 и СВ164-12 по ТУ 5863-007-00113557-94. Провод АС-70/11. 

Для выполнения перехода через р.Тельминка опоры №440 и №441 приняты 
стальные унифицированные анкерно-угловые по типовому проекту 3.407.2-170. 
Специальный провод АС-95/141, диаметр провода АС-95/141 составляет 
d=19,8мм. 

Данные унифицированная опоры соответствуют климатическим условиям и 
выдерживает ветровую и гололедную нагрузку в данном районе. 

Согласно п.2.5.129 ПУЭ сопротивления заземляющих устройств опор 
должны быть для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным со-
противлением ρ до 100 Ом·м - не более 30 Ом, а в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не 
более 0,3 ρ Ом. 

В проекте приведен расчёт для одного горизонтального заземлителя для 
опор с навесным оборудованием. На рис.1 лист ТНВ-126-2021-ТКР-8 показано 
расположение горизонтальных заземлителей. Длину остальных горизонтальных 
заземлителей принять в соответствии с Таблицей длин горизонтальных заземли-
телей опор с навесным оборудованием. 

Контур заземления опор с навесным оборудованием выполняется лентой 
стальной оцинкованной 40х3. 

Для защиты ВЛ 10 кВ от перенапряжений в КТП приняты ОПН. 
Для защиты ВЛ 10 кВ от перенапряжений в линии на открытых участках 

приняты разрядники длинно-искровые типа РДИП. 
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8 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Применение провода марки типа АС сечение 70 мм2, провода марки типа СИП-3 
сечение 70 мм2 и кабеля ПвБВнг(А)-ХЛ1-10 сечение 95 мм2 достаточных по пропуск-
ной способности, позволяет исключить необоснованные потери мощности в ли-
нии. 

 



 

 
 

35 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
69

1-
ТК

Р-
И

1 

      

   

      

      

           

ТНВ-126-2021-ТКР 
Лист 

      
32 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

9 Обоснование количества и типов оборудования, 
в том числе грузоподъемного, транспортных средств 
и механизмов, используемых в процессе строительства 
линейного объекта 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, ме-
ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СП 
48.13330.2019, исходя из годовых объемов строительно-монтажных работ и годо-
вой производительности машин, механизмов и транспортных средств, и представ-
лен в Томе 5 ТНВ-126-2021-ПОС. 
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10 Сведения о численности и профессионально- 
квалификационном составе персонала  
с распределением по группам производственных  
процессов, число и оснащенность рабочих мест  

Проектируемая ВЛ 10 кВ относится к линейным объектам. Для ее осмотра и 
обслуживания не требуются оснащённые рабочие места, так как все работы будут 
производиться выездной бригадой. 
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11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда в процессе эксплуатации 
линейного объекта 

Охрана труда в строительстве и эксплуатации ВЛ 10 кВ обеспечиваются 
принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования» и с главой 2.5 
«Правил устройства электроустановок» (М., Главгосэнергонадзор России, 2002), 
федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», требования которых учитывают условия без-
опасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда проектом предусмотрено: 
– использование технически совершенного оборудования; 
– размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание; 

выполнение заземляющих устройств опор 10 кВ с нормируемой «Правилами 
устройства электроустановок» величиной сопротивления и конструкцией, соот-
ветствующей требованиям «Правил техники безопасности при электромонтажных 
и наладочных работах» (24 мая 1990 г.); 

– применение типовых конструкций опор линий электропередачи; 
– использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и 

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
– высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 
– выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 
Для обеспечения охраны труда необходимо также, чтобы строительные, 

монтажные и наладочные работы и эксплуатация электроустановок и линий ВЛ 
10 кВ производились в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования» (утв. 01.09.2001 Постановлением Госстроя России от 
23.07.2001 № 80, «Правил техники безопасности при электромонтажных и нала-
дочных работах», федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Строительство участков линий вблизи действующих, находящихся под 
напряжением электроустановок, должно выполняться в соответствии с «Правила-
ми по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил техники без-
опасности при электромонтажных и наладочных работах», с соблюдением норми-
руемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надле-
жащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения 
работ. 
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В тех случаях, когда требования «Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» и «Правил техники безопасности при производстве электро-
монтажных» в части расстояния от находящихся под напряжением элементов 
действующих электроустановок и ВЛ 35 кВ до работающих механизмов выпол-
нить нельзя, необходимо отключать и заземлять эти электроустановки. 
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12 Обоснование принятых в проектной документации 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, автоматических систем 
по предотвращению нарушения устойчивости и качества 
работы линейного объекта 

В данном проекте устройства автоматизированной системы управления 
технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению 
нарушений устойчивости согласно ТЗ на данный проектируемый объект не 
предусмотрены. 
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13 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, 
его оснащенность 

Своевременный ремонт и профилактика оборудования, осуществление тех-
нического обслуживания, планирование и проведение ремонтных работ и осу-
ществление их с минимальными затратами выполняется эксплуатирующей орга-
низацией по соответствующим нормативным документам. 

В качестве проездов для организации ремонта и технического обслужива-
ния использовать проезд, предназначенный для проезда строительной техники. 

Более точную информацию по обеспечению строительного проезда вдоль 
трассы смотри Том 5 ТНВ-126-2021-ПОС. 
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14 Обоснование технических решений по строительству 
в сложных инженерно-геологических условиях 

В пределах участка изысканий, по данным буровых работ, подтвержденных 
лабораторными испытаниями, встречены биогенные отложения (торфы), которые 
относятся к специфическим грунтам. На участке изысканий торф имеет ограни-
ченное распространение и не будет рассматриваться в качестве основания для 
свайного варианта фундамента. 

Среди опасных геологических процессов и явлений, осложняющих инже-
нерно-геологические условия, на территории исследуемых участков следует от-
метить подтопление, пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, заболачива-
ние, карст и склоновые процессы. 

Подтопление  
Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод вы-

ше некоторого критического положения, а также формирования верховодки или 
техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-
геологических условий территории строительства. Подтопление обусловлено пре-
вышением приходных статей водного баланса над расходными, под влиянием 
комплекса природных и техногенных факторов. 

Опоры, закрепления которых находятся в затапливаемой зоне, должны 
иметь каменную наброску высотой не ниже 0,5 м над уровнем верхних вод. 
Наброска должна иметь размеры по верху на 0,7 м более размера фундаментов 
опоры в каждую сторону с крутизной откоса не менее 1:1,5. Каменная наброска 
устраивается из камня крупностью не менее 150 мм. 

Для отвода поверхностных вод вокруг свай выполнить отмостку диаметром 
1,0 м из местного глинистого грунта. 

Пуче ние  
Существование слоя сезонного промерзания на данной территории прихо-

дится на период с ноября по март. Нормативная глубина сезонного промерзания 
согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 для торфа 0,8 м, для суглинков – 1,9 м, для су-
песи, пески мелкие и пылеватые – 2,3 м, пески средней крупности – 2,4 м от по-
верхности земли. 

По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промер-
зания на участке изысканий согласно лабораторным определениям по ГОСТ 
28622-2012 и таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, расчетным данным, пп. 6.8.3, 6.8.4, 
6.8.8 СП 22.13330.2016, п. 2.137 «Пособия…»: 

– торф (ИГЭ 1) – сильнопучинистый; 
– песок мелкий (ИГЭ 1а, ИГЭ 1б, ИГЭ 1в) – слабопучинистый; 
– песок средней крупности (ИГЭ 2а, ИГЭ 2б, ИГЭ 2в)– непучинистый; 
– песок пылеватый (ИГЭ 3б, ИГЭ 3в) – слабопучинистый; 
– суглинки полутвердые (ИГЭ 4а) – среднепучинистые; 
– суглинки туго-мягкопластичные (ИГЭ 4б, ИГЭ 4в) – сильнопучинистые; 
– супесь пластичная (ИГЭ 7) – среднепучинистая. 
Для предотвращения деформаций сооружений от действия сил морозного 

пучения предусмотрены следующие мероприятия: 
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– обеспечивается беспрепятственный сток поверхностных вод от сооруже-
ний; 

Забол ач ивание  
В пределах изучаемой территории развит процесс заболачивания, распро-

странены болота низинного типа. Причинами заболачивания являются: зона из-
быточного переувлажнения, крайне низкая испаряемость, близкое залегание под-
земных вод. 

По трассе проектируемой ВЛ 10 кВ процесс заболачивания встречен на 
участке ПК218+57–ПК219 (левобережная часть поймы р. Тельминка). 

При проектировании и строительстве на болотах рекомендуется проведение 
специальных мероприятий: устройство дренажа; уплотнение основания времен-
ной или постоянной нагрузкой с устройством дренажа; выторфовка линз или сло-
ев торфа с заменой его минеральным грунтом или полная прорезка слоя биоген-
ных грунтов сваями. 

Строительство на болотах и заболоченных участках рекомендуется произ-
водить преимущественно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного 
покрова. 

Карст  
Согласно карте развития карста на территории Российской Федерации 

2006 г. (Российская академия наук Министерства природных ресурсов РФ 
агентство по недропользованию) исследуемый участок изысканий относится к 
территории с присутствием проявлений карстовых процессов. 

По данным настоящих изысканий (до глубины 15,0 м), а также с учетом ар-
хивных (до глубины 20-30 м), в пределах исследуемого участка водорастворимые 
породы, такие как известняки, доломиты, мергели, мел, гипс, ангидрит и др. при 
бурении скважин не вскрыты, в процессе бурения "провала" инструмента, свиде-
тельствующего о наличии пустот и каверн, не отмечено, при рекогносцировочном 
обследовании территории проявления поверхностных карстовых воронок не об-
наружено. Проведённый опрос населения, опыт строительства и эксплуатации со-
оружений в этом регионе не подтверждает наличие карстопроявлений в исследу-
емом районе.  

Согласно СП 11-105-97, часть II, исследуемая территория по интенсивности 
провалообразования относится к VI категории устойчивости территории относи-
тельно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование ис-
ключается). 

Сейсм ич нос ть  
Согласно СП 14.13330.2018 и карте общего сейсмического районирования 

(ОСР-2015) территории РФ сейсмическая активность исследуемой территории со-
ставляет 8 баллов (карта В) по шкале MSK-64. Расчет свайных фундаментов вы-
полнен с учетом сейсмического воздействия. 

Скл оновые процес сы  
Территория прохождения трассы имеет незначительные уклоны к юго-

востоку, юго-западу и в целом характеризуется пологоволнистым рельефом. 
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По результатам рекогносцировочного обследования на момент изысканий 
(сентябрь–ноябрь 2021 г.) признаков склоновых процессов: нарушений в виде 
трещин отрыва, осыпания грунтов либо скольжения по склонам, навала грунтов в 
подножье склонов не обнаружено. Склоны задернованы, покрыты кустарником и 
смешанным лесом (ель, береза), являются устойчивыми. 
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15 Сведения о возможности обледенения проводов 
и перечень мероприятий по антиобледенению 

Район строительства относится к III району по гололёду, расчетная толщина 
стенки гололеда 20 мм. Сечение провода и тип опор выбраны по способности вы-
держивать гололёдную нагрузку. Мероприятия по антиобледенению согласно 
ПУЭ пункту 2.5.16 в связи с этим не предусматриваются. 

 



 

 
 

45 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
69

1-
ТК

Р-
И

1 

      

   

      

      

           

ТНВ-126-2021-ТКР 
Лист 

      
42 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

16 Описание типов и размеров стоек (промежуточные, 
угловые, переходные, оконечные), конструкции опор 
мачтовых переходов через водные преграды 

При проектировании ВЛ 10 кВ в одноцепном исполнении были выбраны 
железобетонные опоры по типовым сериям 3.407.1-143 выпуск 2 и выпуск 5: про-
межуточные – П10-4, угловые промежуточные – УП10-2, анкерные – А10-2, угло-
вые анкерные – УА10-2, ответвительная анкерная - ОА10-2, переходные проме-
жуточные – ПП10-4, ПП10-5, подсечные опоры – ПС10-1, переходная угловая 
промежуточная – ПУП10-1, переходная анкерная – ПА10-5, переходная угловая 
анкерная – ПУА10-1. Стойки опор приняты железобетонные марки СВ110-5, 
СНВ-7-13 и СВ164-12 по ТУ 5863-007-00113557-94. Провод АС-70/11. 

Для выполнения перехода через р.Тельминка опоры №440 и №441 приняты 
стальные унифицированные анкерно-угловые по типовому проекту 3.407.2-170.  

Длина пролётов – не более 68 м, габарит проводов до земли – 6 м, а в местах 
для проезда автотранспорта – 7 м. 
Таблица 16.1– Типы и количество опор. Трасса ВЛ 10кВ  

Наименование опор Тип опор Кол., шт. 
Промежуточная опора П10-4 581 
Угловая промежуточная оп. УП10-2 13 
Анкерная опора А10-2 31 
Угловая анкерная опора УА10-2 16 
Переходная промежуточная оп. ПП10-4 1 
Переходная промежуточная оп. ПП10-5 12 
Переходная угловая 
промежуточная опора ПУП10-1 1 

Подсечная опора ПС10-1 2 
Переходная анкерная опора ПА10-5 1 
Переходная угловая анкерная оп. ПУА10-1 2 
Ответвительная анкерная оп. ОА10-2 1 
Мет. анкерно-угловая опора 1У110-1+5 2 

Таблица 16.2 – Технико-экономическая характеристика 
проектируемого линейного объекта 

Наименование Количество Ед. измерения 

"Вдольтрассовая ВЛ-10КВ 789-818,4 КМ ЛЧ МН" 31,989 км 

Провод АС-70/11,0 105,564 км 

Провод АС-95/141,0 1,412 км 
Провод СИП-3 1х70 (для обвязки РЛНДЗ, АПС и 
отпайки на КТП 25кВА) 0,350 км 

Кабель ПвБВнг(А)-ХЛ1-10 0,370 км 

Установка РЛНДЗ 16 шт 

Установка кабельных муфт  8 шт 
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Установка ответвления на опору 8 шт 

Установка РДИП оп.№№465-655 196 шт 

Установка реклоузера АПС 2 шт. 

Защита кабеля связи 131 шт. 
Заземляющее устройство опор с навесным обору-
дованием  16 шт. 

На опорах №444, №445 установка виброгасителей 6 шт. 

Антиприсадные устройства 1938 шт. 

Таблица 16.3 – Технико-экономическая характеристика 
отпайки на МТП1 

Наименование Количество Ед. измерения 

Отпайка ВЛ 6кВ на МТП1 0,005 км 

Промежуточная опора № 56/1 П10-4 1 шт 

Провод СИП-3 1х70 (на отпайки) 0,15 км 

Установка РДИП 3 шт 

Антиприсадные устройства 3 шт. 

Таблица 16.4 – Технико-экономическая характеристика 
отпайки на МТП2 

Наименование Количество Ед. измерения 

Отпайка ВЛ 6кВ на МТП2 0,005 км 

Промежуточная опора № 209/1 П10-4 1 шт 

Провод СИП-3 1х70 (на отпайки) 0,15 км 

Установка РДИП 3 шт 

Антиприсадные устройства 3 шт. 

Проектом предусмотрены информационные знаки на опорах ВЛ 10 кВ, а 
также антиприсадные устройства, препятствующие посадке птиц на защищаемые 
участки траверс типа ПЗУ-АП. Установку выполнить на промежуточных опорах 
по 3 шт., на анкерных по 2 шт. 

Блокировка защитных заземлений должна предотвращать включение зазем-
ляющих ножей на ошиновку, находящуюся под напряжением; включение разъ-
единителей, находящихся под напряжением, на заземленные участки ошиновки. 
Для этого защитные заземления запирают двойным устройством запирания. 
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17 Описание конструкций фундаментов, опор, а также мер 
по защите конструкций от коррозии 

Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к IВ строительному 
климатическому району. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 со-
ставляет минус 38 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 37 °С; 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 
составляет минус 35 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 33 °С; (климатические па-
раметры по метеостанции Иркутск согласно СП 131.13330.2020). 

Нагрузки для расчета строительных конструкций приняты: 
– Согласно районированию территории по весу снегового покрова район 

изысканий относится к II району (карта 1 приложения Е СП 20.13330.2016), нор-
мативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхно-
сти земли составляет 1,0 кH/м2 согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016; 

– Согласно СП 20.13330.2016 территория изысканий относится к III району 
(карта 2 приложения Е), нормативное значение ветрового давления w0 в зависи-
мости от ветрового района принимается по таблице 11.1 СП 20.13330.2016 и со-
ставляет 0,38 кПа. 

Согласно СП 14.13330.2018 и карте общего сейсмического районирования 
(ОСР-2015) территории РФ сейсмическая активность исследуемой территории со-
ставляет 8 баллов (карта В) по шкале MSK-64. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п. 5.5.3 
СП 22.13330.2016 для песков мелких – 2,3 м, песков средней крупности – 2,4 м от 
поверхности земли. 

В составе данной части проекта разработаны следующие сооружения под 
технологическое оборудование и установки: 

– закрепление опор ВЛ. 
При проектировании ВЛ 10 кВ в одноцепном исполнении были выбраны же-

лезобетонные опоры по типовым сериям 3.407.1-143 выпуск 2 и выпуск 5: проме-
жуточные – П10-4, угловые промежуточные – УП10-2, анкерные – А10-2, угловые 
анкерные – УА10-2, переходные промежуточные – ПП10-4, ПП10-5, подсечные 
опоры – ПС10-1, ПС10-2, переходная угловая промежуточная – ПУП10-1, переход-
ная анкерная – ПА10-5, переходная угловая анкерная – ПУА10-1. Стойки опор 
приняты железобетонные марки СВ110-5, СНВ-7-13 и СВ164-12 по ТУ 5863-007-
00113557-94.  

Для выполнения перехода через р.Тельминка опоры №440 и №441 приняты 
стальные унифицированные анкерно-угловые по типовому проекту 3.407.2-170. 

Закрепление опор в грунтах по типу 1, 2, 3, 8 запроектировано в сверленые 
котлованы с применением железобетонных плит марки П-3и по серии 3.407.1-
143.7.6. Плита П-3и креплится к железобетонной стойке при помощи стяжки Г1 по 
серии 3.407.1.-143.8.44.  В типе закрепления 6 оттяжка крепится в грунте при по-
мощи анкера АЦ-1 (4.407-253), узел крепления анкера в грунте разработан в серии 
3.407.1-143 вып.5.  
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До установки опор грунт на дне котлованов должен быть тщательно уплот-
нен. Обратную засыпку пазух произвести непучинистым грунтом слоями не более 
200 мм с тщательным  уплотнением каждого слоя до y=1.65т/м³.  Не допускается 
применять для обратной засыпки растительный, мерзлый, с включениями снега и 
льда и  мягкопластичный грунт, а также крупнообломочные твердые грунты, спо-
собные заклинить узкое пространство кольцевой пазухи. В этом случае засыпка 
котлованов должна выполняться песчано-гравийной смесью. 

 После обратной засыпки котлована выполнить глиняную отмостку с укло-
ном 1:3,5 от опоры. 

На участках трассы с неблагоприятными инженерно-геологическими усло-
виями, а так же для промежуточных опор, поднятых выше типового закрепления, 
принят свайный вариант фундамента. Свая выполнена из трубы диаметром 377 х 
9 мм по ГОСТ 8732-78. Глубина свай определена расчетом в соответствии с ин-
женерно-геологическими условиями. 

Железобетонная стойка опоры ВЛ опускается внутрь сваи-трубы на указан-
ную на чертежах отметку и опирается на опорные стержни ОС2. На уровне верха 
сваи стойка закрепляется от горизонтальных перемещений стяжкой Г101 из  
швеллеров, которые после выверки стойки привариваются к свае. 

Для предотвращения перемещений  нижнего конца стойки внутри сваи-
трубы, в отверстие в нижней части стойки устанавливается  распорка Г102. Под-
кос, выполняемый из укороченной стойки, нижним концом  соединяется с помо-
щью шарнира  Г107,  закрепленного на стойке, со сваей через опорную рамку 
Г106,  приваренную к верхнему торцу сваи. 

Внутреннюю полость сваи заполнить сухим среднезернистым песком. 
После установки и крепления опор зазор между стойкой и сваей заварить 

полосой толщиной 4 мм по ГОСТ 103-2006. 
Крепление стойки ВЛ  к свае производить в следующем порядке: 
– болт Г105 приварить с внутренней стороны сваи-трубы; 
– установить в проектное положение стяжку Г101; 
стяжку стянуть и приварить к свае только после установки стойки ВЛ в 

проектное  положение. 
Все сваи погружаются до отметки головы сваи, выше проектной примерно 

на 300 мм, после чего срезаются. Полость сваи-трубы в соответствии с требовани-
ями п. 8.15б СП 24.13330.2011 заполнить раствором марки М100, а в пределах 
слоя сезонного промерзания-оттаивания, в данном случае с отметки минус 2,5 м и 
выше, - бетоном класса В15 с соблюдением требований по предотвращению обра-
зования трещин. Опорные пластины приварить после установки свай. Поверх-
ность опорных пластин должна быть строго горизонтальной и соответствовать 
проектной отметке. 

Фундамент под анкерно-угловую опору 1У110-1+5 (№ 440, 441) железобе-
тонный. Для установки опоры запроектированы грибовидные фундаменты 
Ф2×2,3-А по серии 3.407.1-144.1-020000-08. Под одну опору устанавливается че-
тыре фундамента Ф2×2,3-А, отметка подошвы минус 3,000. Под фундаменты 
предусмотрена подготовка из уплотненного щебня пролитого битумом, толщиной 
200 мм. Фундаменты предусмотрены из бетона класса В30, F150,W6. 
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За относительную отметку 0.000 принят уровень земли у опоры ВЛ. 
Сроки осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния 

строительных конструкций в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и соору-
жения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и пособия 
к СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы про-
ектирования»: 

– первое обследование технического состояния зданий и сооружений про-
вести не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальней-
шем обследование технического состояния зданий и сооружений проводить не 
реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооруже-
ний или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях; 

– контроль состояния антикоррозионного покрытия производить не реже 
1 раза в 6 месяцев и своевременно его восстанавливать. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений 
проводить также: 

– по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
– при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в 

процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания 
(сооружения); 

– по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, свя-
занных с разрушением здания (сооружения); 

– по инициативе собственника объекта; 
– при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
– по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 
Согласно ГОСТ 27751-2014 срок службы зданий и сооружений нефтепере-

рабатывающей промышленности не менее 25 лет. Расчетный срок службы кон-
струкций обеспечивается мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии 
строительных конструкций. Для обеспечения проектных характеристик конструк-
ций требуется выполнять постоянный контроль при строительстве надзорными 
службами всех участников процесса, а также периодические осмотры и контроль 
за их состоянием службой эксплуатации. 

Антикоррозионную защиту строительных конструкций производить в соот-
ветствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП28.13330.2017, РД-23.040.00-КТН-
088-14.  

Материал металлоконструкций определен в соответствии с табл. В1 
СП16.13330.2017 с учетом расчетной температуры воздуха для стали класса 
прочности с показателем ударной вязкости КСV не менее 34 Дж/см2 при темпера-
туре испытаний минус 20 °С. 

Сварку металлических элементов производить электродами типа Э-46А по 
ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине сваривае-
мых элементов, длина швов по периметру касания.  

Железобетонные конструкции изготовить из бетона класс В20 по прочно-
сти, W6 по водонепроницаемости, F200 по морозостойкости. 
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Уровень ответственности зданий и сооружений (Федеральный закон от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний»): нормальный. 

При разработке раздела использованы следующие технические регламенты 
и нормативные документы: 

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
№ 534 от 15 декабря 2020 г. «Правила безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности»; 

– ФЗ № 116 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

– ФЗ № 123 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

– ФЗ № 384 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

– ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения»; 

– ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-
торинга технического состояния»; 

– ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Со-
оружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

– СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; 

– СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-
стойкости объектов защиты»; 

– СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям»; 

– СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наруж-
ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

– СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; 
– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
– СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 
– СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; 
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
– СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 
– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения»; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
– СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные положения»; 
– СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
– СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений»; 
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СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных 
конструкций». 
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18 Транспортная безопасность 

Раздел не разрабатывается ввиду отсутствия объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств в соответствии с ФЗ от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «О транспортной безопасности». 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
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19 Электрохимическая защита 

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование  
ТЗ-27.060.00-ВСМН-0396-20 по объекту «“Вдоль трассовая ВЛ-10кВ 789-818,4 км 
ЛЧ МН”. ИРНУ. Строительство.» с учетом требований нормативных документов. 
Перечень нормативных документов приведен в приложении «А». 

В соответствии с заданием, проектом предусмотрена замена существующей 
УКЗВ789км, осуществляющей электрохимическую защиту соответствующих 
участков магистральных нефтепроводов «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск», 
на новую установку УКЗВ 10/10/0,4 кВ. 

По предложению заказчика, новая УКЗВ устанавливается на месте распо-
ложения существующей УКЗВ. 

Согласно ГОСТ Р51164-98 п.5.1, электрохимическая защита должна обеспе-
чивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную 
поляризацию трубопровода на всем его протяжении; согласно п.5.2, перерыв в 
действии катодной установки системы электрохимической защиты при проведе-
нии ремонтных работ допускается не более 1 раза в квартал (до 80 часов).  

С целью выполнения указанных требований ГОСТ Р51164-98 и в соответ-
ствии с требованиями заказчика, изложенными в нормативных документах 
 РД-91.020.00-КТН-170-17, РД-29.240.00-КТН-285-19 , а также с учетом письма 
ООО «Транснефть-Восток» № ТНВ-01-25-07/11879 (см. том ТНВ-126-2021-ПЗ 
приложение «Д»), на период строительства и ввода в эксплуатацию новой уста-
новки катодной защиты УКЗВ 10/10/0,4 кВ, защитный потенциал на соответству-
ющих участках магистральных нефтепроводов «Омск-Иркутск», «Красноярск-
Иркутск» будет поддерживаться регулировкой режимов УКЗВ смежных с 
УКЗВ789км. 

Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства: 
– выключение существующей УКЗВ789км; 
– регулировка режимов УКЗВ смежных с УКЗВ789км для поддержания  

защитного потенциала на соответствующих участках магистральных нефтепрово-
дов «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск»; 

– демонтаж существующей УКЗВ; 
– монтаж проектируемой УКЗВ на месте демонтированной, устройство 

электроснабжения от существующей ВЛ 10кВ через блок автоматического ввода 
резерва, подключение к защищаемым участкам линейной части магистральных 
нефтепроводов и к существующему анодному заземлению, пусконаладочные ра-
боты исходя из параметров последних сезонных замеров потенциала на защищае-
мых участках нефтепроводов с соблюдением требований ГОСТ Р51164-98 изло-
женных в пункте 5.2; ввод в работу проектируемой УКЗВ;  

– строительство кабельной линии 0,23Кв; 
– подсоединение кабельной линии 0,23кВ к проектируемой УКЗВ через 

блок автоматического ввода резерва для обеспечения категории электроснабже-
ния в соответствии с требованиями РД-29.240.00-КТН-285-19. 

На основании задания на проектирование, проектируемая УКЗВ укомплек-
тована двухканальным преобразователем инверторного типа модульного испол-
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нения мощностью 5кВт, с автоматическим поддержанием поляризационного за-
щитного потенциала, соответствующим требованиям ГОСТР51164-98, 
РД-29.240.00-КТН-285-19, РД-91.020.00-КТН-170-17. 

Проектируемый преобразователь предусмотрен с возможностью подключе-
ния каждого канала к системам телемеханики по интерфейсу RS-485/GSM. Про-
ектные решения системы телемеханики, а именно, передача данных о рабочих па-
раметрах системы ЭХЗ (значения силы тока и напряжения преобразователя, по-
тенциала) в СДК ЕСДУ ТДП Братск»/РТДП «Речушка» предусмотрены в главе 12 
данного тома. 

Система электроснабжения проектируемой УКЗВ, а также защитное зазем-
ление для нее и расположенного в низковольтном отсеке оборудования в полном 
объеме описаны в томе ИЛО5.1. 

Фундамент и ограждение для проектируемой УКЗВ предусмотрены в главе 
17 данного тома. 

Строительство и монтаж установок электрохимической защиты выполнять 
в соответствии с инструкцией ВСН 009-88 и требованиями СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002. 

Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт проектируемой УКЗВ 
выполнять в соответствии с требованиями РД-29.240.00-КТН-285-19, ПТЭЭП-
2003. 

Графическое изображение проектируемой и демонтируемой установок ка-
тодной защиты приведены в графической части данного тома на листах 10,11. 
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1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Об-
щие требования»  

2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство 
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