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1. ВВЕДЕНИЕ 

Решение о разработке проектной документации: «Система сбора и очистки 

карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верх-

не-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения» принято на осно-

вании договора подряда №56-П/2019 от 31 июля 2019г. заключенного с АО «Бок-

сит Тимана». 

Основанием для разработки проектной документации является: 

- техническое задание на выполнение проектных работ, приложение № 1 к 

договору подряда №56-П/2019 от 31 июля 2019 г. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разрабаты-

вается с целью создания оптимальной системы, способной обеспечить необходи-

мый и достаточный уровень пожарной безопасности проектируемых объектов. 

 

Исходные данные 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе 

проекта «Система сбора и очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-

Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского 

месторождения» разработан на основании: 

- технического задания на проектирование по объекту «Система сбора и 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения 

и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения»; 

- отчетной документации по инженерным изысканиям; 

- основных решений, разработанных в смежных разделах. 

Содержание раздела соответствует требованиями, указанными в Постанов-

лении Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации 

и требованиях к их содержанию». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разрабатываются в 

целях повышения устойчивости и пожарной безопасности проектируемого объек-

та. 

Целью разработки данного раздела является обоснование принятых проект-

ных решений по защите людей и самого объекта от воздействия ОФП. Раздел 

включает в себя оценку соответствия проектных решений требованиям норма-

тивных документов в области пожарной безопасности, описание технически си-

стем противопожарной защиты. Разработку организационно-технических меро-

приятий по предупреждению и тушению пожара. 

При разработке настоящего раздела учтены основные положения и требо-

вания. действующих нормативных и методических документов. 

 

Основные сведения об объекте проектирования 

Проектом предусмотрено поэтапное строительство сооружений «Системы 

сбора и очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского место-
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рождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения». 

Проектом выделены три этапа строительства, каждый этап является частью 

объекта капитального строительства, который может быть введен в эксплуа-

тацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства 

иных частей этого объекта капитального строительства. 

Этапы строительства: 

- этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2. 

- этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской 

залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

- этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

 

Этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2. 

Проектными решениями предусматривается строительство сооружений 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения 

(Карьер №2) от загрязняющих веществ до утвержденных норм НДС для сброса в 

водоем рыбохозяйственного назначения (р. Щугор). Производительность очистки 

по исходным стокам – 2000 м3/час. Очистка карьерных вод производится в две 

ступени. Решения по водоотливу карьера №2 северных залежей Верхне-

Щугорского месторождения учтены в проекте шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Проек-

тирование II-ой очереди строительства СТБР», разработчиком которого являет-

ся АО Институт «Уралгипроруда». 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входят:  

- аккумулирующий резервуар-отстойник на 500 тыс. м3, в том числе: две 

секции для усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора 

воды; площадка дизель-насосных станции (ДНС); автоподъезды и проезды; 

- напорный трубопровод карьерных диаметром 500х29,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 500х29,7 мм. 

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входят: 

- площадка очистных сооружений, в составе: здание блока фильтров очист-

ки воды; приемник дренажа с фильтров отчистки; ДЭС №1; напорные трубопрово-

ды; сети электроснабжения; ограждение; 

- напорный трубопровод очищенной воды диаметром 500х29,7 мм; 

- автоподъезд к площадке сброса очищенной воды в р. Щугор; 

- оголовок-выпуск в р. Щугор. 

Идентификационные признаки сооружения согласно Федерального закона № 

384-ФЗ, ст. 4: 

1) назначение – комплекс очистных сооружений предназначен для сбора и 

очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения 
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на карьере №2 от загрязняющих веществ до утвержденных норм НДС для сброса 

в водоем рыбохозяйственного назначения (р. Щугор); 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально - технологические особенности которых влия-

ют на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воз-

действий на территории, на которой будут осуществляться строительство, ре-

конструкция и эксплуатация здания или сооружения - по категориям опасности 

природных процессов (морозное пучение грунтов, подтопляемость) площадка 

строительства оценивается как опасная согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 

«Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 

22-01-95». 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии 

с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ не относится к опасному производственно-

му объекту. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность – см. таблицу 1. 

Таблица 1 – Категория зданий и сооружений по пожарной опасности 

Наименование произ-

водственных зданий, поме-

щений, наружных установок 

 

Категория взрывопо-

жарной и пожарной опас-

ности помещений и зда-

ний 

(СП 12.13130.2009) 

 

Классификация взры-

воопасных зон внутри и 

вне помещений для выбора 

и установки электрообору-

дования по ПУЭ 

1-ая ступень очистки карьерных вод 

Дизель-насосные 

станции (ДНС) 
Вн П-1 

2-ая ступень очистки карьерных вод 

Здание блока филь-

тров очистки воды 
Д - 

ДЭС №1 Вн П-1 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют; 

7) уровень ответственности - II нормальный. 

 

Этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской 

залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Проектными решениями предусматривается строительство сооружений 

очистки карьерных вод на вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения (Карьер №1) от загрязняющих веществ до утвер-
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жденных норм НДС для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения (руч. б/н 

№8). Производительность очистки по исходным стокам – 300 м3/час. Очистка ка-

рьерных вод производится в две ступени. 

Решения по водоотливу карьера №1 Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения учтены в проекте шифр: 5836-384-11-ИОС7.4 «Про-

ектирование II-ой очереди строительства СТБР», разработчиком которого явля-

ется АО Институт «Уралгипроруда». 

В состав сооружений 1-ой ступени очистки карьерных вод входят:  

- аккумулирующий резервуар-отстойник на 240 тыс. м3, в том числе: две 

секции для усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора 

воды; автоподъезды и проезды; 

- напорный трубопровод карьерных диаметром 315х18,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 315х18,7 мм. 

В состав сооружений 2-ой ступени очистки карьерных вод входят: 

- площадка очистных сооружений, в составе: здание блока фильтров очист-

ки воды; приемник дренажа с фильтров отчистки; дизель-насосные станции 

(ДНС); ДЭС №2; напорные трубопроводы; сети электроснабжения; ограждение; 

- напорный трубопровод очищенной воды диаметром 315х18,7 мм; 

- автоподъезд к площадке сброса очищенной воды в руч. б/н №8; 

- оголовок-выпуск в руч. б/н №8. 

Идентификационные признаки сооружения согласно Федерального закона № 

384-ФЗ, ст. 4: 

1) назначение – комплекс очистных сооружений предназначен для сбора и 

очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского 

месторождения на карьере №1 от загрязняющих веществ до утвержденных норм 

НДС для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения (руч. б/н №8); 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально - технологические особенности которых влия-

ют на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воз-

действий на территории, на которой будут осуществляться строительство, ре-

конструкция и эксплуатация здания или сооружения - по категориям опасности 

природных процессов (морозное пучение грунтов) площадка строительства оце-

нивается как умерено опасная согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика 

опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95». 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии 

с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ не относится к опасному производственно-

му объекту. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность – см. таблицу 2. 
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Таблица 2 – Категория зданий и сооружений по пожарной опасности 

Наименование произ-

водственных зданий, поме-

щений, наружных установок 

 

Категория взрывопо-

жарной и пожарной опас-

ности помещений и зда-

ний  

(СП 12.13130.2009) 

 

Классификация взры-

воопасных зон внутри и 

вне помещений для выбора 

и установки электрообору-

дования по ПУЭ 

1-ая ступень очистки карьерных вод 

- - - 

2-ая ступень очистки карьерных вод 

Здание блока филь-

тров очистки воды 
В4 - 

Дизель-насосные 

станции (ДНС) 
Д П-1 

ДЭС №2 Вн П-1 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют; 

7) уровень ответственности - II нормальный. 

 

Этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском ме-

сторождении (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

Проектными решениями предусматривается демонтаж ряда сооружений, по-

строенных при реализации 1-го этапа строительства сбора и очистки карьерных 

вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения (Карьер №2), а 

именно: аккумулирующий резервуар-отстойник на 500 тыс. м3, в том числе: две 

секции для усреднения и осветления загрязненных вод; камера гашения напора 

воды; перенос площадки дизель-насосных станции (ДНС); строительство дополни-

тельной площадки дизель-насосных станции перекачки условно очищенных вод  и 

участков напорных трубопроводов диаметром 500х29,7 мм. 

 В состав 3-его этапа строительства очистки карьерных вод входят:  

- площадка дизель-насосных станции перекачки карьерных вод;  

- площадка дизель-насосных станции перекачки условно очищенных вод; 

- автоподъезды и проезды; 

- напорный трубопровод карьерных диаметром 500х29,7 мм; 

- напорный трубопровод условно очищенной воды диаметром 500х29,7 мм. 

Идентификационные признаки сооружения согласно Федерального закона № 

384-ФЗ, ст. 4: 

1) назначение – сооружения 3-го этапа строительства предназначены для 

транспортировки карьерных и условноочищенных вод на северных залежах Верх-

не-Щугорского месторождения на карьере №2 (конечный контур карьера) на ра-

нее запроектированные очистные сооружения (первый этап) с последующим сбро-

сом очищенной воды в водоем рыбохозяйственного назначения (р. Щугор); 



 

 
 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 
Дата 

П.0.025-П/2020-00.000-МПБ.ТЧ 
 

Лист 

8 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

 

 

14 

Формат А4 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально - технологические особенности которых влия-

ют на их безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воз-

действий на территории, на которой будут осуществляться строительство, ре-

конструкция и эксплуатация здания или сооружения - по категориям опасности 

природных процессов (морозное пучение грунтов, подтопляемость) площадка 

строительства оценивается как опасная согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 

«Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 

22-01-95». 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии 

с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ не относится к опасному производственно-

му объекту. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность – см. таблицу 3. 

Таблица 3 – Категория зданий и сооружений по пожарной опасности 

Наименование произ-

водственных зданий, поме-

щений, наружных установок 

 

Категория взрывопо-

жарной и пожарной опас-

ности помещений и зда-

ний  

(СП 12.13130.2009) 

 

Классификация взры-

воопасных зон внутри и 

вне помещений для выбора 

и установки электрообору-

дования по ПУЭ 

Дизель-насосные 

станции (ДНС) перекачки 

условноочищенной воды 

Вн П-1 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют; 

7) уровень ответственности - II нормальный. 
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2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитально-

го строительства 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в 

соответствии с законодательством на основе действующих строительных норм и 

правил, государственных стандартов, норм и правил пожарной безопасности и 

других документов в области пожарной безопасности. Положения, изложенные в 

разделе, обеспечивают комплексную и полноценную систему обеспечения пожар-

ной безопасности проектируемых объектов. Раздел определяет общую страте-

гию, условия и порядок практического решения задач по обеспечению пожарной 

безопасности проектируемых объектов. 

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности 

проектируемых объектов лежат требования Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 

Р 12.3.047-2012. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения по-

жарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

– систему предотвращения пожара; 

– систему противопожарной защиты; 

– комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности. 

Предотвращение пожара на проектируемом объекте, в соответствии с тре-

бованиями главы 13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, достигается 

исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий об-

разования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 

способами: 

1) применение негорючих веществ и материалов; 

2) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха - отходы, образую-

щиеся в результате обслуживания и ремонта, подлежат утилизации. 

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания до-

стигается следующим способом: 

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопас-

ной и взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отклю-

чения электроустановок или других устройств, исключающих появление источни-

ков зажигания; 

3) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

4) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда 

в горючей среде до безопасных значений; 
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5) применение устройств, исключающих возможность распространения пла-

мени из одного объема в смежный. 

Система противопожарной защиты проектируемых объектов соответствует 

требованиям главы 14 Федерального закона от 22.074.2008 №123-ФЗ. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующим способом: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без-

опасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение средств индивидуальной защиты людей от воздействия опас-

ных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойко-

сти и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени ог-

нестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, 

а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, об-

лицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

6) применение первичных средств пожаротушения. 

Объемно-планировочное и конструктивное исполнение путей эвакуации вы-

полнено в соответствие с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожар-

ной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Количество эвакуационных выходов предусмотрено исходя из класса функци-

ональной пожарной опасности помещений, зданий и их частей, численности эва-

куируемых людей, ширины и длины путей эвакуации. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта содержит комплекс 

мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого по-

жарного риска, установленного Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 

результате пожара. 
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3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

капитального строительства 

В административном отношении площадки строительства расположены на  

Верхнее-Щугорском месторождении (Северные залежи) и Вежаю-Ворыквинском ме-

сторождении (Верхнее-Ворыквинская залежь) месторождениях бокситов на стыке 

Усть-Цилемского и Княжпогостского районов Республики Коми РФ, в 150 км к се-

веро-западу от города Ухта.  

Объекты проектирования расположены на землях Усть-Цилемского и Мещур-

ского лесничеств, в районе с недостаточно хорошо развитой дорожной сетью. 

Ближайшая железнодорожная станция Четлас частной железной дороги 

находится между площадками строительства. Подъезд от станции к объектам 

проектирования осуществляется по дорогам, предназначенным для проезда гусе-

ничного транспорта и колесного транспорта повышенной проходимости. 

Расстояние от производственного здания блока фильтров очистки воды V 

степени огнестойкости до производственных объектов III степени огнестойкости 

класса С0 необходимо не менее 12 м, согласно п. 6.1.2 и таб. 3 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ре-

шениям (с Изменением №1)». 

Фактические расстояния от здани блока фильтров очистки воды: 

Этап I: 

- до площадки ДНС составляет 453,5 м; 

- до наружной установки ДЭС №1 составляет 30,0 м. 

Этап II: 

- до площадки ДНС составляет 59,0 м; 

- до наружной установки ДЭС №1 составляет 27,0 м. 

Требования СП 4.13130.2013 по ограничению распространения пожара на объ-

екте защиты выполняются в полном объеме. 
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4. Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для 

пожарной техники 

Этап I: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

1) Здание блока фильтров очистки воды, одноэтажное со встроенными по-

мещениями, имеет размеры в плане в осях 16,0 х 6,0 м, без подвала и без чер-

дака. Высота здания от уровня земли до карниза 6,80 м. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Д; 

Степень огнестойкости здания – V; 

Класс конструктивной пожарной опасности – не нормируется; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь – 109,63 м²; 

- строительный объем – 751,97 м3. 

2) Дизель-электростанция №1 контейнерного типа полной заводской го-

товности. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь сооружения – 12,0 м²; 

- строительный объем – 30,72 м3. 

3) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской го-

товности в количестве 3 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

На основании ст. 99. «Требования к источникам противопожарного водо-

снабжения производственного объекта» Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности" допускается не предусматривать наружное противопожарное водо-

снабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной по-

жарной опасности Ф5 категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351212/9f869f3d3c5876a8e52e0e8fa051cdaec3fbc492/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
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объемом не более 1000 м3, соответственно проектом не предусмотрено строи-

тельство наружного противопожарного водоснабжения. 

Согласно п. 1.4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внут-

ренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и учетом 

категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и строительного объема 

проектируемого объекта, внутреннее пожаротушение не требуется. 

Для доступа к ликвидации пожара на проектируемом объекте предусмотре-

но устройство проездов для пожарных машин. Проезды для пожарных машин 

предусмотрены шириной 4,5 м, что отвечает требованиям п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Проектируемые проезды и подъезды с покрытием из некондиционного ба-

зальта, выдерживающие нагрузки от пожарных машин, обеспечивают возмож-

ность проезда пожарных машин к любой части здания (п.1.1 ст.90 ФЗ-123). 

Обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений, 

и подача средств пожаротушения к возможному очагу пожара в каждое помеще-

ние. 

Этап II: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

1) Здание блока фильтров очистки воды, одноэтажное со встроенными по-

мещениями, имеет размеры в плане в осях 7,50 х 4,0 м, без подвала и без 

чердака. Высота здания от уровня земли до карниза 3,75 м. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Д; 

Степень огнестойкости здания – V; 

Класс конструктивной пожарной опасности – не нормируется; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь – 30,4 м²; 

- строительный объем – 137,27 м3. 

2) Дизель-электростанция №2 контейнерного типа полной заводской го-

товности. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь сооружения – 12,0 м²; 

- строительный объем – 30,72 м3. 
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3) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской го-

товности в количестве 2 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

На основании ст. 99. «Требования к источникам противопожарного водо-

снабжения производственного объекта» Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности" допускается не предусматривать наружное противопожарное водо-

снабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной по-

жарной опасности Ф5 категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности 

объемом не более 1000 м3, соответственно проектом не предусмотрено строи-

тельство наружного противопожарного водоснабжения. 

Согласно п. 1.4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внут-

ренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и учетом 

категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и строительного объема 

проектируемого объекта, внутреннее пожаротушение не требуется. 

Для доступа к ликвидации пожара на проектируемом объекте предусмотре-

но устройство проездов для пожарных машин. Проезды для пожарных машин 

предусмотрены шириной 4,5 м, что отвечает требованиям п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Проектируемые проезды и подъезды с покрытием из некондиционного ба-

зальта, выдерживающие нагрузки от пожарных машин, обеспечивают возмож-

ность проезда пожарных машин к любой части здания (п.1.1 ст.90 ФЗ-123). 

Обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений, 

и подача средств пожаротушения к возможному очагу пожара в каждое помеще-

ние. 

Этап III: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

2-ая ступень очистки остается от I-го этапа строительства. Конструк-

тивные решения здания блока фильтров и ДЭС №1 остаюстся как в I-ом эта-

пе, следовательно, строительство внутреннего пожарного водопровода не 

требуется.  

1) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской го-

товности в количестве 3 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351212/9f869f3d3c5876a8e52e0e8fa051cdaec3fbc492/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
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На основании ст. 99. «Требования к источникам противопожарного водо-

снабжения производственного объекта» Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности" допускается не предусматривать наружное противопожарное водо-

снабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной по-

жарной опасности Ф5 категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности 

объемом не более 1000 м3, соответственно проектом не предусмотрено строи-

тельство наружного противопожарного водоснабжения. 

Для доступа к ликвидации пожара на проектируемом объекте предусмотре-

но устройство проездов для пожарных машин. Проезды для пожарных машин 

предусмотрены шириной 4,5 м, что отвечает требованиям п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Проектируемые проезды и подъезды с покрытием из некондиционного ба-

зальта, выдерживающие нагрузки от пожарных машин, обеспечивают возмож-

ность проезда пожарных машин к любой части здания (п.1.1 ст.90 ФЗ-123). 

Обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений, 

и подача средств пожаротушения к возможному очагу пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351212/9f869f3d3c5876a8e52e0e8fa051cdaec3fbc492/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
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5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Этап I: 

1) Здание блока фильтров очистки воды, одноэтажное со встроенными по-

мещениями, имеет размеры в плане в осях 16,0 х 6,0 м, без подвала и без чер-

дака. Высота здания от уровня земли до карниза 6,80 м. 

Основные объѐмно-планировочные показатели объекта: 

- площадь застройки – 109,63 м²; 

- общая площадь здания – 97,96 м²; 

- строительный объѐм здания – 751,97 м3. 
Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Д; 

Степень огнестойкости здания – V; 

Класс конструктивной пожарной опасности – не нормируется; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Фундаменты – свайные, с монолитными ж.б. ростверками. Глубина заложения 

фундаментов определена с учетом: расположения грунтовых вод и глубины рас-

положения несущего грунта. Сваи приняты С60.30-6 по серии 1.011.1-10 в.1 

Здание запроектировано из сборных металлических конструкций. Каркас 

здания выполнен из прямоугольных профилей и прокатных широкополочных дву-

тавров, в виде несущих рам с жестким соединением колонн с фундаментами и 

шарнирным с ригелями. Узлы примыкания ригелей к колоннам выполнены на осно-

вании серии 2.440-2 выпуск 1 на высокопрочных болтах М20. Вертикальные и го-

ризонтальные связи связи – из прямоугольных профилей, швеллеров и листовой 

стали. Выбранная конструктивная схема здания обеспечивает надѐжное воспри-
ятие всех вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Наружные стены, перегородка, отделяющая помещения от помещения блока 

фильтров и кровля выполнены из трехслойных сэндвич-панелей «Металл Про-

филь». 

Колонны и прогоны наружных стен – из профилей стальных квадратного и 

прямоуголного сечения по ГОСТ 30245-2012. Прогоны в покрытии - горячекатаные 

швеллероы по ГОСТ 8240-97.  Балки – из двутавров по ГОСТ Р 57837-2017.  

Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003.  

Ворота по ГОСТ 31174-2017. 

Окна -  из ПВХ-профиля с однокамерным стеклопакетом. 

Крыша совмещенная без чердака. 

По результатам расчѐтов напряжения в балках покрытия не превышают 

расчѐтных сопротивлений по СП 16.13330.2017 для соответствующей марки стали 

– С345.   

2) Дизель-электростанция №1 контейнерного типа полной заводской го-

товности. 
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Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь сооружения – 12,0 м²; 

- строительный объем – 30,72 м3. 

3) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской го-

товности в количестве 3 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Этап II: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

1) Здание блока фильтров очистки воды, одноэтажное со встроенными по-

мещениями, имеет размеры в плане в осях 7,50 х 4,0 м, без подвала и без 

чердака. Высота здания от уровня земли до карниза 3,75 м. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Д; 

Степень огнестойкости здания – V; 

Класс конструктивной пожарной опасности – не нормируется; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- площадь застройки – 37,10 м²; 

- общая площадь – 30,4 м²; 

- строительный объем – 137,27 м3. 

Фундаменты – плита монолитная тодщиной 300 мм на песчано-щебеночной 

подушке толщиной 1 м. Высота песчано-щебеночной подушки определена с учетом 

глубины расположения несущего грунта.   

Здание запроектировано из сборных металлических конструкций. Каркас 

здания выполнен из прямоугольных профилей и прокатных широкополочных дву-

тавров, в виде несущих рам с шарнирным соединением колонн с плитой и шар-

нирным с балками. Узлы примыкания балок к колоннам выполнены на основании 

серии 2.440-2 выпуск 1 на высокопрочных болтах М20. Вертикальные и горизон-

тальные связи связи – из прямоугольных профилей, швеллеров и листовой стали. 

Выбранная конструктивная схема здания обеспечивает надѐжное восприятие 

всех вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Наружные стены, перегородка, отделяющая помещения от помещения блока 

фильтров и кровля выполнены из трехслойных сэндвич-панелей «Металл Про-

филь». 
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Колонны и прогоны наружных стен – из профилей стальных квадратного и 

прямоуголного сечения по ГОСТ 30245-2003. Прогоны в покрытии - горячеката-

ные швеллероы по ГОСТ 8240-97.  Балки – из двутавров по СТО АСЧМ 20-93.  

Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003.  

Окна -  из ПВХ-профиля с однокамерным стеклопакетом. 

Крыша совмещенная без чердака. 

По результатам расчѐтов напряжения в балках покрытия не превышают 

расчѐтных сопротивлений по СП 16.13330.2017 для соответствующей марки стали 

– С345. 

2) Дизель-электростанция №2 контейнерного типа полной заводской го-

товности. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь сооружения – 12,0 м²; 

- строительный объем – 30,72 м3. 

3) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской го-

товности в количестве 2 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Этап III: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

1) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской го-

товности в количестве 3 штук. 

2-ая ступень очистки остается от I-го этапа строительства. Кон-

структивные решения здания блока фильтров и ДЭС №1 остаюстся как в I-ом 

этапе. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Степень огнестойкости здания – III; 

Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1.  

Конструктивные решения проектируемых зданий и наружных установок при-

няты исходя из следующих основных показателей:  

- строительных габаритов зданий;  

- применения согласованных заказчиком строительных конструкций, изделий 

и материалов в соответствии с действующими каталогами; 



 

 
 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 
Дата 

П.0.025-П/2020-00.000-МПБ.ТЧ 
 

Лист 

19 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

 

 

25 

Формат А4 

- на основании инженерно-геологического и гидрогеологического заключе-

ния по площадке строительства; 

- обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций; 

- обеспечения планировок помещений в соответствии с требованиями нор-

мативных документов.  

В соответствии с требованиями ст. 88 «Технического регламента» ФЗ-123, 

проектными решениями исключена возможность применения строительных кон-

струкций, способствующих скрытому распространению горения. Узлы крепления 

строительных конструкций, в соответствии с требованиями п. 5.2.2 СП 

2.13130.2020, выполнены с пределом огнестойкости не ниже требуемой огнестой-

кости этих конструкций. 
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6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара 

Безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается объёмно-

планировочными решениями и конструктивным исполнением эвакуационных путей. 

На объекте выполнены конструктивные и инженерно-технические решения, 

ограничивающие распространение пожара. 

Из здания блока фильтров очистки воды предусмотрены эвакуационные вы-

ходы непосредственно наружу, шириной не менее 0,9 м в свету, что соответ-

ствует СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы». 

Все приточно-вытяжные установки вентиляции автоматизированы и сблоки-

рованы с пожарной сигнализацией. 

Предусмотрено бесперебойное электроснабжение приборов пожарно-охранной 

сигнализации. 

Открывание дверей на путях эвакуации из помещений запроектированы в 

сторону выхода из здания.  

Количество и габариты путей эвакуации соответствуют действующим нор-

мам. Высота горизонтальных участков эвакуационных путей в свету предусмот-

рена не менее 2-х метров. Ширина проходов составляет не менее 1,0 м, п.4.3.3 СП 

1.13130.2020. 

Для доступа к ликвидации пожара на проектируемом объекте предусмотре-

но устройство проездов для пожарных машин. Проезды для пожарных машин 

предусмотрены шириной 4,5 м, что отвечает требованиям п.8.6 СП 4.13130.2013. 
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7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожар-

ной охраны при ликвидации пожара 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

начинаются с момента получения сообщения о пожаре и выезда подразделения 

на объект. В пути следования командир подразделения по данным диспетчера 

связи и имеющимся оперативному плану тушения, схеме расстановки сил и 

средств и справочнику водоисточников намечает действия по тушению и ориен-

тирует едущий с ним личный состав с учетом обеспечения его безопасности. 

По прибытии на место проводится разведка пожара: уточняется место воз-

горания, границы пожара, пути распространения пожара, насколько пожар угро-

жает жизни людей, пути эвакуации людей и имущества, пути доступа к очагу 

горения, устанавливаются наиболее целесообразные методы и средства тушения. 

К проектным решениям по обеспечению безопасности подразделений пожар-

ной охраны при ликвидации пожара относятся: 

1.  Устройство пожарных проездов с твердым покрытием для пожарной 

техники (согласно п.7.1 СП 4.13130.2013), совмещенных с функциональными проез-

дами к зданию. 

Для доспупа к ликвидации пожара на проетируемом объекте предусмотрено 

устройство проездов для пожарных машин. Проезды для пожарных машин преду-

смотрены шириной 4,5 м, что отвечает требованиям п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана 

на нагрузку от пожарных автомобилей. 

2. Обеспечение доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения к очагу пожара в любое помещение здания: 

- планировочные решения выполнены таким образом, что не затрудняют 

ориентацию пожарных подразделений при ликвидации пожара; 

3. Ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в 

пределах очага пожара. 

4. Нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 

5. Территория имеет наружное освещение в темное время суток Подъезды к 

зданиям и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными. 

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 

складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспор-

та. 

Эвакуационные проходы, выходы не должны загромождаться какими-либо 

предметами и оборудованием. 
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8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной безопасности 

Категории по пожарной и взрывопожарной опасности определяются для по-

мещений производственного назначения. Здания и помещения иного назначения 

разделению на категории не подлежат (№123- ФЗ, гл.8, ст.27 п.1-2). 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф5.1 - 

производственные помещения.  

Этап I: 

1) Здание блока фильтров очистки воды, одноэтажное со встроенными поме-

щениями, имеет размеры в плане в осях 16,0 х 6,0 м, без подвала и без чердака. 

Высота здания от уровня земли до карниза 6,80 м. 

Основные объѐмно-планировочные показатели объекта: 

- площадь застройки – 109,63 м²; 

- общая площадь здания – 97,96 м²; 

- строительный объѐм здания – 751,97 м3. 
Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности помещений блока 

фильтров – Д, помещение электрощитовой – В4; 

Степень огнестойкости здания – V; 

2) Дизель-электростанция №1 контейнерного типа полной заводской готов-

ности. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь сооружения – 12,0 м²; 

- строительный объем – 30,72 м3. 

3) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской готов-

ности в количестве 3 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Этап II: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

1) Здание блока фильтров очистки воды, одноэтажное со встроенными поме-

щениями, имеет размеры в плане в осях 7,50 х 4,0 м, без подвала и без чердака. 

Высота здания от уровня земли до карниза 3,75 м. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности помещений блока 

фильтров – Д, помещение электрощитовой – В4; 

Степень огнестойкости здания – V; 

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- площадь застройки – 37,10 м²; 

- общая площадь – 30,4 м²; 

- строительный объем – 137,27 м3. 
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2) Дизель-электростанция №2 контейнерного типа полной заводской готов-

ности. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Основные объемно-планировочные показатели объекта: 

- общая площадь сооружения – 12,0 м²; 

- строительный объем – 30,72 м3. 

3) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской готов-

ности в количестве 2 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 

Этап III: 

На площадке очистных сооружений располагаются следующие здания и со-

оружения: 

2-ая ступень очистки остается от I-го этапа строительства. Кон-

структивные решения здания блока фильтров и ДЭС №1 остаюстся как в I-ом 

этапе 

1) Дизель-насосная установка контейнерного типа полной заводской готов-

ности в количестве 3 штук. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – Вн; 
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9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией 

Для раннего обнаружения загорания, согласно СП484.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация си-

стем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 

3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 

предусматривается выполнение автоматической пожарной сигнализации во всех 

помещениях. 

На объекте проектирования нет зданий и сооружения, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения. 
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10. Описание о обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, 

противодымной защиты) 

Объекты в составе объекта проектирования не подлежат защите автома-

тическими установками пожаротушения на основании п. 4 НПБ 110–03 "Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомати-

ческими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализаци-

ей", кроме наружной установки – дизель-электростанций (ДЭС) в контейнерном 

исполнении. 

Система автоматического пожаротушения ДЭС – порошковая, предусмотрена 

заводом изготовителем и входит в комплект поставки.  

Система пожарной сигнализации предназначена для организации своевре-

менного обнаружения очага возгорания в помещениях. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, 

предназначена для своевременного оповещения людей о возникновении пожара, 

необходимости и путях эвакуации. 

Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения кроме сы-

рых, в соответствии с Р 78.36.007-99.  

1) Здание блока фильтров очистки воды (этап I) одноэтажное со встроенны-

ми помещениями, имеет размеры в плане в осях 16,0 х 6,0 м, без подвала и без 

чердака. Высота здания от уровня земли до карни-за 6,80 м. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности помещений блока 

фильтров – Д, помещение электрощитовой – В4; степень огнестойкости здания 

– V.  

Площадь защищаемых помещений = 98,00 кв. м. 

2) Здания блока фильтров очистки воды (этап II) одноэтажное со встроен-

ными помещениями, имеет размеры в плане в осях 7,50 х 4,0 м, без подвала и 

без чердака. Высота здания от уровня земли до карниза 3,75 м. 

Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности помещений блока 

фильтров – Д, помещение электрощитовой – В4; степень огнестойкости здания 

– V. 

Площадь защищаемых помещений = 30,40 кв. м. 

Для построения схемы пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре применен прибор приемно-контрольный ППКОП 

"Сигнал-10" (далее - ППКОП), предназначен для охраны различных объектов, обо-

рудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными 

извещателями. 

Прибор ППКОП "Сигнал-10", устройство передачи извещений по каналам со-

товой связи GSM "УО-4С исп.02", блок питания "РИП-12"и коммутационное 

устройство УК/ВК устанавливается в помещениях обогрева персонала на стене 
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в шкафах ЩМП, на высоте не более 1,5м от уровня пола, согласно плану распо-

ложения оборудования. 

В линии шлейфов сигнализации ППКОП "Сигнал-10" включены резисторы в со-

ответствии с техническим описанием на прибор. В линии шлейфов АСПС оконеч-

ные резисторы включены через устройство шлейфовое контрольное УШК-02.  

В качестве средств обнаружения возгорания применяются извещатели дымо-

вые пожарные ИП212-141, предназначенные для раннего обнаружения загорания, 

сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещени-

ях различных зданий и сооружений.    

Дымовые пожарные извещатели ИП212-141 устанавливаются на потолках по-

мещений, на расстоянии не более 9м друг от друга и не более 4,5м от стен, со-

гласно плану размещения оборудования. 

Для передачи извещения о пожаре, в случае его визуального обнаружения 

персоналом, устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР513-10 на стенах 

у выходов из помещений, на высоте не более 1,5м от уровня пола, согласно пла-

ну размещения оборудования. 

Устройство коммутационное "УК-ВК/02" применяется в системах охранно-

пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отклю-

чением приборов, входящих в состав АСПС, и коммутацией исполнительных 

устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных 

замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или ис-

точнику постоянного тока до 30В путем замыкания и размыкания контактов ре-

ле. Контакты реле нормально-замкнутые, на переключение. 

Для передачи извещения о пожаре на диспетчерской пункт применяется 

устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи 

GSM "УО-4С исп.02". 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

пожарной сигнализации относятся к I категории, согласно ПУЭ. 

Электропитание оборудования АУПС и СОУЭ осуществляется от силового 

щита. 

Резервное питание АУПС и СОУЭ обеспечивается от необслуживаемых акку-

муляторных батарей, установленных в "РИП-12" исп.01, которые обеспечивают 

электропитание оборудования в дежурном режиме в течении 24 часов и 1 час в 

режиме "Тревога". 
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 Таблица 1. - Расчет тока потребления приборами ПС на I-ом этапе. 

№ 

п/

п 

Тип изделия 
Кол. 

(шт.) 

Ток потребления в де-

журном режиме (мА) 

Ток потребления в 

режиме тревоги (мА) 

1 прибор Всего 1 прибор Всего 

1 ППКОП "Сигнал-10" 1 220 220 410 410 

2 "УО-4С исп.02" 1      150 150 200 200 

3 ИП212-141 4 0,045 0,18 - - 

4 ИПР513-10 1 0,05 0,05 20 20 

5 Оповещатель свето-звуковой 

"Гром-12К" 

1 - - 55 55 

6 Фотон-9 (подраздел ИОС5.1) 2 15 30 15 30 

7 Фотон-10А (подраздел ИОС5.1) 1 20 20 20 20 

Итого:   420,23 мА  735 мА 

Время работы системы пожарной безопасности при отсутствии основного питания 
обеспечит питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 

24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме». 

 

Таблица 2. - Расчет тока потребления приборами ПС на II-ом этапе. 

№ 

п/

п 

Тип изделия 
Кол. 

(шт.) 

Ток потребления в де-

журном режиме (мА) 

Ток потребления в 

режиме тревоги (мА) 

1 прибор Всего 1 прибор Всего 

1 ППКОП "Сигнал-10" 1 220 220 410 410 

2 "УО-4С исп.02" 1      150 150 200 200 

3 ИП212-141 3 0,045 0,135 - - 

4 ИПР513-10 1 0,05 0,05 20 20 

5 Оповещатель свето-звуковой 

"Гром-12К" 

1 - - 55 55 

6 Фотон-9 (подраздел ИОС5.2) 2 15 30 15 30 

7 Фотон-10А (подраздел ИОС5.2) 1 20 20 20 20 

Итого:   420,185 мА  735мА 

Время работы системы пожарной безопасности при отсутствии основного питания 
обеспечит питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 

24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме». 

 

Системы вентиляции сблокированы с приборами пожарной сигнализации. При 

срабатывании приборов пожарной сигнализации отключается общеобменная вен-

тиляция. Для отключения общеобменной вентиляции в щите управления вентиля-

цией устанавливается независимый расцепитель РН-47. 
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Линия АСПС прокладываются кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,50мм. Кабели про-

ложить в кабель-каналах по потолкам и стенам. 

Электропитание приборов переменного тока 220В выполнить кабелем 

ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5мм. 

Линию интерфейса RS-485 выполнить кабелем КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6мм. 

Линии управления отключения вентиляции выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-

FRLS 2х0,50мм и ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5мм. 

Система оповещения о пожаре (СОУЭ) является составной частью автомати-

ческой пожарной сигнализации (АСПС). 

В соответствии с СП3.13130.2009 принята система СОУЭ 2-го типа: 

-  звуковой; 

-  световой. 

Система оповещения предназначена для оповещения людей о пожаре. 

При поступлении сигнала о пожаре с любого датчика автоматически форми-

руется сигнал с выдачей звукового сигнала. 

Оповещение о пожаре осуществляется световыми оповещателями типа 

"Гром-12К".  

Оповещатель свето-звуковой "Гром-12К" предназначен для светового и зву-

кового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов 

охранно-пожарной сигнализации. 

Оповещатель свето-звуковой "Гром-12К" установить над выходами помеще-

ния блока-фильтров на высоте не менее 2,5м от уровня земли. 

Сети соединительных линий СОУЭ выполняются кабелем марки КСРЭВнг(А)-

FRLS 2х2х0,75мм с прокладкой в кабель-каналах для обеспечения работоспособ-

ности соединительных линий в условиях пожара. 

2) Дизель-электростанции контейнерного типа полной заводской готовно-

сти, размерами в плане 5,0 х 2,4 м, высотой 2,56 м. 

Категория наружной установки по пожарной и взрывопожарной безопасности 

– Вн. 

Системы охранной и пожарной сигнализации выполнены на базе ПКП «Гра-

нит-3» во взрывозащищенном исполнении, поставляется в комплектно с ДЭС за-

водом-изготовителем.   

Решения по охранной сигнализации  

Для построения схемы охранно-тревожной сигнализации применен контрол-

лер ППКОП "Сигнал-10" (далее - ППКОП) учтен в разделе МПБ. 

Для охраны внутреннего объема помещений предусмотрены охранные объем-

ные оптико-электронные извещатели (линейные) "Фотон-10А" и «Фотон-9», ко-

торые устанавливаются на стене на высоте не более 2,3 м от уровня пола, со-

гласно плану размещения оборудования 

Для охраны объекта от несанкционированного проникновения предусмотрены 

извещатели охранные магнитоконтактные «ИО102-16/2» и «ИО102-26». 
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Извещатели охранные магнитоконтактные «ИО102-16/2» устанавливаются в 

верхней части блокируемого элемента (окна) согласно плану размещения обору-

дования. Геркон извещателей разместить на неподвижной части конструкции, а 

магнит - на подвижной части. 

Извещатели охранные магнитоконтактные «ИО102-26» устанавливаются в 

верхней части блокируемого элемента (металлические двери) согласно плану 

размещения оборудования. Геркон извещателей разместить на неподвижной ча-

сти конструкции, а магнит - на подвижной части. 

Для постановки и снятия объекта с охраны предусмотрен Считывать-2 

Touch Memory, который устанавливается на улице перед входной дверью в поме-

щение обогрева персонала на высоте 1,5м от уровня земли. 

Шлейфы охранно-тревожной сигнализации прокладываются кабелем КСПВ 

4х0,50мм. Кабели проложить в кабель-каналах по потолкам и стенам. 

Решения по телефонизации 

В районе вахтового поселка Средне-Тиманского бокситового рудника раз-

мещается наземная станция спутниковой связи оператора мобильной связи ПАО 

«Вымпелком», которая обеспечивает прием и передачу голосовых сообщений, а 

также доступ в Internet. 

Проектируемый объект находятся в зоне покрытия существующей спутнико-

вой станции. 

Дополнительное оборудование мобильной спутниковой связи в настоящем 

проекте не требуется. 

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112. На 

русском и английском языках. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: при отсутствии денежных 

средств на счету, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты 

телефона. 

Звонок в экстренные службы является бесплатным. 

В период строительства и эксплуатации персонал снабжается средствами 

радиосвязи. Функции диспетчерской радиосвязи выполняются с использованием 

аппаратуры радиосвязи «Hytera». 

В настоящее время на предприятие действует сухопутная подвижная ра-

диосвязь.  

Для связи с персоналом строительной организации и обслуживающим персо-

налом в период эксплуатации, а также для решения оперативных вопросов с ру-

ководством предприятия предусматривается наращивание существующей системы 

радиосвязи.  

Существующая стационарная радиостанция «Hytera» находится у диспетче-

ра, который контролирует весь процесс добычи и транспортировки. 
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Решения по внутреннему противопожарному водопроводу  

На основании ст. 99. «Требования к источникам противопожарного водо-

снабжения производственного объекта» Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности" допускается не предусматривать наружное противопожарное водо-

снабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной по-

жарной опасности Ф5 категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности 

объемом не более 1000 м3, соответственно проектом не предусмотрено строи-

тельство наружного противопожарного водоснабжения. 

Согласно п. 1.4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внут-

ренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» и учетом 

категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и строительного объема 

проектируемого объекта, внутреннее пожаротушение не требуется. 

Решения по противодымной защите 

Объекты проектирования не попадают под требования п. 7.2 СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасно-

сти.», соответственно проектом не предусмотрены решения по противодымной 

защите зданий и сооружений. 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351212/9f869f3d3c5876a8e52e0e8fa051cdaec3fbc492/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
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11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия 

такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 

которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации 

людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 

технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 

Системы обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре на проектируемом объекте обеспечивают 

автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения си-

стем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей, 

согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст. 54). 

Системы противопожарной защиты проектируемого объекта обеспечивает 

возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельных 

значений опасных факторов пожара и тушение пожара в первоначальный период 

его развития согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ (ст. 81, п. 3). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ (ст. 82, п. 2) кабели и провода систем противопожарной защиты, систем об-

наружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре со-

храняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого 

для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Кабели, прокладываемые открыто, приняты проектом не распространяющими 

горение с низким дымо- и газовыделением, повышенной огнестойкости. 

Перечень оборудования и алгоритм работы противопожарной защиты, его 

размещение на проектируемом объекте приведен в подразделе 9. 
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12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

Проектируемые объекты комплекса очистных сооружений на северных зале-

жах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения, расположены в зоне охвата деятельности, сфор-

мированной на СТБР вспомогательной горноспасательной команды (далее - ВГК). 

Дополнительно по отдельному договору для проведения работ по тушению 

пожаров на производственных объектах АО «Боксит Тимана» привлекается по-

жарный поезд ФГП ВО ЖДТ России. 

Расстояние от ВГК до объектов проектирования составляет не более 10 км. 

При средней скорости пожарного автомобиля (по грунтовой дороге общего 

пользования) 30 км/час, время в пути следования составит не более 20 минут. 

На дежурство ежедневно заступает караул укомплектованный аттестован-

ным личным составом и пожарно-техническим вооружением в соответствии с 

нормами. 

В процессе строительства обеспечивается: 

-  приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом; 

-  соблюдение правил пожарной безопасности при проведении строительных и 

монтажных работ; 

-  наличие и исправное содержание первичных средств пожаротушения; 

-  возможность безопасной эвакуации людей, а также защиты материальных 

ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке. 

При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено использо-

вание современных средств техники безопасности и соблюдение охраны труда. 

Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия: 

-  ограждение всей территории строительства до начала строительства (в 

подготовительный период); 

-  установка на территории строительства указателей проездов и прохо-

дов; 

-  своевременная очистка проходов,  проездов,  погрузочно-

разгрузочных площадок от мусора; 

-  оснащение строительной площадки комплектом первичных средств пожа-

ротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители с устройством противопожар-

ных щитов согласно стройгенплана; 

-  безусловное выполнение противопожарных требований при эксплуатации 

временных бытовых зданий и сооружений; 

-  хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в отдельно стоя-

щих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. 

Проектом организации строительства предусмотрены и должны выполняться 

следующие мероприятия: 
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1. Площадка строительства обеспечивается проездами и подъездами. 

Проезды и проходы на производственных территориях, а также проходы к 

рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 

очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 

конструкциями. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц или не занятых 

на работах на данной территории запрещается. 

2. В ночное время проезды, дороги и пожарные щиты освещаются. 

3. Электрохозяйство стройплощадки, в том числе и временное силовое и 

осветительное оборудование, должно отвечать требованиям правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

В процессе эксплуатации обслуживающая организация должна придержи-

ваться следующих правил: 

1. Территория, прилегающая к зданию должна постоянно содержаться в чи-

стоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует ре-

гулярно убирать и вывозить с территории. 

2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а 

также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда 

свободными. 

3. В случае закрытия отдельных участков дорог или проездов в связи с 

проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду 

пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану. 

4. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается. 

5. Эвакуационные проходы, выходы, не должны загромождаться какими-либо 

предметами и оборудованием (СП 1.13130.2020). 

6. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допус-

кается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) 

запоров. 
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13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества (при выволнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном 

порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет 

пожарных рисков не требуется) 

Учитывая, что при выполнении проекта строительства комплекса очистных 

сооружений на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-

Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, в добровольном по-

рядке выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной 

безопасности, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уни-

чтожения имущества в соответствии Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008г. №87 не требуется. 
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Приложение 1 

Сертификаты соответствия требованиям технического регламента №123-ФЗ 

от 22.07.2008 на материалы и изделия 
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Формат А4 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 

Входящий номер 

сопроводительного 

документа и дата 

По

дпи

сь 

Дата изменен-

ных 

заме-

ненных 
новых 

аннулиро-

ванных 

          



Примечания:

1. Система координат УТГУ-II.

2. Система высот Балтийская 1977 г.

Республика Коми

Княжпогостский район

Земли Верхневымского участкового лесничества

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- направления движения пожтехники

- направления эвакуации

1

Номер

по ген-

плану
Наименование

Экспликация зданий и сооружений

Примечание

1.1

Формат А3

ДатаКол.уч.Изм. Лист Подп.

Лист ЛистовСтадияДиановаРазраб .

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

Ситуационный план организации земельного участка,

предоставленного для размещения объекта капитального

строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и

путей подъезда к объектам пожарной техникиКозловГИП

Н .контроль Старцева

51

П

П .0.025-П/2020-00.000-МПБ.ГЧ .01

1

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для

размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда

(выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники на

северных залежах Верхне-Щугорского месторождения (I-ый этап)

Въезд на площадку

очистных сооружений

Въезд на площадку

очистных сооружений



Номер

по ген-

плану
Наименование Примечание

1.1

Примечания:

1. Система координат УТГУ-II.

2. Система высот Балтийская 1977 г.

Республика Коми

Княжпогостский район

Земли Верхневымского участкового лесничества

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- направления движения пожтехники

- направления эвакуации

Экспликация зданий и сооружений

Формат А3

ДатаКол.уч.Изм. Лист Подп.

Лист ЛистовСтадияДиановаРазраб .

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

Ситуационный план организации земельного участка,

предоставленного для размещения объекта капитального

строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и

путей подъезда к объектам пожарной техникиКозловГИП

Н .контроль Старцева

52

П

П .0.025-П/2020-00.000-МПБ.ГЧ .02

1

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для

размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда

(выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники на

Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения (II-ой этап)

Въезд на площадку

очистных сооружений

Въезд на площадку

очистных сооружений
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+1,930

Выход

Выход Выход
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Формат А3

ДатаКол.уч.Изм. Лист Подп.

Лист ЛистовСтадияДиановаРазраб .

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

Здание фильтров очистки воды.

Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий

(сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории

в случае возникновения пожараКозловГИП

Н .контроль Старцева

53

П

П .0.025-П/2020-00.000-МПБ.ГЧ .03

1

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

по-

ме-

ще-

ния

1 Помещение блока-фильтров 62,6

3 Помещение обогрева персонала 17,36

2 Электрощитовая 18 В4

Д

Д

Здание фильтров очистки воды на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения.

Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям

(сооружениям) территории в случае возникновения пожара

Условные обозначения

Путь эвакуации
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А508-10

 Фильтр Ф2
А508-10

Напорный трубопровод

очищенной воды

труба ∅325х12,0 ГОСТ 10704-91

Выход

Выход

Выход

Формат А3

ДатаКол.уч.Изм. Лист Подп.

Лист ЛистовСтадияДиановаРазраб .

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

Здание фильтров очистки воды.

Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий

(сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории

в случае возникновения пожараКозловГИП

Н .контроль Старцева

54

П

П .0.025-П/2020-00.000-МПБ.ГЧ .04

1

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

Здание фильтров очистки воды на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения.

Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям

(сооружениям) территории в случае возникновения пожара

Условные обозначения

Путь эвакуации

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

по-

ме-

ще-

ния

1 Помещение блока-фильтров 21 Д

3 Помещение обогрева персонала 4,6

2 Электрощитовая 4,8 В4

Д
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ZC4
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ВТН 1/2 ВТН 1/1

ZC1 ВТН2/1

ZC2

ВТН3/1

ZC3

0,000

0,000

ЩО

ZC4

Au1

BIAL/S

ZC1ВТН1/1 ВТН1/2

ВТМ4/1

ARK1

1ARK

на управление

вентиляцией

ARK2

Шкаф ЩМП
Здание фильтров

очистки воды

Схема структурная соединения оборудования

ZC2ВТН2/1

ZC3ВТН3/1

ВТН

Извещатель пожарный ручной ИПР513-10ВТМ

ARK1 Прибор ППКОП "Сигнал-10"

Устройство шлейфовое контрольное УШК-02ZC

Оповещатель комбинированный "Гром-12К"

Щит силовой существующий

Au Источник вторичного электропитания РИП-12 исп.01

ARK2
Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам
сотовой связи GSM "УО-4С исп.02"

Извещатель пожарный дымовой ИП212-141

Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS

Кабель ВВГнг(А)-FRLS

Условные обозначения

Наименование

ВIAL/S

Кабель КИПЭВнг(А)-LS

Устройство коммутационное УК-ВК/021ARK

Формат А2

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

55

ДатаКол.уч.Изм. Лист Подп.

Лист ЛистовСтадияДиановаРазраб .

План трасс и расположения оборудования АСПС и

СОУЭ в здании фильтров очистки воды на

северных залежах Верхне-Щугорского

месторождения
КозловГИП

Н .контроль Старцева

П

П .0.025-П/2020-00.000-МПБ.ГЧ .05

1

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

по-

ме-

ще-

ния

1 Помещение блока-фильтров 62,6 Д

3 Помещение обогрева персонала 17,36

2 Электрощитовая 18 В4

Д

Примечание:
1. Прибор ППКОП "Сигнал-10", Устройство передачи извещений по каналам сотовой связи GSM "УО-4С исп.02",

блок питания "РИП-12"и коммутационное устройство УК/ВК установить в помещении обогрева персонала на

стене в шкафу ЩМП, на высоте не более 1,5м от уровня пола (уточнить по месту при производстве работ).

2. Установку шкафа ЩМП в помещении обогрева персонала определить по месту.

3. Питание резервированного источника питания "РИП-12" осуществить от силового щита.

4. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации.

5. Перед нарезкой кабеля уточнить длину.

План трасс и расположения оборудования АСПС и СОУЭ в здании фильтров

очистки воды на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения
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ВТМ4/1ZC4

ВТН1/1

ZC1

ВТН3/1

ВТН2/1

ZC2

ZC3

ВТН

Извещатель пожарный ручной ИПР513-10ВТМ

ARK1 Прибор ППКОП "Сигнал-10"

Устройство шлейфовое контрольное УШК-02ZC

Оповещатель комбинированный "Гром-12К"

Щит силовой существующий

Au Источник вторичного электропитания РИП-12 исп.01

ARK2
Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам
сотовой связи GSM "УО-4С исп.02"

Извещатель пожарный дымовой ИП212-141

Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS

Кабель ВВГнг(А)-FRLS

Условные обозначения

Наименование

ВIAL/S

Кабель КИПЭВнг(А)-LS

Устройство коммутационное УК-ВК/021ARK

Формат А2

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

56

ДатаКол.уч.Изм. Лист Подп.

Лист ЛистовСтадияДиановаРазраб .

План трасс и расположения оборудования АСПС и

СОУЭ в здании фильтров очистки воды на на

Верхне-Ворыквинской залежи

Вежаю-Ворыквинского месторождения
КозловГИП

Н .контроль Старцева

П

П .0.025-П/2020-00.000-МПБ.ГЧ .06

1

Раздел 9.
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

Примечание:
1. Прибор ППКОП "Сигнал-10", Устройство передачи извещений по каналам сотовой связи GSM "УО-4С исп.02",

блок питания "РИП-12"и коммутационное устройство УК/ВК установить в помещении обогрева персонала на

стене в шкафу ЩМП, на высоте не более 1,5м от уровня пола (уточнить по месту при производстве работ).

2. Установку шкафа ЩМП в помещении обогрева персонала определить по месту.

3. Питание резервированного источника питания "РИП-12" осуществить от силового щита.

4. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации.

5. Перед нарезкой кабеля уточнить длину.

План трасс и расположения оборудования АСПС и СОУЭ в здании фильтров очистки

воды на на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения

ЩО

ZC4

Au1

BIAL/S

ZC1ВТН1/1

ВТМ4/1

ARK1

1ARK

на управление

вентиляцией

ARK2

Шкаф ЩМП
Здание фильтров

очистки воды

Схема структурная соединения оборудования

ZC2ВТН2/1

ZC3ВТН3/1

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

по-

ме-

ще-

ния

1 Помещение блока-фильтров 21 Д

3 Помещение обогрева персонала 4,6

2 Электрощитовая 4,8 В4

Д

0,000

0,000
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