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1 ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Проектная документация по объекту ООО «СИБУР ПолиЛаб» разработана в 

соответствии с  

- договором  №20013 от 01.10.2020; 

-заданием на разработку проектной документации «Создание центра синтеза 

полиолефинов». 

В качестве основных исходных данных при разработке данной проектной до-

кументации использованы следующие материалы и документы: 

- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям для подготовки 

проектной документации, разработанный ПИ "Союзхимпромпроект" ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" (20013-ИЭИ инв.№14-04547); 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, разработанный ПИ "Союзхимпромпроект" 

ФГБОУ ВО "КНИТУ" (20013-ИГДИ инв.№15-18433); 

-  технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, разработанный ПИ "Союзхимпромпроект" 

ФГБОУ ВО "КНИТУ" (20013-ИГИ инв.№15-0772); 

- технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для 

подготовки проектной документации, разработанный ПИ "Союзхимпромпроект" 

ФГБОУ ВО "КНИТУ" (20013-ИГМИ инв.№14-04548). 

Перечень технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и 

другой нормативно-технической документации, использованной при разработке про-

ектной документации по данному объекту строительства, приведен в соответствую-

щих разделах и подразделах проектной документации. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЕГО СОСТАВ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА, НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

2.1 Назначение, характеристика, мощность и состав проектируемого объ-

екта. Режим работы. 

Настоящей проектной документацией предусматривается строительство научно-

исследовательской установки полимеризации олефинов - Центр синтеза полиолефинов, 

включающей в себя: 

- установку центра синтеза полиолефинов, титул 200,  

- склад хранения ЛВЖ и ГЖ в таре, титул 600, 

- площадку узла коммерческого учета подаваемого сырья, титул 100, 

- операторную, титул 300. 

Здание центра синтеза полиолефинов (тит. 200) содержит следующие технологиче-

ские помещения: 

- 101 производственное помещение, категория А; 

- 102 помещение катализаторов, категория А; 

- 105 склад хранения готовой продукции, категория В; 

- 106 помещения для стоянки погрузчика, категория В4; 

- 114 помещение ПТР, категория В3; 

- 115 помещение хранения ЗИП, категория Д; 

- 404 помещение приготовления суспензии катализатора, категория А; 

- 405 помещение активации катализатора, категория Д. 

Данная опытная установка предназначена для моделирования процессов производ-

ства полиэтилена и полипропилена: Bulk PP-I, Bulk PP-III, Bulk PP-IV, РЕ-s, РЕ-g, PP-g и 

PP-g II в единой системе, которая также может быть может использована для разработки 

катализатора, доработки/разработки технологии процесса и разработки новых продук-

тов.  

Расчетная производительность установки – 300 т/год. 

Таблица 1  

Grade Процесс Тип катализатора Продукт 
Производитель-

ность 

Gr

ade-1 Bulk PP-I Катализатор Циглера — Натта Homo PP 25 кг/ч 

Grade-2 Bulk PP-III Катализатор Циглера — Натта Homo PP 50 кг/ч 
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Grade-3 Bulk PP-III Катализатор Циглера — Натта 
Random 

PP  
50 кг/ч 

Grade-4 Bulk PP-III Катализатор Циглера — Натта ICP 60 кг/ч 

Grade-5 РЕ-s Катализатор Циглера — Натта С6-HDPE 50 кг/ч 

Grade-6 РЕ-g Хромовый катализатор С6- HDPE 20 кг/ч 

Grade-7 РЕ-g 
Металлоцен C6-

LLDPE 
20 кг/ч 

Grade-8 PP-g 
Катализатор Циглера — Натта Homo PP 

20 кг/ч 

Grade-9 PP-g-II 
Катализатор Циглера — Натта ICP 

20 кг/ч 

Grade-10 РЕ-g 
Катализатор Циглера — Натта C4 LLDPE 

20 кг/ч 

Grade-11 Bulk PP-I 
Катализатор Циглера — Натта Terpoly-

mer 
25 кг/ч 

Grade-12 Bulk PP-IV 
Катализатор Циглера — Натта ICP 

70 г/ч 

Режим работы установки – полу непрерывный, доступность установки – не ме-

нее 6000 часов в год. 

Количество смен в сутки - 2. 

Продолжительность смены - 12 ч. 
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Л
и

ст 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Ти-

тул, 

№

№ 

по 

ген

пла

ну 

Назначение  Принадлеж-

ность к объек-

там транспорт-

ной инфра-

структуры и к 

другим объек-

там, функцио-

нально- 

технологиче-

ские особенно-

сти которых 

влияют на их 

безопасность 

Возможность 

опасных при-

родных процес-

сов и явлений и 

техногенных 

воздействий на 

территориях, на 

которых будут 

осуществляться 

строительство, 

реконструкция 

и эксплуатация 

здания или со-

оружения 

Принадлеж-

ность к опас-

ным производ-

ственным объ-

ектам 

Пожарная и 

взрывопожар-

ная опасность 

Нали

чие 

поме-

меще

ще-

ний с 

посто

стоян

ян-

ным 

пре-

бы-

вани-

ем 

лю-

дей 

Уровень 

ответ-

ственно-

сти 

Наиме

нова-

ние 

здания, 

соору-

жения 

Классификатор объектов капиталь-

ного строительства по их назначе-

нию и функционально-

технологическим особенностям, 

Приказ Минстроя России от 

10.07.2020 N 374/пр 

 

Группа Вид Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 Внут-

рипло

щадоч-

доч-

ные 

эста-

кады –

техно-

логи-

ческие 

Объекты 

обеспе-

чиваю-

щих 

произ-

водств 

химиче-

ской 

промыш

мыш-

ленно-

сти 

Сооруже-

ние тепло-, 

газ-, мате-

риалопро-

вода на эс-

такадах 

7.10.

1.30 

Опасный фак-

тор – водород, 

этилен, пропи-

лен, гексен-1, 

бутен-1, изобу-

тан 

Гололѐдный 

район – II (СП 

20.13330). 

Расчетная сей-

смическая ин-

тенсивность в 

районе строи-

тельства по 

карте ОСР-

2015 (карта В) 

СП14.13330.20

18 – 5 баллов 

шкалы MSK-

64. 

Опасные при-

родные про-

цессы на 

участке работ – 

оползни, под-

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

21.07.1997 

№116-ФЗ «Об 

опасных про-

изводственных 

объектах» 

(Приложение 

1) проектируе-

мый объект 

относится к 

категории 

опасных про-

изводственных 

объектов. 

Степень огне-

стойкости – в 

соответствии с 

п.6.10.4.1 

СП4.13130.201

3. 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности – 

С0. Класс 

функциональ-

ной пожарной 

опасности - 

Ф5.1 

нет Повы-

шенный. 

Особо 

опасный 

производ-

ственный 

объект в 

соответ-

ствии с 

п.11а ста-

тьи 48.1 

Градо-

строи-

тельного 

кодекса 

Россий-

ской Фе-

дерации 
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Л
и

ст 

200 Уста-

новка 

центра 

синте-

за по-

лио-

лефи-

нов 

(ЦСП

О) 

Объекты 

произ-

водства 

синте-

тиче-

ских 

смол и 

пласти-

ческих 

масс 

Здание цеха 

по произ-

водству 

полиэтилена 

низкого 

давления 

или поли-

пропилена 

7.5.1.

60 

Опасный фак-

тор – водород, 

этилен, пропи-

лен, гексен-1, 

бутен-1, изобу-

тан, катализа-

торы полиме-

ризации (Циг-

лера-Натта, 

хромовые, ме-

таллоценовые), 

сокатализато-

ры (триэти-

лалюминий, 

мети-

лалюмоксан, 

триэтилборат), 

стереорегули-

рующие ком-

поненты (ал-

коксисиланы 

(донор)) явля-

ющиеся сырь-

ем для получе-

ния полиоле-

финов 

топление, пе-

реработка бе-

регов, пучение, 

наледеобразо-

вание, термо-

карст, затопле-

ние (приложе-

ние В 

СП116.13330.2

012). 

Все данные 

необходимо 

подтвердить в 

ходе проведе-

ния изыска-

ний. 

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

21.07.1997 

№116-ФЗ «Об 

опасных про-

изводственных 

объектах» 

(Приложение 

1) проектируе-

мый объект 

относится к 

категории 

опасных про-

изводственных 

объектов. 

 

Категория по 

пожаровзры-

воопасности – 

А (СП 

12.13130.2009).  

Степень огне-

стойкости – II.  

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности – 

С0. Класс 

функциональ-

ной пожарной 

опасности - 

Ф5.1 

нет Повы-

шенный. 

Особо 

опасный 

производ-

ственный 

объект в 

соответ-

ствии с 

п.11а ста-

тьи 48.1 

Градо-

строи-

тельного 

кодекса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

… 
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Л
и

ст 

300 Опера-

торная 

Объекты 

подсоб-

но-

произ-

вод-

ственно-

го, 

вспомо-

гатель-

ного и 

общеза-

водского 

назна-

чения 

нефте-

перера-

батыва-

ющей 

промыш

мыш-

ленно-

сти 

Здание опе-

раторной, 

контроллер-

ной, управ-

ления про-

изводством, 

цехом 

6.2.9.

10 

Нет Нет Категория по 

пожаровзры-

воопасности - 

В (СП 

12.13130-2009) 

–  

Степень огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

(СП 

2.13130.2012) –

II 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности – 

С0.  

Класс функци-

ональной по-

жарной опас-

ности – Ф5.1 

(может быть 

категорирова-

но как Ф4.3 

при соблюде-

нии требова-

ний пунктов 

6.1.39, 6.1.40 и 

6.1.41 СП 

4.13130.2013) 

Поме

меще

ще-

ние 

опе-

ратор

тор-

ной 

нормаль-

ный 
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400 Внут-

рипло

щадоч-

доч-

ные 

эста-

кады –

тепло-

мате-

риало-

прово-

дов и 

кабель

бель-

ные 

Объекты 

обеспе-

чиваю-

щих 

произ-

водств 

химиче-

ской 

промыш

мыш-

ленно-

сти 

Сооруже-

ние тепло-, 

газ-, мате-

риалопро-

вода на эс-

такадах 

7.10.

1.30 

Нет Нет 

 

Степень огне-

стойкости – в 

соответствии с  

п.6.5.56 

СП 4.13130.201

3. 

 

нет нормаль-

ный  

500 Вне-

площа-

щадоч-

доч-

ные 

эста-

кады –

техно-

логи-

ческие 

Объекты 

обеспе-

чиваю-

щих 

произ-

водств 

химиче-

ской 

промыш

мыш-

ленно-

сти 

Сооруже-

ние тепло-, 

газ-, мате-

риалопро-

вода на эс-

такадах 

7.10.

1.30 

Опасный фак-

тор – водород, 

этилен, пропи-

лен, бутен-1, 

изобутан 

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

21.07.1997 

№116-ФЗ «Об 

опасных про-

изводственных 

объектах» 

(Приложение 

1) проектируе-

мый объект 

относится к 

категории 

опасных про-

изводственных 

объектов. 

Степень огне-

стойкости – в 

соответствии с 

п.6.10.4.1 

СП4.13130.201

3. 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности – 

С0. Класс 

функциональ-

ной пожарной 

опасности - 

Ф5.1 

нет Повы-

шенный. 

Особо 

опасный 

производ-

ственный 

объект в 

соответ-

ствии с 

п.11а ста-

тьи 48.1 

Градо-

строи-

тельного 

кодекса 

Россий-

ской Фе-

дерации 
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1
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600 Пло-

щадка 

хране-

ния 

под 

наве-

сом 

ЛВЖ и 

ГЖ в 

таре 

Склады 

специ-

ального 

назна-

чения 

химиче-

ской 

промыш

мыш-

ленно-

сти 

Здание 

склада 

ЛВЖ и 

взрыво-

опасных 

химических 

веществ 

7.10.

5.6 

Опасный фак-

тор – гексен-1, 

гексан, раствор 

хромового ка-

тализатора в 

растворителе 

(гексан) 

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

21.07.1997 

№116-ФЗ «Об 

опасных про-

изводственных 

объектах» 

(Приложение 

1) проектируе-

мый объект 

относится к 

категории 

опасных про-

изводственных 

объектов. 

 

Категория по 

пожаровзры-

воопасности – 

АН (СП 

12.13130.2009).  

Степень огне-

стойкости – II.  

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности – 

С0. Класс 

функциональ-

ной пожарной 

опасности - 

Ф5.2 

нет Повы-

шенный. 

Особо 

опасный 

производ-

ственный 

объект в 

соответ-

ствии с 

п.11а ста-

тьи 48.1 

Градо-

строи-

тельного 

кодекса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

 

700 Вне-

площа-

щадоч-

доч-

ные 

эста-

кады – 

кабель

бель-

ные 

Перехо-

ды воз-

душных 

линий 

элек-

тропе-

редач, 

комму-

никаци-

онные 

тоннели, 

объекты 

канали-

зации 

 

Кабельная 

эстакада 

 

16.5.

2.3 

 

нет Гололѐдный 

район – II (СП 

20.13330). 

Расчетная сей-

смическая ин-

тенсивность в 

районе строи-

тельства по 

карте ОСР-

2015 (карта В) 

СП14.13330.20

18 – 5 баллов 

шкалы MSK-

64. 

Опасные при-

родные про-

цессы на 

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

21.07.1997 

№116-ФЗ «Об 

опасных про-

изводственных 

объектах» 

(Приложение 

1) проектируе-

мый объект не 

относится к 

ОПО. Проек-

тируемый объ-

ект размещает-

ся на террито-

рии ОПО 

Степень огне-

стойкости – в 

соответствии с 

п.6.5.56 

СП 4.13130.201

3. 

 

нет нормаль-

ный  
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800 КНС 

хоз-

быто-

вых 

стоков 

Заглуб-

ленные 

объекты 

для сбо-

ра сточ-

ных вод 

Сооруже-

ние опуск-

ного колод-

ца 

17.3.

2.5 

Находится на 

территории 

опасного про-

изводственно-

го объекта 

участке работ – 

оползни, под-

топление, пе-

реработка бе-

регов, пучение, 

наледеобразо-

вание, термо-

карст, затопле-

ние (приложе-

ние В 

СП116.13330.2

012). 

Все данные 

необходимо 

подтвердить в 

ходе проведе-

ния изыска-

ний. 

 

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

21.07.1997 

№116-ФЗ «Об 

опасных про-

изводственных 

объектах» 

(Приложение 

1) проектируе-

мый объект не 

относится к 

ОПО. Проек-

тируемый объ-

ект размещает-

ся на террито-

рии ОПО 

Д нет Нормаль-

ный 
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2.2 Краткое описание основных проектных решений 

2.2.1 Технологические решения 

Центр синтеза полиолефинов. Титул 200 

Секция подготовки и активации катализатора 

На опытной установке Центра синтеза полиолефинов будут использоваться три си-

стемы подачи катализатора: система подачи суспензии катализатора в изобутане (для 

хромового катализатора), система подачи суспензии катализатора в минеральном масле 

в газофазные реакторы и система подачи катализаторной пасты для петлевых реакторов. 

Система подачи катализатора (для хромового катализатора) включает в себя 

емкость для подачи катализатора с мешалкой Р-101А. Исходная суспензия катализа-

тора подготавливается заранее с н-гексаном/н-гептаном (около 5-10% масс.) в специ-

альном герметичном шкафу в инертной атмосфере в помещении приготовления сус-

пензии катализатора 404. Приготовленная таким образом суспензия может быть за-

гружена в емкость Р-101А для хранения и последующего использования в технологи-

ческом процессе.  

Проектом предусмотрено две системы подачи суспензии катализатора в мине-

ральном масле, которые будут использоваться для катализатора Циглера-Натта 

(ЦН)/металлоценового катализатора соответственно. Каждая система подачи включа-

ет в себя емкость подачи катализатора с мешалкой Р-101В,С, в которую заливается 

заранее подготовленная суспензия катализатора в минеральном масле для хранения и 

последующего использования. Затем суспензия катализатора в минеральном масле 

подается в газофазный реактор (R-501 и R-502). 

Третья система подачи катализатора (2 шприцевых насоса D-104А,В) - подача ка-

тализаторной пасты для петлевого реактора №1 R-302, включая предполимеризатор R-

301.  

Кроме того, на опытной установке будут установлены две емкости c мешалками 

для подачи сокатализатора (триэтилалюминия (ТЭА или ТЭАЛ) и триизобутилалюми-

ния (ТИБА или ТИБАЛ)) Р-103А,В с насосами Н-102А,В. 

Для сбора отработанной суспензии катализатора и сокатализатора устанавливаются 

две емкости Р-109А,В с мешалками М-109А,В соответственно. 

Помимо систем подачи катализатора и сокатализатора, на этой опытной установке 

будет установлена система подачи антистатического агента (АСА) (два комплекта 

шприцевых насосов D-108А,В).  

Секция подготовки и очистки сырья 

Все подаваемое сырье, за исключением водорода, имеет свою собственную систему 

очистки для удаления примесей, таких как влага, кислород, CO/CO2, сера. 
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Водород используется в качестве агента регулирования показателя текучести рас-

плава (ПТР) при полимеризации РЕ и PP с использованием катализатора Циглера-Натта. 

Этилен используется в качестве основного мономера для РЕ и сомономера для 

рандом-сополимера PP /ударного сополимера PP. 

Пропилен выступает в качестве основного мономера для получения марок Bulk PP-

I, Bulk PP-III, Bulk PP-IV, PP-g и PP-g-II. 

Бутен-1 применяется в качестве сомономера для синтеза полиэтилена с катализато-

ром Циглера-Натта в процессах получения РЕ-g и терполимера. 

Гексен-1 используется в качестве сомономера для синтеза полиэтилена с хромовым 

катализатором/катализатором Циглера-Натта/металлоценовым катализатором в процес-

се получения РЕ-s и хромовым катализатором/металлоценовым катализатором в процес-

се получения РЕ-g. 

Изобутан является растворителем (разбавителем) для приготовления суспензии в 

процессах получения РЕ-s в петлевых реакторах. 

Азот выступает в качестве регулятора давления в газофазном реакторе, в качестве 

инертного газа и газа-носителя для переноса суспензии катализатора в масле в газофаз-

ные реакторы (R-501, R-502) 

Н-гексан/н-гептан будет использоваться в качестве растворителя для хромового ка-

тализатора и для сокатализатора. 

Изопентан с эстакады через теплообменник Т-208 подается в емкость для приема 

изопентана Р-207 и далее насосом Н-207 на очистку от примесей (влаги) в адсорбер А-

207 и фильтры F-207А,В. 

Секция полимеризации в петлевом реакторе и отделения твердых частиц 

В эту секцию включены процессы с Bulk PP, PE-s и система охлаждения. 

При моделировании процессов Bulk PP-I для полимеризации Homo PP будет 

использоваться  петлевой реактор R-302. Температура полимеризации регулируется 

хладагентом (RCMS). Время реакции составляет около 1 часа. Смесь 

ТЭА/донора/катализатора подается с пропиленом в предполимеризатор R-301, где 

образуется суспензия предполимера, а затем направляется в петлевой реактор. Все 

остальное сырье, такое как пропилен и водород, будет подаваться по отдельному тру-

бопроводу. Циркуляционный насос H-302 создает турбулентный поток в петлевом ре-

акторе и обеспечивает там циркуляцию всех продуктов. Порошок полипропилена че-

рез систему выгрузки продукта в нижней части реактора потоком испаренного про-

пилена из теплообменника Т-310 доставляется в дегазатор 1 ступени. Непрореагиро-

вавший пропилен испаряется и отделяется от порошка PP , а порошок РР будет скап-

ливаться внизу дегазатора. Затем порошок РР направляется в дегазатор 2 ступени и 
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далее в дегазационную колонну для удаления оставшегося пропилена. В качестве га-

за-носителя для подачи в дегазационную колонну используется азот. 

Терполимер также производится при моделировании Bulk РР-I. Температура 

реакции ниже, чем у Homo-РР из-за более низкой температуры плавления продукта. 

Этилен и бутен-1 подаются в реактор вместе с пропиленом для получения рандомно-

го терполимера. 

Для операций с Bulk РР-III при получении гомо-РР, рандомного сополимера 

(RCP) и блок-сополимера (ICP) будут использоваться два соединенных петлевых ре-

актора (R-302, R-303). Однако ICP нуждается в дополнительном газофазном реакторе 

для получения этилен-пропиленового каучука (EPR). 

При моделировании процессов РЕ-s задействованы два петлевых реактора (R -

302, R -303) с хромовым катализатором, катализатором Циглера-Натта и металлоце-

новым катализатором. 

Секция рекуперации и рециркуляции газа 

Система рекуперации и рециркуляции газа предусмотрена только для пропилена. 

Для изобутана рециркуляция не предусматривается ввиду сложности отделения его от 

гексена-1 без разделительной колонны. 

Газообразный пропилен из верхней части дегазатора 1 ступени V-304 подается на 

очистку от мелких частиц в систему фильтров F-304А,В, F-308 А,В и далее, проходя че-

рез теплообменник Т-405, конденсируется и направляется в емкость возвратного пропи-

лена Р-401. Некоторые инертные газы, такие как пропан и непрореагировавший водо-

род, скапливающиеся в верхней части емкости Р-401, направляются в линию сдувок на 

факел. 

Газообразный изобутан из верхней части дегазатора 2 ступени V-305 подается в 

фильтры для очистки от частиц, а затем поступает на факел. 

Секция газофазной полимеризации  

Проектной документацией в Центре синтеза полиолефинов предусмотрено два га-

зофазных реактора R-501 и R-502 для получения ICP при моделировании процессов 

Bulk РР, РЕ-g, РР-g и РР-g-II. В зависимости от режима работы могут использоваться 

два реактора совместно или по отдельности, а также только один реактор. Реактор R-502 

и технологически связанное с ним оборудование выделяются в отдельный этап строи-

тельства.  

Для получения ICP Bulk РР-III газофазный реактор будет соединен с петлевым ре-

актором №2 R-303 через дегазатор 1 ступени V-304. Порошок Homo РР, который явля-

ется матрицей ICP, будет подаваться в газофазный реактор № 1 R-501 с некоторым ко-

личеством непрореагировавшего пропилена и АСА. Водород, этилен и пропилен будут 

подаваться в линию рециклового газа реактора R-501 для получения этилен-

пропиленового каучука. Полученный полипропилен из газофазного реактора №1 R-501 

поступает непосредственно в дегазационную колонну V-306, где отделяются оставшиеся 
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пропилен и этилен, а активный катализатор/ТЭА дезактивируется смесью деминерали-

зованной воды и азота.   

При получении РЕ-g можно использовать два газофазных реактора R-501, R-

502 с раздельной системой подачи катализатора. Катализатор и антистатический 

агент подаются непосредственно в реактор. Все остальное сырье, за исключением ка-

тализатора и АСА, будет поступать совместно в поток рециклового газа. Частицы по-

лиэтилена направляются в слой газофазного реактора рецикловым газом. 

В процессе получения РР-g задействован один газофазный реактор с катализа-

тором Циглера-Натта, донором и ТЭА. . Катализатор будет подаваться непосред-

ственно в реактор. Все сырье, за исключением катализатора, будет поступать сов-

местно в поток рециклового газа. Частицы полипропилена направляются в слой газо-

фазного реактора рецикловым газом. 

При получении бимодального полимера РЕ-g, блок-сополимера РР-g или Bulk 

РР-IV следует использовать два газофазных реактора, соединенных промежуточной 

емкостью газофазной полимеризации V-503, с катализатором Циглера-Натта, доно-

ром и ТЭА. Для бимодального РЕ-g или блок-сополимера РР-g катализатор подается 

непосредственно в газофазный реактор R-501, все остальное сырье будет поступать 

совместно в поток рециклового газа. Частицы полипропилена будут направляться в 

слой газофазного реактора рецикловым газом. 

Все системы и протекающие процессы в газофазном реакторе №2 R-502 иден-

тичны реактору №1 R-501. Однако состав каждого компонента должен быть разным. 

Настоящей проектной документацией предусматривается аварийное опорожнение 

емкостей в подземную емкость V-601 объемом 5 м
3
, дренирование технологического 

оборудования - в монжус V-311 объемом 2 м
3
, расположенных на наружной установке 

непосредственно у здания ЦСПО. Откачка накопившейся жидкости из подземной емко-

сти и монжуса производится в автоцистерну. 

Технологические сдувки, сбросы от предохранительных клапанов направляются в 

существующую факельную систему ЗапСибНефтехим ГФ-2. Для сбора возможного 

конденсата с отходящих газов предусмотрен факельный сепаратор F-601 объемом 2 м
3
, 

расположенный на наружной установке у здания ЦСПО. Вся жидкость из сепаратора 

стекает в подземную емкость V-601. 

2.2.2 Основные строительные решения. 

Титул 100 

Внутриплощадочные эстакады – технологические. 

Эстакада проектируемая, одноярусная. 

Протяженность 26 м. Отметка верха траверсы 1-ого яруса +6.000. 

Колонны железобетонные, пролетные строения и траверсы металлические. 

Титул 200 

Установка центра синтеза полиолефинов. 
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Здание – проектируемое, разновысокое, с размерами в осях 18.0х44.0 м. В осях 1-6 

одноэтажное, в осях 6-7 четырехэтажное, в осях 7-10 одноэтажное.  

В осях 1-6 высота до низа фермы +18.200. 

В осях 6-7 высота этажей 4.2 и 4.8 м. 

В осях 7-10 высота до низа покрытия 6.000. 

Каркас здания монолитный железобетонный.  

Покрытие в осях 1-4 металлическое.  

Покрытие и перекрытия в осях 5-10 монолитные железобетонные. 

В здании в осях 1-5 размещается трехярусная этажерка. Каркас этажерки металличе-

ский. 

Титул 300 

Операторная.  

Здание – проектируемое, одноэтажное, с размерами в осях 18.0х15.0 м. Высота до ни-

за покрытия 6.000. 

Каркас здания монолитный железобетонный.  

Титул 400 

Внутриплощадочные эстакады – тепломатериалопроводов и кабельные. 

Эстакада проектируемая, одноярусная, одностоечная, с кабельным ярусом. 

Протяженность 39 м.  

Отметка верха траверсы 1-ого яруса +6.000.  

Колонны -  железобетонные, пролетные строения и траверсы металлические. 

Титул 500 

Внеплощадочные эстакады –технологические.  

Эстакады реконструируемые, одно и трехярусные. 

Протяженность 810,0 м.  

Колонны железобетонные и металлические. 

Траверсы железобетонные и металлические. 

Пролетные строения металлические. 

Титул 600 

Площадка хранения под навесом ЛВЖ и ГЖ в таре. 

Сооружение проектируемое, одноэтажное, с размерами в осях 6.0х12.0 м.  
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Высота до низа  подстропильной балки 3.000. 

Стеновое ограждение – жалюзи. 

Колонны – сборные железобетонные. 

Балки и прогоны покрытия – металлические из прокатных профилей. 

Титул 700 

Внеплощадочные эстакады – кабельные.  

Эстакады реконструируемые, одноярусная, одностоечная, с кабельным ярусом. 

Протяженность 496,0 м.  

Колонны – забивные сваи-колонны из сборного железобетона. и металлические опо-

ры.  

Пролетные строения и траверсы металлические. 

Титул 800 

КНС хоз-бытовых стоков.  

КНС – заводского изготовления. 

Фундамент под КНС – монолитный железобетонный на естественном основании. 

2.2.3  Решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления 

и вентиляции приняты по данным СП  131.13330.2018. 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по г. Тобольск, Тюменская 

область. 

Строительная климатическая зона  IB.  

Теплоснабжение систем отопления и вентиляции центра синтеза полиолефинов   

осуществляется от внутриплощадочных тепловых сетей. Источником теплоснабжения 

зданий является установка утилизации пара (УУП) Т-10 ООО «СИБУР Тобольск».   

Для подключения здания к тепловым сетям  в Центре синтеза полиолефинов 

предусмотрен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), с отдель-

ными контурами для систем теплоснабжения вентиляции, воздушно-тепловых завес, 

отопления, и с узлом учета тепловой энергии.  

Система отопления 

Вид системы отопления, отопительные приборы, теплоноситель и его параметры 

приняты в соответствии с требованиями п. Д.11 для производственных и п. Д1 для ад-

министративно-бытовых помещений по приложению Д к СП 60.13330.2016 в зависимо-

сти от назначения помещения и его категории.   

Титул 200. Установка центра синтеза полиолефинов (ЦСПО) 
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Отопление основных производственных помещений центра синтеза полиолефинов, 

электропомещений  воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. Оборудование 

принято со 100 % резервом, либо предусмотрено не менее двух систем. При выходе из 

строя одной системы обеспечивается снижение температуры воздуха в помещении на 

период проведения ремонтных работ не ниже допустимой температуры воздуха в нера-

бочее время. 

Температура приточного воздуха определена из расчета компенсации теплопотерь 

через наружные ограждения помещений и с учетом теплопоступлений от установленно-

го оборудования согласно методике, изложенной в приложении Ж к СП 60.13330.2016, и 

поддерживается автоматически. 

Подключение калориферов приточных установок  по теплу к системе теплоснаб-

жения осуществляется через узел регулирования, на котором устанавливается регули-

рующий клапан и циркуляционный насос.  

Отопление вспомогательных помещений  водяное. Схема системы отопления   

двухтрубная с попутным движением теплоносителя. 

Титул 300. Операторная 

Отопление производственных помещений (аппаратной, электрощитовой, помеще-

ния управления)  воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией системой П1, 

П1а. Оборудование принято со 100 % резервом. 

Температура приточного воздуха определена из расчета компенсации теплопотерь 

через наружные ограждения помещений и с учетом теплопоступлений от установленно-

го оборудования согласно методике, изложенной в приложении Ж к СП 60.13330.2016, и 

поддерживается автоматически. 

Подключение калориферов приточных установок  по теплу к системе теплоснаб-

жения осуществляется через узел регулирования, на котором устанавливается регули-

рующий клапан и циркуляционный насос.  

Отопление вспомогательных помещений  водяное. Схема системы отопления   

двухтрубная с тупиковым  движением теплоносителя. 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы. На 

подводках к нагревательным приборам устанавливаются термостатические клапаны. 

Общеобменная вентиляция и кондиционирования воздуха 

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий запроектированы с це-

лью создания параметров воздушной среды на рабочих местах в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-96 и СП 60.13330.2012. 
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Системы вентиляции запроектированы приточно-вытяжные механические и есте-

ственные с организованным воздухообменом с учетом характера технологического про-

цесса и выделяющихся вредностей. 

Забор воздуха системами приточной механической вентиляции зданий титулов, 

размещаемых в производственной зоне по классификации ВУПП-88 "Ведомственных 

указаний по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений  

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" осуществляется со-

гласно требованиям  ВСН 21-77 не ниже 15 м от планировочной отметки земли в местах, 

где исключено образование взрывоопасных смесей.  

Расход приточного воздуха для систем общеобменной вентиляции помещений зда-

ний определен расчетом  для обеспечения санитарно-гигиенических норм и норм взры-

во-пожарной безопасности согласно методике, изложенной в приложении Ж                       

СП 60.13330.2016: по избыткам теплоты, по массе выделяющихся вредных  (взрыво-

опасных) веществ,  и по нормам кратности, принимая большую из полученных величин. 

Приточное оборудование устанавливается в венткамерах и на кровле здания. Холо-

дильное оборудование (компрессорно-конденсаторные блоки, наружные блоки систем 

кондиционирования), устанавливается снаружи здания (на кровле),  имеет соответству-

ющее климатическое исполнение и  может эксплуатироваться на открытом воздухе. 

Оборудование приято в обычном исполнении. 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции зданий размещены на расстоянии от 

приемных устройств наружного воздуха не менее 10  м по горизонтали или на 6 м по 

вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.  

Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем общеобменной вентиляции с меха-

ническим побуждением из помещений категории А или из систем, удаляющих вредные 

вещества 1-го, 2-го классов опасности, в соответствии с п. 10.4                                  СП 

60.13330.2016, предусмотрены вертикально вверх, через трубы, не имеющие зонтов. 

Титул 200. Установка центра синтеза полиолефинов (ЦСПО) 

Вентиляция основного производственного помещения – приточно-вытяжная с ме-

ханическим побуждением системами П3-1, П3-2, П4-1, П4-2. Для борьбы с теплоизбыт-

ками и поддержания требуемой по технологическому заданию температуры внутренне-

го воздуха в летний период предусмотрены дополнительные приточные системы П10, 

П11, которые включаются автоматически при превышении температуры в помещении. 

Распределение приточного воздуха осуществляется подачей его в рабочую зону. Удале-

ние воздуха предусмотрено из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет 

наиболее высокую температуру или энтальпию, системами В4, В4а, В5, В5а (дополни-

тельно В6, В7 в летний период).  
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В остальных производственных помещениях предусмотрена общеобменная при-

точно-вытяжная вентиляция как с механическим побуждением, так и естественным ор-

ганизованным воздухообменом. 

Во вспомогательных помещениях предусмотрена общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция, воздухообмены приняты согласно требованиям ВСН 21-77 и по 

нормам кратности. 

В трансформаторной подстанции и электрощитовой предусмотрен гарантирован-

ный подпор воздуха с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5. С целью 

экономии энергоресурсов использована приточная установка с рециркуляцией воздуха 

П9, П9а. Распределение приточного воздуха в электропомещениях  осуществляется по-

дачей его в рабочую зону. Вытяжка из помещения  естественная за счет подпора воз-

духа.  

Для снятия теплоизбытков в трансформаторной подстанции и электрощитовой в 

теплый период года предусмотрено  охлаждение приточного воздуха во фреоновых теп-

лообменниках. 

В качестве хладагента в системах кондиционирования воздуха используется фреон 

R410А, который относится к 1 группе (нетоксичные и невзрывоопасные холодильные 

агенты) по классификации хладагентов, приведенной в ПБ 09-592-03 "Правила устрой-

ства и безопасной эксплуатации холодильных систем". 

Титул 300. Операторная 

Операторная выполнена во взрывоустойчивом исполнении из монолитного желе-

зобетона, поэтому, как удаление воздуха из защищенного здания, так и подача приточ-

ного воздуха, осуществляется через противовзрывные устройства МЗС и УЗС с установ-

кой расширительных камер на притоке и вытяжке для предотвращения действия удар-

ной волны. 

В производственные помещения (аппаратной, электрощитовой, помещения управ-

ления) предусмотрен не менее чем пятикратный подпор наружного воздуха. Воздух в 

эти помещение подается отдельной системой П1, П1а.  

Удаление воздуха осуществляется через клапаны избыточного давления в наруж-

ных стенах  помещений и стенах тамбуров, автоматически поддерживающие избыточ-

ное давление в помещениях 50 Па и  исключающие доступ в них взрывоопасных смесей.  

Для поддержания  оптимальной относительной влажности воздуха от 40 до 60 % 

предусмотрено увлажнение приточного воздуха, подаваемого системой П1, П1а. 

Увлажнение воздуха осуществляется в секции парового увлажнения приточной уста-

новки.  

Приточные установки П1, П1а, обслуживающие технологические помещения, 

предусмотрены с охлаждением обрабатываемого воздуха с теплый период года во фрео-
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новых теплообменниках. Компрессорно конденсаторные блоки (1  рабочий, 1  ре-

зервный) располагаются на кровле здания.  

Для удаления теплоизбытков и создания требуемых по технологическим нормам 

параметров внутреннего воздуха в технологических помещениях дополнительно 

предусмотрены местные системы кондиционирования воздуха  сплит-системы (со               

100 % резервом). Все системы оснащены низкотемпературном комплектом, 

обеспечивающими работу систем до 40 °С  в холодный период года. Внутренние блоки 

сплит-систем – кассетного типа, наружные блоки размещены на кровле здания. 

В качестве хладоагента в системах кондиционирования воздуха используется фре-

он R410А. 

Конденсат от внутренних блоков кондиционеров собирается в общую систему и 

отводится в канализацию с разрывом струи в помещениях санузла и в венткамере. Кон-

денсат от фреоновых воздухоохладителей отводится в трап в венткамере. 

Во вспомогательные помещения здания, воздух подается системой П2, П2а. Возду-

хообмены определены по нормам кратности. Удаление воздуха предусмотрено из вер-

ней зоны канальными вентиляторами с установкой защитных противовзрывных 

устройств. 

Отдельные вытяжные системы предусмотрены для: 

 уборной и помещения уборочного инвентаря;  

 комнаты приема пищи; 

 гардеробной верхней одежды и помещения ГПТ.  

Аварийная вентиляция 

В соответствии с требованиями технологической части проекта в основном произ-

водственном помещении, помещении катализаторов, помещении ПТР, помещении при-

готовления суспензии катализатора, помещении активации катализатора титула 200, в 

связи с возможностью внезапного поступления большого количества вредных и взрыво-

пожарных веществ, предусмотрена аварийная вентиляция с механическим побуждени-

ем. В соответствии с п. 7.6.4 СП 60.13330.2016 для аварийной вентиляции использованы 

как основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, так и 

отдельные системы аварийной вентиляции. 

Противодымная  вентиляция 

Системы противодымной защиты зданий предусмотрены для блокирования и огра-

ничения распространения продуктов горения в помещения, по путям эвакуации персо-

нала зданий, при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации 

очага пожара в здании. 
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В соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013 в центре синтеза полио-

лефинов предусмотрены следующие системы противодымной вентиляции: 

 в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 титула 200 организована подача 

наружного воздуха при пожаре системой приточной противодымной вентиляции ДП1; 

 в коридорах 108, 201, 301, 401 титула 200 предусмотрена система вытяжной про-

тиводымной вентиляции ДВ1.  

Выброс продуктов горения над покрытием зданий размещен на расстоянии не ме-

нее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

Высота выброса не менее 2 м от кровли. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-

ции, согласно требованиям п. 7.20 СП 7.13130.2013, осуществляется в автоматическом 

(от пожарной сигнализации) и дистанционном режимах (с пульта диспетчерского пер-

сонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов). 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены нормально за-

крытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30 - для кори-

доров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вы-

тяжных шахт. 

Электроснабжение систем противодымной защиты – по первой категории. 

Остальные помещения в связи с периодическим обслуживанием персоналом и от-

сутствием постоянных рабочих мест, а также помещения, оборудованные установками 

автоматического водяного, пенного и газового пожаротушения, не требуют оснащения 

их системами противодымной защиты в соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013. 

Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками 

газового и порошкового пожаротушения (помещение катализаторов 102, аппаратная 126, 

трансформаторная подстанции 118, электрощитовая 116, помещение хранения ЗИП 115),   

применены системы с механическим побуждением, удаляющие воздух из нижней и 

верхней зон помещений и обеспечивающие расход газоудаления не менее 

четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объѐма газов и дыма 

приточным воздухом.  

Местная вытяжная вентиляция 

Для локализации вредных веществ предусмотрены местные отсосы от технологи-

ческого оборудования. Производительность систем местной вытяжной вентиляции 

определена из расчета обеспечения концентрации удаляемых горючих газов, паров, 

аэрозолей и пыли, не превышающей 50 % нижнего концентрационного предела распро-

странения пламени. 
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Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем местных отсосов вредных и непри-

ятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей, в соответствии с п. 10.4                             

СП 60.13330.2016, предусмотрены вертикально вверх, через трубы, не имеющие зонтов. 

2.2.4 Сети связи  

Проектом предусматривается строительство линий связи, прокладываемых 

внутри и снаружи здания и технологической установки. 

Предусматриваются линии связи следующих типов: 

- линии связи системы громкоговорящей связи; 

- линии связи видеонаблюдения; 

- линии телефонной связи; 

- линии GSM-связи; 

- линии связи проводного радиовещания; 

- линии связи системы передачи данных. 

Система громкоговорящей связи (ГГС) построена на базе существующего и 

проектируемого оборудования DCN производства ООО "АРМАН", г. Санкт-

Петербург.  

Система легко настраивается и совместима с другими системами безопасности. 

Система ГГС отличается повышенным уровнем отказоустойчивости, что обеспечи-

вает возможность еѐ стабильной и бесперебойной эксплуатации в течение долгого 

времени. 

Линии связи прокладываются преимущественно в проектируемых металличе-

ских сплошных закрываемых лотках, в пластиковых кабельных каналах и в диэлек-

трических гофрированных трубах, а также в металлорукаве и водогазопроводной 

трубе. 

Двухсторонняя громкоговорящая связь и аварийное оповещение.  

Для организации трансляции сигналов ГО и ЧС предусматривается оборудова-

ние оперативно-технологической связи и речевого оповещения фирмы ООО "Арман", 

на базе цифровой коммуникационной системы DigitalConnect (DCN). 

Для организации оперативно-технологической связи и речевого оповещения 

предусматривается установка цифрового диспетчерского пульта DIS, переговорных 

устройств. 

Количество и размещение громкоговорителей выбрано таким образом, чтобы 

обеспечивалась слышимость в любой точке защищаемого здания и территории с уче-

том шумового фона проектируемых сооружений.  
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Для организации речевого оповещения предусматривается применение специ-

ального модуля и усилителей мощности производства ООО "Арман". 

Переговорные устройства DW соединяются с коммутационным оборудованием 

по интерфейсу Uko.  

Система ГГС обеспечивает качественное покрытие акустической связью всей 

территории и объектов производственной площадки. 

Транслируемые аварийные сигналы включают в себя сигналы тревоги и устные 

сообщения. Аварийные устные сообщения передаются только на участках тревоги и 

сопровождаются предварительным звуковым сигналом для привлечения внимания 

персонала. Система автономна по отношению к другим системам производственной 

связи. 

Система телефонной связи 

Для организации внутренней связи предусматривается административно-

хозяйственная телефонная связь. Подключение аналоговых телефонных аппаратов 

осуществляется к проектируемому телефонному кроссу (панель 110 типа), 

устанавливаемому в помещении аппаратной (126). Аналоговые телефонные аппараты 

предусматривается установить в инженерных помещениях. 

Аналоговые телефонные аппараты подключаются к системе IP телефонной связи 

через телефонный шлюз. 

IP телефонная связь предусматривается в помещениях приема пищи и 

управления. 

Для организации IP телефонной связи предусмотрены розетки RJ-45 cat. 5e и 

VoIP-телефонные аппараты, подключаемые по МСПД предприятия к IP АТС. 

Система Радиосвязи 

Система радиосвязи предназначена для организации оперативной связи 

технического персонала при работах на производстве и строится на базе 

оборудования системы цифровой радиосвязи. 

Стационарную радиостанцию предусматривается размещать в помещении 

управления здания с установкой выносной антенны на кровле здания на трубчатой 

мачте. 

В качестве портативных радиостанций (раций) применяются взрывобезопасные 

радиостанции во взрывозащищѐнном исполнении. Защита от воздействия 

окружающей среды позволяет использовать рации для длительной работы в самых 

экстремальных условиях – пыли, загазованности и влаги. 

Система GSM связи 
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Для работы корпоративной сотовой связи внутри операторной, проектом 

предусматривается установка GSM-репитера с выводом внешней антенны на кровлю 

здания. Для организации связи внутри помещений предусматривается установка 

комнатных антенн на подвесном потолке и перекрытии в помещении без подвесного 

потолка. 

Система технологического видеонаблюдения 

Система технологического видеонаблюдения (далее СТН) предназначена для 

визуального наблюдения, контроля и регистрации изображений наблюдаемых зон 

объекта. Для круглосуточного визуального контроля за оперативной обстановкой 

наблюдаемых зон объекта, а также трансляции видеокадров по локальной 

вычислительной сети организации используются IP камеры видеонаблюдения.  

СТН строится на базе цифровой системы IP видеонаблюдения. Камеры 

видеонаблюдения располагаются в наблюдаемых зонах объекта (целевые задачи 

выбраны в соответствии с требованиями заказчика) и устанавливаются в 

проектируемом здании для наблюдения за технологическими процессами и 

действиями обслуживающего персонала. 

Во взрывоопасных зонах применены видеокамеры во взрывозащищенных 

кожухах с ИК подсветкой. Подключение данных видеокамер осуществляется к 

коммутатору в помещении аппаратной здания. 

Предусмотрена запись информации с видеокамер не менее 30 суток, с 

возможностью копирования и просмотра архивных данных. Запись ведется по 

детектору движения. При попадании движущегося объекта в зону наблюдения ТК, 

происходит срабатывание программного детектора обнаружения движения, далее 

даѐтся команда на вывод видеоинформации на тревожный монитор 

Сервер видеонаблюдения СТН предусматривается размещать в существующем 

здании службы связи в существующем шкафу. 

Система охранного видеонаблюдения 

Система охранного видеонаблюдения (далее СОТ) предназначена для 

визуального наблюдения, контроля и регистрации изображений наблюдаемых зон 

объекта. Для круглосуточного визуального контроля за оперативной обстановкой 

наблюдаемых зон объекта, а также трансляции видеокадров по локальной 

вычислительной сети организации используются IP камеры видеонаблюдения.  

СТН строится на базе цифровой системы IP видеонаблюдения. Камеры 

видеонаблюдения располагаются в наблюдаемых зонах объекта (целевые задачи 

выбраны в соответствии с требованиями заказчика) и устанавливаются в 

проектируемом здании и снаружи здания для наблюдения за действиями и 

передвижением обслуживающего персонала. 
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Подключение данных видеокамер осуществляется к коммутатору в помещении 

аппаратной здания. 

Предусмотрена запись информации с видеокамер не менее 30 суток, с 

возможностью копирования и просмотра архивных данных 

Система передачи данных 

Система передачи данных (далее СПД) предназначена для обеспечения 

необходимой кабельной инфраструктурой технических средств систем связи и 

рабочие места пользователей, подключение к корпоративной сети. Проектируемая 

структурированная кабельная система (далее СКС) состоит из магистральной 

подсистемы и горизонтальной подсистемы. СКС строится в соответствии с 

требованиями стандартов РФ ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. 

Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. 

Общие требования» и ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы 

кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы 

испытания», а также международного стандарта на телекоммуникационные 

кабельные системы коммерческих зданий – ISO/IEC 11801:2002. 

Горизонтальная подсистема основана на компонентах категории 5е. 

Магистральная подсистема основана на оптических компонентах категории SM.  

Оконечными устройствами горизонтальной подсистемы являются абонентские 

розетки типа 8Р8С RJ-45 кат.5е, устанавливаемые в помещениях пользователей и в 

местах установки технических средств связи, использующих ресурсы системы 

передачи данных. 

В качестве кроссового оборудования горизонтальной подсистемы 

предусматриваются коммутационные панели емкостью 24 порта для установки в 

телекоммуникационные шкафы шириной монтажного пространства 19 дюймов. 

Система радиовещания 

Для оповещения персонала о возникновении чрезвычайных ситуаций также 

применяется приѐмник трехпрограммный проводного вещания, который 

устанавливается в помещении с пребыванием персонала (помещение управления). 

Проектируемый приемник подключается к блоку приѐмному сети трехпрограммного 

проводного вещания (исполнение со встроенными FM-приемниками).  

Система контроля доступа 

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для 

организации санкционированного прохода в помещения электрощитовых, аппаратной 

и помещение управления в здании. Проектируемая СКУД предусмотрена на базе 

оборудования согласованного с Заказчиком и реализована на контроллерах СКУД, 

считывателях, замках электромагнитных. 
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Система охранной сигнализации 

Задачей охранной сигнализации (ОС) является оповещение сотрудников в 

комнате управления в проектируемом здании и на посту охраны предприятия с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала о противоправном, 

противозаконном и несанкционированном доступе в защищаемые помещения с 

помощью технических средств охраны. 

Защищаемыми объектами являются помещения с уставленными электрощитами, 

шкафами управления: 

- помещения электрощитовых, помещение трансформаторной подстанции, 

помещение аппаратной. 

Предусмотрено построение двухрубежной системы охранной сигнализации на 

проектируемом объекте. 

Проектируемая система ОС подразумевает установку в защищаемом здании 

приемно-контрольного оборудования. Вывод дублирующих сигналов тревожных 

извещений с проектируемых приборов осуществляется по проектируемым и 

действующим каналам связи на действующие приборы поста охраны. 

Пожарная сигнализация 

Во исполнение Федерального Закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а так же в 

соответствии со статьей 17 Федерального Закона №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» проектом предусмотрено оснащение 

проектируемых зданий и сооружений средствами пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и пожаротушения. Соответствие минимальным требованиям к 

обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений в части систем пожарной 

сигнализации и оповещению о пожаре, устанавливаемым Техническим Регламентом 

(N 123-ФЗ), обеспечивается в соответствии с п.4 статьи 16.1 Федерального Закона "О 

техническом регулировании", а так же в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона №384-ФЗ. 

Решение о необходимости оснащения средствами пожарной сигнализации 

производственных помещений и технологических установок принято 

технологическими отделами. 

Проектом предусмотрено использование оборудования и продукции, имеющих 

сертификаты соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р и сертификаты в 

области пожарной безопасности. 

Вид исполнения технических средств пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре для каждого помещения определѐн характеристикой среды эксплуатации, а 

так же классом взрывопожароопасной зоны в соответствии с ТР ТС 012/2011. 
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Предусматривается установка пожарных извещателей в защищаемых 

помещениях согласно требований НТД и установка автоматических пожарных 

извещателей на наружных установка согласно требований СТУ. 

2.2.5 Основные принципы управления технологическими процессами. 

Для объекта "Создание центра синтеза полиолефинов" предусматривается уро-

вень автоматизации, при котором обеспечивается безаварийная работа в условиях 

нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала, 

либо с периодическим присутствием персонала в период обслуживания технологиче-

ского оборудования, КИП и устройств системы автоматизации. 

Контроль и управление технологическими процессами осуществляется по месту и 

из существующей операторной титул 300 с пультов управления. По месту осуществ-

ляются пусковые операции с наблюдением за параметрами по местным приборам, 

управление ручными задвижками и вентилями. Из операторной осуществляется ди-

станционные контроль и управление технологическими процессами. 

В соответствии с требованиями Российских норм и правил, управление техноло-

гическими процессами осуществляется с применением АСУТП.  

АСУТП состоит из двух уровней. Первый, полевой уровень, составляют приборы, 

предназначенные для измерения, сбора и преобразования данных в унифицированные 

сигналы, которые затем передаются на второй, верхний уровень АСУТП, а также ис-

полнительные механизмы (запорные и регулирующие клапаны, насосы и др.), которые 

управляются сигналами из АСУТП. 

Все применяемые полевые приборы внесены в Госреестр средств измерения Рос-

сийской Федерации и имеют свидетельства об утверждении типа средств измерений, 

ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 004/2011, сертификат (декларацию) безопас-

ности с приложением Руководства по безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508, экс-

плуатационную документацию (паспорта, инструкции  на русском языке и др.), мето-

дику поверки, свидетельство о поверке и др., а также указания по степени защиты обо-

лочки не ниже IP65. 

Для взрывоопасных объектов применяются приборы с видом взрывозащиты – ис-

кробезопасная электрическая цепь (Exia). При отсутствии приборов искробезопасного 

исполнения применяются приборы с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая 

оболочка (Exd). Приборы имеют степень защиты оболочки не ниже IP65 и корпус из 

нержавеющей стали.  

Для искробезопасных цепей (контуров) используются барьеры искрозащиты, ко-

торые входят в состав аппаратуры верхнего уровня АСУТП. 

Для невзрывоопасных объектов применяются приборы без взрывозащиты. 
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2.3   Численность работающих 

На проектируемом объекте штатная численность персонала составляет 45 че-

ловек, в максимальную смену - 15 человек (см. таблицу), максимально работающих в 

здании 22 человека в сутки. 

Режим работы - 2-х-сменный. 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессий и должно-

стей  

Катего-

рия ра-

ботаю-

щих 

Разряд 

по 

ЕТКС 

Количе-

ство 

смен 

бригад 

Численность, чел. Про-

должи-

тель-

ность 

смены 

явоч-

ная в 

смену 

спи-

сочная 
под-

менная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 Управление 

1 Руководитель центра рук. 
 

- 1 1 
 

8 

2 
Начальник производ-

ства 
рук. 

 
- 1 1 

 

8 

 
ИТР        

3         

4 Инженер-технолог спец. 
 

- 1 1 
 

8 

5 Начальник смены рук.  4 1 4 1 12 

 
 Оператор технологических установок 

6 
- оператор производ-

ства 
раб. 6 4 1 4 1 

12 

7 
- оператор производ-

ства 
раб. 5 4 1 4 1 

12 

8 
- аппаратчик произ-

водства 
раб. 5 4 3 12 1 

12 

 

Привлеченный 

персонал 
    

 
 

 

9 
Водитель погрузчика 

(аутсорсинг) 
раб. 4 2 1 

2 
1 

12 

 
ЕСТЗ:        

11 Механик установки спец.  - 1 1  
8 

12 
Ведущий инженер 

КИП и АСУ 
спец.  - 1 1  

8 

13 
Ведущий инженер по 

электрооборудованию 
спец.  - 1 1  

8 
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Цех электроавтома-

тики и измерений 
    

 
 

 

14 

Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

раб. 6 4 1 4 1 

12 

16 
Ведущий инженер 

отдела АСУТП 
спец. - - 1 1  

8 

17 Слесарь по КИП и А раб. 6 21 1 2  12 

     16 39 6  

    Итого:  45   
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3 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

3.1 Снабжение сырьем и материалами. 

Основными ресурсами для технологических нужд являются электроэнергия, сжа-

тый воздух, азот. 

3.2 Электроснабжение 

Настоящим разделом проектной документации предусматриваются следующие 

решения: 

-  внеплощадочное электроснабжение; 

-  внутриплощадочное электроснабжение; 

-  силовое электрооборудование; 

-  электроосвещение; 

-  молниезащита;  

-  мероприятия по электробезопасности. 

Таблица  - Основные показатели проекта   

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение по-

казателя 
Примечание 

2 3 4 5 

Номинальные напряжения:       

- питающих и распределительных 

кабельных сетей 
кВ 10 и 0,4   

-  понизительных трансформаторов кВ 10/0,4-0,23± 

2х2,5% 
 

- электроприемников кВ 0,4   

        

Установленная мощность электро-

приемников на напряжение 0,4 кВ 
кВт 736   

Расчетная (максимальная) мощ-

ность 

кВт 520 
  

Количество и установленная мощ-

ность трансформаторов трансфор-

маторной подстанции 10/0,4 кВ 

±2х2,5%  ТП-50 

кВА - шт 2х1000-1шт 

  

Средневзвешенный коэффициент 

мощности: 

-  до компенсации; 

-  после компенсации 

  

 

0,85 

0,95 

 

Годовой расход электроэнергии, 

всего 

тыс.кВт•час 2706 

 Общая длина кабельных линий 

10 кВ 

км 

 

0,6 
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Согласно техническим условиям, выданным OOО "СИБУР ПОЛИЛАБ" письмом 

№562804\СПЛ от 15.03.2021г., источником электроснабжения на напряжение 10 кВ 

является существующее распределительное устройство ЗРУ-10 кВ ЦРП-4. 

Для обеспечения надежности электроснабжения электроприемников принятой 

схемой электроснабжения предусматриваются следующие решения: 

-  использование двух независимых взаимно резервирующих секций шин источ-

ника электроснабжения ЗРУ-10 кВ ЦРП-4; 

-  резервирование питающих кабельных линий 10 кВ, 0,4 кВ; 

-  использование двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с двухсекцион-

ным распределительным устройством 0,4 кВ и устройством автоматического включе-

ния резерва (АВР); 

-  загрузка трансформаторов двухтрансформаторной подстанции в аварийном 

режиме не превышающей 110%, что позволяет вести непрерывную работу на одном 

трансформаторе при выходе из строя другого трансформатора; 

-  резервирование электроприводов; 

-  питание рабочих и резервных электроприемников от разных электрических 

секций распределительных устройств; 

-  обеспечение электроэнергией приемников I категории от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания; 

-  применение быстродействующих защит и быстродействующих устройств ав-

томатического переключения на резервный источник (для потребителей I категории); 

-  обеспечение соответствия величины установившихся отклонений напряжения 

в узлах электрических нагрузок и у электроприемников по ГОСТ 32144-2013. 

Электроприемники проектируемого производства в отношении обеспечения 

надежности электроснабжения относятся, в основном, к потребителям I (первой) ка-

тегории.  

К потребителям I (первой) категории надежности электроснабжения относятся:  

-  технологическое оборудование; 

-  вентиляционное оборудование, обслуживающее помещения с электроприем-

никами, относящимися к потребителям I категории; 

-  электроприемники системы противопожарной защиты. 

Вспомогательное оборудование, бытовые приборы относятся к потребителям 

III (третьей)  категории надежности электроснабжения. 

Питание электроприемников средств противопожарной защиты (СПЗ) обеспе-

чивается электроэнергией от панелей противопожарных устройств (ППУ), которые 

питаются от двух независимых источников электроснабжения с устройством АВР. 

Электроснабжение проектируемых потребителей 0,4 кВ предусматривается ка-

бельными линиями, прокладываемыми на кабельных конструкциях. 
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Питающие сети 0,4 кВ приняты трехфазные пятипроводные. Система с глухо-

заземленной нейтралью трансформатора, напряжение 400/230 В, 50 Гц. Тип системы 

заземления – TN-S. 

 

3.3 Водоснабжение и водоотведение 

На рассматриваемой проектом площадке размещения  проектируемого здания 

ЦСПО действуют следующие системы водоснабжения и водоотведения: 

- противопожарный водопровод среднего давления (В8) и высокого давления 

(В10); 

- хоз-питьевой водопровод; 

- хоз-бытовая (фекальная) канализация; 

- ливневая канализация; 

- химзагрязненная канализация. 

Противопожарное водоснабжение 

Источник противопожарного водоснабжения – насосная станция В-3. 

Насосная станция противопожарного водоснабжения В-3 предназначена для 

подачи воды из резервуаров в кольцевые трубопроводы противопожарного водо-

снабжения среднего (В-8) и высокого давления (В-10). 

На противопожарном трубопроводе среднего давления (В-8) установлены по-

жарные гидранты и лафетные стволы. 

Постоянное давление 0,4 - 0,6 МПа (4,0 - 6,0 кгс/см2) в противопожарном тру-

бопроводе (В-8) и  постоянное давление 0,9 - 1,1 МПа (9,0 - 11,0 кгс/см2) в противо-

пожарном трубопроводе (В-10) поддерживается дежурными насосами. 

При падении давления в противопожарном водопроводе производится пуск 

насосов - повысителей.  

Для поддержания постоянного уровня воды в резервуарах используется техни-

ческая (осветленная) вода с водоочистных сооружений (ВОС). 

Хоз-питьевое водоснабжение 

Очистка поступающей речной воды до качества хозпитьевой воды осуществля-

ется на водоочистных сооружениях (ВОС) цеха ВиК. Очистка осуществляется вводом 

реагентов: коагулянта и флокулянта, с последующим осветлением (осаждением взве-

си) в отстойниках, фильтрованием на скорых песчаных фильтрах и обеззараживанием 

хлором. 

После очистки ХПВ подается в резервуары чистой воды. Вода из резервуара 

хозяйственно-питьевой (чистой подается потребителям. 
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Водоотведение 

Стоки с объектов собираются в соответствующие приемные резервуары КНС 

(канализационных насосных станций) и далее перекачиваются на очистные сооруже-

ния цеха НОПСВ (цех нейтрализации и очистки производственных сточных вод). 

Очистные сооружения цеха нейтрализации, очистки промышленных и сточных 

вод (НОПСВ) включают в себя 4 участка: механическая очистка, биологическая 

очистка, участок доочистки сточных вод и участок по хранению жидких и твердых 

отходов. В участок механической очистки входят: приемная камера гаситель-напора, 

здание решеток, аэрируемые песколовки, радиальные отстойники, усреднитель хим-

загрязненных стоков, иловая насосная станция, воздуходувная насосная станция. 

Биологическая очистка происходит на участке биологической очистки в окситенках. 

Участок доочистки состоит из смесителя ХБС, флотаторов, здания фильтров, насос-

ной станции перекачки очищенных стоков и резервуара фильтрованных стоков. 

Накопители шламов, химзагрязненных и очищенных стоков, хранилище отработан-

ного катализатора относятся к участку по хранению жидких и твердых отходов. 

Водоснабжение и водоотведение проектируемого здания ЦСПО 

Противопожарное водоснабжение 

Для проектируемого здания ЦСПО требуется:  

- внутреннее пожаротушение из пожарных кранов (пенные и водяные); 

- автоматическое пенное пожаротушение Производственного помещения (пом. 

101), Склада хранения готовой продукции (пом. 105), Помещения ПТР (пом. 114), 

Помещения приготовления суспензии катализатора (пом. 404), в соответствии с СТУ; 

 - автоматическое водяное пожаротушение Помещения подготовки теплоноси-

телей (пом.104); Коридора (пом. 120) и Вестибюля (пом. 109) в соответствии с  

СП 485.1311500.2020.;  

- устройство порошкового пожаротушения титула 600 (Площадка под навесом 

ЛВЖ и ГЖ в таре); 

- наружное пожаротушение из пожарных гидрантов в соответствии с СП; 

В качестве источника водоснабжения для пожаротушения здания используется 

существующая система противопожарного водоснабжения среднего давления.  

Для Производственного помещения (пом. 101) применяются пенные пожарные 

краны. 

Для помещений Склад хранения готовой продукции (пом.105), Помещение 

ПТР (пом. 114), Помещение приготовления суспензии катализатора (пом.404) преду-

сматривается спринклерная система автоматического пенного пожаротушения 
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При срабатывании автоматической системы пожаротушения в здании преду-

сматривается автоматическое отключение технологического процесса и приточно-

вытяжной вентиляции, подача сигнала в пождепо и в операторную. 

Для помещения катализаторов предусматривается система порошкового пожа-

ротушения от установки УПТС во взрывозащищенном исполнении. 

Пожаротушение титула 600 Площадки хранения под навесом ЛВЖ и ГЖ в таре 

предусматривается модульными установками порошкового пожаротушения.   

Хоз-питьевое водоснабжение 

Для обеспечения питьевой водой здания ЦСПО используются существующие 

сети питьевого водопровода. 

Водоотведение 

Производственная канализация 

Отвод сточных вод от опробования системы пенного пожаротушения, от смыва 

полов в производственном помещении отводятся системой лотков и трапов в суще-

ствующую систему химзагрязненной канализации. 

Хоз-бытовая канализация 

Хозяйственно-бытовая канализация в здании запроектирована для отведения 

сточных вод от санузла, от помещений ПВК  в сеть бытовой канализации. Согласно 

техническим условиям подсоединение осуществляется к существующим напорным 

сетям, поэтому предусмотрена насосная станция. 

Ливневая канализация  

Система внутренних водостоков служит для сбора и отведения ливневых и талых 

снеговых вод с кровли здания в сеть дождевой канализации. Сбор и отвод ливневых 

стоков с кровли предусматривается через кровельные воронки, устанавливаемые на 

кровле. 
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4 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ, ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Основными составляющими обеспечения энергетической эффективности яв-

ляются:  

-использование материалов, строительных конструкций и элементов, позволя-

ющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов;  

-применение энергосберегающего оборудования;  

-оснащение приборами контроля и управления энергопотреблением за счет 

применения технических устройств, обеспечивающих своевременное вмешательство 

в процессы и принятие решений по сокращению, прекращению – возобновлению по-

требления энергоносителей;  

-проектируемые здания и сооружения, размещаются на генплане компактно, с 

минимальными безопасными расстояниями между собой (согласно специальным тех-

ническим условиям и действующим нормативно-техническим документам) и с мини-

мально возможной протяженностью трасс трубопроводов, интенсивным использова-

нием территории, что в процессе эксплуатации трубопроводов будет способствовать 

экономии энергетических ресурсов;  

-применение минимально допустимых уклонов по автодорогам и площадкам 

дает экономию и уменьшение расходов топливных ресурсов при работе автотранс-

порта. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 

ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) ИЛИ 

ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ 

ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок, представляет собой обособленную территорию, входящую в 

состав промышленного комплекса ООО «СИБУР Тобольск».  

Территория размещаемого производства, согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-

01-99* Строительная климатология», имеет следующие климатические характеристи-

ки: 

Строительно-климатическая зона                                                                            IВ 

Дорожно-климатическая зона II2 

Температура наружного воздуха: 

- абсолютная минимальная  -52°C 

- абсолютная максимальная  +40°C 

- наиболее холодной пятидневки -39°C 

Преобладающее направление ветра: 

- за декабрь-февраль                                                          

 

ЮВ 

- за июнь-август                                                                 С 

Количество осадков: 

-  за ноябрь – март 

 

117 мм 

-  за апрель – октябрь 363 мм 

 Продолжительность периода со среднесуточной 

 температурой воздуха 0°С и ниже  

 

172 суток 

 

Планировка территории проектируемого объекта выполнена из условий обеспе-

чения минимальных объемов земляных работ, заключающихся, в основном в устрой-

стве корыта под конструкции устройства корыта под конструкции автодорожных по-

крытий, тротуаров, отмосток и участков озеленения. 

 

Площадь земельного участка составляет 8012 м2. 

В данной проектной документации в качестве мероприятий по благоустройству 

предусматриваются: 
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- устройство проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, с покрытием из 

асфальтобетона; 

- устройство тротуаров; 

- устройство отмостки вокруг проектируемого здания; 

- устройство берм с покрытием из щебня; 

- устройство щебеночных покрытий под эстакадами. 

Для перемещения персонала по территории объекта, проектной документацией 

предусмотрена сеть тротуаров. Ширина тротуаров предусматривается не менее 1,5 м. 
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6 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельный участок, представляет собой обособленную территорию, входящую в 

состав промышленного комплекса ООО «СИБУР Тобольск».  

Данный земельный участок территориально расположен в Тюменской области, г. 

Тобольск, в восточном промышленном районе в 11,4 км от центра города. 
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7 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Изъятие земельных участков во временное или постоянное пользование не тре-

буется, соответственно, средства для возмещения убытков правообладателям земель-

ных участков проектом не предусматриваются. 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ 

ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проектной документацией не предусматривается использование изобретений 

или проведение патентных исследований. 
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9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели проектной документации по объекту при-

ведены в таблице. 

Таблица  - Технико-экономические показатели проекта  

Наименование показателя Единица-

измерения 

Значение-

показателя 

1 2 3 

   

1. Показатели генерального плана   
   

Площадь отведенного земельного участка га 0,8102 
   

   

Площадь застройки зданиями и сооружениями га 0,1484 
   

Коэффициент застройки -- 0,1831 
   

Площадь твердых покрытий га 0,2751 
   

Площадь щебеночных покрытий га 0,0869 
   

Площадь используемой территории га 0,5104 
   

Коэффициент использования территории -- 0,6299 

   

2. Производственная мощность тонн/год 300 

   

3. Электроснабжение   

Номинальные напряжения:   

-  питающих и распределительных кабельных 

сетей 

кВ 10 и 0,4 

-  понизительных трансформаторов кВ 10/0,4-0,23± 

2х2,5% 

-  электроприемников кВ 0,4 
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Установленная мощность электроприемников 

на напряжение 0,4 кВ 
кВт 736 

Расчетная (максимальная) мощность кВт 520 

Количество и установленная мощность 

трансформаторов трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ ±2х2,5%  ТП-50 

кВА-шт 

 

2х1000-1шт 

 

Средневзвешенный коэффициент мощности: 

-  до компенсации; 

-  после компенсации 

 

 

0,85 

0,95 

Годовой расход электроэнергии, всего тыс.кВт•час 2706 

Общая длина кабельных линий 10 кВ км 0,6 

   

4. Водопотребление   

Хоз-питьевые нужды м³/сут 6,0 

   

4. Водоотведение   

Хоз-бытовые стоки м³/сут 4,482 

Максимальное количество ливневых сточных 

вод 

м³ /сут 171,54 

Производственная канализация м³ /сут 0,372 
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10 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И 

СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Проектной документацией предусматривается разработка специальных техни-

ческих условий в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Создание цен-

тра синтеза полиолефиновна ООО «Сибур ПолиЛаб». СТУ разработаны Общество с 

ограниченной ответственностью ООО «ПНГ». 
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11 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Расчеты конструктивных элементов зданий и сооружений выполнены с помо-

щью программы SCAD Office, версия 11.1 (лицензия 08527 F59). 
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12 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ 

Утвержденным заданием на разработку проектной документации и соответ-

ственно данной проектной документацией выделение этапов строительства не преду-

сматривается. 
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13 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 

СНОСОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 

ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-

технического обеспечения данной проектной документацией не требуется. Поэтому 

затраты, связанные с указанными работами, не предусматриваются. 
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14 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ИСХОДНО-

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регла-

ментом, документами об использовании земельного участка для строительства (в 

случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 

регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспе-

чению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного ис-

пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
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ССЫЛОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

- Постановление РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. Положение о составе разделов 

проектной  документации и требованиях к их содержанию; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации"; 

- ГОСТ Р 2.105-2019 "Общие требования к текстовым документам". 
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