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Состав тома 

Обозначение Наименование Примечание 

102-28062023–ИОС–4.С Состав тома 1 

102-28062023–ИОС–4.Т Пояснительная записка 52 

102-28062023-ИОС-
4.1.1 

Графическая часть. Административно-
бытовой корпус  

102-28062023-ИОС-
4.1.2 Графическая часть. ПК  

102-28062023-ИОС-
4.1.3 Графическая часть. Авторемонтный цех  

102-28062023-ИОС-
4.1.4 Графическая часть. ДКПП  

102-28062023-ИОС-
4.1.5 Графическая часть. Склад реагентов  

102-28062023-ИОС–
4.2.1 

Графическая часть. Котельная. Тепломе-
ханические решения 5 

102-28062023–ИОС–
4.2.2 

Графическая часть. Котельная. Отопле-
ние и вентиляция 3 

102-280623-СП–С
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Содержание пояснительной записки 

№ 
п/п Наименование Лист 

1 2 3 

– Содержание 1 

1 Конструктивные решения отопления и вентиляции  

 а) сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

 

 б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоноси-
телей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и 
качеству теплоносителей 

 

 в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных реше-
ний, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 
объекта капитального строительства 

 

 г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 

 

 д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 
с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутрен-
ней среды помещений химических веществ с учетом совместного 
использования строительных материалов, применяемых в проекти-
руемом объекте капитального строительства, в соответствии с ме-
тодикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

 д_1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и ин-
женерно–технических решений, используемых в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях. 

 

 е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее во-
доснабжение на производственные и другие нужды 

 

 е_1) описание мест расположения приборов учета используемой тепло-
вой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

 

 ж) сведения о потребности в паре  
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1 2 3 

 
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудова-
ния, характеристик материалов для изготовления воздуховодов  

 
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляци-
онных систем – для объектов производственного назначения  

 
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 
систем в экстремальных условиях  

 
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регули-
рования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

 

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего 
вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспече-
нию нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и 
параметрам микроклимата - для объектов производственного 
назначения 

 

 
н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объ-
ектов производственного назначения  

 
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем 
вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)  

 

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям 
и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих ис-
ключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требова-
ния предусмотрены в задании на проектирование 

 

 
о_2) сведения о типе и количестве установок, потребляющих теп-
ловую энергию, параметрах и режимах их работы  

 

о_3) сведения о показателях энергетической эффективности объ-
екта капитального строительства, в том числе о показателях, харак-
теризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей 
в объекте капитального строительства 

 

 

о_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых рас-
ходов теплоносителей и максимально допустимых величинах от-
клонений от таких нормируемых показателей (за исключением зда-
ний, строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются 

 

 
о_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования ис-
пользуемых теплоносителей  

 
о_6) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, 
изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный 
расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики 

 

102-280623-ИОС4.Т



 
   

 

5 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 

 
 
 

Изм. Кол.уч. 
 
 
 

№Лист  док. Подпись 

 
 
 

Дата 

Лист 

3 

 
 

 

2 Приложения: 17 

 Приложение 1 – Кратности воздухообмена и теплопотери по помеще-
ниям  
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Общие данные  

В данном проекте представлены решения по отоплению, вентиляции -ад

министративно–бытового корпуса, ДКПП, склада реагентов, авторемонтного 

цеха для объекта: «Комплекс по обращению с ТКО, рас йположенный в Омско

области, р-н Тарский, и предназначенный для обработки, утилизаци -еи и разм

щения отходов». 

-еКлиматические параметры приняты в соответствии с техническим отч

том по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 53/22-

ИГМИ по метеостанции Омск. 

-Проект выполнен на основании задания на проектирование, архитек

турно–строительного и технологического задания. 

-аПроектные решения принимаются в соответствии со следующими норм

тивные документами: 

– СП 60.13330.2020 «СНиП 41–01–2003 Отоплени -е, вентиляция и конди

ционирование воздуха (с Изменением № 1); 

– СП 56.13330.2011 « -еПроизводственные здания. Актуализированная р

дакция СНиП 31–03–2001» (с Изменениями № 1, 2, 3); 

– СП 131.13330.2020 «СНиП 23–01–99* Строительная климатология»; 

– СП 44.13330.2011 « -Административные и бытовые здания. Актуализи

рованная редакция СНиП 2.09.04–87» ;(с Поправкой, с Изменениями № 1, 2, 3)  

– ГОСТ 12.1.005–88 « ).Система стандартов безопасности труда (ССБТ

Общие санитарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» -(с Изме

нением № 1); 

– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и к -ондиционирование. Тре

бования пожарной безопасности» (с Изменениями № 1, 2); 

–– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.01.07–85*» (с Изменениями № 1, 2); 

– СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и .втрубопроводо

Актуализированная редакция СНиП 41–03–2003» (с Изменением № 1). 

– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 
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– -СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего тепло

снабжения». 

– СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки» (Приказ -Мин

строя России от 16 декабря 2016 г. № 944/пр). 

– СанПиН 1.2.3685- -е21 «Гигиенические нормативы и требования к обесп

-ачению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обит

ния». 

 

а) сведения о климатических и аметеорологических условиях район

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

оРасчетные параметры наружного воздуха выбраны согласн  

СП 60.13330.2020 и отчета по результатам инженерно- хгидрометеорологически

изысканий 53/22-ИГМИ. 

Холодный период года: 

– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 

минус 32ºС; 

– -средняя температура воздуха периода со средней суточной температу

рой 8 ºС и менее – минус 6,6 ºС; 

– средняя месячная относительная влажн -ость воздуха наиболее холод

ного месяца – 78 %; 

– максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 3,7 ;см/  

– ипродолжительность периода со средней суточной температурой 8 ºС

менее – 212 суток; 

– преобладающее направление ветра за декабрь–февраль – южное. 

Теплый период года: 

– температура воздуха обеспеченностью 0,95 – 24 ºС; 

– температура воздуха обеспеченностью 0,98 – 27 ºС; 

– абсолютная максимальная температура воздуха – 40 ºС; 

– средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тепл оог

месяца – 68 %; 
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– -средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теп

лого месяца – 52 %; 

– минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0,0 м/с, 

– преобладающее направление ветра за июнь–август – северное. 

 

б) сведения об источниках т -еплоснабжения, параметрах теплоносите

улей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеств

теплоносителей  

Источником теплоснабжения операторской, склада реагентов яявляетс

электрическая энергия, в соответствии с заданием на проектирование. 

Источником теплоснабжения административно– а,бытового корпус  

ДКПП, бокса для ремонта спецтехники, является проектируемая котельная. 

Согласно п. 4.6, СП 89.13330.2016 – котельная по вцелевому назначению

системе теплоснабжения относится к автон -омным котельным в системе авто

номного теплоснабжения. 

Согласно п. 4.7. СП 89.13330.2016 – ккотельная по назначению относится

отопительным, по размещению – отдельно стоящая с тепловыми сетями. 

Согласно п. 4.8. СП 89.13330.2016 – потребители теплоты котельн -ой про

ектируемого объекта по надежности теплоснабжения относятс -я ко второй кате

гории. 

Согласно п. 4.9. СП 89.13330.2016 – йпо надежности отпуска теплово

энергии потребителям котельная относится ко второй категории. 

В качестве источников тепловой энергии пр еедусмотрены водогрейны

котлы «TIS HARD BIO 150» тепловой мощностью Q=150 кВт (3шт.). 

Установленная мощность котельной составляет Q=450 икВт (по мощност

теплового оборудования). 

Топливо – щепа, с теплотой сгорания Qн=2610 ккал/кг, влажностью от 5% 

и до 10%, зольностью до 3,0%. 

мСистемы внутреннего теплоснабжения подключаются к тепловым сетя

по зависимой схеме.  
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Теплоноситель в системе теплоснабжения – вода.  

Температурный график – 80–60 °С. 

Параметры теплоносителей указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры теплоносителей систем отопления, вентиляции и ГВС 

Наименование  
системы 

Характеристики 
Температурный 

график, t°C 
Потеря давления, 

Δp, м.в.ст 
Расход теплоносителя, 

G, м3/ч 
Отопление и вентиля-

ция 80–60 20 19,3  

ГВС 65–40 – Мах часовой расход: 6,7 
Средний часовой: 0,34 

 

 

в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных ре-

шений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объ-

екта капитального строительства 

Проектом предусматривается присоединение потребителей тепловой энер-

гии к трубопроводам проектируемой котельной.  

Система теплоснабжения относительно внешнего источника теплоты – за-

крытая. 

Подключение систем отопления потребителей принято по зависимой 

схеме.  

Схема тепловых сетей принята: 

– для зданий ДКПП и бокса для ремонта спецтехники – двухтрубная; 

– для здания АБК – четырехтрубная. 

На источнике тепла принято качественное регулирование отпуска теплоты 

с помощью трехходового смесительного клапана ESBE (или аналог). Регулирова-

ние выполняется согласно графику изменений температуры воды, в зависимости 

от температуры наружного воздуха. 
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-Расчетные расходы сетевой воды для определения диаметров труб в двух

8,трубных тепловых сетях определены в соответствии с разделом  

 СП 124.13330.2012.  

Прокладка тепловых сетей принята подземная прокладка в непр хоходны

серии 3.006.1–2/87 лотках.  

иДля отключения потребителей тепла от магистральных трубопроводов пр

плановом обслуживании, в случаях аварий, предусматривается установка зап -ор

ыной арматуры. В нижних точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрен

штуцеры с запорной арматурой для спуска воды. -еВ верхних точках тепловых с

тей для отвода воздуха предусмотрены воздухоотводчики. 

Управление арматурой (открытие и закрытие) – ручное.  

В камере УТ–1 бтрубопроводы теплосети прокладываются из стальных тру

по ГОСТ 10704– и91, с последующей изоляцией скорлупой из пенополиуретана

покрытием стеклопластиком.  

-Дренажные трубопроводы выполняются из стальных труб с усиленным ан

тикоррозийным покр -оытием. Трубы должны поставляться по техническим усл

виям по ГОСТ 10705–80, гр.В е, термообработанные и иметь полное соответстви

данному ГОСТу.  

-тМатериалы, трубы и арматура для тепловых сетей, независимо от параме

ров теплоносителя приняты в соответствии с « -сПравилами устройства и безопа

ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10–573– -03 Госгортех

надзора и требованиями раздела 10, СП 124.13330.2012. 

аКомпенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворот

трассы.  

Все соединения стальных трубопроводов ос -существляются на сварке, за и

ключением арматуры, где могут применяться фланцевые соединения. 

йСборка конструкций тепловой сети предусматривается на трассе теплово

сети из отдельных элементов и материалов заводского изготовления. Транспо -р

-тировка и монтаж собранных конструкций проектной документацией не преду

сматривается. 
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г) п -еречень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздей

ствия грунтов и грунтовых вод 

По результатам инженерно– сгеологических изысканий, грунтовые воды

трубопроводами тепловой сети не контактируют. Меры по защите т врубопроводо

от воздействия грунтовых вод не предусмотрены. 

 

д) ообоснование принятых систем и принципиальных решений п

-отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с при

ложением расчета со -вокупного выделения в воздух внутренней среды по

мещений -химических веществ с учетом совместного использования строи

-тельных материалов, применяемых в проектируемом объекте капиталь

-ного строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министер

ством строительства и жилищно- йкоммунального хозяйства Российско  

Федерации 

 

Отопление 

оПараметры микроклимата в помещениях приняты согласн  

СП 60.13330.2020, СП 44.13330.2011, СанПиН 1.2.3685-21 -а, технологическому з

данию. 

Система отопления обеспечивает нормируемую -отемпературу воздуха в п

мещениях, учитывая: 

– потери теплоты через ограждающие конструкции; 

– -ерасход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в пом

-щения за счет инфильтрации и путем организованного притока через окон

ные клапаны, форточки и фрамуги; 

– тепловой поток, регулярно поступающий от элект в,рических приборо

-освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и дру

гих источников тепла. 
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-еРасчетные параметры микроклимата и теплопотери по помещениям прив

дены Приложении 1. 

 

Административно–бытовой корпус  

Ввод тепловых сетей осуществляется в помещение венткамеры.  

-В помещении ввода тепла запроектирован узел ввода и распределитель

ный коллектор. Узел ввода оснащен запорной арматурой -, грязевиками, дренаж

ной арматурой, контрольно–измерительными приборами. После -узла ввода за

-проектирован распределительный коллектор, с помощью которого осуществля

-ется распределение теплоносителя по отопительным контурам. В распредели

,тельном коллекторе предусматривается запорная арматура, дренажные краны

контрольно–измерительные приборы. 

.яСистема отопления АБК принята горизонтальная двухтрубная тупикова  

Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 80–60 °С. 

На горизонтальных ветках предусматриваются запорно– ерегулирующи

клапаны, шаровые краны, дренажные краны.  

ыВ качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиатор

RIFAR Base 500, в коридоре RIFAR Base 350. 

.На подводках к отопительным приборам установлены терморегуляторы  
В электрощитовой в качестве отопительного прибора принят регист зр и

гладких труб. 

-Отключающая арматура у отопительного прибора электрощитовой уста

новлена за пределами помещения электрощитовой. 

В коридоре отопительные приборы установлены на отм. +2,200. 

Трубопроводы системы отопления выполнены из тру -б стальных водога

зопроводных по ГОСТ 3262– и75, трубопроводы, прокладываемые в помещени

для ввода тепла выполнены из труб стальных водогазопроводных по 

ГОСТ 3262–75 и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91.  

После монтажа трубопров юоды системы отопления окрасить эмаль  

ПФ–115 по грунтовке ГФ–021 за 2 раза 
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-Трубопроводы системы отопления, прокладываемые в подвесном по

толке, изолировать трубками «Энергофлекс» с толщиной стенки 13 мм. 

Антикоррозийное покрытие перед изоляцией краска БТ– е177 по грунтовк

ГФ–021. 

Компенсация те ямпературных удлинений трубопроводов осуществляетс

.с помощью естественной компенсации за счет изменений направления трассы  

-Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через воздуховы

пускные клапаны, которыми оборудованы отопительные приборы и -автомати

ческие воздухоотводчики, установленные в верхних точках магистральных 

трубопроводов. 

хСпуск воды из трубопроводов осуществляется с помощью дренажны

кранов, установленных в нижних точках -магистральных трубопроводов, стоя

ков и веток. 

Расчетные температуры воздуха внутри помещений см.  .в приложении 1  

 

 

Производственный корпус  

.йВвод тепловых сетей осуществляется в помещении ввода коммуникаци

,йУзел ввода оснащен запорной арматурой, грязевиками, дренажной арматуро

контрольно–измерительными приборами. После нузла ввода запроектирова

-ераспределительный коллектор, с помощью которого осуществляется распред

ление теплоносителя по отопительным контура -м. В распределительном коллек

торе предусматривается запорная арматура, дренажные краны, контрольно– -зи

мерительные приборы. 

Система отопления административных, бытовых, мастерской -еи технич

аских помещений принята горизонтальная двухтрубная тупиковая. Разводк  

производится по полу. 

На ветках системы отопления предусматриваются запорно– -регулирую

щие клапаны, шаровые краны, дренажные краны.  
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ыВ качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиатор

RIFAR BASE 500. 

На подводках к отопительным приборам установлены регулирующие и 

настроечные клапаны. 

В помещении управления системы АУПТ и электрощитовой в качестве 

отопительных приборов приняты электрические конвекторы ЭВУБ. 

,0Электроконвектор имеет уровень защиты от поражения током класса

термовы -ключатель для защиты от перегрева, а также автоматическое регулиро

вание тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости -от темпера

ютуры воздуха в помещении. Электроконвектор рассчитан на продолжительну

работу без надзора. 

Помещение сортировки – неотапливаемое. 

-Система отопления сортировочных кабин принята воздушная, совмещен

ная с приточной вентиляцией.  

Водяной нагреватель приточн -ой установки подключается к системе теп

лоснабжения через смесительный узел с резервным насосом. 

Система отопления цеха утилизации -предусматривается воздушная с по

мощью тепловентиляторов с водяным подогревом. 

 Регулирование температуры теплоносителя -осуществляется в смеситель

ных узлах, рассчитанных -на группу тепловентиляторов. На подводках к тепло

вентиляторам предусматриваются шаровые краны, дренажные краны. 

Расчетные температуры воздуха внутри помещений приняты:  

– сортировочные кабины, помещение ввода коммуникаций, мастерская, 

помещение хранения уборочного инвентаря, санузлы, цех утилизации +16 °С; 

– помещение обогрева +22 °С; 

– помещение управления системы АУПТ +18 °С; 

– электрощитовой, помещении ввода системы АУПТ +10 °С. 

Трубопроводы системы отопления выполнены из труб стальных водога-

зопроводных по ГОСТ 3262–75*, трубопроводы узла ввода и распределитель-

ной гребенки выполнены труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91. 

102-280623-ИОС4.Т



 
   

 

15 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 

 
 
 

Изм. Кол.уч. 
 
 
 

№Лист  док. Подпись 

 
 
 

Дата 

Лист 

13 

 
 

 

После монтажа трубопроводы системы отопления окрасить эмалью  

ПФ–115 по грунтовке ГФ–021 за 2 раза. 

Трубопроводы системы отопления, прокладываемые в хнеотапливаемы

помещениях, покрываются кашированными цилиндрами LINEWOLL A UL  

толщиной 60 мм. 

Антикоррозийное покрытие перед изоляцией краска БТ–177 по грун-

товке ГФ–021. 

Компенсация температурных уд ялинений трубопроводов осуществляетс

с помощью естественно .й компенсации за счет изменений направления трассы  

хУдаление воздуха из систем отопления осуществляется в верхних точка

системы через воздухоотводчики и через воздуховыпускные краны, -установ

ленные на отопительных приборах. 

Слив воды из систем отопления осуществляется в нижних точках си-

стемы, на каждой горизонтальной ветке, в распределительном коллекторе че-

рез дренажные краны. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен, перегоро -док про

кладываются в стальных гильзах с набивкой пространства между труб -ьой и гил

-зой негорючим материалом. При проходе трубопровода через строительные кон

струкции должно быть обеспечено его свободное перемещение. 

 

ДКПП 

Ввод тепловых сетей осуществляется в помещение венткамеры.  

-В помещении ввода тепла запроектирован узел ввода и распределитель

ный коллектор. Узел ввода оснащен запорной арматурой -, грязевиками, дренаж

ной арматурой, контрольно– -измерительными приборами. После узла ввода за

проектирован распредели -тельный коллектор, с помощью которого осуществля

ется распределение теплоносителя по отопительным ко -нтурам. В распредели

,тельном коллекторе предусматривается запорная арматура, дренажные краны

контрольно–измерительные приборы. 

Система отопления принята горизонтальная двухтрубная тупиковая. 
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Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 80–60 °С. 

На горизонтальных ветках предусматриваются запорно– ерегулирующи

клапаны, шаровые краны, дренажные краны.  

В качестве отопительных приборов приняты биметаллич ыеские радиатор

RIFAR Base 500. 

В проходной отопительные приборы установлены на отм. +2,200. 

-Трубопроводы системы отопления выполнены из труб стальных водога

зопроводных по ГОСТ 3262– и75, трубопроводы, прокладываемые в помещени

для ввода тепла выполнены из Ттруб стальных водогазопроводных по ГОС

3262–75 и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91.  

юПосле монтажа трубопроводы системы отопления окрасить эмаль  

ПФ–115 по грунтовке ГФ–021 за 2 раза 

Трубопроводы системы отопления, прокладываемые в подвесном -по

толке, изолировать трубками «Энергофлекс» с толщиной стенки 13 мм. 

Антикоррозийное покрытие перед изоляцией краска БТ– е177 по грунтовк

ГФ–021. 

яКомпенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляетс

с помощью естественной компенсации за счет изм .енений направления трассы  

Выпуск -воздуха из системы отопления осуществляется через воздуховы

пускные клапаны, которыми оборудованы отопительные приборы и -автомати

ческие воздухоотводчики, установленные в верхних точках магистральных 

трубопроводов. 

Спуск воды из трубопроводов осуществляется хс помощью дренажны

-кранов, установленных в нижних точках магистральных трубопроводов, стоя

ков и веток. 

Расчетные температуры воздуха внутри помещений см.  в приложении 1. 

 

Склад реагентов 

Отопление в складе реагентов запроектировано -согласно технологиче

ского задания, см. приложение 13. 
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В помещениях хранения реагентов №1, №2 яи помещении растаривани

в качестве отопительных приборов пр еиняты электрические промышленны

конвекторы ЭКСП2 класс защиты IP 54.  

Конвектор выполнен в коррозионностойком -исполнении из нержавею

щей стали марки 08Х18Н10 по ГОСТ 5632- -2014 толщиной 1 мм. Нагреватель

-ный элемент (ТЭН) изготовлен из нержавеющей стали 08Х18Н10 дополни

тельно корпус конвектора покрыт полимерной покраской с терм мозапекание

(порошковая покраска) с толщ -иной покрытия 0,2мм. При изготовлении кон

йвектора в коррозионностойком исполнении применяются провода с усиленно

(двойной изоляцией). 

мЭлектрический конвектор имеет уровень защиты от поражения токо

класса 0, термостат для защиты от пере -грева, а также автоматическое регули

-рование тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от тем

апературы воздуха в помещении. Температура внешней поверхности корпус

электрического конвектора, в условиях нормальной эксплуатац -ии, не превы

шает температуру 85°С. 

зЭлектрический конвектор рассчитан на продолжительную работу бе

надзора. 

ыВо всех остальных помещениях установлены электрические конвектор

Ballu Enzo BEC/EZMR.  

Электрический конвектор имеет уровень защиты от поражения то мко

класса 0, термостат для защиты от пе -регрева, а также автоматическое регули

-рование тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от темпе

иратуры воздуха в помещении. Температура на теплоотдающей поверхност

электрического конвектора не превышает температуру 90 °С.  

зЭлектрический конвектор рассчитан на продолжительную работу бе

надзора. 

Расчетные температуры воздуха внутри помещений см.  .в приложении 1  
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Слад МТО 

В соответствии с заданием на проектирование помещения склада не -отап

ливаемые. 

 

Авторемонтный цех 

Ввод теп еловых сетей осуществляется непосредственно в помещени

бокса для ремонта спецтехники. 

-Узел ввода оснащен запорной арматурой, грязевиками, дренажной арма

турой, контрольно–измерительными приборами. После уз -ла ввода запроекти

рован распределительный коллек -тор, с помощью которого осуществляется рас

предел -ение теплоносителя по отопительным контурам и контурам теплоснаб

жения приточной установки и воздушно–тепловых завес. 

В распределительном коллекторе предусматрив а,ается запорная арматур

дренажные краны, контрольно–измерительные приборы. 

Система отопления принята горизонтальная двухтрубная тупиковая. 

Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 80–60 °С. 

 На горизонтальных ветках предусматриваются запорно– ерегулирующи

клапаны, шаровые краны, дренажные краны.  

В качестве отопительных приборов приняты ыбиметаллические радиатор

RIFAR Base 500. 

На подводках к отопительным приборам иустановлены регулирующие

настроечные клапаны. 

Трубопроводы системы отопления выполнены из труб стальных -водога

зопроводных по ГОСТ 3262–75, трубопроводы узла ввод йа и распределительно

гребенки выполнены труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91. 

-После монтажа трубопроводы системы отопления и отопительные при

боры окрасить эмалью ПФ–115 по грунтовке ГФ–021 за 2 раза. 

Компенсация температур яных удлинений трубопроводов осуществляетс

.с помощью естественной компенсации за счет изменений направления трассы  
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Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через краны для 

спуска воздуха, которыми оборудованы отопительные приборы и автоматиче-

ские воздухоотводчики, установленные в верхних точках магистральных тру-

бопроводов. 

 

хСпуск воды из трубопроводов осуществляется с помощью дренажны

кранов, установленных в нижних точках магистральных трубопроводов. 

Расчетные температуры воздуха в ремонтной зоне см.  в приложении 1. 

 

Котельная 

Параметры теплоносителя в системе отопления: 

 температура 80/60 °С; 

 расход – 0,94 м³/ч; 

 потери давления в системе отопления – 2,0 м.вод.ст. 

Система отопления здания водяная 2– мх трубная, с тупиковым движение

теплоносителя. 

В качестве отопительных приборов приняты: 

– котельный зал и помещение хранения запаса воды ;: тепловентиляторы  

– сан.узлы -, помещение хранения уборочного инвентаря и помещение обо

грева: биметаллический радиаторы. 

На отопительных приборах установле -на регулировочная и запорная ар

матура. 

Трубопроводы системы отоплени -я выполнены из стальных водогазопро

водных оцинкованных по ГОСТ 3262–75.  

-Трубопроводы системы отопления теплоизолировать трубками энерго

флекс с толщиной стенки 13 мм. 

Компенсация температурных удлинений трубоп яроводов осуществляетс

с помощью естественной к ыомпенсации за счет изменений направления трасс

и с помощью компенсаторов. 
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-Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через краны Ма

евского, установленные на отопительных приборах, иа также автоматическим

воздухоотводчиками, установленными в верхни -х точках магистральных трубо

проводов. 

-Спуск воды из трубопроводов осуществляются с помощью шаровых кра

нов в нижних точках трубопроводов. 

Все работы по изготовлению, монтажу и испытанию сис ьтем производит

в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно– -тех

нические системы», СП 60.13330.2020 « -Отопление, вентиляция и кондициони

рование воздуха». 

 

Вентиляция 

аВентиляция в помещениях предусматривается для обеспечения качеств

воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм. 

-Кратности воздухообмена и параметры микроклимата в помещениях при

няты согласно СП 60.13330.2020, СП 44.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548– -о96, техн

логическому заданию. 

Воздухообмены в помещениях определяются исходя из: 

– ассимиляции тепло–влагоизбытков; 

– нормируемых кратностей; 

– компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами; 

– санитарной нормы подачи наружного воздуха на человека; 

– ассимиляции вредных веществ. 

Проектный воздухообмен выбирается п -то наибольшему значению. Расче

ные воздухообмены по помещениям приведены Приложении 1. 

мОбщие системы вентиляции для групп помещений предусмотрены с учето

атехнологического задания, функционального назначения помещений, класс

функциональной пожарной опаснос -ти, категорий по взрывопожарной и пожар

ной опасност -и производственных и складских помещений, а также с учетом объ

емно–планировочных решений зданий. 
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Административно–бытовой корпус  

В гардеробной, гардеробных рабочей и домашней одежды, помещениях 

для сушки спецодежды, респираторной, обеденном зале, моечной столовой 

посуды, помещении порционирования запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. 

В помещении для сушки спецодежды установлен сушильный шкаф 

DION PRO LIGHT. 

От сушильного шкафа -DION PRO LIGHT запроектирована система уда

ления воздуха. 

рВ конструкции сушильного шкафа предусмотрен вентилятор и фильт

очистки воздуха. 

-В душевых запроектированы самостоятельные системы вытяжной венти

ляции с механическим побуждением.  

В верхней части перегородок, разделяющих душевые и гардеробную 

предусмотрены переточные решетки.   

-Подача наружного воздуха осуществляется с помощью канальных при

-точных установок. В состав каждой приточной установки входят: секция филь

тра, секция водяного воздухонагревателя -, вентиляторная секция, секция шумо

глушителя.  

Приточные вентиляционные установки размещены в венткамере. 

-Приточные установки поставляются с комплектом системы автоматиче

ского управления. 

Для снижения аэродинамического и механических шумов предусмотре ын

следующие мероприятия: 

– вентиляционные системы оборудуются шумоглушителями; 

– соединение вентиляторов и воздуховодов гибкими вставками;  

– -рациональный выбор скорости подачи воздуха по воздуховодам и под

бор сечений воздухораспределителей; 
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– применение современных -звукоизолирующих покрытий для воздухово

дов систем приточной вентиляции. 

-Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции осуществля

ется на высоте не менее 2,0 метров от уровня земли. 

В местах пересечения воздуховодами противопожарных прег -рад установ

лены нормально открытые огнезадерживающие клапаны. 

При пожаре закрываются все огнезадерживающие клапаны, яотключаютс

все вентиляционные установки. 

яВо всех остальных помещениях запроектирована естественная вытяжна

вентиляция. 

Приток воздуха в эти помещения инеорганизованный через периодическ

открывающиеся двери и приточные клапаны ЕММ в оконных блоках. 

-В качестве воздухораспределителей приняты регулируемые вентиляци

онные решетки и диффузоры. 

Вытяжные вентиляционные шахты систем естественной вентиляции -вы

вести на высоту не менее 1,0 метра -выше уровня кровли с учетом зоны ветро

вого подпора.  

еВытяжные шахты систем механической вентиляции вывести на высоту н

яменее 1,0 метра выше уровня кровли. Вентиляционные шахты оканчиваютс

зонтами.  

 

Теплоснабжение приточных установок. 

сСистема теплоснабжения приточных установок водяная двухтрубная,

тупиковым движением теплоносителя. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения – ивода с параметрам  

80–60°С. 

Теплообменники приточных установок подключаются к системе теп -ло

снабжения через смесительные узлы. 

-Трубопроводы системы теплоснабжения приточных установок выпол

нить из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91. 
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Трубопроводы системы теплоснабжения изолировать трубками « -Энерго

флекс» с толщиной стенки 13 мм. 

Антикоррозийное покрытие перед изоляцией краска БТ– е177 по грунтовк

ГФ–021. 

яКомпенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляетс

с помощью естествен .ной компенсации за счет изменений направления трассы  

Выпуск воздуха из системы теплоснабжения осуществ -ляется автоматиче

скими воздухоотводчиками, устано хвленными в верхних точках магистральны

трубопроводов. 

Спуск воды из трубопроводов осуществляется с помо -щью шаровых кра

нов, установленных в нижних точках трубопроводов. 

 

Производственный корпус  

В сортировочных кабинах -япредусмотрена приточная и вытяжная вентил

-ация с механическим побуждением. В сортировочных кабинах не предусматрив

ется возможность естественного проветривания. 

Приточная вентиляция в сортировочных кабинах принята совмещенно сй

воздушным отоплением. 

,чВоздухообмен в сортировочных кабинах принимается в объеме 10 крат/

оно не менее 60 м³/ч на человека, с учетом необходимого расхода для воздушног

-аотопления. В сортировочных кабинах предусматривается положительный дисб

ланс. 

Подача воздуха осуществляется сверху вниз через -евентиляционные р

шетки с регулируемыми жалюзи и встроенными регуляторами расхода. 

ыОчистка, подогрев и подача наружного воздуха в сортировочные кабин

осуществляется с помощью приточной секционной установки. Приточная -уста

новка, обслуживающая сортировочные кабины, согласно п.7.2.7  

СП 60.13330.2020 -опредусматриваются с резервным циркуляционным нас

сом для воздухонагревателя и резервным двигателем. Приточная установка -ауст

новлена в венткамере. 
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В состав приточной установки входят: секция ф -аильтра, водяной воздухон

греватель, вентиляторная секция, секция шумоглушителя  

Приточная установка поставляе отся с комплектом системы автоматическог

управления. 

Удаление воздуха в сортировочных кабинах йпредусматривается из верхне

зоны через регулируемые вентиляционные решетки. 

юУдаление воздуха в сортировочных кабинах осуществляется с помощь

секционной вытяжной установки -. Вытяжная установка, обслуживающая сорти

ровочные кабины, согласно п.7.2.8 СП 60.13330.2020 предусматрива -вется с резер

ным вентилятором. Вытяжная установка крепится на подвесах к фермам. 

-еВ помещении сортировки предусмотрена вытяжная вентиляция с ест

-оственным побуждением. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны с п

мощью дефлекторов. Приток воздуха в помещение осуществляется за счет и -н

фильтрации через неплотности конструкций. 

В мастерской, помещении для обогрева, помещении для управления -за

проектирована приточно– .вытяжная вентиляция с механическим побуждением  

ь,В состав приточной установки входят: секция фильтра, электронагревател

вентиляторная секция, секция шумоглушителя е,Вентиляционное оборудовани

установленное в помещении сортировки, имеет степень защиты IP54. 

яПодача и удаление воздуха предусматривается в верхней зоне помещени

через регулируемые диффузоры.  

В санузле запроектирована вытяжная вентиляци -я с механическим побуж

дением.  

В приточной -венткамере запроектирована приточная вентиляция с механи

ческим побуждением. 

В помещениях ввода коммуникаций, ыуборочного инвентаря, систем

АУПТ, электрощитовой предусматривается система венти мляции с естественны

побуждением. мУдаление воздуха осуществляется из верхней зоны по приставны

воздуховодам.  
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ДКПП 

-В диспетчерской и помещении для отдыха охраны запроектирована при

точно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Подача наружного воздуха осуществляется с помощью -канальных при

точных установок 

В состав приточной установки входят: секция фильтра, секция оводяног

воздухонагревателя, вентиляторная секция, секция шумоглушителя. 

Приточные вентиляционные установки размещены в венткамере. 

Приточные установки поставляются с -комплектом системы автоматиче

ского управления.  

ыДля снижения аэродинамического и механических шумов предусмотрен

следующие мероприятия: 

– вентиляционная система оборудуется шумоглушителем; 

– соединение вентилятора и воздуховодом гибкими вставками. 

- рациональный выбор скорости подачи воздуха по воздуховодам и под-

бор сечений воздухораспределителей; 

- -применение современных звукоизолирующих покрытий для воздухово

дов систем приточной вентиляции. 

Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции осуществ -ля

ется на высоте не менее 2,0 метров от уровня земли. 

-В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград установ

лены нормально открытые огнезадерживающие клапаны. 

При пожаре закрываются все огнезадерживающие клапаны, яотключаютс

все вентиляционные установки. 

-В санузлах запроектирована вытяжная вентиляция с механическим по

буждением. 

В кабинете медсестры запроектирована приточно-вытяжная вентиляция 

с естественным побуждением. 
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Приток воздуха неорганизованный через приточные клапаны ЕММ в 

оконных блоках и периодически открывающиеся двери. 

В вен -ткамере запроектирована вытяжная вентиляция с естественным по

буждением и приточная вентиляция с механическим побуждением. 

В помещении хранения уборочного инвентаря запроектирована е -сте

ственная вытяжная вентиляция. 

В качестве воздухораспределителей приняты диффузоры. 

-Вытяжные вентиляционные шахты систем естественной вентиляции вы

-вести на высоту не менее 1,0 метра выше уровня кровли с учетом зоны ветро

вого подпора.  

Вытяжные шахты систем емеханической вентиляции вывести на высоту н

яменее 1,0 метра выше уровня кровли. Вентиляционные шахты оканчиваютс

зонтами. 

 

Теплоснабжение приточных установок. 

сСистема теплоснабжения приточных установок водяная двухтрубная,

тупиковым движением теплоносителя. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения – ивода с параметрам  

80–60°С. 

-Теплообменники приточных установок подключаются к системе тепло

снабжения через смесительные узлы. 

-Трубопроводы системы теплоснабжения приточных установок выпол

нить из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91. 

Трубопроводы системы теплоснабжения изолировать трубками « -Энерго

флекс» с толщиной стенки 13 мм. 

Антикоррозийное покрытие перед изоляцией краска БТ– е177 по грунтовк

ГФ–021. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов яосуществляетс

.с помощью естественной компенсации за счет изменений направления трассы  
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-еВыпуск воздуха из системы теплоснабжения осуществляется автоматич

хскими воздухоотводчиками, установленными в верхних точках магистральны

трубопроводов. 

Спуск воды из т -арубопроводов осуществляется с помощью шаровых кр

нов, установленных в нижних точках трубопроводов. 

 

Склад реагентов 

Вентиляция в складе реагентов запроектирована -есогласно технологич

скому заданию см. приложение 9. 

В помещениях хранения реагентов №1 и №2 запроектирована приточно–

-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Подача воздуха в оба по

-емещения осуществляется приточной установкой П1 в верхнюю зону помещ

ния.  

-аПриточная установка согласно п.7.2.9 СП 60.13330.2020 предусматрив

ется с резервным электродвигателем. 

Удаление явоздуха из помещения хранения реагентов №1 осуществляетс  

вытяжной системой В1. Удаление воздуха йосуществляется 30 % из верхне

зоны, и 70 % из нижней зоны помещения. 

Удаление воздуха из помещения хранения реагентов №2 осуществля яетс

вытяжной системой В2. Удаление воздуха -еосуществляется нижней зоны пом

щения.  

-Вентиляторы вытяжной системы В1, В2 приняты в кислотостойком ис

полнении. 

Для аварийной вентиляции в помещении хранения реагентов №1  

запроектирована вытяжная система Ва1. Подача приточного воздуха в 

-случае аварии в помещении хранения реагентов осуществляется через автома

тически открывающееся окно – система ПЕа1. 

Для аварийной вентиляции в помещении хранения реагентов №2  
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запроектирована вытяжная система Ва2. Подача приточ вного воздуха

-аслучае аварии в помещении хранения реагентов осуществляется через автом

тически открывающееся окно система ПЕа2. 

В -сентиляторы вытяжных систем Ва1, Ва2 приняты в кислотостойком и

полнении. 

Все вытяжные вентиляторы помещений склада реагентов № -а1 и №2 уст

новлены на кровле. 

В помещении хранения реагентов №2 установлен шкаф «Совтест -адля хр

нения ЛВЖ ШБХ ЛВЖ 140В» для хранения пергидроля. 

-Система вентиляции шкафа отдельна от системы общеобменной вентиля

ции. 

Шкаф оборудован приточным и вытяжным отверстием. 

Через приточное отверстие воздух поступает в шкаф из помещения. 

Удаление воздуха -из шкафа осуществляется через воздуховод, подклю

ченный к вытяжному отверстию.  

Воздуховод вывести выше кровли на 2,0 м. 

Для очистки воздушного потока от паров вредных -веществ, в систему вы

тяжной вентиляции шкафа встроен канальный угольный фильтр. 

Конструк -ция канального угольного фильтра предусматривает самостоя

тельную замену угольного наполнителя, марка наполнителя AP-A. 

Угольный фильтр поставляется со шкафом. 

Срок службы угольного наполнителя в фильтре 1 год 

Естественная вентиляция должна обеспечивать обм еен воздуха в шкафу н

-менее одного раза в час. (согласно Правила безопасности для производств пе

рекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фто -р

мономеров) 

В помещении растаривания запроектирована приточно– -вытяжная венти

ляция с меха -ническим побуждением. Подача воздуха в помещение осуществля

ется приточной установкой П2 в верхнюю зону помещения.  

102-280623-ИОС4.Т



 
   

 

29 
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 

 
 
 

Изм. Кол.уч. 
 
 
 

№Лист  док. Подпись 

 
 
 

Дата 

Лист 

27 

 
 

 

Удаление воздуха осуществляется 50% с верхней зоны и й50% с нижне

зоны помещения вытяжной системой В3. 

В помещении хранения СИЗ запроектирова -на приточная вентиляция с ме

-аханическим, вытяжная с механическим и естественным побуждением. Для уд

ления воздуха от шкафов рабочей одежды запроектирована вытяжная систе ам

с механическим побуждением.  

В санузле запроектирована самостоятельная вытяжная венти -еляция с м

ханическим побуждением. 

В помещении хранения уборочного инвентаря и помещение -ввода комму

никаций запроектирована вытяжная вентиляция с естественным побуждение .м  

-аВ состав приточных установок входят: секция фильтра, электронагрев

тель, вентиляторная секция, секция шумоглушителя 

-еПриточные установки поставляются с комплектом системы автоматич

ского управления. 

 Для снижения аэродинамического и механических шумов пр -едусмот

рены следующие мероприятия: 

– вентиляционная система оборудуется шумоглушителем; 

– соединение вентилятора и воздуховодом гибкими вставками. 

- рациональный выбор скорости подачи воздуха по воздуховодам и под-

бор сечений воздухораспределителей; 

- приме -нение современных звукоизолирующих покрытий для воздухово

дов систем приточной вентиляции. 

-Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции осуществля

ется на высоте не менее 2,0 метров от уровня земли. 

Выбросы воздуха системами естественной вентиляции -необходимо осу

мществлять на высоте не менее 1,0 м от уровня кровли или парапета с учето  

зоны ветрового подпора.  

Выбросы систем общеобменной вентиляции В1- -В3 с механическим по

дбуждением и местного отсоса МО2 осуществлять на высоте не менее 2,0 м на

кровлей, аварийной вентиляции Ва1, Ва2, – не менее 3,0 м над кровлей 
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В качестве воздухораспределителей приняты и диффузоры. 

-В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград установ

лены нормально открытые огнезадерживающие клапаны. 

При пожаре общеобменная вентиляция отключается  

 

Склад МТО 

Вентиляция складских помещений запроектирована приточно– явытяжна

вентиляция с естественным побуждением. 

1Естественная вентиляция обеспечивает однократный воздухобмен в

час. 

Удаление воздуха осуществляется дефлекторами а, установленными н

кровле. 

Приток воз идуха в помещения через наружные регулируемые решетки

периодически открывающиеся двери и ворота. 

-Вытяжные вентиляционные шахты систем естественной вентиляции вы

вести на высоту 1,0 метра выше уровня кровли. 

 

Авторемонтный цех 

аВоздухообмен в боксе для ремонта спецтехники принимается по расчету н

сразбавление вредностей при условии обеспечения кратности воздухообмена в ча

не менее двух, но не менее 150 м³/ч на человека. 

В боксе для ремонта спецтехники предусмотрена приточно-вытяжная -вен

-атиляция с механическим побуждением, а также система удаления выхлопных г

зов от работающего двигателя. 

уПодача приточного воздуха осуществляется в рабочую зону, а также в зон

смотровой канавы, через регулируемые вентиляционные решетки. 

-чПодача наружного воздуха осуществляется с помощью канальной прито

ной установки. В состав приточной -оустановки входят: секция фильтра, секция в

дяного воздухонагревателя, вентиляторная секция, секция шумоглушителя. 
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Приточные установки поставляются с комплек -етом системы автоматич

ского управления. 

яЗабор наружного воздуха системой приточной вентиляции осуществляетс

на высоте не менее 2,0 метров от уровня земли.  

яУдаление воздуха системой общеобменной вентиляции предусматриваетс

из верхней и нижней зоны поровн зу с учетом вытяжки из смотровых канав чере

регулируемые вентиляционные решетки 

-Для удаления воздуха предусматривается радиальный вентилятор. Венти

илятор монтируется на раме снаружи здания и предусматривается в исполнени

для наружного размещения. 

Для удале -ния воздуха от работающих двигателей предусмотрена цен

-тральная автоматизированная система местной вентиляции с вытяжными ка

-тушками с электроприводом. Удаление воздуха от выхлопных труб осуществ

ляется с помощью вытяжных катушек, состоящих из рамы и барабана -, на кото

-ром намотан вытяжной шланг с ограничителем и газоприемной насадкой. Вы

мтяжные катушки подключены к центральной вытяжной системе с радиальны

вентилятором. 

вВентилятор монтируется на раме снаружи здания и предусматривается

исполнении для наружного размещения.  

-Выброс отработанного воздуха системами механической вытяжной вен

тиляции предусматривается выше кровли на 1,5. 

-аПриемные устройства и места выброса отработанного воздуха располаг

ются на расстоянии не менее 10 м по горизонтали. 

В качестве воздух -ораспределителей приняты регулируемые вентиляцион

ные решетки. 

ыДля снижения аэродинамического и механических шумов предусмотрен

следующие мероприятия; 

– приточная установка оборудуется шумоглушителем; 

– соединение вентиляторов и воздуховодов гибкими вставками;  
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– -применение современных звукоизолирующих покрытий для воздухово

дов систем приточной вентиляции; 

– ррациональный выбор скорости подачи воздуха по воздуховодам и подбо

сечений воздухораспределителей. 

Для предотвращения проникновения холодного в иоздуха в помещение пр

открытых воротах предусмотрены воздушные завесы без нагрева 

Включение и выключение завес осуществляется автоматически при -от

крывании ворот.  

 

Теплоснабжение приточной установки. 

Система теплоснабжения приточной установки водяная 2–х -трубная, с ту

пиковым движением теплоносителя. 

Теплообменник приточной установки подключаются к системе -тепло

снабжения через смесительный узел. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения – вода с параметрами 80– .60 °С  

Трубопроводы системы теплоснабжения выполни -кть из труб стальных эле

тросварных по ГОСТ 10704–91. 

Трубопроводы системы теплоснабжения изолировать трубками « -Энерго

флекс» с толщиной стенки 13 мм. 

Антикоррозийное покрытие перед изоляцией краска БТ– е177 по грунтовк

ГФ–021. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется с 

помощью естественной компенсации за счет изменений направления трассы. 

Выпуск воздуха из системы теплоснабжения осуществляется -еавтоматич

скими воздухоотводчиками, установленными в верхних точках хмагистральны

трубопроводов. 

,вСпуск воды из трубопроводов осуществляется с помощью шаровых крано

установленных в нижних точках трубопроводов. 
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Котельная 

В котельном зале ,япредусмотрена естественная приточная вентиляци  

рассчитанная на однократный воздухообмен + воздух, необходим -еого для гор

ния. Подача приточного воздуха обеспечивается через вентиляционную -ер

шетку 700х400 (в количестве 2х шт.). 

Вытяжка обеспечивается через дефлекторы Ø315 (3шт. е), установленны

в кровле. 

В помещении хранения воды предусмотрена приточно–вытяжная вен -ти

юляция с естественным побуждением. Приток (ПЕ2) осуществляется с помощь

приточного клапана «ИОН» 2шт. Вытяжка (ВЕ4) через дефлектор ∅315. 

Для санузлов запроектирована обособленная ивытяжная система ВЕ5

ВЕ7. 

Для помещения хранения уборочного инвентаря за -проектирована обособ

ленная вытяжная система ВЕ6. 

В помещении обогрева предусмотрена приточно– свытяжная вентиляция

естественным побуждением. Приток (ПЕ3) осуществляется с помощью при -точ

ного оконного клапана 2шт. Вытяжка (ВЕ8) через дефлектор Ø 125. 

Все раб ьоты по изготовлению, монтажу и испытанию систем производит

в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно– -тех

нические системы», СП 60.13330.2020 «Отопление, ве -нтиляция и кондициони

рование воздуха». 

 

Противодымная вентиляция 

Противоды .3мная вентиляция предусмотрена согласно СП 7.13130.201

-Расчет противодымной вентиляции выполнен согласно Методическим реко

мендациям к СП 7.13130.2013 « вРасчетное определение основных параметро

противодымной вентиляции». 

Согласно п. 7.2 е СП 7. 13130.2013 -удаление дыма при пожаре предусмот

рено из бокса для ремонта спецтехники; 
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Системы вытяжной противодымной вентиляции в абоксе для ремонт

спецтехники запроектированы с естественным побуждением (п. 7.10  

СП 7.13130.2013). 

Продукты горения удаляются через кровельные дымовые люки, -оснащен

ные электроприводом для открывания при пожаре, системы ВДЕ1, ВДЕ2. 

Для возмещения объемов удаляемых ,япродуктов горения из помещени

защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией (п. 8.8 СП )7.13130.2013

предусмотрена система при мточной противодымной вентиляции с естественны

побуждением. 

Подача воздуха предусматривается через противопожарный онормальн  

закрытый клапан в морозостойком исполнении с электроприводом для -откры

вания при пожаре, размещенный в нижней части помещений, система ПДЕ1. 

-Управление исполнительными элементами оборудования противодым

ной вентиляции осуществляется автоматически (по сигналу исистемы СПС)

дистанционно (от кнопок, установленных у эвакуационных выходах). 

Система СПС предусматривает подачу сигнала на откл -ючение всех вен

йтиляционных систем, воздушных завес и включение систем противодымно

вентиляции, обеспечивающее опережающее вкл -ючение вытяжной противо

-дымной вентиляции от 20 до 30 сек относительно запуска приточной противо

дымной вентиляции. 

 

Тепломеханические решения котельной 

Проектными решениями предусматривается установка трех хводогрейны

котлов TIS HARD BIO 150, тепловой мощностью Q=1500 кВт каждый, где в 

рабочем состоянии находятся 2 котла и 1 котел в резерве. 

Согласно п. 4.12, СП 89.13330.2016 определе -на суммой расчетных часо

хвых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, средних часовы

расходов на горячее водоснабжение ви собственные нужды котельной, потери

котельной и в тепловых сетях системы теплоснабжения. 

В проекте приняты следующие нагрузки:  
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Максимальный часовой расход тепла на отопление: 

Qoт.max= 124,77 кВт. 

Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию: 

Qвент.max= 136,59 кВт. 

оСредний часовой расход тепла на приготовление горячей воды (согласн

ИОС2 «Сети водоснабжения») составляет:  

Qг.в ср. = 15,3 кВт. 

Расход на собственные нужды котельной: 

Qк= 18,3 кВт. 

-Расчётный часовой расход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС, с учё

том собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет:  

Qoбщ =124,77+ 136,59 + 15,3+ 18,3 =294,96 кВт. 

С -огласно п. 4.16, СП 89.13330.2016 при выходе из строя одного котла сле

дует обеспечивать в размере 87.4%. При выходе из строя уодного котла в работ

включают резервный. 

йСистема теплоснабжения предусмотрена закрытая, по независимо

схеме. В качестве разделени -я контуров котельной (котловой и сетевой) приме

няется буферная емкость – теплоаккумулятор ELECTROTHERM ETS 2 B000

V=2000л (или аналог). 

Система теплоснабжения систем о йтопления и вентиляции потребителе

присоединяется по зависимой схеме, при использовании погодозависимого -ре

гулирования температуры воды с применением смесительного клапана EESB  

(или аналог). 

Для компенсации температурных расширений теплоносителя в котельной 

на внешний и внутренний контур, йустановлен мембранный расширительны

бак V=750л (2 шт). 

Система ГВС с рециркуляцией. 

-Так как нагрузка на ГВС среднечасовая и пиковая имеют кратное разли

чие, то приготовление горячей воды осуществляется с использованием трех -во

донагревателей косвенного нагрева ELECTROTHERM 500 I, объёмом V=5 .л00  
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(1 – рабочий, 2 – на компенсацию пиковой нагрузки). -Емкостный водоподогре

ватель используется в качестве бака–аккумулятора -горячей воды. Объем ём

костного водоподогревателя определен по пиковому расходу горячей воды. 

Для компенсации температурных расширений горячей воды ус нтановле

один гидроаккумулятор V=200л. 

Для соблюдения требований производителя котлов и п. 6.4 « лПрави

-устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не бо

лее 0,07 Мп -а (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с темпе

ратурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)» япроектом предусматриваетс

установка системы подготовки воды фирмы ООО «Ватера»: 

 яАвтоматическая установка умягчения непрерывного действи  

ASW 1354FL91; 

 Комплекс дозирования реагентами аминат КО–2Н ADS 62506. 

Для автоматического поддержания давления в котельной -, на подпиточ

ном трубопроводе предусмотрен электромагнитный клапан. 

В котельной применены следующие группы насосов: 

 циркуляционный насос котла (4шт) (где 3 рабочих, 1 – арезерв, н

складе); 

 насос циркуляции греющего контура ГВС (2шт) (1 – рабочий, 1 – 

резервный);  

 насос рециркуляции контура ГВС (1шт); 

 насос циркуляционный контура теплоснабжения (2шт) (1 – -рабо

чий, 1 – резервный). 

Тепловая схема теплогенераторной предусматривает: 

 Установку водогрейных котлов. 

 Автоматическое поддержание температуры тепло дносителя пере

котлами, не менее 50 0С циркуляционными (котловыми) насосами. 

 мКомпенсацию теплового расширения теплоносителя посредство

установки расширительных баков. 
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 Установку узлов учета расхода тепловой энергии на иконтур ОВ

ГВС. 

 На вводе сетей -отопления, вентиляции, ГВС и водопровода преду

смотрена установка сетчатых фильтров. 

 Согласно анализу исходной воды, предусмотрена водоподготови–

тельная установка исходной воды. 

 Оснащение котлов предохранительно–сбросными кл -апанами (уста

новлены на каждом ко атле), имеющие отводные трубы для защиты персонал

-при их срабатывании. Конфигурация и сечение отводных труб исключает со

-здание противодавления. Отводящие трубопроводы оборудованы устрой

ствами для слива дренажа в канализацию котельной. Настройка клапанов пр -о

изведена 1,1 Рраб. 

 -аВ верхних точках трубопроводов предусмотрена установка автом

тических воздухоотводчиков, в нижних точках слив воды. 

 -аРегулировка температуры теплоносителя осуществляется автом

тически в зависимости от температуры наружного воздуха, путем ясмешивани

-объемов сетевой воды от котла и обратного трубопровода тепловой сети. Дан

ная схема обеспечивается установкой 3– ах ходового смесительного клапана н

подающем трубопроводе тепловой сети. 

Трубопроводы котельной приняты стальные электросварные по ГО ТС

10704–91, из стали марки Ст3сп5 по группе В, ГОСТ 10705–80 и ГОСТ 9941–

м81 для труб системы ГВС. Трубопроводы котельной прокладываются с уклоно

L=0.002 в сторону движения среды.  

После монтажа выполняется гидравлическое испытание системы  

Рисп =1,25 Рраб. 

-Защита труб от коррозии все металлических трубопроводов окрашива

нием эмалью ПФ–115 в два слоя (ГОСТ6465–76) по грунтовке ГФ–021. 
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Предусмотрена тепловая изоляция K–FLEX ST AL CLAD 19 -мм оборудо

вания, арматуры и трубопроводов с температурой поверхности выше 45о -С, ко

иторую необходимо выполнить после полного монтажа котельной и опресовк

системы. 

-еПоказатели качества получаемой древесной щепы (технические характ

ристики) в соответствии с ГОСТ Р 55116-2012 «Биотопливо твердое. Т -еехнич

ские характеристики и классы топлива. Часть 4. оЩепа для непромышленног

использования»: класс В2, Размеры Р16В, влажность М4 ,00; зольность А3.

Насыпная плотность, BD 200. 

Топливо –щепа, с теплотой сгорания Qн=2610 ккал/кг, влажностью 5%–

40%. зольностью до 3,0% (ГОСТ Р 55116–2012). 

При сгорании щепы в котле азола образуется не более 1%. Температур

.иплавления золы очень высокая и она находится в твердом, сыпучем состояни

тМеханизм удаления золы, состоит из поворотной кочерги, приводимой о

шнека и контейнера для сбора и удале юния золы, входящего в конструкци

вкотла. Шнек имеет переменный шаг и шарнирный привод. После остывания

контейнере для сбора – зола удаляется на собственный полигон.  

Для получения щепы применяются древесные отходы, которые по ТГОС

Р 55126-2012 «Биотоплив -о твердое. Технические характеристики и классы топ

лива. Часть 1. Общие требования» можно отнести к группам: 

  л яесные деревья, искусственные насаждения и другая природна

древесина. К данной группе относят древесину лесов, парков, садо -в, искус

ственных насаждений, подлеска и кустарника. 

  по -бочные продукты и отходы деревообрабатывающей промыш

-ленности. К этой группе относят побочные продукты и древесные отходы дере

-вообрабатывающей промышленности не обработанными химически (напри

мер, отходы от обдирания коры, рас я,пила или уменьшения размера, строгани

прессования). 
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  и -спользованная древесина. Эта группа включает бывшую в упо

-треблении или в контакте древесину, природную или подвергшуюся только ме

ханической обработке и загрязненную в результате использования лишь в н -е

езначительной степени веществами, которые не встречаются обычно в древесин

,в ее естественном состоянии (например, палеты, транспортные контейнеры

).ящики, упаковочная древесина, кабельные катушки, строительная древесина

Что касается обработанной древесин иы, к ней применяют те же критерии, что

для группы « -побочные продукты и отходы деревообрабатывающей промыш

ленности» -, т.е. использованная древесина не должна содержать тяжелые ме

таллы в количествах, превышающих показатели необработанной адревесины,

-также в ней не должно быть галогенсодержащих органических соединений, ко

яторые могут там оказаться в результате консервации древесины или нанесени

покрытий. 

оПодача щепы в котлы осуществляется из закрытого неотапливаемог

склада топлива, расположенного рядом с котельной. 

-Вместимость неотапливаемого склада щепы рассчитана исходя из усло

йвия хранения топлива в объеме достаточном для теплоснабжения потребителе

на срок не менее 7 дней. 

Запасные части для оборудования доставляются автомобильным т -ранс

портом. Резервное топливо не предусмотрено. 

Максимальный часовой расход щепы: 107,61 кг/час. 

DПроектом предусмотрено установка твердотопливных котлов TIS HAR
BIO 150 мощностью 0,15МВт (3 ашт) с системой автоматической подачи топлив
со склада топлива при пом -ощи скребкового транспортера в при котловой бун
кер V=2,0м3 еи автоматическим удалением золы. Один при котловом бункер
V=2,0м3 .обеспечивает подачу топлива в 2 котла и оборудован двумя шнеками  

Устройство автоматической системы топливоподачи, состоящей из: 

– наружного склада топлива (подвижное дно); 

– система подвижных полов; 

– два скребковых транспортера с углом в 35ᵒ; 
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– система автоматики; 

-После выгрузки топлива на дно транспортера при помощи гидроцилин

дров топливо перемещается в начало транспортера и -подается в расходный бун

кер V=2,0 м3 -по мере необходимости. Процесс подачи топлива полностью авто

-матизирован и синхронизирован с работой котла. Шнековый транспортер рас

-ходного бункера котла оборудован клапаном тушения обратного пламени (тер

мостат), который при достижении температуры шнека 95ᵒ -С и более открыва

мется, и вода подается в шнек для тушения загоревшегося топлива, тем самы

блокирует распространение пламени в расходный бункер котла.  

Запаса топлива достаточно для работы в течении 7-ми йсуток. Суточны  

расход топлива котлом составляет 2582,64 кг/сут. 

При достижении температуры шнека 70ᵒ иС увеличивается время подач

топлива в котел, а при 90ᵒ мС шнек включается без прерывно заваливая топливо

топку, тем самым опустошая бункер и останавливая горение в котле. -В аварий

ных ситуациях конвейер топливо в промежуточный бункер не подает. 

Отвод продуктов сгорания от котлов осуществляется -через индивидуаль

ные дымовые трубы, установленные вне котельной.  П -рименяются трубы тол

щиной внутренней стенки 0,8мм типа «сэндвич» (утепленные) й. Для внутренне

стенки применяется нержавеющая сталь AISI ы304, для внешней оболочки труб

AISI316  

Высота дымовой трубы составляет: 9,620 м. 

Внутренний диаметр дымовой трубы составляет 300 мм; 

Наружный диаметр дымовой трубы составляет: 400 мм. 

-Для очистки дымовых газов, на выходе из котла установлены золоулови

атели ЗУ 0,6. Золоуловители ЗУ 0,6 относятся к типу горизонтального циклон

-по расположению оси очищаемого потока газа. Дымовой газ поступает во вход

ное отверстие и движется между стенками к -орпуса. Под действием гравитаци

еонных сил из потока очищаемого газа выделяются твердые частицы, которы

накапливаются в бункере. Зола удаляется через шибер. 
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еОчищенный газ отводится из золоуловителя по патрубку через выходно

отверстие в дымосос ДН 3,5 с дв. 3/1500.  

ыТак же для прочистки дымовой трубы, в ее конструкции предусмотрен

элементы с лючком ревизии. 

-Строительство котельной предполагается осуществить в один этап, в ко

торый входит: строительство здания; монтаж и пуско–наладка оборудования. 

 

д_1) обосн иование энергетической эффективности конструктивных

инженерно– ,ятехнических решений, используемых в системах отоплени

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 

Энергетическая эффективность технических врешений, используемых

системах отопления и -вентиляции обеспечивается следующими мероприяти

ями: 

– -применение в качестве отопительных приборов современных высоко

эффективных радиаторов; 

– оптимальное расположение отопительных приборов; 

– применение высокоэффективных теплоизоляционных мат яериалов дл

изоляции трубопроводов; 

– организация учета тепловой энергии; 

– мприменение вентиляционного оборудования с низким потребление

электроэнергии, высоким КПД; 

– применение систем автоматизации и контроля для -управления систе

мами вентиляции; 

– оптимальный выбор трассировки воздуховодов; 

– яприменение высокоэффективных теплоизоляционных материалов дл

изоляции воздуховодов. 

 

е) с еведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горяче

водоснабжение на производственные и другие нужды 

Таблица 2. – Сведения о тепловых нагрузках 
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Наименование здания 
(сооружения), поме-

щения 

Расход тепла 
на отопление, 

Вт 

Расход тепла 
на вентиля-

цию, Вт 

Расход тепла на 
горячее водо-
снабжение, 

Вт 

Расход 
тепла на 
ВТЗ, Вт 

Общий расход 
тепла, Вт 

Административно– 
бытовой корпус  39300 35770 Средчасовое:5303 

Пиковый: 155051 – 75070 

ДКПП 17170 4840 - – 22010 

Операторская 8000 
(электр.) 

1270 
(электр.) – – 9270 

(электр.) 

Склад реагентов  15500 
(электр.) 

14710 
(электр.) – – 30210 

(электр.) 

Склад МТО – – – – – 
Бокс для ремонта 

спецтехники 43300 95980 – – 139280 

Котельная 28 297 – 10 – 28 307 

 

е_1) описание мест расположения приборов учета используемой теп-

ловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Приборы учета используемой тепловой энергии размещены в котельной, 

 см. раздел 102-28062023–ИОС–4.1 

 

ж) сведения о потребности в паре 

Разделом не предусматривается. 

 

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудо-

вания, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

Отопительные приборы размещаются под световыми проемами и вдоль 

наружных стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинко-

ванной стали по ГОСТ 14980–2020 толщиной 0,5–0,7 мм класса герметичности 

«А». 

Воздуховоды приточных систем П1, П2, проложенные в помещениях 

хранения реагентов №1. №2 и помещении растаривания и вытяжных систем 

В 1-В3, выполнены из тонколистовой углеродистой стали по ГОСТ 16523–97  

толщиной 0,5–0,7 мм класса герметичности «А». 
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Для защиты от коррозии воздуховоды покрыть снаружи и внутри грун-

том ХС–010 в один слой, на грунт нанести эмаль ХС–75У два слоя и на эмаль 

нанести лак ХС–76 один слой.  

Воздуховоды систем аварийной вентиляции Ва1и Ва2р и систем мест-

ных отсосов МО1, МО2 выполнены из тонколистовой углеродистой стали по  

ГОСТ 16523–97 толщиной 0,9 мм класса герметичности «В». 

Для защиты от коррозии воздуховоды покрыть снаружи и внутри грун-

том ХС–010 в один слой, на грунт нанести эмаль ХС–75У два слоя и на эмаль 

нанести лак ХС–76 один слой.  

Транзитные воздуховоды систем общеобменной в -ентиляции, воздухо

воды местных отсосов запроектированы из оцинкованной стали по  

ГОСТ 14980–2020 толщиной 0,9 мм класса герметичности «В». 

ьТранзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции изолироват

огнезащит еным покрытием с пределом огнестойкости не мене  

EI 30. 

-Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и пе

рекрытия здания следует уплотнять негорючими материалами, яобеспечива

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конст .ирукци  

Воздуховоды, проложенные снаружи здания, в ,йне отапливаемых помещени

-воздухозаборные воздуховоды, проложенные внутри здания от воздухозабор

ной решетки до приточной установки, воздуховоды вытяжных систем В1-В7, 

проложенные за подшивным потолком в зд -ании АБК, от вентилятора до вы

бросного отверстия, воздуховоды вытяжных систем ВМ1, ВМ2, ВЕ1- -ВЕ16, про

,4ложенные за подшивным потолком в здании АБК и вытяжных систем В3, В

ВЕ1-ВЕ3, проложенные за подшивным потолком ДКПП, ипокрываются матам

из минеральной ва оты толщиной 50 мм с обкладкой из алюминиевой фольги п

ГОСТ 21880–2011. 
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Воздуховоды приточных систем, проложенные в -еотапливаемых помещ

ниях, воздуховоды вытяжных систем В1-В7, проложенн -аые до обратного кл

пана, установленного у вентилятора, изолируются пенофолом ясамоклеящимс  

толщиной 10 мм. 

 

и) о -боснование рациональности трассировки воздуховодов вентиля

ционных систем – для объектов производственного назначения 

Трассировка воздуховодов вентиляционных систем выполнена с мучето

конструктивных, объемно–планиров -очных решений, расположения других ин

женерно– ятехнических коммуникаций здания, технологического оборудовани

и с учетом характера производственных вредностей. 

При выборе разводки воздуховодов предусматривается минимиза яци

длин трасс, равномерность воздухооб -мена в помещениях и оптимальное соот

ношение между размерами воздуховодов и потерями давления. 

-Удаление воздуха из помещений системами вентиляции предусматрива

ется из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет юнаиболее высоку

температуру или энтальпию. 

-Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вы

-тяжной вентиляции из верхней зоны помещения предусматриваются под потол

ком или покрытием. 

Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобм йенно

вентиляции из нижней зоны размеща -ются на уровне 0,3 м от пола до низа от

верстий. 

 

к) о -писание технических решений, обеспечивающих надежность ра

боты систем в экстремальных условиях 

вДля обеспечения надежности работы систем вентиляции и отопления

экстремальных условиях применены следующие технические решения: 

– применение термических изоляционных материалов; 

– использование систем автоматического контроля и управления.  
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– регулярное техническое обслуживание и ремонт систем.  

– использование высококачественных компонентов и материалов. 

 

Экст зремальной ситуацией может быть возникновение пожара в одном и

помещений здания. При срабатывании пожарной сигнализации все -вентиляци

,яонные системы с механическим побуждением автоматически отключаютс

противопожарные нормально открытые клапаны, установленн -ые в воздухово

дах, закрываются. 

При возникновении аварии в помещениях хранениях реагентов №1 и 2№

запроектированы системы аварийной вентиляции – Ва1, Ва2. 

.Аварийная вентиляция обеспечивает воздухообмен кратностью 11 в 1 час  

Подача приточного воздуха в слу -чае аварии в помещении хранения реаген

тов осуществляется через автоматически открывающиеся окна. 

 

л) описание систем автомат -изации и диспетчеризации процесса регу

лирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Уровень автоматизации и контроля с -истем отопления и вентиляции вы

-бран в зависимости от технологических требований и экономической целесооб

разности. 

Приточные -установки поставляются с комплектом системы автоматиче

ского управления. 

В комплект системы автоматики входят: 

– блокировка открытия -воздушного клапана приточной системы с вклю

чением вентилятора; 

– автоматическое поддержание заданной температуры на выходе и -з уста

новки; 

– защита электродвигателя от перегрузки, скачков напряжения; 

– защита воздухонагревателя от замораживания; 

– плавное и йступенчатое изменение производительности вентиляционно

установки; 
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– контроль за состоянием загрязнения воздушных фильтров; 

– -отключение вентилятора при поступлении сигнала с приборов пожар

ной сигнализации. 

В комплект блока управления входят: датчики переп -ада давления, дат

чики температуры воздуха канальный, привод воздушной заслонки. 

Для регулирования мощности -водяных нагревателей приточных устано

,ьвок путем изменения температуры воды, входящей в водяной нагревател

предусмотрены смесительные узлы. 

Вытяжные -вентиляционные установки поставляются в комплекте с систе

мой автоматики. Управление вытяжными установками о -существляется с помо

щью щитов управления вентиляторами. 

Щиты управления вентиляторами позволяют: 

– управлять приводом заслонки с питанием 220 В; 

– контролировать работу вентилятора по датчику давления; 

– осуществлять сигнализацию работы и аварии; 

– обеспеч -ивать отключение установки по сигналу пожарной сигнализа

ции. 

йВ комплект системы автоматики вытяжной установки входят: частотны

преобразователь, привод воздушной заслонки, датчик перепада давления. 

Электрические конвекторы оснащены встроенными термостатами. 

еПроектом предусматривается автоматическое отключение при пожар

всех систем вентиляции. 

Отключение приточных систем при пожаре производится индивид оуальн

-для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замора

живания. 

Включение оборудовани яя противодымной вентиляции осуществляетс

савтоматически (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционно (

пульта дежурной смены диспетчерск хого персонала и от кнопок, установленны

у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах). 
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м) характеристика отехнологического оборудования, выделяющег

-вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нор

мативных требований к качеству воздух -а рабочей зоны и параметрам мик

роклимата - для объектов производственного назначения 

Разделом не предусматривается. 

 

н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – ядл

объектов производственного назначения 

Разделом не предусматривается. 

 

о) пер -ечень мероприятий по обеспечению эффективности работы си

стем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Не требуется. 

 

о_1) п -еречень мероприятий по обеспечению соблюдения установлен

-ных требований энергетической эффективности к устройствам, техноло

игиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции

кондиционирования хвоздуха помещений, тепловых сетях, позволяющи

-исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требова

ния предусмотрены в задании на проектирование 

Технически -е решения, принятые в проектной документации, соответ

ствуют требованиям экологических, санитарно- -гигиенических, противопожар

иных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию вобъекто

.йпри соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприяти

Энерг тоэффективность систем отопления и вентиляции обеспечивается за сче

-выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления систе

мами: 

- установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

- электрические конвекторы оснащены встроенными термостатами 
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-При использовании регулируемой системы отопления помимо повыше

-ния тепловой эффективности зданий, наряду с экономией энергии обеспечива

ется повышение уровня комфорта;  

- мприменение приточных и вытяжных вентиляционных систем с высоки

КПД оборудования;  

- -проектирование систем вентиляции с регулируемым переменным расхо

дом воздуха;  

- установка воздушно- ятепловых завес с целью предотвращения врывани

наружного холодного возд ауха в помещение, тем самым снижая расходы тепл

на обогрев отапливаемых помещений; 

Э анергоэффективность систем теплоснабжения объекта достигается з

счет следующих мероприятий: 

- применения современного энергоэффективного оборудования; 

- предусматривается погодное регулирование теплоносителя;  

 

о_2) сведения о типе и количестве установок, -потребляющих тепло

вую энергию, параметрах и режимах их работы 

Разделом не предусматривается. 

 

ао_3) сведения о показателях энергетической эффективности объект

капитального хстроительства, в том числе о показателях, характеризующи

годовую удельную величину -расхода теплоносителей в объекте капиталь

ного строительства 

-При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации здание должно со

ответствовать показателям, характеризующим го ыдовые удельные величин

расхода энергетических ресурсов. Показателем, -отражающим соответствие зда

ания требованиям энергетической эффективности, является удельная величин

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 

Удельная величина расхода энергетических ресурсов в объекте капи-

тального строительства указана в таблице .3. Расчет см в приложениях 2, 3 и 4  
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Наименование 
здания 

Удельный расход теп-
ловой энергии на 
отопление зданий за 
отопительный период 

Расход тепловой энер-
гии на отопление зда-
ний за отопительный 

период 

Общие теплопо-
тери здания за 

отопительный пе-
риод 

q, кВт·ч/(м2∙год) Qотгод, кВт·ч/год Qобщгод, кВт·ч/год 
АБК 64,62 18939,80 28560,53 

 

о_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расхо-

дов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от 

таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, со-

оружений, на которые требования энергетической эффективности не рас-

пространяются 

Согласно таблице 14, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» харак-

теристика удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для 

объекта общественного значения – 0,440Вт/(м3 ∙ °С).  

Согласно п. 7 приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр, применяе-

мого согласно ст. 11 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ, удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается на 20% и составляет 

0,352 Вт/(м3 ∙ °С). 

 

о_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования ис-

пользуемых теплоносителей 

Разделом не предусматривается. 

 

о_6) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, 

изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 

теплоносителей, в том числе основные их характеристики 

См. приложения 3 – 5. 
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Приложение 1 – Кратности воздухообмена и теплопотери по помещениям 

Таблица 1 – Расчетные воздухообмены, температура воздуха в помещениях и теплопотери по помещениям. Административно–бытовой корпус 

 

№ 
п.п 

Наименование здания, 
помещения 

Площадь 
помещения 

м2 

Высота по-
мещения, м 

Объем поме-
щения, м3 

Темпера-
тура воздуха 

в помеще-
нии, °С 

Тепловые потери, 
Вт 

Кратность обмена воздуха в 1 ч Воздухообмен м3/ч 
Примечание 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 этаж 

101 Тамбур 3,3 3,6 11,9 –  – – – – – 

102 Коридор 20,9 3,6 75,2 16  – – – – – 

103 Отдел кадров 16,5 3,6 59,4 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 80 80  

104 Архив 7,7 3,6 27,7 18  2 2 56 56  

105 Помещение хранения уборочного инвентаря 7,1 3,6 25,6 16  – 1,5 – 40  

106 Тамбур 4,7 3,6 16,9 –  – – – –  

107 Комната персонала столовой раздаточной 6,3 3,6 22,7 22  2 3 46 68  

108 Санузел 4,5 3,6 16,2 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

109 Коридор 9,4 3,6 33,8 16  – – – –  

110 Мойка грязной посуды 11,2 3,6 40,3 20  4 6 165 245  

111 Помещение порционирования 13,9 3,6 50,0 16  3 4 150 200  

112 Зона раздачи 18,5 3,6 66,6 16  2 2 135 135  

113 Зал столовой-раздаточной 57,6 3,6 207,4 16  30м3/ч на человека 30м3/ч на человека 660 660  

114 Раздевалка верхней одежды 9,9 3,6 35,6 16  – 1 – 36  

115 Помещение хранения уборочного инвентаря 5,9 3,6 21,2 16  – 1,5 – 32  

116 Санузел 4,6 3,6 16,6 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

117 Лестничная клетка 15,2 3,6 54,7 16  – – – –  

118 Тамбур 2,2 3,6 7,9 –  – – – – – 

119 Коридор 36,9 3,6 132,8 16  – – – – – 

120 Распираторная 5,3 3,6 19,1 23  5 5 100 100  

121 Склад чистой спецодежды 10,4 3,6 37,4 16  – 1,5 – 57  

122 Гардеробная домашней одежды (3б) - 22 чел. 21,6 3,6 77,8 23  
из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– 300 – 

 

123 Санузел 4,5 3,6 16,2 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  
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124 Преддушевая 4 3,6 14,4 23  
из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– через пом. 122 – 

 

125 Санпропускник 12,2 3,6 43,9 25  – 75 м3/ч на 1 душе-
вую сетку – 300  

126 Преддушевая 4 3,6 14,4 23  5 5 72 72  

127 Гардеробная спецодежды (3б) - 22чел. 26,2 3,6 94,3 23  5 5 472 472  

128 Помещение сушки спецодежды 7,3 3,6 26,3 23  10 10 265 265  

129 Санузел 5,5 3,6 19,8 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

130 Склад грязной спецодежды (3б) 5,3 3,6 19,1 16  – 1,5 –   

131 Лестничная клетка 15,2 3,6 54,7 16  – – – – – 

132 Гардеробная домашней одежды (1в, 2г) - 36 
чел. 31 3,6 111,6 23  

из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– 300 – 

 

133 Санузел 10,8 3,6 38,9 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 100  

134 Преддушевая 4,2 3,6 15,1 23  
из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– через пом. 132 – 

 

135 Санпропускник 23,7 3,6 85,3 25  – 75 м3/ч на 1 душе-
вую сетку – 300  

136 Преддушевая 4 3,6 14,4 23  5 5 72 72  

137 Гардеробная спецодежды (1в, 2г) - 36 чел. 33 3,6 118,8 23  5 5 600 600  

138 Санузел 7,1 3,6 25,6 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 100  

139 Помещение сушки спецодежды 5,1 3,6 18,4 23  10 10 185 185  

140 Склад грязной спецодежды (1в, 2г) 4,5 3,6 16,2 16  – 1,5 – 25  

141 Гардеробная (1б) - 32 чел. 31,2 3,6 112,3 23  
из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– 150 – 

 

142 Санузел 8,1 3,6 29,2 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

143 Душевая 7 3,6 25,2 25  – 75 м3/ч на 1 душе-
вую сетку – 150  

144 Помещение ввода коммуникаций 6,4 3,6 23,0 10  – 1,5 – 35  

145 Электрощитовая 10,8 3,6 38,9 10  – 1,5 – 60  

2 этаж 

201 Лестничная клетка 15,2 3,6 54,7 16  – – – – – 

202 Коридор 56,1 3,6 202,0 16  – – – – – 

203 Гардеробная домашней одежды (1в, 2г) 31 3,6 111,6 23  
из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– 300 – 

 

102-280623–ИОС–4Т



 
   

 

53 
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 

     51 
 

 Лист    №док. Подпись 

204 Санузел 10,8 3,6 38,9 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 100  

205 Преддушевая 4,2 3,6 15,1 23  
из расчета компен-
сации вытяжки из 

душевых 
– через пом. 203 – 

 

206 Санпропускник 23,7 3,6 85,3 25  – 75 м3/ч на 1 душе-
вую сетку – 300  

207 Преддушевая 4 3,6 14,4 23  5 5 72 72  

208 Гардеробная спецодежды (1в, 2г) 33 3,6 118,8 23  5 5 600 600  

209 Санузел 7,1 3,6 25,6 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 100  

210 Распираторная 5,3 3,6 19,1 23  5 5 100 100  

211 Помещение сушки спецодежды 5,1 3,6 18,4 23  10 10 185 185  

212 Склад чистой спецодежды 9 3,6 32,4 16  – 1,5 – 50  

213 Санузел 8,3 3,6 29,9 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 100  

214 Комната дежурного инвентаря 5,1 3,6 18,4 16  – 1,5 – 30  

215 Комната уборочного инвентаря 5 3,6 18,0 16  – 1,5 – 30  

216 Кабинет 27,4 3,6 98,6 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 160 160  

217 Кабинет 28,6 3,6 103,0 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 120 120  

218 Кабинет 18,5 3,6 66,6 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 160 160  

219 Серверная 19,1 3,6 68,8 15  2 2 140 140  

220 Лестничная клетка 15,2 3,6 54,7 16  – – – –  

221 Кабинет 38 3,6 136,8 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 120 120  

222 Кабинет 37,3 3,6 134,3 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 120 120  

223 Кабинет 20,5 3,6 73,8 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 120 120  

224 Кабинет главного инженера 22,5 3,6 81,0 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 40 40  

225 Приемная 19,5 3,6 70,2 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 40 40  

226 Кабинет директора комплекса 29,8 3,6 107,3 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 40 40  

227 Комната отдыха директора 19,7 3,6 70,9 22  2 3 145 215  

228 Зал собраний 48,9 3,6 176,0 18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 1200 1200  
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Таблица 2 – Кратности воздухообмена КПП по помещениям 

№ 
п.п 

Наименование здания, 
помещения 

Площадь 
помещения 

м2 

Высота по-
мещения, м 

Объем поме-
щения, м3 

Темпера-
тура воздуха 

в помеще-
нии, °С 

Тепловые потери, 
Вт 

Кратность обмена воздуха в 1 ч Воздухообмен м3/ч 
Примечание 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Кабинет медсестры 18,2 2,7 49,1 22 4549 60м3/ч на человека 60м3/ч на человека 60 60  

2 Санузел медсестры 5,0 2,7 13,5 16 778 – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

3 Помещение уборочного инвентаря 4,5 2,7 12,2 16 1110 – 1,5 – 20  

4 Проходная 22,3 2,7 60,2 16 3668 – – – –  

5 Диспетчерская 23,2 2,7 62,6 18 5651 40м3/ч на человека 40м3/ч на человека 200 200  

6 Санузел 5,6 2,7 15,1 16 163 – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

7 Тамбур 8,1 2,7 21,9 –  – – – – –  

8 Венткамера 7,3 2,7 19,7 10 741 1,5 1,5 30 30  

9 Помещение отдыха охраны 9,7 2,7 26,2 22 2609 2 3 53 79  

10 Навес 307,2 2,7 829,4 – – – – – – – 
 
Таблица 3 – Кратности воздухообмена Бокс по помещениям 

№ 
п.п 

Наименование здания, 
помещения 

Площадь 
помещения 

м2 

Высота по-
мещения, м 

Объем поме-
щения, м3 

Темпера-
тура воздуха 

в помеще-
нии, °С 

Тепловые потери, 
Вт 

Кратность обмена воздуха в 1 ч Воздухообмен м3/ч 
Примечание 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Ремзона 325,8 7,0 2280,6 16  2 2 4 562 4 562  

1.1 Смотровая канава №1 29,7 0,7 21 16  10 10 210 210  

1.2 Смотровая канава №2 29,7 0,7 21 16  10 10 210 210  

1.3 Смотровая канава №3 29,7 0,7 21 16  10 10 210 210  

2 Мойка 84,1 7,0 588,7 16  8 8 4 712 4 712  

3 Санузел 5,5 7,0 38,5 16  – 50м3/ч на один 
унитаз – 50  

4 Помещение уборочного инвентаря 4,2 7,0 29,4 16  – 1,5 – 45  

5 Помещение персонала 18,9 7,0 132,3 22  2 3 265 400  

6 Помещение водоподготовки 46,6 7,0 326,2 16  – 1,5 – 490  

7 Складское помещение 27,9 7,0 195,3 16  – 1,5 – 293  
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Таблица 4 – Кратности воздухообмена ПК по помещениям 

№ 
п.п 

Наименование здания, 
помещения 

Площадь 
помещения 

м2 

Высота по-
мещения, м 

Объем поме-
щения, м3 

Темпера-
тура воздуха 

в помеще-
нии, °С 

Тепловые потери, 
Вт 

Кратность обмена воздуха в 1 ч Воздухообмен м3/ч 
Примечание 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
101 Приемное отделение 1893   – – – – – – – 

102 Сортировочный цех 1433   16  10 10    

103 Электрощитовая 10,4   10  – 1,5    

104 Мастерская 35,4   16  60м3/ч на человека 60м3/ч на человека    

105 Помещение хранения уборочного инвентаря 4,3   16  – 1,5    

106 Санузел 15,8   16  – 
50 м3/ч на один 

унитаз + 25 м3/ч на 
один писуар 

– 200  

107 Помещение обогрева 15   22  2 3    

108 Диспетчерская 15   18  40м3/ч на человека 40м3/ч на человека    

109 Венткамера 21,9   10  1,5 1,5    

110 Помещение ввода коммуникаций 15   16  1 –  –  
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Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Тип
установки

Вентилятор Воздухонагреватель

Испол-
нение по
взрыво-
защите

L, м³/ч P, Па n,
об/мин

Тип
(наименование)

N,
кВт

n,
об/мин

Кол.

Т-ра
нагрева, °C Расход

теплоты,
кВт

ΔP,
Па

от до

1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Электродвигатель

по
воздуху

по
воде

Тип
(наименование)

Тип
(наименование)

Фильтр

Кол. ΔP, Па

WNK ELK 2,5 8.9 -П1
Кабинет для проведения

опознания (пом. 113) 111 2450100 0.06 2450-

П2

П3

1

1 -38 18 FKS 1 88.8

П4 1

Примечания

1

1

1

В1

В2

В3

1

1

1

1

В4

В5

В6

В7

В8

В9

- - - -Дезинфекционная (пом. 123) 41 -- 0.016 -- - - - - - -

ELK 1.5 2.6 -Дезинфекционная (пом. 123) 50 50- 1 -38 16 FKS 1 80.2

- - - -Душевая (санпропускник) (пом.
124) 150 2450150 0.06 2450- - -

WNK ELK 6.0 15.6 -Комната обыска (пом. 128) 250 2550150 0.105 2550- 1 18 FKS 1 94

- - - -100 2450150 0.06 2450- - -

1.5 2.8 -Серверная (аппаратная) (пом.
135) 55 100- 1 -38 22

1 9 13.2 -
Помещение разогрева и

сервировки готовых блюд (пом.
137)

360 150- 1 -38 16 FKS 1 93.5

WNK - - - -220 2550150 0.105 2550- - -

WNK - - - -150 2450150 0.06 2450- - -

- - - -55 100- - -

- - - -210 150- - -

- - - -160 150- - -

- - - -90 150- - -

1

1

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

Одевальная (пом. 125) ELK 0.5 4.8 -1 18 22 - 1 -- WNK 0.06 245075 245050

-1 18 22 - 1 -- 75 245050Раздевальная (пом. 127)

1
Помещение мойки и хранения

посуды (пом. 138) WNK ELK 0.5 28.2 -210 245050 0.06 2450- 1 16 20 - 1 -

1

1

1

WNK

WNK

бытовой
вентилятор

WNK2550 0.105 2550

WNK2550 0.105 2550

WNK2450 0.06 2450

WNK2450 0.06 2450

WNK2450 0.06 2450

ELK 0.5 4.8

ELKWNK2450 0.06 2450

ELKWNK 0.157 26002600

1

У1

У2

- - - -10000 -- - -

- 6 - -1100 -- - -

2 - - -

- - -

-

-

-- 1.1 -

-- 0.1 -

-38

WNK 0.06 2450

FKS 1 80.5

П3

П3

П3

П3
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ФорматА1

Экспликация помещений на отм 0,000
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат

*помe-щ
е- ния

101 Тамбур 3,3

102 Коридор 20,9

103 Отдел кадров 16,5

104 Архив 7,7

105 Помещение хранения уборочного инвентаря 7,1

106 Тамбур 4,7

107 Комната персонала столовой раздаточной 6,3

108 Санузел 4,5

109 Коридор 9,4

110 Мойка грязной посуды 11,2

111 Помещение порционирования 13,9

112 Зона раздачи 18,5

113 Зал столовой-раздаточной 57,6

114 Раздевалка верхней одежды 9,9

115 Помещение хранения уборочного инвентаря 5,9

116 Санузел 4,6

117 Лестничная клетка 15,2

118 Тамбур 2,2

119 Коридор 36,9

120 Распираторная 5,3

121 Склад чистой спецодежды 10,4

122 Гардеробная домашней одежды (3б) - 22 чел. 21,6

123 Санузел 4,5

124 Преддушевая 4,0

125 Санпропускник 12,2

126 Преддушевая 4,0

127 Гардеробная спецодежды (3б) - 22чел. 26,2

128 Помещение сушки спецодежды 7,3

129 Санузел 5,5

130 Склад грязной спецодежды (3б) 5,3

131 Лестничная клетка 15,2

132 Гардеробная домашней одежды (1в, 2г) - 36 чел. 31,0

133 Санузел 10,8

134 Преддушевая 4,2

135 Санпропускник 23,7

136 Преддушевая 4,0

137 Гардеробная спецодежды (1в, 2г) - 36 чел. 33,0

138 Санузел 7,1

139 Помещение сушки спецодежды 5,1

140 Склад грязной спецодежды (1в, 2г) 4,5

141 Гардеробная (1б) - 32 чел. 31,2

142 Санузел 8,1

143 Душевая 7,0

144 Помещение ввода коммуникаций 6,4

145 Электрощитовая 10,8

Итого: 564,8 м²

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА НА ОТМ. 0,000
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Экспликация помещений на отм. +3,900
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат

*помe-щ
е- ния

201 Лестничная клетка 15,2

202 Коридор 56,1

203 Гардеробная домашней одежды (1в, 2г) 31,0

204 Санузел 10,8

205 Преддушевая 4,2

206 Санпропускник 23,7

207 Преддушевая 4,0

208 Гардеробная спецодежды (1в, 2г) 33,0

209 Санузел 7,1

210 Распираторная 5,3

211 Помещение сушки спецодежды 5,1

212 Склад чистой спецодежды 9,0

213 Санузел 8,3

214 Комната дежурного инвентаря 5,1

215 Комната уборочного инвентаря 5,0

216 Кабинет 27,4

217 Кабинет 28,6

218 Кабинет 18,5

219 Серверная 19,1

220 Лестничная клетка 15,2

221 Кабинет 38,0

222 Кабинет 37,3

223 Кабинет 20,5

224 Кабинет главного инженера 22,5

225 Приемная 19,5

226 Кабинет директора комплекса 29,8

227 Комната отдыха директора 19,7

228 Зал собраний 48,9

Итого: 567,9 м²

Радиатор
14 секции

Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
10 секции

Радиатор
4 секции

Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
14 секции

Радиатор
10 секции

Радиатор
8 секции

Радиатор
8 секции

Радиатор
16 секции

Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
6 секции

Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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8 секции
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6 секции

Радиатор
4 секции

Радиатор
4 секции

Радиатор
4 секции

Радиатор
14 секции

Радиатор
14 секции

Радиатор
6 секции

Радиатор
14 секции

Электроконвектор
Q=500Вт

Радиатор
10 секции

Радиатор
12 секции

Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
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Радиатор
14 секции

Радиатор
14 секции

Радиатор
14 секцииРадиатор

10 секции

Т1

Т2

Подающая магистраль системы отопления t=80°C

Обратная магистраль системы отопления t=60°C

Условные  обозначения:
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ФорматА1

Экспликация помещений на отм 0,000
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат

*помe-щ
е- ния

101 Тамбур 3,3

102 Коридор 20,9

103 Отдел кадров 16,5

104 Архив 7,7

105 Помещение хранения уборочного инвентаря 7,1

106 Тамбур 4,7

107 Комната персонала столовой раздаточной 6,3

108 Санузел 4,5

109 Коридор 9,4

110 Мойка грязной посуды 11,2

111 Помещение порционирования 13,9

112 Зона раздачи 18,5

113 Зал столовой-раздаточной 57,6

114 Раздевалка верхней одежды 9,9

115 Помещение хранения уборочного инвентаря 5,9

116 Санузел 4,6

117 Лестничная клетка 15,2

118 Тамбур 2,2

119 Коридор 36,9

120 Распираторная 5,3

121 Склад чистой спецодежды 10,4

122 Гардеробная домашней одежды (3б) - 22 чел. 21,6

123 Санузел 4,5

124 Преддушевая 4,0

125 Санпропускник 12,2

126 Преддушевая 4,0

127 Гардеробная спецодежды (3б) - 22чел. 26,2

128 Помещение сушки спецодежды 7,3

129 Санузел 5,5

130 Склад грязной спецодежды (3б) 5,3

131 Лестничная клетка 15,2

132 Гардеробная домашней одежды (1в, 2г) - 36 чел. 31,0

133 Санузел 10,8

134 Преддушевая 4,2

135 Санпропускник 23,7

136 Преддушевая 4,0

137 Гардеробная спецодежды (1в, 2г) - 36 чел. 33,0

138 Санузел 7,1

139 Помещение сушки спецодежды 5,1

140 Склад грязной спецодежды (1в, 2г) 4,5

141 Гардеробная (1б) - 32 чел. 31,2

142 Санузел 8,1

143 Душевая 7,0

144 Помещение ввода коммуникаций 6,4

145 Электрощитовая 10,8

Итого: 564,8 м²

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА НА ОТМ. 0,000
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Экспликация помещений на отм. +3,900
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат

*помe-щ
е- ния

201 Лестничная клетка 15,2

202 Коридор 56,1

203 Гардеробная домашней одежды (1в, 2г) 31,0

204 Санузел 10,8

205 Преддушевая 4,2

206 Санпропускник 23,7

207 Преддушевая 4,0

208 Гардеробная спецодежды (1в, 2г) 33,0

209 Санузел 7,1

210 Распираторная 5,3

211 Помещение сушки спецодежды 5,1

212 Склад чистой спецодежды 9,0

213 Санузел 8,3

214 Комната дежурного инвентаря 5,1

215 Комната уборочного инвентаря 5,0

216 Кабинет 27,4

217 Кабинет 28,6

218 Кабинет 18,5

219 Серверная 19,1

220 Лестничная клетка 15,2

221 Кабинет 38,0

222 Кабинет 37,3

223 Кабинет 20,5

224 Кабинет главного инженера 22,5

225 Приемная 19,5

226 Кабинет директора комплекса 29,8

227 Комната отдыха директора 19,7

228 Зал собраний 48,9

Итого: 567,9 м²

П6
Наружная решетка

АРН 500х300

ПЕ4
Переточная
решетка

ВД1 ПД1

ВД1 ПД1

П5
Наружная решетка

АРН 500х300

П3
Наружная решетка

АРН 500х300

П4
Наружная решетка

АРН 500х300

ПЕ4
Переточная
решетка

П7
Наружная решетка

АРН 500х300

ПЕ3
Приточный
оконный
клапан

ПЕ2
Приточный
оконный
клапан

ПЕ1
Приточный
оконный
клапан

П2
Наружная решетка

АРН 500х300

ПЕ1
Переточная
решетка

П9
Наружная решетка

АРН 500х300
ПЕ7

Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный
оконный
клапан

ПЕ7
Приточный

оконный клапан

ПЕ7
Приточный

оконный клапан

ПЕ7
Приточный

оконный клапан

ПЕ7
Приточный

оконный клапан

ПЕ7
Приточный

оконный клапанПЕ7
Приточный

оконный клапан

П1
П1

Наружная
решетка

АРН 200х200

В1В1
ВЕ2

ВЕ3

В2

В2

П2
В3

В3

П3 П4

В4

В5

В5 В4

П5

В7

В7

П6

В6 В6

В8

П7

П8

П9

П10
Наружная решетка

АРН 500х300

П10
В11

П8
Наружная решетка

АРН 500х300

В7

ВЕ1

ВЕ5 ВЕ4ВЕ6
ВЕ7

ВЕ8ВЕ9

ВЕ10

ВЕ11

В1
ВЕ2

ВЕ3

В2

В3

В5 В4

В9

В6

В8

ВЕ1

ВЕ5 ВЕ4ВЕ6
ВЕ7

ВЕ8ВЕ9

ВЕ10
ВЕ11

В10

- Вентиляционная вытяжная
установка;

- Вентиляционная приточная
установка;

- Воздуховод общеобменной
приточной системы;

- Воздуховод общеобменной
вытяжной системы;

Условные  обозначения:

- Воздухораспределитель вытяжной;

- Воздухораспределитель приточный;

- Воздуховод системы
подпора противодымной
вентиляции;

- Воздуховод системы
дымоудаления;

- Клапан воздушный регулирующий;

- Огнезадерживающий клапан;

- Элемент воздуховода - переход;

- Воздушная завеса без подогрева;

- Теплоизоляция h=10мм;

- Теплоизоляция h=50мм;
- Конструктивная огнезащита EI30 h=5мм;
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Характеристика
отопительно-вентиляционного

оборудования
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Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Вентилятор
Электродвигатель

Воздухонагреватель ФильтрТип,
испол-

нение по
взрыво-
защите

L, м³/ч P, Па n,
об/мин

N,
кВт

n,
об/мин Кол.

Т-ра
нагрева, °C Расход

теплоты,
кВт

ΔP,
Па

Тип Кол. ΔP, Па Примечание
от до

П1 1 Цех утилизации
общ.
назн. 22830 750 1565 11 1565

TFT
RW15D/
D/6 3 R

1 -27 +16 328,81 116,28
ФЯК RW-

15-О-С/М/3
EU3

1 53,8

RW-15-O-3-N-
R-P(V.F/KP.F/
C.M.3/D.6.3R

AREZ.F.РЦ.71.11.4
/V.F/H.1)+(K.3)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

П2 1 Мастерская
общ

 назн. 180 200 0,1 Электр.
ЭНК 160/3,0 1 27 +18 2,71 13,68 1 21,3-VCZpl-K-160 2463 2463 ФВ-160

EU3

П3 1 Помещение для обогрева
общ.
 назн. 165 200 0,1 Электр.

ЭНК 160/3,0 1 -27 +22 11,52 1 19,1-VCZpl-K-160 2421 2421 ФВ-160
EU3

В1, В1р 1
общ.
назн. 10800 600 2476 7,5 2476 - - - - -  - - -

ВРС-К-LZ-
100-50/45-
PЦ-7,5/3000
/220-380-У2

Сортировочные кабины  АИР112М2

В2 1
общ.
 назн. 180 150 0,1-VCZpl-K-160 2291 2291Мастерская - - - - -  - - -

В3 1 240 200 0,115-VC-160 2390 2390 - - - - -  - - -Помещение для обогрева

В6 1 290 200 0,115-VC-160 2482 2482 - - - - -  - - -Санузел (М)

2,71

Тип
(наименование)

Климати-
ческое

исполнение,
категория
размещения

У3

Тип
(наименование)

Тип
(наименование)

-

-

-

-

У3

У2

У2

У4

общ.
 назн.
общ.
 назн.

У4

по
воздуху

по
воде

У4

28,11

102-280623-ИОС4.1.2.ГЧ
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Т1

Т2

Подающая магистраль системы отопления t=80°C

Обратная магистраль системы отопления t=60°C

Условные  обозначения:
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- Вентиляционная вытяжная
установка;

- Вентиляционная приточная
установка;

- Воздуховод общеобменной
приточной системы;

- Воздуховод общеобменной
вытяжной системы;

Условные  обозначения:

- Воздухораспределитель вытяжной;

- Воздухораспределитель приточный;

- Воздуховод системы
подпора противодымной
вентиляции;

- Воздуховод системы
дымоудаления;

- Клапан воздушный регулирующий;

- Огнезадерживающий клапан;

- Элемент воздуховода - переход;

- Воздушная завеса без подогрева;

- Теплоизоляция h=10мм;

- Теплоизоляция h=50мм;
- Конструктивная огнезащита EI30 h=5мм;
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Лист Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования
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Авторемонтный цех

Характеристика
отопительно-вентиляционного

оборудования

2 4

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Тип
установки

Вентилятор Воздухонагреватель

Испол-
нение по
взрыво-
защите

L, м³/ч P, Па n,
об/мин

Тип
(наименование)

N,
кВт

n,
об/мин

Кол.

Т-ра
нагрева, °C Расход

теплоты,
кВт

ΔP,
Па

от до

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Электродвигатель

по
воздуху

по
воде

Тип
(наименование)

Тип
(наименование)

Фильтр

Кол. ΔP, Па Примечания

FKS 91,91WNK715 2500350 0.3 2500-

715 2500350- WNK 25000.3

ELK 15 4.2 -1 -38 16

FK 102.51WNP1920 2820350 0.75 2820-

1920 2820350- WNP 28200.75

ELN 22.5 12.6 -1 -15,4 16

FK 102.51

FKS 95.21380 250-

380 250-

-

ВМ1 1
Удаление выхлопных газов

 от работающего двигателя FX-800 - 2850 0,55 2850800 600 - - - --- - - -

2У1 - - - -10000КЭВ-П5141А -- - - --- 1.1 -

У2

У3

2У4 - - - --- - - --- -1.110000КЭВ-П5141А

ВДЕ1 2
Ekofix Pro
1100х1300мм - -64517 - - - - --- - - -

ВДЕ2 4
Ekofix Pro
1100х1200мм - -112701 - - - - --- - - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - --- - - -

- - --- - - -

- - --- - - -

П3

В3 1

1 Помещение персонала (пом. 3) WNK 200/1

WNK 200/1

9 13.2 -1 -38 18ELKWNK 0.157 26002600

WNK 0.157 26002600

П1

В1

WNK 315/1

WNK 315/1Мойка  (пом. 2) - - -

- - -

П2

В2

Ремзона (пом. 1)

Ремзона (пом. 1)

Мойка  (пом. 2)

Помещение персонала (пом. 3)

Мойка  (пом. 2)

Ремзона (пом. 1)

Ремзона (пом. 1)

2 - - - -10000КЭВ-П5141А -- - - --- 1.1 - - - -Ремзона (пом. 1)

2 - - - -10000КЭВ-П5141А -- - - --- 1.1 - - - -Ремзона (пом. 1)

Мойка  (пом. 2)

102-280623-ИОС4.1.3.ГЧ
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Авторемонтный цех

План отопления на отм. 0.000.
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Т1

Т2

Подающая магистраль системы отопления t=80°C

Обратная магистраль системы отопления t=60°C

Условные  обозначения:

У1 У2 У3

Тепловентилятор
Q=12КВт

У4

Тепловентилятор
Q=12КВт

Тепловентилятор
Q=12КВт

Тепловентилятор
Q=12КВт
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- Вентиляционная вытяжная
установка;

- Вентиляционная приточная
установка;

- Воздуховод общеобменной
приточной системы;

- Воздуховод общеобменной
вытяжной системы;

Условные  обозначения:

- Воздухораспределитель вытяжной;

- Воздухораспределитель приточный;

- Воздуховод системы
подпора противодымной
вентиляции;

- Воздуховод системы
дымоудаления;

- Клапан воздушный регулирующий;

- Огнезадерживающий клапан;

- Элемент воздуховода - переход;

- Воздушная завеса без подогрева;

- Теплоизоляция h=10мм;

- Теплоизоляция h=50мм;
- Конструктивная огнезащита EI30 h=5мм;
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Ведомость чертежей комплекта
Обозначение Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

3 План системы отопления

4 План системы вентиляции

5 Принципиальные схемы вентиляции
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Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Тип
установки

Вентилятор Воздухонагреватель

Испол-
нение по
взрыво-
защите

L, м³/ч P, Па n,
об/мин

Тип
(наименование)

N,
кВт

n,
об/мин

Кол.

Т-ра
нагрева, °C Расход

теплоты,
кВт

ΔP,
Па

от до

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1

Электродвигатель

по
воздуху

по
воде

Тип
(наименование)

Тип
(наименование)

Фильтр

Кол. ΔP, Па Приложения

Диспетчерская (пом. 5) KVR 100200 1 -П1 - 2450 - KEA0,06 2450 2,0 15,6 KFC 1 17,1-25 +22 или аналог

1 Диспетчерская (пом. 5) KVR 100200 -В1 - 2450 - -0,06 2450 или аналог

У1 2 Проходная (пом. 4) - -- -1 - - -- или аналог--- - -

-- --- -- -

-10000 -

Кабинет медсестры 60 150 2197В2 1

Санузел медсестры, санузелВ3, В4 2 60ВЕНТС
100 Х1 - -

VCZpl-K-100 -

-

-

-

- - -1 - - -- или аналог--- - -

- -1 - - -- или аналог--- - -

Разработал

ГИП

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Романова

Маренков

Можаров

ООО "ТЕХНОЭКОС"

ДКПП

Характеристика
отопительно-вентиляционного

оборудования

2 4

102-280623-ИОС4.1.4.ГЧ



Вз
ам

ен
 и

нв
. N

°
Ин

в.
 N

° 
по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А2

Примечание:
ования уточнить при монтажеРасположение и обвязку  оборуд

1

2

4

5

7

8 9

3

6

10

Экспликация помещений

№ п/п Наименование Площадь ,
 м2 Кат. пом

 Помещения на путях эвакуации подвала

1 Кабинет медсестры 18,2

2 Санузел медсестры 5,0

3 Помещение уборочного инвентаря 4,5 В4

4 Проходная 22,3

5 Диспетчерская 23,2

6 Санузел 5,6

7 Тамбур 8,1

8 Венткамера 7,3 Д

9 Помещение отдыха охраны 9,7

10 Навес 307,2

Итого: 411.1

Д

Г

В

4 5 6

23100

5800 5800

24
00

0

60
00

Б

А

60
00

60
00

60
00

3

Д/1

Г/1

В/1

21

В/2

35
00

35
00

40
00

11
00

0

150050005000

Д
200

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=2000Вт

Электроконвектор
Q=2000Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=500Вт

Электроконвектор
Q=1000Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=1500Вт

Электроконвектор
Q=2000Вт

Электроконвектор
Q=2000Вт

роконвекторЭлект
=2000Q Вт

Условные  обозначения:

- Электрический конвектор (настенное крепление);
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Формат А2

1

2

4

5

7

8

9
3

6

10

Экспликация помещений

№ п/п Наименование Площадь ,
 м2 Кат. пом

 Помещения на путях эвакуации подвала

1 Кабинет медсестры 18,2

2 Санузел медсестры 5,0

3 Помещение уборочного инвентаря 4,5 В4

4 Проходная 22,3

5 Диспетчерская 23,2

6 Санузел 5,6

7 Тамбур 8,1

8 Венткамера 7,3 Д

9 Помещение отдыха охраны 9,7

10 Навес 307,2

Итого: 411.1

Д

Г

В

4 5 6

23100

5800 5800

24
00

0

60
00

Б

А

60
00

60
00

60
00

3

Д/1

Г/1

В/1

21

В/2

35
00

35
00

40
00

11
00

0

150050005000

Д
200

У1
Воздушная завеса

КЭВ-П2121А

У1
Воздушная завеса

КЭВ-П2121А

- Воздуховод приточной системы;

- Воздуховод вытяжной системы;

- Воздухораспределитель вытяжной;

- Приточный клапан;

Условные  обозначения:

- Воздухораспределитель приточный;

- Вентиляционная вытяжная
установка;

- Вентиляционная приточная
установка;

- Воздушная завеса без подогрева;

DVS 100

В3
∅100

В4
∅100

ВЕ3
∅125

200х200
ВЕ1

ВР-К
200х150

ВР-К
200х150

200х200

В1
∅125

Ф125

П1

Ф100Ф100

ВЕ2
∅125

RN al-100

+

DVS 100

В2
∅100

200х200

DVS-P
 100

DVS-P
 100

DVS
125

DVS
125
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Ведомость чертежей комплекта
Обозначение Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

3 План системы отопления

4 План системы вентиляции

5 План системы аварийной вентиляции
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МЕСТНЫЕ ОТСОСЫ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Технологическое оборудование

Поз. Наименование Кол.

Характеристика
выделяющихся вредностей

Объем вытяжки,
 м3/ч

На ед.
оборуд. Всего

Характеристика местного отсоса

Обозначение Применяемые документы

Обозна-
чение
систе-

мы

Примечание

Помещение хранения СИЗ 25 50 Сушильный шкаф
рабочей одежды100 МО1Паспорт (см. раздел ИОС-7)Воздух с неприятным запахом

Помещение хранения реагентов №1 11 31 Шкаф Совтест для хранения
ЛВЖ ШБХ ЛВЖ 140В31 МО2Паспорт (см. раздел ИОС-7)Пары пергидроля

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Вентилятор
Электродвигатель

Воздухонагреватель ФильтрТип,
испол-

нение по
взрыво-
защите

L, м³/ч P, Па n,
об/мин

N,
кВт

n,
об/мин Кол.

Т-ра
нагрева, °C Расход

теплоты,
кВт

ΔP,
Па

Тип Кол. ΔP, Па Примечание
от до

общ.
назн. 0,37 Электр.

6LITENED 40-20 EA/

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

Тип
(наименование)

Климати-
ческое

исполнение,
категория
размещения

У2

Тип
(наименование)

Тип
(наименование)

по
воздуху

по
воде

П1.1, П1.2 2
Помещение хранения
реагентов №1 и №2

П3 1 Помещение хранения СИЗ

280 300

135 170

2730

2450

1500

1500

-

В2

В1 1 Помещение хранения
реагентов №1

1

Ва2

В4 1

Ва1 1

1

Санузел

Помещение хранения
реагентов №2

Помещение хранения
реагентов №1

Помещение хранения
реагентов №2

290 150

270 150

580 100

300 100

50 -

0,071 2450

 5АИ56А4 0,12 1500

 5АИ56В4

-27 +10

+18

1 3,47 2,1

KEA 125/2 2,03 5,1 KFC 125 EU3 15,1

1500

1500

ВРПЭП 80-75
 № 2,5

 5АИ56А4

 5АИ56А4

0,12 1500

0,12 1500

0,18 1500

МО1 1 Сушильный шкаф
рабочей одежды 2450100 150 0,06 2450

П2 1  Помещение растаривания 410 250 2500 0,23 2500 -27 +18KEA 250/9 KFC 250 EU3 19,51KVR 250/1

В3 1  Помещение растаривания 1500410 150  5АИ56А4 0,12 1500

KVR 125/1

0,014ERA
COMFORT 4С

KVR 100/1

ВРПЭП 80-75
 № 2,5

ВРПЭП 80-75
 № 2,5

ВРПЭП 80-75
 № 2,5

ВРПЭП 80-75
 № 2,5

2730 - DFUM
40-20 G3

1 1,1

общ.
назн.У4 - 1 6,18 3,7 -

У4
общ.
назн. - -271 - 1

У1
общ.
назн. ---- - - - - -

У1
общ.
назн.

-

---- - - - - --

У1
общ.
назн.

---- - - - - --

У4
общ.
назн. - - ---- - - - - --

У1
общ.
назн.

---- - - - - --

У1
общ.
назн.

---- - - - - --

У4
общ.
назн. - ---- - - - - --

 LITENED 40-20
G1.22-0,37х30
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ЭКСП2-1,0-1/230

ЭКСП2-1,5-1/230

 Enzo
 BEC/EZMR-1000

 Enzo
 BEC/EZMR-1000

 Enzo
 BEC/EZMR-1000

 Enzo
 BEC/EZMR-1500

 Enzo
 BEC/EZMR-1500

ЭКСП2-1,0-1/230

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат
*помe-
ще-
ния

1  Помещение хранения реагентов №1 24,9 В2

2  Помещение хранения реагентов №2 12,8 В2

3  Помещение растаривания 14,1 В2

4  Помещение хранения уборочного инвентаря 4,8 В4

5  Помещение хранения СИЗ 11,0 В4

6  Помещение ввода коммуникаций 10,7 Д

7  Санузел с тамбуром 4,6

8  Коридор 6,2

9  Электрощитовая 5,5 В4

Итого : 94,5

* Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
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Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат
*помe-
ще-
ния

1  Помещение хранения реагентов №1 24,9 В2

2  Помещение хранения реагентов №2 12,8 В2

3  Помещение растаривания 14,1 В2

4  Помещение хранения уборочного инвентаря 4,8 В4

5  Помещение хранения СИЗ 11,0 В4

6  Помещение ввода коммуникаций 10,7 Д

7  Санузел с тамбуром 4,6

8  Коридор 6,2

9  Электрощитовая 5,5 В4

Итого : 94,5

* Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
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Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат
*помe-
ще-
ния

1  Помещение хранения реагентов №1 24,9 В2

2  Помещение хранения реагентов №2 12,8 В2

3  Помещение растаривания 14,1 В2

4  Помещение хранения уборочного инвентаря 4,8 В4

5  Помещение хранения СИЗ 11,0 В4

6  Помещение ввода коммуникаций 10,7 Д

7  Санузел с тамбуром 4,6

8  Коридор 6,2

9  Электрощитовая 5,5 В4

Итого : 94,5

* Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
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Ведомость чертежей
Лист Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Тепловая схема котельной

3 Принципиальная схема учета тепловой энергии

4 Компоновочный план котельной. План на отм. 0.000.

5 План газоходов котельной. Сечение 1-1.

Романова Е.С.

Маренков

Можаров С.А.

Разраб.
ГИП

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТЕХНОЭКОС"

Стадия Лист Листов

Р

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Котельная. Тепломеханические решения

Тепломеханическая схема котельной

1 5
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Экспликация оборудования котельной.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

К1 TIS HARD BIO 150 Котел водогрейный, щепвой, 3 746 или аналог

Qном=150кВт.

К2 ELECTROTHERM ETS 2000 B Теплоаккумулятор, V=2000 л 1 375 или аналог

К3 ELECTROTHERM 500 I Водонагреватель косвенного 2 140 или аналог

нагрева, V=500л

К4 Wester WRV 750 Расширительный бак, 10бар, V=750л. 2 86 или аналог

К5 Wester WAV 200 Расширительный бак, 10бар, V=200л. 1 32 или аналог

К6 Насос циркуляции Насос циркуляции котлового 4 18 3 - рабочих

котлового контура контура, Q=6,4м³/ч; H=5 м.в.с.; 1 - на складе

N=0,457 кВт.; 1~.

К7 Насос сетевого контура Насос сетевой контура отопления 2 1 -основной

отопления Q=12м³/ч; H=18 м.в.с.; 1 -резервный

N=7,5 кВт.; 3~.

К8 Насос циркуляции Насос циркуляции греющего контура 2 1 -основной

греющего контура ГВС ГВС. Q=2,6 м³/ч; H=5 м.в.с.; 1-резервный

N=0,359 кВт.; 1~.

К9 Насос циркуляции Насос циркуляции контура ГВС. 1 1 -основной

контура ГВС Q=1,59 м³/ч; H=8 м.в.с.; 1 - на складе

N=0,182 кВт.; 1~.

К10.1 VRG3-50 Смесительный клапан Ду50, Kvs 40 2 27 или аналог

К10.2 ESBE. 95М Привод 3-точечный, 230 В, 60 с. 2 или аналог

К11.1 EV220A Соленойдный клапан муфтовый, норм. 1 или аналог

закрытый, Ру20, Ду25, Kvs 7.

К11.2 АМ Катушка к клапану EV220A, 1 или аналог

7,5Вт пер. ток, 220-230В, 50/60Гц.

К12 ASW 0835FL91 Автоматическая установка 1 или аналог

умягчения непрерывного

действия

К13 ADS 61506 Комплекс дозирования 1 или аналог

(реагент Аминат КО-2Н)

К14 ПитерФлоу РС50-36 Преобразователь расхода, класс В 2 или аналог

электромагнитный, Ду50.

К15 ПитерФлоу РС32-15 Преобразователь расхода 1 или аналог

электромагнитный, Ду32.

К16 ПитерФлоу РС20-6 Преобразователь расхода 1 или аналог

электромагнитный, Ду20.

К17 ВСТ15 Водосчетчик крыльчатый, Ду15. 1 или аналог

c импульсным выходом

К18 ТВ-7-04М Тепловычислитель 1 или аналог
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТЕХНОЭКОС"

Стадия Лист Листов

Р

,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Котельная. Тепломеханические решения

Тепломеханическая схема котельной

2 5

К4

M

РТI РТI

РТIРТI

РЕ

ТЕ

Тепломеханическая схема котельной

Собственные нужды котельной
Qкот.=18,3кВт

Система теплоснабжения:
-Административно бытовой корпус;

-ДКПП;
-Бокс для ремонта спецтехники;

Qкот.=276,66 кВт

Экспликация трубопроводной арматуры

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

1 ЗПТС-65
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, ГРАНВЭЛ,
Ду65, Ру16, t=+40...+115°C 6

2 ЗПТС-50
Затвор дисковый поворотный с рукояткой, ГРАНВЭЛ,
Ду50, Ру16, t=+40...+115°C 13

3 КШ-40 (34.505)
Кран шаровой латунный "Чикаго" внутр. резьба,
Ду40, Ру25, t=-10...+95°C 9

4 КШ-32 (34.504)
Кран шаровой латунный "Чикаго" внутр. резьба,
Ду32, Ру25, t=-10...+95°C 4

5 КШ-25 (34.503)
Кран шаровой латунный "Чикаго" внутр. резьба,
Ду25, Ру25, t=-10...+95°C 11

6 КШ-15 (34.501)
Кран шаровой латунный "Чикаго" внутр. резьба,
Ду15, Ру25, t=-10...+95°C 30

7 ЗОП-50 Обратный клапан, ГРАНЛОК типа ЗОП, Ду50, Ру16,
t=-15...+110°C 5

8 ЗОП-40 Обратный клапан, ГРАНЛОК типа ЗОП, Ду40, Ру16,
t=-15...+110°C 2

9 NY-25 Обратный клапан NY латунный, Ду25, Ру16,
t=-10...+90°C 5

10 NY-15 Обратный клапан NY латунный, Ду15, Ру16,
t=-10...+90°C 3

11 IS16-65
Фильтр сетчатый серии IS16 чугунный, со сливной
пробкой, Ду65, Ру16, tmax=+300°C 2

12 Srandard Hidravlica Фильтр сетчатый латунный, Ду25, Ру16 3

13 VT.054.N.06 Клапан балансировочный VT.054, Ду25, Ру16 1

14 Prescor 320 – 1” Предохранительные клапаны Prescor, Рсраб.=0,5МПа,
KVS=580кВт 6

16 Flexvent 1/2 Воздухоотводчик латунный Flexvent 1/2", Py10,
tmax=+120°C 6

17 ТМТБ-4 Термоманометр, ∅100мм, t=0..+120°C, р=0-0,6МПа 25

18 ТМ-510
Манометр, ∅100мм, р=0-0,6МПа в комплекте с
трехходовым краном 1/2" 18
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Формат А2
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ГИП
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТЕХНОЭКОС"

Стадия Лист Листов

Р

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Котельная. Тепломеханические решения

Компоновочный план котельной.
План на отм. 0.000.

4 5

К2

Экспликация оборудования котельной.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

К1 TIS HARD BIO 150 Котел водогрейный, щепвой, 3 746 или аналог

Qном=150кВт.

К2 ELECTROTHERM ETS 2000 B Теплоаккумулятор, V=2000 л 1 375 или аналог

К3 ELECTROTHERM 500 I Водонагреватель косвенного 2 140 или аналог

нагрева, V=500л

К4 Wester WRV 750 Расширительный бак, 10бар, V=750л. 2 86 или аналог

К5 Wester WAV 200 Расширительный бак, 10бар, V=200л. 1 32 или аналог

К6 Насос циркуляции Насос циркуляции котлового 4 18 3 - рабочих

котлового контура контура, Q=21,4м³/ч; H=5 м.в.с.; 1 - на складе

N=0,457 кВт.; 1~.

К7 Насос сетевого контура Насос сетевой контура отопления 2 117 1 -основной

отопления Q=12м³/ч; H=18 м.в.с.; 1 -резервный

N=7,5 кВт.; 3~.

К8 Насос циркуляции Насос циркуляции греющего контура 2 5 1 -основной

греющего контура ГВС ГВС. Q=2,6 м³/ч; H=5 м.в.с.; 1-резервный

N=0,359 кВт.; 1~.

К9 Насос циркуляции Насос циркуляции контура ГВС. 1 5 1 -основной

контура ГВС Q=1,59 м³/ч; H=8 м.в.с.; 1 - на складе

N=0,182 кВт.; 1~.

К10.1 VRG3-50 Смесительный клапан Ду50, Kvs 40 2 27 или аналог

К10.2 ESBE. 95М Привод 3-точечный, 230 В, 60 с. 2 или аналог

К11.1 EV220A Соленойдный клапан муфтовый, норм. 1 или аналог

закрытый, Ру20, Ду25, Kvs 7.

К11.2 АМ Катушка к клапану EV220A, 1 или аналог

7,5Вт пер. ток, 220-230В, 50/60Гц.

К12 ASW 0835FL91 Автоматическая установка 1 или аналог

умягчения непрерывного

действия

К13 ADS 61506 Комплекс дозирования 1 или аналог

(реагент Аминат КО-2Н)

К14 ПитерФлоу РС50-36 Преобразователь расхода, класс В 2 или аналог

электромагнитный, Ду50.

К15 ПитерФлоу РС32-15 Преобразователь расхода 1 или аналог

электромагнитный, Ду32.

К16 ПитерФлоу РС20-6 Преобразователь расхода 1 или аналог

электромагнитный, Ду20.

К17 ВСТ15 Водосчетчик крыльчатый, Ду15. 1 или аналог

c импульсным выходом

К18 ТВ-7-04М Тепловычислитель 1 или аналог

К3 К3
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат
*помe-
ще-
ния

1  Котельный зал 117,8 Г

2  Коридор 5,1 -

3  Помещение хранения уборочного инветаря 4,7 В4

4  Помещение обогрева 7,2 -

5  Санузел 4,4 -

6  Электрощитовая 4,7 В4

7  Помещение топливоподачи 59,9 В3

8  Помещение хранения воды 21,3 -

9  Навес 227,5 -

Итого: 452.6

К1
К1

К1

К5

К4
К4

К6
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К7
К8 К12К9

К13

К11К10
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Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТЕХНОЭКОС"

Стадия Лист Листов

Р

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Котельная. Тепломеханические решения

План газоходов котельной. Сечение 1-1.

5 5

Спецификация дымовых труб

Поз. Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

1 Адаптер котла, ∅300 х ∅350 с газоанализатором 3 0,80

2 Отвод 90° ∅350 с лючком ревизии 4 3,55

3 Клапан взрывной ∅350х∅350 3 4,28

4 Шибер L=330мм, ∅350 3 4,29

5 Труба L=250мм, ∅350 1 1,76

6 Труба L=500мм, ∅350 10 3,52

7 Труба L=1000мм, ∅350 9 7,04

8 Тройник 90° ∅350/∅350/∅350 8 4,28

9 Переход на сэндвич ∅350 - ∅350х∅450 3 3,69

10 Труба сэндвич L=500мм, ∅350х∅450 8 9,11

11 Труба сэндвич L=1000мм, ∅350х∅450 30 18,60

12 Отвод сэндвич 90° ∅350х∅450 9 13,24

13 Переход сэндвич ∅350х∅450/350х100(h) (на золоуловитель) 3 3,69 уточнить по
месту

14 Переход сэндвич ∅350х∅450/350х275(h) 3 3,69 уточнить по
месту

15 Адаптер дымосос с фланцем, ∅350/∅450х∅350 3 3,69 уточнить по
месту

16 Переход с фланцем для дымососа ∅350 3 3,69 уточнить по
месту

17 Тройник сэндвич 90° с лючком ревизии ∅350х∅450/∅350х∅450/∅350х∅450 3 12,24

18 Конденсотоотвод для сэндвича внешний ∅350х∅450 3 1,18

19 Оголовок ∅350х∅450 3 2,77

20 Опорная площадка для трубы в сэндвич исполнении ∅350х∅450 12 2,48 уточнить по
месту

21 Хомут обжимной, ∅450 100 0,91 уточнить по
месту

22 Золоуловитель 3 147

23 Дымосос 3 370

Технические характеристики золоуловителя ЗУ 0,6

Наименование Значение Примечание

Тип циклона Золоуловитель

Вид ЗУ

Марка ЗУ 0.6

Камера очищенных газов Сборник

КПД, % 80

Производительность, м³/ч 2150

Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) 800 (80)

Допустимая температура газов на входе до, °С 400

Максимальный расход газа, м³/с 0.83

Сечение входного отверстия, мм 200*600

Диаметр выходного отверстия, мм 250

Объем бункера накопителя, м³ 0.05

Габаритные размеры: ДхШхВ, мм 625х726х1100

Масса, кг 147
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Ведомость чертежей
Лист Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

3 План отопления на отм. 0.000.

4 План вентиляции на отм. 0.000.

5 Принципиальная схема вентиляции

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТЕХНОЭКОС"

Стадия Лист Листов

П
Романова Е.С.

Можаров С.А.

Разраб.
ГИП

Н. контр.

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Маренков
Котельная. Отопление и вентиляция

Ведомость чертежей
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Стадия Лист Листов

П
Романова Е.С.

Можаров С.А.

Разраб.
ГИП

Н. контр.

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Маренков
Котельная. Отопление и вентиляция

Характеристика
отопительно-вентиляционного

оборудования

2 5

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения (технологического

оборудования)

Тип
установки

Вентилятор Воздухонагреватель

Испол-
нение по
взрыво-
защите

L, м³/ч P, Па n,
об/мин

Тип
(наименование)

N,
кВт

n,
об/мин

Кол.

Т-ра
нагрева, °C Расход

теплоты,
кВт

ΔP,
кПа

от до

1 У3, IP44 55 0,06 KEA 1 -32 +22 1 500KVR 100/1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1/230/50

1

Электродвигатель

по
воздуху

по
воде

Тип
(наименование)

KFC

Тип
(наименование)

Фильтр

Кол. ΔP, Па

1 7.9

Приложения

2550 2450120

1/230/50

2.8 -

- - - - - - -

П1  Помещение обогрева (пом.4)

В1  Помещение обогрева (пом.4) 80KVR 100/1 2550120 0,06 2450 - - -У3, IP44

2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

ВЕ3ВЕ2ВЕ1

ВЕ4

ВЕ6ВЕ7

ВЕ8

ВЕ5

В1

План - схема
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Т1 из системы
теплоснабжения

 t=80°C

T2 в систему
теплоснабжения

t=60°C

М

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ООО "ТЕХНОЭКОС"

Стадия Лист Листов

П
Романова Е.С.

Можаров С.А.

Разраб.
ГИП

Н. контр.

Комплекс по обращению с ТКО , расположенный в Омской области ,
р-н Тарский , и предназначенный для обработки , утилизации и

размещения отходов

Маренков
Котельная. Отопление и вентиляция

План отопления на отм. 0.000.
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Ручной
воздуххотводчик

Футорка
правая

Ду15,
Ру10

VT.007.LN.04

Пробка

Футорка
левая

Футорка
левая

Ду15, Ру10
VT.019.N.04

Футорка
правая

∅21,3х2,5

∅21,3х2,5

0
0
3
5

08/15

ВР1/2"
НР1/2"

0
0
3
5

08/15

ВР1/2"
НР1/2"

DN20

Клапан с
сервоприводом

штоковый NVMZ G3
4"

T2
DN20 DN15

T1
∅25х2.8

T2
∅25х2.8

Гибкая подводка
G3/4"

DN20

DN15

DN20

DN20

Обвязка воздухоотводчиков

Обвязка радиаторов

Обвязка тепловентиляторов

0
0
3
5

08/15

ВР
1/
2"

НР
1/
2"

0
0
3
5

08/15

ВР
1/
2"

НР
1/
2"

Обвязка дренажных кранов

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат
*помe-
ще-
ния

1  Котельный зал 117,8 Г

2  Коридор 5,1 -

3  Помещение хранения уборочного инвентаря 4,7 В4

4  Помещение обогрева 7,2 -

5  Санузел 4,4 -

6  Электрощитовая 4,7 В4

7  Помещение топливоподачи 59,9 В3

8  Помещение хранения воды 21,3 -

9  Навес 227,5 -

Итого: 452.6

Выход
сетей
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Электроконвектор
Q=1000Вт

ГРЕЕРС ВС-1220
(основной)

ГРЕЕРС ВС-1220
(резервный)

Регистр
отопления
∅125x3,5

Регистр
отопления
∅125x3,5

Радиатор
RIFAR Base-500

(14 секций)

Радиатор
RIFAR Base-500

(6 секций)

Радиатор
RIFAR Base-500

(6 секций)

Радиатор
RIFAR Base-500

(14 секций)

Ду32

Ду32

Ду15

Ду20

Ду32
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат
*помe-
ще-
ния

1  Котельный зал 117,8 Г

2  Коридор 5,1 -

3  Помещение хранения уборочного инвентаря 4,7 В4

4  Помещение обогрева 7,2 -

5  Санузел 4,4 -

6  Электрощитовая 4,7 В4

7  Помещение топливоподачи 59,9 В3

8  Помещение хранения воды 21,3 -
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	Разделом не предусматривается.
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