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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Настоящая документация выполнена на основании: Договора на разработку
проектной документации на объекте "Выполнение проектных работ для монтажа
системы видеонаблюдения в рамках строительства Мусоросортировочного комплекса".

1. Задание на разработку проектной документации;
2. Архитектурные чертежи помещений.
Документация выполнена в соответствии с действующими ормативно-техническими

документами:
1. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
2. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа;
3. ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация.

Общие технические требования. Методы испытаний.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение телевизионной системы охранного наблюдения (ТСОН):
- обеспечение видеонаблюдения за периметром, входными группами Объекта;
- своевременное обнаружение несанкционированного проникновения на Объект и

записи видеоинформации, фиксации внештатных ситуаций для их последующего анализа;
верификация тревог;

- создание удалённых автоматизированных рабочих мест (пультов
видеонаблюдения);

- анализ полученной видеоинформации.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Объект состоит из несколькольких зданий, объединённых в одну систему:

Мусоросортировочный комплекс с бытовой зоной для персонала, Бытовая зона для
рабочего персонала, КПП со шлагбаумом, Весовая, АБК для ИТР, Лабораторный комплекс,
Хозяйственный блок при АБК, АБК при гаражном комплексе, Гараж для транспорта и
механизмов, Гараж для спецтехники.

4. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ.

Оборудование системы охранного телевидения, устанавливаемое внутри и вне
помещений, должно сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

- рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50°С;
- относительная влажность воздуха 98% при температуре +25°С;
- наличие атмосферных конденсируемых осадков (иней, роса); дождь с

интенсивностью до 40 мм/ч; снегопад с интенсивностью до 10 мм/ч (в пересчете на
воду); ветер со скоростью в порывах до 40 м/с; статическая и динамическая пыль;
солнечное излучение.

Применяемое оборудование должно быть сертифицировано, одного качественного
уровня и должно обеспечивать высокий уровень защищенности элементов системы.
Оборудование должно иметь возможность поэтапного наращивания всех систем.

Необходимо построить телевизионную систему охранного наблюдения (ТСОН) на
базе IP-технологий.

Система охранного телевидения должна обеспечивать:
- круглосуточную работу в климатических условиях района расположения объекта

и устойчивость (защиту) оборудования и комплектующих к воздействию климатических
факторов;
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- наблюдение за контролируемыми зонами объекта и регистрацию событий в них;
- возможность обнаружения движения в контролируемых зонах;
- защиту от несанкционированного изменения режима работы и изъятия архива

событий;
- программированное документирование видеоинформации на жестких дисках

аппаратуры;
- цифровой регистрации, с указанием даты и времени;
- возможность наращивания (при необходимости) емкости системы (аппаратной).
В состав системы охранного телевидения должны входить:
- комплекты внутренних стационарных телевизионных камер;
- комплекты наружних стационарных телевизионных камер;
- оборудование управления и передачи видеосигналов.
Телевизионные камеры должны соответствовать следующим требованиям:
Видеокамеры, обеспечивающие видеонаблюдение за входными группами должны

обладать такими техническими характеристиками, чтобы обеспечить функцию
идентификации нарушителя в зоне видеоконтроля.

Видеокамеры обеспечивающие видеонаблюдение за коридорами должны обладать
такими техническими характеристиками, чтобы обеспечить функцию распознавания
нарушителя в зоне видеоконтроля.

Рабочий температурный диапазон должен быть в пределах от 0°С до плюс 45°С -
для комплектов внутренних телевизионных камер, и от минус 40°С до плюс 50°С - для
комплектов внешних телевизионных камер.

Удаленное управление и настройку.
Возможность подключения для просмотра «живого видео» и архива с помощью

мобильных средств.
Центральным оборудованием системы является сервер видеонаблюдения с ПО

"Macroscop", установленный в АБК, на который сводятся все видеокамеры объекта. На
КПП устанавливается УРМ с ПО "Macroscop" для оперативного наблюдения сотрудниками
охраны за объектом.

5. ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА

Разводка кабельных линий выполняется кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS
нг(А)-FRLS 4х2х0,52. Кабельные линии прокладываются по стенам и потолкам открыто в
кабельном канале. Подключения источников питания оборудования видеонаблюдения от
питания коммутационного шкафа объекта.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СИСТЕМЫ

Силовое питание всей аппаратуры должно осуществляется по III-ей категории
надежности электроснабжения, через отдельно выделенный выключатель. Технические
средства системы работают от однофазной промышленной сети переменного тока
напряжением 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и
частоты ±1Гц.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями,
заложенными в техническую документацию заводами изготовителями данного
оборудования, ГОСТ 12.1.019-2017.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике
безопасности согласно СП 12-135-2002 и акта входного контроля.
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При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований
ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82).
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