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656_ДОГ23/ВК-ИОС5-С Содержание тома 5.5  

 
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах 
инженерно-технического обеспечения 

 

 Подраздел 5. Сети связи  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ТЧ Текстовая часть  

 Графическая часть  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.1 
Структурная схема системы учрежденческо-
производственной автоматической 
телефонной станции (УПАТС) 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.2 Структурная схема СОДС  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.3 
Структурная схема командно-поисковой 
связи (ГГС) 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.4 Структурная схема часофикации  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.5 
Структурная схема системы охранного 
видеонаблюдения 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.6 Структурная схема СКУД  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.7 Структурная схема охранной сигнализации  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.8 
Структурная схема локальной 
вычислительной сети (ЛВС) 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.9 План трасс (начало)  

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.10 План трасс (окончание)  
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656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.11 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс водогрейной котельной на 
отм. 0.000 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.12 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс водогрейной котельной на 
отм. +6.600 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.13 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс водогрейной котельной на 
отм.+11.400 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.14 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс здания  КТП 6/0,4 кВ 
мазутонасосной (тит.208) 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.15 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс  Мазутонасосная (БМЗ) 
(тит.203) 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.16 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс  здания КПП 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.17 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс здания насосной станции 
противопожарного водопровода 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.18 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс главного корпуса на 
отм.+3.450 

 

656_ДОГ23/ВК-ИОС5-ГЧ л.19 
План расположения оборудования связи и 
кабельных трасс главного корпуса на 
отм.+11.400 
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Обозначения и сокращения 

КЛ – кабельная линия 

ИТСО – инженерно-технические средства охраны 

   УПАТС – учрежденческо-производственная автоматическая телефонная 

станция  

             СОДС - система оперативно-диспетчерской связи  

             ЛВС - локальная вычислительная сеть 

             ЛСУ – локальная система управления 

            СКС- структурированная кабельная сеть  

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

АРМ - автоматизированное рабочее место 

ИБП - источник бесперебойного питания 

СОВ – система охранного видеонаблюдения 

ГРП – газораспределительная подстанция 

ГГС – громкоговорящая связь 

ОС – охранная сигнализация 
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1 Исходные данные 

Наименование объекта проектирования – Строительство водогрейной котельной на 

территории Северодвинской ТЭЦ-1. 

Основание для проектирования – Инвестиционная программа ПАО «ТГК-2». 

Генеральный заказчик - ПАО «ТГК-2». 

Местоположение объекта – Российская Федерация, Архангельская область,  

г. Северодвинск, Ягринское шоссе, 1/32. 

Исходными данными для разработки данного раздела проектной документации являются:  

 Техническое задание на разработку проектной, рабочей документации и проведения 

авторского надзора по объекту «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1»; 

 Технические условия на сети связи в рамках проекта «Строительство водогрейной 

котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1»; 

 Задания, полученные от смежных отделов. 

Проектная документация выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87, Градостроительным кодексом, требованиями 

промышленной безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 

технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации. 

Все технологическое оборудование, машины и технические устройства, примененные в 

проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности. При поставке оборудования 

фирма-поставщик предоставляет сертификаты или декларации соответствия оборудования 

требованиям промышленной безопасности, в том числе Техническому регламенту Таможенного 

Союза ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза №823. 

Применяемое оборудование, изделия и материалы подлежат уточнению и могут быть 

заменены на аналогичные на стадии «Рабочая документация», при условии, что аналогичное 

оборудование, изделия и материалы соответствуют техническим требованиям проекта, 

техническим характеристикам и требованиям действующих норм и правил на территории 

Российской Федерации. 

Замена оборудования, изделий и материалов не может быть выполнена без согласования 

с разработчиком данной проектной документации. 
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Размеры и привязки, указанные в чертежах Проектной документации, подлежат 

уточнению в Рабочей документации, при условии соблюдения соответствия требованиям 

действующих норм и правил на территории Российской Федерации. 
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2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

 

Для проектируемого объекта предусматривается организация сетей технологической 

связи, которые не предназначены для оказания услуг связи на коммерческой основе. 

Рассматриваемые сети связи являются технологическими и не предполагают присоединения к 

сети связи общего пользования. 
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3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных. 

Все электрические параметры и конструктивные характеристики кабелей приведены в 

документации заводов-изготовителей. Конструкции кабелей определяются их назначением и 

местом прокладки. 

От оконечного оборудования до активного оборудования сетей связи и охранной 

сигнализации предусмотрены волоконно-оптические и медные кабели: 

- линия телефонизации от шкафа ШСКС здания водогрейной котельной помещение 

аппаратной до распределительного бокса в здании насосной пожаротушения – 1 линия 

бронированного кабеля типа ТППэпЗБ 10х2х0,5 (или аналогичного по характеристикам 

кабеля) с учетом резерва; 

-  линия СКС от шкафа ШСКС здания водогрейной котельной помещение аппаратной до 

телекоммуникационнного шкафа (сущ.) в главном корпусе помещение ЛАЗ СДТУ (4 этаж.)  - 2 

волоконно-оптическая линия связи (кабель ВОЛС, одномодовый, 8 жил, бронированный); 

-  линия СОДС, ГГС от шкафа ШЛСУ здания водогрейной котельной помещение 

аппаратной до шкафа СОДС, ГГС (сущ.) в главном корпусе помещение ЛАЗ СДТУ (4 этаж.)  - 1 

волоконно-оптическая линия связи (кабель ВОЛС, одномодовый, 8 жил, бронированный); 

-  линия СОДС от шкафа ШЛСУ здания водогрейной котельной помещение аппаратной до 

переговорных устройств зданий : мазутонасосная, ГРП, БКТП и очистного сооружения  - 4 

медных линий связи бронированным кабелем *нг(А)– LS 3x2x1,5 ; 

-  линия ГГС от шкафа ШЛСУ здания водогрейной котельной помещение аппаратной до 

громкоговорителей зданий : мазутонасосная, ГРП - 1 медная линия связи бронированным 

кабелем *нг(А)– LS 2x2x1,5 ; 

-  линия СОВ, ОС от шкафа ШОС здания водогрейной котельной помещение аппаратной 

до шкафа ШОС1.1 в помещении серверной здания КПП- 1 волоконно-оптическая линия связи 

(кабель ВОЛС, одномодовый, 8 жил, бронированный); 

-  линия ОС от шкафа ШОС здания водогрейной котельной помещение аппаратной до 

приемно-контрольных приборов зданий: насосная пожаротушения, очистного сооружения, БКТП,  

мазутонасосная, ГРП - 1 медной линий  бронированным кабелем *нг(А)– LS 1x2x1,0; 

-  линия часофикации от шкафа ШСКС здания водогрейной котельной помещение 

аппаратной до шкафов ШСКС 1.1 в здании мазутонасосной и ШСКС 1.2 в здании ГРП - 2 

волоконно-оптическая линии связи (кабель ВОЛС, одномодовый, 4 жилы, бронированный). 

Распределительная кабельная сеть предназначена для: 

-  учрежденческо-производственной автоматической телефонной сети (УПАТС), 
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- системы оперативно-диспетчерской связи (СОДС),  

- системы командно-поисковой громкоговорящей связи (ГГС), 

- часофикации; 

- локальной вычислительной сети (ЛВС), 

- охранной сигнализации, 

- системы контроля и управления доступом, 

- охранного видеонаблюдения. 
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4 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Проектной документацией предусматривается:  

- учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция (УПАТС), 

- система оперативно-диспетчерской связи (СОДС),  

- система командно-поисковой громкоговорящей связи (ГГС), 

- часофикация; 

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), 

- охранная сигнализация, 

- система контроля и управления доступом, 

- охранное видеонаблюдение. 

 

 

4.1 Основные технические решения технологических сетей учрежденческо-

производственной телефонной связи.  

Система телефонной связи выполнена на основе технологии VoIP на базе 

существующей IP-АТС.  

Сегмент телефонной сети водогрейной котельной подключается в общую сеть СТЭЦ-1 

посредством ВОЛС по сетям ЛВС. 

Установка IP-телефонов предусматривается в помещениях здания водогрейной 

котельной. 

Коммутационное оборудование телефонии размещается в шкафу ШСКС; 

Подключение и электропитание IP телефонных аппаратов предусмотрено от PoE 

портов коммутаторов.  

Для организации телефонной связи в удаленном от IP сети блочном здании насосной 

пожаротушения предусмотрена установка аналоговых телефонных аппаратов через FXS 

шлюз. 

В состав оборудования телефонной связи, устанавливаемого в водогрейной котельной, 

входит: 

1) ТАШ-11П-IP-С аппарат IP телефонный общепромышленный серии со световым 

дублированием вызова; 

2) ТАШ-11П-С аппарат телефонный общепромышленный серии со световым 

дублированием вызова. 

3)  IP-телефон VP-17P; 
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4) Абонентский VoIP-шлюз TAU-16.IP; 

5) Коробка КРТМ-В/10-Р с плинтом; 

 

 

4.2 Основные технические решения системы оперативно-диспетчерской связи 

Существующая система оперативно-диспетчерской связи СТЭЦ-1 построены на базе 

цифровой децентрализованной системы ПАК Armtelics производства ООО «Арман» г. Санкт-

Петербург. 

СОДС  относится к сети ЛСУ и отделена от сети ЛВС. 

Коммутационное оборудование устанавливается в шкаф ШЛСУ. Питание 

предусматривается от ИБП. 

В состав оборудования СОДС, устанавливаемого в водогрейной котельной, входит: 

      1)DCN IP-шлюз с модулем E1/SIP; 

      2) Коммутатор DCN-16 с коммутационным процессорным модулем DCN-Q4E (4хE1) и 

двумя кабелями подключения; 

      3) Кросс ШКОС-Л-1U/2-16-LC ~16-LC/SM ~16-LC/UPC; 

      4) Коммутатор доступа MES2324P 24x10/100/1000 Base-T, PoE/PoE+ 4x10GBASE-R 

(SFP+)/1000BASE-X (SFP), 36-72B DC; 

      5) Установка электропитания 4кВт, 44(1U)x483x372мм; 

      6) Шкаф телекоммуникационный 19", 800х800, в сборе; 

      7) Пульт цифровой диспетчерской громкоговорящей связи DIS-IP2 на 16 кнопок (без WiFi ); 

      8) Устройство переговорное DWEx на 2 связи с трубкой, номеронабирателем и 

усилителем 25Вт; 

      9) Устройство переговорное всепогодной DW-IP2 на 2 связи с трубкой и 

номеронабирателем; 

      10) Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный AR-25Ex с одним кабельным вводом; 

      11) Громкоговоритель рупорный всепогодный AR-25 с трансформатором и одним 

кабельным вводом; 

      12) Лампа-вспышка всепогодная, IP66, крепление на универсальную скобу. Напряжение 

питания 48VDC, цвет свечения – янтарный; 

      13) Лампа-вспышка взрывозащищенная, 1Ex db IIC 5T, крепление на универсальную скобу. 

Напряжение питания 48VDC, цвет свечения - янтарный. 

Для осуществления двухсторонней громкоговорящей связи персонала водогрейной 

котельной с диспетчером СТЭЦ-1 проектом предусматривается установка цифровых 
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всепогодных переговорных устройств DW-IP в полнодуплексном исполнении с трубкой и 

клавиатурой, которые подключаются по средствам IP сети. Переговорное устройство, внешний 

оптический сигнализатор и рупорный громкоговоритель устанавливается на стену внутри здания 

у входа при помощи комплектного крепежа.  

В удаленных зданиях (ГРП, мазутонасосная, БКТП, очистные сооружения) 

устанавливается переговорное устройство DW в полнодуплексном исполнении с трубкой и 

клавиатурой. Переговорное устройство DW в полнодуплексном исполнении с трубкой и 

клавиатурой подключается к коммутатору DCN-16U c коммутационным процессорным модулем 

DCN-Q4E по интерфейсу связи Uk0. 

Проектируемые переговорные устройства позволяют устанавливать прямые 

дуплексные разговорные соединения с другими переговорными устройствами и делать 

объявления по громкой связи, при размещении на открытом пространстве и в закрытых зонах 

с тяжелыми условиями эксплуатации: при воздействии температуры и осадков, наличии в 

окружающей среде агрессивных химических соединений, запыленности, сильных шумов и 

электрических помех. Двойное наружное защитное покрытие и материал предохраняют 

корпус от накапливания электростатических разрядов, обесцвечивания, налипания грязи и 

разрушительных воздействий химических веществ. Встроенные микрофон и 

громкоговоритель защищены от образования конденсата внутри корпуса. Проектируемые 

громкоговорители с предрупорной камерой, с видом защиты корпуса IP 66, применяются в 

диапазоне рабочих температур от минус 55 градусов до плюс 80 градусов. 

Проектируемое оборудование громкоговорящей связи гарантирует надежную 

бесперебойную работу, хорошую разборчивость речи в сложных условиях и на больших 

площадях озвучивания: 

- надежную бесперебойную работу при высокой влажности, перепадах температур, 

воздействии агрессивных химических веществ, запыленности и механических воздействиях; 

- хорошую разборчивость речи в сложных условиях и на больших площадях 

озвучивания, благодаря специальным акустическим характеристикам. 

На рабочем месте оператора в щите управления водогрейной котельной 

устанавливается пульт диспетчерский DIS-IP2. 

В местах с повышенным уровнем шума переговорное устройство устанавливается в 

полукабину звукозащищенную HR. 

Сегмент система оперативно-диспетчерской связи водогрейной котельной 

подключается в общую сеть СТЭЦ-1 посредством ВОЛС, точкой подключения является шкаф 

СОДС в помещении ЛАЗ СДТУ (4 этаж главного корпуса). 
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  Заземление переговорных устройств с громкоговорителями предусмотрено сталью 

полосовой 4х40мм2 путем присоединения к заземляющему устройству, предусмотренному в 

электротехнической части проекта. 

 

4.3 Основные технические решения командно-поисковой связи (ГГС) 

Существующая система ГГС СТЭЦ-1 построены на базе цифровой 

децентрализованной системы ПАК Armtelics производства ООО «Арман» г. Санкт-Петербург. 

ГГС  относится к сети ЛСУ и отделена от сети ЛВС. 

Система ГГС водогрейной котельной предназначена для оповещения персонала, а также 

для организации командно-поисковой связи.  

Оповещение персонала осуществляется путем воспроизведения через внешние 

громкоговорители сигналов от операторов водогрейной котельной и СТЭЦ-1. 

В состав оборудования ГГС, устанавливаемого в водогрейной котельной, входит: 

1) IP-усилитель одноканальный PLY-300; 

2) Накладное кабинетное устройство 6Вт, 100В; 

3) Громкоговоритель рупорный всепогодный AR-25 c трансформатором и одним кабельным 

вводом. 

Оповещение охватывает наружную территорию возле зданий и внутри зданий: 

водогрейной котельной, мазутонасосной и ГРП.  

Сегмент система ГГС водогрейной котельной подключается в общую сеть СТЭЦ-1 

посредством ВОЛС, точкой подключения является шкаф ГГС в помещении ЛАЗ СДТУ (4 этаж 

главного корпуса). 

 

4.4 Основные технические решения локальной-вычислительной сети 

Для обеспечения передачи данных, голоса в здании водогрейной котельной 

предусматривается СКС кат. 5e. СКС обеспечивает функционирование следующих систем и 

комплексов, входящих в информационную инфраструктуру объекта: 

- локальной вычислительной сети (ЛВС); 

- системы IP-телефонной связи;  

-    часофикации. 

Структура проектируемой СКС: 

- горизонтальная подсистема; 

- магистральная подсистема;  
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- топология «иерархическая звезда». 

 Горизонтальная подсистема состоит из: 

- кабелей типа UTP 4x2x0,5 категории 5e исполнения нг(А)-LS; 

- информационных розеток RJ 45 категории 5e; 

- 24 портовой неэкранированной 19” патч-панели категории 5е. 

Рабочие места оснащаются 2-мя портами информационных розеток RJ-45. Расшивка 

кабеля на розетках осуществляется согласно требованиям стандарта EIA/TIA 568В. 

Магистральная подсистема состоит из: 

- волоконно-оптических кабелей 8 волоконный ВОЛС между зданиями водогрейной 

котельной и главным корпусом. Для обеспечения резервирования и отказоустойчивости 

используются два кабеля с географически разнесенными трассам прокладки; 

- оптических кроссов на 16 волокон с LC Duplex коннекторами. В водогрейной котельной 

оптический кросс устанавливается в проектируемый шкаф ШСКС в помещении аппаратной, в 

главном корпусе в шкафу связи в помещении ЛАЗ СДТУ подключается в существующий кросс. 

ЛВС обеспечивает единое информационное пространство, коммуникационные услуги 

сетевого, транспортного уровней, обеспечивает услуги прикладного уровня согласно 

рекомендациям ITU и ISO. 

Электропитание компонентов сетей связи выполняется по 1 категории надежности. 

Напряжение питания оборудования связи 220 В. Автономное время работы оборудования связи 

от источника бесперебойного питания – 2 часа. 

В шкафу ШСКС, в помещении аппаратной  предусматривается установка коммутатора 

доступа на 24 порта 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ и 4-мя оптическими SFP-модулями 1 GE, 

оптического кросса на 16 волокон с LC Duplex коннекторами, патч-панели на 24 порта с RJ-45 

коннекторами, источника бесперебойного питания 2,2 кВА, блоков розеток, устройства. Шкаф 

должен иметь степень защиты IP 31. 

В главном корпусе подключение выполняется к существующему коммутатору в шкафу 

связи (ЛАЗ СДТУ). 

Внутри водогрейной котельной кабели прокладываются в проектируемых лотках и кабель-

каналах. Наружные кабели прокладываются в металлических лотках по эстакаде. 

Технические средства связи заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Заземление приборов и средств связи, электропитающего оборудования, экранов и 

металлических оболочек кабелей выполняется согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ 

В состав оборудования ЛВС, устанавливаемого в водогрейной котельной, входит: 

      1) Кросс ШКОС-Л-1U/2-16-LC ~16-LC/SM ~16-LC/UPC; 
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      2) Коммутатор доступа MES2324P 24x10/100/1000 Base-T, PoE/PoE+ 4x10GBASE-R 

(SFP+)/1000BASE-X (SFP), 36-72B DC; 

3) Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e. 

       4) Шкаф телекоммуникационный 19",  42U, 800х800, в сборе/ 

 

4.5 Основные технические решения часофикации 

Синхронизация времени на проектируемом объекте выполняется по ЛВС от существующего 

NTP-сервера, расположенного в ЛАЗ СДТУ в главном корпусе, по протоколу NTP 

(протокол для синхронизации системного времени компьютера через сетевое 

соединение). 

Протокол NTP позволяет синхронизировать запуск и окончание процессов в 

сети и обеспечивает точность до наносекунд. 

Синхронизация по времени обеспечивает: 

          согласованную работу устройств и приложений, обрабатывающих данные в real time; 

           корректность процедур, связанных с совершением транзакций, работой сертификатами, 

работой c электронной подписью; 

           возможность расследовать внутренние инциденты и контролировать нарушения 

безопасности в компьютерной сети; 

          согласованность информации о времени событий в операционной системе или 

приложениях, доступной в логах; 

возможность хранить точную информацию о времени, если есть такое требование. 

          В качестве вторичных часов проектом предусматривается использование 

светодиодных цифровых вторичных часов ЦВС.  Часы 

обеспечивают автоматическую установку времени и непрерывную синхронизацию с 

использованием протокола NTP и поддерживают технологию PoE. 

         Часы устанавливаются в зданиях: водогрейной котельной (щите управления, аппаратной , 

комнате отдыха и приема пищи и водогрейной котельной), мазутонасосной и ГРП. 

         В удаленных зданиях мазутонасосной и ГРП, предусматриваются телекоммуникационные 

шкаф (ШСКС1.1 и ШСКС1.2). Состав шкафов ШСКС1.1 и ШСКС1.2: коммутатор на 8 

портов 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ и 2-мя оптическими SFP-модулями 1 GE; оптический 

кросс. 

В состав оборудования ЛВС, устанавливаемого в водогрейной котельной, входит: 

1) Часы вторичные ЦВС (NTP+POE); 

       2) Телекоммуникационный шкаф настенный 19 дюймов 6u 600х350, в сборе; 
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       3) Коммутатор доступа MES2408P 8x10/100/1000 Base-T, PoE/PoE+ 2x1000BASE-FX 

/1000BASE-X (SFP), 36-72B DC; 

       4) Кросс оптический ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST/SC/LC. 

 

 

4.6 Основные технические решения охранной сигнализации  

Основной функцией охранной сигнализации является обнаружение фактов 

несанкционированного проникновения (попыток проникновения) посторонних лиц (нарушителей) 

и передача информации о проникновении на рабочее место сотрудника охраны в караульном 

помещении КПП. 

Охранной сигнализацией оснащаются здания: 

- водогрейной котельной; 

- насосной пожаротушения; 

- очистного сооружения; 

- здание БКТП; 

- мазутонасосная; 

- здание ГРП. 

В здании водогрейной котельной применяется адресная система, извещатели 

подключаются по двухпроводной линии сигнализации кольцевым шлейфом к приемно-

контрольному прибору С2000-КДЛ. 

В блочно модульных зданиях насосной пожаротушения, очистного сооружения, БКТП, 

мазутонасосной, ГРП применяется неадресная система, извещатели подключаются шлейфами к 

приемно-контрольным приборам Сигнал-10 и С2000-4. 

 Проектом предусматривается двухрубежная охранная сигнализация.  

Первый рубеж. Окна, двери помещений блокируются на открытие манитоконтактными 

извещателями.  

Второй рубеж. Объем помещений контролируется ИК-извещателями. 

Шлейфы проектируются типа «охранный с контролем блокировки». 

Приемно-контрольные приборы охранной сигнализации объединяются в общую систему 

охранной сигнализации шлейфом посредством протокола RS-485. 

Передача сигналов от охраняемых зданий на рабочее место сотрудника охраны в 

караульном помещении КПП выполняется по проектируемой оптоволоконной линии связи с 

применением коммутаторов и преобразователей протокола С2000-Ethernet. Для отображения и 
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управления охранной сигнализацией одновременно осуществляется с контроллера С2000-М 

(сущ.), С2000-БКИ и с АРМ поста охраны (сущ.) (при помощи С2000-ПИ и USB-RS/485) 

Все оборудование охранной сигнализации запитывается от резервированных источников 

питания. 

 

 

4.7 Основные технические решения охранного видеонаблюдения  

Основной функцией СОВ является передача визуальной информации на рабочее место 

сотрудника охраны в караульном помещении КПП для видеонаблюдения за охраняемым 

объектом. 

СОВ обеспечивает: 

- бесперебойную круглосуточную работу в климатических условиях района 

расположения ОТИ; 

- выполнение функций видеонаблюдения с регистрацией; 

- выполнение функций сигнализации (с выполнением функций охранного извещателя – 

обнаружения движения); 

- защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия 

видеодокументов. 

Зона обзора видеокамер– периметр водогрейной котельной. 

Для контроля используются сетевые IP-видеокамеры с комплектом крепления, 

производителя Hikvision, модель DS-2СD2047G1-L.  

Для обеспечения просмотра видеоданных сотрудниками охраны предусмотрено 

использование в качестве АРМ видеонаблюдения рабочей станции просмотра видеоданных.  

Для АРМ предусматривается ИБП. 

  Для отображения видеопотока применяются два монитора с диагональю экрана 27". 

Предусматривается установка мониторов на стене караульного помещения. 

Для обработки видеоинформации используется сетевой видеорегистратор с 

установленными жесткими дисками, с расчетным сроком хранения видеоинформации 30 дней.  

Видеорегистратор, коммутаторы запитываются от ИБП. 

Проектируемый регистратор устанавливается ШКАФ ШОС1.1 в помещении серверной в 

здании КПП. 

Передача сигналов от видеокамер водогрейной котельной на рабочее место сотрудника 

охраны в КПП выполняется по проектируемой оптоволоконной линии связи с применением 

коммутаторов 
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4.8 Основные технические решения системы контроля и управления доступом  

Система контроля и управления доступом предназначена для обеспечения 

санкционированного входа в помещения водогрейной котельной (аппаратной и щита 

управления) и выхода из них, а также предотвращения несанкционированного прохода в 

помещения. Санкция на вход/выход дается автоматически после идентификации личности. 

    СКУД обеспечивает: 

- дистанционное управление замками дверей (электромагнитными, 

электромеханическими) с возможностью аварийного открывания дверей при возникновении в 

помещении чрезвычайной ситуации; 

- разблокировку всех аварийных выходов, оборудованных СКУД, при «Пожаре»; 

- контроль за перемещением персонала; 

- запрет открывания исполнительного устройства при считывании идентификационного 

признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный 

временной интервал; 

Средства системы контроля управления доступом в водогрейной котельной: 

- мультиформатные считыватели. Точки доступа с установкой считывателей с наружной 

стороны: двери помещения аппаратной, дверь щита управления. Все двери оборудованные 

СКУД оснащены доводчиками; 

- кнопки экстренного открывания дверей эвакуационных выходов, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31471-2011; 

- контроллеры доступа, устанавливаются в помещениях щита управления и аппаратной; 

СКУД обеспечивает разблокировку точек доступа по сигналу «Пожар» от автоматической 

пожарной сигнализации. В качестве контроллеров доступа используются контроллеры 

производства ААМ системз- AAM-LAN-8W/2RS. 

Вывод сигналов предусматривается на существующее автоматизированное рабочее 

место, функционирующее на ПО «LyriХ», сотрудника охраны в караульном помещении здания 

КПП.  Для передачи сигналов на существующее автоматизированное рабочее место сотрудника 

охраны в караульном помещении здания КПП используется волоконно-оптическая линия, 

коммутаторы. 
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5 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

Технические, экономические и информационные условия присоединения к сети связи 

общего пользования не требуются. Проектируемые системы технологической связи являются 

локальными и не имеют выхода на сеть связи общего пользования. 
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6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Соединение сетей связи выполняется на местном уровне, при помощи 

коммутационного оборудования. Способ подключения – оптоволоконный канал передачи 

связи. Применение оптоволоконного канала связи обеспечивает подключение абонентов 

проектируемой водогрейной котельной к сетям связи СТЭЦ-1. 

Соединения на внутризонном и междугородном уровнях для сетей связи в данном 

проекте не предусматривается, так как для выхода на зональный и междугородний уровни 

используется существующее оборудование систем связи. 
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7 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

 

Точкой подключения объектов инфраструктуры, сегментов сети связи (телефонной 

связи, СОДС, ГГС, ЛВС) водогрейной котельной, шкаф связи в помещении ЛАЗ СДТУ (4 

этаж главного корпуса). 
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8 Обоснование способов учета трафика 

Заданием на проектирование необходимость учета трафика не предусматривается. Учет 

трафика выполняется операторами и провайдерами связи. 
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9 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи 

общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 

 

Согласно заданию на проектирование, техническим условиям подключение к сетям 

связи общего пользования не требуется. Системы синхронизации, управления и технической 

эксплуатации в соответствии с заданием на проектирование не разрабатываются. 
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10  Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Помещения водогрейной котельной оборудованы средствами пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией. 

Помещения с оборудованием связи защищены от несанкционированного доступа, имеют 

охранную сигнализацию, оборудованы системой контроля и управления доступом. Защитные 

меры заземления выполнены согласно требований ПУЭ.  

Для обеспечения устойчивого функционирования проектируемых сетей связи 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- организация оптимальной трассы прокладки ВОК; 

-   использование резервного ВОК с географически разнесенной трассой прокладки; 

- обеспечение электропитанием оборудования связи по первой категории надежности с 

применением источника бесперебойного питания; 

- применение   сертифицированного оборудования. 
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11 Описание технических решений по защите информации 

Защита информации данным проектом не предусматривается. 

Безопасность использования оборудования связи обеспечивается защищенным 

управлением системы и защищенными каналами коммуникаций. 

Защита каналов коммуникаций в системе включает в себя: 

- аутентификация пользователей; 

- автоматическое обнаружение помех в служебном канале. 

Сеть передачи данных выполнена по технологии VLAN (IEEE802/1q). 

Доступ оператора к ресурсам и управлению системой зависит от назначенных оператору 

прав доступа. Это предотвращает несанкционированный доступ и изменение параметров, как 

самой инфраструктуры системы, так и базы данных абонентов. 

Активное сетевое оборудование соответствует требованиям, обеспечивающим 

качество продукции и защиту информации от несанкционированного доступа из внешних 

вычислительных сетей. Конфигурирование коммутаторов позволяет обеспечить высокий 

уровень безопасности соединений между сетевыми устройствами. Это позволяет ограничить 

доступ пользователей к устройствам, обеспечить непрерывную связь устройств с высоким 

приоритетом в случае перегрузки сети, а также уменьшить вред, наносимый 

несанкционированными действиями пользователя. 
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12 Характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства  

Оборудование передачи данных: 

- имеет небольшие габариты и вес; 

- гибкое и мобильное, в случае необходимости, легко монтируется и переносится с места 

на место; 

- оборудование легко наращивается и позволяет начать работу с минимальным 

комплектом, постепенно, по мере появления средств, усложняя систему. Оно не требует 

трудоёмкого обслуживания, легко встраивается в существующие сети передачи данных, а 

применяемый внутренний протокол для связи комплектов исключает появление двойников или 

несанкционированный доступ к сети. 
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13 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения 

- для объектов непроизводственного назначения.  

Водогрейная котельная относится к объектам производственного назначения. 
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14 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

Заданием на проектирование необходимость учет трафика не предусматривается. 
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15 Характеристика принятой локальной вычислительной сети  

Передача организуется на основе протокола Ethernet с использованием 

телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего обмен информацией со скоростью до 

1000 Мбит/с. 

Для организации локально-вычислительной сети в водогрейной котельной используется 

коммутатор доступа 2 уровня на 24 порта 10/100/1000BASE-T и 4-мя оптическими SFP-модулями 

1 GE. 
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16 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения 

Трасса выбрана исходя из экономической целесообразности, оптимального 

расположения кабельной эстакады и обеспечения сохранности кабеля на всем протяжении его 

эксплуатации. 

Кабельные линии выполняются так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было 

исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: 

- кабели укладываются с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных 

смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они 

проложены;  

- кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., 

жестко закрепляются в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон 

изгибов. 

Для волоконно-оптических кабелей предусмотрен запас – не менее 15 м с каждой 

стороны. 

Внутри водогрейной котельной кабели прокладываются в металлических лотках. В 

главном корпусе прокладка кабелей выполняется по существующим кабеленесущим системам. 

Наружные кабели прокладываются в металлических лотках по эстакаде. 
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Перечень нормативно-технической документации 

1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

2 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

4 ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

5 ГОСТ Р 2.105-2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

6 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

7 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

8 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 

9 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

10 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

11 РД 45.162-2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы 

сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования». 

12 ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с 

Изменением №1)». 

13 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 года №903н «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок». 

14 РД 45.247-2002 Радиооборудование приема-передачи данных. Общие технические 

требования 

15 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

16 ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.  

17 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 №6 «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП)». 
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Приложение А 

(обязательное) 

Технические условия на сети связи в рамках проекта «Строительство водогрейной 

котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1»  
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Приложение Б 

(обязательное) 

Технические условия для охранной сигнализации, охранного видеонаблюдения и 

системы контроля и управления доступом в рамках проекта «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1»  
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