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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основанием для разработки настоящего раздела по объекту «Товарный парк 
№2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ» является техническое задание на 
выполнение проектно-изыскательских работ «Товарный парк №2. Реконструкция. 
Нижневартовский ГПЗ», утвержденное главным инженером «Нижневартовского 
ГПЗ» Ф.Н.Малаховым. 

Проектная документация разработана на основании задания на 
проектирование. 

Собственник объекта и эксплуатирующая организация – 
АО «СибурТюменьГаз». 

Проектная организация – ООО «Кубаньспецпроект». 
Вид строительства – реконструкция. 
Место расположения объекта – РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск, район Нижневартовского ГПЗ. 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями 
технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории 
РФ, исходных данных, технических условий, выданных органами государственного 
надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, 
предусмотренных проектной документацией. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ 
№384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

При разработке проектной документации использовались следующие 
исходные материалы:  

- технического задания на проектирование утвержденного главным 
инженером Ф.Н.Малаховым; 

- градостроительный план земельного участка RU-86-3-05-0-00-2022-5719; 
- технические условия № 03-174/461-23 на предоставления точки 

подключения в рамках выполнения работ по договору № СТГ.10569 от 24.12.22 
«Товарный парк№2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ», для корректировки в 
соответствии с замечаниями тома «Раздел 5» «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения». 
Подраздел «Система электроснабжения»; 

- технические условия на технологическое присоединение к система 
холодного водоснабжения АО «СибурТюменьГаз»; 

- технические условия на разработку раздела «Проект организации 
строительства»; 

- специальные технические условия на проектирование и строительство в 
части обеспечения пожарной безопасности объекта «Товарный парк №2. 
Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ»; 

- обоснование промышленной безопасности опасного производственного 
объекта «Площадка товарного парка №2 Нижневартовского ГПЗ» 
(регистрационный номер в реестре 30-ОБ-12745-2023); 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
по объекту ««Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ», 
выполненный ООО «ВУЛКАН ГРУПП» в 2023г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
по объекту ««Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ», 
выполненный ООО «ВУЛКАН ГРУПП» в 2023г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 
изысканий по объекту ««Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский 
ГПЗ», выполненный ООО «ВУЛКАН ГРУПП» в 2023г.; 
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- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
по объекту ««Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ», 
выполненный ООО «ВУЛКАН ГРУПП» в 2023г.. 

 

 
2.1 Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 

ОПО «Площадка товарного парка №2 Нижневартовского ГПЗ» по физико-

географическому районированию расположена в средней части Западно-

Сибирской низменности. 

В геологическом строении площадка декларируемого объекта до разведан-

ной глубины 20,0 м принимают участие современные техногенные отложения, 

представленные насыпными грунтами, асфальтом и бетоном, а также аллювиаль-

ные отложения, представленные переслаивающимися песками, супесями и су-

глинками. Гидрогеологические условия площадки декларируемого объекта харак-

теризуются наличием «верховодка». В период снеготаяния и осенних дождей по-

явление «верховодка» возможно на любых глубинах. Грунтовые воды обладают 

выщелачивающей, общекислотной и углекислотной агрессивностью по отношению 

к бетону железобетонных конструкций на портландцементе. 

Территория размещения декларируемого объекта относится к I климатиче-

скому району и I Д климатическому подрайону, в соответствии с СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология».  

Климат района континентальный, с низкими зимними температурами и отно-

сительно высокими летними. Переходные сезоны, особенно весна, очень корот-

кие, оттепели зимой – явление редкое и кратковременное. Абсолютный максимум 

температуры воздуха составляет +34 ºC, абсолютный минимум – минус 55 ºC. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет 

минус 48 ºС, температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 

– минус 47 ºС.  

Средняя высота снежного покрова на открытом участке составляет 60 см, на 

защищенном участке – 90 см. Максимальная высота снежного покрова 5% обеспе-

ченности на открытом месте равна 73 см, на защищенном – достигает 103 см. По 

толщине стенки гололеда территория относится ко II району. 
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Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 3,0 м. Нормативное 

значение ветрового давления (II ветровой район в соответствии с СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») составляет 0,3 кПа (30 кгс/м²). В холод-

ный период на территории декларируемого объекта преобладают ветры восточ-

ных, юго-восточных, южных и юго-западных направлений, в теплый период года 

преобладают ветры северных, северо-западных и западных направлений. 

Участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-

родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-

тельное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установ-

лен режим особой охраны (особо охраняемые природные территории, ООПТ) в 

радиусе 5 км от границ декларируемого объекта отсутствуют. 

Декларируемый объект расположен в административном отношении в черте 

г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, в 1,83 км к севе-

ро-западу от жилой зоны г. Нижневартовска. Площадь территории Товарного пар-

ка №2 составляет 4,24 га. Преимущественный тип подстилающей поверхности – 

земляной покров. 

Декларируемый объект относится к предприятиям I класса опасности по са-

нитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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3 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Проектом не предусматривается увеличение потребности объекта в топливе 
или газе: 

В таблице 3.1 приведены сводные данные по потреблению энергоресурсов:  
Таблица 3.1 – Сводные данные по потреблению энергоресурсов при 

эксплуатации  
Потребление ресурса Итого 
Годовой расход электроэнергии, кВт*ч 2508 
Расчетная мощность проектируемых 
нагрузок, кВт 

498,5 

Расчетный расход воды для защитной 
водяной завесы, м3/ч 

828 

 
Для технологических нужд предусмотрено использование азота при 

опорожнении подземных емкостей от жидкой фазы методом передавливания, 
периодических продувок технологического оборудования и трубопроводов, 
инертизации внутреннего пространства технологической системы перед пуском. 

Сжатый воздух используется для управления мембранными 
исполнительными механизмами запорной и регулирующей арматуры. 

Дополнительно в технологическом процессе используется сухой 
отбензиненный газ для создания и поддержания избыточного давления в шаровых 
резервуарах, а также в качестве основного продувочного газа факельной системы.  

Детальная информация по ресурсам представлена:  
- в разделе 5.1 «Система электроснабжения» СТГ.10569-867-10/22-

ИОС1.ПЗ; 
- в разделе 5.2 «Система водоснабжения» СТГ.10569-867-10/22-ИОС2.ПЗ; 
- в разделе 6 «Технологические решения» СТГ.10569-867-10/22-ТХ. 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 9 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

4 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с п.20 технического задания на проектирование настоящей 
проектной документацией предусматриваются следующие проектные решения: 

1. Установка насосной внутрипарковой перекачки (НВП) для обеспечения 
возможности перекачки продукта из резервуара в резервуар и аварийного 
опорожнения резервуаров. 

2. Установка отстойника-дегазатора Е-908 для приема подтоварной воды из 
шаровых резервуаров Е-901/1…12 и отделения углеводородов. 

4. Установка емкости Е-907 для приема остатков продукта с шаровых 
резервуаров Е-901/1…12 и насосной внутрипарковой перекачки (НВП). 

5. Устройство системы противоаварийной защиты (ПАЗ). 
6. Установка дополнительных постов контроля загазованности и пожарных 

извещателей. 
7. Установка дополнительных запорных клапанов за пределами 

обвалования шаровых резервуаров. 
8. Установка тепловых ППК на трубопроводах ШФЛУ, перенос ППК шаровых 

резервуаров, установка ППК на линиях поступления продукта с технологических 
установок Нижневартовского ГПЗ. 

9. Организация подачи продувочного газа в факельный коллектор. 
10. Автоматизация процесса откачки конденсата из факельного сепаратора 

С902. 
11. Реконструкция площадок обслуживания, для приведения в соответствие 

с действующими требованиями и рекомендациями. 
12. Устройство грузоподъемного механизма для облегчения монтажа-

демонтажа предохранительных клапанов шаровых резервуаров. 
13. Для повышения уровня промышленной безопасности предусмотрено 

разделение трёх групп резервуаров, включающих по 4 шаровых резервуара для 
ШФЛУ каждая на технологические блоки, включающие отдельно каждый 
резервуар. 

14. Для ТП-2 имеющего в составе технологические блоки I категории 
взрывоопасности система ПАЗ предусмотрена с использованием собственных 
исполнительных устройств. 

15. Категории технологических трубопроводов и группа рабочих сред 
определены согласно требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013. 

16. Контроль за текущими параметрами, определяющими взрывоопасность 
технологических процессов блоков I категории взрывоопасности, осуществляется 
не менее чем от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора, 
логически взаимодействующих для срабатывания ПАЗ. 
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17. Опорожнение емкостей Е-902, Е-904 и Е-907 от жидкой фазы методом 
передавливания предусмотрено инертным газом (азотом). 

18. На стационарных линиях подачи азота к технологическому 
оборудованию и трубопроводам для опорожнения от жидкой фазы емкостей Е-902, 
Е-904 и Е-907 методом передавливания предусмотрена последовательная 
установка манометра, запорной арматуры и обратного клапана. 

19. Для максимального снижения выбросов в окружающую среду 
взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации технологической 
системы на трубопроводах ввода и вывода ШФЛУ ТП-2 с диаметром более 20 мм 
предусмотрена запорная арматура с дистанционным управлением. 

20. На случай прекращения подачи продувочного газа в факельный 
коллектор предусмотрена автоматическая подача резервного продувочного газа 
(азота) 

Проектной документацией предусмотрен демонтаж старых прожекторных 
мачт и установка новых мачт общей высотой с молниеотводами 31,75 м. 

Проектируемые объекты находятся на обустроенной территории товарного 
парка № 2 Нижневартовского ГПЗ в Тюменской области Ханты-Мансийского 
автономного округа. 
 

Товарный парк №2 предназначен для приема, учета, хранения и отгрузки 
широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), вырабатываемой на 
«Нижневартровском ГПЗ». 

Товарный парк №2 введен в эксплуатацию в 1981 году. 
В состав товарного парка № 2 входят (существующее положение): 
- резервуар шаровой (12 шаровых резервуаров объемом 600 м3 каждый, 

расположенные в 3 блоках по 4 резервуара в каждом); 
- факельный и свечной сепаратор; 
- подземные ёмкости для сбора углеводородов с факельного и свечного 

сепаратора; 
- здание отключающих задвижек ТСЦ-2; 
- аппаратная; 
- здание насосной КНС ТСЦ-2 (откачка промышленных и хозяйственных 

стоков); 
- помещения с установленным электрооборудованием; 
- регулирующая емкость промышленных сточных вод V=500 м3; 
- амбар хозяйственных стоков; 
- резервуар противопожарного запаса воды V=250 м3; 
- системы промышленной и хозяйственной канализации; 
- система пожаротушения; 
- система контроля воздушной среды; 
- система оповещения и громкой связи; 
- система пожарной сигнализации. 
- система трубопроводов различного назначения; 
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- молниезащита; 
- внутри и внеплощадочные эстакады под ТМП; 
- КИПиА. 

ШФЛУ в ТП-2 поступает по двум трубопроводам: DN300 от МАУ-2, 3, 4 с 
расходом не более 160 т/ч и DN250 от ТУ-4 с расходом не более 90 т/ч. 
Температура поступающей ШФЛУ не более 35ºС. 

Проектом предусмотрен периодический сброс в систему канализации 
подтоварной воды с шаровых резервуаров. Предварительно вода отделяется от 
углеводородной жидкости и дегазируется в отстойнике-дегазаторе поз.17, после 
чего направляется в подземный резервуар объемом 200м3 системы 
производственной ливневой канализации. 

На площадке объекта ТП №2 предусмотрена реконструкция сооружений 
согласно экспликации зданий и сооружений, разработанной в разделе «Схема 
организации земельного участка»  СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ. 

Характеристики основного проектируемого технологического оборудования 
приведена в таблицах 4.1. 

Таблица 4.1 – Характеристики проектируемого оборудования 
№ по 
экспликации 
ПЗУ 

Наименование 
оборудования 

Кол-во, шт Краткая 
техническая 
характеристика 

Уровень 
ответственности 

16 Подземная 
дренажная 
емкость 

1 Рраб=1,2МПа, 
Ррасч=1,6МПа, 
Траб=35ºС, 
Трасч=65ºС, 
Vном=25м3 
, Dвн=2000мм 

Повышенный 

17 Отстойник-
дегазатор воды 

1 Рраб=0,1МПа, 
Ррасч=0,6МПа, 
Траб=35ºС, 
Трасч=65ºС, 
Vном=4,5м3 
, Dвн=1200мм 

Повышенный 

18 Насосная 
внутрипарковой 
перекачки 

1 НВП состоит из 
двух 
центробежных 
насосов поз. Н-
6/1,2 (1 раб., 1 
рез.). Насосная 
выполнена в 
открытом 
исполнении 
под навесом. 

Повышенный 
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19 КТПНУ-400/6/0,4 1 -  
26 Воздухозаборная 

труба (ВТ1) 
- - Нормальный 

М1 Молниеприемник 1 - Нормальный 
ПМ1-ПМ5 Прожекторная 

мачта 
5 - Нормальный 
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5 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА В СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСАХ 
И ИСТОЧНИКАХ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В 
ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Для обеспечения технологического процесса и выполнения производственных 
задач товарный парк №2 использует несырьевые ресурсы в постоянном или 
периодическом режиме, а именно: инертный газ, вода, сухой отбензиненный газ, 
теплоноситель, водяной пар и воздух КИП. 

Электроэнергия, поступает из товарного парка №1. Годовой расход 
электроэнергии составляет 2508кВт*ч, расчетная мощность - 498,5кВт. 

В технологическом процессе используется инертный газ-азот. Азот 
поступает из товарного парка №1. Используется для опорожнения емкостей от 
жидкой фазы методом передавливания, периодических продувок технологического 
оборудования и трубопроводов, инертизации внутреннего пространства 
технологической системы перед пуском, а так же в качестве резервного 
продувочного газа. 

Сжаты воздух КИП, поступает из товарного парка №1. Используется для 
управления мембранными исполнительными механизмами запорной и 
регулирующей арматуры. 

Сухой отбензиненный газ (СОГ), поступает от технологической установки 
Нижневартовского ГПЗ. Основное назначение СОГ - создание и поддержание 
избыточного давления в шаровых резервуарах, а также в качестве основного 
продувочного газа факельной системы. 

Водяной пар, поступает из товарного парка №1, возврат конденсата 
водяного пара не предусмотрен. Водяной пар используется периодически для 
производственных и ремонтных нужд при пропарке технологичекого 
оборудования и трубопроводов ТП-2. 

В качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость на 
основе водного раствора этиленгликоля (аналог ОЖ-65 по ГОСТ 28084-89). 
Теплоноситель подается из товарного парка №1. 

Теплоноситель используется для обогрева помещений, резервуаров, 
емкостных аппаратов, трубопроводов факельного коллектора и сдувки на свечу. 

На территории товарного парка №2 выполнена стационарная сеть 
трубопроводов для технологических нужд, объемы которых достаточны для 
обеспечения безопасного выполнения технологических операций проектируемого 
оборудования. 
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6 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходов про-

изводства данным проектом не предусмотрено.  



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 15 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергети-

ческих ресурсов не предусматривается.  
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8 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, О ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ, 
ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР АРЕНДЫ 
(СУБАРЕНДЫ) 

В административном отношении площадка строительства расположена в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, г. Нижневартовск. 

Проектируемый объект расположен на существующей площадке товарного 

парка №2 «Нижневартовского ГПЗ». 

Вновь монтируемые трубопроводы, оборудование и аппараты расположены 

на территории ранее отведенного под товарный парк №2 земельного участка 

86:11:0000000:82291.  

На данный земельный участок оформлен градостроительный план:  

- ГПЗУ RU-86-3-05-0-00-2022-5719. 

Градостроительный план земельного участка представлен в Приложении Е. 

Отвод земель в долгосрочную аренду не требуется.  
Дополнительный земельный отвод для нужд строительства не предусмотрен. 
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9 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАЗМЕСТИТЬ (РАЗМЕЩЕН) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении площадка строительства расположена в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, г. Нижневартовск. 

Проектируемый объект расположен на существующей площадке товарного 

парка №2 «Нижневартовского ГПЗ». 

Вновь монтируемые трубопроводы, оборудование и аппараты расположены 

на территории ранее отведенного под товарный парк №2 земельного участка 

86:11:0000000:82291 (в использовании АО «СибурТюменьГаз»). 

На данный земельный участок оформлен градостроительный план:  

- ГПЗУ RU-86-3-05-0-00-2022-5719/ 

Градостроительный план земельного участка представлен в Приложении Е. 

Размещение стоянок техники, площадок складирования строительного про-

изводства, инвентарных зданий административного и санитарно-бытового назначе-

ния предусматривается на свободной от застройки территории.  

Временные площадки строительного производства располагаются в преде-

лах границы землеотвода, дополнительный земельный отвод для нужд строитель-

ства не предусмотрен. 

Декларируемый объект – площадка товарного парка № 2 «Нижневартовского 

ГПЗ» относится к предприятиям I класса опасности по санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов». 
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10 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И (ИЛИ) ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ, 
ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ И (ИЛИ) ДЛЯ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В 
СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

Объект расположен в границах существующего землеотвода. Возмещение 

убытков правообладателям земельных участков не требуется.  

При проведении работ по строительству проектируемых объектов определен 

комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов, разработан генеральный план с минимально необходимой площадь участка 

застройки, с соблюдением необходимых противопожарных расстояний между со-

оружениями.  
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11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ И О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В разработанном проекте результаты изобретений, патентов, нарушающих 

права патентообладателей и авторов изобретений не используются.  
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12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОЩАДЬ 
ЗАСТРОЙКИ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, КОЛИЧЕСТВО 
ЭТАЖЕЙ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

Товарный парк № 2 входит в состав Нижневартовского ГПЗ и предназначен 

для приема, учета, хранения и отгрузки широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ по ТУ 38.101524-93), вырабатываемой на Нижневартовском ГПЗ. 

Перечень составляющих декларируемого объекта представлен в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 – Перечень составляющих декларируемого объекта 

Декларируемый ОПО Составляющие декларируемого объекта 

«Площадка товарного парка №2 

Нижневартовского ГПЗ» 

Шаровый резервуар, поз.Е-901/1...12. 

Емкость подземная, поз.Е-305. 

Сепаратор, поз.С-901, С-902. 

Емкость подземная, поз.Е-904. 

Отстойник-дегазатор воды, поз.Е-908. 

Насос центробежный Н-6/1,2. 

Технологические трубопроводы 

 

Характеристики основного проектируемого технологического оборудования приве-
дена в таблицах 12.2 и 12.3. 

Таблица 12.2 – Характеристика проектируемого емкостного оборудования 

Поз. по техноло-

гической схеме 

Наименование оборудования (тип, 

назначение) 

Кол-

во, шт. 

Краткая техническая        

характеристика 

Е-907 Подземная дренажная емкость 1 Рраб=1,2МПа, 

Ррасч=1,6МПа, Траб=35ºС, 

Трасч=65ºС, Vном=25м3, 

Dвн=2000мм  

Е-908 Отстойник-дегазатор воды 1 Рраб=0,1МПа, 

Ррасч=0,6МПа, Траб=35ºС, 

Трасч=65ºС, Vном=4,5м3, 

Dвн=1200мм 
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Таблица 12.3 – Характеристика проектируемого насосного оборудования 

Поз. по техноло-
гической схеме Назначение  Подача, 

м3/ч 
Напор, 
м.ст.ж. 

Кол-во, 
шт. 

Тип 

НВП (насосная внутрипарковой перекачки) 
Н-6/1,2 

Насос для внутрипар-
ковой перекачки ШФЛУ 

100 80 2 
(1 раб., 1 

рез.) 

Центробежный, гер-
метичный 

Изменения и дополнения основных технологических параметров безаварий-
ной (нормальной) эксплуатации в объеме настоящей реконструкции ТП-2 приведены 
таблице 12.4. 
 

Таблица 12.4 – Условия ведения технологического процесса 

Наименование стадий, узлов, аппаратов, обору-
дования, показателей технологического процесса 

Единицы 
измерения 

Рабочие 
значения 

Допустимые 
значения 

1. Емкость дренажная подземная Е-907: 
- уровень 
- давление 

 
мм 

МПа 

 
400…1600 

1,0 

 
300…1800 

Не более 1,2 
2. Отстойник-дегазатор воды Е-908: 

- уровень 
- межфазный уровень «вода-ШФЛУ» 
- давление 
- температура 

 
мм 
мм 

МПа 
ºС 

 
300…800 
200…400 

0,1 
5…30 

 
100…1100 

Не менее 100 
Не более 0,15 
Не более 50 

3. Трубопровод ШФЛУ от МАУ-2,3,4: 
- давление 

 
МПа 

 
1,0 

 
Не более 1,2 

4. Трубопровод ШФЛУ от ТУ-4: 
- давление 

 
МПа 

 
1,0 

 
Не более 1,2 

5. Трубопровод отбензиненного газа на          
продувку факельного коллектора: 
- расход 

 
 

м3/ч 

 
 

30 

 
 

Не менее 25 
 

Технико-экономические показатели для участка с кадастровым номером 

86:11:0000000:82291 (ГПЗУ RU-86-3-05-0-00-2022-5719): 

- площадь в границах ГПЗУ – 95,5235 га; 

- площадь застройки – 18,6 га 

- плотность застройки – 19,5 % 

Таблица 12.4 – Технико-экономические показатели по проектируемым объектам 

Наименование объекта Показатели застройки 

Насосная внутрипарковой перекачки площадь застройки 36м2 
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КТПНУ-400/6/0,4 площадь застройки 62,5м2 

Воздухозаборная труба (ВТ1) диаметр 426 мм , высота 20м,и 

площадь застройки 2м2 

Молниеприемник площадь застройки 2м2,  

высота 37м 

Прожекторные мачты общая площадь застройки 

10м2, высота 24 м 

Внутрицеховые эстакады (технологические и ка-

бельные) 

протяжённость кабельной эс-

такады – 289м, площадь за-

стройки 56м2 

 

В соответствии с Техническими условиями на разработку раздела «Проект 

организации строительства» по объекту «Товарный парк № 2. Реконструкция. Ниж-

невартовский ГПЗ» в проектной документации принят нормативный срок строитель-

ства продолжительностью 12 месяцев с подготовительным периодом 3 месяца.  
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13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

На объект проектирования разработаны специальные технические условия 

на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта «Товарный парк № 2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ» по адресу: 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневар-

товск.  

В связи с тем, что в проекте имеются отступления от действующих норма-

тивных документов, проектом предусмотрена разработка материалов технического 

обоснования с учетом компенсирующих мероприятий, обеспечивающих гарантиро-

ванную экологическую защиту и требуемый уровень пожарной безопасности. 

Для проектируемого объекта разработан документ предварительного плани-

рования действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и проведе-

нию аварийно-спасательных работ, связанный с отступлением от норм СП 

4.13130.2013, а именно: 

- устройства обочины дороги у гидрантов с твердым покрытием шириной ме-

нее 20 м, но не менее 12 м. 

Таблица 13.1 – Перечень недостающих требований ПБ 

№ 
п/п 

Нормативный 
документ  

(ФНП) 
Положение документа  

(требование ПБ) 

Отступление от требований ПБ 
(ФНП) с обоснованием его необ-

ходимости или недостающее 
(отсутствующее) требование ПБ 

1 ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Ис-
точник ссылки 
не найден./ 

Приложение 3, п. 3.2.  
«В случае невыполнения условия (22) 
для обоснования взрывоустойчивости 
следует использовать результаты коли-
чественного анализа риска взрыва и 
критерий, согласно которому частота 
разрушения здания Rp в течение года 
не должна превышать допустимую ве-
личину Rдоп:  
Rp<Rдоп (23) 
Величина Rдоп обосновывается в про-
ектной документации или принимается 
согласно нормативным методическим 
документам». 

Определены новые (недостаю-
щие) требования ПБ (уточнение 
требований п. 3.2. Приложения 3 
ФНП ОПВБ /Ошибка! Источник 
ссылки не найден./) в части уста-
новления критериев допустимого 
риска разрушения зданий при воз-
действии ударной волны и риска 
гибели людей. 
Обоснование необходимости вве-
дения новых (недостающих) тре-
бований ПБ приведено в п. 1.6.1 
настоящего ОБ ОПО. 

2 ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Ис-
точник ссылки 

п. 40. 
«При наличии жидкой фазы в газовом 
потоке на линиях сброса газов должны 

Определены новые (недостаю-
щие) требования ПБ (уточнение 
требований п. 40 ФНП ОПВБ 
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№ 
п/п 

Нормативный 
документ  

(ФНП) 
Положение документа  

(требование ПБ) 

Отступление от требований ПБ 
(ФНП) с обоснованием его необ-

ходимости или недостающее 
(отсутствующее) требование ПБ 

не найден./ предусматриваться устройства, исклю-
чающие ее унос». 

/Ошибка! Источник ссылки не 
найден./) в части возможности по-
стоянного отвода ЖФ из факель-
ного сепаратора самотеком. 
Обоснование необходимости вве-
дения новых (недостающих) тре-
бований ПБ приведено в п. 1.6.2 
настоящего ОБ ОПО. 

3 ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Ис-
точник ссылки 
не найден./ 

п. 37. 
«При проектировании технологических 
схем для новых производств для ава-
рийного освобождения технологических 
блоков от обращающихся продуктов 
должно учитываться оборудование тех-
нологических установок или специаль-
ные системы аварийного освобожде-
ния. Специальные системы аварийного 
освобождения должны находиться в по-
стоянной готовности: 
− исключать образование взрывоопас-

ных смесей как в самих системах, так 
и в окружающей их атмосфере, а 
также развитие аварий; 

− обеспечивать минимально возмож-
ное время освобождения; 

− оснащаться средствами контроля и 
управления. 

Специальные системы аварийного 
освобождения не должны использо-
ваться для других целей. 
Вместимость системы аварийного 
освобождения (специальной или в виде 
оборудования технологических устано-
вок, предназначенного для аварийного 
освобождения технологических блоков) 
рассчитывается на прием продуктов в 
количествах, определяемых условиями 
безопасной остановки технологического 
процесса». 

Определены новые (недостаю-
щие) требования ПБ (уточнение 
требований п. 37 ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Источник ссылки не 
найден./) в части возможности от-
качки ШФЛУ из аварийного резер-
вуара в порожний резервуар, 
находящийся в одной группе с 
аварийным. 
Обоснование необходимости вве-
дения новых (недостающих) тре-
бований ПБ приведено в п. 1.6.3 
настоящего ОБ ОПО. 

 

В связи с вышеизложенным возникла необходимость уточнения требований 
п. 40 ФНП ОПВБ /Ошибка! Источник ссылки не найден./ в части возможности по-
стоянного отвода ЖФ из факельного сепаратора С-902 самотеком. 

Допускается постоянный отвод ЖФ из факельного сепаратора самотеком при 
условии выполнения новых (недостающих) требований ПБ: 
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− должен быть обеспечен свободный сток ЖФ из факельного сепаратора в ем-
кость сбора конденсата; 

− объем факельного сепаратора должен обеспечивать прием максимально 
возможного объема ЖФ, образующейся в случае отказа клапана на линии 
слива конденсата; 

− для предотвращения образования взрывоопасной смеси в факельном сепа-
раторе должна осуществляться непрерывная подача продувочного газа в 
начало факельного коллектора; 

− скорость удаления ЖФ из сепаратора должна быть достаточной для поддер-
жания уровня ЖФ в пределах проектных значений при максимальном сбросе; 

− должна быть предусмотрена индикация состояния запорного клапана на ли-
нии слива ЖФ из факельного сепаратора в емкость сбора конденсата; 

− должна быть предусмотрена сигнализация (предупредительная и предава-
рийная) опасного увеличения уровня ЖФ в факельном сепараторе, уставки 
сигнализации должны быть определены проектом с учетом обеспечения 
надежной сепарации сбрасываемых потоков и предотвращения попадания 
ЖФ в факельный коллектор; в ТР и рабочих инструкциях должны быть отра-
жены действия персонала при срабатывании данной сигнализации. 
 

Обобщенные данные по установленным требованиям ПБ к эксплуатации ТП-

2, связанным с отступлениями от требований ФНП, их недостаточностью или отсут-

ствием, представлены ниже (Таблица 13.2). 

Таблица 13.2 – Требования ПБ к эксплуатации ТП-2, связанные с отступле-

ниями от требований ФНП, их недостаточностью или отсутствием 

№ 
п/п Требования ФНП 

Установленные требования ПБ, связанные с отступле-
ниями от требований ФНП, их недостаточностью или 

отсутствием 
1 Недостаточность требований 

ПБ, изложенных в ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Источник ссылки 
не найден./ Приложе-
нии 3, п. 3.2.  
«В случае невыполнения 
условия (22) для обоснования 
взрывоустойчивости следует 
использовать результаты ко-
личественного анализа риска 
взрыва и критерий, согласно 
которому частота разрушения 
здания Rp в течение года не 
должна превышать допусти-
мую величину Rдоп:  
Rp<Rдоп (23) 

В целях защиты персонала и обеспечения возможности 
перевода технологического процесса в безопасное состоя-
ние при инцидентах и авариях должны быть выполнены 
следующие условия: 
− Размещение зданий, сооружений и технологических 

установок должно определяться на основе результатов 
инженерных изысканий, анализа опасностей и оценки 
риска аварий с учетом требований промышленной и по-
жарной безопасности. 

− Минимальные допустимые расстояния между зданиями, 
сооружениями и технологическими установками должны 
обеспечивать выполнение следующих критериев: 
a) частота разрушения зданий с постоянным пребыва-

нием персонала, зданий с помещениями управле-
ния (операторные), а также зданий (либо отдельных 
помещений этих зданий) в которых расположено 
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№ 
п/п Требования ФНП 

Установленные требования ПБ, связанные с отступле-
ниями от требований ФНП, их недостаточностью или 

отсутствием 
Величина Rдоп обосновыва-
ется в проектной документа-
ции или принимается соглас-
но нормативным методиче-
ским документам». 

оборудование, обеспечивающее бесперебойное 
функционирование автоматизированных систем 
контроля, управления, ПАЗ для перевода техноло-
гических процессов в безопасное состояние и ава-
рийного останова технологических объектов (аппа-
ратные), с потерей несущей способности их кон-
струкции или пригодности к дальнейшей эксплуата-
ции не должна превышать 10-4 год-1; 

b) индивидуальный риск гибели людей на территории 
ОПО «Площадка товарного парка №2 Нижневартов-
ского ГПЗ» и на территории иных ОПО технологиче-
ски связанных с ОПО «Площадка товарного парка 
№2 Нижневартовского ГПЗ» не должен превышать 
10-4 год-1; 

c) максимальный индивидуальный риск для работни-
ков соседних предприятий (не связанных технологи-
чески с ОПО «Площадка товарного парка №2 Ниж-
невартовского ГПЗ»), иных физических лиц в насе-
ленном пункте или на транспортных коммуникациях 
(авто и железные дороги) не должен превышать 10-6 
год-1; 

d) частота аварии с гибелью не менее 10 человек (со-
циальный риск) из числа работников ОПО «Пло-
щадка товарного парка №2 Нижневартовского ГПЗ» 
и иных ОПО технологически связанных с ОПО 
«Площадка товарного парка №2 Нижневартовского 
ГПЗ» не должен превышать 5х10-5 год-1; 

e) частота аварии с гибелью не менее 10 человек (со-
циальный риск) из числа работников соседних 
предприятий не связанных технологически с ОПО 
«Площадка товарного парка №2 Нижневартовского 
ГПЗ», иных физических лиц в населенном пункте 
или на транспортных коммуникациях (авто и желез-
ные дороги), не должна превышать величину 10-5 
год-1. 

Результаты количественной оценки риска, подтверждаю-
щие выполнение установленных критериев допустимого 
(приемлемого) риска должны быть приведены в ДПБ. 

2 Недостаточность требований 
ПБ, изложенных в ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Источник ссылки 
не найден./ п.40.  
«При наличии жидкой фазы в 
газовом потоке на линиях 
сброса газов должны преду-
сматриваться устройства, ис-
ключающие ее унос». 

Допускается постоянный отвод ЖФ из факельного сепара-
тора самотеком при условии выполнения новых (недоста-
ющих) требований ПБ: 
− должен быть обеспечен свободный сток ЖФ из факель-

ного сепаратора в емкость сбора конденсата; 
− объем факельного сепаратора должен обеспечивать 

прием максимально возможного объема ЖФ, образую-
щейся в случае отказа клапана на линии слива конден-
сата; 

− для предотвращения образования взрывоопасной смеси 
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№ 
п/п Требования ФНП 

Установленные требования ПБ, связанные с отступле-
ниями от требований ФНП, их недостаточностью или 

отсутствием 
в факельном сепараторе должна осуществляться не-
прерывная подача продувочного газа в начало факель-
ного коллектора; 

− скорость удаления ЖФ из сепаратора должна быть до-
статочной для поддержания уровня ЖФ в пределах про-
ектных значений при максимальном сбросе; 

− должна быть предусмотрена индикация состояния за-
порного клапана на линии слива ЖФ из факельного се-
паратора в емкость сбора конденсата; 

− должна быть предусмотрена сигнализация (предупреди-
тельная и предаварийная) опасного увеличения уровня 
ЖФ в факельном сепараторе, уставки сигнализации 
должны быть определены проектом с учетом обеспече-
ния надежной сепарации сбрасываемых потоков и 
предотвращения попадания ЖФ в факельный коллек-
тор; в ТР и рабочих инструкциях должны быть отражены 
действия персонала при срабатывании данной сигнали-
зации. 

3 Недостаточность требований 
ПБ, изложенных в ФНП ОПВБ 
/Ошибка! Источник ссылки 
не найден./ п.37.  
«При проектировании техно-
логических схем для новых 
производств для аварийного 
освобождения технологиче-
ских блоков от обращающих-
ся продуктов должно учиты-
ваться оборудование техно-
логических установок или 
специальные системы ава-
рийного освобождения. Спе-
циальные системы аварийно-
го освобождения должны 
находиться в постоянной го-
товности: 
− исключать образование 

взрывоопасных смесей как 
в самих системах, так и в 
окружающей их атмосфе-
ре, а также развитие ава-
рий; 

− обеспечивать минимально 
возможное время освобож-
дения; 

− оснащаться средствами 
контроля и управления. 

Специальные системы ава-

Допускается откачка ШФЛУ из аварийного резервуара в 
порожний резервуар, находящийся в одной группе с ава-
рийным при условии выполнения новых (недостающих) 
требований ПБ: 
− безопасные расстояния от резервуаров хранения 

ШФЛУ  до зданий и сооружений ТП-2 принимаются 
на основе количественного анализа риска аварий 
на ТП-2 с учетом предельно допустимых значений 
вероятностных критериев (частоты разрушения 
зданий с потерей несущей способности их кон-
струкции или пригодности к дальнейшей эксплуата-
ции, индивидуального риска гибели персонала 
ОПО), установленных в п. 1.6.1.2 настоящего ОБ 
ОПО; 

− частота эскалации аварии с резервуара на резервуар 
(находящихся в одной группе), а также с одной группы 
резервуаров на другую группу не должна превышать 
10-4 год-1; 

− порядок аварийного освобождения должен быть опре-
делен проектом и приведен в эксплуатационной доку-
ментации (ТР, рабочих инструкциях, ПМЛА); принятый 
порядок аварийного освобождения должен исключать 
развитие аварии; 

− резервуары должны быть оснащены дистанционно 
управляемой запорной и (или) отсекающей арматурой 
на входе и выходе продукта для отключения (при необ-
ходимости); 

− свободный объем порожнего резервуара должен обес-
печивать прием продукта в количествах, определяемых 
условиями безопасной остановки технологического про-
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№ 
п/п Требования ФНП 

Установленные требования ПБ, связанные с отступле-
ниями от требований ФНП, их недостаточностью или 

отсутствием 
рийного освобождения не 
должны использоваться для 
других целей. 
Вместимость системы ава-
рийного освобождения (спе-
циальной или в виде обору-
дования технологических 
установок, предназначенного 
для аварийного освобождения 
технологических блоков) рас-
считывается на прием про-
дуктов в количествах, опре-
деляемых условиями без-
опасной остановки технологи-
ческого процесса.» 

цесса; 
− для запорной и (или) отсекающей арматуры на трубо-

проводах, по которым будет осуществляться аварийное 
освобождение от ЖФ, должна быть предусмотрена воз-
можность ее дистанционного открытия (при необходи-
мости) после автоматического срабатывания системы 
АО любого уровня; возможность дистанционного управ-
ления указанной арматурой должна сохраняться при 
аварийном прекращении основного энергоснабжения ее 
приводов; 

− на АРМ оператора должна быть предусмотрена сигна-
лизация некорректного срабатывания запорной и (или) 
отсекающей арматуры на трубопроводах, используемых 
для аварийного освобождения резервуаров от ЖФ; дей-
ствия операторов при срабатывании указанной сигнали-
зации должны быть отражены в эксплуатационной доку-
ментации (ТР, рабочие инструкции); 

− диаметры трубопроводов, используемых для аварийно-
го освобождения, устанавливаются проектом и отража-
ются в ТР с учетом конкретных условий их работы и 
мер, направленных на электростатическую безопас-
ность при аварийном сбросе; 

− для автоматических функций безопасности ПАЗ систе-
мы аварийного освобождения должна быть проведена 
оценка уровня полноты безопасности (SIL); 

− факельная система должна быть рассчитана на макси-
мальный аварийный сброс при аварийном освобожде-
нии резервуаров. 

 

Основные технические решения в части обеспечения безопасности на опас-

ном производственном объекте приведены в СТГ.10569-867-10/22-ОБОПО. 
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14 ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ 
СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) 

Проектная документация на реконструкцию товарного парка №2 не предусмат-
ривает внесение каких-либо изменений в существующую численность, профессио-
нально-квалификационный состав обслуживающего персонала, график работы, а 
также организацию и оснащение рабочих мест. 

Декларируемый объект обслуживается работниками АО «СибурТюменьГаз». 
Постоянные рабочие места на объекте отсутствуют. Постоянные рабочие места 
персонала, обслуживающего Товарный парк № 2 предусмотрены на площадке Ниж-
невартовского ГПЗ в существующей операторной. 

Сведения об общей численности работников на декларируемом объекте с ука-
занием их размещения представлены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1– Сведения об общей численности работников на декларируемом 
объекте с указанием их размещения 
№ 
п/п 

Наименование объекта размещения Общая численность 
работников, чел 

Примечание 

 Операторная Нижневартовского ГПЗ 3 средняя численность – 

3 чел. 

На ТП-2 штат полностью укомплектован квалифицированными работниками, 
отвечающими требованиям «Квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих», утвержденного Постановлением Минтр-
уда России от 21.08.1998 г. №37. 

В соответствии с СТП СТГ/04-07-01/ЗПЛ01 «Положение об организации и осу-
ществлении производственного контроля за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности на предприятиях», утвержденным приказом руководителя  АО 
«СибурТюменьГаз» от 13.08.2021 г. №370/СТГ, работники  

АО «СибурТюменьГаз», в целях поддержания уровня квалификации и подтвер-
ждения знания требований промышленной безопасности не реже одного раза в пять 
лет получают дополнительное профессиональное образование в области промыш-
ленной безопасности и проходят аттестацию в области промышленной безопасности 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». Категории та-
ких работников: 

− работники, ответственные за осуществление производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

− работники, являющиеся членами аттестационных комиссий АО «СибурТю-
меньГаз». 
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15 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Оценка возможного числа пострадавших, в том числе погибших, среди ра-

ботников декларируемого объекта проводилась с помощью программного комплекса 

для оценки последствий аварий с выбросом опасных веществ и оценки риска 

TOXI+Risk 5 (Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р: № РОСС 

RU.НВ65.H00571/21 (срок действия 02.03.2021 - 01.03.2024). 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

В соответствии с п.10 технического задания на проектирование предусмат-

ривается выделение семи этапов строительства: 

1 этап: Реконструкция системы электроснабжения (замена трансформаторов, 

обеспечение 1 категории надежности электроснабжения). Конструктивные решения 

в объеме КТПНУ; 

2 этап: Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 

группы шаровых резервуаров Е-901/1…4, общих сетей и АСУ ТП. Установка емкости 

Е-907, Е-908, насосной внутрипарковой перекачки установка тепловых ППК, установ-

ка ППК на линии ШФЛУ в Товарном парке №2, устройство системы продувки фа-

кельного коллектора, водоотведения для вновь проектируемых площадок, системы 

пожарной сигнализации, электроснабжения и освещения для данной группы резер-

вуаров; 

3 этап: Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 

группы шаровых резервуаров Е-901/5…8, устройство системы пожарной сигнализа-

ции, электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров; 

4 этап: Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 

группы шаровых резервуаров Е-901/9…12, устройство системы пожарной сигнализа-

ции, электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров; 

5 этап: Реконструкция системы пожаротушение (перенос лафетных стволов), 

водоотведения (хлопуши в колодцах ПЛК, свеча на резервуаре ПЛК), перенос про-

жекторных мачт и молниеотводов, устройство площадок для стоянки пожарной тех-

ники возле пожарных гидрантов. Реконструкция систем свиязи и видеонаблюдения; 

6 этап: Реконструкция системы отопления и вентиляции аппаратной; 

7 этап: В этап 7 включены объекты и системы, которые не вошли в этапы 1-6, 

реконструкция которых необходима для доведения Товарного парка № 2 до требо-

ваний действующих нормативных документов. 

По итогу реализации каждого этапа реконструкции объект может самостоя-

тельно функционировать.  
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17 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ), ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРЕДСТВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 8.3 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проектом предусмотрен демонтаж существующих лафетных стволов, про-

жекторных мачт, площадок обслуживания, трубопроводов.  

В соответствии с разделом ПОС (СТГ.10569-867-10/22-ПОС) стоимость де-

монтажных работ оценивается в 2386,58 тыс. руб. Финансирование демонтажных 

работ производится силами Заказчика.  

Переселение людей проектом не предусматривается.  
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18 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Сведения об идентификации проектируемых зданий и сооружений в соответ-

ствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» представлены в таб-

лице 18.1. 

Таблица 18.1 – Признаки идентификации проектируемых зданий и сооруже-

ний 
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Подземная 
дренажная 
емкость  
(сооружение по 
ПЗУ № 16) 

Производственн
ое назначение 

Резервуары 
и другие 
емкости из 
черных 
металлов и 
алюминия 
(код 12 
2812010) 

Природн
ые 
условия 
сложные 
(СП 
115.1333
0.2016) 

В 
составе 
опасног
о 
произво
дственн
ого 
объекта 

АН Отсутст
-вуют 

Повышенны

й 

Отстойник-
дегазатор воды 
(сооружение по 
ПЗУ № 17) 

Производственн
ое назначение 

Оборудован
ие 
агломера-
ционное и 
обогати-
тельное (код 
14 2923163) 

Природн
ые 
условия 
сложные 
(СП 
115.1333
0.2016) 

В 
составе 
опасног
о 
произво
дственн
ого 
объекта 

АН Отсутст
-вуют 

Повышенны

й 

Насосная 
внутрипарковой 
перекачки 
(сооружение по 
ПЗУ № 18) 

Производственн
ое назначение 

Здания 
предприятий 
газоперераб
а-тывающей 
промышлен-
ности (код 
11 4521023) 

Природн
ые 
условия 
сложные 
(СП 
115.1333
0.2016) 

В 
составе 
опасног
о 
произво
дственн
ого 
объекта 

АН Отсутст
-вуют 

Повышенны

й 

КТПНУ-
400/6/0,4 
(сооружение по 
ПЗУ № 19) 

Производственн
ое назначение 

Подстанции 
трансформа
-торные 
комплектные 

Природн
ые 
условия 
сложные 

В 
составе 
опасног
о 

Д Отсутст
-вуют 

Повышенны
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(код 14 
3115020) 

(СП 
115.1333
0.2016) 

произво
дственн
ого 
объекта 

Воздухозаборн
ая труба (ВТ1) 
(сооружение по 
ПЗУ № 26) 

Производственн
ое назначение 

Газовоздухо
-проводы 
(код 12 
2811267) 

Природн
ые 
условия 
сложные 
(СП 
115.1333
0.2016) 

В 
составе 
опасног
о 
произво
дственн
ого 
объекта 

Не 
катег
ори-
руетс
я 

Отсутст
-вуют 

Нормальны

й 

Молниеприемн
ик 
(сооружение по 
ПЗУ № М1) 

Производственн
ое назначение 

Мачты из 
черных 
металлов 
решетчатые 
(код 12 
2811010) 

Природн
ые 
условия 
сложные 
(СП 
115.1333
0.2016) 

В 
составе 
опасног
о 
произво
дственн
ого 
объекта 

Не 
катег
ори-
руетс
я 

Отсутст
-вуют 

Нормальны

й 

Прожекторная 
мачта 
(сооружения по 
ПЗУ № ПМ1-
ПМ5) 

Производственн
ое назначение 

Мачты из 
черных 
металлов 
решетчатые 
(код 12 
2811010) 

Природн
ые 
условия 
сложные 
(СП 
115.1333
0.2016) 

В 
составе 
опасног
о 
произво
дственн
ого 
объекта 

Не 
катег
ори-
руетс
я 

Отсутст
-вуют 

Нормальны

й 
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19 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проектная документация «Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский 

ГПЗ» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием 

на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со-

блюдением технических условий.  

Данная проектная документация разработана в полном соответствии с государствен-

ными нормами, правилами и стандартами в области проектирования, соответствует требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих 

норм, и правил и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объ-

екта при соблюдении предусмотренных проектных мероприятий.  

Состав проектной документации и содержание разделов приняты в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

 

 

Главный инженер проекта   
 

 С.Ю. Савицкий 

«  »   2023  г.  
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20 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (ИЗ ЧИСЛА 
ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2022г. №963 «О внесении изме-

нений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию и признании утратившим силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства РФ» 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-

ФЗ (ред.от 28.04.2023) 

Федеральный закон от 21.07.2011г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 де-

кабря 2020 г. № 533 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
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«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышлености», утв. приказом Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 

декабря 2020 г. № 534 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работа-

ющего под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

21.12.2021 № 444 

«Руководство по безопасности факельных систем» утв. приказом Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 декабря 

2021 г. № 450 

«Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных га-

зов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» утв. приказом Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 

2012 г. № 778 

ГОСТ 31610.20-1-2020 «Взрывоопасные среды» 

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны» 

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие тре-

бования безопасности» 

ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-

метка сигнальная» 

ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие техниче-

ские условия» 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Общие требования» 

ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво-

безопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-

деления» 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
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безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» 

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» 

ГОСТ 19710-2019 «Этиленгликоль. Технические условия» 

ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 «Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы 

чистоты» 

ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий. Технические условия» 

ГОСТ 12.2.085-2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранитель-

ные. Выбор и расчет пропускной способности» 

ГОСТ 9544-93 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности 

затворов» 

ГОСТ 32601-2013 «Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и 

газовой промышленности. Общие технические условия» 

СП 131.13330.2020. «Строительная климатология» 

СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубо-

проводы» 

СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооруже-

ний. Правила проектирования во взрывоопасных зонах» 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

«Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской федерации от 16 декабря 2020 г. № 915н 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

ВНТП 3-85. «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта. Подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов «ТУ-газ-86»; 

Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса «ВНТП 03/170/567-87» 

ПБ 08-622-03 «Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и 

производств» 

РД 50-34.698-90. «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
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документов» 

РД 39-135-94/РД 51-1-95 «Нормы технологического проектирования газопе-

рерабатывающих заводов»; 

ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

ГОСТ 24. 104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Об-

щие требования» 

Методические указания по проектированию АСУ ТП газопереработки и хра-

нения СУГ на предприятиях ОАО «СИБУР Холдинг»; 

Методические указания по обеспечению надежности электроснабжения и 

устойчивости работы электротехнических систем на предприятиях ОАО «СибурТю-

меньГаз» 

Методические указания по проектированию и эксплуатации КИПиА и АСУ ТП 

на предприятиях ОАО «СИБУР Холдинг» 

ГОСТ 12.1.010 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» 

  



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 40 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 41 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 42 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 43 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 44 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 45 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 46 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 47 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 48 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 49 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 50 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 51 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 52 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 53 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 54 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 55 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 56 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 57 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 58 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 59 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 60 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 61 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 62 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 63 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 64 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 65 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 66 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 67 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 68 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 69 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 70 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 71 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 72 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 73 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 74 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 75 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 76 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 77 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 78 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 79 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 80 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 81 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 82 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 83 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 84 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 85 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 86 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 87 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 88 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 89 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 90 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 91 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 92 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 93 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 94 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 95 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 96 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 97 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 98 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 99 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 100 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 101 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 102 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 103 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 104 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 105 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 106 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 107 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 108 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 109 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 110 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 111 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 112 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 113 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 114 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 115 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 116 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 117 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 118 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 119 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 03-174/461-23 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 120 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

 
 
 
 
 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 121 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1 Формат А4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» 

 
 



 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗ1-ТЧ  

 

 

2022 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть. 122 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РАЗРАБОТКУ РАЗДЕЛА «ПРОЕКТ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПО ОБЪЕКТУ «ТОВАРНЫЙ ПАРК №2. 
РКОНСТРУКЦИЯ. НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГПЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА «ТОВАРНЫЙ ПАРК №2. РЕКОНСТРУКЦИЯ. НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

ГПЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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