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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В документации приняты следующие обозначения и сокращения: 

Обозначение, 
сокращение 

Расшифровка 

СТУ 
Специальные технические условия на проектирование и строительство в ча-
сти обеспечения пожарной безопасности 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

ТР Трудность разработки 

ООПТ Особо охраняемые природные территории  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основанием для разработки настоящего раздела по объекту «Товарный парк 

№2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ» является техническое задание на 

выполнение проектно-изыскательских работ «Товарный парк №2. Реконструкция. 

Нижневартовский ГПЗ», утвержденное главным инженером «Нижневартовского ГПЗ» 

Ф.Н.Малаховым. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

Заказчик – АО «СибурТюменьГаз» 

Генеральный проектировщик – ООО «Кубаньспецпроект». 

Исполнитель инженерных изысканий – ООО «ВУЛКАН ГРУПП». 

Вид строительства: реконструкция. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Система высот – Балтийская. Система координат - строительная сетка. 

Назначение проектируемого объекта: Товарный парк №2 для приема, учета, хра-

нения и отгрузки широкой фракции углеводородов (ШФЛУ), вырабатываемой на 

«Нижневартовском ГПЗ». 

В административном отношении проектируемый объект находится в Российской 

Федерации, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, в преде-

лах городской черты.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении район строительства расположен: Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                       

г. Нижневартовск, район НВ ГПЗ. Кадастровый номер земельного участка: 

86:11:0000000:82291. 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занимает центральную часть 

Западно-Сибирской равнины, протянувшись с запада на восток почти на 1400 км — от 

Уральского хребта до Обско-Енисейского водораздела. На севере Ханты-Мансийский 

автономный округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на востоке — с 

Красноярским краем, на юго-востоке — с Томской областью, на юге — с частью 

Тюменской области, не входящей в состав автономных округов, на юго-западе — со 

Свердловской областью, на западе — с Республикой Коми. 

Территория автономного округа представляет собой обширную слабо 

расчленённую равнину с абсолютными отметками высот, редко достигающими 200 м 

над уровнем моря. В западной части на территорию округа заходят отроги и хребты 

горной системы Северного и Приполярного Урала. Для этой местности характерен 

низко- и среднегорный рельеф (на Приполярном Урале — с чертами альпийского). 

Протяжённость горной области составляет 450 км при ширине 30—40 км. В пределах 

горной системы Приполярного Урала на границе с Республикой Коми находятся 

максимальные отметки абсолютных высот на территории Югры — до 1895 м (гора 

Народная). 

Климат округа — континентальный, характеризующийся быстрой сменой 

погодных условий, особенно в переходные периоды — от осени к зиме и от весны к 

лету. На формирование климата существенное влияние оказывают защищённость 

территории с запада Уральским хребтом и открытость территории с севера, 

способствующая проникновению холодных арктических масс. Зима холодная и 

продолжительная, с устойчивым снежным покровом; лето сравнительно тёплое и 

довольно короткое. Район работ принадлежит к зоне I Д климатического 

районирования для строительства (СП 131.13330.2020). 

Территория района строительства характеризуется низкими температурами и 

суровостью климата. Погода летом объясняется тем, что Западная Сибирь находится 

в это время года преимущественно в области западной периферии летней азиатской 

депрессии, где преобладают северные ветры, приносящие холодный арктический 

воздух. Весна – наиболее короткий и сухой сезон в году с преобладанием ясной и 

ветреной погоды. На большей части округа в апреле еще лежит снег. Последние 

заморозки отмечаются в конце мая - начале июня. Средняя продолжительность 

безморозного периода от 65 дней (в северных районах округа) до 115 дней (в южных 

районах округа). Лето довольно жаркое, но короткое, со средней температурой июля 

плюс 16º С – 19 º С. Абсолютный максимум температуры воздуха на территории округа 

составляет плюс 34 ºС – 37 ºС. Переход к осени заметен по значительному понижению 

температуры воздуха. В конце августа в северных районах уже отмечаются первые 
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заморозки, а к середине сентября - и на остальной территории округа. Зимний период 

с устойчивым снежным покровом и морозами длится 5-6 месяцев. Число дней с 

оттепелью, в среднем, очень невелико. Январь и февраль отличаются ясной и 

морозной погодой с сильным радиационным выхолаживанием и слабыми ветрами. 

Абсолютный минимум температуры воздуха находится в пределах от минус 48 ºС до 

минус 60 ºС.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Метеостанция 

(Нижневартовск) 

Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-22,4  -20,8  -11,8  -4,1  5,9  16,4  20,6  15,6  7,8  -1,5  -12,8  -19,1  -2,1  

Среднее годовое количество осадков по округу составляет 443-610 мм. 

Максимальное их количество выпадает в июле и августе. В этот период преобладает 

ливневый характер осадков, суточные максимумы могут достигать 20-25 мм. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова территория 

изысканий относится к V району (СП 20.13330.2016)  

Расчетная высота снежного покрова 5%-ой обеспеченности составляет 98 см (по 

постоянной рейке, открытый участок). 

В течении года преобладают ветра западного и юго-западного направлений. 

Повторяемость направлений ветра и штилей приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Повторяемость направлений ветра и штилей 

Период 
Направления ветра 

Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 2 2 5 22 12 28 19 10 14 

II 4 2 5 26 12 21 17 13 13 

III 5 2 6 19 12 26 16 14 12 

IV 8 3 7 17 9 17 16 23 11 

V 15 7 8 11 7 10 14 28 7 

VI 15 10 9 10 9 14 14 19 7 

VII 17 12 11 13 7 10 13 17 12 

VIII 17 7 6 12 9 13 17 19 11 
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Период 
Направления ветра 

Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

IX 7 4 5 13 15 23 20 13 9 

X 4 4 6 14 17 25 19 11 8 

XI 2 2 4 15 16 29 22 10 8 

XII 4 2 4 19 14 29 20 8 11 

Год 8 5 6 16 12 20 17 16 10 

Средняя месячная и годовая скорость ветра приведена в таблице 3. Роза ветров 

приведена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Роза ветров 
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Таблица 3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,3 3,4 3,7 3,7 4,1 3,9 3,0 3,1 3,4 3,9 3,8 3,5 3,6 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах 

зандровой равнины в центральной части Западно-Сибирской равнины, которая 

представляет собой плоскую слабонаклонную от Сибирских Увалов к долине р. Обь 

поверхность, образованную в период приледникового стока и сложенную от 

поверхности песками, супесями и суглинками. 

Территория характеризуется пологостью рельефа со слабовыраженными 

речными долинами и широким развитием на междуречьях болотных и болотно-

озерных комплексов. Для речной сети этой равнины характерно параллельно-

древовидное направление речных долин. Прирусловые участки обычно хорошо 

дренированы. 

Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий по данным 

высотной привязки устьев скважин изменяются от 55,32 до 57,62 м. 

Участок производства работ представляет собой территорию с густой сетью 

надземных и подземных коммуникаций. 

Естественный рельеф нарушен в результате строительной деятельности. 

Участок строительства спланирован, благоустроен и электрифицирован. Территория 

участка равнинная. Покрытие: асфальт, газон, бетон. Растительность представлена 

участками газона и деревьями видов осина и береза. 

Район участка изысканий не относится к сейсмоопасным районам. Согласно                   

СП 14.13330.2018 сейсмичность района до 5 баллов в соответствии с картой "B"                

ОСР- 2015. 

На территории строительства развиты четвертичные отложения¸ относящиеся 

по инженерно-геологической классификации ГОСТ 25100-2020 к классу природных 

дисперсных грунтов. 

В пределах глубины бурения до 22,0 м в их составе принимают участие 

современные четвертичные отложения, представленные техногенными насыпными 

грунтами (tIV), верхнечетвертичными озерно-аллювиальными отложениями (laIII). 

На участке размещения проектируемых объектов выделяется 9 инженерно-

геологических элементов, которые приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Выделенные инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 

ИГЭ Описание 
Группа 

по ТР 

1 
Насыпной грунт: Песок средней крупности плотный однород-

ный маловлажный, с примесью строительного мусора, tIV 
29в 

2а 
Песок мелкий средней плотности однородный влажный серо-

коричневого цвета, laIII 
29а 

2б 
Песок мелкий средней плотности однородный водонасыщен-

ный серо-коричневого цвета, laIII 
29а 

2в Песок мелкий плотный однородный влажный серо-

коричневого цвета, laIII 

29а 

2г 
Песок мелкий плотный однородный водонасыщенный серо-

коричневого цвета, laIII 
29а 

3 Супесь пылеватая пластичная серо-коричевого цвета, laIII 36а 

4а Суглинок легкий пылеватый текучепластичный серо-

коричневого цвета, laIII 

35а 

4б Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный серо-

коричневого цвета, laIII 

35а 

4в Суглинок легкий пылеватый тугопластичный серо-коричневого 

цвета, laIII 

35б 

 

Вскрытые грунты характеризуются следующими значениями коэффициента 

фильтрации: 

- ИГЭ 1, 2а, 2б, 2в, 2г – 2,2 м/сут; 

- ИГЭ 3 – 0,45 м/сут; 

- ИГЭ 4а, 4б, 4в – 0,04 м/сут. 

Согласно СП 11-105-97 ч. III, к специфическим грунтам на территории строитель-

ства следует отнести современные техногенные отложения (ИГЭ 1). Данные грунты 

распространены повсеместно, с дневной поверхности, до глубины 0,5 – 1,0 м. Данный 

грунт в качестве естественного основания не рекомендуется. 

На участке изысканий, в соответствии со СП 116.13330.2012 (табл. В.1) выде-

лены следующие геологические процессы: 

1) морозное пучение грунтов; 

2) подтопление территории. 

Морозное пучение вызвано промерзанием, оттаиванием грунта, миграцией 

влаги, образованием ледяных прослоев, деформацией скелета грунта, приводящих к 

увеличению объема грунта и поднятию его поверхности. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: 
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- пески средней крупности (ИГЭ 1) – 2,64 м; 

- пески мелкие и пылеватые (ИГЭ 2а, 2б, 2в, 2г, 3) супеси (ИГЭ 3) – 2,46 м; 

- суглинки (ИГЭ 4а, 4б, 4в) – 2,02 м. 

По относительной деформации пучения грунты являются: 

- (ИГЭ 2б, 2г, 4а, 4б) – сильнопучинистые; 

- (ИГЭ 1, 2а, 2б, 3, 4в) – среднепучинистые. 

Гидрографические объекты на участке района изысканий отсутствуют. 

Участок работ, по характеру подтопления, в соответствии с п. 5.4.8                            

СП 22.13330.2016, относится к неподтопленной территории. С учетом наличия в верх-

ней части разреза грунтов с низким коэффициентом фильтрации, в период сезонного 

снеготаяния либо интенсивного выпадения осадков, возможно образование времен-

ного спорадического горизонта – верховодки. 

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения характеризуются 

наличием одного водоносного горизонта, приуроченного к пескам и к прослоям песков 

в озерно-аллювиальных отложениях. 

В период производства буровых работ (июнь 2023 г.) уровень грунтовых вод в 

скважинах зафиксирован на глубинах от 3,4 м до 8,6 м, на абсолютных отметках 48,52 

м – 52,38 м. Средняя годовая амплитуда колебаний уровня составляет 1,0 м. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и поверхностных вод. Направление движения грунтовых вод идет в сторону 

понижения рельефа с общей разгрузкой в местную гидрографическую сеть. 

Подземные воды сульфатно-натриевые, мягкие, от весьма пресной до умерено-

солоноватой. По содержанию бикарбонатной щелочности воды слабоагрессивные по 

отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, по содержанию агрессивной 

углекислоты среднеагрессивные к бетону марки W4 и слабоагрессивные к бетону 

марки W6 (СП 28.13330.2017, табл. В.3, В.4). 

Степень агрессивного воздействия водной среды на арматуру железобетонных 

конструкций по содержанию хлоридов при постоянном погружении – среднеагрессив-

ная, при периодическом смачивании – среднеагрессивная (СП 28.13330.2017,                      

табл. Г.2). 

Степень агрессивного воздействия по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

характеризуется как сильноагрессивная, по отношению к алюминиевой оболочке ка-

беля характеризуется как среднеагрессивная (ГОСТ 9.602-2016, табл.3,5). 

 Объект расположен на незатапливаемой паводковыми водами территории. 

 По характеру водного режима водотоки относятся к типу рек с весенне-летним 

половодьем и паводками в теплое время года. Основное питание рек осуществляется 

водами снегового и дождевого происхождения. Грунтовое питание, вследствие нали-

чия многолетней мерзлоты, весьма незначительно. Основной фазой водного режима 

является весеннее половодье, характеризующееся относительно быстрым, интенсив-

ным подъемом уровня, обычно еще при ледоставе, и менее интенсивным спадом. Ве-

сенний подъем уровня на реках начинается обычно во 2 - 3 декадах мая с интенсив-

ность подъема уровня на малых, не зарегулированных проточными озерами реках от 

0,16 до 1,80м/сутки. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают через 7 - 15 
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дней после начала подъема. Высота подъема уровня в период половодья на малых 

реках составляет 0,5 - 1,5 м. 

 Продолжительность стояния максимальных уровней воды на большинстве во-

дотоков не превышает одних суток. Максимальная продолжительность стояния высо-

ких заторных уровней может составлять 3 – 5 дней, при прорыве ледового затора про-

исходит резкое падение уровня менее чем за сутки. 

 Максимальный уровень в весенний период наблюдается при ледоставе. Вода, 

накапливаясь поверх льда при разрушении снежных перемычек в топях и ручьях, 

начинает интенсивно стекать, в результате происходит резкое падение уровня воды 

озер. В дальнейшем поверхностный сток из малых внутриболотных озер прекраща-

ется и снижение уровней происходит за счет испарения с водной поверхности озера. 

Средняя дата наступления максимальных уровней воды на озерах в районе прохож-

дения трассы 25мая. Средняя амплитуда колебания уровня воды на большинстве 

внутриболотных озер невелика, - от 0,20 до 0,50 м, в среднем составляя 0,35 м. В 

меженный период сток из большинства озер осуществляется фильтрационным путем. 

Минимальные уровни наблюдаются в июле-августе. 

 Ближайшим водным объектом к участку работ является протока Мега (протока 

реки Обь). Протока удалена от участка строительства на 0,7 км на запад. Удаление 

до основного русла реки Обь составляет порядка 10 км.  

Для оценки затопления участка работ водами реки Обь были использованы 

данные гидрологического поста р. Обь – г. Нижневартовск. Расстояние от гидрологи-

ческого поста до участка изысканий (по реке Обь) составляет 24 км. Уклон реки Обь 

на данном участке составляет 0,03‰.  

Наивысший уровень воды р. Обь в створе гидрологического поста при Р=1% 

составляет 41,12 м БС, а при Р=10% составляет 39,85 м БС. При переносе данных 

уровней воды в створ участка работ, наивысшие уровни воды будут составлять при 

Р=1% 40,40 м БС, а при Р=10% 39,13 м БС.  

Высотные отметки участка строительства составляют 52,90-56,70 м БС. Исходя 

из анализа высотных отметок участка изысканий и наивысших уровней воды р. Обь 

можно сделать вывод о том, что участок строительства не подлежит затоплению во-

дами реки Обь. 

Согласно информационному письму Минприроды РФ №15-47/10213 от 

30.04.2020 г. «О предоставлении информации для инженерно-экологических изыска-

ний», особо ООПТ федерального значения в Нижневартовске отсутствуют. 

В соответствии с данными территориальной информационной системы Югры 

ближайший Памятник природы регионального значения "Остров Овечий" находится 

на удалении 13 км от участка строительства. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департа-

мент строительства №44-01-Ссх-1266 от 30.06.2023 года территории государствен-

ных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников 

природы на территории строительства отсутствуют.  

Участок строительства расположен за пределами границ ключевой орнитоло-

гической территории. Ближайшая ключевая орнитологическая территория «Пойма 
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реки Туй» (Код КОТР: ОМ-019) находится на удалении 354 км от участка строитель-

ства. 

Водно-болотные угодья, включенные в список находящихся на территории Рос-

сийской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение глав-

ным образом в качестве мест обитаний водоплавающих птиц, утверждённый поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 «О мерах по 

обеспечению выполнения обязательств российской стороны, вытекающих из конвен-

ции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом 

в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.», на территории 

строительства отсутствуют. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департа-

мент строительства №44-01-Ссх-1266 от 30.06.2023 года на территории проектируе-

мого объекта:  

1) отсутствуют земли лесного фонда (защитные леса, резервные леса, эксплуата-

ционные леса); 

2) отсутствуют особо охраняемые леса;  

3) отсутствуют защитные леса, расположенные на землях, не относящиеся к зем-

лям лесного фонда;  

4) отсутствуют особо защитные участки леса, не входящие в государственный 

лесной фонд;  

5) отсутствуют городские леса;  

6) отсутствуют лесопарковые зеленые пояса.  

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департа-

мент строительства № 44-01-Исх-1266 от 130.06.2023 г. на территории проектируе-

мого объекта:  

1) отсутствуют объекты культурного наследия местного значения, включенные в 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации;  

2) отсутствуют объекты всемирного наследия и их охранные (буферные) зоны.  

Участок строительсва находится на удалении 31,75 км от объекта культурного 

наследия «Савкинская Речка». 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска № 4-01-Исх-

1743 от 18.07.2023 на территории проектируемого объекта:  

1) отсутствуют поверхностные и подземные источники питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения;  

2) отсутствуют зоны (1-й, 2-й, 3-й пояс) санитарной охраны поверхностных и 

подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска № 4-01-Исх-

1743 от 18.07.2023 г. на территории проектируемого объекта:  

1) отсутствуют территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

федерального, регионального и местного значения;  
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2) отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов;  

3) отсутствуют рекреационные зоны и зоны массового отдыха населения.  

Скотомогильники и биометрические ямы в на территории участка строительсва 

отстутсвуют. 

Кладбища и захоронения на на территории участка строительсва отстутсвуют. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 

строительства № 44-01-Исх-1266 от 30.06.2023 г. на территории проектируемого 

объекта:  

1) отсутствуют свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных 

отходов;  

2) отсутствуют санитарно-защитные зоны свалок и полигонов промышленных и 

твердых коммунальных отходов.  

В соответствии с данными территориальной информационной системы Югры 

ближайший объект размещения отходов находится на удалении 6,26 км от участка 

строительства 

В соответствии с данными АУ «Научно-аналитический центр рационального 

недропользования им. В.И. Шпильмана» №12/01-Исх-4442 от 26.07.2023 г., в границах 

участка строительства, месторождения общераспространённых полезных 

ископаемых в недрах отсутствуют.  

В соответствии с данными Тюменского межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 

№Исх-4698/05/ТМТУ от 21.07.2023 г., город Нижневартовск ХМАО – Югры распложён 

на приаэродромной территории аэродрома Нижневартовск. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 

строительства № 44-01-Исх-1266 от 30.06.2023 г.на территории проектируемого 

объекта отсутствуют мелиорированные земли, мелиоративные системы.  

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 

строительства № 44-01-Исх-1266 от 30.06.2023 г., на территории проектируемого 

объекта отсутствуют территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

федерального, регионального и местного значения.  
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3 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), согласно                            

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция (в ред. изменений №№ 1-

4)» регламентируется 100 метрам (п.13.4.1 СанПиН). 

Анализ результатов расчета рассеивания на период строительства показал, 

что превышений ПДК в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны не вы-

явлено. 

Анализ результатов расчета рассеивания на период эксплуатации показал, что 

превышений ПДК в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны не выяв-

лено. 

После окончания строительства объектов, ввода их в эксплуатацию, должны 

быть выполнены все необходимые исследования (измерения) уровней воздействия, 

подтверждающие соблюдение санитарно-гигиенических норм на ранее установлен-

ных границах СЗЗ. 

СЗЗ представлена на чертеже СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Ситуационный 

план (1:5000). 
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4 ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМИ ЛИБО ДОКУМЕНТАМИ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Основанием для проектирования является ППОФ 2022. 

В административном отношении проектируемый объект находится в Российской 

Федерации, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, в преде-

лах городской черты.  

Генеральный план разработан с учетом следующих факторов: 

 зонирования территории; 

  рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

площадки строительства; 

  подхода внутриплощадочных автодорог; 

  подхода коммуникаций; 

  выполнения требований нормативных документаций, в том числе специальных 

технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожар-

ной безопасности (далее по тексту СТУ). 

Площадка строительства расположена на земельном участке с кадастровым но-

мером 86:11:0000000:82291. Градостроительный план земельного участка                              

№ RU-86-3-05-0-00-2022-5719. Выдан Управлением архитектуры и градостроитель-

ства департамента строительства администрации города 09.09.2022. Площадь зе-

мельного участка 955235 м2.  

Земельный участок находится в территориальной зоне – Зона размещения про-

изводственных объектов (ПР 301). 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

  нефтехимическая промышленность; 

  строительная промышленность; 

 легкая промышленность; 

  фармацевтическая промышленность; 

  пищевая промышленность; 

  целлюлозно-бумажная промышленность; 

  недропользование; 

  обеспечение научной деятельности; 

  научно-производственная деятельность; 

 деловое управление; 
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  служебные гаражи; 

  объекты дорожного сервиса; 

  предоставление коммунальных услуг; 

  административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг; 

  железнодорожные пути; 

  водный транспорт; 

  трубопроводный транспорт. 

В соответствии с п.10 Технического задания на проектирование предусматрива-

ется выделение семи этапов строительства: 

1) Реконструкция системы электроснабжения (замена трансформаторов, обес-

печение 1 категории надежности электроснабжения). Конструктивные реше-

ния в объеме КТПНУ; 

2) Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 

группы шаровых резервуаров Е-901/1...4, общих сетей и АСУ ТП. Установка 

емкости Е-907, Е-908, насосной внутрипарковой перекачки установка тепло-

вых ППК, установка ППК на линии ШФЛУ в Товарном парке №2, устройство 

системы продувки факельного коллектора. Водоотведение для вновь проек-

тируемых площадок. А также системы пожарной сигнализации, электроснаб-

жения и освещения для данной группы резервуаров; 

3) Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 

группы шаровых резервуаров Е-901/5...8. А также системы пожарной сигна-

лизации, электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров. 

4) Реконструкция технологической, строительной и планировочной части группы 

шаровых резервуаров Е-901/9…12. А также системы пожарной сигнализации, 

электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров; 

5) Реконструкция системы пожаротушение (перенос лафетных стволов), водо-

отведения (хлопуши в колодцах ПЛК, свеча на резервуаре ПЛК), перенос про-

жекторных мачт и молниеотводов, устройство площадок для стоянки пожар-

ной техники возле пожарных гидрантов. Реконструкция систем свиязи и ви-

деонаблюдения; 

6) Реконструкция системы отопления и вентиляции аппаратной; 

7) В этап 7 включены объекты и системы, которые не вошли в этапы 1-6, рекон-

струкция которых необходима для доведения Товарного парка № 2 до требо-

ваний действующих нормативных документов. 

Решения по генеральному плану, не вошедшие в этап 1-6 (устройство локальной 

вертикальной планировки и водоотведения, пешеходных дорожек, покрытий) преду-

смотрены в этапе 7. Также к этапу 7 относятся устройство дренчерных завес, ЛСО и 

все решения, предусмотренные в СТУ и необходимые для безопасной эксплуатации 

объекта.  

По итогу реализации отдельного этапа, объект может самостоятельно функцио-

нировать. 
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В проекте предусматривается строительство следующих проектируемых объек-

тов:  

1) подземная дренажная емкость V=25 м3 (титул 16); 

2) отстойник-дегазатор воды V=4,5 м3 (титул 17); 

3) насосная внутрипарковой перекачки (титул 18); 

4) КТПНУ-400/6/0,4 (титул 19); 

5) воздухозабрная труба (ВТ1) (титул 26); 

6) молниеприемник (титул М1); 

7) прожекторные мачты (титул ПМ1…ПМ5); 

8) внутрицеховые эстакады (технологические и кабельные); 

9) водяная завеса (титул 27). 

Принятые противопожарные расстояния приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Принятые противопожарные расстояния 

Сооружение 1 Сооружение 2 

Ссылка на 

нормативный 

документ 

Нормативное 
расстояние 

Принятое 

расстояние 

Группа шаровых ре-
зервуаров N°1            

(существующие) 

Подземная дренаж-
ная емкость V=25 м3 
(титул 16); Насосная 

внутрипарковой пере-
качки (титул 18) 

СТУ 20 21,70 

Отстойник-дегазатор 
воды V=4,5 м3             

(титул 17) 
СТУ 20 44,80 

КТПНУ-400/6/0,4         
(титул 19) 

Таблица 7.3.13 

ПУЭ 7 
80 107,80 

Группа шаровых ре-
зервуаров N°2            

(существующие) 

Подземная дренаж-
ная емкость V=25 м3 
(титул 16); Насосная 

внутрипарковой пере-
качки (титул 18) 

СТУ 20 52,30 

Отстойник-дегазатор 
воды V=4,5 м3             

(титул 17) 
СТУ 20 79,35 

КТПНУ-400/6/0,4         
(титул 19) 

Таблица 7.3.13 

ПУЭ 7 
80 181,75 

Группа шаровых ре-
зервуаров N°3            

(существующие) 

Подземная дренаж-
ная емкость V=25 м3 
(титул 16); Насосная 

внутрипарковой пере-
качки (титул 18) 

СТУ 20 33,90 

Отстойник-дегазатор 
воды V=4,5 м3            

(титул 17) 
СТУ 20 45,70 

КТПНУ-400/6/0,4         
(титул 19) 

Таблица 7.3.13 

ПУЭ 7 
80 154,15 

Подземная дренаж-
ная емкость V=25 м3 
(титул 16); Насосная 

внутрипарковой пере-
качки (титул 18) 

Отстойник-дегазатор 
воды V=4,5 м3            

(титул 17) 
СТУ 15 20,90 

Свечной сепаратор 
V=50 м3 (существую-

щий) (титул 6) 
СТУ 15 18,05 
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Сооружение 1 Сооружение 2 

Ссылка на 

нормативный 

документ 

Нормативное 
расстояние 

Принятое 

расстояние 

Подземная емкость 
сбора конденсата 

V=40 м3 (существую-
щая) (титул 4 и 5) 

СТУ 15 27,84 

Факельный сепаратор 
V=50 м3                                 

(существующий)            
(титул 7) 

СТУ 15 20,60 

Подземная канализа-
ционная емкость 

V=200 м3                    
(существующая)                

(титул 12) 

СТУ 25 30,20 

Канализационно-
насосная станция      
(существующая)                

(титул 11) 

Таблица 40,                   
СП 4.131.30.2013 

30 49,50 

Свеча (существую-
щая) 

СТУ 8 9,15 

Отстойник-дегазатор 
воды V=4,5 м3 (титул 

17) 

Свечной сепаратор 
V=50 м3 (существую-

щий) (титул 6) 
СТУ 15 15 

Подземная емкость 
сбора конденсата 

V=40 м3 (существую-
щая) (титул 4 и 5) 

СТУ 15 16,55 

Факельный сепаратор 
V=50 м3                                

(существующий)            
(титул 7) 

СТУ 15 21,00 

Подземная канализа-
ционная емкость 

V=200 м3                    
(существующая)                

(титул 12) 

СТУ 15 27,20 

Свеча (существую-
щая) 

СТУ 8 17,30 

Канализационно-
насосная станция      
(существующая)                

(титул 11) 

Таблица 40,                   
СП 4.131.30.2013 

30 30,10 

Ресивер сжатого воз-
духа V=8 м3                            

(существующий)            
(титул 9) 

СТУ 30 31,00 

Здание отключающих 
задвижек                        

(существующее)            
(титул 13) 

СТУ 25 28,80 

КТПНУ-400/6/0,4 (ти-
тул 19) 

Аппаратная             
(существующая)            

(титул 10) 
СТУ 2 4,50 

Пожарная емкость 
(существующая)                

(титул 15) 
СТУ 3 6,25 
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Расстояние от шаровых резервуаров СУГ до жилых и общественных зданий, со-

гласно таблице 1 СТУ, должно составлять не менее 300 м. Фактическое расстояние 

до жилых и общественных зданий (СОТ «Уралец») составляет 342 м. 

Возможность доступа к сооружения осуществляется по внутриплощадочным до-

рогам и пешеходным дорожкам. 

Размещение проектируемых объектов представлено на чертежах СТГ.10569-

867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Схема планировочной организации земельного участка (1:500)» и 

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Схема планировочной организации земельного 

участка. План горизонтальной планировки. План организации рельефа (1:500)». 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели по генеральному плану в границах огражде-
ния приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели по генеральному плану в пределах границ проектирова-
ния 

Наименование показателей по генеральному 
плану 

Ед.изм. Количество 

Площадь участка в границах существующего 
ограждения 

га 4,33 

Площадь застройки (в границах ограждения), в 
том числе: 

- существующие здания сооружения, эстакады; 

- проектируемые здания сооружения, эстакады 

м2 

 

м2 

м2 

11024 

 

(2276) 

(8748) 

Плотность застройки % 25 

Площадь покрытий из ж.б. плит, в том числе: 

- существующие; 

- проектируемые 

м2 

м2 

м2 

5551 

(4077) 

(1474) 

Площадь территории, укрепленной щебнем м2 198 

Площадь пешеходных дорожек, в том числе: 

- существующие; 

- проектируемые 

м2 

м2 

м2 

465 

(129) 

(336) 

Существующие грунтовые покрытия м2 26062 

 

Баланс: 43300м2 = 11024м2+5551м2+198м2+465м2+26062м2 
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6 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 

ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОД-

КОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Проектируемые объекты находятся на территории действующего предприятия 

со сложившейся застройкой, сетью внутриплощадочных дорог и инженерных комму-

никаций, организованным поверхностным водоотводом. 

Участок строительства спланирован, благоустроен и электрифицирован. Терри-

тория участка равнинная. Покрытие: асфальт, газон, бетон. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке 
территории: 

1) демонтаж/перенос существующих объектов (прожекторные мачты, лафетные 
стволы, подземные коммуникации);  

2) локальная планировка территории; 

3) замена непригодного (пучинистого) грунта под новыми дорожными покрыти-
ями из ж.б. плит; 

4) удаление мусора с площадки. 

В местах устройства дорожных покрытий из ж.б. плит, проектом предусматрива-

ется замена непригодного (пучинистого) грунта на непучинистый грунт (песок) на глу-

бину не менее 1,2 м, согласно п.7.15 СП 34.13330.2021. Грунт (песок) должен соответ-

ствовать требованиям таблиц В6 и В7 приложения В СП 34.13330.2021 и иметь отно-

сительное морозное пучение не более 4%. 

Объект расположен на незатапливаемой паводковыми водами территории. Со-

гласно отчетам инженерных изысканий, участок строительства не подлежит затопле-

нию водами реки Обь. Таким образом, дополнительных мероприятий по защите тер-

ритории от паводковых вод не требуется. 

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах от 3,4 м до 8,6 м, на абсо-

лютных отметках 48,52 м – 52,38 м. Средняя годовая амплитуда колебаний уровня 

составляет 1,0 м. Возвышение поверхности проектируемых покрытий дорог над уров-

нем грунтовых вод составляет не менее 1,1 м, что соответствует требованиям таб-

лицы 7.1 СП 34.13330.2021. Таким образом, дополнительных мероприятий по защите 

дорожных покрытий от негативного влияния грунтовых вод не требуется. 

Для исключения застоя воды на территории площадки в проекте предусматри-

вается локальная планировка территории.  

Земляные работы необходимо проводить в соответствии с СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87. 

Перед началом строительства производится удаление мусора с площадки и 

проводятся работы по демонтажу существующих объектов. Демонтаж существующих 

объектов представлен на чертежах на чертежах СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Схема 

https://docs.cntd.ru/document/5200242
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планировочной организации земельного участка (1:500) и СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-

ГЧ «Схема планировочной организации земельного участка. План горизонтальной 

планировки. План организации рельефа (1:500)». 
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7 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИ-
РОВКОЙ 

Вертикальная планировка назначает окончательные планировочные отметки 

территории, высотное положения каждого сооружения, каждого участка внутриплоща-

дочных автодорог, решает водоотвод от сооружений. 

Проектом предусмотрено устройство окончательной вертикальной планировки с 

подсыпкой грунта до проектных отметок, устройством покрытий и дорожной одежды. 

При проведении работ по вертикальной планировке проектные отметки террито-

рии назначены, исходя из условий максимального сохранения естественного рель-

ефа, отвода поверхностных вод, минимального объема земляных работ, с учетом гид-

рологических условий участка строительства и высотного положения существующих 

объектов. 

Уклоны по планируемой поверхности приняты следующие: 

  минимальный – 3 ‰; 

  максимальный – не более 30 ‰. 

Отвод незагрязненных поверхностных вод, а также поверхностных вод с автодо-

рог обеспечивается планировкой территории с устройством дождеприемных колод-

цев и канав. Вода направляется в сеть дождеприемных колодцев, затем в сеть произ-

водственно-ливневой канализации, подробное описание которой приведено в 

СТГ.10569-867-10/22-ИОС3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-

тях и системах инженерно-технического обеспечения 

Подраздел 3. Система водоотведения. Том 5.3. 

Водоотводные канавы приняты глубиной не менее 0,4 м, шириной по дну – 1 м. 

Уклоны поверхности канавы по дну приняты не менее 3 ‰. Максимальные уклоны 

канавы приняты не более 15 ‰. Укрепление дна и откосов канав принято из расти-

тельной смеси толщиной 15 см. Крутизна откосов канав принята 1:1,5. 

Отвод воды из отбортованных площадок, где возможен розлив продукта, преду-

смотрен через дождеприемные колодцы. 

Группы шаровых резервуаров, для недопущения розлива продукта, выполнены 

в отдельном обваловании. Территория, внутри каре резервуаров, спланирована в сто-

рону дождеприемных колодцев. 

Для предупреждения попадания в почву жидких углеводородов, под всеми про-

ектируемыми технологическими аппаратами и оборудованием (титулы 16, 17, 18), ко-

торые могут быть источником загрязнения, выполнены бетонные площадки. На бетон-

ных площадках устроены дождеприемники с подключением к сети производственно-

дождевой канализации. 

Канализование площадок выполнено по закрытой схеме трубопроводов, исклю-

чающее попадание сточных вод в почву. На выходе сетей производственно-ливневой 

канализации с обордюренных площадок устанавливаются колодцы с задвижками и 
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колодцы с гидрозатворами. В каждом гидрозатворе слой воды, образующий затвор, 

составляет высоту не менее 0,25 м. 

Отметки вертикальной планировки назначены с учетом технологического про-

цесса, отметок резервуаров и возможности подъезда к сооружениям. 

Грунт для отсыпки насыпи вертикальной планировки (песок) принят непучини-

стый (слабопучинистый) в соответствии с требованиями таблиц В6 и В7                                    

приложения В СП 34.13330.2021, имеет относительное морозное пучение не более 

4%. 

План организации рельефа вертикальной планировкой приведен на чертеже 

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Схема планировочной организации земельного 

участка. План горизонтальной планировки. План организации рельефа (1:500)». 
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8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

После завершения строительства производятся работы по благоустройству тер-

ритории, которые включают в себя: устройство покрытий автодорог, тротуаров, укреп-

ление незастроенной территории. 

Благоустройством территории проектируемых объектов предусмотрены следую-

щие виды работ: 

1) устройство тротуаров для прохода персонала; 

2) устройство покрытий проезжей части из ж.б. плит (тип I); 

3) укрепление обочин щебнем фракции 20-40 мм толщиной 0,10 м (тип II); 

4) освещение территории. 

Благоустройством территории предусмотрено устройство тротуаров шириной                     

1 м. Покрытие тротуаров предусмотрено из бетонной плитки 6К.7 по ГОСТ 17608-2017 

размерами 500х500х70 мм, уложенной на выравнивающий слой из песка среднего 

(ГОСТ 8736-2014), укрепленного цементом М400 12% толщиной 0,05 м. 

Покрытие каре резервуаров предусмотрено из бетона. Конструкция покрытия 

приведена в документе 210014-62558-1401021.2-КР Раздел 4. Конструктивные и объ-

емно-планировочные решения. 

Покрытие автодорог выполнено из ж.б. плиты 1 ПДН-14 по ГОСТ 56600-2015            

(тип I), уложенных на выравнивающий слой из песка среднего (ГОСТ 8736-2014), 

укрепленного цементом М400 12% толщиной 0,05 м. 

Укрепление обочин принято из щебня фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93* тол-

щиной 0,10 м (Тип II) 

План покрытий и благоустройства территории приведен на чертеже                          

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ Схема планировочной организации земельного участка. 

План покрытий и благоустройства территории (1:500)».   

Конструкции дорожных одежд, пешеходных дорожек, благоустройства 

территории приведены на чертеже СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ Схема 

планировочной организации земельного участка. План покрытий и благоустройства 

территории (1:500)». 
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9 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДО-
СТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОН, ОБОСНО-

ВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ОСНОВНОГО, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ПОДСОБНОГО, СКЛАДСКОГО И ОБСЛУЖИ-

ВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 

Товарный парк № 2 входит в состав Нижневартовского ГПЗ и предназначен для 

приема, учета, хранения и отгрузки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 

вырабатываемой на заводе. 

Согласно раздела 1.10 СТУ все объекты товарного парка №2 расположены в 

зоне товарно-сырьевых складов (парков).  

Расположение существующих и проектируемых объектов товарного парка №2 

приведено на чертеже СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Схема планировочной 

организации земельного участка (1:500)». 
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10 РЕШЕНИЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Проектом предусмотрены как подземный, так и надземный способ прокладки ин-

женерных сетей. 

Технологические трубопроводы, сети электрические напряжением до 1 кВ, сети 

автоматизации, сети пожарной сигнализации, сети телевизионного наблюдения, во-

дяная завеса предусмотрены по проектируемым и существующим эстакадам. 

Сети водопровода системы пожаротушения, канализации, сети электрические 

напряжением до 1 кВ, сети телевизионного наблюдения, водяная завеса также преду-

сматриваются в земле. 

Сети электрические напряжением до 1 кВ и сети телевизионного наблюдения 

также предусматриваются по ограждению. 

В местах проезда автотранспорта отметка низка конструкций эстакад приняты не 

менее 5 м, согласно п.6.25 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планиро-

вочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных пред-

приятий). СНиП II-89-80». 

Для освещения территории предусмотрены прожекторные мачты. 

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения приведен на чертеже 

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Сводный план сетей инженерно-технического обеспе-

чений». 
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11 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕС-
ПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖЦЕ-

ХОВЫЕ) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Дорожная сеть площадки обеспечивает доступ ко всем зданиям и сооружениям 

на период строительства и эксплуатации. 

Проектируемые внутриплощадочные автодороги на период эксплуатации обес-

печивают транспортную связь с существующими внутриплощадочными автодорогами 

предприятия, перевозку вспомогательных грузов, проезд пожарных машин, подъезд 

техники для производства ремонтных работ. 

Доступ автотранспорта, непосредственно на территорию товарного парка №2, 

осуществляется через въезд №1, расположенного с южной-западной стороны пло-

щадки возле существующей аппаратной (титул 10). 

Для доступа пожарных автомобилей на территорию товарного парка №2 преду-

смотрен также второй въезд (въезд №2), расположенный с юго-восточной стороны 

площадки возле узла отключающих задвижек (титул 14). 

Подъезд автомобилей к проектируемым объектам (титулы 16, 17, 18) предусмот-

рен с западной стороны по проектируемой внутриплощадочной автодороге протяжен-

ностью 78,85 м. 

Внутриплощадочные дороги предусматривают движение по кольцевой схеме. 

При устройстве тупиковых автодорог, в их конце, выполнены разворотные площадки 

размерами не менее 15х15 м. 

В районе титулов 10, 15.1 и 19 выполнено уширение существующей разворотной 

площадки до размеров не менее 15х15 м. 

На территории проектируемого объекта имеются пересечения с проектируемыми 

эстакадами. Высота проезда под эстакадами составляет не менее 5 м от низа строи-

тельных конструкций эстакад, что соответствует требованиям п.6.25                                             

СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земель-

ного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80». 

Возле пожарных гидрантов предусмотрено устройство обочин длиной не менее 

12 м для остановки пожарного автомобиля. 

Расположение въездов на площадку приведено на чертеже                            

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ «Схема планировочной организации земельного 

участка (1:500)». 
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12 ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТ-
НЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Категория, характеристики и технические показатели проектируемых внутрипло-
щадочных дорог приняты в соответствии с требованиями раздела 7 СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91*». 

По месту расположения – внутриплощадочные. 

По срокам использования – постоянные. 

Категория проектируемых внутриплощадочных дорог принята, согласно                 
таблице 7.1 СП 37.13330.2012, IV-в. 

Основные параметры поперечного профиля проектируемых внутриплощадоч-
ных дорог приняты, согласно таблице 7.9 СП 37.13330.2012: 

  число полос движения – 1; 

  ширина проезжей части – 4,5 м; 

  ширина обочины – 1 м. 

На пересечениях и примыканиях внутриплощадочных дорог, в соответствии с 
п.7.6.4 СП 37.13330.2012, наименьшие радиусы кривых в плане приняты для дорог 
категории IV-в не менее 15 м. 

Пересечения и примыкания дорог между собой предусмотрены в одном уровне. 

Внутриплощадочные автодороги предназначены: 

1) для проезда транспорта для технического обслуживания, ремонта и замены 
оборудования; 

2) для проезда пожарной и аварийной техники. 

Внутренние грузоперевозки осуществляются при необходимости замены обору-
дования в период эксплуатации. 

Конструкция дорожной одежды проектируемых внутриплощадочных автодорог 
принята следующая (Тип I): 

  ж.б. плиты 1 ПДН-14 по ГОСТ 56600-2015 - 0,14 м; 

 геотекстиль нетканный - функция разделение; 

  песок средний (ГОСТ 8736-2014), укрепленный цементом М400 12%                          
- 0,05 м; 

  насыпной грунт (песок) с Купл.=0,98. 

Обочины укрепляются щебнем 20-40 мм по ГОСТ 8267-93* толщиной 0,10 м. 

Проектные отметки по дорогам назначены в увязке с проектными решениями по 
вертикальной планировке и из условия примыкания их существующим дорогам пред-
приятия. 

Насыпь земляного полотна возводится из непучинистого или слабопучинистого 
грунта, который должен соответствовать требованиями таблиц В6 и В7 приложения В                   
СП 34.13330.2021, имеет относительное морозное пучение не более 4%. 

https://docs.cntd.ru/document/871001212#7D20K3
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Предусмотрено уплотнение всего грунта насыпи. Степень уплотнения грунта 

рабочего слоя определяется величиной коэффициента уплотнения К=0,98 (п.7.16    

СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). 

Конструкция дорожной одежы приведена на чертеже                                                               

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ Схема планировочной организации земельного участка. 

План покрытий и благоустройства территории (1:500)». 
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СНиП 2.05.07-91*». 
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2. Система координат - МСК-86
1. Система высот - Балтийская

3. Проектируемые объекты полностью расположены в границах кадастрового участка
86:11:0000000:82291. Градостроительный план земельного участка № RU-86-3-05-0-00-2022-5719. Граница кадастрового  участка 86:11:0000000:82291

Условные обозначения

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора 
Нижневартовского ГПК в Нижневартовском районе ХМАО-Югры

Охранная зона участка магистрального продуктопровода 
"Губкинский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ", участок Белозерный ГПЗ - 
Нижневартовский ГПЗ" (543-619 км)

Санитарно-защитная зона имущественного комплекса 
ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс" 
с учетом строительства компрессорной станции № 3

 Водоохранная зона

Территория ТП-2

Приаэродромная территория аэродрома гражданской 
авиации Нижневартовск

Магистральный газопровод

5. В границах проектирования отсутствуют: 
- ООПТ федерального значения;
- памятники природы регионального значения;
- орнитологические территории;
- природные заповедники, национальные парки, природные парки;
- водно-болотные угодья;
- земли лесного фонда;
- особо охраняемые леса;
- городские леса;
- лесопарковые зеленые пояса;
- объекты культурного наследия;
- поверхностные и подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- зоны (1-й, 2-й, 3-й пояс) санитарной охраны поверхностных и подземных источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального,

регионального и местного значения;
- округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- рекреационные зоны и зоны массового отдыха населения;
- скотомогильники и биометрические ямы;
- кладбища и захоронения;
- свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов;
- месторождения общераспространённых полезных ископаемых;
- мелиорированные земли и мелиоративные системы;
- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федерального, регионального 
и местного значения

6. Проектируемые объекты расположены на приаэродромной территории аэродрома Нижневартовск

Выдан Управлением архитектуры и градостроительства департамента строительства 
администрации города 09.09.2022. Площадь земельного участка 955235 м2. 

4. Земельный участок находится в территориальной зоне – Зона размещения производственных объектов (ПР 301)
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Схема планировочной организации 
земельного участка (1:500)

2. Система координат - строительная сетка
1. Система высот - Балтийская

1

Проектируемые объекты

Группа шаровых резервуаров N°1

4 Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

5

16

Отстойник-дегазатор воды V=4,5 м317

Подземная дренажная емкость V=25 м3

18 Насосная внутрипарковой перекачки 

М1 Молниеприемник 

ПМ1...ПМ5 Прожекторная мачта (5 шт.) 

6

Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

Существующие объекты

7

8

Свечной сепаратор V=50 м3 

9

Факельный сепаратор V=50 м3 

1.1...1.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

2 Группа шаровых резервуаров N°2

2.1...2.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

3 Группа шаровых резервуаров N°3

3.1...3.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

10 Аппаратная

11 Канализационно-насосная станция

12 Подземная канализационная емкость V=200 м3 

13 Здание отключающих задвижек

14 Узел отключающих задвижек

15.1, 15.2 Пожарная емкость

ЛС-1...8 Лафетный ствол

ПГ Пожарный гидрант

Ресивер сжатого воздуха V=8 м3

Факельный конденсатосборник

26 Воздухозаборная труба (ВТ1)

19 КТПНУ-400/6/0,4

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

Наименование Координаты
квадрата сетки

Внутриплощадочные тепломатериалопроводы (ТМП)21

27 Водяная завеса

Границы кадастровых участков

Дождеприемник

Технологические трубопроводы

Оси эстакады

Демонтаж

Условные обозначения

Арочный переход 

ПГ Пожарный гидрант

Пешеходная дорожка

Лестница в откосе

Движение транспортных средств

Водоотводная канава

Въезд №1

Въезд №2

86:11:0000000:82291

86:11:0000000:82291

86:11:0000000:82291

3. Согласно раздела 1.10 специальных технических условий на проектирование и 
строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта все объекты 
товарного парка №2 расположены в зоне товарно-сырьевых складов (парков).

86:11:0000000:82291

4. В проекте предусмотрено семь этапов строительства:
- этап 1 - Реконструкция системы электроснабжения (замена трансформаторов, 
обеспечение 1 категории надежности электроснабжения). Конструктивные решения 
в объеме КТПНУ;
- этап 2 - Реконструкция технологической, строительной и планировочной 
части группы шаровых резервуаров Е-901/1...4, общих сетей и АСУ ТП. Установка 
емкости Е-907, Е-908, насосной внутрипарковой перекачки установка тепловых ППК, 

- этап 3 - Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 
группы шаровых резервуаров Е-901/5...8. А также системы пожарной сигнализации, 
электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров;
- этап 4 - Реконструкция технологической, строительной и планировочной части
группы шаровых резервуаров Е-901/9…12. А также системы пожарной сигнализации,
электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров;
- этап 5 - Реконструкция системы пожаротушение (перенос лафетных стволов), 
водоотведения (хлопуши в колодцах ПЛК, свеча на резервуаре ПЛК), перенос 
прожекторных мачт и молниеотводов, устройство площадок для стоянки пожарной

- этап 6 - Реконструкция системы отопления и вентиляции аппаратной;

 этап 1-6 (устройство локальной вертикальной планировки и водоотведения, пешеходных
дорожек, покрытий) предусмотрены в этапе 7. Также к этапу 7 относятся устройство 

- этап 7 - В этап 7 включены объекты и системы, которые не вошли в этапы 1-6,
реконструкция которых необходима для доведения Товарного парка № 2 до требований 
действующих нормативных документов. Решения по генеральному плану, не вошедшие в

установка ППК на линии ШФЛУ в Товарном парке №2, устройство системы продувки 
факельного коллектора. Водоотведение для вновь проектируемых площадок. А также 
системы пожарной сигнализации, электроснабжения и освещения для данной группы
резервуаров;

техники возле пожарных гидрантов. Реконструкция систем свиязи и видеонаблюдения;

дренчерных завес, ЛСО и все решения, предусмотренные в СТУ и необходимые для 
безопасной эксплуатации объекта.
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Схема планировочной организации земельного участка. План горизонтальной планировки.
План организации рельефа (1:500)
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СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ

Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ

Схема планировочной организации
земельного участка.
Генеральный план П 1

Формат А1

Схема планировочной организации земель-
ного участка. План горизонтальной плани-
ровки. План организации рельефа (1:500) 

2. Система координат - строительная сетка
1. Система высот - Балтийская

3. Грунт вертикальной планировки (песок) должен быть непучинистым (слабопучинистым) 
и соответствовать требованиям таблиц В6 и В7 приложения В СП 34.13330.2021,
иметь относительное морозное пучение не более 4% 

4. Откосы укрепить семенами многолетних трав по слою плодородного грунта толщиной 0,15м
5. Уплотнение грунта следует производить в соответствии с СП 45.13330.2017
6. Производство работ по возведению насыпи в зимнее время производить в согласно

СП 78.13330.2012 (п. 4.6, 7.5)
7. Конструкция покрытия внутри каре резервуаров приведена в документе 

СТГ.10569-867-10/22-КР

1

Проектируемые объекты

Группа шаровых резервуаров N°1

4 Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

5

16

Отстойник-дегазатор воды V=4,5 м317

Подземная дренажная емкость V=25 м3

18 Насосная внутрипарковой перекачки 

М1 Молниеприемник 

ПМ1...ПМ5 Прожекторная мачта (5 шт.) 

6

Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

Существующие объекты

7

8

Свечной сепаратор V=50 м3 

9

Факельный сепаратор V=50 м3 

1.1...1.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

2 Группа шаровых резервуаров N°2

2.1...2.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

3 Группа шаровых резервуаров N°3

3.1...3.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

10 Аппаратная

11 Канализационно-насосная станция

12 Подземная канализационная емкость V=200 м3 

13 Здание отключающих задвижек

14 Узел отключающих задвижек

15.1, 15.2 Пожарная емкость

ЛС-1...8 Лафетный ствол

ПГ Пожарный гидрант

Ресивер сжатого воздуха V=8 м3

Факельный конденсатосборник

26 Воздухозаборная труба (ВТ1)

19 КТПНУ-400/6/0,4

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

Наименование Координаты
квадрата сетки

Внутриплощадочные тепломатериалопроводы (ТМП)21

27 Водяная завеса

Границы кадастровых участков

Дождеприемник

Технологические трубопроводы

Оси эстакады

Демонтаж

55,45 Абсолютная отметка нуля

Условные обозначения

Проектная отметка планировки территории

Проектная горизонталь

55,10
54,80 Отметка существующего рельефа

Уклон в промилле, %7
4,2 Расстояние, м

20

Арочный переход 

ПГ Пожарный гидрант
Пешеходная дорожка
Лестница в откосе

Водоотводная канава

1,00

Существующий рельеф

1:1,5
1:1,5

Примечание 8
Уплотненный грунт основания

Растительная смесь  - 0,15 м

8. Укрепление дна и откосов канавы выполнить растительной смесью толщиной 0,15 м 

- торф, пролежавший на воздухе более 1 года - 5 м ;
- песок - 5 м ;

2

3

3

- удобрение "Огородная и плодово-ягодная смесь" - 2,4 кг;
- известь-пушонка - 1,7 кг

следующего состава на 100 м :

Конструкция водоотводной канавы

Удаление мусора
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Стадия Лист Листов

ГИП

Исполн.

Н. контр.
Савицкий

Мариева

Пастухов

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ

Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ

Схема планировочной организации
земельного участка.
Генеральный план П 1

Формат А1

Сводный план сетей инженерно-
технического обеспечений (1:500)

1

Проектируемые объекты

Группа шаровых резервуаров N°1

4 Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

5

16

Отстойник-дегазатор воды V=4,5 м317

Подземная дренажная емкость V=25 м3

18 Насосная внутрипарковой перекачки 

М1 Молниеприемник 

ПМ1...ПМ5 Прожекторная мачта (5 шт.) 

6

Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

Существующие объекты

7

8

Свечной сепаратор V=50 м3 

9

Факельный сепаратор V=50 м3 

1.1...1.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

2 Группа шаровых резервуаров N°2

2.1...2.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

3 Группа шаровых резервуаров N°3

3.1...3.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

10 Аппаратная

11 Канализационно-насосная станция

12 Подземная канализационная емкость V=200 м3 

13 Здание отключающих задвижек

14 Узел отключающих задвижек

15.1, 15.2 Пожарная емкость

ЛС-1...8 Лафетный ствол

ПГ Пожарный гидрант

Ресивер сжатого воздуха V=8 м3

Факельный конденсатосборник

26 Воздухозаборная труба (ВТ1)

19 КТПНУ-400/6/0,4

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

Наименование Координаты
квадрата сетки

Внутриплощадочные тепломатериалопроводы (ТМП)21

27 Водяная завеса

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечений (1:500)

1А+50

2А+00

0Б+00 1Б+00 2Б+001Б+500Б+50

0А+00

0А+50

1А+00

2Б+50 Кабель в трубе

Водовод системы пожаротушения

Сети производственно-ливневой канализации

Инженерные сети в земле

Арочный переход 

Сети электрические напряжением до 1 кВ

Сети телевизионного наблюдения

Сети автоматизации 
Сети пожарной сигнализации 

W1
АК
ПС 
СТН 

2. Система координат - строительная сетка
1. Система высот - Балтийская

Границы кадастровых участков

Дождеприемник

Технологические трубопроводы

Оси эстакады

Демонтаж

Условные обозначения

ПГ Пожарный гидрант
Пешеходная дорожка

Лестница в откосе

Водоотводная канава

Колодец с задвижкой
Колодец с гидрозатвором

Водяная завеса (на опорах)

Водяная завеса (подземная прокладка)

Колодец опорожнения
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Схема планировочной организации 
земельного участка (1:500)

2. Система координат - строительная сетка
1. Система высот - Балтийская

1

Проектируемые объекты

Группа шаровых резервуаров N°1

4 Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

5

16

Отстойник-дегазатор воды V=4,5 м317

Подземная дренажная емкость V=25 м3

18 Насосная внутрипарковой перекачки 

М1 Молниеприемник 

ПМ1...ПМ5 Прожекторная мачта (5 шт.) 

6

Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

Существующие объекты

7

8

Свечной сепаратор V=50 м3 

9

Факельный сепаратор V=50 м3 

1.1...1.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

2 Группа шаровых резервуаров N°2

2.1...2.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

3 Группа шаровых резервуаров N°3

3.1...3.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

10 Аппаратная

11 Канализационно-насосная станция

12 Подземная канализационная емкость V=200 м3 

13 Здание отключающих задвижек

14 Узел отключающих задвижек

15.1, 15.2 Пожарная емкость

ЛС-1...8 Лафетный ствол

ПГ Пожарный гидрант

Ресивер сжатого воздуха V=8 м3

Факельный конденсатосборник

26 Воздухозаборная труба (ВТ1)

19 КТПНУ-400/6/0,4

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

Наименование Координаты
квадрата сетки

Внутриплощадочные тепломатериалопроводы (ТМП)21

27 Водяная завеса

Границы кадастровых участков

Дождеприемник

Технологические трубопроводы

Оси эстакады

Демонтаж

Условные обозначения

Арочный переход 

ПГ Пожарный гидрант

Пешеходная дорожка

Лестница в откосе

Со
гл

ас
ов
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од
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП

Исполн.

Н. контр.
Савицкий

Мариева

Пастухов

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ

Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ

Схема планировочной организации
земельного участка.
Генеральный план П 1

Формат А2х3

БР100.20.8
Бетон В15

Плита бетонная тротуарная 6К.7 по ГОСТ 17608-2017
500х500х70 мм, с заполнением швов           - 0,07 м
Песок средний (ГОСТ 8736-2014), укрепленный 
цементом М400 12%                            - 0,05 м
Щебень фракции 20-40мм ГОСТ 8267-93*
М1000-1200 ГОСТ 8267-93*, уложенный по слою

Насыпной грунт (песок, Купл.=0,95)
заклинки щебнем фракции от 5 до 20 мм      - 0,15 м

1,00

0,
02

0,
10

0,
10

0,
10

0,10

0,08

0,10

3. Укрепление дна и откосов канавы выполнить растительной смесью толщиной 0,15 м 

- торф, пролежавший на воздухе более 1 года - 5 м ;
- песок - 5 м ;

2

3

3

- удобрение "Огородная и плодово-ягодная смесь" - 2,4 кг;
- известь-пушонка - 1,7 кг

4. Геополотно принято нетканным геотекстильным материалом в соответствии с 
ГОСТ Р 56419-2005 со следующими механическими характеристиками:
- прочность при растяжении - не менее 12 кН/м;
- прочность при продавливании - не менее 3 кН;
- устойчивость к механическим повреждениям при укладке - не менее 80%;
- относительное удиление при максимальной нагрузке - не менее 20%;
- коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа - не менее 20 м/сут;;
- устойчивость к циклическим нагрузкам - не менее 70%;;
- устойчивость к агрессивным средам - не менее 80%;
- ударная прочность (пробой конусом) - не более 50 мм.

Конструкция пешеходной дорожки

Ж.б. плиты 1 ПДН-14 по ГОСТ 56600-2015     - 0,14 м

Насыпной грунт - песок Купл.=0,98            - 1,01 м

Тип I

Геотекстиль нетканный - функция разделение

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип Площадь Примечание

Ж.б. плиты 1 ПДН-14 по ГОСТ 56600-2015 I 1474

II 198

Укрепление обочин щебнем фракции 20-40 мм 

по ГОСТ 8267-93* толщиной 10 см

Пешеходные дорожки 336

Песок средний (ГОСТ 8736-2014), укрепленный 
цементом М400 12%                            - 0,05 м

Щебень фракции 20-40 мм по 

Геотекстиль нетканный
Уплотненный грунт основания

Тип II

ГОСТ 8267-93*        - 0,10 м

5. Конструкция покрытия внутри каре резервуаров приведена в документе 
СТГ.10569-867-10/22-КР

6. По согласованию с Заказчиком допускается использование ж.б. плит, выполненных по
техническим условиям завода изготовителя

следующего состава на 100 м :

Щебень толщиной 10 см фракции 20-40 мм по
ГОСТ 8267-93* (Тип II)

Покрытие из ж.б. плит(Тип I)

Бетонное покрытие каре резервуаров
Примечание 5

Водоотводная канава

Водяная завеса (на опорах)
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП

Исполн.

Н. контр.
Савицкий

Мариева

Пастухов

СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ-ГЧ

Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ

Схема планировочной организации
земельного участка.
Генеральный план П 1

Формат А1

План земляных масс (1:500)

2. Система координат - строительная сетка
1. Система высот - Балтийская

3. Грунт вертикальной планировки (песок) должен быть непучинистым (слабопучинистым) 
и соответствовать требованиям таблиц В6 и В7 приложения В СП 34.13330.2021,
иметь относительное морозное пучение не более 4% 

5. Уплотнение грунта следует производить в соответствии с СП 45.13330.2017
6. Производство работ по возведению насыпи в зимнее время производить в согласно

СП 78.13330.2012 (п. 4.6, 7.5)

Границы кадастровых участков

Условные обозначения

Водоотводная канава

Наименование грунта

Количество, м

Насыпь (+) Выемка (-)
Приме-
чание

1. Грунт планировки территории

3. Разработка грунта для устройства 

5. Поправка на уплотнение (10%)

10. Итого перерабатываемого грунта

6. Потери при транспортировке (1%)

Ведомость объемов земляных масс

- дорожной одежды из ж.б.плит

161

18

* в отвал

9. Транспортировка грунта в отвал 4535*

6321 6321

2. Разработка корыта для устройства:

водоотводных канав

122 2497

8. Разработка грунта в карьере 1786**

** из карьера

4. Возмещение непригодного грунта при 

1485устройстве дорожной одежды

7. Всего грунта 1786 4535

Объем насыпи, м3

Объем выемки, м3

Рабочая отметка, м

Проектная отметка, м

Отметка рельефа, м

Линия нулевых работ

4. Планировка территории производится после проведения демонтажных работ

7. Квадраты размером 20 х 20 м на плане земляных масс разбиты от координат 
0Б+00, 2А+00  

Насыпь

Ит
ог

о,
м ³

Выемка

+5 +14 +122+5

-1 -2 -9 -2497

+7 +19

-134 -110

+5 +1

-183 -2

+43 +9

-640 -910

+1

-505 -

+13

-1

-

- щебеночных покрытий

- покрытий пешеходных дорожек и бордюров

(1769)

1939

(20)

(150)
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