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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основанием для проектирования являются:
− Задание на проектирование;
− Генплан;
− Технологическое задание.
− Технические условия на технологическое присоединение к системе производ-

ственно-ливневой канализации АО «СибурТюменьГаз¬ от 10.11.2023г.

1.2 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопас-
ности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспе-
чивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюде-
нии предусмотренных проектом мероприятий. 

1.3 Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с действующими 
нормами: 

− Постановление Правительства от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию¬;

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности¬;

− СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения¬;
− СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий¬;
− СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализа-

ции¬;
− Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению усло-
вий выпуска его в водные объекты, ОАО «НИИ ВОДГЕО¬, 2015 г.
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2 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Сведения о существующих и проектируемых системах кана-
лизации, водоотведения и станциях очистки сточных вод 

В составе проекта «Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ¬ 
предусматривается техническое перевооружение системы производственной 
ливневой канализации товарного парка №2.

В состав существующей системы канализации входят следующие сооружения и 
оборудование:

хозяйственно-бытовая канализация:

− сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации с канализационными ко-
лодцами КК-1,2,3; 

− заглубленная насосная хозяйственно-бытовых стоков.

производственная ливневая канализация:

− сети самотечной производственной ливневой канализации с колодцами;
− подземный железобетонный резервуар V=200 м3; 

− заглубленная насосная ливневых стоков (в одном здании с насосной хозяй-
ственно-бытовых стоков) во взрывозащищенном исполнении.

Проектом предусматривается подключение к существующим сетям ливневой 
канализации линий сбора дождевых вод с дополнительных обортованных площадок, 
выполненных для емкостей V=25м3, V=4,5м3, и насосной внутрипарковой перекачки 
(НВП) в открытом исполнении под навесом. Подключение проектируемых самотечных 
сетей к существующим сетям ливневой канализации предусмотрено:

-  от площадки для дренажной емкости V=25м3 (поз.16 по генплану) путем врезки 
в существующий колодец КП-37;  

 - от площадки насосной внутрипарковой перекачки (поз.18 по генплану) путем 
врезки в существующий колодец КП-26;  

-  от площадки отстойника-дегазатора воды V=4,5м3 (поз.17 по генплану) путем 
установки на существующей сети в месте врезки колодца с гидрозатвором ГЗ-3: 

-от лотков и дождеприемных колодцев на территории Товарного парка №2. 

Проектом предусматривается установка дыхательной свечи с 
огнепреградителем на существующем подземном железобетонном резервуаре V=200 
м3. 

В соответствие с требованием п. 52 Правил противопожарного режима в РФ 
проектом предусмотрена установка хлопушей, в существующие колодцы ливневой 
канализации Д-1, Д-2, КП-6 на выходе из каре шаровых резервуаров.
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Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, 
объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов 
предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудо-
вания и аппаратуры 

В товарном парке №2 выполнена закрытая дренажная система с аппаратов и 
оборудования.

Проектом предусмотрен периодический сброс в систему канализации 
подтоварной воды с шаровых резервуаров. Предварительно вода отделяется от 
углеводородной жидкости и дегазируется в отстойнике-дегазаторе поз.17, после чего 
направляется в подземный резервуар объемом 200м3 системы производственной 
ливневой канализации.

Ориентировочное количество сбрасываемой в систему канализации 
подтоварной воды составляет до 5м3/сут (при содержании воды в поступающей ШФЛУ 
0,1 %масс.)

Периодически следует осуществлять контроль отсутствия углеводородов в 
сточной воде. Для исключения попадания углеводородов в ливневую канализацию на 
линии с поз.17 установлен аварийный запорный клапан, управляемый системой ПАЗ 
ТП-2 по межфазному уровню (УВ – вода) и верхнему уровню жидкости в емкости 
поз.17. 

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоро-
нения отходов - для объектов производственного назначения

Решения по сбору, утилизации и захоронению отходов в системе водоотведения 
товарного парка не предусматриваются.

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных тру-
бопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудова-
ние, сведения о материале трубопроводов и колодцев, спо-
собы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грун-
товых вод

Для предупреждения попадания в почву жидких углеводородов, под всеми
проектируемыми технологическими аппаратами и оборудованием (поз. 16, 17, 18), 

которые могут быть источником загрязнения, выполнены бетонные площадки. На 
бетонных площадках устроены дождеприемники с подключением к сети 
производственно-дождевой канализации. 

Канализование площадок выполнено по закрытой схеме трубопроводов,
исключающее попадание сточных вод в почву. Диаметры, уклон и заглубление 
трубопроводов приняты в соответствии с расчетным расходом и рельефом.
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На выходе сетей дождевой канализации с обордюренных площадок
устанавливаются колодцы с задвижками и колодцы с гидрозатворами. В каждом 
гидрозатворе слой воды, образующий затвор, составляет высоту не менее 0,25м.

В целях предотвращения попадания жидких углеводородов в систему 
промливневой канализации при авариях в пределах обвалования групп шаровых 
резервуаров проектом предусмотрена установка в существующие дождеприемные 
колодцы хлопушей с ручным управлением, с помощью стального троса выведенного 
за пределы обвалования.

В рабочем режиме хлопуши должны быть закрыты и открываться только для 
выпуска дождевых стоков с обвалованной территории.

Проектом предусматривается установка вентиляционной свечи на подземном 
железобетонном резервуаре системы канализации высотой 5м с установленным 
огнепреградителем.

Наружные сети самотечной дождевой канализации запроектированы из 
стальной трубы диаметром 219х6,0мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. 

Трубопровод защищается антикоррозионным покрытием весьма усиленного 
типа по ГОСТ 9.602-2005. 

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются с учетом глубины 
прокладки существующих сетей промливневой канализации на глубине 2,5-3,0м от 
отметки планировки земли до низа трубы.

Канализационные колодцы разработаны из стальных некондиционных труб
диаметром DN 1400мм. Внутренняя и наружная поверхности колодцев защищаются 
антикоррозионным покрытием. Внутреннюю поверхность стенок, днища и крышки 
окрасить эпоксидной смолой за 2 раза. Наружную поверхность колодцев покрыть 
весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией по ГОСТ 9.602-2005. 

Люки колодцев в горловине засыпать слоем песка не менее 0,10м. На зимний 
период в колодцах устраиваются утепленные деревянные крышки. Пространство 
между крышками на зимнее время утеплить теплоизоляционным материалом.

Самотечные трубопроводы дождевой канализации испытываются на
герметичность с давлением не менее 0,04МПа.

Промывку и продувку трубопроводов производят по окончании монтажа и
испытания трубопроводов на герметичность с целью очистки внутренней поверхности
трубопроводов от механических загрязнений и удаления влаги и выполняют обычно в
период пусконаладочных работ

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного 
объема дождевых стоков

СТГ.10569-867-10/22-ИОС3-ТЧ        9
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В сеть дождевой канализации поступают дождевые и талые стоки с
проектируемых площадок под технологические сооружения (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Расчетный расход дождевых стоков

№ Наименование 
потребителей

Ед. из-
мере-
ния

Кол
-во

Норма
водопо-
требле-

ния

Режим-
водо-
отве-
дения

Расход 
быто-
вых 

стоков, 
м3/сут

Расход дож-
девых стоков, 

м3/сут

При-
меча-
ние

1 Насосная внут-
рипарковой пе-

рекачки
(поз.18)

м2 36 пе-
риод.

- 0,108 

2 Площадка под-
земной дре-

нажной емко-
сти V=25м3 

(поз.16)

м2 63 пе-
риод.

- 0,189 

3 Площадка от-
стойника-дега-
затора воды 

V=4,5м3  

(поз. 17)

м2 33 пе-
риод.

- 0,099 

Среднегодовой и среднесуточный объёмы дождевых и талых сточных вод, 
образующихся на площадках, определяется согласно СП 32.13330.2018 п. 7.2.1- 7.6.5. 

Среднегодовой объём поверхностных дождевых сточных вод :

Wд = 10hд φдF, м³,      

где:  F – общая площадь стока, га;

hд – слой осадков, мм, за тёплый период года, согласно СП131.13330.2020 - 

402 мм;

φд – общий коэффициент стока дождевых вод, - 0,6 (п.7.2.4).

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Среднегодовой объём поверхностных талых сточных вод :

Wт = 10hт φтF, м³,      

где:  F – общая площадь стока, га;

hт – слой осадков, мм, за холодный период года, согласно СП131.13330.2020 - 

139 мм;

φт – общий коэффициент стока дождевых вод, - 0,5 (п.7.2.5). 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Среднесуточный объём поверхностных дождевых сточных вод:

Wд = 10hа φдF, м³,      

Где:  hа – максимальный слой осадков, мм, за дождь, сток от которого 
подвергается очистке в полном объеме;

hа = 5 мм, - принимаемый согласно СП 32.13330/2018 п.7.3.4 для промышленных 
предприятий.

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Суточный объем талых вод, в середине периода снеготаяния, отводимых на 
очистные сооружения определяется по формуле:

Wт = 10hс φтКvF, м³,     

Где: hс – слой талых вод за 10 дневных часов, мм принимается в зависимости от 
расположения объекта (16 мм приложение 1 «Рекомендаций по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока¬);

Кv - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать 
равным:

Kv = 1 - Fv /F,                        

Где  Fv - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 
%). 

Таблица 2 – Среднегодовой и среднесуточный объем дождевого и талого стока

№ поз.по 
генплану

F 

Га.
Wд

м3/год
Wд 

м3/сут
Wт

м3/год
Wт

м3/сут
Примечание

Дождевой сток Талый сток
Поз.16 0,0063 15,20 0,189 4,38 0,857 

Поз.17 0,0033 7,96 0,099 2,29 0,449 

Поз.18 0,0036 8,68 0,108 2,50 0,490 

Итого: 0,0132 31,84 0,396 9,17 1,796 

Характеристика дождевых и талых стоков приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Концентрация загрязненных сточных вод

№ Наименование сточных 
вод

Концентрация загрязнений, мг/л
БПК Взвеш. 

вещества
Нефтепродукты

1 Дождевые сточные воды 20-40 300 50-100 

2 Талые сточные воды 70 1500 50-100 

СТГ.10569-867-10/22-ИОС3-ТЧ        11
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Дождевые стоки с проектируемых площадок, вместе со стоками с существующих 
площадок отводятся для утилизации на канализационную насосную станцию 
Товарного парка №2. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод
В товарном парке №2 выполнена поверхностная дренажная система с 

территории не занятой производственными или вспомогательными сооружениями. 
Планировка территории товарного парка №2 обеспечивает сток дождевых и талых 
вод по уклону в лотки и дождеприемные колодцы, далее по системе трубопроводов в 
существующие сети производственно-ливневой канализации. Промливневые стоки 
отводятся для утилизации на канализационную насосную станцию Товарного парка 
№2. 
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Приложение А
Технические условия на технологическое присоединение к системе 
производственно-ливневой канализации АО «СибурТюменьГаз¬ от 

10.11.2023г.

16. 
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