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26 СВЕДЕНИЯ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О 
ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Архитектурные мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности строительной части проекта заключается в 
соблюдении оптимальных теплозащитных характеристик принятых ограждающих 
конструкций проектируемого здания. 

Установленные требования энергетической эффективности соблюдены в 
необходимой мере. Для этого в проекте разработан ряд архитектурных решений, 
направленных на соблюдение оптимальных теплозащитных характеристик принятых 
ограждающих конструкций. 

Перечень принятых в проекте архитектурных мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения установленных требований энергетической эффективности: 

- ограждающие конструкции проектируемого здания запроектированы 
долговечными и надежными в эксплуатации (имеют надлежащую морозостойкость, 
влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным и 
механическим воздействиям, к другим разрушительным воздействиям окружающей 
среды); 

- применены современные эффективные теплоизолирующие материалы, 
имеющие надлежащее приведенное сопротивление теплопередаче; 

- фактическое приведенное сопротивление теплопередаче суммы всех слоев 
ограждающих конструкций находится в рамках нормируемых значений; 

- узлы стыковки теплоизолирующих материалов, узлы прохода инженерных 
коммуникаций обеспечивают необходимую герметичность; 

- выбрано прямоугольное расположение проектируемого здания в плане с 
минимальным количеством выступающих ограждающих конструкций от 
прямоугольных очертаний; 

- рамы оконных блоков, предусмотренных в наружных стенах здания, 
оборудованы термоизолирующей вставкой; 

- в проекте заложены утепленные наружные двери и ворота. 

Проектом предусмотрено применение современных технологичных материалов, 
имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, 
коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, к другим 
разрушительным воздействиям окружающей среды). 

Более подробная информация по энергетической эффективности строительной 
части проекта представлена в разделе НКНХ3627-БОС-АР. 

 

Энергоэффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
обеспечивается за счет выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации 
управления системами, выбора высокотехнологического оборудования: 
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- использование электрических приборов с автоматическим регулированием 

тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры 
воздуха в помещении; 

- применение приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим 
побуждением и автоматическим регулированием расхода тепла, в зависимости от 
температуры в обслуживаемом помещении; 

- применение тепловой изоляции трубопроводов с низким коэффициентом 
теплопроводности и конструкцией, обеспечивающей механическую прочность и 
надежность; 

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, 
холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигается за счет 
применения: 

- отдельных систем для помещения разного функционального назначения и 
разных режимов работы; 

- снижения аэродинамического сопротивления систем, применения воздуховодов 
круглого сечения и более высокого класса плотности; 

- энергоэффективных схем обработки воздуха; 

- энергоэффективного оборудования для увлажнения, нагревания и охлаждения 
(вентиляторов, насосов, холодильного оборудования); 

- частотных преобразователей для регулирования скорости вращения 
электродвигателей вентиляторов. 

Более подробная информация по энергетической эффективности систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования представлена в разделе НКНХ3627-
БОС-ИОС5.4. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 
используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить 
нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической 
энергии:   

− питающая и распределительная сети выполнены кабелями с медными 
жилами, обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 

− равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

− использование энергосберегающих источников света для освещения с 
применением экономичных светодиодных светильников. Экономия электроэнергии 
осуществляется за счет применения источников света с повышенной светоотдачей и 
пониженным электропотреблением; 

− использование (по возможности) электродвигателей с высоким КПД и 
коэффициентом мощности, а также выбор установленной мощности 
электродвигателей насосов и вентиляторов таким образом, чтобы в расчетных 
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режимах работы приводимого механизма электродвигатель работал при 
максимальном КПД и коэффициенте мощности; 

− использование автоматизированной системы управления наружным 
освещением, в том числе автоматического управления по уровню освещенности (от 
фотодатчика); 

Показателем энергоэффективности проектируемого объекта является годовой 
расход электроэнергии. По данному проекту его величина составляет 5556,6 тыс. 
кВт*ч/год. 

Более подробная информация по энергетической эффективности систем 
электроснабжения представлена в разделе НКНХ3627-БОС-ИОС5.1. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 
позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов: 

1) технологический процесс не предполагает осуществления энергоемких 
фазовых переходов, а также процессов, требующих создания высоких параметров 
рабочей среды 

2) технологическое оборудование размещено с минимальным перепадом высот, 
в части используется самотечное движение рабочей среды 

3) в обвязке технологического оборудования применяются трубопроводы из 
современных материалов с малой шероховатостью внутренней поверхности, что 
позволяет снизить потери на преодоление сил трения при движении рабочей среды 

4) мощности электродвигателей насосов оптимально подобраны для 
обеспечения заданных технологией рабочих точек (расходов и давления). 

5) с целью снижения энергопотерь при пусках и остановах электродвигатели 
насосов оснащены устройствами плавного пуска (УПП) 
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