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Разраб. Зимина 12.21 

Содержание тома  

Стадия Лист Листов

П 1 

И.П.  Дуляк 
Александра 

Юрьевна 

Н.контр. Деева 05.21 

ГИП Карбушев 05.21 

  Содержание тома 
Расчет нормативов допустимого сброса. 

Приложения: 

а) Ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории 

организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, 

используемому для сброса сточных вод с указанием сведений (географических 

координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о 

местонахождении каждого выпуска сточных вод. 

б) План территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с 

наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с 

указанием мест размещения очистных сооружений. 

в) Данные о технологических процессах, в результате которых образуются 

сточные воды. 

г) Данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки. 

д) Данные о соответствии работы очистных сооружений проектным 

характеристикам. 

е) Водохозяйственный баланс водопользования. 

ж) Гидрологическая характеристика водного объекта на участке существующего 

выпуска сточных вод, в том числе данные о величинах условных фоновых 

концентраций. 

з) Данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса 

сточных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов 

исследований воды водного объекта и актов отбора проб воды. 

и) Данные о значениях нормативов качества, установленных на уровне значений 

(в интервале допустимого отклонения от значений) показателей природных 
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фоновых концентраций химических веществ в этом речном бассейне или его 

части, водном объекте или его части.  

к) Данные о расходе, в том числе суточном, сточных вод отдельно по каждому 

выпуску сточных вод с характеристикой типа выпуска сточных вод. 

л) Перечень нормируемых веществ и показателей состава и свойств сточных вод. 

м) Данные об использованных методах химического анализа и их 

чувствительности при определении концентраций загрязняющих веществ и 

показателей состава и свойств сточных вод. 

н) Протоколы исследований сточных вод, выполненных аккредитованными в 

соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений 

испытательными лабораториями за последний календарный год по всем 

нормируемым веществам. 

о) Расчет НДС.  

п) Результаты расчета НДС. 

р) Данные о фактическом сбросе загрязняющих веществ.  

с) Дополнительно прилагаемые документы. 
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Река ЕТУЯХА (1,63 км от устья),
водохозяйственный участок 15.04.00.001 - Пур 

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование   или   ФИО   водопользователя   (юридического   лица  или
индивидуального предпринимателя):
Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства»
(МКУ «УОС»)

1. Реквизиты  водопользователя  (юридического лица или индивидуального
предпринимателя):

Место                    нахождения водопользователя:
Юридический адрес:   629830, г. Губкинский, мкр.2, д.45
Фактический адрес:  629830, г. Губкинский, мкр.2, д.45

ИНН   8913007850
ОГРН 1078913000352
Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,

его должность
Ибрагимов Евгений Аюпович. Директор МКУ «УОС», тел. 8 (3436)3-20-43

2. Цели водопользования Сброс сточных  вод
3. Место  сброса  сточных  вод  (географические координаты с указанием

системы координат и расстояние от устья (для водотоков): Река ЕТУЯХА 64град
27’ 6.23703’’с.ш.,   76град 33’ 55.02116’’в.д., на 1,63  км от устья. Система
координат ГСК 2011.

4. Тип оголовка выпуска сточных вод береговой, сосредоточенный,
незатопленный

5. Категория   сточных   вод   (производственные   (с  указанием  всех
осуществляемых  видов  экономической  деятельности  на  объектах, с которых
осуществляется  сброс  сточных  вод в водный объект), хозяйственно-бытовые,
дренажные, ливневые и другие):
- Ливневые сточные воды

6. Расход сточных вод для расчета НДС
45,0 макс. м3/час 25282,92 ср. м3/мес.126,4146 тыс. м3/год

7. Расчет норматива допустимого сброса загрязняющих веществ.
7.1.  Расчет  норматива  допустимого  сброса  загрязняющих  веществ, за

исключением микроорганизмов.



 
 

 

 

Наименование выпуска: Выпуск №1 
п/п Наименования загрязняющих 

веществ 
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3 Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ 

январь февраль март апрель май июнь июль 

г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Расход    0 0 0 0 0 0 0 0 45 25,28292 45 25,28292 45 25,28292 

1 Взвешенные вещества  8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0,20226336 360 0,20226336 360 0,20226336 
2 Сухой остаток 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 25,28292 45000 25,28292 45000 25,28292 
3 БПК5  2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 
4 Сульфат-анион SO4(2-)  100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 2,528292 4500 2,528292 4500 2,528292 
5 Хлорид-анион Cl(-) 4э 300,0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 7,584876 13500 7,584876 13500 7,584876 
6 Аммоний-ион  0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 
7 Нефтепродукты (нефть) 3 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 
8 ХПК  15,0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0,3792438 675 0,3792438 675 0,3792438 
9 Железо 4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 

10 Медь 3 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 
11 Цинк 3 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 
12 Фенол 3 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 
13 Марганец 4 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 
14 Фосфат-ион  (по Р) 4э 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,005056584 9 0,005056584 9 0,005056584 
15 Алюминий 4 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 

 
п/п Наименования загрязняющих веществ 

К
ла

сс
  

оп
ас

но
ст

и 
 

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
 

 в
ещ

ес
тв

 

оп
ус

ти
м

ая
  

нц
ен

тр
ац

ия
 

гр
яз

ня
ю

щ
их

  
щ

ес
тв

  
нд

с)
, м

г/
дм

3 

Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ (расчет в 
т/год производится суммированием т/мес) 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь годовой 

г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. т/год 

1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 Расход   45 25,28292 45 25,28292 0 0 0 0 0 0 126,41460000000 

1 Взвешенные вещества  8,0 360 0,20226336 360 0,20226336 0 0 0 0 0 0 1,01131680000 
2 Сухой остаток 1000,0 45000 25,28292 45000 25,28292 0 0 0 0 0 0 126,41460000000 
3 БПК5  2,1 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 0 0 0 0 0 0 0,26547066000 
4 Сульфат-анион SO4(2-)  100,0 4500 2,528292 4500 2,528292 0 0 0 0 0 0 12,64146000000 
5 Хлорид-анион Cl(-) 4э 300,0 13500 7,584876 13500 7,584876 0 0 0 0 0 0 37,92438000000 
6 Аммоний-ион  0,5 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 0 0 0 0 0 0 0,06320730000 
7 Нефтепродукты (нефть) 3 0,05 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 0 0 0 0 0 0 0,00632073000 
8 ХПК  15,0 675 0,3792438 675 0,3792438 0 0 0 0 0 0 1,89621900000 
9 Железо 4 0,1 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 0 0 0 0 0 0 0,01264146000 
10 Медь 3 0,001 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0 0 0 0 0 0 0,00012641460 
11 Цинк 3 0,01 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0 0 0 0 0 0 0,00126414600 
12 Фенол 3 0,001 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0 0 0 0 0 0 0,00012641460 
13 Марганец 4 0,01 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0 0 0 0 0 0 0,00126414600 
14 Фосфат-ион  (по Р) 4э 0,2 9 0,005056584 9 0,005056584 0 0 0 0 0 0 0,02528292000 
15 Алюминий 4 0,04 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 0 0 0 0 0 0 0,00505658400 
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 7.2. Расчет  норматива  допустимого  сброса  микроорганизмов  в водный объект.  Наименование выпуска: Выпуск №1 
№ Показатели по видам микроорганизмов Размерность Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) Норматив допустимого сброса, Ед/час 
1 Общие колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 500  225,0*106 

2 Колифаги  БОЕ/100 мл 10  4,5*106 

3 
Возбудители инфекционных заболеваний - Вода не должна содержать возбудителей кишечных  

инфекций 
- 

4 Жизнеспособные яйца гельминтов - Не должны содержаться в 25 л воды - 
5 Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших - Не должны содержаться в 25 л воды - 
6 Термотолерантные колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 100  45,0 *106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Общие свойства сточных вод: 

Плавающие примеси 
(вещества) 

На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и 
скопления других примесей 

Температура (ºС) 
Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой водного 
объекта более чем на 5 °C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) 
и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C 

Водородный показатель (рН) 
Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения  
Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 

Растворенный кислород   
Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности 
(в том числе, при сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в период ледостава не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм3. В летний период от распадения льда до 
периода ледостава во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм3 

Сухой остаток 
(минерализация) 

1000,0 мг/л 

Токсичность воды 
Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в 
контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты 

НДС возбудителей инфекционных заболеваний, а также вредных веществ, для  которых  не  установлены  нормативы предельно допустимых концентраций, равен 0. 
 
 
 
 

 
     

                         НДС утвержден «____»___________20___г. на срок до «___»__________________20_____г. 
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а) Ситуационный план (карта-схема) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные 
сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод с указанием сведений (географических координат и 
расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска сточных вод 
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б) План территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, 
водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений 
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Разработал Бедарев П.Г. bedarev.pg@gmail.com, admin@batch-plot.ru

Строительство полигона накопления снега
            в г. Губкинский, в том числе ПИР
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в) Данные о технологических процессах, в результате которых

образуются сточные воды.

Сточные воды образуются в результате таяния снега на полигоне накопления
снега.           Полигон работает круглогодично. Грузовой автотранспорт завозит
на территорию полигона снег, собранный с территории города Губкинский, в
период с ноября по май календарного года. В зимний период времени полигон
работает только на прием снега. В мае года под воздействием повышения
среднесуточной температуры накопленный сухой снег начинает таять и
отводится с площадки. Процесс естественного таяния сухого снега происходит в
период с мая по сентябрь календарного года.

Отвод талых сточных вод осуществляется через дождеприемник и далее по
сети канализации стоки насосом подаются на очистные сооружения, где
происходит очистка и последующий слив очищенных стоков в реку ЕТУЯХА.

Для очистки сточных вод предусмотрены очистные сооружения типа ПЛЕС
ЛОС полной заводской готовности ООО «АэрКом» г. Санкт-Петербург,
разрабатываемые в составе проекта «Строительство полигона накопления снега 
в г.Губкинский, в том числе ПИР» шифр МК98-2020. Проектная организа-
ция Общество с ограниченной ответственностью «Академпроект» №СРО-
П-179-12122012 от 02.03.2018 г.

г) Данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки. Тех-
нологическая схема

Талые сточные воды поступают в КНС. Насосы подают сточную воду на
дальнейшую очистку в систему блочно-модульных очистных сооружений ПЛЁС
ЛОС.

Первым этапом сточные воды проходят очистку на решетках и
тангенциальных песколовках, затем поступают на флотатор, где происходит
флотационная очистка. Во время работы флотатора происходит обильное
образование флотопены, которая накапливается в пеногасителе с системой
перекачки флотошлама и периодически перекачивается на шнековый фильтр-
пресс (обезвоживатель). В результате работы обезвоживателя образуется кек 80%
обезвоженности, который накапливается в контейнере для кека и периодически
вывозится на утилизацию.

Сточные воды, прошедшие очистку на флотаторе, затем перекачиваются
насосом  на дальнейшую очистку. Производительность насоса 45 м3/час, напор –
30 м. Насосы подают сточные воды на фильтры первой ступени ПЛЁС ЛОС KFS
AG и затем на сорбционные фильтра ПЛЁС ЛОС KFS R. Фильтры промываются
по мере накопления загрязнений в автоматическом режиме.

Завершающим этапом очистки служит ультрафиолетовый обеззараживатель.
Очищенная вода направляется в бак чистой воды, откуда в дальнейшем

забирается для наполнения системы приготовления реагентов и технических
нужд. Излишки воды направляются на сброс при помощи насосного
оборудования напором 15 м и расходом 45 м3/час.

Пескоуловитель
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Сточные воды поступают в здание очистных сооружений и попадают на 

механическую очистку. Установка состоит из решетки и тангенциальных 
песколовок. На решетках задерживаются отбросы свыше 8 мм.  Поступающая 
сточная вода просачивается через отверстия решеток и попадете в 
тангенциальную песколовку, где песок выпадает в нижний бункер песколовки, а 
осветленная вода отводится на дальнейшую очистку. Отбросы с решетки 
удаляются на утилизацию, песок из бункера наклонным шнеком сваливается в 
контейнер. По ходу движения песка в шнековом подъемнике он промывается 
водой, обеззараживается гипохлоридом натрия и обезвоживается до 85 %. 

Электрофлотатор напорный ПЛЕС ЭЛФЛО 
Стоки после песколовок при помощи погружного насоса подаются на 

флотатор. Принцип очистки – напорная реагентная флотация, совмещенная с 
электрофлотацией. Для повышения эффекта очистки вводится коагулянт и 
флокулянт. 

Принцип действия флотатора следующий. Стоки равномерно распределяются 
по секции флотации. В начало секций флотации от сатуратора подается по 
трубопроводу водовоздушная смесь через сопла. При выходе из сопел и сбросе 
давления из воды выделяется воздух в виде мельчайших пузырьков, которые, 
смешиваясь с загрязненной сточной водой, адсорбируют на своей поверхности 
частицы скоагулированных загрязнений. По мере движения воды в камере 
флотации происходит отстаивание, при этом тяжелые минеральные примеси 
оседают на дно флотатора и собираются в конусной части, а пузырьки воздуха 
всплывают вместе с прилипшими частицами загрязнений, образуя на 
поверхности слой пены. 

Флотопена удаляется с поверхности камеры движущимися скребками в 
лоток, откуда самотеком направляется по трубе на шнековый насос, далее 
поступает на шнековый обезвоживатель. 

Осветленная вода отводится из флотатора и направляется на напорные 
фильтры. Обезвоженный кек поступает в накопительную емкость 

Камерный обезвоживатель ПЛЕС КД 
Обезвоживатель предназначен для максимального сокращения объема осадка, 

упростив тем самым транспортировку, хранение и утилизацию загрязнений. 
Устройство подходит для механического обезвоживания осадков сточных 

вод, включая полученные при очистке промышленных и сельскохозяйственных 
стоков. 

Возможность работы с осадком, концентрация взвешенных частиц в котором 
составляет от 2000 до 50 000 мг/л. Влажность обезвоженного осадка зависит от 
химического состава и не превышает 80 %. 

Шнековый обезвоживатель позволяет работать с осадками, имеющими 
низкую концентрацию взвешенных частиц. 

Конструкция дегидратора практически исключает засорение барабана, что 
позволяет снизить количество воды, используемой для промывки. 
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Кек образующийся в ходе эксплуатации шнекового обезвоживателя 
вывозится. 

Напорные и сорбционные фильтры 
Система напорных фильтров представляет из себя набор из 6 фильтров с 

алюмосиликатом и 9 фильтров с сорбционной загрузкой. 
Напорные фильтры первой ступени предназначены для удаления из воды 

нерастворимых примесей. Порог фильтрации 20-40 мкм. В качестве 
фильтрующей загрузки используется кварцевый песок, обезвоженный диоксид 
кремния или их смесь. 

Сорбционный фильтр второй ступни предназначен для окончательной 
очистки сточных вод при помощи сорбционных свойств загрузки. 

В режиме фильтрации вода проходит сверху вниз, при этом все загрязнения 
осаждаются в слое загрузки. Все загрязнения легко удаляется обратным током 
воды. 

Механические фильтры сблокированы в единую установку имеющую общий 
контроллер и алгоритм управления автоматическими задвижками. Периодически 
(по таймеру) каждый фильтр выводится в режим промывки. Промывка 
производится очищенной водой в направлении противоположном фильтрации. 

Промывная вода направляется в аккумулирующий резервуар и затем 
повторно обрабатывается очистке. 

УФ-обеззараживание 
Перед выпуском очищенные сточные воды проходят ультрафиолетовой 

обеззараживание на УФ-установках. Для каждой линии очистки предусмотрена 
своя УФ-установка. В проекте применены УФ-установки с блоком промывки. 

Сброс обеззараженных сточных вод осуществляется из насосной станции в р. 
ЕТУЯХА 

 
Проектные параметры очистки приняты в соответствии с проектом (книга 

МК98-2020-ИОС7.2.ТЧ) и паспортом на установку «ПЛЕС ЛОС»  
Проектные показатели работы  

Показатели 
Ед. 
изм. 

Значение 
до 

очистки 
после 

очистки 
БПК5 мг/л до 50 до 2,1 
Взвешенные вещества мг/л до 2000 до 8 
Нефтепродукты (нефть) мг/л до 20 до 0,05 
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д) Данные о соответствии работы очистных сооружений проектным 
характеристикам  

Эффективность работы в % очистных сооружений не приводится, так как 
очистные сооружения проектируемые. Сброса сточных вод в 2014-2020 годах не 
было. 
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е) Водохозяйственный баланс водопользования 
 

Выпуск сточных вод сформирован поверхностными сточными водами от 
таяния снега на полигоне. 

Расчет количества сточных вод. 
Объем площадки складирования согласно Задания на проектирование, 

рассчитан из условия приема снега в объеме 154 тыс.м3/год. Снег завозится с 

территории г. Губкинский. 

Расчет производим согласно разделу 7.2 СП 32.13330.2018.  

Среднегодовой объем сточных вод определяем по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм. 

Среднегодовой объем дождевых вод Wд вычисляется по формуле: 

Wд = 10 hд Ψд F, где 

F- общая площадь стока, равная 2,4 га; 

hд - слой осадков за теплый период года, равный 373 мм (отчет МК98-2020-ИЭИ-Т); 

Ψд - коэффициент стока дождевых вод, принимается равным 0,7 (п. 7.2.4 СП 

32.13330.2018); 

Wд = 10 x 373 x 0,7 х 2,4 = 6266,4 м3/год. 

Среднегодовой объем талых вод от складируемого снега Qт вычисляется по формуле: 

Wт = 10 hт Ψт Ку F, где 

hт - слой складируемого снега, равный 7,0 м; 

Ψт – коэффициент стока, принимаемый 0,7. 

Ку - коэффициент, учитывающий вывоз и уборку снега, принимая во внимание, что 

площадь снеготаяния предназначена для складирования собранного снега, коэффициент 

принимаем равным 1. 

Wт = 10 x7000 x 0,7х 1 х 2,4 = 117600 м3/год. 

В дополнение к талым водам от складируемого снега определим объем талых вод от 

естественных снежных осадков: 

Wсо = 10 hсо Ψсо F, где 

Hсо - слой осадков за холодный период года, равный 151 мм (отчет МК98-2020-ИЭИ-Т); 

Ψсо - коэффициент стока талых вод, принимаем равным 0,7. 

Wсо= 10 x 151 x 0,7 х 2,4 = 2536,8 м3/год. 

После завершения таяния снега и вывоза твердых отходов полигон моют без 

спецрастворов. Стоки через сеть К2 поступают на очистные сооружения для утилизации. 
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Мойку производить передвижными средствами. Заполнение цистерны выполнять очищенной 

водой из трубопровода КО. 

Годовой объем поливомоечных вод вычисляется по формуле: 

Wм = 10 m k Ψм Fм, где 

m – удельный расход воды на мойку покрытия, равный 0,5 л/ м2, согласно СП 

30.13330.2020 

k – число моек, принимаемое равным 1 шт; 

Ψм – коэффициент стока, равный 0,95. 

Wм = 0,5 х 1 х 0,95 х 2,4 х 10000 = 11400 л/год = 11,4 м3/год. 

 

Таблица 1- Годовой объем стоков 

Поз. 

по 
ГП 

Площад
ки 

Площадь 
водосбора,

га 

Среднегодо- 

вой объем 
стоков от 
осадков, 

м3 

Среднегодов
ой объем 
стоков от 
складиру- 

емого снега, 
м3 

Годовой 
объем 

поливомоечн
ых вод, м3 

Общий 
объем 

стоков,

м3 

5 Площадк
а 
складиро
вания 
снега 

2,4 6266,4  
+2536,8 

117600 11,4 126414,
6 

2.3 Расчет суточного объема стоков 
Расчет производим согласно разделу 7.3 СП 32.13330.2018.  

Суточный объем дождевых вод Wд вычисляется по формуле: 

Wсут
д = 10 hд Ψд F, где 

F- общая площадь стока, равная 2,4 га; 

hд - суточный слой осадков, равный 85,8 мм (отчет МК98-2020-ИЭИ-Т); 

Ψд - коэффициент стока дождевых вод, принимается согласно таблице 13 СП 

32.13330.2018 для водонепроницаемых покрытий - 0,95; 

Wсут
д = 10 x 85,8 x 0,95 х 2,4 = 1956,0 м3/сут. 

Суточный объем талых вод Wд вычисляется по формуле: 

Wсут
т = 10 hс α Ψт F Ку, где 

F- общая площадь стока, равная 2,4 га; 

hc - суточный слой талого стока заданной обеспеченности за 10 дневных часов, равный 

20 мм (для I климатического района при обеспеченности 63 %); 

Ψт - коэффициент стока, принимаем 0,95, учитывая водонепроницаемость покрытия; 
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α – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, равный 0,8; 

Ку - коэффициент, учитывающий вывоз и уборку снега, принимая во внимание, что 

площадь снеготаяния предназначена для складирования собранного снега, коэффициент 

принимаем равным 1. 

Wсут
т = 10 x 20 х 0,8 x 0,95 х 1 х 2,4 = 364,8 м3/сут. 

Таблица 2- Суточный объем стоков 

Поз. 

по ГП 
Площадки 

Площадь 
водосбора,

га 

Суточный объем 
дождевых 

стоков, 

м3 

Суточный объем 
талого стока, 

м3 

Общий объем 
стоков, 

м3 

 

5 Площадка 
складирован
ия снега 

2,4 1956,0 364,8 

 

2320,8 

Технологическими решениями для очистных сооружений принята схема с 

аккумулированием стоков на площадке складирования полигона. 

Согласно п. 7.8.2 и п. 7.8.3 СП 32.13330.2018 минимальный аккумулируемый объем 

стоков принимаем равным максимальному суточному объему стоков с учетом 10 % на 

осадок: 

Vа = 2320,8 х 1,1 = 2552,9 м3. 

Согласно п. 7.8.5 СП 32.13330.2018 период переработки этого объема принимается в 

пределах 3-х суток. 

Тогда производительность очистных сооружений принимается не менее: 

q = 2552,9 / 72 = 35,5 м3/час. 
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Хозяйственно – 
питьевые нужны 

602,25 

Полигон таяния снега, 
поверхностные воды:  

дождевые 6266,4   
талые 2536,8 

Поливомоечные 11,4 
Итого: 8814,6 

Очистные сооружения ПЛЕС ЛОС  
Проектная производительность 45 м3/час 

ЖБО Вывоз 
спецавтотранспорт

ом 

Полигон таяния снега. 
Сток от таяния 

привозимого снега 
117600 

Вода 
привозная 

 
 

Схема систем водопотребления и водоотведения по площадки Полигона накопления снега, м3/год 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВЫПУСК № 1 
Река ЕТУЯХА 

1,63 км от устья 
126414,6 

Счетчик учета воды 
«ВЗЛЕТ» ЭР  
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ж) Гидрологическая характеристика водного объекта на участке 

существующего выпуска сточных вод, в том числе данные о величинах условных 
фоновых концентраций 
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з) Данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после 
сброса сточных вод, за последний календарный год, представленные в виде 
протоколов исследований воды водного объекта и актов отбора проб воды 

 
Очистные сооружения проектируемые, контроль качества водного объекта в 

контрольном створе проводился один раз аккредитованной лабораторией. 
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и) Данные о значениях нормативов качества, установленных на уровне 
значений (в интервале допустимого отклонения от значений) показателей 

природных фоновых концентраций химических веществ в этом речном 
бассейне или его части, водном объекте или его части 

Значения нормативов качества, установленных на уровне значений (в интервале 
допустимого отклонения от значений) показателей природных фоновых 
концентраций химических веществ не приводим, так как в расчете нормативов 
допустимых сбросов данные показатели не принимаем. 
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к) Данные о расходе, в том числе суточном, сточных вод отдельно по каждому 
выпуску сточных вод с характеристикой типа выпуска сточных вод. 

Сброс сточных вод в 2014-2020 не производился. Очистные сооружения 
проектируемые. Учет объема сбрасываемых сточных будет вестись  по показаниям 
счетчика учета воды «ВЗЛЕТ» ЭР, установленного на напорном трубопроводе 
очищенных сточных вод.  

Очищенные сточные воды насосом производительностью 45 м3/час отводятся в 
р. ЕТУЯХА.   

Тип сбросного устройства – сосредоточенный. Тип выпуска – береговой 
незатопленный. Расстояние от выпуска до устья реки ЕТУЯХА– 1,63 км. 
Расстояние от здания очистных сооружений до выпуска в водный объект – 157,75 
м. Сеть очищенных стоков КО запроектирована напорной подземной и выполнена 
из труб стальных электросварных d219х6,0 мм по ГОСТ 10704-91. 

Для расчета и утверждения принят расход 126414,6 т. м3/год, 826 м3/сут., 45,0 
макс. м3/час. 

Сведения о планируемом расходе сточных вод  по очистным сооружениям 
Полигона накопления снега.  

(2021 - 2028гг.) 
январь февраль март апрель май июнь 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

        45,0 25,28292 45,0 25,28292 

 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Годовой 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес.

мах.м3
/час 

тыс. 
м3/мес. 

мах.м3
/час 

тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/мес. 

мах.м3/час тыс. 
м3/год 

45,0 25,28292 45,0 25,28292 45,0 25,28292       45,0 126,4146 
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л) Перечень нормируемых веществ и показателей состава и свойств сточных 
вод 

Контроль качества сточных вод будет проводиться  по показателям, 
приведенным в таблице ниже.  

Контроль планирует вести  ЗАО «Научно-исследовательский центр 
«Югранефтегаз», в соответствии графиком лабораторного контроля. 

Перечень анализов принят, ориентируясь  на рекомендованный  в 
Постановлении Правительства РФ от 13.07.2019 N 891 "Об утверждении Правил 
проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду" 
для объектов централизованных ливневых систем водоотведения. 

 Фактическое содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах 
 

№ п.п. Показатели 
состава 

Концентрация, мг/дм3 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 
Взвешенные 

вещества 
не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

2 Сухой остаток не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 
3 БПК5 не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

4 
Сульфат-анион 

SO4(2-) 
не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

5 
Хлорид-анион 

Cl(-) 
не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

6 Аммоний-ион не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

7 
Нефтепродукты 

(нефть) 
не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

8 ХПК не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 
9 Железо не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

10 Медь не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 
11 Цинк не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 
12 Фенол не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 
13 Марганец не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

14 
Фосфат-ион  

 (по Р) 
не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 

15 Алюминий не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли не опр.-ли 
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График лабораторного контроля качества сточных вод и природных вод 
выпуск №1, р. ЕТУЯХА на 1,63 км от устья 

Наименование объекта (выпуска, 
водоема). Точка отбора 

Периодичность отбора Показатели Характер пробы 
Сведения о 
лаборатории 

Вход на очистные сооружения ПЛЕС 
ЛОС 

1 раз в месяц (12 раза в год) Взвешенные вещества 
Сухой остаток 
БПК5 
Сульфат-анион SO4(2-) 
Хлорид-анион Cl(-) 
Аммоний-ион 
Нефтепродукты (нефть) 
ХПК 
Железо 
Медь 
Цинк 
Фенол 
Марганец 
Фосфат-ион  (по Р) 
Алюминий 
Плавающие примеси (вещества) 
Температура (ºС) 
рН 
Растворенный кислород 

Точечная 

ЗАО «Научно-
исследовательский 
центр «Югранефтегаз». 
Аттестат аккредитации 
РОСС RU. 
0001.21ЭЛ96 от 
03.04.2017г. 

Выход с  очистных сооружений 
ПЛЕС ЛОС 

1 раз в месяц (12 раза в год) Взвешенные вещества 
Сухой остаток 
БПК5 
Сульфат-анион SO4(2-) 
Хлорид-анион Cl(-) 
Аммоний-ион 
Нефтепродукты (нефть) 
ХПК 
Железо 
Медь 
Цинк 
Фенол 
Марганец 
Фосфат-ион  (по Р) 
Алюминий 
Плавающие примеси (вещества) 
Температура (ºС) 
рН 
Растворенный кислород 

 

1 раз в месяц (12 раза в год) Общие колиформные бактерии  
Коли-фаги  
Возбудители инфекционных заболеваний 
Жизнеспособные яйца гельминтов 
Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Термотолерантные колиформные бактерии  

Точечная 

1 раз в квартал (4 раза в год)  Точечная 
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Хроническая  токсичность  
Контрольные створы: 
- фоновый - выше выпуска №1, в 
реке ЕТУЯХА, 
 
-контрольный -   ниже  выпуска №1, 
в реке ЕТУЯХА 
 

1 раз в месяц (12 раза в год) Взвешенные вещества 
Сухой остаток 
БПК5 
Сульфат-анион SO4(2-) 
Хлорид-анион Cl(-) 
Аммоний-ион 
Нефтепродукты (нефть) 
ХПК 
Железо 
Медь 
Цинк 
Фенол 
Марганец 
Фосфат-ион  (по Р) 
Алюминий 
Окраска 
Запах 
Плавающие примеси (вещества) 
Температура (ºС) 
рН 
Растворенный кислород 

Точечная 

1 раз в месяц (12 раза в год) Общие колиформные бактерии  
Коли-фаги  
Возбудители инфекционных заболеваний 
Жизнеспособные яйца гельминтов 
Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Термотолерантные колиформные бактерии  

Точечная 

1 раз в квартал (4 раза в год) Хроническая  токсичность Точечная 
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Фактические концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах 
2014-2020 год 

Показатель 

ЯНВАРЬ,  
мг/дм³ 

ФЕВРАЛЬ,  
мг/дм³ 

МАРТ,  
мг/дм³ 

АПРЕЛЬ,  
мг/дм³ 

МАЙ,    
мг/дм³ 

ИЮНЬ,    
мг/дм³ 

ИЮЛЬ,   
мг/дм³ 

АВГУСТ,   
мг/дм³ 

СЕНТЯБРЬ,   
мг/дм³ 

ОКТЯБРЬ,   
мг/дм³ 

НОЯБРЬ,   
мг/дм³ 

ДЕКАБРЬ,   
мг/дм³  

МАКС. 
ЗА 

ГОД, 
мг/дм³ 

СР. ЗА 
ГОД, 

мг/дм³ 

Взвешенные вещества не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Сухой остаток не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

БПК5 не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Сульфат-анион SO4(2-) не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Хлорид-анион Cl(-) не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Аммоний-ион не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Нефтепродукты (нефть) не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

ХПК не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Железо не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Медь не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Цинк не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Фенол не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Марганец не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Фосфат-ион  (по Р) не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли

Алюминий не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли не опр-ли
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м) Данные об использованных методах химического анализа и их 
чувствительности при определении концентраций загрязняющих веществ и 

показателей состава и свойств сточных вод. 
Перечень методик химических анализов, по которым ведется контроль, указан в 

области аккредитации и в протоколах анализов. Чувствительность при 
определении концентраций загрязняющих веществ указана в методиках анализов. 

Чувствительность метода- наименьшее количество вещества, которое можно 
определить данным  методом. 

Показатель 

Методика Диапазон 
измерения, 

мг/л  

Чувствительность метода Лаборатория 
аккредитованная. 

Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1:2.110-97 3,0-5000 
Гравиметрический 

0,1% 
 

Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 50-25000 
Гравиметрический 

0,1% 
 

БПК5 
ПНД Ф 14.1:2.275-2012 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
2,0-4000 
0,5-100 

Титриметрический 
10-3 -10-4 моль /л 

 

Сульфат-анион SO4(2-) РД 52.24.405-2018 10-1000 
Турбидиметрический 

3-10% 
ЗАО «Научно-

исследовательский центр 
«Югранефтегаз» 

Хлорид-анион Cl(-) ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 10-50000 
Титриместрический 

(аргентометрический) 
10-3 -10-4 моль /л 

 

Аммоний - ион ПНД Ф 14.1:2.3.1-95 0,05-150 
Фотометрический 

10-7 моль/л 
 

Нефтепродукты (нефть) 
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 

 
0,02-2000 

 
ИК спектрофотометрия 

10-9-10-10г 
 

ХПК ПНД Ф 14.1:2:3:4.100-97 4-2000 
Титриметрический 

10-3 -10-4 моль /л 
 

Железо ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,05-20,0 
ИК спектрофотометрия 

10-9-10-10г 
 

Медь ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,001-1 
ИК спектрофотометрия 

10-9-10-10г 
 

Цинк ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,005-10,0 
ИК спектрофотометрия 

10-9-10-10г 
 

Фенол ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 0,0005-25,0 Флуориметрический 
10-3г/л

 

Марганец ПНД Ф 14.1:2.253-09 0,002-10,0 
ИК спектрофотометрия 

10-9-10-10г 
 

Фосфат-ион  (по Р) 
ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 

0,05-80,0 
Фотометрический 

10-7 моль/л 
 

Алюминий 
ПНД Ф 14.1:2.253-09 

0,02-10,0 
ИК спектрофотометрия 

10-9-10-10г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Область аккредитации ЗАО «Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз . 

Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.21ЭЛ96 от 03.04.2017г. 
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н) Протоколы исследований сточных вод, выполненных аккредитованными 
в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений 
испытательными лабораториями за последний календарный год по всем 
нормируемым веществам 

 
 

Контроль качества на сбросе сточных вод в 2014-2020 годах аккредитованной 
лабораторией не проводился. В связи с отсутствием сброса  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

МК98-2020-НДС 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата 

о) Расчет НДС
Нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в

поверхностные водные объекты со сточными водами разработаны в связи с
отсутствием нормативов.  Очистные сооружения талых сточных вод с полигона
«ПЛЕС ЛОС» и сбросной коллектор являются объектами проектирования в
составе проектно-сметной документации на объект капитального строительства
«Строительство полигона накопления снега в г.Губкинский, в том числе ПИР».

Настоящий документ разработан в соответствии с Методикой разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей, утвержденной приказом МПР РФ от 29 декабря 2020 года
N 1118, зарегистрированным в Минюсте РФ 30.12.2020г. № 61973 (далее –
«Методика…»)  и во   исполнение следующих документов:

-«Водного кодекса Российской Федерации» от 3.06.2006 № 74-ФЗ;
- Федерального закона РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.02 № 7-

ФЗ;
-Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от

30.03.99 № 52-ФЗ
Расчет проекта НДС выполнен для Выпуска №1, ООО «ГолденПлат» в ручей

без названия.
 
 

Расположение объекта 
В административном отношении объект проектирования  расположен в ЯНАО, 

Муниципальное образование город Губкинский. 
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Выпуск сточных вод находится вне черты населенного пункта. 
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Река ЕТУЯХА  относится к водным объектам рыбохозяйственного значения
высшей   категории. 
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Расчет кратности разбавления сточных вод в водотоке 
Сброс сточных вод осуществляется вне черты населенного пункта.  
Контроль качества воды водного объекта не проводился, в количестве 

необходимом для получения данных о качестве воды в фоновом створе (см.  пункт 
ж.  справка №53-01-16/358 от 04.10.2021 Ямало-Ненецкий ЦГМС-филиал ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС») 

В связи с чем, к выпуску сточных вод применяется норматив  качества водного 
объекта согласно п. 8 «Методики…» «…. Если при расчете величины НДС отсутствует достоверная
информация о качестве воды водного объекта в фоновом створе, и невозможно провести расчет фоновых 
концентраций химических веществ в установленном порядке на момент расчета НДС, до установления фоновых 
концентраций (на срок не более 24 месяцев) в сточных водах, НДС по таким загрязняющим веществам 
разрабатываются исходя из соблюдения в сточных водах нормативов качества воды водного объекта», 

соответственно кратность разбавления при нормировании не учитывается.  
Расчет допустимых концентраций 

Основная расчетная формула для определения СНДС  
  ФФПДКНДС ССCnС  .

Учитываются п. 8 и п. 11 «Методики...».  
п. 11 «…Величины НДС проектируемых и строящихся (реконструируемых) организаций-водопользователей 

определяются в составе проектов строительства (реконструкции) этих организаций. Если проектное значение сброса 
строящейся (реконструируемой) организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС 
принимается проектное значение сброса». 

1. Взвешенные вещества
СНДС принимаем на уровне проектных параметров очистки 
Сндс = 8,0  мг/дм3.
2. Сухой остаток
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 1000,0 мг/дм3

3. БПК 5
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 2,1 мг/дм3.  
4. Сульфат-анион SO4(2-)
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 100,0 мг/дм3.  
5. Хлорид-анион Cl(-)
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 300,0 мг/дм3.  
6. Аммоний-ион
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,5  мг/дм3.  
7. Нефтепродукты (нефть)
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,05 мг/дм3.  
8. ХПК
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 15,000 мг/дм3

9. Железо
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СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,1мг/дм3

10. Медь
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,001мг/дм3

11. Цинк
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,01мг/дм3

12. Фенол
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,001мг/дм3

13. Марганец
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,01мг/дм3

14. Фосфат –ион (по Р)
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,2 мг/дм3.  
15. Алюминий
СНДС принимаем на уровне ПДК водного объекта. 
Сндс = 0,04 мг/дм3.  
16 . Показатели микроорганизмов. 
Определение допустимых концентраций производится в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод», по соответствующим показателям: общие колиформные 
бактерии - не более 500 КОЕ/100 мл; колифаги - не более 10 БОЕ/100 мл по фагу 
М2; термотолерантные колиформные бактерии - не более 100 КОЕ/100 мл; 
патогенные микроорганизмы – отсутствие. 

Сравнительная таблица качества воды приведена ниже  
Сравнительная таблица качества воды 

№ 
п.п. 

Показатели состава Концентрация, мг/дм3 

2014-2020 
 Допустимая  

концентрация на сбросе, 
мг/л 

ПДК для водных объектов, 
мг/л 

1 Взвешенные вещества не опр-ли 8,0 Фон+0,25  
2 Сухой остаток не опр-ли 1000,0 1000,0 
3 БПК5 не опр-ли 2,1 2,1 
4 Сульфат-анион SO4(2-) не опр-ли 100,0 100,0 
5 Хлорид-анион Cl(-) не опр-ли 300,0 300,0 
6 Аммоний-ион не опр-ли 0,5 0,5 
7 Нефтепродукты (нефть) не опр-ли 0,05 0,05 
8 ХПК не опр-ли 15,0 15,0 
9 Железо не опр-ли 0,1 0,1 
10 Медь не опр-ли 0,001 0,001 
11 Цинк не опр-ли 0,01 0,01 
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12 Фенол не опр-ли 0,001 0,001 
13 Марганец не опр-ли 0,01 0,01 
14 Фосфат-ион  (по Р) не опр-ли 0,2 0,2 
15 Алюминий не опр-ли 0,04 0,04 

Расчет величин НДС для выпуска сточных, в том числе дренажных вод в 
водный объект 

В соответствии с положениями «Методики ...» нормативы допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты определяются  в г/час и  
тоннах за определенный период (т/месяц, т/год).  

НДС  =q * Сндс   
q – максимально-часовой расход сточных вод водопользователя, м3/ч; 
Сндс – допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3. 
Расчетный годовой объем водоотведения для выпуска №1, с разбивкой объема 

по месяцам, принимается согласно п. к) данного проекта и составляет – 126,4146 
тыс. м3/год, 45,0 мах. м3/час. 

Результаты расчета НДС, приведены далее. 
Данные по величине допустимого сброса по микроорганизмам приведены ниже. 
- общие колиформные бактерии 
НДС=500ед./100*45,0 м3/час= 22 500 000 ед./час, 
- колифаги 
НДС=10ед./100*45,0 м3/час =4 500 000 ед./час, 
- термотолерантные колиформные бактерии  
НДС=100ед./100*45,0 м3/час = 45 000 000  ед./час 
Данные по величине допустимого сброса г/час, т/год по химическим 

показателям приведены ниже, эти данные указаны в таблице норматива 
допустимого сброса.  
1.Взвешенные вещества  
НДС взвешенные  вещества   = 45,0  м3/ч *  8,0 г/м3   = 360,0 г/час.    
НДС взвешенные  вещества = 126414,6 м3/год *  8,0 г/м3  / 1000 / 1000 = 
1,01131680000 т/год 
2.Сухой остаток 
НДС сухой остаток   = 45,0  м3/ч *  1000,0 г/м3  = 45000,0 г/час.   
НДС сухой остаток   = 126414,6 м3/год *  1000,0 г/м3 / 1000 / 1000 = 
126,41460000000 т/год 
3.БПК5 
НДС БПК 5= 45,0  м3/ч *  2,1 г/м3  = 94,50 г/час.  
НДС БПК 5=   126414,6 м3/год *  2,1 г/м3 / 1000 / 1000 = 0,26547066000 т/год 
4.Сульфат-анион SO4(2-) 
НДС сульфат-анион SO4(2-)   = 45,0  м3/ч *  100,0 г/м3  = 4500 г/час.  
НДС сульфат-анион SO4(2-)   = 126414,6 м3/год *  100,0 г/м3 / 1000 / 1000 = 
12,64146000000т/год 
5.Хлорид-анион Cl(-) 
НДС хлорид-анион Cl(-)  = 45,0  м3/ч *  300,0 г/м3  = 13500,0 г/час.  
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НДС хлорид-анион Cl(-)     =   126414,6 м3/год * 300,0 г/м3 / 1000 / 1000 = 
37,92438000000 т/год 
6.Аммоний ион  
НДС аммоний ион = 45,0  м3/ч *  0,5 г/м3   = 22,5 г/час.  
НДС аммоний ион =   126414,6   м3/год *  0,5  г/м3 / 1000 / 1000 = 0,06320730000 
т/год  
7.Нефтепродукты (нефть)  
НДС нефтепродукты  (нефть) =  45,0  м3/ч *  0,05 г/м3  = 2,25 г/час.  
 НДС нефтепродукты  (нефть) =   126414,6 м3/год *  0,05 г /м3 / 1000 / 1000 = 
0,00632073000 т/год 
8.ХПК 
НДС хпк= 45,0  м3/ч *  15,0 г/м3   = 675,0г/час.   
НДС хпк = 126414,6 м3/год *  15,0 г/м3 / 1000 / 1000 = 1,89621900000 т/год 
9.Железо
НДС железо  = 45,0  м3/ч *  0,1 г/м3  = 4,5 г/час.  
НДС железо   = 126414,6 м3/год *  0,1  г/м3 / 1000 / 1000 = 0,01264146000 т/год 
10.Медь
НДС медь  = 45,0  м3/ч * 0,001 г/м3   = 0,045 г/час.   
НДС медь  = 126414,6 м3/год *  0,001  г/м3 / 1000 / 1000 = 0,00012641460 т/год 
11.Цинк 
НДС цинк =  45,0  м3/ч *  0,01г/м3  = 0,45 г/час.  
НДС цинк  = 126414,6 м3/год *  0,01 г/м3 / 1000 / 1000 = 0,00126414600 т/год 
12.Фенол
НДСфенол  = 45,0  м3/ч *  0,001г/м3  = 0,045 г/час.  
НДС фенол= 126414,6 м3/год *  0,001 г/м3 / 1000 / 1000 = 0,00012641460 т/год 
13.Марганец
НДС марганец = 45,0  м3/ч *  0,01г/м3  = 0,45 г/час.  
НДС марганец = 126414,6 м3/год *  0,01 г/м3 / 1000 / 1000 = 0,00126414600 т/год 
14.Фосфат-ион (по Р)
НДС фосфат-ион (по Р)=  45,0  м3/ч *  0,2 г/м3 = 9,0 г/час.  
НДС фосфат-ион (по Р)=  126414,6 м3/год *  0,2  г /м3 / 1000 / 1000 = 
0,02528292000 т/год 
15.Алюминий 
НДС алюминий =  45,0  м3/ч *  0,04 г/м3 = 1,8 г/час.  
НДС алюминий =  126414,6 м3/год *  0,04  г /м3 / 1000 / 1000 = 0,00505658400 
т/год. 
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п) Результаты расчета НДС 
Норматив допустимого сброса веществ для  сточных вод  

п/п Наименования загрязняющих 
веществ 
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3 Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ 

январь февраль март апрель май июнь июль 

г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Расход 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25,28292 45 25,28292 45 25,28292 

1 Взвешенные вещества 8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0,20226336 360 0,20226336 360 0,20226336 
2 Сухой остаток 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 25,28292 45000 25,28292 45000 25,28292 
3 БПК5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 
4 Сульфат-анион SO4(2-) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 2,528292 4500 2,528292 4500 2,528292 
5 Хлорид-анион Cl(-) 4э 300,0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 7,584876 13500 7,584876 13500 7,584876 
6 Аммоний-ион 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 
7 Нефтепродукты (нефть) 3 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 
8 ХПК 15,0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0,3792438 675 0,3792438 675 0,3792438 
9 Железо 4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 

10 Медь 3 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 
11 Цинк 3 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 
12 Фенол 3 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 
13 Марганец 4 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 
14 Фосфат-ион  (по Р) 4э 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,005056584 9 0,005056584 9 0,005056584 
15 Алюминий 4 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 

п/п Наименования загрязняющих веществ 
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Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ (расчет в 
т/год производится суммированием т/мес) 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь годовой 

г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. т/год 

1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Расход 45 25,28292 45 25,28292 0 0 0 0 0 0 126,41460000000 

1 Взвешенные вещества 8,0 360 0,20226336 360 0,20226336 0 0 0 0 0 0 1,01131680000 
2 Сухой остаток 1000,0 45000 25,28292 45000 25,28292 0 0 0 0 0 0 126,41460000000 
3 БПК5 2,1 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 0 0 0 0 0 0 0,26547066000 
4 Сульфат-анион SO4(2-) 100,0 4500 2,528292 4500 2,528292 0 0 0 0 0 0 12,64146000000 
5 Хлорид-анион Cl(-) 4э 300,0 13500 7,584876 13500 7,584876 0 0 0 0 0 0 37,92438000000 
6 Аммоний-ион 0,5 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 0 0 0 0 0 0 0,06320730000 
7 Нефтепродукты (нефть) 3 0,05 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 0 0 0 0 0 0 0,00632073000 
8 ХПК 15,0 675 0,3792438 675 0,3792438 0 0 0 0 0 0 1,89621900000 
9 Железо 4 0,1 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 0 0 0 0 0 0 0,01264146000 
10 Медь 3 0,001 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0 0 0 0 0 0 0,00012641460 
11 Цинк 3 0,01 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0 0 0 0 0 0 0,00126414600 
12 Фенол 3 0,001 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0 0 0 0 0 0 0,00012641460 
13 Марганец 4 0,01 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0 0 0 0 0 0 0,00126414600 
14 Фосфат-ион  (по Р) 4э 0,2 9 0,005056584 9 0,005056584 0 0 0 0 0 0 0,02528292000 
15 Алюминий 4 0,04 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 0 0 0 0 0 0 0,00505658400 
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№ Показатели по видам микроорганизмов Размерность Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) Норматив допустимого сброса, Ед/час 
1 Общие колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 500  225,0*106 

2 Колифаги  БОЕ/100 мл 10 4,5*106 

3 
Возбудители инфекционных заболеваний - Вода не должна содержать возбудителей кишечных  

инфекций 
- 

4 Жизнеспособные яйца гельминтов - Не должны содержаться в 25 л воды - 
5 Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших - Не должны содержаться в 25 л воды - 
6 Термотолерантные колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 100  45,0 *106 

8. Общие свойства сточных вод:

Плавающие примеси (вещества) 
На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и 
скопления других примесей 

Температура (ºС) 

Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой 
водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы 
(лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более 
чем на 2 °C 

Водородный показатель (рН) 
Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения
Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 

Растворенный кислород  
Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности 
(в том числе, при сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в период ледостава не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм3. В летний период от распадения льда 
до периода ледостава во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм3 

Сухой остаток (минерализация) 1000,0 мг/л 

Токсичность воды 
Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта 
в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты 

НДС возбудителей инфекционных заболеваний, а также вредных веществ, для  которых  не  установлены  нормативы предельно допустимых концентраций, равен 0. 

7.2. Расчет  норматива  допустимого  сброса  микроорганизмов  в водный объект.  Наименование выпуска: Выпуск №1
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р) Данные о фактическом сбросе загрязняющих веществ. 

Контроль качества аккредитованной лабораторией в 2014-2020 годах не велся. 
Очистные сооружения проектируемые.  
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Фактический сброс веществ и микроорганизмов 
Река ЕТУЯХА (1,63 км от устья),  
водохозяйственный участок 15.04.00.001 - Пур 
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка) 

За 2014-2020 год 
    Наименование   или   ФИО   водопользователя   (юридического   лица  или 
индивидуального предпринимателя): 
Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства»  
(МКУ «УОС») 

1. Реквизиты  водопользователя  (юридического лица или индивидуального
предпринимателя):  
    Место                    нахождения                   водопользователя: 
Юридический адрес:   629830, г. Губкинский, мкр.2, д.45 
Фактический адрес:  629830, г. Губкинский, мкр.2, д.45     

 ИНН  8913007850 
 ОГРН 1078913000352 

    Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, 
его должность 
Ибрагимов Евгений Аюпович. Директор МКУ «УОС», тел. 8 (3436)3-20-43 

2. Цели водопользования Сброс сточных  вод
3. Место  сброса  сточных  вод  (географические координаты с указанием

системы     координат и расстояние от устья (для водотоков): Река ЕТУЯХА 64град 27’ 
6.23703’’с.ш.,   76град 33’ 55.02116’’в.д., на 1,63  км от устья. Система координат ГСК 
2011.  

4. Категория   сточных   вод   (производственные   (с  указанием  всех
осуществляемых  видов  экономической  деятельности  на  объектах, с которых 
осуществляется  сброс  сточных  вод в водный объект), хозяйственно-бытовые, 
дренажные, ливневые и другие):  
- Ливневые сточные воды 
5. Фактический расход сточных вод:

- макс. м3/час -ср. м3/мес.- тыс. м3/год 
6. Фактический  сброс веществ и микроорганизмов.

    6.1.  Фактический сброс веществ 



МК98-2020-НДС 
Лист 

62 
Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата 

Наименование выпуска: Выпуск №1  
п/п Наименования загрязняющих веществ 
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Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ 

январь февраль март апрель май июнь июль 

г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Расход 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25,28292 45 25,28292 45 25,28292 

1 Взвешенные вещества 8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0,20226336 360 0,20226336 360 0,20226336 
2 Сухой остаток 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 25,28292 45000 25,28292 45000 25,28292 
3 БПК5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 
4 Сульфат-анион SO4(2-) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 2,528292 4500 2,528292 4500 2,528292 
5 Хлорид-анион Cl(-) 4э 300,0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 7,584876 13500 7,584876 13500 7,584876 
6 Аммоний-ион 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 
7 Нефтепродукты (нефть) 3 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 
8 ХПК 15,0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0,3792438 675 0,3792438 675 0,3792438 
9 Железо 4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 
10 Медь 3 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 
11 Цинк 3 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 
12 Фенол 3 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 
13 Марганец 4 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 
14 Фосфат-ион  (по Р) 4э 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,005056584 9 0,005056584 9 0,005056584 
15 Алюминий 4 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 

п/п Наименования загрязняющих веществ 
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Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ (расчет в 
т/год производится суммированием т/мес) 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь годовой 

г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. г/ч т/мес. т/год 

1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Расход 45 25,28292 45 25,28292 0 0 0 0 0 0 126,41460000000 

1 Взвешенные вещества 8,0 360 0,20226336 360 0,20226336 0 0 0 0 0 0 1,01131680000 
2 Сухой остаток 1000,0 45000 25,28292 45000 25,28292 0 0 0 0 0 0 126,41460000000 
3 БПК5 2,1 94,5 0,053094132 94,5 0,053094132 0 0 0 0 0 0 0,26547066000 
4 Сульфат-анион SO4(2-) 100,0 4500 2,528292 4500 2,528292 0 0 0 0 0 0 12,64146000000 
5 Хлорид-анион Cl(-) 4э 300,0 13500 7,584876 13500 7,584876 0 0 0 0 0 0 37,92438000000 
6 Аммоний-ион 0,5 22,5 0,01264146 22,5 0,01264146 0 0 0 0 0 0 0,06320730000 
7 Нефтепродукты (нефть) 3 0,05 2,25 0,001264146 2,25 0,001264146 0 0 0 0 0 0 0,00632073000 
8 ХПК 15,0 675 0,3792438 675 0,3792438 0 0 0 0 0 0 1,89621900000 
9 Железо 4 0,1 4,5 0,002528292 4,5 0,002528292 0 0 0 0 0 0 0,01264146000 
10 Медь 3 0,001 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0 0 0 0 0 0 0,00012641460 
11 Цинк 3 0,01 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0 0 0 0 0 0 0,00126414600 
12 Фенол 3 0,001 0,045 2,52829E-05 0,045 2,52829E-05 0 0 0 0 0 0 0,00012641460 
13 Марганец 4 0,01 0,45 0,000252829 0,45 0,000252829 0 0 0 0 0 0 0,00126414600 
14 Фосфат-ион  (по Р) 4э 0,2 9 0,005056584 9 0,005056584 0 0 0 0 0 0 0,02528292000 
15 Алюминий 4 0,04 1,8 0,001011317 1,8 0,001011317 0 0 0 0 0 0 0,00505658400 

7.2. Расчет  норматива  допустимого  сброса  микроорганизмов  в водный объект.  Наименование выпуска: Выпуск №1 
№ Показатели по видам микроорганизмов Размерность Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) Норматив допустимого сброса, Ед/час 
1 Общие колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 500  - 
2 Колифаги  БОЕ/100 мл 10  - 
3 Возбудители инфекционных заболеваний - Вода не должна содержать возбудителей кишечных  инфекций - 
4 Жизнеспособные яйца гельминтов - Не должны содержаться в 25 л воды - 
5 Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших - Не должны содержаться в 25 л воды - 
6 Термотолерантные колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 100  - 
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с) Дополнительно прилагаемые документы 

Залповые и аварийные сбросы в водные объекты, меры по их 
предупреждению и планы действий при их возникновении 

С территории очистных сооружений исключена возможность залповых и 
аварийных сбросов сточных вод. 

Залповые, максимальные сбросы просчитаны на стадии определения пропускной 
способности сетей и сооружений канализации.  

Для ликвидации  аварийных ситуаций и аварий, возникших на сетях и 
сооружениях   разработан  «План ликвидации последствий аварий загрязнения 
водных  объектов». 

План 
ликвидации последствий аварий загрязнения водных объектов 

№ 
п/п 

Перечень возможных 
аварийных ситуаций 

Первоочередные мероприятия, направленные на 
ликвидацию аварийных ситуаций 

1 Засор сетей 
канализации 

- информирование главным энергетиком руководства предприятия о 
возникновении аварийной ситуации и мероприятиях по ее 
устранению; 
-  устранение засора сетей канализации; 
- информирование главным энергетиком руководства предприятия о 
ликвидации аварийной ситуации; 

2 Плановый 
(внеплановый) 
ремонт сетей 
канализации 

- информирование главным энергетиком руководства предприятия 
руководства предприятия о предстоящем ремонте; 
- ремонт поврежденного участка; 
- информирование главным энергетиком руководства предприятия об 
окончании ремонта; 

3 Порыв

сетей канализации 

- информирование о возникновении аварийной ситуации и 
мероприятиях по ее устранению; 
-устранение порыва сетей канализации с применением спецтехники; 
-информирование о ликвидации аварийной ситуации; - вывод ОС на 
нормативный режим очистки. 

4 Затопление 
канализационных 
колодцев сточными 
водами 

- информирование о возникновении аварийной ситуации и 
мероприятиях по ее устранению;  
-ремонт поврежденного участка с применением спецтехники; 
- информирование о ликвидации аварийной ситуации. 

5 Плановый 
(внеплановый) 
ремонт оборудования 
ОС 

-информирование о предстоящем ремонте; 
-ремонт поврежденного участка; 
-информирование об окончании ремонта; 
-вывод ОС на нормативный режим очистки. 



МК98-2020-НДС 
Лист 

64 
Изм. Кол.уч. Лист № Подп. Дата 

ПЛАН 
снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому 

устанавливается лимит на сбросы в р. ЕТУЯХА на 1,63 км от устья.  Выпуск № 1. (2021-2028 гг.)  

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Номер 
выпуска 

Срок 
выпол
нения 

Данные о сбросах ЗВ Достигаемый 
экологический 
эффект (снижение с 
мг/л/т/г до мг/л/т/г) 

Исполнитель 
(организация 
и ответственное 
лицо) 

Сумма 
выделяемых
средств, 
тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

до     мероприятия, 
мг/л/т/г   

после 
мероприятия, 
мг/л/т/г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Содержание в исправном состоянии
очистных сооружений. Соблюдение
технологического регламента работы,
на очистных сооружениях

Выпуск 
№1 

2021-
2028 

Обеспечение 
надежности сброса 

сточных вод 

Обеспечение 
надежности сброса 

сточных вод 

Обеспечение 
надежности сброса 

сточных вод 

МКУ «УОС» 
(балансодержате
ль очистных 
сооружений)  

по договору МКУ «УОС» 
(балансодержатель 
очистных 
сооружений) 

2. Регулярная чистка
колодцев

Выпуск 
№1 

2021-
2028 

3. Контроль качества сбрасываемых
сточных вод

Выпуск 
№1 

2021-
2028 

Соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

РФ 

Соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

РФ 

Соблюдение 
природоохранного 
законодательства РФ

4. Контроль качества водного объекта – Выпуск
№1 

2021-
2028 
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Данные о проектировщиках 

Генеральный проектировщик ООО «Академпроект» 
КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИНН 8603191896 
КПП 860301001 
Наименование предприятия 
(полное) 

общество с ограниченной ответственностью 
«Академпроект» 

Наименование предприятия 
 (краткое) 

ООО «Академпроект» 

Юридический адрес 628611, Российская федерация Тюменская область 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город 
Нижневартовск улица Пионерская дом 13 помещение 

1001  
Почтовый адрес 628606 а/я 106 г. Нижневартовск ХМАО-Югра 

Тюменская область РФ 

Фактический адрес 628606, Российская федерация Тюменская область 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город 
Нижневартовск улица Пионерская дом 13 помещение 

1001 
Генеральный директор Гончарук Юрий Васильевич, 8-3466-244-680 

8-922-406-33-77  
действует на основании Устава 

Главный бухгалтер Верховод Виктория Владимировна 
8-3466-244-680 (105) 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Наименование банка Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   
Расчетный счет 40702810427150000403 
Корреспондентский счет 30101810145250000411 
БИК 044525411 
Местонахождение банка г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.18А  

ОО «Самотлорский» Филиала № 6602 Банк ВТБ 
(ПАО) 

Телефон банка 8(958)256-24-24 
Е-mail oooakademproekt@mail.ru 
Сайт http://www.oooakademproekt.ru/ 
ОГРН 1128603021458 
ОКВЭД 71.11.1 
ОКПО 12490400 
УСН Информационное письмо от 30.10.2012 №2955 

(форма № 26.2-7) 
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Разработчик проекта НДС 

Юридический адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 4, кв. 531 

ИНН 591878087545 
ОГРНИП 320665800104111 

р/с 40802810600001579373 
в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
к/с 30101810145250000974 
БИК 044525974 

Контактный телефон: +7-906-888-50-67 Илья Дуляк, +79024484766 Зимина 
Оксана. 
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