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 1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Раздел разработан на основании следующих документов: 

− «Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ» ст. 48, п. 12; 

− «Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требование к их содержанию»;  

− Задание на проектирование. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя комплекс 

технических решений и противопожарных систем, направленных на предотвращение 

распространения пожара, обеспечение успешной эвакуации людей, уменьшение ущерба от 

пожара и обеспечение оптимальной эффективности противопожарной защиты объекта. 

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности использована 

следующая нормативно-техническая литература: 

− Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности (далее – 123-ФЗ); 

− Федеральный закон от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений; 

− Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы. (далее - СП 1.13130.2020); 

− Свод правил СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (далее - СП 2.13130.2020); 

− Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности (далее - СП 3.13130.2009); 

− Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. (далее - СП 4.13130.2013); 

− Свод правил СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. 

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности (далее - СП 

6.13130.2021); 

− Свод правил СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности (далее -  СП  7.13130.2013); 
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− Свод правил СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (далее -

СП 8.13130.2020); 

− Свод правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации (далее - СП 9.13130.2009); 

− Свод правил СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (далее - СП 

10.13130.2020); 

− Свод правил СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной 

охраны. Порядок и методика определения (далее - СП 11.13130.2009); 

− Свод правил СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (далее - СП 

12.13130.2009); 

− Свод правил СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий 

(далее - СП 18.13330.2011); 

− Свод правил СП 31.13330.20012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

(далее - СП 31.13330.20012); 

− Свод правил СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения 

(далее - СП 32.13330.20018); 

− Свод правил СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (далее – СП 

56.13330.2011); 

− Свод правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования (далее - СП 486.1311500.2020); 

− Свод правил СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (далее 

- СП 486.1311500.2020); 

− Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О 

противопожарном режиме» (далее - ППР). 

 

file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/08_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/09_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/10_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/11_13130_2009.pdf
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/12_13130_2009.doc
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/12_13130_2009.doc
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/12_13130_2009.doc
file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/12_13130_2009.doc
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1.1. Краткая характеристика объекта и участка строительства 

Территория строительства Полигона накопления снега  расположена в районе г. 

Губкинский Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Объект 

проектирования находится вне черты населенного пункта. 

Ближайшая жилая застройка г. Губкинский (многоквартирный дом № 1 микрорайона 

№17, расположен в 1,776 км юго-западнее участка строительства проектируемого Полигона 

накопления снега. 

В 16 км от города находится железнодорожная станция Пурпе на линии 

Екатеринбург-Сургут-Новый Уренгой.  

Географическое положение. Город расположен на левом берегу реки Пяку-Пур, в 

200 километрах от северного полярного круга в северо-восточной части Западно-

Сибирской равнины, в лесотундровой зоне.  

Обзорная схема приведена на рисунке 1.1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема 

 

Проектной документацией предусматривается строительство полигона накопления 

снега. На площадке полигона выполняются следующие основные виды работ: прием, 

складирование, накопление, хранение и таяние снега.  

На территории проектирования размещены следующие здания и сооружения: 

− Операторная (КПП) – проектируемая (поз.1 по ГП): 

− Комплектная трансформаторная подстанция – проектируемая (поз.2 по ГП); 

− Склад рабочего пожарного инвентаря и материалов – проектируемая (поз.3 по 

ГП); 
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− Открытая гостевая стоянка на 20 мест– проектируемая (поз.4 по ГП); 

− Стоянка для спец. техники на 4 машино-мест – проектируемая (поз.4.1 по ГП); 

− Площадка складирования снега – проектируемая (поз.5  по ГП); 

− Наблюдательная скважина – проектируемая (поз.6.1-6.4  по ГП); 

− Фоновая скважина – проектируемая (поз.6.1-6.4  по ГП); 

− Емкость бытовых стоков V=25м3 – проектируемая (поз.7  по ГП); 

− Прожекторная мачта – проектируемая (поз.ПМ1  по ГП); 

− Очистные сооружений талых сточных вод ПЛЁС ЛОС – проектируемая (поз.9  

по ГП); 

− КНС перекачивания талых вод – проектируемая (поз.10 по ГП); 

− Площадка сбора мусора – проектируемая (поз.11 по ГП); 

− Прожекторная мачта – проектируемая (поз.ПМ2 по ГП); 

Здания установки очистные сооружений талых сточных вод ПЛЁС ЛОС, 

операторная КПП предусмотрены полной заводской готовности из блочно-модульных 

конструкций. 

План внутренних автомобильных дорог отражает внутренние транспортные связи на 

площадке, а так же их связь с внешними транспортными потоками. 

Также в объем проектирования входит строительство ВЛ-10кВ протяженностью 51 

м. Подключение проектируемой воздушной линии ВЛ-10 кВ для питания полигона 

накопления снега  выполнено от существующей ВЛ-10 кВ фидер «Б-12», путем врезки 

опоры типа АОт10-1. 

 

1.2. Характеристика пожарной опасности технологических процессов 

Основными причинами возникновения пожаров являются:  

− несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и 

электрических сетей; 

− неосторожное обращение с огнём; 

− неосторожность при курении; 

− проведение огневых работ с нарушением правил пожарной безопасности. 

Опасными факторами, воздействующими на людей (п.1, статья 9 N 123-ФЗ), 

являются: 

− пламя и искры; 

− тепловой поток; 
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− повышенная температура окружающей среды; 

− токсичные продукты горения и термического разложения; 

− дым; 

− пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов относятся: 

− осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

− токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и 

установок; 

− электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на 

− токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

− опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

− огнетушащие вещества. 

Повышенные интенсивность теплового потока и температура воздуха могут вызвать 

ожоги кожного покрова, дыхательных путей и ожоговый шок (возбуждение или 

заторможенность вплоть до спутанного сознания или его потери). Токсичные продукты 

горения, выделяемые при пожарах, содержат от 50 до 100 химических соединений, которые 

могут оказывать токсическое воздействие на человека. К наиболее токсичным и часто 

встречающимся относятся оксид углерода СО и диоксид углерода СО2 .  

Опасность СО заключается в том, что он в 200 – 300 раз лучше, чем кислород, 

взаимодействует с гемоглобином крови, образуя при этом карбоксигемоглобин HbCO. При 

этом наступает кислородное голодание. 

Опасность СО2 заключается в том, что он замещает кислород в крови, ускоряет 

дыхание, что приводит к ингаляции большого количества других газов в опасных 

концентрациях. Пониженная концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе при пожарах 

даже при отсутствии токсичных продуктов горения может препятствовать эвакуации и 

привести к гибели людей. 

 

1.3. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства 

В проекте принята типовая система обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты, т.е. в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, 

установленные Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 
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«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также документами, 

перечисленными в следующих перечнях: 

− перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 14.07.2020 № 1190; 

− перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687. 

Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке содержит 

комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого 

пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008, и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона № 123-ФЗ система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

− систему предотвращения пожара; 

− систему противопожарной защиты; 

− комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

1.3.1 Система предотвращения пожаров  

В соответствии ст. 48 ФЗ № 123-ФЗ целью создания системы предотвращения 

пожаров является исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий 

возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и 

(или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания. 

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 123-ФЗ исключение условий образования горючей 

среды обеспечивается следующими способами.  

Применение негорючих веществ и материалов  

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 
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− применение негорючих веществ и материалов для исполнения несущих и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений; 

− теплоизоляция выполнена из негорючих материалов; 

− электрооборудование и кабели силовых и слаботочных линий соответствуют 

требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 

12.2.007.0-75, ГОСТ 31565-2012 и др. 

Понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− в случае возникновения пожара, осуществляется автоматическое отключение 

всех механических приточно-вытяжных систем; 

− отключение систем вентиляции осуществляется по сигналам, формируемым 

автоматическими установками автоматической пожарной сигнализацией. 

Ограничение массы и объема горючих веществ и материалов, а также наиболее 

безопасный способ их размещения достигается: 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− уменьшением массы и объема горючих веществ и материалов, находящихся 

одновременно в помещении или на открытых площадках; 

− периодической очисткой территории объекта, помещений, коммуникаций и 

аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли и т.п.; 

− удалением пожароопасных отходов производства. 

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в 

нее) источников зажигания обеспечивается следующими способами 

Применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и 

(или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− электрооборудование по степени защиты соответствует условиям эксплуатации. 

Защита от коротких замыканий 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− сечение кабелей выбрано по длительно допустимому току нагрузки и проверено 

по потере напряжения и отключающей способности коммутационных аппаратов; 

− защита отходящих линий 0,4 кВ от однофазных коротких замыканий выполнена 

при помощи автоматических и дифференциальных автоматических выключателей; 
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− защита силового трансформатора от междуфазных коротких замыканий 

обеспечивается предохранителями. 

Применение оборудования, исключающего образование статического 

электричества 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− для защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрено 

защитное заземление открытых проводящих частей присоединением металлических 

корпусов оборудования к заземляющему устройству. 

Устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− для защиты от вторичных проявлений молнии металлические корпуса блоков, 

оборудования и емкостей присоединяются к наружному контуру заземления; 

− для заземления опор ВЛ - 10 кВ на сваях из стальных труб нижний заземляющий 

проводник стойки приварен к стенке сваи. 

  

1.3.2 Система противопожарной защиты 

Система противопожарной защиты на проектируемом объекте обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его 

последствий, предусмотренные требованиями гл. 14 Федерального закона от 22.07.08г.№ 

123-ФЗ и включает в себя следующие проектные решения: 

Объемно-планировочные решения и средства, обеспечивающие ограничение 

распространения пожара за пределы очага 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− каналы для прокладки электрокабелей, проводов, трубопроводов и воздуховодов 

в зданиях и сооружениях имеют защиту от распространения пожара; 

− узлы пересечения строительных конструкций зданий с нормируемыми пределами 

огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами имеют предел огнестойкости не 

ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций;  

− в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их 

сочленения не предусмотрены пустоты, ограниченные горючими материалами, что не 

способствует скрытому распространению горения.  
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Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− эвакуационные пути и выходы в зданиях соответствуют требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, 

количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности; 

− обеспечена безопасная эвакуации обслуживающего персонала по территории 

объекта по проектируемым обустроенным тротуарам и проектируемым проездам по 

направлению выхода и далее по существующим автодорогам круглогодичного действия. 

Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости 

и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

строений 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют степени 

огнестойкости зданий; 

− соответствие предела огнестойкости конструкций зданий требуемым пределам 

обеспечивает завод изготовитель согласно опросному листу. 

Применение первичных средств пожаротушения 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− в соответствии ст. 8, ст. 17 ФЗ № 384-ФЗ, ст. 43, 60 ФЗ № 123-ФЗ, п.п. 60, 

раздела XIX ППР здания обеспечивается первичными средствами пожаротушения заводом-

изготовителем.  

Организация деятельности подразделений пожарной охраны 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− расстояние от ближайшего подразделения пожарной охраны - ПЧ № 12 ФПС 

ЯНАО составляет 6 км. 

Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

− системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое 
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обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения о пожаре 

в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей 

в условиях конкретного объекта. 

− в отношении обеспечения надежности электроснабжения оборудование системы 

пожарной сигнализации, СОУЭ и СПС относится к электроприемникам I категории 

надежности электроснабжения. 

− для подключения устройств противопожарной защиты в электрощитовой 

предусматривается установка независимой панели ППУ с АВР, которая подключается  

двумя  кабельными линиями до вводных аппаратов ВРУ; 

− информация о состоянии системы АУПС выводится на пульт контроля и 

управления, установленный в месте с постоянным нахождением персонала.  

 

1.3.3 Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

В соответствии части «л» пункта 26 раздела II «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности предусматривает организацию разработки и 

осуществление должностными лицами мероприятий, направленных на предотвращение и 

борьбу с пожарами. Данный комплекс мероприятий формируется в период организации и 

эксплуатации объекта.  

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, в соответствии с разделом 4 ГОСТ 12.1.004-91, включает в себя: 

− организацию обучения работников и привлекаемых подрядных организаций 

правилам и мерам пожарной безопасности; 

− разработку и реализацию объектовых норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о 

соблюдении противопожарного режима и действиях персонала при возникновении пожара; 

− проведение агитации и пропаганды в области пожарной безопасности с 

применением средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; 

− установление порядка хранения веществ и материалов, для тушения которых 

используются различные виды огнетушащих веществ; 
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− определение действий администрации и персонала при возникновении пожара и 

организации эвакуации людей; 

− обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности. 

В основу комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на этапе эксплуатации площадки входят положения Правил 

противопожарного режима в РФ (ППР). Реализация комплекса организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на этапе эксплуатации 

осуществляется эксплуатирующей организацией в рамках поддержания установленной 

проектной документацией и ППР противопожарного режима. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ 

МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Согласно п. 1 ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, 

сооружения. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями обеспечивают 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Расстояния приняты в 

зависимости от степени огнестойкости, категории здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности и исключают возможность перехода пожара от одного сооружения или строения 

к другому в соответствии с требованиями ч.1, ст.100 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, 

СП 18.13330.2019, п. 4.1, п. 6.1.2 СП 4.13130.2013, ПУЭ. 

Согласно п. 4.6.68 ПУЭ противопожарное расстояние от операторной (поз. 1 по ГП) 

до КТП (поз. 2 по ГП) на территории площадки складирования снега составляет не менее 16 

м (фактическое расстояние – 22,1 м). 
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3. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 

ТЕХНИКИ 

3.1 Наружные сети противопожарного водоснабжения 

Наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается согласно ст. 99 

п.1 ФЗ №123 изм. от 10.07.12 г. и пункта 12 «Информационных материалов по применению 

сводов правил по пожарной безопасности промышленных объектов и технологий» ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России УДК 6/4.841.1 № гос. регистрации АААА-А16-116112260012-3 инв. 

№6486: «…допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений категорий 

Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности суммарным объемом не более 1000 м3». 

 

3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники 

Согласно требованиям п. 1 ст. 98 ФЗ № 123-ФЗ на территории площадки 

складирования снега и площадки очистки талых вод предусмотрено по одному въезду. 

Согласно требованиям п. 11 ст. 98 ФЗ № 123-ФЗ ширина ворот автомобильных въездов на 

производственные площадки обеспечивает беспрепятственный проезд основных и 

специальных пожарных автомобилей. 

Согласно требованию п. 4 ст. 98 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., к 

проектируемым зданиям предусмотрен подъезд с одной стороны. 

Ширина пожарных проездов принята согласно п.8.6, 8.7 СП 4.13130.2013 и 

составляет не менее 3,5 м (фактическая ширина - 4,00 и 6,00 м).  

Согласно п.8.13 СП 4.13130.2013 тупиковые проезды заканчиваются разворотными 

площадками 15х15м.  Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 

превышать 150 метров. 

Проектируемые пожарные проезды на территории площадки складирования снега и 

площадки очистки талых вод выполнены с покрытием из плит ПДН, с устройством 

бордюрного камня БР 100.30.15 по основанию сухой песчано-цементной смеси, ТУ - 400 - 

24 - 114 - 78, h=0,05м; щебеня шлакового  по ГОСТ 3344-83*;  ФР 40-70 М800,F300; 

h=0.30м; песок средней крупности ГОСТ 8736-2014, с послойным трамбованием, h=перем. 

Согласно п.8.9 СП 4.13130.2013 дорожная одежда проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 
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4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, 

СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального Закона 

от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», нормативных документов по строительному проектированию, пожарной 

безопасности и технологической частью проекта. 

Блочные здания 

Здания установки очистные сооружений талых сточных вод ПЛЁС ЛОС, 

операторная КПП предусмотрены полной заводской готовности из блочно-модульных 

конструкций. 

Пространственная жесткость блочно-модульных зданий и сооружений в обоих 

направлениях обеспечена совместной работой всех четырех несущих стен, покрытия и 

днища, а также сваями, жестко защемленными в грунте; 

Прочность сооружений в целом и их отдельных конструктивных элементов 

обеспечена принятыми сечениями и материалами несущих конструкций. 

Операторная (поз.1) 

Уровень ответственности здания по Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

- II (нормальный). 

Степень огнестойкости здания (табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008) – III. 

Класс функциональной пожарной опасности здания (п. 1 ст. 32 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008)– Ф 4.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания (табл. 21 Федерального закона № 

123-ФЗ от 22.07.2008) – С1. 

Здание прямоугольное в плане, общие габариты в осях – 12,5х14,4м, с 

выступающими тамбурами с двух сторон габаритами -1,65х2,4м. 

Здание двухэтажное, без подвала. Высота этажа – 2,4 м. Максимальная 

относительная отметка верхней точки +6,060. 

Предусмотрена наружная металлическая площадка с входом на второй этаж. 
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В соответствии с п. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу 

конструктивной пожарной опасности здания. Требуемые классы пожарной опасности 

строительных конструкций здания С1 класса конструктивной пожарной опасности указаны 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций  

Вид строительной конструкции 
Класс пожарной опасности 

строительных конструкции 

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, 

балки  и др.) 
К1 

Стены наружные с внешней стороны К2 

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные 

покрытия 
К1 

Стены лестничных клеток К0 

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках К0 

 

Согласно п. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ пределы 

огнестойкости строительных конструкций соответствуют степени огнестойкости здания.  

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций 

Наименование конструкции 
Требуемый предел 

огнестойкости (не менее) 

Несущие конструкции  R 45 

Наружные ненесущие стены E 15 

Перекрытия междуэтажные REI 45 

Покрытия RE 15 

Фермы, балки, связи покрытия R 15 

Прогоны покрытия  R 15 

Внутренние стены лестничных клеток REI 60 

Марши и площадки лестниц в лестничной клетке R 45 

 

Несущие конструкции – металлический каркас из профильной трубы 100*100 мм. 

Несущие элементы каркаса (балки, колонны, стеновые ригели, фермы, прогоны) доводятся 

до III степени огнестойкости (R45) системой двухслойной конструктивной огнезащиты 

ТЕРМОБАРЬЕР К по ТУ 2313-001-30642285-2011. Система состоит из огнезащитного 

состава ТЕРМОБАРЬЕР К и грунтовки ГФ-021. Толщина слоя грунтовки 0,05 мм, толщина 

слоя огнезащитной краски 2.5 мм.  

Наружные ненесущие стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм с 

негорючим утеплителем и обеспечивают предел огнестойкости не менее Е15. Сэндвич 

панели смонтированы снаружи несущего каркаса здания. 



 

 

 
 

 

      МК98-2020-ПБ1.ТЧ 

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

20 

23 

Покрытие здания выполнено из кровельных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с 

негорючей изоляцией и обеспечивают предел огнестойкости не менее RE 15. Кровля 

выполнена из стального настила, закрепленного к металлическому каркасу здания.   

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности сэндвич-панелей 

приведён в приложении 1. 

Стены лестничной клетки выполнены из сэндвич-панелей толщиной 200 мм с 

негорючим утеплителем и обеспечивают предел огнестойкости не менее REI60. 

Междуэтажные перекрытия проектируемого здания выполнены из сэндвич-панелей 

толщиной 200 мм с негорючим утеплителем и обеспечивают предел огнестойкости не 

менее REI 45. 

Марши и площадки лестниц в лестничной клетке металлические. Выполнена их 

огнезащита до требуемого предела огнестойкости R45 системой двухслойной 

конструктивной огнезащиты ТЕРМОБАРЬЕР К по ТУ 2313-001-30642285-2011. 

Установка очистных сооружений талых сточных вод ПЛЁС ЛОС (поз. 9) 

Здание полной заводской готовности. 

Уровень ответственности здания по Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

- II (нормальный). 

Степень огнестойкости здания (табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008) – III. 

Класс функциональной пожарной опасности здания (п. 1 ст. 32 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008)– Ф 5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания (табл. 21 Федерального закона № 

123-ФЗ от 22.07.2008) – С1. 

Здание прямоугольное в плане, общие габариты в осях – 18х4,8 м. 

Здание двухэтажное, без подвала. (в соответствии с п. 6.1.1 СП 2.13130.2020 

площадка для размещения оборудования выделена в отдельный этаж) 

Высота этажа - 2,8 м. Максимальная относительная отметка верхней точки +5,600м. 

Количество пожарных отсеков в здании – 1 (согласно п.6.6.1 табл. 6.9 СП 

2.13130.2012 для производственного здания II-й степени огнестойкости, категории 

взрывопожароопасности Д, класса конструктивной опасности С1, высотой до 54 метров и 

количеством этажей - 1, площадь этажа в пределах пожарного отсека не ограничена). 

В соответствии с п. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу 

конструктивной пожарной опасности здания. Требуемые классы пожарной опасности 
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строительных конструкций здания С1 класса конструктивной пожарной опасности указаны 

в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций  

Вид строительной конструкции 
Класс пожарной опасности 

строительных конструкции 

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, 

балки  и др.) 
К1 

Стены наружные с внешней стороны К2 

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные 

покрытия 
К1 

 

Согласно п. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ пределы 

огнестойкости строительных конструкций соответствуют степени огнестойкости здания.  

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций 

Наименование конструкции 
Требуемый предел 

огнестойкости (не менее) 

Несущие конструкции  R 45 

Наружные ненесущие стены E 15 

Перекрытия междуэтажные REI 45 

Покрытия RE 15 

Фермы, балки,  связи покрытия R 15 

Прогоны покрытия  R 15 

 

Несущие конструкции – металлический каркас. Несущие элементы каркаса (балки, 

колонны, стеновые ригели, фермы, прогоны) доводятся до III степени огнестойкости (R45) 

системой двухслойной конструктивной огнезащиты ТЕРМОБАРЬЕР К по ТУ 2313-001-

30642285-2011. Система состоит из огнезащитного состава ТЕРМОБАРЬЕР К и грунтовки 

ГФ-021. Толщина слоя грунтовки 0,05 мм, толщина слоя огнезащитной краски 2.5 мм.  

Наружные ненесущие стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм с 

негорючим утеплителем и обеспечивают предел огнестойкости не менее Е15. Сэндвич 

панели смонтированы снаружи несущего каркаса здания.  

Покрытие здания выполнено из кровельных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с 

негорючей изоляцией и обеспечивают предел огнестойкости не менее RE 15. Кровля 

выполнена из стального настила, закрепленного к металлическому каркасу здания.   

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности сэндвич-панелей 

приведены в приложении 1. 
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Междуэтажные перекрытия проектируемого здания выполнены из сэндвич-панелей 

толщиной 200 мм с негорючим утеплителем и обеспечивают предел огнестойкости не 

менее REI 45. 

Склад пожарного инвентаря (поз.3) 

Здание полной заводской готовности. 

Уровень ответственности здания по Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

- II (нормальный). 

Степень огнестойкости здания (табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008) – III. 

Класс функциональной пожарной опасности здания (п. 1 ст. 32 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008)– Ф 5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания (табл. 21 Федерального закона № 

123-ФЗ от 22.07.2008) – С1. 

Этажность – 1. 

Здание прямоугольное в плане, общие габариты в осях – 4,0х6,0 м. 

Здание одноэтажное, без подвала. Высота этажа - 2,8 м. Максимальная 

относительная отметка от уровня земли до верхней точки +3,400м. 

В соответствии с п. 6 ст. 87, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу 

конструктивной пожарной опасности здания. Требуемые классы пожарной опасности 

строительных конструкций здания С1 класса конструктивной пожарной опасности указаны 

в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций  

Вид строительной конструкции 
Класс пожарной опасности 

строительных конструкции 

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, 

балки  и др.) 
К1 

Стены наружные с внешней стороны К2 

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные 

покрытия 
К1 

 

Согласно п. 2 ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  пределы 

огнестойкости строительных конструкций соответствуют степени огнестойкости здания.  

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций приведены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций 

Наименование конструкции 
Требуемый предел 

огнестойкости (не менее) 

Несущие конструкции  R 45 

Наружные ненесущие стены E 15 

Покрытия RE 15 

Фермы, балки,  связи покрытия R 15 

Прогоны покрытия  R 15 

 

Несущие элементы каркаса (балки, колонны, стеновые ригели, фермы, прогоны) 

доводятся до III степени огнестойкости (R45) системой двухслойной конструктивной 

огнезащиты ТЕРМОБАРЬЕР К по ТУ 2313-001-30642285-2011. Система состоит из 

огнезащитного состава ТЕРМОБАРЬЕР К и грунтовки ГФ-021. Толщина слоя грунтовки 

0,05 мм, толщина слоя огнезащитной краски 2.5 мм.  

Здание представляет собой блочно-модульное исполнение полной заводской 

готовности обшитый теплоизоляционными панелями типа "сэндвич" (стены 150 мм, кровля 

200 мм). Материал утеплителя панелей является негорючим, внешние листы панелей 

выполнены из оцинкованного окрашенного профилированного металлического листа. 

 

Наружные установки 

Основание под КТП (поз.2) 

Основанием под КТП служат металлические балки по ГОСТ 8240-97, оперяющиеся 

на железобетонные сваи по серии 1.011.1-10 вып.1. Оголовки свай из труб диам.480 по 

ГОСТ 8732-78. 

Основание под склад пожарного инвентаря (поз.3) 

Площадки представляет собой ж/б поверхность из дорожных плит ПДН уложенные 

по уплотненному щебню, закрепленных между собой 

Закрепление ёмкости бытовых стоков (поз.8) 

Пожарная ёмкость – подземная горизонтальная емкость полной заводской 

готовности с горловинами, объемом 25м3. 

Сваи  и стойки металлические, индивидуального изготовления из труб по ГОСТ 

8732-78. 

Балки из швеллера по ГОСТ 8240-97. 
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Основание под установку сооружений талых вод ПЛЁС ЛОС (поз.9) 

Основанием служат двутавровые широкополочные балки по ГОСТ Р 57837-2017, 

опирающиеся на железобетонные сваи по серии 1.011.1-10 вып.1. Оголовки свай из труб 

диам.480 по ГОСТ 8732-78. 

Основание КНС (поз.10) 

КНС представляет собой цилиндр диаметром 1,8м, высотой 6м. Корпус КНС из 

стеклопластика. Крепление КНС к основанию из монолитного железобетона болтовое 

(входит в комплект поставки).  

Для предотвращения выталкивания корпуса КНС высокими грунтовыми водами, 

проектом предусмотрена доливка бетоном В15, толщиной 500мм. 

Прожекторная мачта ПМ 

На территории площадки установлены прожекторные мачты. 

Прожекторная мачта запроектирована по серии 3.407.9-172 в.1 «Прожекторные 

мачты и отдельно стоящие молниеотводы». 

Прожекторная мачта ПМ решетчатой конструкции высотой 24м с 

молниеприемником на высоте 31,75м установлена на металлический ростверк и 

металлические сваи - свайный фундамент по серии 3.407.9-146 в.1,3 «Унифицированные 

конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ», обеспечивающий 

заземление молниеотвода. Для обслуживания прожекторной мачты предусмотрена 

площадка на отметке плюс 24.000. 

Фундамент под мачты выполнен из ж/б свай размерами  350х350мм по серии 

3.407.9-146. 

Ограждение территории 

По всему периметру территории площадки запроектировано ограждение. Стойки 

ограждения выполнены из профиля по ГОСТ 30245-2003, секции заполнены 

профилированным листом С20 ГОСТ 24045-2016. Фундаментом ограждения служат 

анкера из труб d114 ГОСТ 10704-91.  

Основание под шлагбаум 

Основание под шлагбаум выполнено из ж/б столбиков. 

Опоры ВЛ 

Опоры ВЛ-10кВ выполнены из отработанных бурильных и отбракованных 

обсадных труб по типовому проекту  Арх.№4.0639. Основание под опоры ВЛ- сваи 

металлические из труб d219х8 по ГОСТ 8732-78. 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, выполнено согласно 

части 7 ст. 6 ФЗ № 384-ФЗ, СП 1.13130.2020, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, ст. 52 ФЗ 

№ 123-ФЗ. 

Проектом предусматриваются эвакуационные пути в пределах помещений 

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения. 

Операторная 

В помещении операторной предусмотрено 3 рабочих места. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 с этажей здания предусмотрено не менее 

одного эвакуационного выхода. 

В соответствии с п. 3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ с первого этажа здания предусмотрено два 

эвакуационных выхода через коридор непосредственно наружу, со второго этажа – один 

выход непосредственно на лестничную клетку (тип лестничной клетки – Л1).  

Согласно п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 выход с лестничной клетки осуществляется 

непосредственно наружу. 

В соответствии с п. 3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ выход из помещения операторной на 

втором этаже выполнен непосредственно в лестничную клетку. Согласно п. 4.2.25 СП 

1.13130.2020 дверь в лестничную клетку выполнена в противопожарном исполнении. 

В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания предусмотрен 

один эвакуационный выход, ведущий на лестницу 3-го типа.  

В соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа выполнена из 

негорючих материалов и размещена, у глухой части стены класса пожарной опасности не 

ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м (п. 

4.3.2 СП 1.13130.2020), ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,0 м 

(п. 4.3.3 СП 1.13130.2020). 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м (п. 4.2.18 СП 

1.13130.2020), ширина в свету из основных помещений – не менее 0,8 м и не менее 0,6 м из 

технических помещений, душевых и санузлов (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). 
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В соответствии с п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 ширина выходов из лестничной клетки 

непосредственно наружу в здании операторной прията не менее требуемой ширины 

эвакуационного пути по маршу лестницы. 

Согласно п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 ширина лестничной площадки принята не менее 

ширины марша. 

Согласно п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 уклон лестниц на путях эвакуации принят не 

более 1:1 (принятый уклон 1:2). 

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации не более 5 человек, 

принята не менее 0,7 м в соответствии с требованиями п. 4.4.1д) СП 1.13130.2020 (принятая 

ширина марша – 1,1 м). 

Двери на путях эвакуации (в лестничной клетке) оборудуются устройствами для 

самозакрывания и уплотнением притворов, в соответствии п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

В полу на путях эвакуации нет перепадов высот менее 45 см и выступов (п. 4.3.5 СП 

1.13130.2020). 

Согласно требованию п. 4.2.22 б) г) д) СП 1.13130.2020 направление открывания 

дверей из проектируемых зданий не нормируется. 

Согласно ч. 7 статья 89 №123-ФЗ в проёмах эвакуационных выходов не установлены 

раздвижные и подъемно-опускные, а также вращающиеся двери и турникеты. 

Согласно ч. 6 статьи 134, табл. 28 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. на путях эвакуации 

не применяются материалы класс пожарной опасности (показатели пожарной опасности) 

которых превышает: 

− Г1,В2,Д2,Т2 – для отделки стен и потолков лестничных клеток; 

− Г2,В2,Д3,Т2 – для отделки стен и потолков общих коридоров; 

− В2,Д3,Т2,РП2 - для покрытий полов лестничных клеток; 

− В2,Д3,Т3,РП2 – для покрытий полов общих коридоров. 

ПЛЕС ЛОС 

В здании постоянного нахождения персонала не предусмотрено. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 с этажей здания предусмотрено не менее 

одного эвакуационного выхода. 

В соответствии с п. 3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ с первого этажа здания предусмотрен один 

эвакуационный выход непосредственно наружу. 

Согласно с п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 в качестве эвакуационного выхода со второго 

этажа здания предусмотрен один эвакуационный выход, ведущий на лестницу 3-го типа.  
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В соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа выполнена из 

негорючих материалов и размещена, у глухой части стены класса пожарной опасности не 

ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30.  

Ширина марша лестницы в свету принята в соответствии с требованиями п. 4.4.1 е) 

СП 1.13130.2020. Уклон лестницы не более 1:1, что соответствует требованиям п. 4.4.3 СП 

1.13130.2020. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м (п. 

4.3.2 СП 1.13130.2020), ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,0 м 

(п. 4.3.3 СП 1.13130.2020). 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м (п. 4.2.18 СП 

1.13130.2020), ширина в свету - не менее 0,6 м из помещений с одиночными рабочими 

местами (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). 

В полу на путях эвакуации нет перепадов высот менее 45 см и выступов (п. 4.3.5 СП 

1.13130.2020). 

Согласно требованию п. 4.2.22 б) г) д) СП 1.13130.2020 направление открывания 

дверей из проектируемых зданий не нормируется. 

Согласно ч. 7 статья 89 №123-ФЗ в проёмах эвакуационных выходов не установлены 

раздвижные и подъемно-опускные, а также вращающиеся двери и турникеты. 

Блок бокс пожинвентаря 

В здании постоянного нахождения персонала не предусмотрено. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 из здания предусмотрено не менее одного 

эвакуационного выхода. 

В соответствии с п. 3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ из здания предусмотрен один 

эвакуационный выход непосредственно наружу. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м (п. 

4.3.2 СП 1.13130.2020), ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,0 м 

(п. 4.3.3 СП 1.13130.2020). 

Высота эвакуационного выхода в свету составляет не менее 1,9 м (п. 4.2.18 СП 

1.13130.2020), ширина в свету - не менее 0,6 м (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). 

В полу на путях эвакуации нет перепадов высот менее 45 см и выступов (п. 4.3.5 СП 

1.13130.2020). 

Согласно требованию п. 4.2.22 б) г) д) СП 1.13130.2020 направление открывания 

дверей из проектируемых зданий не нормируется. 
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Согласно ч. 7 статья 89 №123-ФЗ в проёмах эвакуационных выходов не установлены 

раздвижные и подъемно-опускные, а также вращающиеся двери и турникеты. 

КТП 

В здании постоянного нахождения персонала не предусмотрено. 

Оборудование КТП размещено на открытой площадке, для обслуживания которой 

требуется подъем рабочего на высоту 0,75 м и более.  

Согласно п. 8.6.1 СП 1.13130.2020 с площадки обслуживания КТП предусмотрен 

один эвакуационный выход по наружной лестнице открытого типа. По периметру 

площадки предусмотрено перильное ограждение площадок обслуживания высотой не 

менее 1000 мм. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

В проектные решения по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара, согласно статей 3, 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ, п. 1, 2 статьи 90 Федерального закона от 07.06.2013 № 123-ФЗ, раздела 7 СП 

4.13130.2013 по данному проекту входит: 

− предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию для 

пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

− предусматривается противопожарное водоснабжение здания; 

− предусмотрен доступ личного состава подразделений пожарной охраны на этажи 

здания; 

− предусмотрен доступ на кровлю здания. 

Согласно п. п. 7.14 СП 4.13130.2013 между маршами лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей в здании операторной, для прокладки рукавных линий, 

предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

В здании операторной предусмотрен выход на кровлю. Доступ на кровлю 

осуществляется люк-лаз, расположенный в лестничной клетке.  
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7. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО 

ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 

1479 «О противопожарном режиме», руководитель организации должен обеспечить 

наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Классификационная характеристика объектов площадки по взрывопожарной и 

пожарной опасности, классы возможных пожаров представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 - Классификационная характеристика проектируемых объектов по 

взрывопожарной и пожарной опасности, классы возможных пожаров 

№ 

по 

ГП 

Наименование зданий, 

помещений, сооружений 

123-ФЗ 
Категория 

и группа 

взрывоопас

ной смеси 

по ГОСТ 

30852.5-

2002 

Категория по 

взрывопожарно

й опасности  

Класс 

взрыво/ 

пожароо

пасных 

зон 

Группа 

технологич

еских сред 

по 

взрывопож

ароопаснос

ти 

Клас

с 

пожа

ра 

здание/

сооруж

ение 

поме

щение 

Площадка складирования снега 

1 Операторная н/к - - - - - 

 поз.2 – Сушилка - В4 - 
пожароопас

ная 
А - 

 поз.3 – Тепловой узел - Д - 
пожаробезо

пасная 
- - 

 поз. 5 – Эл.щитовая - В4 П-IIа 
пожароопас

ная 
Е - 

 поз. 7 – КУИ - В4 П-IIа 
пожароопас

ная 
А - 

 поз. 12 – Кладовая - В4 - 
пожароопас

ная 
А - 

2 КТП ВН - П-III 
пожароопас

ная 
Е - 

3 

Склад рабочего 

пожарного инвентаря и 

материалов 

ДН - - - - - 

5 
Площадка складирования 

снега 
ДН - - - - - 

7 Фоновая скважина ДН - - - - - 

8 Емкость бытовых стоков ДН - - - - - 

Площадка очистки талых вод 

9 ВОС Д - - - - - 

consultantplus://offline/ref=74EF29452A2D8977C822E012E1D004DDEF4B2453B66BD1EDFB7730195BA14A42939D1994DFF809E3A7e8P9K
consultantplus://offline/ref=74EF29452A2D8977C822E012E1D004DDEF4B2453B66BD1EDFB7730195BA14A42939D1994DFF809E3A1e8PCK
consultantplus://offline/ref=74EF29452A2D8977C822E012E1D004DDEF4B2453B66BD1EDFB7730195BA14A42939D1994DFF809E3AFe8PCK
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№ 

по 

ГП 

Наименование зданий, 

помещений, сооружений 

123-ФЗ 
Категория 

и группа 

взрывоопас

ной смеси 

по ГОСТ 

30852.5-

2002 

Категория по 

взрывопожарно

й опасности  

Класс 

взрыво/ 

пожароо

пасных 

зон 

Группа 

технологич

еских сред 

по 

взрывопож

ароопаснос

ти 

Клас

с 

пожа

ра 

здание/

сооруж

ение 

поме

щение 

поз.1 – Помещение 

первого уровня 
- Д - 

пожаробезо

пасная 
- - 

поз. 2 – Помещение 

второго уровня 
- Д - 

пожаробезо

пасная 
- - 

10 КНС ДН - - - - - 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Для своевременного обнаружения очага возгорания и принятия мер по его 

ликвидации для объекта «Строительство полигона накопления снега» (далее объект) 

проектом предусматривается организация системы пожарной сигнализации (СПС) и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

Системами СПС и СОУЭ оснащается каждое помещение операторной (поз. 1 по ГП) 

кроме помещений с мокрыми процессами согласно СП 484.1311500.2020. 

Список помещений, проектируемой операторной (КПП): 

1) операторная; 

2) кабинет мастера; 

3) сушилка; 

4) тепловой узел; 

5) комната отдыха и приема пищи; 

6) электрощитовая; 

7) раздевальная; 

8) коридор. 

Список помещений, здания очистных сооружений талых сточных вод ПЛЁС ЛОС 

(поз. 9 по ГП) определяет завод изготовитель согласно СП 486.1311500.2020. 
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9. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ (АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, ВНУТРЕННЕГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, ПРОТИВОДЫМНОЙ 

ЗАЩИТЫ) 

Внутренний противопожарный водопровод 

Согласно п.4.1.5(а), табл. 1 СП 10.13130.2020 в здании операторной внутреннее 

пожаротушение не предусмотрено. 

Согласно п.4.1.5(а), табл. 2 СП 10.13130.2020 в здании ВОС внутреннее 

пожаротушение не предусмотрено. 

Противодымная защита  

Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 противодымная вытяжная вентиляция в зданиях не 

предусматривается. 

Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) 

Согласно п. 9.2, табл. 1 СП 486.1311500.2020 в здании операторной АУПТ не 

предусмотрены. 

Согласно табл. 3 СП 486.1311500.2020 в здании ВОС АУПТ не предусмотрены. 

Автоматические установки пожарной сигнализации (СПС), оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

Проектные решения по оснащению проектируемых объектов автоматическими 

установками пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре приведены в томе МК98-2020-ПБ2. 
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10. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ 

ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО 

РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ (СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  

Проектные решения приведены в томе МК98-2020-ПБ2. 
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11. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

11.1 Общие требования пожарной безопасности 

В процессе эксплуатации следует:  

− обеспечивать содержание средств противопожарной защиты в соответствии с 

требованиями проектной и технической документацией завода изготовителя; 

− обеспечивать выполнение требований «Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации», норм по пожарной безопасности, ведомственных, и других норм 

содержащих требования пожарной безопасности; 

− не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими 

нормами и утвержденного в установленном порядке; 

− осуществлять контроль за нарушением огнезащитных покрытий (специальных 

красок, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор; 

− немедленно устранять нарушения огнезащитных покрытий; 

− при проведении строительно-монтажных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм, не 

прошедших обязательной сертификации и физико-химические свойства которых не 

изучены. 

Не разрешается проводить работы на оборудовании в неисправном состоянии. 

 

11.2 Описание организационных мероприятий 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности объекта должен быть 

обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Территория объекта, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и технологическими площадками, должна своевременно очищаться от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого 

нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и 

сооружения. 
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Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, сигнальные цвета и знаки пожарной 

безопасности соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

На объекте должен проводиться противопожарный инструктаж. Противопожарный 

инструктаж – доведение до персонала основных требований пожарной безопасности, 

сведений о пожарной опасности технологических процессов, производств, оборудования 

систем противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. По характеру 

и времени проведения противопожарные инструктажи делятся на: 

− вводный (проводится со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, 

независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности); сезонными 

работниками; с командированными в организацию работниками; с обучающимися,  

− прибывшими на производственное обучение или практику; с иными категориями 

работников (граждан) по решению руководителя); 

− первичный (проводится непосредственно на рабочем месте со всеми вновь 

принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной организации в 

другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; с командированными в 

организацию работниками; с сезонными работниками; со специалистами строительного 

профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории 

организации; с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику); 

− повторный (проводится в соответствии с графиком проведения занятий, 

утвержденным руководителем организации индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по 

программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте); 

− внеплановый (проводится при введении в действие новых или изменении ранее 

разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, 

содержащих требования пожарной безопасности; при изменении технологического 

процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного 

сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное 

состояние объекта; при нарушении работниками организации требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; для дополнительного 

изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного 

надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; при 

перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 
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календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

пожарной безопасности); при поступлении информационных материалов об авариях, 

пожарах, происшедших на аналогичных производствах; при установлении фактов 

неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной 

безопасности); 

− целевой (проводится при выполнении разовых работ, связанных с повышенной 

пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляется 

наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; при 

проведении экскурсий в организации; при организации массовых мероприятий с 

обучающимися; при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием 

людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом участников 

более 50 человек). 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) 

организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций и в порядке, определяемом администрацией организации 

(руководителем).  

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 

проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не 

реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и 

работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, - один раз в 

год. 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

организации возлагаются на ее руководителя. 
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Руководитель объекта обязан организовать разработку и утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности. На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности подлежат пересмотру не реже одного 

раза в пять лет, а также при изменении технологического процесса и условий работы, при 

изменении руководящих документов, положенных в основу инструкций и на основании 

анализа происшедших на объекте аварий, взрывов и пожаров. 

Во всех помещениях на видном месте, согласно приказу руководителя объекта, 

должны быть вывешены  инструкции о мерах пожарной безопасности, плакаты, таблички с 

указанием: 

− фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность; 

− номеров телефонов вызова пожарной охраны. 

Информацию о категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны 

по ПУЭ надлежит обозначать на дверях помещений. 

Технологические процессы должны проводиться в соответствии с требованиями, 

изложенными в технологической документации (технологические регламенты, карты, 

правила технической эксплуатации и т.п.), утвержденной в установленном порядке. 

Обувь и одежда обслуживающего персонала вблизи и во взрывопожароопасных и 

пожароопасных зонах должна исключать искрообразование. 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны применяться 

негорючие технические моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении 

установки и способы. 

Во взрывопожароопасных и пожароопасных зонах возможно применение только 

инструмента, изготовленного из материалов исключающих искрообразование или в 

соответствующем взрывобезопасном исполнении. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта и 

проведения временных взрывопожароопасных и пожароопасных работ устанавливаются 

общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности или иными 

распорядительными документами.  

Распорядительным документом должен быть установлен порядок уборки горючих 

отходов и пыли, хранения промасленной ветоши и спецодежды. Использованные 

обтирочные материалы должны собираться в контейнерах из негорючего материала с 

закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов 
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должна исключать их накопление на рабочих местах. Содержимое указанных контейнеров 

должно своевременно удаляться.  

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера определен Постановлением Правительства РФ от 

10 ноября 1996 г № 1340. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, 

медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 

материальные ресурсы. 

Объем и номенклатура материально-технических ресурсов включает в себя: 

− противопожарное обеспечение (система противопожарного водоснабжения, 

система автоматического пенного пожаротушения, наличие на объектах первичных средств 

пожаротушения); 

− материально-техническое обеспечение (аварийный запас запасных частей и 

материалов; материально-техническое имущество производственного персонала, аварийно-

восстановительных формирований, гражданских организаций гражданской обороны); 

− транспортно-техническое обеспечение; 

− горюче-смазочные материалы; 

− резервы финансовых ресурсов. 

 

11.3 Описание мероприятий пожарной безопасности при ремонтных и огневых 

работах 

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с 

применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных 

вызвать воспламенение материалов и конструкций. 

Виды огневых работ: электросварка, газосварка, бензо-керосиновые работы, 

паяльные работы, варка битумов, а также другие работы с применением открытого огня 

или нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций. Наиболее 

опасными являются сварка и резка металла.  

Проведение работ без принятия мер, исключающих возникновение пожара (взрыва), 

запрещается. 



 

 

 
 

 

      МК98-2020-ПБ1.ТЧ 

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Лист 

40 

43 

Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при 

проведении огневых работ на предприятиях возлагается на руководителей предприятий, а 

также на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности.  

Огневые работы на действующих взрывопожароопасных и пожароопасных объектах 

допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в 

специально отведенных для этих целей местах и если это не создает угрозу взрыва, пожара 

и не противоречит технологическому регламенту. 

На проведение огневых работ, в том числе и в аварийных случаях, должен быть 

письменно оформлен наряд-допуск по установленной форме. 

Для организации и проведения огневых работ должны быть определены и назначены 

приказом по предприятию из числа руководителей и специалистов ответственные лица, а 

также лица, их замещающие: 

− за утверждение нарядов-допусков; 

− за согласование нарядов-допусков; 

− за выдачу нарядов-допусков; 

− за проведение подготовительных работ; 

− за проведение огневых работ; 

− за оформление и выдачу представителям сторонних организаций «Акта-допуска 

на производство строительно-монтажных работ на территории организации» а также за 

утверждение и согласование «Нарядов-допусков». 

Лицо, ответственное за утверждение наряда-допуска, проверяет соответствие 

намеченных в наряде-допуске мер, обеспечивающих требования безопасности, при 

отсутствии замечаний утверждает наряд-допуск и возвращает его в производственное 

подразделение. 

Приступать к огневым работам разрешается только после выполнения всех 

мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность предусмотренных в наряде-

допуске. 

Перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ, с 

исполнителями проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполнении 

огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске 

подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ. При подготовке к 

ремонтным и огневым работам ответственное лицо определяет объем работ, опасную зону, 

оборудование и технологию.  
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Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными 

организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом 

действующих в организации правил пожарной безопасности и за возникновение пожаров, 

происшедших по их вине. 

К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик, 

газорезчик, бензорезчик, паяльщик и т.д.), прошедшие специальную подготовку и имеющие 

квалификационное удостоверение и талон по технике по технике пожарной безопасности 

(электросварщики иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и 

соответствующие удостоверения). 

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ 

сотрудниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций. 

При проведении огневых работ запрещается: 

− приступать к работе при неисправности аппаратуры; 

− производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

− использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

− хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; 

− допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 

− допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатым, 

сжиженными и растворенными газами; 

− производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

Расстановка пожарной техники, первичных средств пожаротушения у мест 

проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи 

огнетушащих веществ в течение не более трех минут. 
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12. РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА  

Согласно части 3 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и п. 26 Постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требования к их содержанию» - при выполнении обязательных требований пожарной 

безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и 

требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска 

не требуется. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений; 

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы; 

4. СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты;  

5. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности; 

6. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты; 

7. СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; 

8. СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования; 

9. СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

10. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации; 

11. СП 10.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

12. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

13. СП 18.13330.2011 Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий; 

14. СП 31.13330.20012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

15. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

file:///C:/Users/по%20работе/NSIS%20PB%202(38)/TexReg/sp/12_13130_2009.doc
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16. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования»; 

17. Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 

Требования пожарной безопасности»; 

18. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О 

противопожарном режиме»; 

19. ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

20. ГОСТ Р12.4.026-2001. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

21. ГОСТ 12.4.009-83*. Пожарная техника для защиты объектов. 

22. ГОСТ Р 12.3.047-2012. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». 

23. ПУЭ – 6, 7. Правила устройства электроустановок. Издание шестое с 

изменениями дополнениями, принятыми Главгосэнергонадзором РФ с учетом глав 

седьмого издания 2002, 2003 г. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

докум. 
Подп. Дата 

Измен. Замен. Новых Аннул. 

1 - все - - 44 171-23  29.06.23 

2 - все - - 44 177-23  20.07.23 

3 - 25-27 - - 44 185-23  09.08.23 
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